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Brücke verkürzt dargestellt!
Brücke in wahrer Länge 

siehe Plan A-05-037

Brücke verkürzt dargestellt!
Brücke in wahrer Länge 

siehe Plan A-05-036
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Typ 01: Trockenbauwand

d= 150 mm
2x Gipskartonplatte 12,5 mm
CW / UW 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
2x Gipskartonplatte 12,5 mm
erf. R'w ≥ 47 dB 
Wandtyp erfüllt Anforderung feuerhemmend (F30)

Typ 06: Vorsatzschale (bis 4,00m Raumhöhe)

d= 180 mm
Installationsraum 80 mm
CW / UW 75 (60 mm Dämmstoffdicke)
2 x  Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 08: Vorsatzschale (bis 4,00m Raumhöhe)

d= 250 mm
Installationsraum 150 mm
CW / UW 75 (60 mm Dämmstoffdicke)
2 x  Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 14: Schachtwand

d= 100 mm
CW / UW 75
2x Feuerschutzplatte 12,5 mm
Wandtyp erfüllt Anforderung feuerhemmend (F30)

Legende Trockenbauwände

Typ 10: Vorsatzschale

d= 100 mm + 10 mm Luftschicht
CW / UW 75 (60 mm Dämmstoffdicke)
2x Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 11: Installationswand

d= 250 mm
2x Gipskartonplatte 12,5 mm
CW / UW 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
CW / UW 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
2x Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 05: Trockenbauwand

d= 200 mm
2x Gipskartonplatte 12,5 mm
CW / UW 150
2x Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 04: Trockenbauwand

d= 100 mm
2x Gipskartonplatte 12,5 mm
CW / UW 50 (40 mm Dämmstoffdicke)
2x Gipskartonplatte 12,5 mm
Wandtyp erfüllt Anforderung feuerhemmend (F30)

Typ 12: Installationswand (bis 4,00m Raumhöhe)

d= 480 mm
2x Gipskartonplatte 12,5 mm
CW / UW 75 (60 mm Dämmstoffdicke)
Installationsraum 280 mm
CW / UW 75 (60 mm Dämmstoffdicke)
2 x  Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 07: Vorsatzschale (ab 4,00m Raumhöhe)

d= 205 mm
Installationsraum 80 mm
CW / UW 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
2 x  Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 02: Trockenbauwand

d= 150 mm
2x zementgebundene Bauplatte 12,5 mm
CW / UW Z100 / C3 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
2x zementgebundene Bauplatte 12,5 mm

Typ 13: Installationswand (ab 4,00m Raumhöhe)

d= 530 mm
2x Gipskartonplatte 12,5 mm
CW / UW 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
Installationsraum 280 mm
CW / UW 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
2 x  Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 03: Trockenbauwand

d= 150 mm
2x zementgebundene Bauplatte 12,5 mm
CW / UW Z100 / C3 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
2x Gipskartonplatte 12,5 mm

Typ 09: Vorsatzschale (ab 4,00m Raumhöhe)

d= 275 mm
Installationsraum 150 mm
CW / UW 100 (80 mm Dämmstoffdicke)
2 x  Gipskartonplatte 12,5 mm

wird nicht ausgeführt

Feuerlöscher

fh feuerhemmende Wand - F30

Fluchtweg

Stahlbeton

Mauerwerk

Holz

Trockenbau

Stahlbeton Fertigteil

1,00

1,00

Bemaßung

Bemaßung - Achse

Betonwand SB 3

Betonwand SB 3 wenn techn. möglich

Plannummer DatumGezeichnet

Massstab

Bauherr

Planinhalt

StatusIndex

A0

Projekt

OKFF  EG  =  +- 0,00 m =  

Außer dieser Zeichnung ist die Ausschreibung und die statische Berechnug mit Positions-  
und Bewehrungsplänen verbindlich. Abweichungen von dieser Zeichnung sind der 
Bauleitung zu melden. Ausführungspläne der Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von 
Fachfirmen sind vom Ausführenden auf Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen. 

Alle Höhenangaben beziehen sich soweit nicht anders angegeben auf OKFF EG. 
Alle Maße sind, wenn nicht im Plan anders angegeben, Rohbaumaße.

Alle sichtbaren Kanten von Beton und Stahlbetonarbeiten sind durch Einlegen von 
Dreikantleisten mit ca. 1cm  Kantenlänge zu brechen.

Türnummern: siehe Türliste

Die Lage und Angabe aller Fassadenverankerungselemente nach statischer Erfordernis 
und mit Rücksprache mit dem Fassadenbauer. (Ankerplatten, Verankerungsschiene etc.)

Zusätzlich zu diesem Plan ist die Statikplanung , die Elektro- und HKLS-Planung, die 
Brandschutz- und Schallschutzplanung, sowie die ENEV-Berechnung zu beachten.

Alle Maße sind vom Ausführenden an der Baustelle zu prüfen. 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.

Hinweise Planausschnitt:

schmersahl I biermann I prüßner Architekten PartGmbB   Friesenweg 12   32107 Bad Salzuflen   05222 9751-0   www.sbp-architekten.de

5 LPh5-AusführungsplanungA-05-026 10.10.2025JD | AB

Stadt Oerlinghausen

EW - Grundriss 1.OG Ausbau 1:50

Erweiterung Grundschule Helpup
Lagesche Str. 26
33813 Oerlinghausen

Rathausplatz 1
33813 Oerlinghausen

- S+D Planung IB-Hettler vom 20.03.2025
- Planung IB-Schmitz vom 15.10.2024

Änderungen/Verteiler

Index Datum Beschreibung

1 29.04.25 Änderung Länge STB-Wand Achse H' / 26, Änderung Wandstärken Holzbau Außenwände
2 01.07.25 Anpassung Höhe Fensteröffnung 1. OG 1. BA von 1,80 auf 1,79m, Wandstärke BSP Wände Achse 7 und 20 2. BA von

8cm auf 10cm erhöht
3 18.08.25 Türen NR MZR 3 +4 um 5cm verschoben, ken UZ in Achse M 18-20
4 02.09.25 Ergänzung Bemaßung Trockenbau / Entfernung prov. Wand zwischen 1. + 2. BA
5 10.10.25 Anpassung Wände L. WC H und L. WC D, Ergänzung Vermaßung Sanitärobjekte, Verschiebung Tür C.1.12.2 Raum

C.1.13 und C.1.12 und Änderung Aufschlagsrichtung
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