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Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung

Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.
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SAP-/Projekt-Nummer
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Projekt:

Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung

Projektbezeichnung

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

Bielefeld
August-Bebel-Str. 91
D - 33602 Bielefeld

+49 521 520 49 - 0
+49 521 520 49 - 900
bi.poststelle@blb.nrw.de
www.blb.nrw.de

Leitung der Entwurfsarbeiten (gem. §80(1)
BauO NRW):

Neubau von Lehrsaal- und Simulatorräumen

GE 0016

Bauunterlage

(A) Hochbau

1:504
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NRW_SW-100.stb

General-Weber-Kaserne GWK Höxter

80-32-7217-21-003

RHE

architektur-werk-stadt 
BALHORN WEWER KARHOFF  
Elsener Str. 37 
33102 Paderborn 

FON 0 52 51 - 69 44 90
FAX  0 52 51 - 6 94 49 11
info@architektur-werk-stadt.de
www.architektur-werk-stadt.de

Nutzer
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Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
vertreten durch

Oberfinanzdirektion Nordrhein Westfalen
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vertreten durch

Bundesrepublik Deutschland
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6 STG x 18,33 cm x 27 cm
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Rockwool Hardrock ? 
Gefälle 3% 
Dachbegrünung wie 2127
Extensive Dachbegrünung 
Wasserkapazität 25-35 Vol % 
Dicke 6-8 cm 

DD 
Einbringöffnung 
lichte Weite mind. 
2,30 m x 2,90 m

DD
2,00/0,90

BD
0,5/1,35

TR_KAE_+RLT
2.001

NF: 112,26 m2

RH:        
RU: 49,095 m
LH: 3,100 m
FB
WB: 15 mm
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Stb. Zugstütze
0,24 m x 0,24 m

Pos. 5

Stb. Zugstütze
0,24 m x 0,24 m

Pos. 5
Stb. Zugstütze
0,24 m x 0,24 m

Pos. 5

Stb. Zugstütze
0,24 m x 0,24 m

Pos. 5

BRH 100

WD
1,40/0,99
Wetterschutzgitter
8.595 m³/h

P o s .  2

S t b . - D e c k e  h =  2 8  c m

Legende allgemein

BD = Bodendurchburch

DD = Deckendurchbruch

WD = Wanddurchbruch

WS = Wandschlitz

Die Pläne des Fachplaners sind zu beachten!

Die Pläne des Fachplaners sind zu beachten!

E = Elektro

L = Lüftung

H = Lüftung

S = Lüftung

Bauteil-Untersicht, (überhalb der Schnittlinie)

Bauteil-Aufsicht

Bauteil-verdeckt, (unterhalb eines anderen Bauteil)

Stahlbeton gem. Statik

KS-Mauerwerk gem. Statik

Fuge

Dämmung EPS

Dämmung xps

Änderung lt. Index 

SW Grundleitung neu

RW Grundleitung neu

zu klärende Punkte

Dämmung Miwo

Perimeterdämmung

SW Grundleitung Bestand

RW Grundleitung Bestand

Brunnenleitung neu

Grundstücksgrenze

WDVS, MiWo

Brandwand hochfeuerhemmend (F60)

Bauteil hochfeuerhemmend (F60)

Bauteil feuerbeständig (F90)

OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRF = Oberkante Rohfußboden
UKRD = Unterkante Rohdecke
UKaD = Unterkante abgehängte Decke
OKF = Oberkante Fenster
VK = Vorderkante
AK = Außenkante
ÜZ = Überzug
UZ = Unterzug
BRH = Brüstungshöhe 
BE = Bodeneinlauf
RH = Raumhöhe, OKFF-UKRD
LH = lichte Höhe, OKFF-UKaD

Bauteil feuerhemmend (F30)

P

60-S

Feuerwehr-
Informationszentrale

Paniktür

Freischaltelement
Bedienstelle für Rauch-
und Wärmeabzug

Feuerlöscher

Brandmelder

Fluchtwegkennzeichen

feuerhemmende
Rauchschutztür

Feuerwehrschlüsseldepot

Sicherheitsbeleuchtung

Feuerwehrzufahrt

hochfeuerhemmende
Rauchschutztür

notwendiger Treppenraum

Feuerwehr-Bewegungsfläche

Legende Brandschutz

Abbruch Wände+Decken

Bestand Wände+Decken

Neubau Wände+Decken

Rauchschutztür

Dichtschließende Tür

2.Rettungsweg/Notausstieg
min. 0,90/1,20m, BRH < 1,20m

notwendiger Flur

D
RS

fh RS

Anlage zum LV
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