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Im Stellbereich des ESTW-A Friedberg
ist allen Weichenbezeichnungen die “33W"
und den Signalbezeichnungen
die Kennzahl “33" voranzustellen
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Bedienungsort

Jegliche Formen der Vervielfaltigung oder Weitergabe an Dritte

Das Urheberrecht an dieser Ebsiu hat die DB Energie GmbH.
bedurfen der Zustimmung der DB Energie GmbH.
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Abzw. Gorbelheim

Im Stellbereich des ESTW-A Friedberg Abzw. Gorbelheim
ist allen Weichenbezeichnungen die “34W"

und den Signalbezeichnungen

die Kennzahl "34" voranzustellen
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Flachmast

Querseilaufhangung

Anklammerflachmast

Gleis ohne Oberleitung
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Anklammerwinkelmast ortsgestellte Weiche
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"Zuerst einschalten!”
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hobenen Stromabnehmern!”(mit od. ohne Richtungspfeil)

Mast mit Ausleger

Fahrleitungssignal - El6 “Halt fiir Fahrzeuge mit ge-
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Der Schaltzustand des Trenners
L#XXX ist bei der Zes hinterlegt

Der Schaltzustand des Isolators
L#XXX ist bei der Zes hinterlegt
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Ubersichtsplan mit Schaltanweisung

EbsU 11-3900-3795

Datum Name
bearb.: | 11.06.2016 Michel
gez.: 01.06.2016 Michel
gepr.: 25.08.2016 | Heller, ALV
gepr.: 29.08.2016 Stickel

Bf Friedberg (Hess.)
mit Abzw. Gorbelheim

Blatt

2

2 BL

1.Ausgabe von 09.16

Ersatz fir: 1.Ausgabe von 10.15 Neudruck giiltig ab 26.04.2021

Jegliche Formen der Vervielfaltigung oder Weitergabe an Drifte

Das Urheberrecht an dieser Ebsu hat die DB Energie GmbH.
bedurfen der Zustimmung der DB Energie GmbH.
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1. Bei drohender Gefahr:

vorheriger Zeichnungsverlauf zur Information

18 06.04.2021 Pohl (036-21) BZ, Einb. Iso L7008, n. SG 7008, giiltig 06.04.2021 - 23.04.2021
1 18.01.2021 Pohl (012-21) Einb. Iso L7108 fand nicht statt, Korrektur B16, giiltig ab 18.01.2021
16 18.01.2021 Pohl (486-20) Ausbau Tr.mBr. L703, SG 3 wieder hergestellt, Einb. Iso L7108, n.SG 7108, giiltig ab 18.01.2021
15 02.11.2020 Pohl (401-20) Ausbau Tr.m.Br. L727, SG 727 entféllt, SG 27 wieder hergestellt, giiltig ab 02.11.2020
14 30.10.2020 Pohl (399-20) BZ, Einb. Iso L711, n.SG 711, giiltig 30.10.2020 - 02.11.2020
13 16.10.2020 Pohl (415-20) BZ, Einb. Iso L7117 und L7017, n.SG 717, giiltig 16.10.2020 - 19.10.2020
12 11.10.2020 Pohl (315-20) Einbau Tr. L704, n. SG 704, giiltig ab 11.10.2020
n 08.10.2020 Pohl (439-20) SG 703 und 703 werden wieder elekfrifiziert dargestellf, giiltig ab 08.10.2020, NEUDRUCK!
10 20.09.2020 Pohl (314-20) Einbau Tr. L703, n. SG 703, Sch. 401+507 in "AUS" gesp., Sch.10+20"EIN", SG 7+703 geerdet, ab 20.09.20
9 24.08.2020 Pohl (263-20) BZ, Einbau Iso L702, n. SG 702, giiltig 22.08.2020 - 24.08.2020
8 10.07.2020 Pohl (165-20) GL50 geerdet, Einb. Iso L708, neuer Titel im Schriftfeld, giiltig ab 10.07.2020
1 22.06.2020 Pohl (180-20) BZ, Br.i.Tr. L705+L725 verbleiben noch in der OL, giiltig 22.06.-23.06.2020
6 18.06.2020 Pohl (178-20) BZ, Einb. Iso L711+L#17, nSG #11+717, Br.i.Tr. L705+L 725, giiltig 18.06.-22.06.2020
5 11.05.2020 Pohl (104-20) Einb.Tr.mBr. L727, n.SG 727, giiltig ab 11.05.2020
L 21.04.2020 Pohl (157-20) BZ, Einbau Iso L701 am Ende der W&, giiltig 27.04.2020 - 30.04.2020
3 15.08.2019 Michel (251-19) Weichenarten gedndert von DKW in EKW, giiltig ab 27.08.2019
2 11.07.2019 Pohl (207-19) Zellenbezeichnung und UW-Standort gedndert, giiltig ab 11.07.2019
1 24.07.2017 Pohl Riickbau Handschalter 704, SG 704 entfallt, giiltig ab 24.07.2017
Zust. Datum Name (lfd. Nr) Art der Anderung

(z.B. Personen in gefahrlicher Nahe zu unter Spannung stehenden Teilen, Brand, herabhangende Teile)

a) Bei Gefahrenstellen innerhalb und auBerhalb der Schaltabschnittsgrenzen
ist sofort unter Angabe der Storungsart und des Sforungsortes die
Zentralschaltstelle (Zes) zu verstandigen, die weitere MaBnahmen trifft.

b) entfallt

Achtung: Die Speiseleitungen konnen nur von der Zentralschalfstelle

(Zes) ausgeschaltet werden.

C) Die Oberleitung ist an der Gefahrenstelle bahnzuerden.

2. Zustandige Zentralschaltstelle (Zes) ist in Borken
Ruf: 99152 7900
95162 36, 37 oder 38
069 629 9153 52

Zustandiger Fahrdienstleiter (Fdl) ist in BZ Frankfurt(M), Steuerbez. 03 Main - Weser; 6zF3 Bad Vilbel

Ruf: 7500 9602
955 - 19703
069 - 265 19703
enffallt
L. Erdungsvorrichtungen sind vorhanden: keine
. Spannungsprifer sind vorhanden: keine

35 28.03.2022 Pohl (068-22) BZ, Einb. Iso L709, n. SG 709, giiltig 28.03.2022 - 11.04.2022

34 26.03.2022 Pohl (030-22) Riickbau HS 7101, #102, #105, Entfall SG #101+#102, giiltig ab 26.03.2022

33 17.12.2021 Pohl (469-21) BZ, Einb. Iso L#18, n. SG #18, giiltig 17.12.2021 - 20.12.2021

32 13.12.2021 Pohl (461-21) BZ, Einb. Iso L727, n. SG 727, giiltig 13.12.2021 - 22.12.2021

31 1.12.2021 Pohl (435-21) Riickbau Iso L708, SG 708 entfallt, giiltig ab 11.12.2021

30 10.12.2021 Pohl (425-21) Riickbau Iso L7011+L#11, SG 11 wieder hergestellt, giiltig ab 10.12.2021

29 09.12.2021 Pohl (424-21) Riickbau Iso L7017, SG 17 wieder hergestellt, giltig ab 09.12.2021

28 03.12.2021 Pohl (456-21) BZ, Einbau Iso L709, neue SG 709, giiltig 03.12.2021 - 13.12.2021

21 15.08.2021 Pohl (208-21) BZ, Einbau Iso L709, neue SG 709, giiltig 15.08.2021 - 23.08.2021

26 09.08.2021 Pohl (083-21) Ritekbattso+F0+F—S6—FoHentfatt—Finb—sotH2mSE—2—2b—09-6821 ERSATZLOS ENTFALLEN!
25 07.07.2021 Pohl (250-21) BZ Verlangerung, Br.i.Tr. L#37 verbleibt in der OL, giiltig 22.06.2021 - 07.07.2021

24 05.07.2021 Pohl (191-21) Einbau HS #101, #102 u. #105, n.SG #101+#102, giiltig ab 05.07.2021

23 23.06.2021 Pohl (235-21) BZ, Br.i.Tr. L73%, Einbau Iso L733, neue SG 733, giiltig 22.06.2021 - 02.07.2021

22 22.06.2021 Pohl (154-21) Korrektur der Darstellung von Mast 167-27 und 167-28, giiltig ab 22.06.2021

2 03.06.2021 Pohl (149-21) BZ, Einb. Iso L758, n.SG 758, Br.i.Tr. L7058, giiltig 03.06.2021 - 07.06.2021

20 10.05.2021 Pohl (057-21) Riickb. Iso L#17, L#117, L7118, SG #18+71% entf., Einb. Iso L#11+L7011, n.SG #11+7011, ab 10.05.2021
19 26.04.2021 Pohl (056-21) Einb. 5x QF-Isos zw. GL10+11, Einb. Iso L717, L#117, L7017, n.SG 717+7017, ab 26.04.21 (Neudruck)
Zust. Datum Name (Ifd. Nr) | Art der Anderung

DB Energie GmbH

EbsU 11-3900-3795

Strecke 3900 Kassel Hbf - Ffm Hbf

EV Mitte, . ETB 1
Borken (Hess), den 31.08.2016 Ausgabe 1
gez. Stickel Datum 09.16
Ubersichtsplan MaBstab:  ohne Bestandsplanwerk
mit
45 | 05.01.2025 Pohl (003-25) | BZ, Iso L#2, n.SG 712, giiltig 05.01.2025 - 13.01.2025 Scha[fanweisung Zustand:
4h | 05012025 Pohl (001-25) | BZ, Tr.mBr. L#13, n.SG 713, giltig 05.012025 - 20.01.2025
43 | 29082023 | Weber (173-23) | Ausbau Tr.mBr. L708, SG 708 entfallt, giltig ab 29.08.2023 Datum Name .
42 02.07.2023 Weber (155-23) | Rickbau der Masten 38-1, 38-2, 38-3, Neugriindung Mast 38-3, giiltig ab 02.07.2023 bearb: 11.06.2016 Michel B f F r I e d b e r g (H e S S . )
41 | 02042023 | Pohl (055-23) | Ausbau TrmBr. L704, SG 704 entfallt, giltig ab 02.04.2023 gez: 01.06.2016 Michel . o .
40 | 31.03.2023 Pohl (063-23) | Ausbau Tr.mBr. L712, SG H12 entfillt, giiltig ab 31.03.2023 gepr: | 25.08.2016 | Heller, ALV m '1- A b ZW. G or b e l h elm
39 | 13.032023 | Pohl (025-23) | Einbau Iso in SG8 in Hohe von Mast 38-4, gilltig ab 13.03.2023 gepr: | 31.08.2016 Stickel
38 | 15112022 Pohl (382-22) | BZ, Einbau Iso L711+L701, n.SG F11+7011, giiltig 15.112022 - 22.11.2022 Blatt
37 | 15112022 Pohl (380-22) | Einbau Tr.mBr. L#12, neue SG 712, giiltig ab 15.11.2022
36 | 1112022 Pohl (379-22) | Einbau Iso L708, neue SG 708, giiltig ab 14.112022 2 BL.
Zust. Datum Name (lfd. Nr.) Art der Anderung Ersatz fiir: 1. Ausgabe von 10.15 Neudruck giiltig ab 26.04.2021




