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Legende

Schuko-Steckdose

Schuko-Doppelsteckdose

Ausschalter

Ausschalter beleuchtet

Wechselschalter

Serienschalter

Kreuzschalter

Gerdteanschlussdose 230V / 400V

Festanschluss 230V / 400V

Potentialausgleich

Erdung

Beleuchtungsanschluss

L  Unterverteilung

\ Steigepunkt

momm o= Kabelweg

==l SGteigetrasse

”'r' Datenanschlussdose 2xRJ45, CAT6
1xTelefon / 1xNetzwerk
T Antennen-Anschlussdose
©x Klingeltaster
» Lautewerk
E& Gegensprechstelle
o] 7sa i
Tiirsprechanlage
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Rauchmelder bauseits

Installationshohe dber Fertigfufiboden :

( Abstand Zapfstelle mind. 0,60m )

Schalter-/Steckdosen-Kombi: 1,05m
( nach unten entwickelnd )

Schalter : 1,05m A Arbeitsplatte 10m
Steckdose Allg.: ~ 030m A Oberschrank-Bel : 225m
Datendose : 030m A Dunstabzug : 225m
TV-Anschl.-Dose: 030m A Kiihl-/Gefrierschank : 2,25 m
Steckdose Bad : 1,05m A Spiilmaschine : 030m

A Waschm./Trockner 030m

Herdanschlufidose : 030m

Ausstattung nach DIN 18015-2
Mindestausstattungswert 1

Arbeitsstand 17.11.2025
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