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Neubau Stadthaus 4 Münster
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Bauherrschaft

Projekt

Löschwassereinspeisung

Löschwasserentnahmestelle

Sicherer Rollstuhlplatz

Bedienstelle
Rauchgasventilatoren Tiefgarage

Feuerwehrschließung

FIZ

Feuerwehrschlüssel-
Depot

Blitzleuchte

Feuerwehrinformationszentrale

W6/LD
K5/S6/F6 Feuerlöscher/Löschdecke

Druckknopfmelder
(Handfeuermelder)

Legende:

fb/BW - feuerbeständig (F90) Brandwand

fb - feuerbeständig (F90)

F 30 (fh)

notwendige Flurzone

Bedienstelle Rauch- u.
Wärmeabzugseinrichtung

Löschanlage

MRAÖ - 

Anzeige

Insekten-
vernichter

Enthärtung

Staufläche Wagen

Staufläche Wagen

Staufläche Wagen

W
andhängeschränke

Arbeitstischanlage

Digitalwaage

Arbeitstisch,

fahrbar
1400x700m

m

Lagerregal

Lagerregal

Lagerregal

Regal-
wagen

Regal-
wagen

H
W

B

Lagerregal

Schlauch-
halter

Wandwaage,

klappbar

Nassmüll-

Eingabestation
Sortiertisch mit Becken

Bandspül-
maschine

Tellerspender

H
W

B

M
ultifunktion

150l
M

ultifunktion
150l

Installationsw
and

Arbeitstisch,

fahrbar
1400x700mm

Einfahr-
schnellkühler

1440 l netto

H
W

B

AT, fahrbar
900x700m

m
Küchen-
m

aschine

Schreibpult
950x600mm

Putzmittelschränke

1.200x650mm

Tellerspender

Korbstapler

Korbstapler

AT, fahrbar
900x700mm

Servierwagen

Combidämpfer

6x1/1 GN

Kühlschrank

prod. Speisen

Kühlschrank

prod. Speisen

Eistruhe SB,

fahrbar

Besteck

Kühlvitrine

Besteck

4x 1/1G
N

 Trockenbainm
arie

Klassiker

Ausgabe

Waage

Kasse

Kasse

Waage

Lagerregal

Bodenablauf

H
ygienestation

Insekten-
vernichter

Lagerregal

Combidämpfer

20x 1/1 GN

Combidämpfer

6x1/1 GN +
10x1/1 GN

2-Platten Herd

Arbeitstischanlage

Bodenablauf

Bodenablauf

Schlauch-
halter

Behälterregal, fahrbar

Behälterregal, fahrbar

H
W

Aü

Bodenablauf

Bodenablauf

Bodenablauf

Schlauchhalter

Wagenwäsche

AT, fahrbar
900x700mm

HWB

Arbeitstisch m
it Fritteuse

Combidämpfer

6x1/1 GN

Arbetistischanlage

W
andschrank

Arbetistischanlage

W
andschrank

Kalt-/W
arm

 Platte

Tabletts

Tabletts

4x 1/1 G
N

 U
m

luftkühlw
anne

Einbau-

Korbstapler &

Gläserregal

Wasser-

spender

G
etränkestation

Kühlregal für:

G
etränke, M

opro,

Brötchen, D
essert,

Snacks

Servierwagen

Servierwagen

Servierwagen

Tellerspender

Tellerspender

H
W

B

M
obile Theke

3/N
/P

E

3/N
/P

E

3/N
/P

E

3/N/PE

3/N/PE

3/N
/P

E

3/N
/P

E

3/N
/P

E

Reviöff. TWA

R
eviöff. TW

A

Revisionsöffnung vorsehen! 

Größe ca. 400/400 mm

für Trichtersyphon

BD+WD 400/400 H OK = 1600mm

Reviöff. TWA

Reviöff. TWA

R
eviöff. TW

A

Revisionsöffnung vorsehen! 

Größe ca. 400/400 mm

für Trichtersyphon

BD+WD 400/400 H OK = 1600mm

BD Größe Angabe Elektro

Größe Angabe Sanitär

Revisionsöffnung vorsehen! 

Größe ca. 400/400 mm

für Trichtersyphon

BD+WD 400/400 H OK = 1600mm

WD 600x300mm

OK = -5cm UKRD

Kälteleitungen

WD 600x300mm

OK = -5cm UKRD

Kälteleitungen

Revisionsöffnung vorsehen! 

Größe ca. 400/400 mm

für Trichtersyphon

BD+WD 400/400 H OK = 1600mm WD 400x200mm

OK = -5cm UKRD

Kälteleitungen

WD 200x200mm

OK = -5cm UKRD

Kälteleitungen

WD 300x200mm

OK = -5cm UKRD

Kälteleitungen

WD 200x200mm

OK = -5cm UKRD

Kälteleitungen

WD 200x200mm

OK = -5cm UKRD

Kälteleitungen

WD 200x200mm

OK = -5cm UKRD

Kälteleitungen

BD 600x300mm
Steigleitung
für Kälte

KB Ø280mm
NassmüllKB Ø80mm

Nassmüll

BD 500x200mm
Steigleitungen
für Nassmüll

WD Ø160mm
RA = 1180mm ü. OKFF
Nassmüll

WD Ø100mm
RA = 1180mm ü. OKFF
Nassmüll

Decke Küchenplanung

Decke Küchenplanung

Decke Küchenplanung

Montageluke

600 x 600
i n  Z D

M
ontageluke

600 x 600
i n

 Z
D

Montageluke
600 x 600

i n  Z D

Decke Küchenplanung

1.0.5
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Montageluke
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i n  Z D

Montageluke

600 x 600
i n  Z D

Paneeldecke Küchentechnik

Sichtfenster

Sichtfenster

Sichtfenster

Sichtfenster

Dec
ke

 Küc
he

np
lan

un
g

Paneeldecke Küchentechnik

Paneeldecke Küchentechnik

Abtankkasten 
Nassmüllanlage
60x60cm
UK = 1000mm ü.OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich
B/H = 0,5m/0,7m

OK= 2,1m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich
B/H = 0,7m/0,9m

OK= 1,0m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich

B/H = 3,6m/0,7m

OK= 2,1m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich
B/H = 0,7m/0,9m

OK= 1,0m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich

B/H = 0,9m/0,6m

OK= 1,3m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich

B/H = 0,7m/0,9m

OK= 1,0m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich
B/H = 0,5m/0,7m

OK= 2,1m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich
B/H = 0,7m/0,9m

OK= 1,0m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich
B/H = 0,5m/0,7m

OK= 2,1m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich
B/H = 0,7m/0,9m

OK= 1,0m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich

B/H = 1,8m/0,7m

OK= 2,1m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich

B/H = 1,95m/0,7m

OK= 2,1m ü OKFF

baus.
Wandverstärkung 

erforderlich
B/H = 0,7m/0,9m

OK= 1,0m ü OKFF

Wände an

Kühlraumtür angepasst

H= 3,00m OK

Anpassung an Fassade
Versprung auf 3,55m

Anpassung an Fassade
Versprung auf 3,55m

H= 3,00m OK

H= 2.60 OK

H= 2.60 OK

H= 2.60 OK
H= 2.60 OK

H= 2.
60

 O
K

H= 2.60 OK
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DD'

Lüftung
TG

Lüftung
TG

Lüftung
TG

Lüftung
TG

Lüftung
TG

Lüftung
TG

Lüftung
TG

Lüftung
TG
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2
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5

6

7

8
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13
12

Ablaufdrossel A1

QDR=7,3  l/s

Ablaufdrossel A2

QDR=8,0 l/s Ablaufdrossel A3

QDR=0,9 l/s

Ablaufdrossel A5

QDR=1,8 l/s

Ablaufdrossel A6

QDR=1,2 l/s

Ablaufdrossel A8

QDR=10,3 l/s

Ablaufdrossel A9

QDR=6,9 l/s

Ablaufdrossel A10

QDR=6,9 l/s

Ablaufdrossel A11

QDR=0,5 l/s

Ablaufdrossel A4

QDR=1,4 l/s

Einhausung Turtle
2 x Turtle

Infotafel

1 Stg. 

16/30

1 Stg. 

16/30

elektr. 
Schiebetür

Lüfung/ Entrauchung seitlich

Lüftungsturm

BD Ø2,00   

Lüfung/ Entrauchung seitlich
BD Ø2,00   

Lüfung/ Entrauchung seitlich
BD Ø2,00   

Lüfung/ Entrauchung seitlich
BD Ø2,00   

Lüfung/ Entrauchung seitlich
BD Ø2,00   

Lüfung/ Entrauchung seitlich
BD Ø2,00   

Lüfung/ Entrauchung seitlich
BD Ø2,00   

Lüfung/ Entrauchung seitlich
BD Ø2,00   

Lüfung/ Entrauchung seitlich
BD Ø2,00   

BD Ø1,60   

Lüftungsturm
BD Ø1,60   

Lüftungsturm
BD Ø1,60   

4,05 m
Rampe_TG

B: --
--

DF02 - AHD Fassade

D: 

LRH: 

4,05 m
Rampe_TG

B: --
--

DF02 - AHD Fassade

D: 

LRH: 

44,93 m2

4,05 mTreppenhaus

E.0  

B: --
--

D05 - Putz, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

B 1,14 x H 2,26  I  T
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13,08 m2

3,55 mBeratungszimmer - klein

E0_13

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.03

13,14 m2

3,55 m
Büro "Sachbearbeitung" (1-Pers. Büro)E0_14

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.04.01

12,95 m2

3,55 m
Büro "Sachbearbeitung" (1-Pers. Büro)E0_15

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.04.02

14,76 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_48

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.12

14,06 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_47

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.13

17,41 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_16

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.01

17,81 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_17

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.02

17,73 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_18

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.03

29,72 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_26

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.11

38,83 m2

3,55 mPausenraum (Ruheraum)
E0_59

B: --
--

D35 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.02

33,24 m2

3,55 m
Büro / Werkstatt Hausmeister

E0_05

B: --
--

D43 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

11-1.03

30,26 m2

4,05 mLager Hausmeister

E0_68

B: --
--

D06 - roh, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

11-1.04 50,81 m2

4,05 mMüllsammelraum

E0_69

B: --
--

D06 - roh, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

11-1.11

40,33 m2

3,40 mGruppen-/ Spielraum

E0_63

B: --
--

D37 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

12-1.01

11,39 m2

3,40 mgruppenbez. Abstellraum

E0_67

B: --
--

D44 - AHD - GK glatt

D: 

NGF: 

LRH: 

12-1.03

11,77 m2

3,40 mBüro-/Personalraum

E0_64

B: --
--

D37 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

12-2.01

4,31 m2

3,40 m
WC Personal

E0_66

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

12-2.02

38,89 m2

4,05 m
Wartebereich Sitzgelegenheiten E0_215

B: --
--D: 

NGF: 

LRH: 

6-2.01

5,14 m2

4,05 m
EDV-Verteilerraum

E0_207

B: --
--

D06 - roh, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.02

4,75 m2

4,05 m
ELT-Verteilraum

E0_208

B: --
--

D06 - roh, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.03

4,81 m2

4,05 m
Schachtflächen

E0_206

B: 

---

--
--D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.05

4,75 m2

4,05 m
EDV-Verteilerraum

E0_227

B: --
--

D06 - roh, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.02

4,75 m2

4,05 m
Schachtflächen

E0_229

B: 

---

--
--D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.05

5,47 m2

4,05 m
Schachtflächen

E0_216

B: 

---

--
--D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.05

6,03 m2

4,05 m
ELT-Verteilraum

E0_217

B: --
--

D06 - roh, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.03

66,55 m2

3,40 mFlur

E0_305

B: --
--

D37 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

0.05

21,37 m2

4,05 mTreppenhaus

B.0  

B: --
--

D05 - Putz, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

39,64 m2

4,05 mTreppenhaus

D.0  

B: --
--

D05 - Putz, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

15,17 m2

3,40 mKüche und Essbereich

E0_62

B: --
--

D38 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

12-2.03

8,22 m2

3,55 mWC H Besucher

E0_11

B: --
--

D21 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.07

5,50 m2

3,55 mTeeküche

E0-60

B: --
--

D35 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.05

7,24 m2

3,40 m
Beh.-WC Besucher

E0_204

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-4.08

13,13 m2

3,40 m

"Toilette-für-alle" Besucher
E0_205

B: --
--

D34 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-4.09

8,98 m2

3,40 m
WC Wickel Besucher

E0_213

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.06

31,43 m2

3,40 m
Wartebereich Spieleecke für KinderE0_214

B: --
--

D37 - AHD GK gelocht

D: 

NGF: 

LRH: 

6-2.02

21,61 m2

3,40 mRuheraum

E0_61

B: --
--

D37 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

12-1.02

40,11 m2

3,55 mWindfang

E0-307

B: --
--

D35 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-1.01

12,77 m2

4,05 m
Aufzug A

E0_218

B: 

---

--
--D: 

NGF: 

LRH: 

5,20 m2

4,05 m
Aufzug C

E0_228

B: 

---

--
--D: 

NGF: 

LRH: 

9,66 m2

3,55 mWC D Besucher

E0_12

B: --
--

D21 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.06

18,37 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_46

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.15

17,77 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_45

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.16

18,77 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_44

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.17

16,31 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_42

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.19

16,20 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_56

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.02

15,95 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_55

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.03

15,27 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_54

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.04

17,18 m2

3,45 m
Rückzugsraum für Schwangere und StillendeE0_53

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

11-1.12

14,67 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_52

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.08

14,81 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_51

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.09

15,60 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_50

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.10

14,98 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_49

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.11

19,13 m2

3,55 m

E0_310

B: --

D18 - HWL Segel

LRH AHD: NGF: 

11,92 m2

3,55 m
Umkleide Reinigungskräfte - HerrenE0_07

B: --
--

D20 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

11-1.08

12,53 m2

3,55 m
Umkleide Reinigungskräfte - DamenE0_10

B: --
--

D20 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

11-1.07

2,67 m2

3,55 m
WC Reinigungskräfte - Damen

E0_09

B: --
--

D21 - AHD - GK glatt

D: 

NGF: 

LRH: 

11-1.09

2,92 m2

3,55 m
WC Reinigungskräfte - Herren

E0_08

B: --
--

D21 - AHD - GK glatt

D: 

NGF: 

LRH: 

11-1.10

3,92 m2

4,05 mSchachtflächen

E0_226

B: 

---

--
--D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.05

8,69 m2

3,40 m
WC Dn Besucher

E0_210

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-4.06

18,17 m2

3,45 mBeratungsraum - klein

E0_43

B: --
--

D41b - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.18

7,29 m2

3,40 m
WC D Besucher

E0_209

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-4.06

7,83 m2

3,40 m
WC H Besucher

E0_211

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-4.07

28,25 m2

3,55 mFlur

E0_302

B: --
--

D32 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

0.07

11,73 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_37

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.19

11,45 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_38

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.20

12,45 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_39

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.21

12,94 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_40

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.22

13,28 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_41

B: --

D41 - HWL Segel

LRH AHD: NGF: 

6-3.01.23

16,78 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_31

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.16

19,29 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_30

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.15

17,91 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_29

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.14

18,20 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_28

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.13

16,85 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_27

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.12

25,80 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_24

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.09

18,69 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_23

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.08

16,79 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_22

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.07

18,21 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_21

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.06

17,35 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_20

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.05

19,52 m2

3,55 mBeratungsraum - groß

E0_19

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.02.04

29,45 m2

3,55 mPoststelle

E0_04

B: --
--

D42 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

11-1.01

16,48 m2

3,40 mSanitärbereich

E0_65

B: --
--

D34 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

12-1.04

4,01 m2

4,05 m
Schachtflächen

E0_200

B: 

---

--
--D: 

NGF: 

LRH: 

10-2.05

70,15 m2

3,55 mGruppenraum

E0_58

B: --
--

D35 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

7-1.01

9,63 m2

3,40 m
Putzmittelraum

E0_203

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

D: 

NGF: 

LRH: 

10-1.03

5,83 m2

3,40 m
WC H Besucher

E0_212

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-4.07

23,04 m2

3,55 mFlur

E0_309

B: --
--

D32 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

0.01

9,05 m2

4,05 mFlur

E0_308

B: --
--

D32 - AHD GK gelocht

D: 

NGF: 

LRH: 

0.01

13,01 m2

3,55 mSanitätsraum

E0_33

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-4.02

14,50 m2

3,55 mSicherheitsdienst

E0_32

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-4.01

362,47 m2

4,05 mFoyer

E0_306

B: --
--D: 

NGF: 

LRH: 

6-1.01

6,14 m2

4,05 mFIZ

E0_34

B: --
--

D06 - roh, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

21,95 m2

3,55 m
Rückzugs- und Aufenthaltsraum

E0_35

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-1.03

10,99 m2

3,55 mBeratungsraum - klein

E0_36

B: --
--

D41 - HWL Segel

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

6-3.01.24

50,61 m2

3,40 mFlur

E0_304

B: --
--

D37 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

0.06

28,46 m2

3,40 mFlur

E0_303

B: --
--

D37 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

0.07

43,46 m2

3,40 mFlur

E0_300

B: --
--

D39 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

0.07

34,09 m2

3,40 mEingangsbereich

E0_301

B: --
--

D37 - AHD GK gelocht

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

12-2.04

231,72 m2

4,05 mGastraum

E0_K-1

B: --
--

D30 - Lamellendecke HLS

D: 

NGF: 

LRH: 

9-2.02

30,89 m2

3,00 mSpülküche

E0_K-6

B: Besch., R12V4

--

D29 - Paneeldecke Küchentechnik

LRH AHD HLS: 

D: 

NGF: 

9-1.02

43,81 m2

3,00 mAusgabe

E0_K-2

B: Besch., R11

--

D28 - Lüftungsdecke HLS

LRH AHD HLS: 

D: 

NGF: 

9-2.01

7,92 m2

2,50 mTrockenlager

E0_K-23

B: --, R11

--

D24 - Paneeldecke Küchentechnik

D: 

NGF: 

LRH: 

9-1.04

4,94 m2

3,40 mUmkl. H

E0_K-16

B: Besch., R10

--

D20 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

9-1.16

9,33 m2

2,50 mC&C Ware

E0_K-4

B: --, R12

--

D25 - Kühlraum Küchentechnik

LRH AHD KT: 

D: 

NGF: 

9-1.08

7,70 m2

3,40 mUmkl. D

E0_K-15

B: Besch., R10

--

D20 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

9-1.15

10,14 m2

2,90 mKalte Küche

E0_K-5

B: Besch., R12V4

--

D24 - Paneeldecke Küchentechnik

LRH AHD KT: 

D: 

NGF: 

9-1.01

16,42 m2

2,50 m
Komissionierung Bereitstellung WagenE0_K-3

B: Besch., R12V4

---

--

LRH AHD KT: 

D: 

NGF: 

9-1.07

7,44 m2

2,50 mNK 2

E0_K-8

B: --, R12

--

D25 - Kühlraum Küchentechnik

LRH AD KT: 

D: 

NGF: 

9-1.12

8,44 m2

2,50 mTK

E0_K-12

B: --, R12

--

D25 - Kühlraum Küchentechnik

LRH AHD KT: 

D: 

NGF: 

9-1.09

5,66 m2

3,55 mVorraum/ WC/ Du D

E0_K-18

B: Besch., R10

--

D21 - AHD - GK glatt

D: 

NGF: 

LRH: 

9-1.13

5,57 m2

3,55 mVorraum/ WC/ Du H

E0_K-19

B: Besch., R10

--

D21 - AHD - GK glatt

D: 

NGF: 

LRH: 

9-1.14

38,57 m2

3,00 mProduktionsküche

E0_K-5

B: --, R12V4

--

D27 - Lüftungsdecke HLS

LRH AHD HLS: 

D: 

NGF: 

9-1.03

5,05 m2

3,00 mFlur Küche

E0_K-14

B: Besch., R12V4

--

D27 - Lüftungsdecke HLS

LRH AHD HLS: 

D: 

NGF: 

9-1.05

8,09 m2

3,55 mFlur Küche

E0_K-14

B: Besch., R11

--

D23 - AHD GK gelocht

D: 

NGF: 

LRH: 

9-1.05

40,03 m2

3,40 mFlur unrein

E0_K-14

B: Besch., R11

---

--

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

9-1.06

4,05 m
Dach

Innenhof

B: 

---

--
--D: 

LRH: 

2,92 m2

3,40 m
WC Mitarb. Unisex

E0_220

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

10-1.06

2,12 m2

3,40 m
WC Mitarb. Unisex

E0_221

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

10-1.06

11,26 m2

3,40 mWC Mitarbeiter

E0_223

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

10-1.05

3,37 m2

3,40 m
WC Mitarb. Unisex

E0_225

B: --
--

D33 - AHD - GK glatt

LRH AHD: 

D: 

NGF: 

10-1.06

131,65 m2

4,05 mEmpfangsinseln
E0_230

B: --
--D: 

NGF: 

LRH: 

6-1.02

39,55 m2

4,05 mTreppenhaus

C.0  

B: --
--

D05 - Putz, Anstrich

D: 

NGF: 

LRH: 

362,47 m2

4,05 mFoyer

E0_306

B: --
--D: 

NGF: 

LRH: 

6-1.01

362,47 m2

4,05 mFoyer

E0_306

B: --
--D: 

NGF: 

LRH: 

6-1.01
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0,0
0 m

 U
KRD

L WD 20/25

0,00 m UKRD

HS D
D 40

/20

S DD 20/20

S DD 20/20

E W
D 60

/30

-0
,25

 m
 U

KRD

E WD 60/30

-0,25 m UKRD

S DD 20/20

S DD 55/30

L 
W

D
 1

5/
15

-1
,2

3 
m

 U
KR

D

Bau
art

 B
ran

dw
an

d

D0,40
STB_Stütze

D0,45
STB_Stütze

H WD 30/22
0,00 m UKRD

K W
D 35/15

-0,35 m UKRD

HS DD 40/20

HS DD 45/20

H+E
 W

D 96
/30

-0,
10

 m
 U

KRD

L W
D 35

/45

0,0
0 m

 U
KRD

S DD 70/20

S DD 20/20

S DD 20/20

S DD 20/20

S DD 20/20

S DD 40/20

HS DD 40/20

S 
D

D
 2

0/
40

0,30 x 0,45

ST_Verbund

0,30 x 0,45

ST_Verbund

0,30 x 0,45

ST_Verbund

0,30 x 0,45

ST_Verbund

0,60 x 0,30

ST_Verbund

0,30 x 0,45

ST_Verbund

0,30 x 0,45

STB_Stütze

0,35 x 0,45

ST_Verbund

D0,40
STB_Stütze

S 
DD

 2
0/

20

S
 D

D
 3

0/
45

HS WD 30/30

0,00 m UKRD

Q | T
yp D42-500 

H0,44/B0,70 | U
KUZ +3,91

Q | Typ D42-500 
H0,44/B0,70 | UKUZ +3,91

Außenzapfstelle gem. Angabe HLS,

Zuleitung über Bodenaufbau

und raumseitige Abkofferung

R80 | 2.DE1a

Terassenentw. 2.OG

HE: R80/D83

R80 | 1.DE2a

Terassenentw. 2.OG

HE: R80/D83

R80 | 1.DE2b

Terassenentw. 1.OG

HE: R80/D83

R80 | 2.DE1b

Terassenentw. 2.OG

HE: R80/D83

R80 | 2.DE1c

Terassenentw. 2.OG

HE: R100/D110

R80 | 2.DE1d

Terassenentw. 2.OG

HE: R80/D83

R80 | 1.DE1c

Terassenentw. 1.OG

HE: R80/D83

R80
Terassenentw. 1.OG

HE: R80/D83

R125
HE: R125/D135

RN125
NE: R125/D135

R200
HE: R200/D210

RN200
NE: R200/D210

R200
HE: R200/D210

R150
HE: R150/D160

R150
HE: R150/D160

RN200
NE: R200/D210

RN150
NE: R125/D135

R200
HE: R200/D210

R80
HE: R80/D83

Aussenzapfstelle nach Angabe HLS

(Fassadendetail 730_5_DE_--_112)

Aussenzapfstelle nach Angabe HLS

(Fassadendetail 730_5_DE_--_112)

Aussenzapfstelle nach Angabe HLS

(Fassadendetail 730_5_DE_--_112)

Aussenzapfstelle nach Angabe HLS

(Fassadendetail 730_5_DE_--_112)

Bran
dw

an
d

S DD 30/30

S DD 20/20

F 90

F 90

∆ UKFD +3,45 m

KIESEKAMPS M
ÜHLE

H
aupteingang  

Eingang

Kantine 

Fo
ye

rz
ug

an
g

In
ne

nh
of

 

57.18

56.96

57.10

57.25

57.72

57.89

57.84

OK Dach

61.89

Attika
62.29

OK Dach

61.96

Attika 62.29

Attika 73,19

OK Dach
65.42

Attika 65.91

Attika 65.83

OK Eingang 58.93

HOF

NA

NA

NA

NA

N
A

N
A

NA

N
A

NA

NA

NA

NA

NA

N
A

Eingang

Jobforum 

Gehweg 

Radweg 

Grünfläche 

Gehweg 

Radweg 

Grünfläche 

Gehweg 

Radweg 

Grünfläche 

Gehweg 

Gehweg 

4,5% 

Dus
ch

- u
. P

fle
ge

lie
ge

 

mob
ile

 Tren
nw

an
d

Küchenzeile

(Herdschutzschalter u.

Anschluss Konvektomaten)

Theke
mit U3-konformer Tür

Dusche 

Handwaschbecken U3

Toilette U3

Aussenkante 1.OG 

3,2% 

3,2% 

28 STG 16,79 cm x 29 

cm, 3-läufig

57.38

2,5%

57.16

2,5%

57.17

57.00

57.00

2,5
%

56.93

56.88

2,5
%

57.07

56.87

57.17

57.14

56.98

2,5
%

57.23

57.18

57.19

56.83

56.72

57.25

57.25

57.25

57.25

57.25

57.25

57.25

57.20

57.20

57.70

57.25

3%

3%

57.25

57.25

6%

2,5%

57.20

57
.2

5

≥ 1,2m i.L

≥ 1
,2m

 i.L

≥ 1
,2m

 i.L

≥ 1
,2m

 i.L

≥ 1,2m i.L

145 Sitzplätze

Rolltor während der Betreibszeiten offen, 

als Nacht- und Wochenendabschluss

57.40

3%

6%

Rampe 3% 

3%

57.40

ALBERSLOHER WEG

Kantinenzugang Innenhof 

57.00

FLACHDACH II

57.58

HAFENGRENZWEG

57.21

56.69

57.25

57
.2

5

57
.0

2

56
.81

56
.9

6

57.38

57.31

57.14

+57.25

3,5%
3%

4,5%

+5
7.

25

+5
7.

37

56
.85

57
.2

5

57
.3

8

+57.35+57.25

+57.35

+57.25

+57.25

57.40

57.40

57.21

57.15

57.25

57.25

Kitazugang

Innenhof 

3-läufig 28 STG 

16,7 cm x 29 cm

3-läufig 28 STG 

16,7 cm x 29 cm

KIESEKAMPS MÜHLE

ALBERSLOHER WEG

≥ 1
,2m

 i.L

1,2
m i.L

Wandkunst/ 
Vorsa

tzs
chale 

≥ 1,2m i.L

Wickeltisch

Hochpunkt 
Geländeoberfläche
Grundstücksgrenze

Tiefpunkt 

Geländeoberfläche

Grundstücksgrenze 

Abtankkasten
N

assm
üllanlage

≥ 
1,

2m
 i.

L

OK Absturzs.+1,10, H=1,10

OK Absturzs.+1,10, H=1,10

O
K Absturzs. +1,10, H

=1,10

O
K Absturzs. +1,09, H

=0,90

Sauberlaufzone

Platz f. zusätzliches

Möbel

RFS -0.15-0.22

RFS -0.22-0.15

RFS

-0.22

-0.15

Wand mit L
ösch

einwasse
reinspeise

sch
ränken 

(3 Lösch
wasse

reinspeise
armaturen für T

H-A,C,D)

H=1,20m ü. O
KT,  m

it a
ufgesetzte

r In
fotafel

Stufen sind radial und verjüngend 

-0.
15

-0.
22

-0.
15

-0.
22

-0.15
-0.22 RFS

RFS

RFS

Sauberlaufzone

Sauberlaufzone

UK
FD

 +
3.

75

VK
 A

bh
an

gd
ec

ke

(L
ich

tv
ou

te
 n

ac
h 

in
ne

n 
ve

rs
et

zt
)

▼

▲

IK
 In

st
al

la
tio

ns
zo

ne
 

UK
FD

 +
3,

40

Lu
ftra

um
 im

 1.
OG

VK Abh
an

gd
ec

ke

IK
 In

sta
lla

tio
ns

zo
ne

 = 
Roh

ba
uk

an
te 

UKFD
 +3

,75

Lu
ftr

au
m

 im
 1

.O
G

VK
 A

bh
an

gd
ec

ke
IK

 In
st

al
la

tio
ns

zo
ne

 =
 R

oh
ba

uk
an

te
 

U
KF

D
 +

3,
75

Luftraum im 1.OG

VK Abhangdecke

IK Installationszone = Rohbaukante 

UKFD +3,75

UKFD +3,55

VK Abhangdecke

IK Installationszone 

UKFD +3,55

U
KFD

 +3,55

VK Abhangdecke

IK Installationszone 

U
KFD

 +3,55

RDS

+3
.8

5

+4
.0

5

D
ec

ke
nv

er
sa

tz
U

KR
D

RDS

+3.85

+4.05

RDS +3.85
+4.05

BRH 6cm

BRH 6cm

BRH 6c
m

BRH 6cm

Installationszone 

UKFD +3,40

Abhangdecke 

UKFD +3,75

Installationszone 

UKFD +3,40

Installationszone 

UKFD +3,40

Installationszone 

UKFD +3,40

Installationszone 

UKFD +3,40

Installationszone 

UKFD +3,40

Installationszone 

UKFD +3,40

Installationszone 

UKFD +3,40

Installationszone 
UKFD +3,40

Schrankenanlage zur 
Regulierung der TG-Zufahrt,
gem. Ang. ELT

Schrankenanlage zur 

Regulierung der TG-Ausfahrt,

gem. Ang. TGA,

Induktionsschleife im Boden

zur Freigabe Schranke + 

Rolltor gem. Ang. ELT

Rolltor während der Betriebszeiten offen,

als Nacht- und Wochenendabschluss

Karten-Aufwerter 

1
B/H ca. 
45/30cm

Karten-Aufw
erter 2 

(alternativ)

B/H
 ca. 45/30cm

Karten-Aufwerter 

2
B/H ca. 
45/30cm

Bildschirm 2

Bildschirm
 1

57.04

= -0,21

VK
 A

bh
an

gd
ec

ke
 (S

tu
rz

)

+3,55

+2,50

FDS

+3,00

+2,50

FDS

FSD + Blitz
leuchte 

auf K
onsole

+57.25

RFS

-0
.5

0-0
.1

5

R
FS

-0.50

-0.15

RFS -0.50

-0.15

RFS -0.50
-0.15

R
FS

-0.50

-0.15

Autorampe: Rinne einbetoniert
(s. Detail Rampenplanung)

57.25

Fahrradrampe: Rinne einbetoniert
(s. Detail Rampenplanung)

R
am

penplatte: W
U

-Beton 25cm
, 15%

 im
 G

efälle, ohne  

Beschichtung, m
it R

am
penheizung

Schram
m

bord: h = +15cm

Schram
m

bord : h = +15cm
O

K Absturzs. +1,09, H
=0,90

O
KR

 Aufkantung  +0,28 = 57,53

O
KR

 Aufkantung  +0,28 = 57,53

OKR Aufkantung  +0,28 = 57,53

O
KR

 Aufkantung  +1,74 = 58,99

O
K Absturzs. +1,09, H

=0,90

O
K Absturzs. +1,09, H

=0,90

O
KR

 Aufkantung  +0,28 = 57,53

O
KR

 Aufkantung  +0,28 = 57,53

+5
7.

37

+5
7.

37

+57.37

O
K Absturzs. +1,09, H

=0,90
O

KR
 Aufkantung  +0,28 = 57,53

O
K Absturzs. +1,09, H

=0,90
O

KR
 Aufkantung  +0,28 = 57,53

+57.84

Fahrradrampe: Rinne einbetoniert

R
am

penplatte : W
U

-Beton 25cm
, 8%

 im
 G

efälle, ohne  
Beschichtung, m

it R
am

penheizung

Schram
m

bord: h = +15cm

O
KR

 Aufkantung  +0,28 = 57,53

O
K Absturzs. +1,09, H

=0,90

Autorampe: Rinne einbetoniert

Ram
penplatte: W

U
-Beton 25cm

, 15%
 im

 G
efälle, ohne 

Beschichtung, m
it R

am
penheizung

Schram
m

bord: h = +15cm

Schram
m

bord: h = +15cm

Ram
penplatte: W

U
-Beton 25cm

, 8%
 im

 G
efälle, ohne 

Beschichtung, m
it R

am
penheizung

O
K Absturzs. +1,09, H

=0,90
O

KR
 Aufkantung  +0,28 = 57,53

+57.25

Kurzzeitfreigabe Rolltor per 

Token für Fahrradfahrer 

rückseitig in Schrankenanlage

Poller gem. Außenanlagenpl.,

zur Vermeidung von Fehlfahrten

Schrankenanlage zur Regulierung 

der Ausfahrt f. Ver- und 

Entsorg-ung gem. Ang. ELT, 

Induktionsschleife im Boden zur 

Freigabe Schranke + Rolltor gem. 

Ang. ELT

Schram
m

bord, B/H
 250/150m

m

Schram
m

bord, B/H
 200/150m

m

Kurzzeitfreigabe Rolltor per Token, Lesegerät in Wand 

bündig eingebaut,Wandaussparung ELT gem. Ang. ELT

Schram
m

bord, B/H
 250/150m

m

seperate Stele, Freigabe 
Schrankenanlage per Token,
mit Gegensprechanlage 
Sicherheitsdienst, gem. Ang. 
Elt

Schrankenanlage zur Regulierung der 

Einffahrt f. Ver- und Entsorgung gem. 

Ang. ELT

Gegensprechanlage 
Sicherheitsdienst,
2 Sprechstellen auf definierter gem. 
Ang. ELT

Schram
m

bord, B/H
 200/150m

m

Eingang

Kantine 

UKFD
+3,75

FDS

UKFD
+3,40

UKFD
+3,00

FDS

UKFD
min.+3,55

Bodenb./
Deckenb.

nach Ang. Küchenpl.

Bodenb./
Deckenb.
nach Ang. 
Küchenpl.

Bodenb./
Deckenb. 
nach Ang. 
Küchenpl.

Bodenb./
Deckenb.
nach Ang. 
Küchenpl.

Lichte 
Raumh./
Bodenb./
Deckenb.
nach Ang. 
Küchenpl.

R
10

R
11

R11

R12V4

W3-I
UKFD
+3,00

FDS

UKFD
min.+3,55

W3-I

W
3-I

W
3-I

W
3-IW

3-I

W
3-I

W
3-I

W
3-I

W
3-I

W
3-I

W
3-I

W3-I

W3-I

W3-I

W3-I

W3-I

W3-I

W3-I

W3-I

W3-I

W
3-I

W
3-I

W
3-I

W
3-I

W
3-I

W2-I

W2-I

W2-I

W
2-I

W
3-I

W
3-I

W2-I

W2-I

W
2-I

W
2-I

W
2-I

W
2-I

W2-I

W2-I

W2-I

W2-I

W3-I

W
3-I

W
3-I

W3-I

W2-I

W2-I

W
2-

I
W

2-
I

W
2-I

W
2-I

W2-I

W2-I
W3-I

W3-I

W
3-I

W
3-I

W
2-I

W
2-I

W
2-I

W
2-I

W2-I

W2-I

W
2-

I

W
2-I

W
2-I

W2-I

W2-I

W2-I

W2-I

W2-I

W2-I

W2-I

W
2-I

W
2-I

40
mm G

eb
äu

de
tre

nn
fug

e

HZK, H/B/T 
2200/600/
66mm

HZK, H/B/T 
2200/600/
66mm

HZK, H/B/T 
2200/600/
102mm

HZK, H/B/T 
2200/600/
102mm

HZK, H/B/T 
2200/600/
102mm

O
K Sockel 

+0,15 ü.O
KFF

O
K Sockel 

+0,15 ü.O
KFF

O
K Sockel 

+0,15 ü.O
KFF

O
K Sockel 

+0,15 ü.O
KFF

O
K Sockel 

+0,15 ü.O
KFF

Parkposition 

mobile Trennwand

NA

G
lasw

and

RDS +3.85

+4.05

R
D

S

+3.85

+4.05

RDS +3.85

+4.05

RDS +3.85

+4.05

RDS +3.85+4.05

RDS

+3
.8

5+4
.0

5

ANMERKUNG

Flankendämmung 75cm

zu prüfen - 773 Fördermittel

ANMERKUNG

Flankendämmung 44cm

zu prüfen - 773 Fördermittel

Geb
äu

de
tre

nn
fug

e

O
KR

 Aufkantung  +1,74 = 58,99

O
KR

 Aufkantung  +1,74 = 58,99

O
KR

 Aufkantung  +1,74 = 58,99

Schram
m

bord: h = +15cm

O
KR

 Aufkantung  +1,74 = 58,99

D
eckensprungversatz U

KR
D

D
eckenuntersicht gedäm

m
t

Aussenkante Deckenversprung

Innenkante Deckenversprung

O
KR

 Aufkantung  +1,74 = 58,99

RFS -0.50

-0.15

RFS -0.50

-0.15

ANMERKUNG

WD angepasst
 

HLS übernim
mt d

ie Positi
on

A
N

M
ER

K
U

N
G

Angabe Küchenplanung Position und G
röße  

Putzm
ittelschrank

- abhängig davon Angabe H
LS Position H

ZK

- abhängig davon Angabe AR
C

 Schachtverkleidung

U
KF

D
 +

3.
40

IK
 In

st
al

la
tio

ns
zo

ne

VK
 A

bh
an

gd
ec

ke
U

KF
D

 +
3,

55

3-läufig 28 STG 

16,7 cm x 29 cm

OK Absturzs.+1,10, H=1,10

HZK?

Schrank?

Schram
m

bord, B/H
 250/150m

m

ANMERKUNG
Schrammborde beidseitig, Angabe Freiraumplanung

3,43cm zwischen Schrammborden ausreichend?

Abstimmung Aussenanlagen

Variante 1 

Rollstuhlgerecht, 

Krankentragegerecht

Kabinengröße BxTxH: 

1,100x2,100x2,300

Reserveschacht zur

späteren Ausführung

Variante 2 

Rollstuhlgerecht

Kabinengröße BxTxH: 

1,350x1,400x2,300

Variante 2 

Rollstuhlgerecht

Kabinengröße BxTxH: 

1,350x1,400x2,300

Ab
ha

ng
de

ck
e 

w
ie

 im
 F

lu
r U

KF
D

 +
3,

40

+3,75

+3,40

FD
S

+3,75

+3,40 FDS

+3,75

+3,40

FD
S

+3,75

+3,40

FDS

+3,75

+3,40

FDS

VK Abhangdecke 

IK Installationszone 

VK Abhangdecke 

IK Installationszone 

+3,75

+3,40

FD
S

UKFD
+3,75

FDS

UKFD
+3,40

UKFD +3.75

VK Abhangdecke

(Lichtvoute nach innen versetzt)

▼

▲

IK Installationszone 

UKFD +3,40

U
KF

D
 +

3.
75

VK
 A

bh
an

gd
ec

ke
(L

ic
ht

vo
ut

e 
na

ch
 in

ne
n 

ve
rs

et
zt

)
▼ ▲

IK
 In

st
al

la
tio

ns
zo

ne
 

U
KF

D
 +

3,
40

UKFD
 +3

.75

VK A
bh

an
gd

ec
ke

(L
ich

tvo
ute

 na
ch

 in
ne

n v
er

se
tzt

)

▼

▲
IK

 In
sta

lla
tio

ns
zo

ne
 

UKFD
 +3

,40

UKFD +3.75

VK Abhangdecke

(Lichtvoute nach innen versetzt)

▼
▲

IK Installationszone 

UKFD +3,40

▲

(Lich
tvo

ute nach innen ve
rse

tzt)

VK Abhangdecke

UKFD +3.75

▲

(L
ich

tv
ou

te
 n

ac
h 

in
ne

n 
ve

rs
et

zt
)

VK
 A

bh
an

gd
ec

ke

UK
FD

 +
3.

75

▲

(Lichtvoute nach innen versetzt)

VK Abhangdecke

UKFD +3.75

+3
,75

+3
,55

FDS

 UKFD +3,55

Kellerwandschacht mit wasserdichter 

Klappe als Schachtabdeckung

(Kaltentrauchung nach Brandschutzkonzept)

Sc
ha

ch
t v

om
 U

G
 z

um
 E

G

Kl
ap

pe
 in

 F
as

sa
de

 z
ur

 E
nt

ra
uc

hu
ng

 

na
ch

 B
ra

nd
sc

hu
tz

ko
nz

ep
t

Kellerwandschacht m
it w

asserdichter 

Klappe als Schachtabdeckung

(Kaltentrauchung nach Brandschutzkonzept)

Kellerwandschacht mit wasserdichter 

Klappe als Schachtabdeckung

(Kaltentrauchung nach Brandschutzkonzept)

Löschwassereinspeisung TH-B

(nach Brandschutzkonzept)

Löschwassereinspeisung für TH-E

(nach Brandschutzkonzept)

ANMERKUNG

abgestim
mt - A

usse
nanlagen passe

n 

den Grünstre
ifen an

ANMERKUNG

wie im Protokoll der FP Besprechung 45 vom 

25.05.2023 abgestimmt, kein notwediger Flur, 

Türposition bleibt wie gehabt

ANMERKUNG

wie im Protokoll der FP 

Besprechung 45 vom 

25.05.2023 abgestimmt, 

Windfang als notwediger Flur, 

feuerhemmende Wand

ANMERKUNG

wie im Protokoll der FP 

Besprechung 45 vom 25.05.2023 

abgestimmt, Fluchttür zum Hof 

notwendig

ANMERKUNG

wie im Protokoll der FP Besprechung 45 vom 
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