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Alle Grundstuecks- und Gebaeudeabmessungen der Umgebung graphisch aus Katasterplan entnommen.
Bezuege zu bereits erstellten Konstruktionen gehen vor theoretischen Maßangaben. Alle Maße sind vom 
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu pruefen. Maßunstimmigkeiten sind unverzueglich der Bauleitung 
mitzuteilen.
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Sofern nicht anders vermerkt,  alle Hoehenangaben EG bezogen auf OKFF =  xx,xx m NHN

NameIndex Datum Art der Änderung

QR-CODE
05x310x60

Änderungen

LEGENDE:

F

F30
F90

R

RWA RAUCH-WAERME-ABZUG

RH

FEUERBESTAENDIG

VK WD Wanddurchbruch
LUFTDICHTE TUER

RS

FEUERHEMMEND

VORDERKANTE
HK

LDT
RAUCHSCHUTZTUER

T30 FEUERHEMMENDE TUER
T90 FEUERBESTAENDIGE TUER

AK AUSSENKANTE

HINTERKANTE

ROHBRUESTUNGSHOEHERBH
FBH

ROHRHUELSE
BE

OK OBERKANTE
UK UNTERKANTE

FERTIGBRUESTUNGSHOEHE

ROHBAU
F FASSADE
UZ UNTERZUG

V

DF

VERSPRUNG

DEHNUNGSFUGE
RD ROHDECKE

ABGEHAENGTE/
FERTIGDECKE

FD

TELEFON

ELT ELEKTRO
HZG HEIZUNG
LFT LUFTTECHNIK
SAN SANITÄR
TEL

FEUERLOESCHEIN-
RICHTUNG

HGW max. gemess. WASSERSTAND
GEFAELLE

BODENEINLAUF
DE DACHEINLAUF

RF ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODENFF

dts DICHT SCHLIESSENDE TUER

GH RAUMHOCH (WANDSCHLITZ)
RA ROHRACHSE

KERNBOHRUNG
(Durchmesser)

6.1
D DETAILBLATT

DETAIL-NR.

G30 FEUERHEMMENDES GLAS
BW BRANDWAND

FENSTER

RR REGENFALLROHR

b BREITE
h HOEHE
A FLAECHE
U UMFANG

Stb STAHLBETON
MW MAUERWERK

LETZTE TUERNUMMER: 
LETZTE RAUMNUMMER: 

UEZ UEBERZUG
FSD FEUERWEHRSCHLUESSEL-

DEPOT

PANIKBESCHLAG
ABSCHLIESSBARE OLIVE

INNENTÜREN
FS FINGERSCHUTZ
OTS OBENTUERSCHLIESSER
37dB SCHALLSCHUTZ
LA LICHTAUSSCHNITT
W/B WAND-, BODENSTOPPER

1. RETTUNGSWEG

2. RETTUNGSWEG

BZ BLOCKZARGE
STZ SEITENTEILZARGEAenderung gem. Index

Hinweis Gewerk Estrich:
- Flure + Mehrzweckraum + Technik: 5 kN/m2 I übrige Räume: 3,0 kN/m2

- Nur Scheinfugen anlegen / keine Dehnfugen

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

F30-Raumabschluss

dichtschließende Tür
Lichtausschnitt

WS Wandschlitz

DeckendurchbruchDD

BD Bodendurchbruch

HLS Heizung/Luftung/Sanitär

Schlitz und Durchbruch

Neubau Kindertagesstätte
"Nordfeld" 48231 Freckenhorst
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Stadt Warendorf
Der Bürgermeister

Lange Kesselstraße 4-6
48231 Warendorf
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T 0251 62562510  |  F 0251 62562533
Mauritzstraße 23  |  D-48143 Münster 
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Tisch Bestand: 0,90m x 2,60m

St-01: NH C24 12/12
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mit Handwaschbecken
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A: 5,84m²
U: 10,91m
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mit Handwaschbecken
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A: 43,33m²
U: 26,79m

Gruppenraum GIII0.26

A: 11,73m²
U: 16,31m

Waschraum 10.12

A: 35,28m²
U: 24,64m

Personalraum0.10

A: 17,61m²
U: 16,81m

Nebenraum0.19
A: 18,60m²
U: 17,25m

Nebenraum 0.14

A: 6,15m²
U: 11,34m

AR 0.13

A: 43,33m²
U: 26,79m

Gruppenraum G3/25 Kinder 3-6 Jahre0.16
A: 43,33m²
U: 26,79m

Gruppenraum GIII0.21

A: 35,64m²
U: 25,67m

Schlafraum0.08

A: 28,18m²
U: 25,02m
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U: 16,81m
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A: 11,68m²
U: 15,38m
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U: 29,55m
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U: 16,81m
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A: 18,59m²
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U: 26,79m
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Schlafraum U30.40
A: 12,59m²
U: 14,99m

Leitung0.45

A: 3,10m²
U: 7,13m

WC0.44

A: 3,98m²
U: 8,08m

PuMi0.43
A: 33,79m²
U: 44,07m

Flur0.28

A: 60,84m²
U: 34,69m

Foyer0.27A: 50,07m²
U: 63,71m

Flur0.11
A: 8,08m²
U: 13,99m

Garderobe0.15
A: 8,05m²
U: 13,98m

Garderobe0.20
A: 8,06m²
U: 13,99m

Garderobe0.25

A: 8,68m²
U: 14,82m

Garderobe0.29
A: 8,08m²
U: 13,98m

Garderobe0.34

A: 5,24m²
U: 9,49m

Windfang0.46

A: 14,21m²
U: 15,29m

HA-Raum0.42

A: 6,15m²
U: 11,35m

AR0.37

A: 5,84m²
U: 10,91m

AR0.18

A: 11,85m²
U: 14,08m

Waschraum 40.31

OKFF:

OKRF:

±0,00 = 59,80m NHN

-0,18 = 59,62m NHN
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Feuerlöscher

F

A: 7,12m²
U: 12,12m

HW-Raum0.07

A: 11,86m²
U: 14,09m

Waschraum 20.17

FBH: 0,00m OKFF
UK R Sturz: 2,52m OKFF

Unterzug: 20/46 (bxh)
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Unterzug: 20/26 (bxh)
FBH: 0,325m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF

Pos.10 - SO

Unterzug: 20/46 (bxh)
FBH: 0,00m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF

Pos.11 - SO

Unterzug: 20/26 (bxh)
FBH: 0,325m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF

Pos.10 - SO

Unterzug: 20/46 (bxh)
FBH: 0,00m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF

Pos.11 - SO

Unterzug: 20/46 (bxh)
FBH: 0,00m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF

Pos.11 - SO

Unterzug: 20/26 (bxh)
FBH: 0,325m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF

Pos.10 - SO

Unterzug: 20/46 (bxh)
FBH: 0,00m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF

Pos.11 - SO

Unterzug: 20/26 (bxh)
FBH: 0,325m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF

Pos.10 - SO

Unterzug: 20/46 (bxh)
FBH: 0,00m OKFF

UK R Sturz: 2,52m OKFF
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FBHZ-Unterverteilung
BHT - Größe unbekannt

Position festlegen.

FBHZ-Unterverteilung
BHT - Größe unbekannt

Position festlegen.

FBHZ-Unterverteilung
BHT - Größe unbekannt

Position festlegen.

FBHZ-Unterverteilung
BHT - Größe unbekannt

Position festlegen.

FBHZ-Unterverteilung
BHT - Größe unbekannt

Position festlegen.

Küchenplanung noch 
abzustimmen mit Fa. Hase
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ca. 20

BMA Melder (88x88x21) 
Feuerwehrschalter (120x120x65)

Die Schalter sind bündig 
in die Wandverkleidung einzubauen. 

N o rd fe ld
KITA

Nordfeld8

1,
20

Ausschnitt Briefkasten:
55cm * 38cm

ca. 661

 Leuchte bündig
eingelassen

Bitte die Steckdosen und Schalter bei der 
Einteilung der Holzvertäfelung beachten. 

Ausschnitt Briefkasten:
im Raster der Fassade. 
Ausschnitt vor Ort etwas kleiner, 
kann angepasst werden. ca. 15

a a
ca. 34
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