
2x Cat.7

1. OG, Raum 30

Treppenhaus

1. OG, Raum 37

Remote-Control

2x Cat.7 2x Cat.71x Cat.7

1x Cat.7

1. OG, Raum 36

Besprechung

2x Cat.7

1x Cat.7

1x Cat.7

1x Cat.7

1. OG, Raum 33

Leitstelle

2x Cat.7

2x Cat.7

2x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

1x Cat.7

1. OG, Raum 34

Terminal-Außenst.-Leiter

2x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

1x Cat.7

1. OG, Raum 39

ELT-Raum

1x Cat.7

1x Cat.7

1. OG, Raum 32

Terminalleiter Betrieb

1x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

2x Cat.7

EG, Raum 02

Schalterraum

1x Cat.7

EG, Raum 08

Agentur DUSS

2x Cat.7

1x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

2x Cat.7

2x Cat.7

EG, Raum 06

Agentur TGM

2x Cat.7

1x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

EG, Raum 10

Treppenhaus

0.51-01

Allg.

1x Cat.7

KG, Raum 51

HAR

DG, Raum 22

1.02-01

Flat

1.08-01

BKU

1.08-02

BLU

1.08-03

BKU

1.08-04

BLU

1.08-05

BKU

1.08-06

BLU

1.06-01

Allg.

1.06-03

Allg.

1.06-05

Allg.

1.06-07

Allg.

1.06-09

Allg.

1.02-02

AccPoi_01

1.08-07

Drucker

1.08-08

Telefon

1.08-09

Telefon

1.08-10

Telefon

1.06-11

Allg.

1.06-13

Telefon

1.06-14

Telefon

1.06-15

Telefon

1.06-16

Telefon

2.30-01

AccPoi_05

2.36-04

Allg.

2.36-05

Allg.

2.33-06

Video

2.34-04

Allg

2.34-05

Telefon

2.32-04

BKU

2.32-03

Allg.

2.39-02

Allg.

3.00-1

Allg.

2.36-01

Video (opt)

2.36-02

Allg.

2.33-01

Drucker

2.34-01

Allg.

2.34-02

BKU

2.39-01

Allg.

2.32-01

ZuKo

2.32-02

Telefon

1.06-02

Allg.

1.06-12

Allg.

1.06-04

Allg.

1.06-06

Allg.

1.06-08

Allg.

1.06-10

Allg.

2.36-03

Allg.

2.34-03

BLU

2.32-05

BLU

2.32-04

BKU

2.32-05

BLU

2.32-06

Video

2.38-14

BKU

2.38-15

FSS

2.38-16

FSS

2.38-17

Telefon

2.37-01

BKU

2.37-02

BLU

2.37-07

BKU

2.37-08

BLU

2.33-02

BKU

2.33-03

BLU

2.33-04

BKU

2.33-05

BLU

2.33-07

Telefon

2.33-08

Telefon

3.00-2

Allg.

Patchfeld A, Cat.6A

62x Cat.7

24x Cat.7

44x Cat.7

2x Cat.7

108x Cat.7

22x Cat.7

21x Cat.7

24x Cat.7

Patchfeld

Patchfeld 24x RJ45 (8P8C) modular

Klasse E

A

, Kategorie 6

A

Datendose 2x RJ45 (8P8C) modular

Klasse E

A

, Kategorie 6

A

Datendose 1x RJ45 (8P8C) modular

Klasse E

A

, Kategorie 6

A

1x Cat.7

2.32-06

Video

1x Cat.7

2.33-09

Video

1x Cat.7

2.34-06

Video

2.32-01

Allg.

2.32-02

Telefon

2.32-03

Allg.

1. OG, Raum 38

Serverraum, Serverschrank 1, (DB Systel-Schrank)

2x Cat.7

2x Cat.7

2.31-03

AccPoi_07

2.31-01

AccPoi_06

2x Cat.7

2x Cat.7

EG, Raum 11

Flur

1.11-01

AccPoi_04

2x Cat.7

EG, Raum 03

Flur

1.03-01

AccPoi_02

1x Cat.7

EG, Raum 07

Agentur (Reserve)

2x Cat.7

1x Cat.7

2x Cat.7

1x Cat.7

1.07-01

BKU

1.07-03

BKU

1.07-05

Drucker

1.07-06

Telefon

1.07-07

Telefon

1.07-02

BLU

1.07-04

BLU

1x Cat.7

2.33-10

Allg

2.33-11

Allg

1. OG, Raum 31

Flur

1x Cat.7

2x Cat.7

1.10-01

Allg

1.10-02

AccPoi_03

2.36-02

Allg.

2.36-03

Allg.

2.36-04

Allg.

2.36-05

Allg.

2.33-01

Drucker

2.33-02

BKU

2.33-03

BLU

2.33-04

BKU

2.33-05

BLU

2.33-06

Video

2.33-07

Telefon

2.33-08

Telefon

2.33-09

Video

2.33-010

Allg.

2.33-11

Allg.

2.34-01

Allg.

2.34-02

BKU

2.34-03

BLU

2.34-04

Allg

2.34-05

Telefon

2.34-06

Video

2.36-01

Video (opt)

1.06-14

Telefon

1.06-15

Telefon

1.06-16

Telefon

1.10-01

Allg.

1.07-01

BKU

1.07-02

BLU

1.07-03

BKU

1.07-04

BLU

1.07-05

Drucker

1.07-06

Telefon

1.07-07

Telefon

2.37-01

BKU

2.37-02

BLU

2.37-03

FSS

2.37-04

FSS

1.06-11

Allg.

1.06-12

Allg.

1.06-13

Telefon

15 16 22 23 24

1.08-01

BKU

1.08-02

BLU

1.08-03

BKU

1.08-04

BLU

1.08-05

BKU

1.08-06

BLU

1.08-07

Drucker

1.08-08

Telefon

1.08-09

Telefon

1.08-10

Telefon

1.06-01

Allg.

1.06-02

Allg.

1.06-03

Allg.

1.06-04

Allg.

1.06-05

Allg.

1.06-06

Allg.

1.06-07

Allg.

1.06-08

Allg.

1.06-09

Allg.

1.06-10

Allg.

1.02-01

Flat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

15
16 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

15
16

22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

23 241 2 3 16

2x Cat.7

2.37-13

BKU

2.37-14

BLU

2x Cat.7 2x Cat.7 2x Cat.7

2.37-05

Telefon

2.37-06

Reserve

2.37-11

Telefon

2.37-12

Reserve

2.37-17

Telefon

2.37-18

Reserve

2.37-13

BKU

2.37-05

Telefon

2.37-06

Reserve

4 5

2.37-07

BKU

6

2.37-08

BKU

7

2.37-09

FSS

8

2.37-10

FSS

9

2.37-11

Telefon

10

2.37-12

Reserve

1514131211

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

Videobeobachtung Ubf

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

Videobeobachtung Ubf

2x Cat.7

2.37-03

FSS

2.37-04

FSS

2x Cat.7

2.37-09

FSS

2.37-10

FSS

2x Cat.7

2.37-15

FSS

2.37-16

FSS

1x Cat.7

2.37-19

Drucker

Remote-Controle

Station 2

Remote-Controle

Station 1

Remote-Controle

Station 3

Patchfeld A, Cat.6A

1. OG, Raum 38

Serverraum, Serverschrank 2, (Videobeobachtung Ubf; Krantechnik)

15
16

22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

Patchfeld A, Cat.6A

1. OG, Raum 38

Serverraum, Serverschrank 3, (Videotore Straße / Schiene)

15 16 22 23 242 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 211

Patchfeld E, Cat.6A

15
16 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

Patchfeld F, Cat.6A

15
16 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

Patchfeld B, Cat.6A

Patchfeld C, Cat.6A

Patchfeld D, Cat.6A

2.39-01

Allg.

2.39-02

Allg.

3.00-01

Allg.

3.00-02

Allg.

2.38-18

Reserve

17

2.38-19

Drucker

18 2219 20 21

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

Videobeobachtung Ubf

Zuständigkeit

Videobeobachtung Ubf

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

DB Systel

Zuständigkeit

Videobeobachtung Ubf

Zuständigkeit

Kranesteuerung

Zuständigkeit

Kranesteuerung

Zuständigkeit

Kranesteuerung

Legende:

Fernsteuerstände (Kräne)FSS

Schrank 2

Patchfeld A

Port 1

Schrank 2

Patchfeld A

Port 2

Schrank 1

Patchfeld E

Port 1

Schrank 1

Patchfeld E

Port 2

Schrank 2

Patchfeld A

Port 3

Schrank 2

Patchfeld A

Port 4

Schrank 2

Patchfeld A

Port 5

Schrank 2

Patchfeld A

Port 6

Schrank 2

Patchfeld A

Port 7

Schrank 2

Patchfeld A

Port 8

Schrank 2

Patchfeld A

Port 9

Schrank 2

Patchfeld A

Port 10

Schrank 2

Patchfeld A

Port 11

Schrank 2

Patchfeld A

Port 12

Schrank 2

Patchfeld A

Port 13

Schrank 2

Patchfeld A

Port 14

Schrank 2

Patchfeld A

Port 15

Schrank 2

Patchfeld A

Port 16

Schrank 2

Patchfeld A

Port 17

Schrank 2

Patchfeld A

Port 18

Schrank 2

Patchfeld A

Port 19

Schrank 2

Patchfeld A

Port 20

Schrank 2

Patchfeld A

Port 21

Schrank 2

Patchfeld A

Port 22

Schrank 2

Patchfeld A

Port 23

Schrank 2

Patchfeld A

Port 24

Schrank 1

Patchfeld E

Port 3

Schrank 1

Patchfeld E

Port 4

Schrank 1

Patchfeld E

Port 5

Schrank 1

Patchfeld E

Port 6

Schrank 1

Patchfeld E

Port 7

Schrank 1

Patchfeld E

Port 8

Schrank 1

Patchfeld E

Port 9

Schrank 1

Patchfeld E

Port 10

Schrank 1

Patchfeld E

Port 11

Schrank 1

Patchfeld E

Port 12

Schrank 1

Patchfeld E

Port 13

Schrank 1

Patchfeld E

Port 14

Schrank 1

Patchfeld E

Port 15

Schrank 1

Patchfeld E

Port 16

Schrank 1

Patchfeld E

Port 17

Schrank 1

Patchfeld E

Port 18

Schrank 1

Patchfeld E

Port 19

Schrank 1

Patchfeld E

Port 20

Schrank 1

Patchfeld E

Port 21

Schrank 1

Patchfeld E

Port 22

Schrank 1

Patchfeld E

Port 23

Schrank 1

Patchfeld E

Port 24

Schrank 3

Patchfeld A

Port 1

Schrank 3

Patchfeld A

Port 2

Schrank 3

Patchfeld A

Port 3

Schrank 3

Patchfeld A

Port 4

Schrank 3

Patchfeld A

Port 5

Schrank 3

Patchfeld A

Port 6

Schrank 3

Patchfeld A

Port 7

Schrank 3

Patchfeld A

Port 8

Schrank 3

Patchfeld A

Port 9

Schrank 3

Patchfeld A

Port 10

Schrank 3

Patchfeld A

Port 11

Schrank 3

Patchfeld A

Port 12

Schrank 3

Patchfeld A

Port 13

Schrank 3

Patchfeld A

Port 14

Schrank 3

Patchfeld A

Port 15

Schrank 3

Patchfeld A

Port 16

Schrank 3

Patchfeld A

Port 17

Schrank 3

Patchfeld A

Port 18

Schrank 3

Patchfeld A

Port 19

Schrank 3

Patchfeld A

Port 20

Schrank 3

Patchfeld A

Port 21

Schrank 3

Patchfeld A

Port 22

Schrank 3

Patchfeld A

Port 23

Schrank 3

Patchfeld A

Port 24

Schrank 1

Patchfeld F

Port 1

Schrank 1

Patchfeld F

Port 2

Schrank 1

Patchfeld F

Port 3

Schrank 1

Patchfeld F

Port 4

Schrank 1

Patchfeld F

Port 5

Schrank 1

PatchfeldF

Port 6

Schrank 1

Patchfeld F

Port 7

Schrank 1

Patchfeld F

Port 8

Schrank 1

Patchfeld F

Port 9

Schrank 1

Patchfeld F

Port 10

Schrank 1

Patchfeld F

Port 11

Schrank 1

Patchfeld F

Port 12

Schrank 1

Patchfeld F

Port 13

Schrank 1

Patchfeld F

Port 14

Schrank 1

Patchfeld F

Port 15

Schrank 1

Patchfeld F

Port 16

Schrank 1

Patchfeld F

Port 17

Schrank 1

Patchfeld F

Port 18

Schrank 1

Patchfeld F

Port 19

Schrank 1

Patchfeld F

Port 20

Schrank 1

Patchfeld F

Port 21

Schrank 1

Patchfeld F

Port 22

Schrank 1

Patchfeld F

Port 23

Schrank 1

Patchfeld F

Port 24

Bestand

Neubau

Rückbau

Access-Point für WLANAccPoi

Strukturierte Verkabelung nach EN 50173-1

Klasse E

A

, Kategorie 7 AWG 22, halogenfrei,

POE++ -fähig

CAT 7

ZutrittskontrolleZuKo

2.30-02

AccPoi_05

2.31-02

AccPoi_06

1.02-03

AccPoi_01

1.03-02

AccPoi_02

1.11-02

AccPoi_04

1.10-03

AccPoi_03

2x Cat.7

KG, Raum  50

Treppenhaus

0.50-01

AccPoi_08

Zuständigkeit

DB Systel

0.50-02

AccPoi_08

Patchfeld G, Cat.6A

15 16 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

a = Etage

b = Raumnummer

c = Nummer Datendose

Datendosennummer

a.bb-cc

24x Cat.7

1.02-02

AccPoi_01

1.02-03

AccPoi_01

1.03-01

AccPoi_02

1.03-02

AccPoi_02

1.10-02

AccPoi_03

1.10-03

AccPoi_03

1.11-01

AccPoi_04

1.11-02

AccPoi_04

2.30-01

AccPoi_05

2.30-02

AccPoi_05

2.31-01

AccPoi_06

2.31-02

AccPoi_06

2.31-04

AccPoi_07

2.31-03

AccPoi_07

2.31-04

AccPoi_07

17x Cat.7

24x Cat.7

24x Cat.7

24x Cat.7

24x Cat.7

1x Cat.7

1.02-04

Kamera

Zuständigkeit

Videobeobachtung Ubf

1.02-04

Kamera

POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++ POE++

2x Cat.7

2.33-12 2.33-13

Terminalfunk

(optional)

Terminalfunk

(optional)

1x Cat.7

2.33-14

Zuständigkeit

DB Systel/

Errichte Terminalfunk

Zuständigkeit

DB Systel/

Errichte Terminalfunk

Terminalfunk

(optional)

2.33-12

Terminalfunk (opt)

2.33-13

Terminalfunk (opt)

2.33-14

Terminalfunk (opt)

2.33-15

Ü-Ring

2.33-16

Ü-Ring

Zuständigkeit

Errichter

Überwachungsring

Zuständigkeit

Errichter

Überwachungsring

2.33-15

Überwachungsring

2.33-16

Überwachungsring

1**

1**

Anschlussdose für die Touch-PC der Steuerungs-/Überwachungssoftware für den

Steuerungs-/Überwachungsring der Verteileungen.

Anschluss PC mit Visualisierungssoftware für die Videoüberwachung

Anschluss für Fernsteuerstandtechnik (Vorgaben durch Errichter Fa Siemens)

Anschlussdosen für Terminalfunktechnik, sofern vom Errichter benötigt für

Anschluss einer externen Antenne am Gebäude.

Anschluss für PC mit Programmiersoftware für die Zutrittskontrolle (ZuKo).

(Inselsystem ohne Verbindung, zum restlichen Netzwerk)

1**

2**

3**

4**

5**

2**

2**
2**

2**

2**

3**

3**

3**

3**

3**

3**

4**

4**
4**

5**

1x Cat.7

Zuständigkeit

DB Systel

2.34-07

Allg.

2.34-07

Allg

1x Cat.7

2.39-03

SiBel

Zuständigkeit

DB Systel

2.39-03

SiBel

2x Cat.7

KG, Raum  52

TGA ELT

0.52-01

DALI

Zuständigkeit

DB Systel

0.52-02

Allg.

Patchfeld J, Cat.6A

15
16 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

Schrank 5

Patchfeld A

Port 1

Schrank 5

Patchfeld A

Port 2

Schrank 5

Patchfeld A

Port 3

Schrank 5

Patchfeld A

Port 4

Schrank 5

Patchfeld A

Port 5

Schrank 5

Patchfeld A

Port 6

Schrank 5

Patchfeld A

Port 7

Schrank 5

Patchfeld A

Port 8

Schrank 5

Patchfeld A

Port 9

Schrank 5

Patchfeld A

Port 10

Schrank 5

Patchfeld A

Port 11

Schrank 5

Patchfeld A

Port 12

Schrank 5

Patchfeld A

Port 13

Schrank 5

Patchfeld A

Port 14

Schrank 5

Patchfeld A

Port 15

Schrank 5

Patchfeld A

Port 16

Schrank 5

Patchfeld A

Port 17

Schrank 5

Patchfeld A

Port 18

Schrank 5

Patchfeld A

Port 19

Schrank 5

Patchfeld A

Port 20

Schrank 5

Patchfeld A

Port 21

Schrank 5

Patchfeld A

Port 22

Schrank 5

Patchfeld A

Port 23

Schrank 5

Patchfeld A

Port 24

Patchfeld A, Cat.6A

KG, Raum 53

Tk/IT - Raum, Serverschrank 5, (DB Systel)

15
16 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

Schrank 1

Patchfeld J

Port 1

Schrank 1

Patchfeld J

Port 2

Schrank 1

Patchfeld J

Port 3

Schrank 1

Patchfeld J

Port 4

Schrank 1

Patchfeld J

Port 5

Schrank 1

Patchfeld J

Port 6

Schrank 1

Patchfeld J

Port 7

Schrank 1

Patchfeld J

Port 8

Schrank 1

Patchfeld J

Port 9

Schrank 1

Patchfeld J

Port 10

Schrank 1

Patchfeld J

Port 11

Schrank 1

Patchfeld J

Port 12

Schrank 1

Patchfeld J

Port 13

Schrank 1

Patchfeld J

Port 14

Schrank 1

Patchfeld J

Port 15

Schrank 1

Patchfeld J

Port 16

Schrank 1

Patchfeld J

Port 17

Schrank 1

Patchfeld J

Port 18

Schrank 1

Patchfeld J

Port 19

Schrank 1

Patchfeld J

Port 20

Schrank 1

Patchfeld J

Port 21

Schrank 1

Patchfeld J

Port 22

Schrank 1

Patchfeld J

Port 23

Schrank 1

Patchfeld J

Port 24

Patchfeld B, Cat.6A

15
16 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

24x Cat.7

5x Cat.7

0.51-01

Allg.

0.52-02

Allg.

0.52-01

DALI

0.50-01

AccPoi_08

0.50-02

AccPoi_08

POE++ POE++

Leere Symbole = ohne Belegung / Reserve

Patchfeld A, Cat.6A

1. OG, Raum 38

Serverraum, Serverschrank 4, (Reserve)

15
16 22 23 242 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 211

Schrank 1

Patchfeld G

Port 20

5x Cat.7

Schrank 1

Patchfeld G

Port 21

Schrank 1

Patchfeld G

Port 22

Schrank 1

Patchfeld G
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