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Legende:

Bestand / gesonderte Planung

Neubau
Ruckbau

HAK Hausanschlusskasten

HAZ Hausalarmzentrale

HLS Heizung/Liftung/Sanitar

HPAS/PAS Haupt-/Potentialausgleichsschiene

MSR Messen/Steuer-/Regelungstechnik

NEA Netzersatzanlage

PVA Photovoltaikanlage

Uss Uberspannungsschutz

uv Unterverteilung

Z\V/HV Zahler-/Hauptverteilung

STxx Kabelnummern Starkstromkabel

Wxx Kabelnummern Starkstromkabel

ERD5xx  Kabelnummern Erdungs-/Potentialausgleichskabel

SiBel/ Sicherheitsbeleuchtung/Rettungswegkennzeichenleuchten

RWK

2) 3-Ph-Zwischenzahler (geeicht, NICHT von DB Energie)

4) Kabelnr. - siehe auch Stromlaufplane; Fir alle Kabel, die noch keine Kabelnummer erhalten haben, sind
die Kabelnummer im Zuge der Erstellung der Stromlaufplane durch die Werk- und Montagepléane zu
vergeben.

5)

Platzreserve von mindestens 20%
Schutzart: mindestens |P44
Schutzklasse I

siehe auch Feld "SchutzmaRnahmen"

6) Beim Anschluss von Anlagenteilen an die HPAS/PAS ist darauf zu achten, das es zu keine unglinstigen
Schleifenbildung zw. angeschlossenem PE-Leiter im Kabel und PE-Leiter zu den PAS (ber die HPAS
kommt. Der Potentialausgleich ist baumférmig aufzubauen.

Schutzmaflnahmen

Schutz bei indirektem Beriihren durch Abschaltung im TN-System unter

Verwendung von Uberstrom- und Fehlerstromschutzeinrichtungen gemar DIN/VDE 0100,
Teil 410 sowie Schutzisolierung nach DIN/VDE 0100, Teil 410 unter Ver-

wendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse Il nach DIN/VDE 0106, Teil 1

Index: Anderungen bzw. Ergénzungen

Name: Datum:

Prufvermerke

die Ubereinstimmung der Zeichnung mit der Ausfiihrung bestétigt:

fur den Auftragnehmer:

fur die DB:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Freigabe zur .........ccccooviiiinenn.

Prifung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilitét geprift (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprift

Qualitatssicherung ............cccooeveeinineneeieees

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift gepriift

Eisenbahn-Bundesamt

Gilt nur fur die Ausschreibung
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_gleichgestellt mit Prifexemplaren

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prifingenieur

InfraGO

Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen

O mit Regelungen durch den BVB

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

Genehmigung zur Bauausflihrung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr: Projektleitung:

InfraGO InfraGO

DB InfraGO AG DB Energie GmbH DB InfraGO AG
Projekte KV-Terminals Betriebsbereich Projekte KV-Terminals
LII-MI-K-U Stdwest (L.LET-S-SW) | L1I-MI-K-U

Am Hauptbahnhof 4 Gutschstr. 6 Am Hauptbahnhof 4
66111 Saarbriicken 76137 Karlsruhe 66111 Saarbriicken

Planung:
Warmbiichenkamp 4

@ AFRY 30159 Hannover
Tel. 0511/92975-0
Fax. 0511 /92975-30

AFRY Deutschland GmbH

Aufragnehmer (AN):

Saarbriicken, Berlin, 01.11.2024, gez. Hild
Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift
Lageskizze (unmafstablich): Projekthummer DB: G.016267929
H G.031267929
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Stecke 5502 Einwirkungen (Lastmodell):
Bauwerksnummer: BW-Kennziffer: | Barcodenummer: Entwurfsgeschwindigkeit:
L O O 1 A
Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:
315 Ubf Augsburg - Gersthofen km 1,106
MalSstab: Erstellt 11/2024 Boer
lohne _____| -
Lostongsprase | Gepraft 1112024 Hild Neubau Ubf Augsburg - Gersthofen
5 Freigegeben |  11/2024 Frese Energieversorgung - Checkln-Container
BlatigroRe: Datum Name Ubersichtsschema
420x 780 de Elektrotechnische Anlagen
Zeichnungsnummer: Anlagen-Nr.:
AGU_AP_EEA_Eeay 5315.04.03 00 |7214

X:A\3-BU\DE\Projects\HNV\_118004xxx\118004561_Ubf_Augsburg_Gersthofen_GP\200 CAD\250 AP\1 DWG\80_50Hz\03a_Dispo\OB_EV_Schema\AP_ST_SE_EnergieverJDispo—OO—1 1.dwg, ChecklIn - 420 x 780, 24.02.2025 15:38:26, aab308, AFRY 420 (420.00 x 780.00 mm)



AutoCAD SHX Text
....................................................................

Patrick Hild
Textfeld
Gilt nur für die Ausschreibung

Anlage: 3.03.2.02.01




	Pläne und Ansichten
	CheckIn - 420 x 780


