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Schmutzwasserpumpe im Schacht

Legende:

Bestand / gesonderte Planung

Neubau

Ruckbau
HAK Hausanschlusskasten
HAZ Hausalarmzentrale
HLS Heizung/Liftung/Sanitar
HPAS/PAS Haupt-/Potentialausgleichsschiene
MSR Messen/Steuer-/Regelungstechnik
NEA Netzersatzanlage
PVA Photovoltaikanlage
Uss Uberspannungsschutz
uv Unterverteilung
ZV/HV Zahler-/Hauptverteilung
STxx Kabelnummern Starkstromkabel
Wxx Kabelnummern Starkstromkabel

ERD5xx  Kabelnummern Erdungs-/Potentialausgleichskabel

SiBel/ Sicherheitsbeleuchtung/Rettungswegkennzeichenleuchten

RWK

3) Wandlerzahler (Bereitstellung durch die DB Energie)

4) Kabelnr. - siehe auch Stromlaufplane; Fur alle Kabel, die noch keine Kabelnummer erhalten haben, sind
die Kabelnummer im Zuge der Erstellung der Stromlaufplane durch die Werk- und Montageplane zu
vergeben.

5) Platzreserve von mindestens 20%

Schutzart: mindestens |P44

Schutzklasse Il

siehe auch Feld "SchutzmaRnahmen"

Beim Anschluss von Anlagenteilen an die HPAS/PAS ist darauf zu achten, das es zu keine unglinstigen

6) Schleifenbildung zw. angeschlossenem PE-Leiter im Kabel und PE-Leiter zu den PAS (ber die HPAS
kommt. Der Potentialausgleich ist baumférmig aufzubauen.

Schutzmalinahmen

Schutz bei indirektem Berlihren durch Abschaltung im TN-System unter

Verwendung von Uberstrom- und Fehlerstromschutzeinrichtungen gemaR DIN/VDE 0100,
Teil 410 sowie Schutzisolierung nach DIN/VDE 0100, Teil 410 unter Ver-

wendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse Il nach DIN/VDE 0106, Teil 1
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