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S BEDN100
RS n. A. HLS

SW BEDN 100
RS n. A. HLS

OK ZP -1,60       
d=25cm

E DD 25/8

E WS 25/8/10
UK -0,620

H KBZ 30/50

-1,17UK

-0,67OK

H KBZ 30/50

-1,17UK

-0,67OK

OK EF = -0,20
UK EF = -0,60

OK EF = -0,20
UK EF = -0,60

OK EF = -0,20
UK EF = -0,60

OK EF = -0,20
UK EF = -0,80

OK EF = -0,20
UK EF = -0,80

OK EF = -0,20
UK EF = -0,60

OK EF = -0,20
UK EF = -0,80

OK EF = -0,20
UK EF = -0,80
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SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
in Bodenplatte eingelassen

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
in Bodenplatte eingelassen

SW BE  DN 100
RS n.A. HLS
in Bodenplatte eingelassen

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS

in Bodenplatte eingelassen

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
in Bodenplatte eingelassen
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RFL BD 27⁵/25
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SWF BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW KA  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS

Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS

Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

RW_D GL  DN 150
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

RW_D GL  DN 150
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

RW_D GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

RW_D GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS

Einbauelement in BPL

RW_D BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

RW_D BE  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SWF GL  DN 100
RS n.A. HLS

Einbauelement in BPL

E GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS

Einbauelement in BPL

E GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

SW GL  DN 100
RS n.A. HLS
Einbauelement in BPL

UK ST = 3,60
OK Schwelle = 0,55

UK ST = -0,85
OK BR = -3,90

BA 4/113/7
OK -3,450
UK -3,520
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-0,91OK

E WD 10/10

-0,62UK
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1 Stück Hauff 1x4
Doppeldichtpackung mit Anspachtelflansch 
horizontal verbaut 
Außenmaß 34cm * 97cm
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Grundriss vom nicht-unterkellerten Teil informativ. 
Detaillierte Darstellung im Grundriss des Erdgeschosses und Fundamentplans.

Grundriss UG von BT C informativ.
Detaillierte Darstellung im Grundriss des Erdgeschosses und Fundamentplans.

Grundriss vom nicht-unterkellerten Teil informativ. 
Detaillierte Darstellung im Grundriss des Erdgeschosses und Fundamentplans.

Grundriss vom nicht-unterkellerten Teil informativ. 
Detaillierte Darstellung im Grundriss des 
Erdgeschosses und Fundamentplans.

Grundriss vom nicht-unterkellerten Teil informativ. 
Detaillierte Darstellung im Grundriss des Erdgeschosses und Fundamentplans.
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Lage der 
Gerätefundamente in 
Abstimmung

2 Stück Hauff 1x4
Doppeldichtpackung mit 
Anspachtelflansch horizontal 
verbaut 
Außenmaß 34cm * 97cm

1 Stück Hauff 1x4
Doppeldichtpackung mit 
Anspachtelflansch vertikal 
verbaut 
Außenmaß 97cm * 34cm

A.U1.5.02
SiBel
NRF: 13,66 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.5.01
HAR ELT
NRF: 16,31 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.5.02
ELA
NRF: 6,71 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.5.04
BOS
NRF: 7,17 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.4.01
Flur
NRF: 85,59 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.3.01
PuMi
NRF: 27,18 m2

UK RD: ▲ -0,91 
UK FD: △ -0,91 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.3.03
HM Werkstatt
NRF: 23,72 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.3.06
Lehrmittel
NRF: 83,16 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.3.05
Elternbeirat
NRF: 43,39 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.5.08
Technik HAR
NRF: 121,67 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -4,20 
OK RF: ▼ -4,20  
BO: BO 00

A.U1.5.04
ELT
NRF: 9,03 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.5.03
IT Raum
NRF: 9,70 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.5.01
ELT
NRF: 7,44 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.3.02
KOGA
NRF: 42,13 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.3.04
HM Arbeitsraum
NRF: 23,00 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.5.03
BMA
NRF: 6,75 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.3.01
Schulbücher
NRF: 34,01 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.3.02
Theater, Möbel
NRF: 51,75 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.3.04
Theater, Möbel
NRF: 44,31 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.3.03
Theater, Möbel
NRF: 32,03 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.4.02
Flur
NRF: 11,38 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -4,20 
OK RF: ▼ -4,20  
BO: BO 00

A.U1.4.01
Flur
NRF: 19,46 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

B.U1.5.
Schacht
NRF: 6,08 m2

A.U1.5.08.01
T30
---
---

A.U1.4.01.01
T90
---
---
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A.U1.T.01
Treppe A01
NRF: 25,44 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -4,20  
BO: BO 02

B.U1.T.01
Treppe B01
NRF: 25,40 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -3,45  
BO: BO 00

A.U1.5.05
NSHV
NRF: 31,34 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -4,20  
BO: BO 01

A.U1.5.07
Technik HAR W
NRF: 27,15 m2

UK RD: ▲ -0,91 
UK FD: △ -0,91 
OK FF: ▽ -4,20 
OK RF: ▼ -4,20  
BO: BO 00

Aufzugsschacht
NRF: 2,97 m2

UK RD: ▲ +20,40 
UK FD: △ +20,40 
OK FF: ▽ -4,20 
OK RF: ▼ -4,20  
BO: ---

A.U1.3.07
Technik
NRF: 20,25 m2

UK RD: ▲ -0,52 
UK FD: △ -0,52 
OK FF: ▽ -3,45 
OK RF: ▼ -4,20  
BO: BO 01
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BODENAUSSPARUNGEN / HÜLSEN 

OK FFB

OK RB

5, 16, 19, 20, 36 2

Bodenaussparungen
OK FFB

OK RB

FESTIGKEIT DER PERIMETERDÄMMUNG

fcd = 255 KN/m2,
n. A. Statik

fcd = 25 KN/m2,
n. A. Statik

fcd = 355 KN/m2,
n. A. Statik

Einzellinie Doppellinie
ohne 

Linienschraffur

1:100

Dieser Plan dient nur der Übersicht. Gültig sind die Ausführungspläne Pläne 1:50.
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Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Maßunstimmigkeiten sind vor Ausführung 
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OBERFLÄCHEN

Oberflächenraumstempel

Wandoberfläche

Deckenoberfläche

Fußbodenbelag

W

D

B

Holzverkleidung

Gipskarton gespachtelt

HV

GK

Wand-/Deckenoberflächen

GipsputzGP

Kalk-Zement-PutzKZP

FliesenbelagFL

WärmedämmungWD

Holzwolle-MehrschichtplatteHW

Anstrich

Fassade

unbehandelt, roh

AN

F

X

Abhangdecke horizontalADh

Abhangdecke parallel DachneigungADn

EinbauschrankES

Betonwerkstein

Parkett

Fliesenbelag

BW

PK

FL

Beschichtung TiefgarageOS

Zementestrich PUR-BeschichtungPUR

Bodenbeläge

LEGENDE

Stahlbeton

Stahlbeton - WU

Stahlbeton - Fertigteil

Mauerwerk nichttragend

Dämmung hart

Dämmung weich

Leichtbauwand

Massivholzwand

Oberkante Fertigfussboden

Oberkante Rohfussboden

Unterkante Rohdecke

Unterkante Fertigdecke

UKRD

UKFD

Raumhöhe roh (OKRFB-UKRD)

Raumhöhe fertig (OKFFB-UKFD)

RHR

RHF

Unterkante Sturz

Oberkante Brüstung

UKST

OKBR

Unterzug, UnterkanteUZ h/t, UK h

Vorderkante

Wanddurchbruch b/h

VK

WD

Wandschlitz b/t/hWS

Installationsschacht

von Bauteil verdeckt liegend

hinter dem Betrachter liegend

Detailverweis (Detail Fassade 3478)DEFA_3478

erf. Schallschutz Rw´R

Motorbetrieb

32 dB

M

Deckendurchbruch l/bDD

Bodendurchbruch l/bBD

Bodenaussparung b/h/tBA

Kernbohrung mit DruchmesserKB

ElektroE

HeizungH

LüftungL

SanitärS

FeststellanlageFSA

Freilauftürschließer (Vorrüstung)FLTS

Kraftbetätigt/E-Öffner/VorrüstungKB/EÖ/V

Taster/BewegungsmelderTA/BM

Zutrittskontr./Fluchtwegssteuer.ZK/FWS

RauchwärmeabzugRWA

Alle Höhenangaben beziehen sich auf den Projektursprung: OK FFB EG =±0,00 = 475,850m üNN

Die Durchbrüche in der aufgemauerten Wand oberhalb des Überzuges können endgültig erst nach Planung der oberen Geschosse angegeben werden.

Mauerwerk Wand seitlich an einbetonierten Maueranschlussschienen und an Decke mit Federanker befestigt, n.A. Statik.

Höhenangaben der Durchbrüche - Meter     
Größenangabe der Durchbrüche - Zentimeter

Magerbeton

Kapillarbrechende Schicht

Gewachsener Boden

SchichtstoffSS

Staubbindende BeschichtungBS
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