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LEGENDE
Deckenanbauleuchte bis 3 kg
Unterkonstruktion 40x40 cm

Rauchmelder
Anbau durch Elektro

Sicherheitsleuchte 
Anbau durch Elektro

Feuchtraumleuchte 
Anbau durch Elektro

Lüftungsauslass Nenngröße 300
bereits montiert

Lüftungsauslass Kompaktgitter
bereits montiert

Tellerventil DN100
Deckenausschnitt d= 110 mm

Tellerventil DN125
Deckenausschnitt d= 135 mm

Tellerventil DN150
Deckenausschnitt d= 160 mm

Revisionsöffnung Trockenbau
400x400 bzw. 600x600mm

GK-Decke glatt oder Randfries
Schattenfuge 10mm

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
einlagig, Randfries 
keine Dämmauflage

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
einlagig, Randfries 
Dämmauflage 30mm

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
auf GK-Decke glatt 
mit Federschienen
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H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2019
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W11-A



(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40 (Gewicht: bis 3kg)

Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

Lüftungsgerät
Schallentkoppelter 
Deckenanschluss
an Lüftungsgerät

Lüftungsgerät
Schallentkoppelter 
Deckenanschluss
an Lüftungsgerät

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 40x40

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

(Gewicht: bis 3kg)
Unterkonstruktion 55x55

1

1. OBERGESCHOSS

1

3

3

2

2

4
5

105 
Klasse
71.47 m²

106-a
Bücherei
49.04 m²

106-b
Musikr. Besprechg
41.94 m²

Flur
80.34 m²

Fluchttreppe
Bestand

CLT-Wand 140mm Flurseite Si

Treppenläufe
FT-Sichtbeton
siehe Detailplan

11 Stg 16,6/29
Stb-FT Nullbelag

10 Stg 16,6/29
Stb-FT Nullbelag

10
13.

685
10

Schulgebäude Bestand

104
Stv.Schulleiter
24.18 m²

Türe fh+rd+sZw.Podest-2
FFB +5.257

10
8.7

65
2.5

0
1.7

2
2.4

2
10

AK-Betondecke AK-Betondecke

10 17.99 10 2.165

10 815 3.40
2.35

92 3.40
2.35

92 3.40
2.35

92 3.40
2.35

815 10 2.165

CLT-Wand 140mm Flurseite SiCLT-Wand 140mm Flurseite Si

Ins
t-W

an
d 2

50
 Rh

10 14.735 5.52

10 14.735 5.52

10 7.825 6.65 26 5.52

10 32 3.94 90
1.00

38 90
1.00

1.385 375 1.30
2.91

58 4.02
6.61

375 56 90
1.00

62 90
1.00

2.76 4

10

6
24 2

75

3.40 205
1.275 15 2.40 20 6.25 20 1.495 25 1.495 7 24 1.95 24 4

Tü
rel

em
en

t fh
+rd

+s
/ P

an
ik

Off
en

ha
ltun

g 1
70

°/R
au

chm
eld

er

1.00

10 32 17.26 9 32 10 2.165

10

6
24 2

9
17.17 9

2
24 6

10
2.165

122-Intensiv
18.31 m²
GK-Akustik
UKD 2.82m

Tr.Haus
5.04 m²
GK-Akustik
UKD 2.82m

8.0
9

36
1.8

15
225

2.2
3

1.1
65

Wc-Lehrer
3.12 m²
GK glatt
UKD 2.72m

Wc-Lehrer
3.12 m²
GK glatt
UKD 2.72m

Flur
17.23 m²

1.OG 527.58mNN
FFB-Bestand

OG-FFB = 527.58
OG RFB = 527.39

Randfries ungelocht 100mm

Be
we

gu
ng

sfu
ge

 De
cke

Ra
nd

frie
s u

ng
elo

cht
 10

0m
m

Ra
nd

frie
s u

ng
elo

cht
 10

0m
m

Randfries ungelocht 100mm

UK-St. 2.69mUK-St. 2.69m
Holzverkleidung

HEB 120 UKD lt. Statik
mit GK-Verkleidung F30

Holzverkleidung

HEB 120 UKD lt. Statik
mit GK-Verkleidung F30

GK-Decke glatt 
2.51m² / UKD 2.69m

GK-Decke glatt 
2.79m² / UKD 2.69m

GK-Decke glatt 
2.73m² / UKD 2.69m

6.4
95

625

Be
we

gu
ng

sfu
ge

 De
cke

Be
we

gu
ng

sfu
ge

 De
cke

Ra
nd

frie
s u

ng
elo

cht
 10

0m
m

Randfries ungelocht 100mm

Randfries ungelocht 100mm Randfries ungelocht 100mm

Randfries ungelocht 100mmRandfries ungelocht 100mm

Randfries ungelocht 100mm

Ra
nd

frie
s u

ng
elo

cht
 10

0m
m

1.68

Ra
nd

frie
s u

ng
elo

cht
 10

0m
m

Putzraum
3.77 m²
GK-glatt
UKD 2.72m

Wc-Beh.
6.38 m²
GK glatt
UKD 2.72m

10
625

Randfries ungelocht 100mm

Flur
38.12 m²
GK glatt +
GK-Akustik
UKD 2.82m

AK
-Be

ton
de

cke

10
6.2

95
10

625

745
2.5

0
1.2

5
1.2

5
75

625

UK
D 2

.82
m

UK
D 2

.69
m

De
-Ab

sat
z

UK
D 2

.82
m

UK
D 2

.69
m

De
-Ab

sat
z

UK
D 2

.82
m

UK
D 2

.69
m

8.585 8.5858.585 8.585

105
916

745
195 10

1.9
1

10 195

13 13 13

De
-Ab

sat
z

Lü
-G

erä
t D

eck
en

teil
ein

ba
u

19
1/9

2/4
5cm

Lü
-G

erä
t D

eck
en

teil
ein

ba
u

19
1/9

2/4
5cm

3.2
45

195 10
1.9

1
10 195

75

916 10

121
Ganztagesbetr.
54.00 m²
GK-Akustik
UKD 2.72m

Ra
nd

frie
s u

ng
elo

cht
 10

0m
m

10 4.37 28 1.45 38 1.905 10

10
1.905 38 1.45 28 4.37 10

10
40

7.3
25

14
5.5

0
32

10

10 6
32

2 9
7.1

2
115 14

5.4
1

9 224
6 10

1.485 2.80 2.80 1.50 1.50 2.80 2.80 1.485

1.485 2.80 2.80 1.50 1.50 2.80 2.80 1.485

120
Ganztagesbetr.
54.00 m²
GK-Akustik
UKD 2.82m

GEZ

HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
SOFERN ABWEICHUNGEN NICHT BESONDERS GEKENNZEICHNET SIND

AK
BD
BRH
BK
DD
DS
E
FFB
FD

GURTROLLER
HEIZUNG
HEIZKÖRPERNISCHE
LÜFTUNG
OBERKANTE
RAUMHÖHE VON FERTIG-
BODEN BIS FERTIGDECKE
ROHFUSSBODEN
REGENROHR

GR
H
HKN
L
OK
RH

RFB
RR

SANITÄR
SENKRECHTER WANDSCHLITZ
UNTERKANTE
UNTERKANTE DECKE
UNTERZUG
ÜBERZUG
WANDDURCHBRUCH
WANDSCHLITZ
WAAGRECHTER WANDSCHLITZ

S
SWS
UK
UKD
UZ
ÜZ
WD
WS
WWS

HOLZKONSTRUKTION

TROCKENBAU GIPSKARTON

MINERALFASERDÄMMUNG

STYRODUR/PUR

BAUTEILE BESTAND

01
D

DETAIL AUF PLAN D01

OK FERTIG-FUSSBODEN

OK ROH-FUSSBODEN
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LEGENDE
Deckenanbauleuchte bis 3 kg
Unterkonstruktion 40x40 cm

Rauchmelder
Anbau durch Elektro

Sicherheitsleuchte 
Anbau durch Elektro

Feuchtraumleuchte 
Anbau durch Elektro

Lüftungsauslass Nenngröße 300
bereits montiert

Lüftungsauslass Kompaktgitter
bereits montiert

Tellerventil DN100
Deckenausschnitt d= 110 mm

Tellerventil DN125
Deckenausschnitt d= 135 mm

Tellerventil DN150
Deckenausschnitt d= 160 mm

Revisionsöffnung Trockenbau
400x400 bzw. 600x600mm

GK-Decke glatt oder Randfries
Schattenfuge 10mm

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
einlagig, Randfries 
keine Dämmauflage

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
einlagig, Randfries 
Dämmauflage 30mm

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
auf GK-Decke glatt 
mit Federschienen
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2. OBERGESCHOSS
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Fluchttreppe
Bestand

CLT-Wand 140mm Flurseite Si

Treppenläufe
FT-Sichtbeton
siehe Detailplan

11 Stg 16,6/29
Stb-FT Nullbelag
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Holzverkleidung

HEB 120 UKD lt. Statik
mit GK-Verkleidung F30
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Flex-Klasse
53.35 m²
GK-Akustik
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HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
SOFERN ABWEICHUNGEN NICHT BESONDERS GEKENNZEICHNET SIND
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SANITÄR
SENKRECHTER WANDSCHLITZ
UNTERKANTE
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DETAIL AUF PLAN D01

OK FERTIG-FUSSBODEN

OK ROH-FUSSBODEN

ALLE MASSE SIND AM BAU VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, DIE

AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN PLÄNEN DER
FACH-ING. ZU KONTROLLIEREN

ALLGEMEINE HINWEISE
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Sonnenhalde 4,  88138 Sigmarszell
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Frau Jäger VG-Sigmarszell
Tel. 08389 - 9203-10

CHRISTIAN  AUERBACH
ARCHITEKT  DIPL.-ING.FH

CA

290

1

2

3

LEGENDE
Deckenanbauleuchte bis 3 kg
Unterkonstruktion 40x40 cm

Rauchmelder
Anbau durch Elektro

Sicherheitsleuchte 
Anbau durch Elektro

Feuchtraumleuchte 
Anbau durch Elektro

Lüftungsauslass Nenngröße 300
bereits montiert

Lüftungsauslass Kompaktgitter
bereits montiert

Tellerventil DN100
Deckenausschnitt d= 110 mm

Tellerventil DN125
Deckenausschnitt d= 135 mm

Tellerventil DN150
Deckenausschnitt d= 160 mm

Revisionsöffnung Trockenbau
400x400 bzw. 600x600mm

GK-Decke glatt oder Randfries
Schattenfuge 10mm

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
einlagig, Randfries 
keine Dämmauflage

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
einlagig, Randfries 
Dämmauflage 30mm

Lochdecke 8/18 R 
schwarzer Akustikvlies
auf GK-Decke glatt 
mit Federschienen
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H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2019
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