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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Urheberschutz nach
DIN 34, Abschnitt 2.1

Betonfertigteil

Leichtbauwand

unbewehrter Beton

Wärmedämm. (trittfest)
Wärmedämm. (weich)

Mauerwerk

Stahlbeton,Güte nach Statik

ÜBERSICHT

1805-502

DATUMINDEX ÄNDERUNG BEARB. GEPR.

Planersteller

Projektnr.

± 0,00 = + 419,60m üNN

Abbruch

RFB Rohfußboden
FFB Fertigfußboden

WD  Wanddurchbruch

DD Deckendurchbruch

Grundriss Ebene 0 UG

WICHTIGE HINWEISE

PLANNR.

PLANNAME

ARCHITEKT / PLANUNG

Umbau, Sanierung und Erweiterung des
Gymnasiums Schrobenhausen
BA II - Anbau eines Klassentraktes
Georg-Leinfelder-Straße 14
86529 Schrobenhausen

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Platz der Deutschen Einheit 1
vertr. d. den Landrat Peter von der Grün
86633 Neuburg an der Donau

BAUVORHABEN

BAUHERR

MASS-STAB

1:1250, 1:50
Plangröße 1.700 x 900 mm

BRANDSCHUTZ / FACHPLANUNGEN
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutznachweis (Textteil- und Planteil). Der Brandschutz-nachweis ist

selbsständig und eigenverantwortlich einzuholen. Aus diesem sind alle brandschutzrelevanten Angaben zu entnehmen, insbesondere
bezüglich der Feuerwiderstandes von Bauteilen und Raumabschlüssen. Eventuell vorhandene brandschutzrelevante Darstellungen in den
Architektenplänen sind rein informativ und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

PLANGELTUNGSBEREICH / PLANDARSTELLUNG
- Der Plan ist nur gültig für den im Plankopf angegebenen Planinhalt und Planungsbreich. Angrenzende Bauteile /

Planungsbereiche sind gesonderten Plänen zu entnehmen. Schnitte gelten jeweils nur bis zum freigegebenen Grundriss
- Plan wurde in 3D erstellt. Daher stammende Kanten, sowie gedrehte Schraffuren innerhalb eines Bauteils stellen keine

Arbeitsfugen und Betonierabschnitte dar.
- Der Planinhalt ist auch bei digitaler Planübergabe nur für den Maßstab gültig, der für die Betrachtung als Papierausdruck

gedacht ist. Informationsgewinn durch Digitales Hineinzoomen ist unzulässig.
- Detailpläne (z.B. zur Fassade) stellen i.R. "Systemplanungen" dar. Sie dienen als Grundlage für die fachspezifische

Werkstatt-/Montageplanung des AN. Hierbei sind sowohl die jeweiligen Herstellervorgaben zu beachten, als auch alle
Konstruktionen auf Funktion, Dauerhaftigkeit und Bauphysik zu überprüfen. Dies gilt im besonderen Maße für stark hersteller-
und produktabhängige Planungen, wie z.B. Fassaden, Küchen, Schreinermöbel etc.

PRÜFPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS
- Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen. Abweichungen sind der Bauleitung

unverzüglich anzuzeigen.
- Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen

(VOB, § 3.3).B, § 3.3). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Ausführungsplan des Architekten keine vollständige
Aussparungsplanung eingezeichnet ist.

DATUM

EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN
-  von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, zeile 4
-  von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 6

AUSFÜHRUNG
- Die Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den

Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
- Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
- Anschlüsse von Mauerwerk an Stb-Wände oder Stb-Stützen über Anschlussschienen gemäß Statikplan und konstruktiver Erfordernis.
- Türhöhen, BRH Fenster und Brüstungen verstehen sich von OK fertiger Fußboden bis UK roher Sturz

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen der Fachplaner (HLS / ELT / Küche / etc), sowie mit den gültigen
freigegebenen Montageplanungen der Fachfirmen (Fassadenbauer / Küchenbauer / ...). Sämtliche Ausführungen der Fachplanungen
haben nach deren freigegebenen Plänen zu erfolgen unter Anweisung der Fachbauleitung. Diesbezügliche Angaben im Architektenplan
sind rein informativ. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen.

ÄNDERUNGEN

LEGENDE

Kote Rohbau OKR / UKR
Kote Ausbau OKF / UKF

H Heizung
L Lüftung
S Sanitär
E Elektro
G Gas
BR Brüst.höhe ü.OKF
UZ Unterzug Rohbau
LS Lichtschacht
HKN Heizkörpernische
n.n. 
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

Angaben Aussparungen Angaben MaterialienAngaben Brandschutz

vds vollwandig, dicht +
 selbstschließend
rd rauchdicht
fh feuerhemmend
fb feuerbeständig
RWA Rauch- und
 Wärmeabzugsanl.
NA Notausgang
Li Lichter Durchgang
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

DA Deckenaussparung
DS Deckenschlitz

WA Wandaussparung
WS Wandschlitz senkr
WW Wandschlitz waagr.
FBD Fußbodendurchbr.

FBA Fußbodenaussp.
FD Fundamentdurchbr.

FA Fundamentaussp.
FS Fundamentschlitz

Abkürzungen

Schotter, Unterbau oder Kies

n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

n.n.

gewachsender Boden

Nord

Fl.NR. 488
Fl.NR. 476/14

Fl.NR. 476/20
Fl.NR. 476/4

Fl.NR. 476/19

TV Abluft

DN100

25,39

1,61
16

21,79 5 Rohbau
16

1,67

10
1,51

16
8,31 5

25
4,50

8,73
16

1,57
10

2,27 Achse
7,94 Achse

4,75 Achse
8,10 5 Achse

2,33 Achse

71,155

30,28 37,745 1,615

2,32 20 4,75 30 365 3,025 12,47 Musiksaal 1 365 4,595 30 8,325 25 2,63 25 3,10 25 2,875 25 2,50 115 5,465 25 6,425 16 1,615

1,915 95 1,135 1,28 1,135 1,455 2,00 23 1,085 82 365 82 365 82 365 82 1,19 365 82 365 82 365 82 365 82 365 82 1,135 4,305 33,15 1,615

31,795 39,36

72
76

5,12 5

2,50 115 5,465 25 60 5,575 25

5,83 5
40

2,64
3,60

24
2 , 03 5

3,655 74 3,755

7,98
50

8,06 5

16
25

20
7,86 5

25
12,98

25
16

20 30 4,095 25 8,38 25 2,63 25 3,10 25 2,875 25

13,23
8,31 5

41
21,29 5

41

365 12,47 365

80 1,67 365 6,47 1,01 4,99 365

4,18 4,445 2,88 3,35 3,125 4,175 4,155 6,425

1,80

1,80

25
25

50
7,94

4,75
8,10 5

21,79 5

85 5
4,50

85 5
5,22

2,005 445

2,735

70 5
1,01

36 5

25 Unterzug

30 Unterzug

375

72

85 5

48 5
12 5

625

10

95

50
3,50

50

1,14
6,31 5

72 5

50
6,31 5

37 5
65 5

50 6,00 50

77 1,20 47

99 1,20

27 20

49
4,54

49
4,54

49

24
9,73

3,54 5
1,44 5

3,50
1,44 5

1,18
4,76

2,78 5
2,43

50
5,60

50

10
5,67 5

10

10 3,04 10

10 7,30 10

50
7,06 5

50
25

50

50 3,445 50

5 2,825 5

25

5 2,85 44 5 2,70 5

7,575 1,33 7,575

15
15

10

1,01

Ebene1  64  Sitzplätze

21 Stg. 16 8 / 31

Akustikverkleidung

Vorbereitung Chemie
Vorbereitung Chemie

Chemie Übungssaal
Übungsraum Biologie

-2,30 FFB

-2,36 RFB

Physiksammlung

11 Stg 16 4/30
11 Stg 16 4/30

Staubschutzwand

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,60 RFB Untergeschoss

+0,60 UK Decke

+0,90 UK Rohdecke

-2,33

-2,33

-2,33

-2,33

I
I

H

Gesamtmaß

Gesamtmaß

Innenwände

Achsen

Gesamtmaß

Neubau + Altbau

Gesamtmaß

Innenwände

Fassade

7 Stg. 17 5 / 28

15 Stg. 17 5 / 28

4 Stg. 17 5 / 28

-1,18 5

-1,88 5

-2,41

-1,18 5

2,952,30

2,15

2,302,302,302,302,302,302,302,302,272,952,952,95

Übergabestelle Fernwärme

Inst.Schacht

I
II

III
IV

+0,45 UK Decke
+0,90 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,90 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,90 UK RD

+0,90 UK Decke

+0,60 UK Decke
+0,90 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,90 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,90 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,90 UK RD

+0,90 UK Decke

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,60 RFB Untergeschoss

+0,60 UK Decke

+0,90 UK Rohdecke

BAIII

BAII
BAIII

Raum ohne ausreichend

Deckenhöhe!

+0,90 UK Decke

raum
hoch

Abbruch ehemalige Bodenplatte
Pausenhalle

Mauerwerkspfeiler Tragend
mit Bestandsmauerwerk durch
W

andanschlussanker (starr)
 in jeder 2. Fuge verbunden

Mauerwerkspfeiler Tragend
mit Bestandsmauerwerk durch
W

andanschlussanker (starr)
 in jeder 2. Fuge verbunden

2,952,952,952,952,953,25

2,952,952,95

2,95

2,95

UeZ b/h=25/390cm

siehe Detailplan 651
+4,20 UK Decke
+4,50 UK RD

Abbruch Mauerpfeiler

Abbruch Mauerpfeiler

Bestand
Bestand

siehe Detailplan 650

-1,86

Abbruch
Treppenanlage
inkl. Mauer

Pumpensumpfsschacht
Hieber Fertigteil
150x150x165
d=15cm
4,93toVK Bodenplatte

VK Bodenplatte

raum
hoch

raum
hoch

2,26

Unterzug in diesem Bereich 25cm

Unterzug in diesem Bereich 25cm

Kante UG unterhalb

Kante EG

2,26

2,26

2x IPE120
Al=15cm

Schnittlinie mit Wurzelwerk
Bis zu diesem Punkt Grabung möglich

Rinne v. Fa.Sturm
eingelgt

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

UK Decke +0,60

UK Decke +0,60

UK Decke +0,60

UK Decke +0,60
UK Decke +0,60

UK Decke +0,60

UK Decke +0,60

UK Decke +0,60

UK Decke +0,60

UK Decke +0,45

UK Decke +0,45

UK Decke +0,60

UK Decke +0,60

UK Decke +0,60

UK Decke +4,20

W
andbekleidung HeraDesign

keine abgehängte Decke keine abgehängte Decke

Rw=60,7 dB

Rw=43 dB

Rw=60,7 dB

Rw=60,7 dB Rw=60,7 dB

R
w =60,7 dB

R
w =60,7 dB

R
w =60,7 dB

R
w =60,7 dB

R
w =60,7 dB

Rw=60,7 dB Rw=60,7 dB

Rw=60,7 dBRw=60,7 dB

Rw=60,7 dB

Rw=60,7 dB

Rw=60,7 dB

3,25

3,25

2,30

Standort Kühlung Server

Trinkwasserspender

Decke ergänzen gem. Angabe Statik

2,2922,292

Sturz wie Neubau

AA
BB

CC
DD

EE

E

2,90

3,05

UK Decke +0,60

keine abgehängte Decke

keine abgehängte Decke

keine abgehängte Decke

keine abgehängte Decke

Abstellung 40mm von Sichtbetonkante

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 800/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 400/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 800/2000/63

HeraDesign

HeraDesign HeraDesign

TÜR TYP 1
3.390 x 3.150mm
VW

+D+SS

TÜR TYP 3
2.940 x 3.150mm
VW

+D+SS

TÜR TYP 3
2.940 x 3.150mm
VW

+D+SS

TÜR TYP 7
2.135 x 3.150mm
VW

+D+SS

TÜR TYP 9
1.270 x 3.250mm
VW

+D+SS

TÜR TYP 10
1.270 x 3.250mm
T90 RS

TÜR TYP 6
1.010 x 3.250mm

TÜR TYP 3
2.940 x 3.150mm
VW

+D+SS

TÜR TYP B3
2.135 x 2.260mm
VW+D+SS

TÜR TYP B6
1.010 x 2.260 mm
VW

+D+SS

TÜR TYP B1
1.200 x 2.260 mm
VW

+D+SS
TÜR TYP B6
1.010 x 2.260 mm
VW

+D+SS

TÜR TYP B1
1.200 x 2.260 mm
VW

+D+SS

TÜR TYP B5
1.010 x 2.260 mm
T90

TÜR TYP B6
1.010 x 2.260 mm
VW+D+SS

TÜR TYP 6
1.010 x 3.250mm

HeraDesign direkt an Decke befestigt

Musiksaal 1
007
FB:

Teppich
A:

82,76 m
2

A:
39,961 m

V:
223,446 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Putz
008
FB:

Fliesen
A:

3,59 m
2

A:
7,620 m

V:
9,685 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Lager
023
A:

4,29 m
2

A:
8,638 5 m

V:11,587 5 m
3

Vorber.&Kochen
024+0,25
A:

34,61 m
2

A:
33,056 5 m

V:
93,453 5 m

3

W
C

027
A:

2,03 m
2

A:6,040 m
V:5,481 m

3

Nebenraum
021
A:

6,35 m
2

A:
10,567 m

V:
17,153 5 m

3

Lüftungsz.
022
A:

8,43 m
2

A:
12,437 5 m

V:
22,764 m

3

Spülküche
028
A:

6,12 m
2

A:
10,206 m

V:
16,532 m

3Flur U
5

N
G

F:70,76 m
2

R
U

:74,253 m

Nebenr. Musik
006
FB:

Teppich
A:

36,71 m
2

A:
27,321 5 m

V:
99,124 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Klassenraum
 1

003
FB:

Teppich
A:

72,74 m
2

A:
44,101 m

V:
196,404 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Klassenraum
 2

004
FB:

Teppich
A:

75,15 m
2

A:
39,511 5 m

V:
202,908 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Treppenhaus D
FB:

Linoleum
A:

46,82 m
2

A:
37,911 5 m

V:
122,843 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Durchgang
005
FB:

Gussasphalt
A:

42,22 m
2

A:
26,774 5 m

V:
113,995 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Flur U4
FB:

Linoleum
A:

112,29 m
2

A:
86,213 5 m

V:
303,196 m

3

Um
kleide

026
A:

6,81 m
2

A:
11,337 5 m

V:
18,388 m

3

Treppenhaus E
FB:

Fliesen
A:

25,39 m
2

A:
22,577 5 m

V:
68,540 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Buben
087
FB:

Fliesen
A:

15,51 m
2

A:
23,721 5 m

V:
41,863 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Ausweichraum
080
FB:

Teppich
A:

64,99 m
2

A:
38,380 5 m

V:
175,471 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Klassenraum
 3

081
FB:

Teppich
A:

64,86 m
2

A:
38,527 m

V:
175,109 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Lehrm
ittelraum

088
FB:

Gussasphalt
A:

64,68 m
2

A:
35,563 5 m

V:
174,628 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Lagerraum
084
FB:Estrich beschichtet
A:

44,13 m
2

A:
28,086 5 m

V:
119,149 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

MSD
089
FB:Gussasphalt
A:

36,57 m
2

A:
26,879 m

V:
98,726 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Archiv
083
FB:Estrich beschichtet
A:

156,97 m
2

A:
62,735 m

V:
423,810 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Keller
086
FB:Estrich beschichtet
A:

8,19 m
2

A:
11,446 m

V:
22,107 m

3

OK FFB -2,60
OK RFB -2,60

Mädchen
085
FB:

Fliesen
A:

12,69 m
2

A:
18,172 m

V:
34,252 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Klassenraum
 4

082
FB:

Teppich
A:

64,50 m
2

A:
38,380 5 m

V:
174,147 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Flur U8
FB:Gussasphalt
A:

170,99 m
2

A:
93,336 5 m

V:
461,667 m

3

Lüftungszentrale
090
FB:

Estrich beschichtet
A:

20,43 m
2

A:
21,581 m

V:
55,160 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Übergabe HLS
009
FB:

Gussasphalt
A:

39,74 m
2

A:
26,582 5 m

V:
107,291 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Putzr.
006b
FB:

Fliese
A:

6,63 m
2

A:
11,493 5 m

V:
17,911 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Musiksaal 1
007
FB:

Linoleum
A:

82,30 m
2

A:
38,139 5 m

V:
222,208 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Putz
008
FB:

Fliesen
A:

3,59 m
2

A:
7,620 m

V:
9,685 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Lager
023
A:

4,31 m
2

A:
8,560 m

V:11,649 m
3

Vorber.&Kochen
024+0,25
A:

34,68 m
2

A:
32,820 m

V:
93,637 5 m

3

W
C

027
A:

2,14 m
2

A:
6,290 m

V:5,779 5 m
3

Nebenraum
021
A:

6,38 m
2

A:
10,488 5 m

V:
17,215 m

3

Lüftungsz.
022
A:

8,45 m
2

A:
12,359 m

V:
22,825 5 m

3

Spülküche
028
A:

6,15 m
2

A:
10,126 5 m

V:
16,593 5 m

3Flur U
5

N
G

F:
68,93 m

2

R
U

:72,478
5 m

Getränke/Trockenl.
010
FB:

Linoleum
A:

19,09 m
2

A:
21,259 m

V:
51,547 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Nebenr. Musik
006
FB:

Linoleum
A:

35,90 m
2

A:
26,551 5 m

V:
96,935 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Klassenraum
 1

003
FB:

Linoleum
A:

69,32 m
2

A:
35,456 m

V:
187,159 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Klassenraum
 2

004
FB:

Linoleum
A:

74,41 m
2

A:
38,555 m

V:
200,895 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Stuhllager
002
FB:

Linoleum
A:

35,08 m
2

A:
25,766 m

V:
94,716 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Treppenhaus D
FB:

Linoleum
A:

46,46 m
2

A:
38,113 m

V:
125,437 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Durchgang
005
FB:

Linoleum
A:

42,31 m
2

A:
26,812 m

V:
114,228 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Flur U4
FB:

Linoleum
A:

110,47 m
2

A:
85,879 5 m

V:
298,262 m

3

Um
kleide

026
A:

6,83 m
2

A:
11,259 m

V:
18,449 m

3

Treppenhaus E
FB:

Linoleum
A:

25,39 m
2

A:
22,577 5 m

V:
68,540 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Buben
087
FB:

Fliesen
A:

15,44 m
2

A:
23,721 5 m

V:
41,675 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Ausweichraum
080
FB:

Linoleum
A:

64,95 m
2

A:
38,254 5 m

V:
175,359 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Klassenraum
 3

081
FB:

Linoleum
A:

65,01 m
2

A:
38,491 m

V:
175,514 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Lehrm
ittelraum

088
FB:

Linoleum
A:

64,73 m
2

A:
35,743 5 m

V:
174,780 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Lagerraum
084
FB:

Linoleum
A:

44,08 m
2

A:
27,061 5 m

V:
119,025 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

MSD
089
FB:

Linoleum
A:

35,88 m
2

A:
26,711 m

V:
96,871 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Archiv
083
FB:

Linoleum
A:

156,83 m
2

A:
61,282 m

V:
423,448 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Keller
086
FB:

ohne
A:

8,19 m
2

A:
11,446 m

V:
22,107 m

3

OK FFB -2,60
OK RFB -2,60

Mädchen
085
FB:

Fliesen
A:

12,69 m
2

A:
18,172 m

V:
34,252 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Klassenraum
 4

082
FB:

Linoleum
A:

64,58 m
2

A:
37,166 5 m

V:
174,361 5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Flur U8
FB:

Linoleum
A:

168,30 m
2

A:
90,771 5 m

V:
454,419 m

3

Lüftungszentrale
090
FB:

Linoleum
A:

19,14 m
2

A:
22,753 m

V:
51,687 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Übergabe HLS
009
FB:

Linoleum
A:

19,22 m
2

A:
21,329 5 m

V:
51,885 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Putzr.
006b
FB:

Linoleum
A:

6,22 m
2

A:
11,293 5 m

V:
16,791 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

UKRD -0,735

2500

1370

1370

1990

2440

510 400

1000

2020

2020

430

430

930

930

930

UKRD -0,735

230

610 460 310

760

E-W
D 400x200
OK=UKRD

E-W
D 400x200
OK=UKRD

E-DD
600x250

E-W
D 400x200
OK=UKRD

E-W
D 400x200
OK=UKRD

E-W
D 400x200

OK=UKRD (+0,90)
Lüftungszentr.

E-W
D 400x100
OK=UKRD

E-W
D 400x100

OK=UKRD

E-W
D 400x100
OK=UKRD

E-W
D 400x200
OK=UKRD

E-W
D 400x200

OK=UKRD (+0,90)
W

C Mädchen

E-W
D 400x200

OK=UKRD

E-W
D 400x200

OK=UKRD

E-W
D 400x200

OK=UKRD

E-W
D 400x200

OK=UKRD
E-W

D 400x200
OK=UKRD

E-W
D 400x200

OK=UKRD

E-W
D 400x200
OK=UKRD

E-W
D 400x100

OK=UKRD

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø100mm
RA= -11,5cm UK RD

HKB Ø100mm
RA= -11,5cm UK RD

HKB Ø60mm
RA= -11cm UK RD

LWD 60/45
OK= -35cm UK RD

HDD 68/18 LDD 65/45

SKB Ø80mm
RA= -14cm UK RD

HKB Ø100mm
RA= -11,5cm UK RD

2x HKB Ø80mm
RA= -11,5cm UK RD

HKB Ø100mm
RA= -11,5cm UK RD

S K B  Ø 8 0 m m
R A = -1 4 c m  U K  R D  B e s t a n d

 (=  -1 2 ,5 c m  U K  R D  B A I I)

H K B  Ø 1 0 0 m m
R A = -11,5 c m  U K  R D  B e s t a n d

 (=  -1 0 c m  U K  R D  B A I I)

2 x  H K B  Ø 8 0 m m
R A = -11,5 c m  U K  R D  B e s t a n d

 (=  -1 0 c m  U K  R D  B A I I)
H K B  Ø 1 0 0 m m

R A = -11,5 c m  U K  R D  B e s t a n d
 (=  -1 0 c m  U K  R D  B A I I)

2x HKB Ø60mm
RA= -20cm UK RD

2x HKB Ø100mm
RA= -11cm UK RD
2x HKB Ø80mm
RA= -11cm UK RD

2x HKB Ø100mm
RA= -11cm UK RD

2x HKB Ø80mm
RA= -11cm UK RD

2x HKB Ø60mm
RA= -11cm UK RD

LWD 100/25
OK= UK RD

SDD 20/20

SDD 30/20

SDD 20/20

SDD 30/20

SDD 20/20

HWD 20/20
OK= UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

HWD 25/10
OK= UK RD

2x HKB Ø60mm
RA= -5cm UK RD

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HWD 25/10
OK= -5cm UK RD

SDD 20/30 SKB Ø160mm
durch Decke

SDD 20/30

SDD 20/20

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

HWD 30/15
OK= -13cm UK RD

2x HKB Ø60mm
durch Decke 2x HKB Ø60mm

durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

SKB Ø160mm
durch Decke

SDD 20/20

SWD 15/15
OK= -2cm UK RD

SWD 15/15
OK= -2cm UK RD

SWD 15/15
OK= -2cm UK RD

SWD 15/15
OK= -17cm UK RD

SWD 15/15
OK= -2cm UK RD

SKB Ø80mm
RA= -8cm UK RD SKB Ø80mm

RA= -8cm UK RD

HWD 30/15
OK= -13cm UK RD

LWD 110/30
OK= -5cm UK RD

LWD 75/25
OK= UK RD

SWD 30/30
OK= UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

SWD 20/20
OK= UK RD

SWD 15/15
OK= UK RD

SWD 26/15
OK= UK RD

LWD 115/45
OK= -8cm UK RD

LWD 120/60
OK= -4cm UK RD

HWD 35/20
OK= UK RD

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm

durch Decke

2x HKB Ø80mm
RA= -11,5cm UK RD

SDD 20/20

SKB Ø60mm
durch Decke

SKB Ø60mm
RA= -14cm UK RD

LDD 30/60

HWD 20/20
OK= UK RD

H/L/SWD 115/26
OK= UK RD

SDD 30/20

2x HKB Ø60mm
durch Decke

LDD 25/45

LWD 55/30
OK= -22cm UK RD

2x HKB Ø60mm

durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

LWD 45/35
OK= UK RD

LWD 45/35
OK= UK RD

UK= OK RFB
LWD 120/186,5
UK= OK RFB

LWD 120/186,5
UK= OK RFB

2x LWD 25/25
OK= -7cm UK RD

HWD 40/20
OK= UK RD

LWD 55/30
UK= +100cm OK FFB

2x SKB Ø60mm
RA= -8cm UK RD

2x HKB Ø60mm
im FB-Aufbau

HWD 20/20
OK= UK RD

2x HKB Ø60mm
RA= -10cm UK RD

SWD 20/20
OK= -6cm UK RD

SWD 20/20
OK= UK RD

SWD 20/20
OK= UK RD

SWD 20/20
OK= UK RD

SWD 20/20
OK= -6cm UK RD

SDD 30/20SDD 30/20

SWD 32/20
OK= -19cm UK RD

SWD 25/25
UK= -7cm UK RD

SWD 20/20
OK= -17cm UK RD

H/L/SWD geändert

HDD 20/40

2x HKB Ø60mm
durch Decke

LWD 80/25
OK= UK RD

Geändert
AHD??

Geändert

LWD 40/20
OK= UK RD

Ergänzt Geändert

Geändert

HKB Ø60mm
RA= -11cm UK RD

Ergänzt

2x SKB Ø60mm
durch Decke

SKB Ø80mm
durch Decke

Verkofferung!

LWD 20/20
OK= UK RD

LWD 20/20
OK= UK RDErgänzt

Ergänzt

SDD 20/20 Ergänzt

GeändertGeändert

Geändert

HWD 35/20
OK= UK RD

HWD 67/20
OK= UK RD

SWD 25/15
OK= UK RD

SKB Ø80mm
RA= -14cm UK RD

SKB Ø100mm
RA= -12cm UK RD

SKB Ø100mm
RA= -24cm UK RD

SKB Ø100mm
RA= +13cm OK RFD

SKB Ø60mm
RA= +1,76m OK RFB

(RA= +0,60m GOK(-1,44))

Ergänzt

SKB Ø60mm
RA= +1,92 m OK FFB
(RA= +0,60m GOK(-0,98)5

Wandschlitz 6cm
20/250
OK= UK RD

Ergänzt

HWD 35/20
OK= UK RD

SBD 50/160

SBD 40/787

SBD 85/50

SKB Ø60mm
RA= -8cm UK RD

2 x  S K B  Ø 8 0 m m
R A = -2 3  U K  R D

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HKB Ø60mm
durch Decke

ca.71 5
76

2,23
1,29

26
1,35

24
32 5

65
52 5

1,13 5
65 5

15
1,71

15
57 5

24
85 5

4,50
72

49
2,01

52
2,01

49
2,01

52
2,01

33
16

2,01
52

2,01
49

2,01
52

2,01

24 625 6,875 365 3 4,565 25 3,625 2,055 2,25 2,17 1,01 40 3,10 40 1,01 2,415 1,27 99 1,27 4,95 5,375 20 25

24 625 6,865 4,23 70 2,25 2,39 3,025 70 2,25 1,545 2,355 2,745 1,93 2,17 3,025 25 8,40

33 5
6,60

24
2,27 5

1,76
1,84

24
5,84

12 5
2,06 5

1,09
1,01

70
85

95
1,10

33 5
1,01

35
1,04

3,45
1,01

54
1,15

27 5
88

3,34

11,21
2,02

25
4,33

25
3,48 5

25
16

5,02 2,735

41
12,81 5

25
7,83

40
25

4,18 Achse 4,18 Achse 4,18 Achse 4,18 Achse 4,18 Achse 4,18 Achse 4,15 Achse 4,25 Achse

8,48
25

4,50
25

6,36
88 5

82
2525

4,04 5
30

16,72
48

40
7,66 5

3 1,55 3,015 25 8,375 25 2,63 25 3,10 25 2,875 25 2,50 115 1,285 30 3,88 25 5,975 20 25 16

45 3,25 25 3,905 30 3,905 25 3,905 30 3,905 25 3,905 30 3,905 25 3,875 30 4,225 16

65

25
4,50

8,08
30

35

25 5
4,50

25
8,06 5

25

1,96
11 5

6,24
4,50

3,10 25 2,875 25 8,08
25

6,175 41

2,85
20

5,01 5
25

4,50
8,73

8,625 Achse 9,355 Achse 4,175 Achse 4,155 Achse 6,425 Achse

4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,15 4,25

85 5

625

1,10

44

50
5,60

50

3,50

50 6,00 50

515 1,135 1,24 1,135 875

4
21 25

50
6,31 5

50

15 4,475

3 5
1,25

62 5
3 5

3 5
62 5

1,25
3 5

625 625 60 625 625

Bereich ohne bauliche Änderungen

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,50 RFB Untergeschoss

??? UK Decke Galerie

H

G
G

VK Decke

VK Decke VK Decke

BAII 1x HEA240
A

l =25cm
OK Träger= UK Decke

raumhoch

raumhoch raumhoch raumhoch

siehe Detailplan 611

siehe Detailplan 610

-0,98
-0,93

I1 G1 D1 C1 B1 AH1 F1 E1

ABCDEFGHI

2x HEA 220
A

l =30cm
OK Träger= UK Decke
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2,90

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 700/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 700/2000/63

R
öhrenheizkörper R

AL 9017
L/H

/T 400/2000/63

R
öhrenheizkörper R

AL 9017
L/H

/T 400/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 700/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 600/2000/63

R
öhrenheizkörper R

AL 9017
L/H

/T 700/2000/63
R

öhrenheizkörper R
AL 9017

L/H
/T 400/2000/63

R
öhrenheizkörper R

AL 9017
L/H

/T 700/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 600/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 400/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 600/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 600/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 1300/350/177

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 1300/350/177

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 1300/350/177

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 1300/350/177

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 1300/350/177

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 1300/350/177

M
ensa

030
N

G
F:134,87 m

2

R
U

:
55,079

5 m

M
ensa

030
N

G
F:133,51 m

2

R
U

:
50,540

5 m

Fl.NR. 473/10
Fl.NR. 488

Fl.NR. 473/10
Fl.NR. 488

Fl.NR. 488

Fl.NR. 473

Fl.NR. 473/2

Luftraum
Sporthalle

Technik
Lüft.

W
C-H

W
C-D

W
C-B

E
Foyer

Tribüne
Tribüne

15 1714 16 14

15 1714 16 14

17
17

18
18

19
19

19
19

18
18

18
18

18
18

406 Sitzplätze Ebene 0
60 Sitzplätze Ebene 1

Rollstuhl-Lift

Ebene1  64  Sitzplätze

Brandwand

Brandwand

Brandwand

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

Brandwand

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerhemmend
feuerbeständig

fb

feuerbeständig

fb

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerhemmend

feuerbeständig

feuerhemmend
Brandwand

feuerhemmend

feuerhemmend

feuerhemmend

T30rs

T30rs
T30rs

Tür  rs

T30dsT30dsT30dsT30ds

T90rs

T90ds

T90ds

F90
F90

T90ds

T30rs

T30rs

T30rs

T30rs

T30rs T30rs

T30rs

T30ds

T30rs

dvs
dvs

rs

T30rs

T30rs T30rs
F30 F30

T90rs
T90rs

T90rs

dv
dv

dv
dv

dv
dv

dv
dv

F30

dv

T30rs

dv dv

vds
T30rs

DN70 Rohr

feuerhemmend

-1,50 FFB Mehrzweckraum

-1,60 RFB Mehrzweckraum

+4,38 5 UK Decke

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,50 RFB Untergeschoss
5 Stg   16/30

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,47 RFB Untergeschoss

5 Stg.  16/30

-1,50 FFB Fachraum

-1,60 RFB Fachraum

+??? UK Decke

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,47 RFB Untergeschoss

??? UK Decke

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,36 RFB Untergeschoss

??? UK Decke

21 Stg. 16 8 / 31

Akustikverkleidung

078
V

orr. B
uben

077
Lehrer/B

eh.
W

C

079
V

orr. M
ädchen

079
W

C
 M

ädchen
078
W

C
 B

uben

-2,30 FFB Untergeschoss = 417.30üNN

-2,50 RFB Untergeschoss

B
ereich nicht

unterkellert

-2,80 FFB

-2,85 RFB

UG  -2,69 FFB

UG  -2,80 RFB

-2,69 FFB

-2,80 RFB

-4,54 FFB

-4,60 RFB

-2,82 FFB

-2,85 RFB

B
ereich nicht

unterkellert

-2,30 FFB

-2,50 RFB

-2,65 FFB

-2,79 RFB

2 Stg 17
5/30

-2,65 FFB

-2,79 RFB

best. Rampe

13 Stg 17
7/30

-2,65 FFB

-2,79 RFB

-3,55 FFB

-3,69 RFB

5 Stg 18/30

11 Stg 18/30

3 Stg 15/30

-2,80 FFB

-2,85 RFB

best. Rampe

3 Stg 167/26 best. Rampe

Aufzug

16 Stg 17
5/26

5 Stg   16/30

Pausenverkauf
Biologie Lehrsaal

Biologie Vorbereitung

Chemie Lehrsaal
Vorbereitung Chemie

Vorbereitung Chemie
Chemie Übungssaal

dv

-2,30 FFB

-2,36 RFB

Musikraum
Musikvorbereitung

Musikraum

Haupteingang

-2,30 FFB

-2,50 RFB

-1,50 FFB

-1,60 RFB

feuerbeständig

feuerbeständig

Übungsraum Biologie

feuerhemmend

Physik Lehrsaal 1
Physik Vorbereitung

Physik Lehrsaal 2
Musik

Belüftung innenliegender Raum
nach Angabe der HLS-Planung

Belüftung innenliegender Raum
nach Angabe der HLS-Planung

Lüftungskanal

Lüftungskanal

T90rs

5 Stg 16/30

-2,30 = 417.30üNN

-1,30 = 418.30üNN

-3,57 = 416.03üNN

Abbruch Verbindungsgang / Vordach

-2,30 FFB

-2,36 RFB

-2,35 FFB

Physiksammlung

11 Stg 16
4/30

11 Stg 16 4/30

fb

E-Verteiler
versetzen

Lüftungs-
kanal

Lüftungs-
kanal

feuerbeständig

feuerhemmend

Staubschutzwand

Staubschutzwand

Fluchtbalkon EG Fluchtbalkon EG

Unterzug 50/50

Unterzug 50/50 Lüftungskanal/ Installationsschacht

Lüftungskanal/ InstallationsschachtUnterzug 50/50

Unterzug 50/50

vds

dv

T30rs
T30rs

T30rs

T30rs
T30rs

T90rs

T30rs

T30rs

T30rs
T30rs

dvs

feuerbeständig
feuerbeständig

fh

feuerhemmend
feuerhemmend

feuerhemmend

feuerbeständig

Brandwand

Brandwand

feuerbeständig

Sitzbank
Sitzbank

fh

Abbruch vorhandener Steg

-2,70

rs

12 Stg 16 4/30

dv

dv

dvdv

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,60 RFB Untergeschoss

+0,60 UK Decke

+0,85 UK Rohdecke

feuerbeständig

feuerbeständig

feuerhemmend

feuerhemmend

feuerhemmend

feuerhemmend

-2,33

-2,33

-2,33

-2,33

I
I

H

7 Stg. 17 5 / 28

15 Stg. 17 5 / 28

4 Stg. 17 5 / 28

-1,18 5

-1,88 5

-2,41

-1,18 5

Abweichung
Abweichung

11 Stg.  174/29

dv Lernbox dv dv Lernbox

Belüftung innenliegender Raum
nach Angabe der HLS-Planung

Übergabestelle Fernwärme

F90 - Schachtwand

Inst.Schacht

I
II

III
IV

+0,60 UK Decke
+0,85 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,85 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,85 UK RD

+0,85 UK Decke

+0,60 UK Decke
+0,85 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,85 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,85 UK RD

+0,60 UK Decke
+0,85 UK RD

fh

feuerhemmendfeuerhemmend

feuerhemmend

dv T30rs dv

dv

feuerhemmend

fh

feuerhemmend

+0,85 UK Decke

feuerbeständig

feuerbeständig

fh

fh

feuerbeständig

feuerbeständig

E
lektro

0436,67 m
2

Lager 2
044
N

G
F:15,53 m

2

B
ühnen-/Lichttechnik

042
N

G
F:

36,85 m
2

M
usiksaal 1

007
FB:

Linoleum
A:

38,139 5 m
V:

222,208 5 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Putz
008
FB:

Linoleum
A:

7,620 m
V:

9,685 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Lager
023
4,31 m

2

V
orber.&

K
ochen

024+0,25
N

G
F:

34,68 m
2

W
C

027
N

G
F:2,14 m

2

N
ebenraum

021
N

G
F:

6,38 m
2

Lüftungsz.
022
N

G
F:8,45 m

2

S
pülküche

028
N

G
F:6,15 m

2

Flur U
2

N
G

F:58,46 m
2

Flur U
1

N
G

F:56,30 m
2

Flur H
M

4,20 m
2

Flur U
3

N
G

F:34,22 m
2

H
ausm

.Lager
045
N

G
F:

40,17 m
2

R
einigungspers. A

uf.
046
N

G
F:

18,75 m
2

H
ausm

eister W
erkstatt

047
N

G
F:

57,00 m
2

Technik 1
048
N

G
F:45,84 m

2

Technik 2
049
N

G
F:

P
utzen 02

041
N

G
F:14,54 m

2 Lager
055
N

G
F:32,47 m

2

W
erkstatt/B

rennofen
056
N

G
F:

25,17 m
2

Treppenhaus A
N

G
F:

30,60 m
2

E
lektro

0594,19 m
2

P
utz

060
5,61 m

2

M
aschinenr.

057
N

G
F:

10,44 m
2

P
hysik Lehrsaal

070
N

G
F:

75,44 m
2

P
hysik Lehrsaal

072
N

G
F:

75,91 m
2

N
atur+Technik Ü

bungssaal
073
N

G
F:

75,31 m
2

P
hysik Ü

bungssaal
074
N

G
F:

61,96 m
2

Inst. Ü
b. 3

013
N

G
F:20,31 m

2

Inst. Ü
b. 5

015
N

G
F:25,33 m

2

Inst. Ü
b. 6

016
N

G
F:21,59 m

2

Inst. Ü
b. 7

017
N

G
F:23,13 m

2

Inst. Ü
b. 8

018
N

G
F:23,07 m

2

Flur U
5

N
G

F:68,93 m
2

Getränke/Trockenl.
010
FB:

Linoleum
A:

21,259 m
V:

51,547 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Fotolabor
053
N

G
F:41,86 m

2

H
ilfsbücherei

054
N

G
F:

66,08 m
2

Nebenr. M
usik

006
FB:

Linoleum
A:

26,751
5 m

V:
118,980

5 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Klassenraum
 1

003
FB:

Linoleum
A:

35,456 m
V:

187,159 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Foyer
040
N

G
F:144,46 m

2

Klassenraum
 2

004
FB:

Linoleum
A:

38,595 m
V:

202,696
5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

A
U

LA
031
N

G
F:339,56 m

2

Stuhllager
002
FB:

Linoleum
A:

25,766 m
V:

94,716 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Inst. Ü
b. 1

011
N

G
F:24,65 m

2

Inst. Ü
b. 4

014
N

G
F:27,17 m

2

051
N

G
F:10,94 m

2
052
4,55 m

2

Lager
076
N

G
F:23,61 m

2

Inst. Ü
b. 2

012
N

G
F:23,54 m

2
Fachraum
034
N

G
F:64,60 m

2

Inst. Ü
b. 9

032
N

G
F:33,66 m

2

Treppenhaus D
FB:

Linoleum
A:

38,523
5 m

V:
127,101 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

M
ehrzw

eckraum
033
N

G
F:

108,18 m
2

P
ausenhalle

001
N

G
F:

278,52 m
2

Übergabe HLS
009
FB:

Linoleum
A:

21,259 m
V:

51,720
5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Durchgang
005
FB:

Linoleum
A:

26,812 m
V:

114,598 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Flur U4
FB:

Linoleum
A:

85,468 m
V:

296,592 m
3

U
m

kleide
026
N

G
F:6,83 m

2

Treppenhaus E
FB:

Linoleum
A:

22,577
5 m

V:
68,540

5 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Buben
087
FB:

Linoleum
A:

23,721 5 m
V:

41,675 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Ausweichraum
080
FB:

Linoleum
A:

35,200 m
V:

174,895
5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Klassenraum
 3

081
FB:

Linoleum
A:

35,199 m
V:

172,791
5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Lehrm
ittelraum

088
FB:

Linoleum
A:

34,167 m
V:

169,230 5 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Lagerraum
084
FB:

Linoleum
A:

31,094
5 m

V:
162,930

5 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Archiv
083
FB:

Linoleum
A:

61,282 m
V:

436,882
5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

M
ädchen

085
FB:

Linoleum
A:

18,172 m
V:

34,252 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Klassenraum
 4

082
FB:

Linoleum
A:

34,247 m
V:

180,871 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Flur U8
FB:

Linoleum
A:

90,207 m
V:

453,983 m
3

Treppenh. C
N

G
F:

28,96 m
2

Treppenh. B
N

G
F:

26,09 m
2

Flur U
7

10,38 m
2

Flur U
6

25,71 m
2

G
ebäudeleittechnik

075
N

G
F:

25,83 m
2

MSD
089
FB:

Linoleum
A:

27,828 m
V:

104,076
5 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Keller
086
FB:

Linoleum
A:

11,446 m
V:

22,107 m
3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

W
hiteboard Pylonentafel

200x120
Prowise Touchscreen TenG2

86 Zoll

W
hiteboard Pylonentafel

200x120
Prowise Touchscreen TenG2

86 Zoll

W
hiteboard Pylonentafel

200x120
Prowise Touchscreen TenG2

86 Zoll

Whiteboard Pylonentafel
200x120

Prowise Touchscreen TenG2
86 Zoll

Whiteboard Pylonentafel
200x120

Prowise Touchscreen TenG2
86 Zoll

-2,30 FFB

-2,60 RFB

Bereich ohne bauliche Änderungen

Brandwand

feuerhemmend
rs

-2,30 FFB Untergeschoss

-2,50 RFB Untergeschoss

??? UK Decke Galerie

Brandwand

feuerbeständig

Brandwand

Brandwand

feuerhemmend

fhfeuerhemmend

fh fh

-2,33

-2,55

-2,55

H

G
G

-1,44

-2,34

fh fhfh

fh fh

fh

M
ensa

030
N

G
F:133,51 m

2

P
hysik N

ebenraum
071
N

G
F:

127,31 m
2

2,17 5

9 5
12

9 5
12

9 5

50 24

2 5

1,18
4,76

2,78 5
2,43

1,54 5
2,08

Chemie Lehrsaal
Vorbereitung Chemie

BAII
BAIII

Bestand
Bestand

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

glatter, ungelochter Randstreifen

Rw=60,7 dB

TÜR TYP B1
1.200 x 2.260 mm
VW

+D+SS

TÜR TYP B4
2.135 x 2.260 mm
T90 RS

Klassenraum
 1

003
FB:

Teppich
A:

72,74 m
2

A:
44,101 m

V:
196,404 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Stuhllager
002
FB:

Teppich
A:

36,10 m
2

A:
26,065 m

V:
97,478 m

3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Flur U4
FB:

Linoleum
A:

112,29 m
2

A:
86,213 5 m

V:
303,196 m

3

Flur U4
FB:

Linoleum
A:

110,47 m
2

A:
85,879 5 m

V:
298,262 m

3

430

430

E-W
D 400x200
OK=UKRD

E-W
D 400x200
OK=UKRD

SDD 20/20

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

2x HKB Ø60mm
durch Decke

HWD 30/15
OK= -13cm UK RD

OK= UK RD

SWD 26/15
OK= UK RD

HWD 35/20
OK= UK RD

2x HKB Ø60mm
RA= -20cm UK RD

33
16

2,01
52

2,01
49

2,01
52

2,01
46 5

15
1,88 5

52
2,01

49

1,04
3,45

1,01
54

1,15
27 5

88
3,34

76
33 5

1,65
33 5

1,04
49

50 6,00 50

6,50 50

G

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 400/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 600/2000/63

Röhrenheizkörper RAL 9017
L/H/T 600/2000/63
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