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WD  Wanddurchbruch

DD Deckendurchbruch

Grundriss Ebene 0 UG

WICHTIGE HINWEISE

PLANNR.

PLANNAME

ARCHITEKT / PLANUNG

Umbau und Sanierung des
Gymnasiums Schrobenhausen
BA III - Umbau und Sanierung des Bestands
Georg-Leinfelder-Straße 14
86529 Schrobenhausen

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Platz der Deutschen Einheit 1
vertr. d. den Landrat Peter von der Grün
86633 Neuburg an der Donau

BAUVORHABEN

BAUHERR

MASS-STAB

1:50
Plangröße 1.700 x 900 mm

BRANDSCHUTZ / FACHPLANUNGEN
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem gültigen Brandschutznachweis (Textteil- und Planteil). Der Brandschutz-nachweis ist

selbsständig und eigenverantwortlich einzuholen. Aus diesem sind alle brandschutzrelevanten Angaben zu entnehmen, insbesondere
bezüglich der Feuerwiderstandes von Bauteilen und Raumabschlüssen. Eventuell vorhandene brandschutzrelevante Darstellungen in den
Architektenplänen sind rein informativ und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

PLANGELTUNGSBEREICH / PLANDARSTELLUNG
- Der Plan ist nur gültig für den im Plankopf angegebenen Planinhalt und Planungsbreich. Angrenzende Bauteile /

Planungsbereiche sind gesonderten Plänen zu entnehmen. Schnitte gelten jeweils nur bis zum freigegebenen Grundriss
- Plan wurde in 3D erstellt. Daher stammende Kanten, sowie gedrehte Schraffuren innerhalb eines Bauteils stellen keine

Arbeitsfugen und Betonierabschnitte dar.
- Der Planinhalt ist auch bei digitaler Planübergabe nur für den Maßstab gültig, der für die Betrachtung als Papierausdruck

gedacht ist. Informationsgewinn durch Digitales Hineinzoomen ist unzulässig.
- Detailpläne (z.B. zur Fassade) stellen i.R. "Systemplanungen" dar. Sie dienen als Grundlage für die fachspezifische

Werkstatt-/Montageplanung des AN. Hierbei sind sowohl die jeweiligen Herstellervorgaben zu beachten, als auch alle
Konstruktionen auf Funktion, Dauerhaftigkeit und Bauphysik zu überprüfen. Dies gilt im besonderen Maße für stark hersteller-
und produktabhängige Planungen, wie z.B. Fassaden, Küchen, Schreinermöbel etc.

PRÜFPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS
- Sämtliche Maße sind vom AN eigenverantwortlich auf der Baustelle zu überprüfen. Abweichungen sind der Bauleitung

unverzüglich anzuzeigen.
- Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen

(VOB, § 3.3).B, § 3.3). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Ausführungsplan des Architekten keine vollständige
Aussparungsplanung eingezeichnet ist.

DATUM

EBENHEITSTOLERANZEN FÜR FLÄCHEN
-  von Böden nach DIN 18202 Tabelle 3, zeile 4
-  von Decken und Wänden nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 6

AUSFÜHRUNG
- Die Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den

Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
- Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
- Anschlüsse von Mauerwerk an Stb-Wände oder Stb-Stützen über Anschlussschienen gemäß Statikplan und konstruktiver Erfordernis.
- Türhöhen, BRH Fenster und Brüstungen verstehen sich von OK fertiger Fußboden bis UK roher Sturz

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen der Fachplaner (HLS / ELT / Küche / etc), sowie mit den gültigen
freigegebenen Montageplanungen der Fachfirmen (Fassadenbauer / Küchenbauer / ...). Sämtliche Ausführungen der Fachplanungen
haben nach deren freigegebenen Plänen zu erfolgen unter Anweisung der Fachbauleitung. Diesbezügliche Angaben im Architektenplan
sind rein informativ. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen.

ÄNDERUNGEN

LEGENDE

Kote Rohbau OKR / UKR
Kote Ausbau OKF / UKF

H Heizung
L Lüftung
S Sanitär
E Elektro
G Gas
BR Brüst.höhe ü.OKF
UZ Unterzug Rohbau
LS Lichtschacht
HKN Heizkörpernische
n.n. 
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

Angaben Aussparungen Angaben MaterialienAngaben Brandschutz

vds vollwandig, dicht +
 selbstschließend
rd rauchdicht
fh feuerhemmend
fb feuerbeständig
RWA Rauch- und
 Wärmeabzugsanl.
NA Notausgang
Li Lichter Durchgang
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.
n.n.

DA Deckenaussparung
DS Deckenschlitz

WA Wandaussparung
WS Wandschlitz senkr
WW Wandschlitz waagr.
FBD Fußbodendurchbr.

FBA Fußbodenaussp.
FD Fundamentdurchbr.

FA Fundamentaussp.
FS Fundamentschlitz

Abkürzungen

Schotter, Unterbau oder Kies
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SCHWARZ WEISS BEREICH
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2,95

Elektro
043

6,67 m2

RU: 10,891 m

Lager 2
044
NGF: 15,53 m2

RU: 15,8315 m

Bühnen-/Lichttechnik
042
NGF: 36,85 m2

RU: 24,3205 m

Musiksaal 1
007
FB: Teppich
A: 82,08 m2

A: 40,866 m
V: 221,616 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Putz
008
FB: Fliesen
A: 3,59 m2

A: 7,620 m
V: 9,685 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Lager
023
A: 4,29 m2

A: 8,6385 m
V: 11,5875 m3

Vorber.&Kochen
024+0,25
A: 34,61 m2

A: 33,0565 m
V: 93,4535 m3

WC
027
A: 2,03 m2

A: 6,040 m
V: 5,481 m3

Nebenraum
021
A: 6,35 m2

A: 10,567 m
V: 17,1535 m3

Lüftungsz.
022
A: 8,43 m2

A: 12,4375 m
V: 22,764 m3

Spülküche
028
A: 6,12 m2

A: 10,206 m
V: 16,532 m3

Flur U2
NGF: 59,50 m2

RU: 69,9185 m

Flur U3
NGF: 34,22 m2

RU: 39,620 m

Hausm.Lager
045
NGF: 40,17 m2

RU: 31,509 m

Putzen 02
041
NGF: 14,54 m2

RU: 25,6465 m

Physik Übungssaal
074
NGF: 61,96 m2

Flur U5
FB: Gussasphalt
A: 70,65 m2

A: 74,416 m
V: 190,752 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

053
NGF: 41,77 m2

RU: 28,720 m

Nebenr. Musik
006
FB: Teppich
A: 36,71 m2

A: 27,3215 m
V: 99,124 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Klassenraum 1
003
FB: Teppich
A: 76,36 m2

A: 53,8245 m
V: 206,1665 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Foyer
040
NGF: 144,20 m2

RU: 66,469 m

Klassenraum 2
004
FB: Teppich
A: 75,15 m2

A: 39,5115 m
V: 202,9085 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Aula
031
FB: Gussasphalt
A: 279,09 m2

A: 75,9785 m
V: 753,5415 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,50

Stuhllager
002
FB: Teppich
A: 32,89 m2

A: 25,585 m
V: 88,8035 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

051
NGF: 10,94 m2

RU: 14,360 m

052
4,55 m2

RU: 8,540 m

Lager
076
NGF: 23,61 m2

Fachraum
034
FB: Teppich
A: 68,39 m2

A: 38,2435 m
V: 184,6655 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,50

Inst. Üb. 9
032
FB: Teppich
A: 33,01 m2

A: 25,3595 m
V: 89,1345 m3

OK FFB -1,50
OK RFB -1,60

Treppenhaus D
FB: Linoleum
A: 46,82 m2

A: 37,9115 m
V: 122,8435 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Mehrzweckraum
033
FB: Gussasphalt
A: 108,46 m2

A: 44,1765 m
V: 292,8355 m3

OK FFB -1,50
OK RFB -1,60

Pausenhalle
001
FB: Gussasphalt
A: 290,25 m2

A: 145,7655 m
V: 783,670 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Durchgang
005
FB: Gussasphalt
A: 42,22 m2

A: 26,7745 m
V: 113,9955 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Treppenh. C
FB: Gussasphalt
A: 39,69 m2

A: 32,5115 m
V: 107,1735 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,47

Flur U4
FB: Linoleum
A: 113,03 m2

A: 86,5605 m
V: 305,173 m3

Gebäudeleittechnik
075
RU: 22,750 m

Umkleide
026
A: 6,81 m2

A: 11,3375 m
V: 18,388 m3

Ausweichraum
080
FB: Teppich
A: 65,83 m2

A: 39,838 m
V: 177,743 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

MSD
089
FB: Gussasphalt
A: 36,57 m2

A: 26,879 m
V: 98,7265 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,60

Übergabe HLS
009
FB: Gussasphalt
A: 39,74 m2

A: 26,5825 m
V: 107,291 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Putzr.
006b
FB: Fliese
A: 6,63 m2

A: 11,4935 m
V: 17,911 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Flur U6b
FB: Gussasphalt
A: 25,14 m2

A: 22,4815 m
V: 67,8695 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,50

Flur U6a
FB: Gussasphalt
A: 31,89 m2

A: 27,084 m
V: 86,1015 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,50

Flur U7
031
FB: Gussasphalt
A: 29,77 m2

A: 26,645 m
V: 80,3815 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,47

Whiteboard Pylonentafel
200x120

Prowise Touchscreen TenG2
86 Zoll

W
hit

eb
oa

rd
 P

ylo
ne

nta
fel

20
0x

12
0

Pr
ow

ise
 T

ou
ch

sc
re

en
 T

en
G2

86
 Z

oll

W
hit

eb
oa

rd
 P

ylo
ne

nta
fel

20
0x

12
0

Pr
ow

ise
 T

ou
ch

sc
re

en
 T

en
G2

86
 Z

oll

BildschirmBildschirm

855 8,40 8,40 8,40 8,67 3,33 4,245 13,105 4,25 3,02 4,59

24 4,245 25 4,27 25 4,195 25 3,83 25 3,775 25 4,125 25 4,08 25 3,695 24

1,555 82 365 82 365 82 365 82 365 82 365 82 365 82 365 82 365 82 365 82 1,555 82 365 825 365 82 365 825 365 82 2,365 3,16

24 365 4,28 25 3,87 25 3,795 25 4,23 25 4,175 25 3,725 25 3,68 25 4,095 24
3

25 3,08 25 3,20 20 13,705 25 8,205 25 3 16 3,28

24 33,965 24 3,36 50 21,10 50 7,425

245 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,51 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,505 2,265

60

60

1,105 745 1,275 3,86 1,275 745 50 745 1,275 3,86 1,275 745 50 745 1,275 3,86 1,275 745 50 745 1,275 3,86 1,275 745 3,36 1,975 82 365 82

3,33 25 4,30 20 12,605 25 8,205 25 3 16 3,28

37,565 26,54 3,16

365 2,585 1,135 3,34 1,135 2,545 1,135 1,715 1,135 5,11 1,135 2,695 1,135 2,97 1,135 1,425 1,135 2,14 24 3 27
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13,015 35 995 24 3,36 50 21,10 50 3,14 365

10 4,99 2,00 5,09 2,18 24 3 50 2,83 50 6,155 50 7,79 6,655 50 2,61 50 3 365

3 27 3,07 24 3,195 20 13,705 25 4,50 2,52 1,185 25 3 16 3,28

3,04 3,115 15 3,525 4,53

13,015 35 995

50 3,14
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-2,30 FFB-1,80 FFB

L
L

UK Sturz       +?.??
OK Brüstung +?.??

UK Sturz       +?.??
OK Brüstung +?.??

UK Sturz       +?.??
OK Brüstung +?.??

UK Sturz       +?.??
OK Brüstung +?.??

UK Sturz       +?.??
OK Brüstung +?.??

Mensa
030
FB: Bestand
A: 135,42 m2

A: 53,6625 m
V: 365,6425 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,50

Inst. Üb. 3
013
FB: Teppich
A: 24,08 m2

A: 21,180 m
V: 65,020 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Inst. Üb. 5
015
FB: Teppich
A: 24,05 m2

A: 20,9115 m
V: 64,941 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Inst. Üb. 6
016
FB: Teppich
A: 23,76 m2

A: 20,813 m
V: 64,1525 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Inst. Üb. 7
017
FB: Teppich
A: 23,50 m2

A: 20,725 m
V: 63,441 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Inst. Üb. 8
018
FB: Teppich
A: 23,59 m2

A: 20,683 m
V: 63,699 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Inst. Üb. 1
011
FB: Teppich
A: 24,59 m2

A: 22,0825 m
V: 66,403 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Inst. Üb. 4
014
FB: Teppich
A: 23,94 m2

A: 21,024 m
V: 64,6395 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36

Inst. Üb. 2
012
FB: Teppich
A: 24,66 m2

A: 21,039 m
V: 66,5825 m3

OK FFB -2,30
OK RFB -2,36
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