CElekfro - Gesamfleisfung 229,868 Kkl
Pos. Hohe Leistung ||Pos Hohe Leisfung |Pos. Hohe Leisfung
E1(1.001) 230V Steckdose OKFF 700mm | 0,010 kW|E57(2.004) 00V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm {20,000 kW a. d. Decke kommend
E2(1.003) 400V CEE-Steckdose OKFF 300mm | 1,900 kW|E58(2.004) 1x5x1,5 Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm E94(5.004) 2x5x71,5mm®, zum Schaltschrank Kuhlung OKFF 2750mm
E3(1.010) 00V Steckdose CEE OKFF 2300mm| 2,900 kW f. d. Energieoptimierung zur Verteilung Kuche Kabel 3m lang, a. d. Decke kommend
E4(1.015) 230V Kabel 3m lang a.d. Wand kommend OKFF 300mm | 0,280 kW|[ES2(2.004) 00V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm |10,000 kW |E95(5.004) 2xkx0,8 mm® zum Schaltschrank Kuhlung OKFF 2750mm
zum Schal fschrank Kuhlung E60(2.004) 1x5x1,5 Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFFE 150mm a. d. Oecke kommend zum EDV-Verfeiler Kuche
E7(1.019) 230V Kabel 3m lang, a. d. Wand kommend, zum OKFF 300mm | 0,028 kW f. d. Energieoptimierung zur Verfeilung Kuche E96(5.006) 3x5x7,5mm® zum Schaltschrank Kuhlung OKFFE 2750mm
Schaltschrank Kuhlung E61(2.008) 400V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm {10,000 kW Steuerung, LUffrer, Abtauheizung
E10(1.023.2) |Pofenzialausgleich Kabel 2m lang a.d.Wand OKFF 400mm E62(2.008) 1x5x1,5 Kabel 5m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm Kabel 3m lang, a. d. Decke kommend
kommend f. d. Energieoptimierungzur Verfeilung Kuche E97(5.006) 2xkx0,8 mm® zum Schaltschrank Kuhlung OKFF 2750mm
E11(1.025) 230V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 200mm | 0,280 kW|[E63(2.009) 00V Kabel 3 m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm 16,500 kW a. d. ODecke kommend
zum Schal fschrank Kuhlung E64(2.009) 1x5x1,5 Kabel 5m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm E98(5.006) 1x3x1,5 mm®, Kabel 3m lang, zum Schaltschrank OKFF 2750mm
E14(1.031) 400V Steckdose CEE 400V OKFF 500mm | 6,800 kW f. d. Energieoptimierung zur Verfeilung Kuche Kuhlung far Turrahmenheizung und Oruckventil
E15(1.036) 230V Steckdose OKFF 700mm | 0,010 kW|[E&65(2.011) 400V Kabel 3 m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm 16,500 kW a.d. Decke kommend
E16(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm E66(2.011) Pofentialausgleich 3m lang a.d. Boden kommend OKFFE 150mm E99(5.006) 230V 2x3x71,5mm® zum Schal fschrank Kuhlung, OKFF 300mm | 0,500 kW
E17(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm E67(2.011) 1x5x1,5 Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm Kabel 5m lang fur Unterfrierschutzheizung und
E18(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm f. d. Energieoptimierungzur Verfeilung Kuche Steuerung, der genaue AnschluBpunkt
E19(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm E68(2.012) 00V Kabel 3m lang aus dem Boden kommend OKFF 150mm | 14,600 kW ist mit der ausfuhrenden Firma abzustimmen
E20(1.100) 230V Steckdose OKFF 1140mm E69(2.012) 1x5x1,5 Kabel 3m lang a.d. Boden kommend OKFFE 150mm E100(5.014) 230V Kabel 3m lang a. d. Decke kommend OKFF 2600mm| 0,100 kW
E21(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm f.d. Energieopfimierung zur Verteilung Kuche fur Tiefkuhlraumbeleuchtung
E22(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm E70(2.013) 400V Kabel 3 m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm {10,000 kW |ET101(5.015) 2x5x71,5mm®, zum Schaltkasten Kuhlraum GemUse OKFFE 2750mm
E23(1.100) 230V OKFF 1100mm E71(2.013) 1x5x1,5 Kabel 5m lang a. d. Boden kommend OKFFE 150mm Kabel 3m lang, a. d. Decke kommend
E24(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm f. d. Energieoptimierung zur Verteilung Kuche £102(5.015) 2xkx0,8 mm® zum Schaltschrank Kuhlung OKFF 2750mm
E25(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm E72(2.015) 00V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm | 7,000 kW a. d. Oecke kommend zum Schal tschrank Kuhlung
E26(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm E73(2.015) 1x5x1,5 Kabel Sm lang f. d. Energieoptimierung OKFF 150mm £103(5.020) 00V Kabel 3 m lang, Schaltfschrank Zuleitung OKFF 2000mm| 16,000 kW
E27(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm zur Verteilung Kuche a. d. Boden kommend E104(5.020) 1 zentrale Stormeldung, pofentialfreier Kontakf OKFF 2000mm
E28(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm E74(2.016) 400V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm {20,000 kW Leitung 3x1,5mm®, Kabel 3m lang
E29(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm E75(2.016) 1x5x1,5 Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFFE 150mm E105(5.020) TelefonanschluB Kabel 3m lang OKFF 2000mm
E30(1.100) 230V OKFF 1100mm f. d. Energieoptimierung zur Verfeilung Kuche E106(5.020) Steuerkabel 5 adrig fur die Energieopfimierung OKFF 2000mm
E31(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm E76(2.018) 230V Kabel 3m lang OKFF 150mm | 3,200 kW zu der Elektroverfeilung
E£32(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm E77(2.019) 00V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm | 2,200 kW a. d. Wand kommend 3 m lang
E33(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm E78(2.020) OOV Kabel 3m lang a.d. Boden kommend OKFF 150mm | 4,500 kW|E107(5.020) Potentialausgleich fur Schaltfschrank OKFF 2000mm
F34(1.100) 230V Arbeitssteckdose OKFF 1100mm E79(2.023) 400V CEE Steckdose OKFF 400mm |18,600 kW Kabel 3m lang
E35(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm E80(2.023) 1x5x1,5 Kabel 3m lang a. d. Wand kommend OKFF 400mm E110(5.103) 4£00v 1x5x2,5mm?®, zum Schalfschrank Kuhlung OKFF 1500mm
E36(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm f. d. Energieoptimierung mit Anschlussdose Kuhlmaschine, Kabel 3m lang
E37(1.100) 230V Arbeifssteckdose OKFF 1100mm E81(2.026) 230V Steckdose OKFF 2000mm| 3,200 kW|E111(5.103) Ix5x71,5mm?®, zum Schaltschrank Kuhlung OKFF 1500mm
E38(1.200) L00V CEE Steckdose OKFF 1100mm £E82(2.027) 00V Kabel 3 m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm | 4,500 kW Steuerung, Kabel 3m lang
E39(1.200) 400V CEE Steckdose OKFF 1100mm E83(2.027) 230V Kabel 3 m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm | 0,100 kW[E112(5.104) L00v 1x5x2,5mm®, zum Schaltschrank Kuhlung OKFF 1500mm
E40(1.200) 400V CEE Steckdose OKFF 1100mm E84(3.003) 400V CEE Steckdose OKFF 550mm |18,500 kW Kuhlmaschine, Kabel 3m lang
E41(1.200) 400V CEE Steckdose OKFF 1100mm E85(3.008) 230V Steckdose OKFF 700mm | 0,010 KW |E113(5.104)  |1x5x71,5mm?®, zum Schalfschrank Kuhlung OKFF 1500mm
E42(17.200) 400V CEE Steckdose OKFF 1100mm E86(5.001) 230V Kabel 3m lang a. d. Decke kommend OKFF 2750mm| 0,100 kW Steuerung, Kabel 3m lang
E43(1.200) 400V CEE Steckdose OKFF 1100mm fur Kuhlraumbeleuchtung E114(5.105) L0QV 1x5x4mm®, zum Schal fschrank Kuhlung OKFF 1500mm
E44(1.200) L00V CEE Steckdose OKFF 1100mm E87(5.001) 230V Kabel 3m lang a. d. Decke kommend OKFF 2750mm| 0,100 kW Kuhlmaschine, Kabel 3m lang
E45(1.200) L00V CEE Steckdose OKFF 1100mm fur Tiefkuhlraumbeleuchtung E115(5.105) 1x5x1,5mm®, zum Schaltschrank Kuhlung OKFF 1500mm
E46(1.200) L00V CEE Steckdose OKFF 1100mm E88(5.001) 230V Kabel 3m lang a. d. Decke kommend OKFF 2750mm| 0,100 kW Steuerung, Kabel 3m lang
E47(1.200) L00V CEE Steckdose OKFF 1100mm fur Tiefkuhlraumbeleuchtung E116(6.004) 230V Kabel 3m lang a.d. Boden kommend OKFF 150mm | 3,200 kW
E48(1.200) 400V CEE Steckdose OKFF 1100mm E89(5.002) 3x5x71,5mm®, zum Schal tkasten Kuhlung OKFF 2750mm E117(6.005.1) | 3x 230V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend (71,25kW)|OKFF 150mm | 3,750 kW
E49(1.200) 400V CEE Steckdose OKFF 1100mm Steuerung, LUftrer, Abtauheizung Warmebrucke und Beleuchtung
ESO(1.200) 400V CEE Steckdose OKFF 1100mm Kabel 3m lang, aus der Decke kommend E118(6.015) 400V CEE-Steckdose OKFF 1100mm| 7,000 kW
E51(1.200) L00V CEE Steckdose OKFF 1100mm E90(5.002) 2xkx0,8 mm® zum Schal tschrank Kuhlung OKFF 2750mm E119(6.021) 230V Kabel 3m lang mit Steckdose OKFF 100mm | 0,300 kW
E52(1.200) L00V CEE Steckdose OKFF 1100mm a. d. Decke kommend E1271(1.005) Potentialausgleich, Kabel a. d. Wand kommend OKFF 500mm
E53(1.200) L00V CEE Steckdose OKFF 1100mm £91(5.002) 230V Kabel 3m lang a. d. Decke kommend OKFF 2700mm| 0,100 kW m lang
ES54(1.300) EDV-Nefz-Anschluss OKFF 1100mm fur Tiefkuhlraumbeleuchtung £122(2.003) 230V Kabel 3m lang OKFF 150mm | 3,200 kW
ES5(1.500) 400V Kabel 3m lang, aus Decke, fur Steckdosenampel |OKFF 3000mm| 1,500 kW|E92(5.003) 2x5x71,5mm®, zum Schal tschrank Kuhlung OKFF 2750mm E123(1.038) 230V Steckdose OKFF 300mm | 0,100 kW
T6A Kabel 3m lang, a. d. Decke kommend
ES6(2.002) 400V Kabel 3m lang a. d. Boden kommend OKFF 150mm | 2,200 kW|[E93(5.003) 2x4x0,8 mm® zum Schal tschrank Kuhlung OKFF 2750mm
Wasser
Pos. Hohe Pos. Hohe Pos Hohe
KW1(1.0071) ON15 a. d. Wand kommend mif Eckventil OKFF 600mm WW5(1.038) DN15 a.d. Boden kommend mif Kugelabspervenil OKFF 450mm AW15(3.008) DNS0 a. d. Wand kommend mif Siphon bauseifs OKFF 550mm
KW2(1.021.1) |DN20 a. d. Wand kommend mit Kugelabsperrventil OKFF 4£50mm WW7(3.004) DN20 a. d. Wand kommend mif Kugelabsperrventil OKFF 450mm AW16(3.009) DNS0 Abwasser fur Bauseifiges Ausgussbecken OKFF 200mm
KW3(1.023.2) |DN15 a. d. Wand kommend mif Eckventil OKFF 450mm und Ruckf lussverhinderung AW17(3.200) Abwasseranschluss Bodenrinne OKFF 150mm
KW&(1.031) ON15 a. d. Wand kommend mit Kugelabsperrventil OKFF 450mm WW8(3.008) ON15 a. d. Wand kommend mit Kugelabsperrventil OKFF 600mm AW18(3.200) Abwasseranschluss Bodenrinne
und Schlauchanschluss ON20,Durchfluss 5 1/ min. WW9 (3.009) ON15 Warmwasser fur Bauseitfige Mischbatterie OKFF 250mm AV19(3.300) Abwasseranschluss Bodenrinne
KW5(1.036) DN15 a. d. Wand kommend mit Eckventil OKFF 600mm WW10(6.023) ON15 a.d. Boden kommend mit Kugelabspervenil OKFF 150mm AV20(3.300) Abwasseranschluss Bodenrinne
KWé (1.038) ON15 a.d. Vand kommend mit Kugelabsperveni l OKFF 4£50mm WW11(1.005) DN20 a. d. Wand kommend mif Kugelabsperrventil OKFF 450mm AW21(3.300) Abwasseranschluss Bodenr inne
KW7(2.002) ON15 a. d. Boden kommend mit Kugelabsperrventil OKFF 150mm AWT(1.001) DNS0 a. d. Wand kommend mif Siphon bauseifs OKFF 550mm AW22(5.002) DNS0 a. d. Wand kommend mif Tropf-Siphon bauseits |OKFF 1700mm
KWo(2.019) ON15 a. d. Boden kommend mit Kugelabsperrventil OKFF 150mm AW2(1.010) DN20 Tauwasserablauf a.d. Wand kommend OKFF 100mm und Revisionsoffnung 200x300mm UK 1700mm
KW10(2.023) ON15 a. d. Wand kommend mit Kugelabsperrventil OKFF 300mm mit Unterpufz-Siphon bauseitfs AV23(5.006) ON50 a. d. Wand kommend mit Tropf-Siphon bauseits |OKFF 1700mm
und Schlauchanschluss DN20 AV3(1.015) ONS0 Syphon bauseifs, a. dem Boden kommend OKFF 100mm und Revisionsof fnung 200x300mm UK 1700mm
KW11(3.003) ON15 a. d. Wand kommend mit Kugelabsperrventil OKFF 450mm AV4(1.019) ONS0 Syphon bauseifs, a. dem Boden kommend OKFF 100mm AV24(5.015) ON50 a. d. Wand kommend mit Tropf-Siphon bauseits |OKFF 1700mm
und Schlauchanschluss ON20,Durchfluss 5 1/ min. AWS(1.021.1) |DN50 a. d. Wand kommend mit Siphon bauseifs OKFF 400mm und Revisionsoffnung
KW12(3.004) ON20 a. d. Wand kommend mif Kugelabsperrventil OKFF 4£50mm AW6(1.023.2) |DN50 a. d. Wand kommend mit Siphon bauseifs OKFF 400mm AW25(6.017) DN150 Leerrohr vom Raum Lager G.07 fur CO2 event. |OKFE 100mm
und Ruckflussverhinderung und Anschluss Spulmaschine /apfleitung zum Schankbalken max. 30° Bogen
KW13(3.008) ON15 a. d. Wand kommend mif Kugelabsperrventil OKFF 600mm AW7(1.025) DNS0 mit Siphon bauseifs OKFF 100mm AW26(6.015) DNS0 a. d. Boden kommend mit Siphon bauseifs OKFF 200mm
KW14(3.009) ON15 Kalfwasser fur Bauseifige Mischbaftferie OKFF 250mm AV8 (1.036) ONS0 a. d. Wand kommend mit Siphon bauseits OKFF 550mm AV27(6.021) ON50 a. d. Boden kommend mit Siphon bauseitfs OKFF 20mm
KW15(6.015) ON15 a. d. Boden kommend mit Eckventil OKFF 200mm AV9 (1.038) ONS0 a. d. Boden kommend mift Siphon bauseitfs OKFF 400mm AV29(6.023) ON50 a. d. Boden kommend mit Siphon bauseitfs OKFF 120mm
KW16(6.023) ON15 a.d. Boden kommend mit Kugelabsperveni l OKFF 150mm AV10(2.002) ONS0 a. d. Boden kommend mift Siphon bauseitfs OKFF 150mm AW30(1.005) ON50 a. d. Wand kommend mit Siphon bauseifs OKFF £00mm
KW17(1.005) ON20 a. d. Wand kommend mif Kugelabsperrventil OKFF 4£50mm A1 (2.019) DNS0 a. d. Boden kommend mift Siphon bauseifs OKFFE 150mm AW31(3.400) Abwasseranschluss Bodenr inne
WW1(1.0071) ON15 a. d. Wand kommend mif Eckventil OKFF 600mm AW12(2.023) DNS0 a. d. Wand kommend mif Siphon bauseifs OKFFE 250mm AW32(3.400) Abwasseranschluss Bodenr inne
WW2(1.021.1) |DN20 a. d. Wand kommend mit Kugelabsperrventil OKFF 4£50mm AV13(3.004) DNS0 a. d. Wand kommend mif Siphon bauseifs OKFF 400mm AW33(3.400) Abwasseranschluss Bodenr inne
WW3(1.023.2) |DN15 a. d. Vand kommend mit Eckventfil OKFF 4£50mm und Anschluss Haubenspulmaschine
WW4(1.036) DN15 a. d. Wand kommend mit Eckventil OKFF 600mm AV14(3.006) ONS0 a. d. Wand kommend mit Siphon bauseits OKFF 400mm
Kalfe
Pos. Hohe Leisftung |Pos. Hohe Leistung ||Pos. Hohe Leistung
K4 (5.002) Druck, Saugleitung z. Kuhlmaschine OKFF 2750mm Ké (5.004) Druck, Saugleitung z. Kdhlmaschine OKFF 2750mm K8 (5.015) Druck, Saugleitung z. Kuhlmaschine OKFF 2750mm
a. d. Decke kommend a. d. Decke kommend a. d. Oecke kaommend
K5(5.003) Druck, Saugleitung z. Kuhlmaschine OKFF 2750mm K7(5.006) Druck-, Saugleitung z. Kuhlmaschine OKFF 2750mm
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Pos. Stck|Artikelbezeichnung Pos. Stck|Artikelbezeichnung
KUCHE VORBERE I TUNG 2.020 1 Elektro-Hi-Light-Salamander
1.001 1 Handwaschgruppe 2.021 1 Haltferung Handmixer PUrierstab
1.002 1 Fahrgestell mit 4 Rollen 2.022 1 Flugel furschrank
1.003 1 Antriebseinheit 2.023 1 Elekfro-Combi-Dampfer
1.004 1 Spulbecken 500/500/250 2.024 1 of fener Schrank mit Einschubleisten B400
1.005.2 |1 Spulbecken 500/500/250 2.025 1 CNS Oberplatffe 850/830/50
1.006 2,5 |CNS Oberplatte 2500/850/50 2.026 1 Mikrowel lenherd
1.007 1 Schiebeturenschrank 2.026.1 |1 Wandkonsole f. Mikrowvellenherd
1.008 1 Schubladenblock mit 3 Laden B400 2.027 1 Saule fur Salamander am Herd
1.009 2 Arbeifstisch fahrbar B1500 SPULEN
1.010 1 Schnel Lkuhler/Schockfroster 3.001 1 Auslauftisch B1100
17.0M 1 Aggregat fach B400 3.002 1 Wasser-Filtersystem
1.012 0 Flugel furschrank B1000 3.003 1 Haubenspulmaschine
1.013 1 Schubladenblock mit 3 Laden B400 3. 004 1 Einloch-Standarmatur
1.014 1 Aggregat fach B&40 3.005 1 Arbeitstisch mit Becken B2240
1.015 1 Kuhltisch 3.006 1 Arbeitstisch mit Bodenbord
1.015.1 |1 Flugeltur fur Kuhltisch 3.007 2,2 |CNS Oberplatte 2200/800/50
1.015.2 |1 Schubladen fur Kuhltisch 3L-1/1 3.008 1 Handwaschgruppe
1.015.3 |1 Schubladen fur Kuhltisch 3L-1/1 3.009 1 Standausguss
1.015.4 |1 Schubladen fur Kuhltisch 3L-1/1 KUHLRAUME - LAGER
1.016 9,5 |CNS Oberplatte 9500/750/50 5.001 1 Kuhlzelle 6,3x2,7
1.017 1 Flugelturschrank B1000 5.002 1 Kaltetechnik fur Fleisch, Wurst (1-6°0)
1.018 1 Kuhlwanne GN 2/1 quer 5.002 1 Kuhlzelle 6,3x2,7
1.019 1 Kuhltisch 5.003 1 Kaltetechnik fur Gemuse (3-8°0)
1.019.1 |1 Flugelfur fur Kuhltisch 5.004 1 Kaltetechnik Tageskuhlraum (4-8°C)
1.019.2 |1 Flugeltur fur Kuhltfisch 5.006 1 Kaltefechnik fur Tiefkuhlraum -22°C
1.019.3 |1 Flugelfar far Kuhltisch 5.007 1 Regal transpor fvagen
1.021 2 Spulbecken 500/500/250 5.008 7 Regal geschl.Aufl .1200kg - 3450/500/1800
1.021.1 |1 Einloch-Standarmatur 5.008 1 Regal geschl . Aufl.1200kg - 3050/600/1800
1.022 1 Flugelturschrank 2 T 2 ZWB B1200 5.009 1 Regal geschl.Aufl.1200kg - 3250/500/1800
1.023 1 Spulbecken 5.010 1 Regal geschl.Aufl.1200kg - 1200/500/1800
1.023.1 |1 Spulbecken 5.011 1 Regal geschl.Aufl.1200kg - 3050/600/1800
1.023.2 |1 Einloch-Standarmatur 1/2” 5.012 1 Regal geschl . Aufl.1200kg - 3050/600/1800
1.024 2,2 |CNS Oberplatte 2140/750/50 5.013 1 Regal geschl.Aufl.1200kg - 2675/600/1800
1.025 1 Kuhltisch 5.074 1 Kuhlzelle 5,8x3,0
1.025.1 |1 Schubladen fur Kuhltisch 3L-1/1 5.015 1 Kaltetechnik fur Getranke (3-8°0)
1.025.2 |1 Schubladen fur Kuhltisch 3L-1/1 5.016 1 Regal geschl.Aufl.1200kg - 2975/600/1800
1.025.3 |1 Schubladen fur Kuhlfisch 3L-1/1 5.017 1 Regal geschl.Aufl.1200kg - 750/405/1800
1.025.4 |1 Flugeltur fur Kuhltfisch 5.018 1 Regal geschl.Aufl.1200kg - 1500/400/1800
1.026 1 Flugel furschrank B400 5.020 1 Schaltschrank Kuhlung - Schutzisoliert
1.027 3,1 |CNS Oberplatte 3040/700/50 5.103 1 Aggregat - Kalte 2
1.028 1 Flugelfurschrank mit 2 Zwischenboden 5.104 1 Aggregat - Kalte 2
1.029 1 Flugelturschrank B1000 5.105 1 Aggregat - Tiefkuhlraum
1.030 1 Flugelfurschrank mif Bord AUSGABE
1.031 1 Glaserspulmaschine 6.001 1 Schiebeturschrank mit Bord 1750/700/750
1.032 1 Schubladenblock mit 3 Laden B400 6.002 2,2 |CNS Oberplatte 2150/700/50
1.033 1 Flugelturschrank mit 2 Zwischenboden 6.003 1 of fener Schrank mit Bord B1000
1.034 1 Oberschrank mit Schiebeturen B1500 6. 004 1 Warmeschrank
1.035 1 Oberschrank mit Schiebefuren B1500 6.005 3 CNS Oberplatte 3000/740/50
1.036 1 Handwaschgruppe 6.005.1 |3 Hustenschutz m. Glasbord und Beleuchtung
1.037 1 Schankbecken chne Wulsftrand 6.006 1 Of fener Schrank mit Bord B1700
1.038 1 Selektiv gesteuerfe Mischbatferie THEKE
1.039 2 Granittrennwvand 20/600/170 6.007 1 Flugelfurschrank 2 Turen 1 ZWB MPX
1.040 1 Handtuchspender 6.008 1,1 |CNS Oberplatte 1100/700/50
1.041 2 Seifen-/Desinfektionspender 6.009 1,1 |CNS Oberplatte 1100/600/50
KOCHEN 6.010 2,8 |CNS Oberplatte 2760/800/50
2.001 5,1 |Herdoberplatte 5060/1800/250 6.010.1 12,9 |Barbret 2900/300/50
2.002 1 Wasserbad GN 2/1 6.010.2 |1 Tropfblech
2.003 1 Warmeschrank 6.010.3 |1 Tropfblech
2.004 1 Elekfro-Induktionsherd 6 Kochstellen 6.011 1 /apfhahn 2-teilig
2.005 1 Flugelfturschrank 2 T B11000 6.012 2,8 |Granift-Oberplatte 2760/400/30
2.006 1 Flugel furschrank 6.013 1 Flugel furschrank 2 Turen 1 ZWB
2.007 1 Flugelfurschrank 2 T B200 6.014 1 Flugelfurschrank 2 Turen 1 ZWB
2.008 1 Elekfro-Griddle-Pfanne 6.015 1 Kaffee-Vol lautomat
2.009 1 Elektro-Einbau Frifteuse 18L 6.016 1 Flugelfurschrank 2 Turen 1 ZWB MPX
2.010 1 Flugelfturschrank 2 T B1000 6.017 1 Schubladenblock mit 3 Laden B500
2.011 1 Elekfro-Einbau Fritfeuse 18L 6.018 1 Flugelfurschrank 315/630/860
2.012 1 Elekfro-Kippbraftpfanne 3 1/1 GN 6.019 1 Flugelfurschrank 440/740/750
2.013 1 Elekfro-Einbau Fritfeuse 121 6.020 1 Schubladenblock mit 3 Laden B500
2.013.1 |1 Flugel furschrank 6.021 1 Getrankkuhlkorpus Modul GK-4
2 014 1 Flugel furschrank 6.021.1 |1 Schubladen fur Kuhltisch 2L
2.015 1 Elekfro-Griddle-Plafte 6.021.0211 Kuhlcontainerfach mit Flageltur
2.016 1 Elekfro-Induktionsherd 4 Kochstellen 6.021.03|1 Kuhlcontainerfach mit Flageltur
2.017 1 Flugel furschrank 6.022 1 Zapfhahn 2-feilig
2.018 1 Warmeschrank 6.023 1 Thekenarmatur 1/27
2.019 1 Wasserbad GN 2/1 6.024 1 Schankbecken ohne Wulstrand
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