
U/WR/WC D Gastro

A: 19,45 m2

RU: 32,042 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.27
±0,00

-0,07

FB: F07.1

DB: UD 04

Klassenraum Fachstufe Schreinerei

A: 98,79 m2

RU: 42,8615 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,155 m

RI 0.01
±0,00

-0,07

FB: F06

DB: UD 02/05 W02

Lehrer Vorb.+ Sammlung Schreinerei

A: 46,88 m2

RU: 28,920 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,155 m

RI 0.02
±0,00

-0,07

FB: F06

DB: UD 02/05 W02

Klassenraum BGJ Schreinerei

A: 80,41 m2

RU: 37,920 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,155 m

RI 0.03
±0,00

-0,07

FB: F06

DB: UD 02/05 W02

Gruppenraum NG

A: 46,88 m2

RU: 28,920 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,155 m

RI 0.04
±0,00

-0,07

FB: F06

DB: UD 02/05 W02

Integrierter Fachraum mit Lehrcafé

A: 98,81 m2

RU: 42,860 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,155 m

RI 0.06
±0,00

-0,07

FB: F11.1/F06

DB: UD Bestand/ UD02

Materiallager

A: 10,48 m2

RU: 13,259 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.18c
±0,00

-0,07

FB: F07

DB: UD 03

Lager Werkstücke

A: 11,66 m2

RU: 14,165 m

RH: 3,230 m

RH-UD

WN 0.20
±0,00

-0,07

FB: F07

DB: -

U/WR/WC D

B: 24,45 m2

RU: 36,288 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.23
±0,00

FB: F07.1

DB: UD 04

Pause Nahrung

A: 49,77 m2

RU: 29,030 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.F3
±0,00

-0,07

FB: F07

DB: UD 01

Pause Schreinerei

A: 52,96 m2

RU: 30,176 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.F5
±0,00

-0,07

FB: F07

DB: UD 01

Flur

A: 66,14 m2

RU: 55,6265 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI 0.F1
±0,00

-0,07

FB: F07

DB: UD 01/03

Flur

A: 53,41 m2

RU: 46,370 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI 0.F2
±0,00

-0,07

FB: F07

DB: UD 01/03

Treppe Ost

A: 25,54 m2

RU: 24,164 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI 0.T3
±0,00

-0,06

FB: F14

DB: -

Treppe West

A: 39,34 m2

RU: 27,590 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI 0.T2
±0,00

-0,06

FB: F14

DB: -

Vorbereitung NG

A: 46,88 m2

RU: 28,920 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,155 m

RI 0.05
±0,00

-0,07

FB: F06

DB: UD 02/05 W02

Flur

A: 26,57 m2

RU: 23,710 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI 0.F3
±0,00

-0,07

FB: F11

DB: UD 01

Sanitär D Lehrer

A: 2,17 m2

RU: 5,961 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.24b
±0,00

-0,07

FB: F07.1

DB: UD 04

Sanitär D

B: 12,00 m2

RU: 17,9205 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.24a
±0,00

FB: F07.1

DB: UD 04

Sanitär D Lehrer

A: 1,71 m2

RU: 5,4305 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.28b
±0,00

-0,07

FB: F07.1

DB: UD 04

Sanitär D

A: 7,97 m2

RU: 14,460 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WN 0.28a
±0,00

-0,07

FB: F07.1

DB: UD 04
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Bauabschnitt 2
Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar
Verstärkung UK
bauseits

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

Verstärkung UK
bauseits

verzug sichtbar

Verstärkung UK
bauseits

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

Verstärkung UK
bauseits

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

Verstärkung UK
bauseits

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

 RI 1OG HK 2  DN 12 

 RI 1OG HK 1  DN 12 
 RI 1OG HK 1  DN 12 

 RI T2 
 RI T2 

 DN 15 
 DN 12 

 RI T2 
 RI T2 

 DN 15 
 DN 12 

 RI 1OG HK  DN 50 

 RI 1OG HK  DN 50 

 RI WN  DN 32 

 RI HK Nord  DN 50 

 RI HK Nord  DN 50 

 RI WN  DN 32 

DN 32
RA= UKRID -10 cm

DN 25
RA= UKRID -10 cm

DN 25
RA= UKRID -10 cm

DN 25
RA= UKRID -58 cm

DN 25
RA= UKRID -27 cm

M= 918.7 kg/h

DN 25
RA= UKRID -27 cm

M= 1098.4 kg/h

DN 32
RA= UKRID -27 cm

M= 20.3 kg/h

DN 12
RA= UKRD -39 cm

 RI EG HK 1  DN 12 

 RI EG HK 1  DN 12 

Materialwechsel
zu Edelstahl

DN 12
RA= UKRID -48 cm
M= 19.2 kg/h

DN 25
RA= UKRID -28 cm

M= 786.3 kg/hDN 12
RA= UKRID -28 cm

M= 40.6 kg/h

M= 37 kg/h

DN 12
RA= UKRID -43 cm

DN 12
RA= UKRID -43 cm

DN 12
RA= UKRID -43 cm

M= 82 kg/h

DN 12

DN 12
RA= UKRD -47 cm

DN 12
RA= UKRID -11 cm

M= 121.2 kg/h

DN 12
RA= UKRID -28 cm

M= 426.8 kg/h

DN 20
RA= UKRID -27 cm

DN 20
RA= UKRID -38 cmM= 374 kg/h

DN 20
RA= UKRID -10 cm

DN 20
RA= UKRID -38 cm

Materialwechsel
zu Edelstahl

DN 12
RA= UKRD -34 cm

M= 20.3 kg/h
DN 12

Materialwechsel
zu Edelstahl

DN 32
RA= UKRID -43 cm

50% isoliert

DN 50
RA= UKRID -43 cm

DN 50
RA= UKRID -43 cm

DN 50
RA= UKRID -18 cm

M= 3369.4 kg/h DN 50
RA= UKRID -18 cm

M= 3369.4 kg/h DN 50
RA= UKRID -18 cm

M= 3369.4 kg/h

M= 672 kg/h

DN 25
RA= UKRID -27 cm

M= 813.4 kg/h

DN 25
RA= UKRID -27 cm

DN 25
RA= UKRID -10 cm

DN 25
RA= UKRID -10 cm

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

DN 25
RA= UKRID -33 cm

M= 588.6 kg/h

M= 767 kg/hDN 25
RA= UKRID -28 cm

DN 25
RA= UKRID -28 cm

M= 629.2 kg/h

DN 12
RA= UKRID -38 cm

M= 137.8 kg/h

DN 32
RA= UKRID -28 cm

M= 968.3 kg/h

DN 25
RA= UKRID -28 cm

M= 805.5 kg/h

DN 15
RA= UKRID -28 cm
M= 219.5 kg/h

DN 15
RA= UKRD -47 cm

DN 12
RA= UKRID -38 cm

M= 90.3 kg/h

DN 12
RA= UKRID -38 cm

M= 1187.8 kg/h

DN 32
RA= UKRID -28 cm

DN 32
RA= UKRID -13 cm

Leitungsverzug in
GK-Deckenkoffer

Revi 40x40

Leitungsverzug in
GK-Deckenkoffer

Leitungsverzug in
GK-Deckenkoffer

Leitungsverzug in
GK-Deckenkoffer

Leitungsverzug in
GK-Deckenkoffer

Leitungsverzug in
GK-Deckenkoffer

Revi 60x60

Revi 60x60

benötigte Abkofferung

50% isoliert
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Lufttopf

LufttopfLufttopfLufttopfLufttopfLufttopf

DN 32
RA= UKRID -33 cm

M= 1508.2 kg/h

38,75

M= 34.6 kg/h

DN 12
RA= UKRID -43 cm

15

M= 245.1 kg/h

DN 15
RA= UKRID -8.5 cm

DN 15DN 12 DN 12 DN 12

M= 105.2 kg/h

DN 12
RA= UKRID -8.5 cm

DN 12DN 12

M= 179.7 kg/h

DN 15
RA= UKRID -8.5 cm

DN 12

DN 12
RA= UKRID -8.5 cm

M= 107.7 kg/h

DN 12 DN 15

M= 261.6 kg/hDN 20
RA= UKRID -10 cm

DN 20
RA= UKRID -27 cm

DN 20
RA= UKRID -8.5 cm

M= 261.6 kg/h

Leitungsverzug sichtbar 
unter der Fensterbank

Leitungsverzug sichtbar 
unter der Fensterbank

Leitungsverzug sichtbar 
unter der Fensterbank

Leitungsverzug sichtbar 
unter der Fensterbank

Leitungsverzug sichtbar 
unter der Fensterbank

Leitungsverzug sichtbar 
unter der Fensterbank

Leitungsverzug sichtbar 
unter der Fensterbank

M= 141.5 kg/h

DN 12
RA= UKRID -8.5 cm

 RI 1OG HK 2  DN 12 

Revi 40x40 Revi 40x40 Revi 40x40 Revi 40x40 Revi 40x40

DN 32
RA= UKRID -10 cm

DN 32
RA= UKRID -10 cm

M= 1206 kg/h

DN 32
RA= UKRID -27 cm

M= 1467.7 kg/h

DN 32
RA= UKRID -43 cm

Revi 40x40

Verschiebung nicht möglich, 
auf Grund der platzierten HLS Installation in diesem Bereich

Trennung Bauabschnitt

LEGENDE ALLGEMEIN

Bereich ohne Sanierung

LEGENDE HEIZUNG

VL

RL

VL

RL

ENTL

VL

RL

SYMBOLE FÜR ROHRLEITUNGEN

Heizung VL

Heizung RL

Heizung VL im FB

Heizung RL im FB

Entleerung

Bestand Heizung VL

Bestand Heizung RL

Absperrventil

Strangregulierventil Pumpe

Motorantrieb

Heizkörper

Zonenventil

Brandschutzschale
Heizung

Bauvorhaben:
Generalsanierung Berufsschule
Thomas-Ehemann-Straße 13b

97318 Kitzingen

Ausführung
Heizung

Erdgeschoss Teil 2
BA2

M=1:50
Stand: 29.04.2026
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