
PV ( Photovoltaik ) - Anlage

TrinaSolar
Vertex S+
455 Wp
TSM-NEG9R.28
Modul-Maße:
1762 x 1134 x 30 mm

PV Unterkonstruktion für Gründächer
K2 System - Dome 6 Xpress

Wechselrichter Halle
SMA Tripower Storage X30

Wechselrichter Foyer
Fronius International, Symo GEN24 12.0 SC

Blitzschutz

Blitzschutz / Fangleitung AL

Universalverbinder

Fangstange

Ableitung mit Trennstelle

Lichtband 12.50x2.00 m
25 m²

Lichtband 9.60x2.00 m
19 m²

Lichtband 9.60x2.00 m
19 m²

Attika h= 53.2 cm
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UG Bestand
OK FFB = ± 0.00
429.72 m üNN

Lichtkupeln
1,04x1,04 m

Lichtband 9.60x2.00 m
25 m²

Extensivbegrünung

Extensivbegrünung

Buchhaldenschule

Extensivbegrünung

Extensivbegrünung

Extensivbegrünung

ca. 45 x 26 = 1170 m²
Dachfläche ohne Lichtbänder
= 981m²

Aufkantung Aufsatzkranz = 29 cm

Aufkantung Aufsatzkranz = 29 cm

Aufkantung Aufsatzkranz = 29 cm
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19 m²

Aufkantung Aufsatzkranz = 24 cm
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Dach 1
Sporthalle
980 m²
Trapezblech

Dach 2
Geräte UG
160 m²
Trapezblech

Dach 3 Variante 1
Foyer EG
260 m²
Trapezblech

Dach 4
Umkleiden UG
130 m²
Stahlbeton

Dach 6
Überdachung 1
Kies
40 m²

Dach 6
Überdachung 2
Kies
55 m²

Dach 5
Kerni
95 m²

Dach 6
Überdachung 3
Kies
45 m²

Eternitverkleidung 1
200 m²

Eternitverkleidung 2
60 m²
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Aufsatzkranz neu = 50 cm

Aufsatzkranz neu = 100 cm
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Attika h= 58.1 cm

Attika h= 54.8 cm

Attika h= 61.6cm

TP +26cm
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Attika h= 53.2 cm

HP +36.4 cm
OK Stahlbetondecke

TP +26cm
OK Trapezblech

TP +26cm
OK Trapezblech

Schwanenhals

Dachlüfter
Dachlüfter

Entlüftung Sanitär

Entlüftung Sanitär

Entlüftung Sanitär
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OK Trapezblech
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UG Bestand
OK FFB = ± 0.00
429.72 m üNN

Lichtkupeln
1,04x1,04 m

Photovoltaikanlage
232 m²

Extensivebegrünung

Buchhaldenschule

Extensivebegrünung

ca. 45 x 26 = 1170 m²
Dachfläche ohne Lichtbänder
= 981m²Aufkantung Aufsatzkranz = 29 cm
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25 m²

Lichtband 9.60x2.00 m
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Dach 1
Sporthalle
980 m²

Dach 3
Foyer EG
260 m²

Eternitverkleidung 1
200 m²

Eternitverkleidung 2
60 m²

Auf Über-
dachung
1 geleitet

Auf Über-
dachung
1 geleitet

TP +27cm
OK Trapezblech

Attika h= 63.9 cm

Attika h= 51.3cm

TP +26cm
OK Trapezblech

HP +29.2 cm
OK Trapezblech

Kiesstreifen umlaufend 50cm
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