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- Alle Maßangaben beziehen sich auf OKFF. Bezugshöhe für die Ausführung ist der Meterriss.
- Wandverstärkungen, Unterkonstruktionen, Wandschutz, Handlauf etc. sind aus der sonstigen KFP- Ausführungs- und Detailplänen zu 
entnehmen.
- Gemäß VOB/B §3 sind alle Maße durch den Ausführenden eigenverantwortlich zu prüfen; etwaige Unstimmigkeiten sind der Bauleitung 
und dem Planverfasser unverzüglich mitzuteilen.
- Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang in den Plänen der Fachplaner für Tragwerksplanung, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, etc.  Bei 
Maßdifferenzen 
  zwischen Architekten-, Statik- und den Plänen der Fachingenieure ist vor Ausführung Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung oder 
Architekten zu nehmen.
- Diese Zeichnung darf ohne vorherige Genehmigung des Planverfassers weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für ein anderes 
als auf dem 
  Plankopf ausgewiesenes Bauvorhaben genutzt werden.
- Die Weitergabe dieser Zeichnung an Dritte ist ohne vorherige Zustimmung des Planverfassers untersagt. 
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BRANDSCHUTZ

SCHALLSCHUTZ

TÜREN - dB-ANGABEN

WÄNDE - dB-ANGABEN

Sämtliche dB-Angaben in dieser Zeichnung beziehen sich auf ein bewertetes Bau-Schalldämm-Maß (R´w) nach DIN 4109. 
Auf entsprechende Vorhaltung (Rw) ist zu achten! Sollten gegenüber den beauftragten Leistungen und / oder im Bestand bereits 
ausgeführten Bauteilkonstruktionen Abweichungen bestehen, sind diese vom AN dem AG und dem Architekten umgehend mitzuteilen.

Die Anforderungen werden an das gesamte Türsystem, das aus Türblatt, Zarge, Falzdichtungen und Bodendichtungen besteht, gestellt. 
Die Anforderung bezieht sich auf das bewerte Bau-Schalldämm-Maß im eingebauten, betriebsbereiten Zustand.

Die Ständerwand muss auf die Rohdecke gestellt werden und ist bis zur Decke nach oben zu führen. Die Anschlüsse an der Decke und 
Wände sind akustisch dicht auszuführen. Für Montagewände gelten die Verarbeitungsregeln nach DIN 18181. Der Hersteller der 
Ständerwände muss die geforderte Schalldämmung garantieren. Andere Ständerwandkonstruktionen (z. B. geringere Dicke, andere 
Ständerprofile etc.) können eingesetzt werden, wenn für die geforderte Schalldämmung ein Prüfzeugnis vorliegt.

PLANLEGENDE
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STANDORTENTWICKLUNG St. Barbara Hospital 
Umbau zu einer Stroke Unit
Barbarastraße 1
45964 Gladbeck

Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH

Barbarastraße 1
45964 Gladbeck

BRANDSCHUTZ

BMZ Brandmeldezentrale
RA Rauchabzug
RWA Rauch- und Wärmeabzug
2.RW Zweiter Rettungsweg
A/B Baustoffklassen

Feuerlöscher

Rettungsweg

Auslösestelle Rauchabzug
Druckknopfmelder

F30 Wand feuerhemmend
F60 Wand hochfeuerhemmend
F90 Wand feuerbeständig
F120 Wand hochfeuerbeständig
F180 Wand höchstfeuerbeständig
BBW Bauart Brandwand

fh

Brandwand
Wandhydrant

hfh
fb

BW
BBW
hhfb
hfb

T30 (T fh) feuerhemmende Tür EI230C 
T30 RS feuerhemmende Tür/ Rauchschutz
T90 (T fb) feuerbeständige Tür EI290C
RS  (Rds) Rauchschutz CS200
DS dichtschließende Tür SaC5 

F

AR

D

LW

Bodeneinlauf

RAUMSTEMPEL
2 Bett Zimmer
1.00 
001
NUF: 35,00 m²
RU:   28,80 m

- y.yy OKRD

- y.yy

+ x.xx

x.xx OKFF

OKR/UKR Ober/ Unterkante Rohbau

OKF/UKF Ober/ Unterkante fertig
Stahlbeton
Mauerwerk

Abbruch

Bestand

Trockenbauwand

Neubau

unbewerter Beton

Tür Bestand

Tür neu

Schiebetür Bestand

Schiebetür neu

Abbruch

Neubau

Wandnische
Wanddurchbruch

Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch
WandschlitzWS

FD

WN
WD

DD

Mineralwolle

EPS

Raumname 
Funktionsbereich DIN 13080
Raumnummer
Grundfläche
Raumumfang

von Planung ausgenommen

BE

OTS Obentürschließer (Gleitschienen)
AUTO Automatikantrieb
AUTO-T Automatikantrieb mit Taster
FTS Freilauftürschließer
FEST Feststellanlage

GT Glastür
HT Holztür
HTG Holztür mit Glasausschnitt
STBT Stahlblechtür
AGR Alu-Glas-Rohrrahmenanlage

VSG Verbundsicherheitsglas
ESG Einscheibensicherheitsglas 
SSG Sonnenschutzverglasung

OK FF Oberkante Fertigfußboden
OK RF Unterkante Rohfußboden
UK RD Unterkante Rohdecke
BRHF Brüstungshöhe fertig über OK FF
BRHR Brüstungshöhe fertig über OK RF
OK  Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
UZ Unterzug
ÜB Überzug
RD Rohdecke
RF Rohfußboden
FF Fertigfußboden

LH Lichte Höhe
RH Raumhöhe
AHD Abgehängte Decke
AS Absturzsicherung
WV Wandverstärkung
REV Revisionsöffnung
DF Dehnungsfuge
FB Fugenband
HTA Halfenschiene
RH Rohrhülse
RR  Regenrohr
MF Mineralfaser
MET Metall
HK Heizkörper

ZT Zugtaster
BO Backofen
MW Mikrowelle
KS Kühlschrank
GFS Gefrierschrank
WM Waschmaschine
SPM Spülmaschine

Rolladen

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN ELEKTROGERÄTE

TÜREN

VERGLASUNG

SONNENSCHUTZ

Sonnenschutz (Raffstore außen)
Jalousie (innen)
Motor

PLANSYMBOLE

T30 (T fh) feuerhemmende Tür EI230C 
T30 RS feuerhemmende Tür/ Rauchschutz
T90 (T fb) feuerbeständige Tür EI290C
RS  (Rds) Rauchschutz CS200
DS dichtschließende Tür SaC5 
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Festeinbauten/ Möbel/ Sanitär erfolgt über Werkplanung Tischler/ Raumblätter KFP

Festeinbauten/ Möbel/ Sanitär erfolgt über Bauherr / Medizintechnik

Festeinbauten/ Möbel/ Sanitär Bestand

Festeinbauten/ Möbel/ Sanitär bauseits erfolgt über Bauherr

Loses Mobiliar/ Sanitär erfolgt über Fachpläner ITB

INDEX DATUM NAME ÄNDERUNG
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Alfredstraße 155 45131 Essen
Tel:   +49 (201) 84 275-0
Fax:  +49 (201) 84 275-75
Web: info@architekten-kfp.de
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T 90

RS

3-Bettzimmer
2135

28.48 m²

3-Bettzimmer
2137

28.48 m²

3-Bettzimmer

DU
2136

2.51 m²
NZ
2137

3.68 m²

NZ
2135

3.68 m²

2-Bettzimmer
2134

23.56 m²

NZ
2134

3.64 m²

Vorr. WC
2133

5.71 m²

Pers. WC
2133/1

2.48 m²

Geräte
2133

5.51 m²

Flur
2H1

28.43 m²

2-Bettzimmer
2090

2-Bettzimmer
2089

19.37 m²

Bad
2089

3.90 m²

2-Bettzimmer
2088

18.84 m²
Bad
2088

4.11 m²

Personal
2045

2.81 m²
WC

Lager
2045

16.89 m²

2-Bettzimmer
2046

16.19 m²

2-Bettzimmer
2047

2047

Bad
2046

3.64 m²

Flur
2I2

8.12 m²
SDP
2094

26.46 m²

Aufenth. b
2093

22.66 m²

3-Bettzimmer
2043

27.31 m²

2-Bettzimmer
2042

22.56 m²

2-Bettzimmer
2041

22.28 m²

4-Bettzimmer
2040

37.25 m²

WC
2042

2.01 m²

WC
2041

2.07 m²

WC
2040

2.98 m²

Dusche
2043

3.48 m² WC
2043

1.79 m²

Schleuse
2043

4.66 m²

Flur
2F2

26.42 m²

Bad
2044

16.19 m²

Aufzug 4
2AUF_4

9.27 m²
TRH E
2TRH_E

26.34 m²

Flur
2G1

33.80 m²

Vers.
2087

4.79 m²
DU
2088

2.41 m²

DU
2085

2.41 m²
NZ
2084

3.63 m²

Entsorg
2083

7.09 m²
Unrein
2082

9.15 m²

3-Bettzimmer
2084

21.32 m²
Chemotherapie

Abst.
2081

3.23 m²

Aufenhalt
2080

16.71 m²

TRH K
2TRH_K

18.49 m²
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Bauart BW

Bauart BW

Bauart BW

Bauart BW

Bauart BW

2144
U/B

2143
2-BETT

2141
2-BETT

2140
2-BETT

2138
2-BETT

2137
2-BETT

2135
2-BETT

2134
Personal

2133/2
Entsorgung

2044
Stationsbad

2099/1
WC

2096/1
WC

2096
2-Bett

2094
Arb. Rein

2043
Betriebsmittel / Lager

2040/3
Stationsleitung

2040/2
Bereitschaft Stroke

2143
WC

2141
WC 2140

WC 2138
WC

2137
WC

2135
WC

fh

2040/1
Personal-WC

2043/1
ELT

2133/1
Arb. Unrein

2139
Wasserkisten

2136
Dusche

2099
2-Bett

2087
B-WC-H 

2086
B-WC-D

2093
Stützpunkt

2I2
Flur

2I1
Flur

2I2
Flur

fh

fb 47dB

2098
Teeküche

2041/1
Pumi

fh

2041
Oberarztzimmer

2042
Arztzimmer Doku.

2142
Labor
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Etappenlauf- Neuro. Therapie
Bodenintarsie mit Handlauf

Notfallwagen

LH 3,00

Verdunklung/ Rollo

Handtücher, 
Pflegeartikel, 
Hygieneartikel

Ebenerdige 
Dusche
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T30 RS
T_2_2043_1

FLT
T90 
T_2_2043

T30 RS 
FLT 32dB
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Kirsch Kühlschrank

DS 37dB
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Ultraschall

Türklingel mit 
Gegensprechanlage
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DS 37dB
T_2_2042
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Kaffemaschine
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Dräger-Gasmanagement
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BRH 90cm
U-Wert: 1,20

35 dB

BRH 90cm
U-Wert: 1,20
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T_2_2093
DS-OTS
Bestand

ABSTURZSICHERUNG

Fenster blind
Fensterbank 
NEU

Fenster blind
Fensterbank 
NEU

DS 37dB
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DS 37dB
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T90 RS
Bestand

FLT 

FLT 
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FLT FLT FLT 
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UZ 30/50 vorh. RB Lücke bis 
UKRD.Trockenbau 
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Spritzschutz

Bodenaufbau: Bestand
PVC                                 5 mm
Zementestrich               45 mm 
Ethafoam                          5mm 
Rohdecke

Handwaschpl.
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Abfallbehälter
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DS 
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2,135

GK Verkleidung 
Oberlichter

Vorsatzschale
für Wandhydrand

BKE

U/B
2144
NUF: 23,77 m2

RU: 23,51 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

2-BETT
2143
NUF: 28,75 m2

RU: 24,86 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

2-BETT
2141
NUF: 28,95 m2

RU: 24,92 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

2-BETT
2140
NUF: 28,66 m2

RU: 24,835 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

2-BETT
2138
NUF: 28,86 m2

RU: 24,895 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

2-BETT
2137
NUF: 28,89 m2

RU: 24,895 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

2-BETT
2135
NUF: 28,82 m2

RU: 24,905 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

Personal
2134
NUF: 19,59 m2

RU: 18,085 m
ADH: 2,70 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

Arb. Unrein
2133/1
NUF: 9,85 m2

RU: 12,81 m
ADH: 2,70 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: Fliesen

Arb. Rein
2094
NUF: 30,19 m2

RU: 23,91 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

2-Bett
2099
NUF: 24,85 m2

RU: 20,595 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: ---
Wandbelag: GF

Wasserkisten
2139
NUF: 2,02 m2

RU: 5,555 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: GK
Wandbelag: Unbestimmt

WC
2143
NUF: 3,84 m2

RU: 8,425 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen

GK
Wandbelag: Fliesen

WC
2141
NUF: 3,85 m2

RU: 8,435 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen

GK
Wandbelag: Fliesen

Dusche
2136
NUF: 2,17 m2

RU: 5,72 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GK
Wandbelag: Unbestimmt

Betriebsmittel / Lager
2043
NUF: 27,88 m2

RU: 26,67 m
ADH: 3,08 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: GF

ELT
2043/1
NUF: 7,56 m2

RU: 11,045 m
ADH: 3,27 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Estrich, unbehandelt
Deckenbelag: Unbestimmt
Wandbelag: Unbestimmt

Stationsleitung
2040/3
NUF: 13,27 m2

RU: 14,925 m
ADH: 3,27 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: GF

2-Bett
2096
NUF: 26,94 m2

RU: 21,825 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: ---
Wandbelag: GF

WC
2140
NUF: 3,85 m2

RU: 8,445 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen

GK
Wandbelag: Fliesen

WC
2138
NUF: 3,85 m2

RU: 8,405 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen

GK
Wandbelag: Fliesen

WC
2137
NUF: 3,85 m2

RU: 8,435 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen

GK
Wandbelag: Fliesen

WC
2135
NUF: 3,84 m2

RU: 8,415 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen

GK
Wandbelag: Fliesen

Personal-WC
2040/1
NUF: 4,14 m2

RU: 8,145 m
ADH: 2,70 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: Fliesen/GF

Flur
2I2
NUF: 114,92 m2

RU: 90,675 m
ADH: 3,00 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Langfeld MF
Wandbelag: GF

Flur
2I1
NUF: 10,06 m2

RU: 16,805 m
ADH: 3,00 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: ---
Wandbelag: GF

Pumi
2041/1
NUF: 3,57 m2

RU: 7,75 m
ADH: 2,70 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: Fliesen/GF

B-WC-H 
2087
NUF: 2,60 m2

RU: 6,50 m
ADH: 2,70 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GK
Wandbelag: Fliesen

B-WC-D
2086
NUF: 2,59 m2

RU: 6,485 m
ADH: 2,70 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GK
Wandbelag: Fliesen

DU 2085
NUF: 2,12

Bad 2084
NUF: 3,16

3-Bett Chemo Zimmer
NUF: 21,15

IT
NUF: 3,23

Unrein
NUF: 9,15

LAGER
NUF: 9,62

ELT
NUF: 4,53

Oberarztzimmer
2041
NUF: 17,27 m2

RU: 16,89 m
ADH: 3,27 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: GF

Arztzimmer Doku.
2042
NUF: 21,15 m2

RU: 19,505 m
ADH: 3,27 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: GF

ELT
NUF: 4,69 m2

RU: 9,585 m
RH:                        3,675m

Labor
2142
NUF: 2,09 m2

RU: 5,62 m
ADH: 2,50 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GK
Wandbelag: Fliesen
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Garderobenhaken

WC
2099/1
NUF: 6,45 m2

RU: 11,095 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: Fliesen

Stützpunkt
2093
NUF: 25,69 m2

RU: 23,275 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Kühldecke
Wandbelag: GF

Bereitschaft Stroke
2040/2
NUF: 18,70 m2

RU: 21,30 m
ADH: 3,27 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: GF

Stationsbad
2044
NUF: 11,42 m2

RU: 13,755 m
ADH: 2,70 m
RH:                3,985m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: Unbestimmt

WC
2096/1
NUF: 6,10 m2

RU: 11,18 m
ADH: 3,24 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: Fliesen

Entsorgung
2133/2
NUF: 11,89 m2

RU: 15,96 m
ADH: 2,70 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Kautschuk
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: Unbestimmt

Teeküche
2098
NUF: 7,24 m2

RU: 10,90 m
ADH: 2,70 m
RH:                        3,675m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster MF 62,5 
Wandbelag: GF

D

B
A

19.03.26 HC Fortführung der Ausführungsplanung

C 30.03.26 HC Höhe Rohdecke ergänzt / Stationsbad Änderung

D 24.04.26 TN Personalaufenthalt, Entsorgung, Unrein, Rein, Stützpunkt, WC-Besucher, Beh. WC

MSR
1,20x80x20

MSR
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