
Dokumentenzustand

Entwurf

Sachgebiet

Kläranlagenprojekte

Organisationseinheit
AW

Maßstab

ohne 

Blattgröße

A0 / A1 / A3

Fachgebiet

Anlagenbau

Blattzahl
1 / 1

ÄnderungsstandDokumentennummer

Datum Name

Erstellt

Überarbeitet

Geprüft

Willy-Brandt-Allee 26
45891 Gelsenkirchen

Tietz2025-07-08

Rev.02

GKW Bitterfeld

Chemikalien-Dosierung Anaerobie

Natronlaugetank

Nutzvolumen 30 m³

Kalilauge

Nutzvolumen 30 m³

Harnstoff/OMYA

Nutzvolumen 30 m³

Mischpumpe

Dosierpumpe 6

0-150 l/h

Dosierpumpe 5

0-150 l/h

Dosierpumpe 3

0-150 l/h

Dosierpumpe 1

0-150 l/h

Befüllung

Vorlagebehälter

Biogasaufbereitung

Reserve für alle Dosierstellen

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.3 

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.1

Q = 15 l/h

Q = 15 l/h

Aufstellung im Wärmetauschergebäude

Dosierpumpe 2

0-150 l/h

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.2

Dosierpumpe 4

0-150 l/h

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.4

Q = 15 l/h

Q = 15 l/h

Q = 15 l/h

Q = 15 l/h

Dosierpumpe 5

0-150 l/h

Dosierpumpe 3

0-150 l/h

Dosierpumpe 1

0-150 l/h

Reserve für alle Dosierstellen

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.3 

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.1

Q = 15 l/h

Aufstellung im Wärmetauschergebäude

Dosierpumpe 2

0-150 l/h

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.2

Dosierpumpe 4

0-150 l/h

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.4

Q = 15 l/h

Q = 15 l/h

Q = 15 l/h

Q = 15 l/h

Dosierpumpe 5

0-410 l/h

Dosierpumpe 3

0-410 l/h

Dosierpumpe 1

0-410 l/h

Reserve für alle Dosierstellen

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.3 

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.1

Q = 7,5 l/h

Aufstellung im Wärmetauschergebäude

Dosierpumpe 2

0-410 l/h

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.2

Dosierpumpe 4

0-410 l/h

Anaerobreaktor

Rezirkulation

1.4

Q = 7,5 l/h

Q = 7,5 l/h

Q = 7,5 l/h

Q = 7,5 l/h

Befüllung ab LKW

Befüllung ab LKW

Befüllung ab LKW


