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Sporn Bestandsmauer

Sporn Bestandsmauer
Sporn Bestandsmauer

Schulhof S-14DN 1000 NEU
S= 182,4,

Bauteil B S-18BESTANDD= 183,17S= 182,04H= 1,13m

Bestand STZ DN100

TS 14.2

Bestand
DN100
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Schulhof S-1xDN 1000 NEU
S= 182,6
D= 183,40

D= 183,24
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RS=-0.74/ -0.70 BTC FFB 2.UG 176.55

1.0%

RS=1.20/ 1.28 BTC FFB 2.UG 176.55
1.5%RS= -695mm u. FFBOK Schacht 178,65

Schacht neu
OK 189,14

Hauff HSI 150
Flansch und Systemdeckel
2 Lagen mit 

je 4 DichtungenOberkante Doppeldichtpackung=OK Rohboden +1,5 m

Hauff HSI 150Doppeldicht-Packung mit Systemdeckel
OK=OKRB +2 m
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2 Lagen mit je 4x DN 110bereits verlegt

Wandleuchte
Fassade

Wandleuchte
Fassade

Wandleuchte
Fassade

Wandleuchte
Fassade

2xDN50H= OK Gelände -40cm

1x DN 50
H=OK Gelände - 45cm

1xDN50H= OK Gelände -40cm

 Leerrohre: Bodenauslass ca 2 m

KöcherfundamentMastleuchte

PollerleuchteWegleuchte

UV S01 21/1

Kabelzugschacht:
LxBxT: 100x100x100cm

UV S01 20/1

UV S03 12/01
UV S03 13/01

DN50
OK=OK-Gelände-65cm

DN50
OK=OK-Gelände-65cm

Wandleuchte
Fassade UV S01 21/4

UV S01 20/3

UV S01 21/3

DN50

- Leerrohre / Kabelauslaß ca. 2m
- Köcherfundament (Leistungsumfang 
Außenanlagenbauer)
für Mastleuchte 
(Kunststoffrohre in Beton)

je DN40Auslass ca. 2mTürsprechstelle

Kabelzugschacht:
LxBxT: 
60x60x60cm
Abdeckung Blech

UV S01 21/2

UV S01 20/2

DN50OK=OK-Gelände-65cm

Verbindung zu Ringerder

je DN110

RingerderOK Gelände -80cm

Durchführung für 
Ringerder
ø 20mm

Elektro Kabelschutzrohr aus PVC-U 
DIN 8061, DIN 16873
2xDN 110
OK=OK-Gelände -60cm

Kabelzugschacht:
LxBxT: 
60x60x60cm
Abdeckung Blech

NYM-J 5x10 mm²

LWL-Leitung

UV S03 13/02

UV S03 12/02

Kabelzugschacht:
LxBxT: 
100x100x100cm
Abdeckung ca.:
80x80cm LWL-Leitung

NYM-J 5x10 mm²

Elektro Kabelschutzrohr 
aus PVC-U 
DIN 8061, DIN 16873
3xDN 110
OK=OK-Gelände -60cm

LWL-Leitung
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OK Fensterbank neu: 1.10m ü.FFB
BRH roh neu: 1.17m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 1.10m ü.FFB
BRH roh neu: 1.17m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 1.10m ü.FFB
BRH roh neu: 1.17m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 1.10m ü.FFB
BRH roh neu: 1.17m ü.RFB

Lichtgraben Bestand

Lichtgraben Neu

ZEICHENBEREICH

WD 30/15 (K)OK = UK Rippe -10 cm

KB Ø 12 (S)

KB Ø 7 (K)

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

95.36 m²
43.48 m
134.35 m²

-3.42

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-3.55
OK RFB

Parkett
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerUG 1

3.09 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Zeichensaal

15.00 cm

BT C -1.01
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UK Abhanghöhe 2,595 m ab OK FFB

UK Abhanghöhe 2,745 m ab OK FFB
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F90-Verglasung

T30-RS

D
S

D
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1% der Grundfläche

-1.25  OK FFB

±0.00 OK FFB = 183.44 ü. NN

-0.07 OK RFB = 183.37 ü. NN

±0.00 OK FFB = 183.44 ü. NN

-0.07 OK RFB = 183.37 ü. NN
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Perimeterdämmung 80 cm unter OK Gelände und mind. 30 cm über Gelände OK

mobile Bühne
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Abbruch + Entsorgung Teilbereich Rippendecke 

Perimeterdämmung 80 cm unter OK Gelände (OK +3.50)

Perimeterdämmung 16 cm gegen Erdreich / 24 cm gegen Außenluft
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Schotter 0/23 mm überStützenfuß der Winkelmauer

Gebäudefuge

EG
 - 

1.
 O

G
:

11
 S

TG
; 1

5.
9/

31

EG
 - 

1.
 O

G
:

11
 S

TG
; 1

5.
9/

31

unter der Treppe Hohlraum schließen
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AULA
nur für schulische Veranstaltungen
Erhalt Bodenbelag Naturstein mit
FB-Heizung

Hlz 12-1.4-lla, d = 24 cm
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4 
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Treppe: 15.9/29

Ausfädelung Lüftungs-kanal darunter Vitrine
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OK Fensterbank neu: 1.10m ü.FFB
BRH roh neu: 1.10m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 1.10m ü.FFB
BRH roh neu: 1.10m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 1.10m ü.FFB
BRH roh neu: 1.10m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 1.10m ü.FFB
BRH roh neu: 1.10m ü.RFB
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WDVS
Mineralwolle neu

OK Mauer

WDVS
Mineralwolle neu

Treppe und Geländer EG - 1.OG: neu  20 STG15.7/30.7cm

NA

NA

NA

StM

FSA

StM
FSA

Aufzug: Kabinengröße1.10 x 2.10mEG: beidseitig begehbar

Lichtgraben

U
Z:

   
2,

66
m

 ü
.R

FB

NA

H
lz

 1
2-

1.
4-

lla
, d

 =
 2

4 
cm

Sohle Lichtschacht 186.85 ü. NN. = +3.41

Sprechstelle,
Klingelanlage
in WDVS

Anschluss Active Board,Steuertableau anstatt Pult

E 230 V
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, d
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StB-Wand Bestand

Rohd. 1,4

Rohd.1,4

Treppe 1. UG - EG Bestanddazugehöriges Geländer: neu

WD RU Ø 22 (B)Achse = UKD -19

WD 20/30OK=UKD -230 cm

WD 20/30OK=UKD -230 cm

WD 30/15OK=UKD -10 cm

WD RU Ø 7 (S)Achse = UKD -13

DD E 35/15

WD E 40/20OK=UK Rippe -10cm

WD E 40/15OK=UK Rippe -16cm

WD E 40/15OK=UK Rippe -16cm

WD E 40/20OK=UK Rippe -10cm

WD E 50/20OK=UK Rippe -10cm

WD RU Ø 20 (L)Achse = UKD -47

WD 20/30OK=UKD -230 cm

Hlz 12-1.4-lla, d = 24 cm

KB Ø 6 (S)

KB Ø 12 (S)

KB Ø 26 (S)

BD 85/ 40 (L)

KB Ø 15 (S)

KB Ø 26 (S)

KB Ø 6 (S)

WD 20/ 15OK=UKD -10 cm

WD 20/ 15OK=UKD -10 cm

KB Ø 12 (S)
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WD E 40/15OK=UK Rippe -16cm

WD E 40/20OK=UK Rippe -10cm

WD E 40/20OK=UK Rippe-10cm

BD E 60/15

WD RU Ø 23 (L)Achse = UKD -47

WD RU Ø 23 (L)Achse = UKD -47

WD E 50/20OK=UK Rippe -10cm

WD RU Ø 22 (B)Achse = UKD -19

BD 15/40 (K, S)

DD E / BD E65/15

Rohd. 1,4

Anschluss Active BoardSteuertableau anstatt Pult

Anschluss Active BoardSteuertableau anstatt Pult

AnschlussWasser + Abwasserfür Küche nötig!Küche gemäßVorgabe Schule

2.
59

2.
59

KB Ø 17 (S)

Hlz 12-1.2-lla, d = 17,5 cm

KB Ø 12 (S)

WD 134/40OK=UK UZ

Deckenöffnung schliessenStB-Decke

Taster alsE-Öffner

WD RU Ø 10 (L)Achse=OK FFB +35 cm

WD 30/ 16OK=UK Rippe -11 cm

WD 20/10OK=UKD -11 cm

WD 15/ 15OK=UK Rippe -10 cm

BD 20/ 30 (S)

KB Ø 12 (S)

G
et
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E 230 VFV

FV R
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d.
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,4

R
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d.
 1

,4

offen stehend

of
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n 
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en

d

WD 25/15OK=UKD -5.5 cm

WD 25/15OK=UKD -5.5 cm

WD E 40/15OK=UK Rippe - 16cm

WD RU Ø 6 (L)Achse=UKD -193.5 cm

WD RU Ø 12 (S)Achse=UK Rippe -10 cm

WD 30/ 25OK=UK Rippe -13.5 cm

WS 20/270/7OK=UKD -2.5 cm

WD 30/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 20/15OK=UK Rippe -10 cm
WD 20/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 30/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 30/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 30/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 55/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 55/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 55/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 55/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 50/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 25/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 60/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 40/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 40/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 30/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 40/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 40/15OK=UK Rippe -10 cm

WD 40/15OK=UK Rippe -10 cm

H
lz

 1
2-

1.
4-

lla
, d

 =
 1

7,
5 

cm

H
lz

 1
2-

1.
4-

lla
, d

 =
 1

7,
5 

cm

Hlz 12-1.4-lla, d = 17,5 cm
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Hlz 12-1.4-lla, d = 17,5 cm

H
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H
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, d
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H
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Hlz 12-1.4-lla, d = 17,5 cm

Hlz 12-1.4-lla, d = 17,5 cm

H
lz

 1
2-

1.
4-

lla
, d

 =
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H
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Hlz 12-1.4-lla, d = 17,5 cm

Hlz 12-1.4-lla, d = 17,5 cm

H
lz

 1
2-

1.
4-

lla
, d

 =
 1

7,
5 

cm

Hlz 12-1.4-lla, d = 17,5 cm

Hlz 12-1.4-lla, 
d = 17,5 cm

Hlz 12-1.4-lla, 
d = 17,5 cm

Hlz 12-1.4-lla, 
d = 17,5 cm

Hlz 12-1.4-lla, 
d = 17,5 cm Hlz 12-1.4-lla, 

d = 17,5 cm

Hlz 12-1.4-lla, 
d = 17,5 cm

Hlz 12-1.2-lla, d = 17,5 cm

Hlz 12-1.2-lla, 
d = 17,5 cm

H
lz
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, d
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Hlz 12-1.2-lla, d = 17,5 cm
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OL Blende 0.35
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WD 15/ 15OK=UK Rippe -17,5 cmWD 15/ 15OK=UK Rippe -17,5 cm

WD 30/ 15OK=UK Rippe -10 cm
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Sturz 2,60 ü. FFB

Sturz 2,60 ü. FFB
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Sturz 2,25 ü. FFB

Sturz 2,25 ü. FFB

Sturz 2,25 ü. FFB

Sturz 2,25 ü. FFB

Sturz 2,25 ü. FFB

Sturz 2,60 ü. FFB

Sturz 2,60 ü. FFB

Sturz 2,60 ü. FFB

Sturz 2,25 ü. FFB

Sturz 2,60 ü. FFB

OL Blende 0.35Sturz 2,60 ü. FFB
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Sturz 2,52 ü. FFB
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Sturz 2,60 ü. FFB
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2x TH 2.41 ü. FFB

2x TH 2.41 ü. FFB

Hlz 12-1.2-lla, d = 17,5 cm

NA

NA

li. Durchgang 2,17 ü. FFBUK Sturz 2,25 m ü. FFB
li. Durchgang 2,17 ü. FFBUK Sturz 2,25 m ü. FFB

Hlz 12-1.2-lla, d = 17,5 cm

WD 30/ 25OK=UK Rippe -11 cm

OK=UKD -10 cm

WD 60/30OK=UKD -10 cm

WD 60/30

OL Blende 0.35Sturz 2,60 ü. FFB

KB Ø 22 (B)

1.
51

5

2.
36

5

DD E
50/20

WD RU Ø 12 (S)Achse=UK Rippe -13.5 cm

offen stehend

180°-öffnend,offen stehend

E 24V DC

of
fe

n 
st
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en

d

offen stehend

StM
FSA

offen stehend

775

83

St
ur

z 
2,

25
 ü

. F
FB

St
ur

z 
2,

25
 ü

. F
FB

U
Z 

2,
66

m
 ü

.R
FB

TH
 2

.1
05

 ü
. F

FB
O

L 
Bl

en
de

 0
.3

45

NA

Taster alsE-Öffner

WD 80/ 30OK=UK Rippe -10 cm

BD 60/ 30 (L)

KB Ø 27 (L)Achse= UKD -22

KB Ø 8 (L)Achse= UKD -20

KB Ø 8 (L)Achse= UKD -13

WD RU Ø 26 (K,S)Achse= UKD -25

WD RU Ø 26 (K,S)Achse= UKD -25

3.455

3.44

WD RU Ø 30 (H)Achse= UKD -25.3
WD RU Ø 30 (H)Achse= UKD -25.3

WD RU Ø 20 (L)Achse= UKD -20.5

WD RU Ø 12 (L)Achse= UKD -14

WS 20/307.5/10OK=UKD -0 cm
WD RU Ø 6 (L)Achse= UKD -23.5WD RU Ø 20 (L)Achse= UKD -20.5

WS 10/157.5/7OK=UKD -0 cm

WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm

WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm
WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm

WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm

WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm

WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm
WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm

WS 15/307.5/6UK= OKRB +0 cm

WS 20/307.5/10OK=UKD -0 cm

WS 15/307.5/6UK= OKRB +0cm

ST
H
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 ü
.F
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STH 2.505 m ü.FFB

Sturz 2,25 ü. FFB

Hlz 12-1.4-lla, 
d = 17,5 cm
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BRH Bestand 1,80m ü. FFB?

BR
H

 B
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 1
,9

8m
 ü

. R
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BR
H

 B
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 1
,7

85
m

 ü
. F

FB

OK Fensterbank neu: 2.07m ü.FFB
BRH roh neu: 2.01m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 2.07m ü.FFB
BRH roh neu: 2.01m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 2.07m ü.FFB
BRH roh neu: 2.01m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 2.07m ü.FFB
BRH roh neu: 2.01m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 2.07m ü.FFB
BRH roh neu: 2.01m ü.RFB

OK Fensterbank neu: 2.07m ü.FFB
BRH roh neu: 2.01m ü.RFB

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

31.50 m²
26.69 m
84.61 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.13
OK RFB

Feinsteinzeug
GK-Decke F90 + GlattPutz / Tapete

RaumnummerEG

3.17 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Flur C1

30.00 cm

BT C 0.10

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

50.90 m²
30.11 m
96.36 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kugelgarn
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Klassen-Kursr.

15.00 cm

BT A 0.12

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

19.62 m²
19.70 m
63.02 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Fliese R9
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Pelletlager

30.00 cm

BT A 0.13

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

22.96 m²
20.46 m
65.46 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Technik

30.00 cm

BT A 0.19

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

23.26 m²
20.55 m
65.77 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Abstellraum

30.00 cm

BT A 0.20
Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

22.74 m²
20.37 m
65.17 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Stuhllager

30.00 cm

BT A 0.21
Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

21.31 m²
20.02 m
64.08 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Putzmittel

30.00 cm

BT A 0.22
Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

22.69 m²
20.33 m
65.06 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Lager

30.00 cm

BT A 0.23
Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

22.73 m²
20.60 m
65.92 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Reinigungsp.

30.00 cm

BT A 0.24

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

21.97 m²
20.25 m
64.81 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Sauberlaufzone
GK-Decke F90 + GlattPutz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Windfang

30.00 cm

BT A 0.02

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

78.25 m²
38.29 m
122.54 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kugelgarn
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Medienraum

15.00 cm

BT A 0.26

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

Wand

Decke

Boden

OK FFB
OK RFB

Nautstein BestandQuadratlochung
Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Pausenh./Aula
BT A 0.01

0.00 -0.07
15.00 cm

413.19 m²
166.21 m
531.88 m²

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

23.50 m²
21.31 m
68.19 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

HM. Dienstz.

30.00 cm

BT A 0.03

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

23.62 m²
22.87 m
73.17 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Fliese R9
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Heizungsraum

30.00 cm

BT A 0.14

Geschoss

Raum

RaumnummerEG
Lehrmittel

BT C 0.03

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

69.72 m²
36.41 m
115.42 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.13
OK RFB

Kugelgarn
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.17 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Klassenraum

15.00 cm

BT C 0.05

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

70.40 m²
36.96 m
117.16 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.13
OK RFB

Kugelgarn
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.17 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Klassenraum

15.00 cm

BT C 0.01

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

47.28 m²
28.93 m
92.57 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kugelgarn
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Klassenr./Kursra.

15.00 cm

BT A 0.27

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

47.61 m²
28.69 m
91.81 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Ausweichraum

15.00 cm

BT A 0.28

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

22.74 m²
20.47 m
65.49 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Kautschuk
GK-Decke F90 + Rasterd.Putz / Tapete

RaumnummerEG

3.20 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

HM Nebenraum

30.00 cm

BT A 0.06

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

16.87 m²
16.57 m
40.93 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Anstrich

Putz

RaumnummerEG

2.47 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Trafo

0.00 cm

BT D 0.01

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

40.01 m²
39.96 m
98.69 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Anstrich

Putz

RaumnummerEG

2.47 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt

Fahrradkeller

0.00 cm

BT D 0.02

Geschoss

Raum

Grundfläche

Umfang

Wandfläche

5.20 m²
9.18 m
22.67 m²

±0.00

Wand

Decke

Boden

OK FFB

-0.07
OK RFB

Anstrich

Putz

RaumnummerEG

2.47 m
li RH roh

Abhängehöhe gesamt
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A-05

B: Sport-Lino R9

D: GKF F90+Akustik

RH: 3.05/2.90/2.60m

30.27 m

B: Sport-Lino R9

D: GKF F90

W: Putz

RH: 3.05 m

4.87 m²

Abstell

B 0.08

9.29 m

B: Fliesen (R10B)

W: Putz/Fliesen

RH: 3.05 m / 2.60 m

2.88 m² 6.96 m

WC J I

B 0.22

D: GKF F90+Metallraster

B: Fliesen (R10B)

W: Putz/Fliesen

RH: 3.05 m / 2.60 m

4.69 m² 8.66 m

Waschraum J

B 0.21

D: GKF F90+Metallraster

B: Fliesen (R10B)

W: Putz/Fliesen

RH: 3.05 m / 2.60 m

9.10 m²
12.65 m

Dusche J

B 0.23

D: GKF F90+Metallraster

B: Fliesen (R10B)

D: GKF F90

W: Putz

RH: 3.05 m

4.26 m²

Abstell

B 0.05

8.29 m

B: Fliesen (R10B)

D: GKF F90+Akustik

W: Putz/Tapete

RH: 3.05 m / 2.60 m

9.96 m² 18.43 m

Umkleide Flur

B 0.10a

B: Fliesen (R10B)

D: GKF F90+Akustik

W: Putz/Tapete

RH: 3.05 m / 2.60 m

16.27 m² 16.23 m

Umkleide M

B 0.10

B: Fliesen (R10B)

W: Putz/Fliesen

RH: 3.05 m / 2.60 m

6.58 m² 10.75 m

WC M II

B 0.03

D: GKF F90+Metallraster

B: Fliesen (R10B)

W: Putz/Fliesen

RH: 3.05 m / 2.60 m

2.80 m² 6.98 m

WC M I

B 0.12

D: GKF F90+MetallrasterB: Fliesen (R10B)

W: Putz/Fliesen

RH: 3.05 m / 2.60 m

8.97 m² 12.69 m

Dusche M

B 0.02

D: GKF F90+Metallraster

B: Fliesen (R10B)

W: Putz/Fliesen

RH: 3.05 m / 2.60 m

6.38 m² 10.17 m

Waschraum M

B 0.11

D: GKF F90+Metallraster

B: Fliesen (R10B)

D: GKF F90+Akustik

W: Putz/Tapete

RH: 3.05 m / 2.60 m

16.26 m² 16.63 m

Umkleide J

B 0.20

B: Fliesen (R10B)

D: GKF F90+Akustik

W: Putz/Tapete

RH: 3.05 m / 2.60 m

10.08 m² 18.02 m

Umkleide Flur

B 0.20a
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RWA, neu

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

RWA, neu

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

RWA, neu

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

RWA, neu

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

RWA, neu

RWA, neu

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

Stiefelgang

Wärmedämmung + Faserzementplatten
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Verglasung ohne Brandschutzanforderung

1.5-FELD SPORTHALLE

Stiefelgang

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

Lichtkuppel, neu

1.50

925

40
925

1.
50

72
5

70

1.
65

2.2
5

1.
65

2.2
5

2.40
1.01

2.25

1.515

1.01

2.25

1.765

2.46
1.01

2.25

5.375

1.01

2.25

125

42 1.01

2.25

50

1.285
1.01

2.25

5.50

1.01

2.25

1.50

2.
26

11
5

3.
50

11
5

20
1.

01

2.2
5

20
1.

01

2.2
5

25
1.

01

2.2
5

5.
13

1.
01

2.2
5

25

1.
51

17
5

4.
12

5

12
5

88
5

2.2
5

12
5

88
5

2.2
5

24

2.61
1.01

2.25

1.675
1.01

2.251.
25

12
5

2.
24

12
5

2.
13

5

11
5

1.
67

28

1.
23

88
5

2.2
5

25

1.
22

5
76

2.2
5

52
5

Kamin

73

3.95

La
pt

op
w

ag
en

 m
it 

La
de

-
fu

nk
tio

n,
 3

0 
St

üc
k

La
pt

op
w

ag
en

 m
it 

La
de

-
fu

nk
tio

n,
 3

0 
St

üc
k

400/60
200/60

U
V

 A
-0

/2
H

xB
xT

: 
20

00
x8

00
x2

25
m

mR
es

er
ve

ED
V 

A0
/2

B/
T:

80
0/

80
0

EDV-A0/1

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,7
75

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,9
25

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,9
25

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,7
75

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,7
75

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,9
25

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

UK Abhanghöhe 2,925 m ab OK FFB

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,6
75

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,8
25

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,8
25

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

U
K 

Ab
ha

ng
hö

he
 2

,6
75

 m
 a

b 
O

K 
FF

B

UK Abhanghöhe 2,675 m ab OK FFB

UK Abhanghöhe 2,675 m ab OK FFB

Abkofferung Zuluft Aula: b/h= 60/30cm
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DD Elektro umplanen!

hier kein Aufmaß möglich!

in Planung!

A0.14ohne Raffstore 
A0.13ohne Raffstore

A0.12ohne Raffstore

A0.11ohne Raffstore

A0.10ohne Raffstore

A0.09ohne Raffstore

A0.08ohne Raffstore

45
0 /

 45
0

VWT Guss DN100

WZS

VWT Guss DN100

VWT Guss DN100

UFH
VWT Guss DN100

VWT Guss DN100

Bauwasser DN32

Wasserleitung DN32

Wasseranschluss
für Nebengebäude
nach Angabe IB Zinßer

Wasserleitung DN32

0,8

1,0

Dachentwässerung führt in Sickerpackung

Anschluss
an Bestands-
leitung

Pos. Fallrohr nach
Herstellerangabe

Rinne entw.in Grünfl.

Rinne entw.in Grünfl.

Rinne entw.in Grünfl.

187,81
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Basketball 14x26m

Sicherheitsbereich

Sicherheitsbereich

Sicherheitsbereich

Handball 20x40m

Sicherheitsbereich

Kugelstoßfeld 15x18m

Sicherheits-
bereich

Sicherheits-
bereich

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Te
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 D
N 

10
0

ma
x. 

0,5
 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Auslauf Drainage mit
Froschklappe in Böschung

Te
ils

ick
er

ro
hr

 D
N 

10
0

ma
x. 

0,5
 %

Vollsickerrohr DN 80

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

max. 0,5 %

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

27
 %

max. 0,5 %
Vollsickerrohr DN 80

Vollsickerrohr DN 80

max. 0,5 %

Konfiskatkühler1,71 x 0,87 m, 1,2 h

1100 l
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Betonsitzmauer
mit Gräserband

Gitterrostabdeckung
Lichtschacht

Wiedereinbau
Tor (Bestand)

Fundament Stützen Sporthalle

Fundament Stützen Sporthalle

Betonsitzblock

Mülleinhausung  8 Container + KonfiskatkühlerBestand: 6 Container

Mauerscheiben 55 cm+ 5 cm OK Belag

Fundament Stützwand Bestand

AsphaltflächeBestand

Freiklasse

Ballfangzaun 6m

Linienentwässerung

Linienentwässerung Ballfangzaun 4m

Ballfangzaun 6m

Hochsprungmatte
5x3x0,5m
inkl. Mattenhülle

Sicherheits-
bereich

3x Weit-
sprung-
balken

Za
un

 2
m

Sandspielfeld, 
Sprunggrube, 
Kugelstoßanlage

Kugelstoßring
Fertigteil

Sandkörnung 0,3-2,0 mm
Aufbaustärke 30cm

mobiler Zaun

Ba
llf

an
gz

au
n 

4m

Auslaufbereich 17m

Anlaufbereich 3m

Kugelstoßring
liniert

SchiebetorSchiebetor

ca. 20m² ca. 20m²

Rampe 8,5%

Ausstattung/Möblierung
bauseits

barrierefreier Zugang
Ki

es
da

ch Notausgang UG 1

Ka
nt

en
st

ei
n 

+2
0 

cm

Betonsitzblock

Platz für mobile
Möblierung/
Beschattung

Laufbahn 100m

Abbruch
Bestands-
schacht

17 Stg.15/30

9 Stg.
15/30

6 Stg.
15/30

5 Stg.
15/30

L-
St

ein
e

2x L-SteineH=1,80

3x L-SteineH=0,80m

OK 191,80
OK 191,78

189,15

Sohle Lichtschacht 186,85

180,19 (UG1)

190,44

OK 185,99OK 185,99

179,97
OK 180,17

179,59

181,94

181,29

180,50

OK Lichtschacht 186,85

183,42

180,33

179,72

179,50

183,42

186,05

OK 193,52

OK 193,28

183,43

1,1 %

185,86

OK 189,00

OK 187,51

OK 189,00

191,88

189,30

OK 186,25

OK 187,25

183,85

177,15

183,42

187,75

187,78

186,88

186,92

OK FFB EG
-1,25 = 182,19

183,43
182,24

177,34

176,49

176,63

176,88

176,70

176,96

187,70

180,15

177,34

177,278177,29
177,28

177,32 177,34
177,34

177,34

183,43
182,24

182,08

182,93

182,93

183,43

182,93

186,92
OK Bodenplatte 186,64

6,0 %

186,92

189,20

2,5%

OK Mauer 187,40
186,90

186,92

2,5%

186,88 186,87186,88

182,93

182,71

183,24

183,24

182,21

182,15

183,38
182,98

182,71

182,93

182,21

182,93

182,35

182,39
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Index Datum Änderungen Planfreigabe Bauherr

A 14.11.2018 Anpassung der Außenanlagen durch Änderungen im Gebäude: neuer Werkraum, 
Lehrerzimmer, Eingang BT A im UG1

Detaillierung Lehrerbereich zum Rohbau-LV 01/2020, 
Anpassung Baumstandorte bei der Sporthalle (Schächte)

30.01.2020B
Umplanung BT B nach Änderung der Fassade (bodentiefe Fenster)05.03.2020C
Umplanung BT B Trafostation und Abbruch Fahrradkeller07.07.2020D

E 14.07.2020 Umplanung BT B Platzfläche über dem ehemaligen Fahrradkeller, Trafo verschoben

16.09.2020F Fläche zw. BT B und C detailiert, Höhen ergänzt

G 09.10.2020 Höhen mit Fassadenplanung abgestimmt

1.3 

1.3 AFU BA 3 Friedrich List Gymnasium
m. Elektro u. Entwässerung

05.05.26

BEGRÜNUNG

Rasen

flächige Bepflanzung mit Gräsern

gemischte Pflanzung aus Bodendecker 
und Sträuchern wie bspw. 
Lonicera pileata, Spiraea 
bumalda 'Dart's Red'  etc.
und Solitärsträuchern wie 
Syringa, Philadelphus, 
Amelanchier etc. 

PaPa

BAUMBESTAND

vorhandene Bäume, 
die erhalten werden

Hofeinlauf Pos.Nr. 06.1

Entwässerung Bestand
Leitung Abbruch

BELÄGE

Asphaltfläche

Bestandsbelag

AUSSTATTUNG

Bestandsmauer

Sitzmauer

geplante Winkelstützmauer 

geplante Ortbetonwand

Betonsteinpflaster
Ellenbogenverband 30x20x8

Betonsteinpflaster
Halbverband 20x20x8

Rasenplatten
30x30x12

Einlaufkasten

Absturzsicherung

Entwässerungsrinne
mit Stegrost

Flachrinne
mit Anschlussstutzen

Fassadenrinne
geschlitzt

Flurstücksgrenze

HÖHENENTWICKLUNG

186,23 vorhandene  Höhe

Böschungslinie, geplant

Bearbeitungsgrenze

185,80 geplante Höhe

Entwässerungs-
leitung neu über 
Landschaftsbau
Drainageleitung neu
über Landschaftsbau

Elektroleitung,
Ringerder

Mastleuchte

Pollerleuchte

Wasserleitung neu

LEITUNGEN 
(Bestandsleitungen sind nachrichtlich 
dargestellt, die genaue Lage ist gemäß 
der Spartenpläne zu überprüfen)

(Grund-)leitungen Bestand,
bzw. Vorleistung Hochbau

20 kV-Leitung 
Bestand, Ergänzung, Abbruch

Löschwasserleitung Abbruch

3-4 x verpflanzte Hochstämme
Stammumfang 18-20

Pa   Prunus avium - Kirsche
Pt    Paulownia tomentosa  - 
       Blauglockenbaum

flächige Bepflanzung mit Gräsern

gemischte Pflanzung aus Bodendecker 
und Sträuchern wie bspw. 
Lonicera pileata, Spiraea 
bumalda 'Dart's Red'  etc.
und Solitärsträuchern wie 
Syringa, Philadelphus, 
Amelanchier etc. 

Ballfangzaun, Gittermatte, H=4m

Ballfangzaun, Gittermatte, H=6m

ZÄUNE

HÖHENENTWICKLUNG

vorhandene  Höhe
geplante Höhe

Böschungslinie, geplant

Zaun, Gittermatte, H=2m

geplante Winkelstützmauer 

geplante Ortbetonwand


