
BO         Bodenleger
MÖB       Einbaumöbel
LÜ           Lüftung
PW         Prallwand

ST          Stahlbau
Zi            Zimmermann
SP          Spengler
FD          Flachdach
FAS        Fassade

FLI          Fliesen
HZ          Heizung
TB          Trockenbau
SAN       Sanitär
EST        Estrich

Leistungen werden durch Rohbau ausgeführt, wenn nicht anders gekennzeichnet:

+2.345

+2.45

+2.55

+2.34

+2.55

+2.98

+3.06

+3.89

+3.96

3/N/PE

M

PR

MA

= 1,05 mSchlüsselschalter

Steckdose, absperrbar = 0,30 m 
Telefondose

Antennendose

 = 0,30 m 

 = 0,30 m 

= 1,05 m
= 1,05 m

 = 0,30 m 
Kontrollausschalter
Gerätenanschlussd. 400V

Ausschalter
= 1,05 m
= 1,05 m
= 1,05 m
= 1,05 m

Bewegungsmelder
Automatikschalter

Leuchtenauslaß
Wandleuchtenauslaß

Leuchttastschalter

E-Anschluss (allgemein)

Wechselschalter
Serienschalter
Tastschalter

Potentialausgleich
Raumthermostat

 = 0,30 m 

 = 0,30 m 
 = 0,30 m 

 = 0,30 m 

Einbauhöhe wenn nicht besonders vermaßt:

Steckdose, schaltbar

Jalousietaster

Dreifachsteckdose
Doppelsteckdose
Steckdose
Leerdose 

Elektrounterverteilung

A

Motor
Lüfter

EDV-Anschlussdose 2-fach  = 0,30 m 

= 1,40 m

= 1,90 m

Installation:

Präsenzmelder
= 1,40 m

Lüftungsregler = 1,50 m

Sprechstelle = 1,40 m

BEAMER

Türsteuerung

Spülarmatur

Aktivlautsprecher

Deckeneinbaulautsprecher

Beamerinstallation

Anschluss 230 V

Anschluss 230 V

Monitor Anschluss
Kabel im Raum in der Decke mit 2,5m Überlänge

(1xEDV 2-fach; 1x230V)

Einbauleuchte

Einbauleuchte

Einbaudownlight

BSK-Ansteuerung
NYM 5x1,5 aus ISP im DG durchgeschleiftBSK

NYM 5x1,5 
Y(St)Y 4x2x0.8 

Spülarmatur NYM 3x1,5 EUV
Y(St)Y 4x2x0.8 sternförmig zur ISP im DG

Indexpfeil mit Indexbuchstaben

Leuchtenauslass

Y(St)Y 4x2x0.8 sternförmig von jeder BSK zur ISP im DG

Medienanbindung 
Beamer
3x EDV
1x HDMI von Pult
1x USB zu Beamer 
1x

BEAMER

230V 

Medienanbindung im
Pult über Boden
(Beamer)
2x EDV
1x HDMI zu Beamer
1x Audio NF 3003
1x USB zu Beamer
1x 230V; XY=Strkr.Nr.

M

1x USB zu Beamer 

Medienanbindung 
LED boards
3x EDV
1x HDMI von Pult

LED

1x 230V 

Medienanbindung im
Pult über Boden (LED)
2x EDV DD (4Ports)
2x HDMI
1x USB
4x 230V; 2x XY=Strkr.Nr.

CO2

Lichtschalter

Jalousietaster

CO2-Fühler

RJ-45-EDV Dosen

Steckdosen

BK
-e

in
fa

ch
-ra

um
ho

ch

Installationssäule Klassenzimmer/Lerninsel

CO2

Lichtschalter

Jalousietaster
CO2-Fühler

RJ-45-EDV Dosen

Steckdosen

BK
-z

w
ei

zü
gi

g-
ra

um
ho

ch

Projektionsfläche Auf/Ab

1.00

Prallwand neu
OK ca.-0.455
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D
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D
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R
R

 (7
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32 6.025 36.045

D
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D
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D
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D
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65

5
2.
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0
27
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Fenster neu
UK ROH Sturz   +2.885
OK Riegel          +2.875
UK Riegel           -0.445
OK RBR             -0.455

Einfügepunkt
Achsen N1/NAM

Sonnenschutz
M

Sonnenschutz

Blitzschutz-
Anschlussfahne

UG01/369a/b UG01/369c/d

EG04/51.2AnzeigetableauOK Uhr -1,255 OK Uhr -1,255 OK Uhr -1,255 Höhe=+4.805

B

Einfügepunkt
Achsen N1/NA

13
.6

45
3.

21
5

24
.4

0
27

GEL    -1.98

32 6.025 36.045

D-05.50/51

D-05.52
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O
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41 1.43 25 27
215
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15

27 29

14.20 14.04 14.15
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  +
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O
K 

Ri
eg

el
   

   
   

 +
2.

87
5

UK
 R

ie
ge

l  
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.0
85

EG04/51.2

EG04/51.2

Einfügepunkt
Achsen N1/NA

M
Sonnenschutz

M
Sonnenschutz

Blitzschutz-
Anschlussfahne

Blitzschutz-
Anschlussfahne

UG01/369e/f

UG01/369g/h

EG04/51.2

Höhe=+4.805

Höhe=+4.805

Höhe=+4.805

B

B

Einfügepunkt
Achsen N1/NA VORABZUG

Sicherheitsbeleuchtung:

Fluchtwegehinweisleuchte

Notrufanlage:

Ruf- und Abstelltaster
Signalleuchte

RT
AT

S

Brandmeldeanlage/RWA:

Druckknopfmelder
O2T Rauchmelder
Thermodifferentialmelder
Sirene

N A

N G

N C

N D

N E

N F

N B

±0.00=601,28 m.ü.NN

LANDKREIS  BAD TÖLZ - WOLFRATSHAUSEN
VERTRETEN DURCH HERRN JOSEF NIEDERMAIER
PROF.-MAX-LANGE-PLATZ 1,  83646 BAD TÖLZ

GENERALSANIERUNG SCHULZENTRUM GERETSRIED
Adalbert - Stifter - Str. 14, 82538 Geretsried, Gemarkung Geretsried, Flst. 101/29

GER - GS - BA 6+8

SCHULE BESTAND

RZB TOLEDO Flat+ round 901808.002.76
DA 257 mm, D 270 mm
Einbauhöhe 60 mm, IP54 raumseitig

Glamox D35-R280 LED 3000 DALI 840 OP
DA 280 mm, D 300 mm
Einbauhöhe 32 mm

Zumtobel PANOS evolution R200L
EVO R200L 19W 840 LDO WH WH 60816 065
DA 200 mm, D 218 mm, EH < 100 mm ( 81 mm )

G

P

F

1

2

3

4

5

7

8

6

9

11

12
Einbau 1410 mm

direkt/indirekt 7332 mm = 2 x 2820 + 1692 mm

direkt/indirekt 5922 mm = 2820 + 1692 + 1410 mm

direkt 3384 mm = 2 x 1692 mm

3384 mm = 2 x 1692 mmdirekt/indirekt

7614 mm = 3 x 1692 + 1410 + 1128 mmdirekt

7614 mm = 3 x 1692 + 1410 + 1128 mmdirekt/indirekt

7896 mm = 2 x 2820 + 2 x 1128 mmdirekt/indirekt

direkt 7332 mm = 2 x 2820 + 1692 mm

direkt 7896 mm = 2 x 2820 + 2 x 1128 mm

Einbau 7896 mm = 2 x 2820 + 2 x 1128 mm VORABZUG

Anschluss 230 VTürsteuerung VORABZUG

= 1,05 m
= 2,30 m

= 1,40 m VORABZUG

Bereitschaftsleuchte 

RWA

RWA

RWA

K

ZT

N

Kontrollanzeige
Zugtaster (Bad/WC)
Netzgerät+USV

Druckknopfmelder RWA
Rauchmelder
Lüftungstaster VORABZUG

= 1,40 m

= 1,40 m

Installationssäule Klassenzimmer/Lerninsel

SCHNITT 3-3
8.BA

N
 4 N
 3

N
 2

N
 1

R9 21.68 m
POLYD-07.04

14.25 m²
N-EG 16

Treppenhaus

-

R9

R9

R9

5.78 m

1.83 m²

Installation

R9

R9

R9 23.43 m
POLYD-07.10

22.80 m²
N-EG 1

Umkleide
R10

R10

R9 35.59 m
POLYD-07.10

22.97 m²
N-EG 2

Umkleide
R10

R9 23.56 m
POLY

22.96 m²
N-EG 3

Umkleide

D-07.10

R10

R9 26.36 m
POLYD-07.10

23.04 m²
N-EG 4

Umkleide

R9 37.52 m
POLYD-07.10

22.99 m²
N-EG 5

Umkleide

R10

R10

R10

R9

R9 23.62 m
POLYD-07.10

23.13 m²
N-EG 6

Umkleide

R9R10

R9
R9

R10

R9

R10

R9

R9

R9

R9

R9

R9

R10

R9 76.56 m
POLYD-07.04

53.72 m²
N-EG 14

Flur

N-EG FL

R9 65.54 m
POLYD-07.05

95.33 m²

Flur

F60 anstelle von Brandwänden

F60 anstelle von Brandwänden
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ELT Anschlüsse vorsehen

SCHNITT 2-2
6.BA

F6
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SCHNITT 2-2a
6.BA

LB
>1

.2
0

LB>1.20

GESAMT

ACHSEN

ÖFFNUNGEN FASSADE

N
 5

Ö
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U

N
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R

KO
N
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 F
LU

R
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>1

.2
0
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SCHNITT 2-2b
6.BA

SC
H

N
IT

T 
1-

1
6.

/8
.B

A

Ge
fä

lle
 

ca
.0

.8
5%

Gefälle
ca.1.20%Gefälle 

ca.1.30%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Ge
fä

lle
 

ca
.0

.9
0%

Gefälle 
ca.1.35%

Gefälle 
ca.1.35%

Ge
fä

lle
 

ca
.0

.8
5%

Gefälle
ca.1.20%

OK FFB
-0.015

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

OK FFB
-0.015

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

OK FFB
-0.015

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

Gefälle 
ca.1.45%

Ge
fä

lle
 

ca
.0

.9
0%

Ge
fä

lle
 

ca
.0

.8
5%

Gefälle 
ca.1.35%

Gefälle
ca.1.20%

OK FFB
-0.015

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.2.00%

Gefälle 
ca.1.45%

Ge
fä

lle
 

ca
.0

.9
0%

21.64 m
D-07.04

13.98 m²
N-EG 17

Treppenhaus

Elektro
Z-EG12

9.56 m
POLYD-07.11

5.25 m²

33.10 m
TEP

65.74 m²
Z-EG16
Klasse

D-07.01

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

N-EG 0b
Tribüne

135.60 m²

90.15 m
--

Z-EG15
Klasse

33.94 m
TEP D-07.02

69.32 m²

SCHNITT 2-2a
6.BA

Z-EG10

15.33 m
TEP D-07.02

14.15 m²

Lehrer

LB
>1

.2
0

LB
>1

.2
0

Waschen

19.83 m
FLI D-07.09

10.84 m²
N-EG 2a

Waschen

19.67 m
FLI

11.35 m²
N-EG 1a

D-07.08 /.09

Gefälle 
ca.1.20%

OK FFB
-0.015

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

Gefälle 
ca.2.00%

Waschen

19.66 m
FLI D-07.09

10.72 m²
N-EG 4a

Waschen

22.92 m
FLI

11.14 m²
N-EG 3a

D-07.08/.09

OK FFB
-0.015

OK FFB
-0.035

OK FFB
-0.035

LB
>1

.2
0

Gefälle 
ca.1.25%

5.72 m

1.76 m²

Installation

19.52 m
FLI D-07.08 / 07.09

11.22 m²
N-EG 5a
Waschen

21.07 m
FLI D-07.09

10.78 m²
N-EG 6a
Waschen

Gefälle 
ca.1.25%

2.20 m

0.27 m²

Installation

24.14 m
FLI D-07.07

17.45 m²
N-EG 8

WC

F6
0 

an
st
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 v
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w
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d

en

21.62 m
POLYD-07.04

14.14 m²
N-EG 15

Treppenhaus

5.69 m

1.75 m²

Installation
Ö

FF
N

U
N

G
EN

 F
LU

R

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00OK FFB

+0.00

OK FFB
-0.015

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
-0.015

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
-0.015

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
-0.015

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
-0.015

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
+0.00

OK FFB
-0.015

22.63 m
POLY

11.75 m²
N-EG 10

Umkleide Lehrer

D-07.18/2114.44 m
FLI D-07.21

10.92 m²
N-EG 13

Behind. Umkleide

8.78 m
FLI D-07.20

2.37 m²
N-EG 6b

WC

6.60 m
FLI D-07.20

2.52 m²
N-EG 4b
Putzraum

7.11 m
FLI D-07.20

2.34 m²
N-EG 2b

WC

75.64 m
TEP D-07.01/ 07.02

157.28 m²

Markplatz
Z-EG11

10.79 m
POLY

6.40 m²
Z-EG 13

Putzraum

D-07.12

25.46 m
FLI

13.18 m²
N-EG 7

WC

D-07.06/.07

37.87 m
TEP

71.13 m²
Z-EG17
Klasse

D-07.01

33.24 m
TEP D-07.02

64.94 m²
Z-EG18
Klasse

Lüftungsgerät

Lü
ftu

ng
sg
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ät

Lüftungsgerät

los
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M
öb
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e 

M
öb
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M
öb
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M
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33.69 m
TEP D-07.02

68.67 m²
Z-EG14
Klasse

Einbaumöbel s. D-15.02

Ei
nb
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m

öb
el 

s. 
D-

15
.0

1

Einbaumöbel s. D-15.03

Ei
nb
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m

öb
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s. 
D-

15
.0

4

Ei
nb
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m
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s. 
D-

15
.0

4

Ei
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m

öb
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s. 
D-

15
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5 
/ 1

5.
06

Einbaumöbel s. D-15.05 / 15.06Einbaumöbel s. D-15.05 / 15.06Einbaumöbel s. D-15.05 / 15.06

Einbaumöbel s. D-15.07

Einbaumöbel 
s. D-15.08 / 15.09

20.88 m
POLY

11.41 m²
N-EG 12

Umkleide Lehrer

D-07.18/21

19.56 m
POLY

11.86 m²
N-EG 11

Umkleide Lehrer

D-07.18/21

29.67 m

21.23 m²
Z-EG 19

Flur

D-07.04 / 07.13

15.16 m
FLI D-07.07

6.24 m²
N-EG 9

Behind. WC

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

VK Sprung
abgehängte Decke

Treppenlauf EG - 
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ELT Anschlüsse vorsehen
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Einfügepunkt
Achsen N1/NB

EDV/ELA

SiBe

EDD 400/200

ELT-Boden-

ELT-Boden-

ELT-Bodenkanal 400mm

Spülarm., 230V und 4x2x0.8
Durchlauferh. 230V 4,4kW 

Spülarm., 230V und 4x2x0.8

Durchlauferh. 230V 4,4kW 
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Blitzschutz-
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Blitzschutz-
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Blitzschutz-
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Blitzschutz-
Anschlussfahne

ELT EG.01

2 x Kernbohrung 150mm
Achse = +2,47

3 x Kernbohrung 150mm
Achse = +2,47

2 x Kernbohrung 150mm
Achse = +2,47

EWD 50/15
OK = +2,55

EWD 50/15
OK = +2,55

2 x Kernbohrung 150mm
Achse = +2,47

kanal 400mm
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Einfügepunkt
Achsen N1/NB

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 2818 x 64 x 48 mm ( L x B x H ) Einbau 3938 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7862 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7862 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7862 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 5900 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 2818 x 64 x 48 mm ( L x B x H ) Einbau 3938 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )Einbau 7302 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

ELT-Bodenkanal 400mm

Kabelhaltebügel, Aufbauhöhe max. 60 mm
UK beachten

Kabelhaltebügel, Aufbauhöhe max. 60 mm
UK beachten

Kabelhaltebügel, Aufbauhöhe max. 60 mm
UK beachten

Kabelhaltebügel, Aufbauhöhe max. 60 mm
UK beachten
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Aufnehmung für Schalter
im Türrahmen

Aufnehmung für Schalter
im Türrahmen

Kabelhaltebügel, Aufbauhöhe max. 60 mm
UK beachten

Kabelhaltebügel, Aufbauhöhe max. 60 mm
UK beachten
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ELT Anschlüsse vorsehen

EG01/217.1
Einbau 3378 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Linie 1
3.5.211

PIR

EG01/206.1
Einbau 3378 x 64 x 48 mm ( L x B x H )

Schleife in der Decke verkabeln! Schleife in der Decke verkabeln!
Druckknopfmelder:Nur als geschlosseneDruckknopfmelder nur als geschlossene

25x25
Rö S

25x25
Rö S

25x25
Rö S

25x25
Rö S

25x25
Rö S

25x25
Rö S

25x25
Rö S

25x25
Rö S

Fluchtwegepiktogramm, DA 170 x 63 mm

Bereitschaftsleuchte DA Ø 68 mm

Präsenzmelder DA Ø 68 mm

Rauchmelder DA Ø 68 mm

Deckenampel

1
PIR

Lautsprecher DA Ø 165 mm

LS
BWS Aufbau-Lautsprecher,

ballwurfsicher

Revisionsöffnung 40 x 40 cm

Deckenspiegel EG BA6 D.08.09

1:50
LD 24.10.2024 D-08.09

LDFG 15.10.2025 Freigabe durch den Bauherrn

LDA 03.12.2025 Weitspannträger in Lehrerduschen, 
Revisionsöffnungen in Z-EG 11, 14,15,17,18, 
sowie N-EG 1, 2a, 2b, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 9
Verschobene ELT Bauteile in:
In N-EG 2b, 4b, 6b, 7, 9 ,10 und 11 die Deckenrauchmelder,
In N-EG 2a, 2b, 4a, 6a, 6b und 8 die Rauchmelder
N-EG 2b der Präsenzmelder, N-EG 14 der Lautsprecher, N-EG 4 die Deckenleuchte

Deckenspiegel EG BA6+8

LD

Koppler BMA
X-Line Ein/Ausgangsmodul, MLAR

Revi 40x40 in Flur zwischen Raum N-EG1 und Tribüne für Koppler BMA,
Randfries Foyer an Riegel der Fassadenplanung angepasst, 
Ergänzug Revisionsklappen HLS in N-EG2b,4b,5a,6b,7,8,11+12
Verschieben von Rauch- und Presenzmeldern in N-EG2b,4b+6b

B 29.01.2026
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