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ZU BEACHTENDE HINWEISE
Sämtliche Angaben und Maße sind von den 
ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn 
verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der 
Auftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen 
des Statikers, bzw. statischen Berechnungen 
und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind 
der Architekt und die Bauleitung unverzüglich 
zu verständigen.

PROJEKTBEZEICHNUNG

BAUHERRIN

RHNeubau der Realschule Hohenbrunn

Druckdatum: 02.04.2026  

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche 
erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des 
Statikers. s.hierzu auch Werkpläne 

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im 
Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-
Projektanten sind für alle einzubetonierende 
Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer 
Berechnung.

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die 
komplette Schließung der leichten Trennwände 
darf erst nach erfolgten Installationen und nach 
Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensterhöhenangaben beziehen
sich auf ±0,00.
Angabe Öffnungsmaße von Türen:
von OK FFB bis UK Sturz

Zeichen- / Beschriftungslegende

PROJEKTKÜRZEL

85662, Hohenbrunn, Hohenbrunner 
Straße 110 Fl.Nr.:254 / 253
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Wandaussparung
Wanddurchbruch
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Bodenaussparung

Deckenaussparung

Beschriftungen / Kürzel / Zeichen
Deckendurchbruch

Tür Gewerk Fassade

Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS)
Mineralische Dämmung (Steinwolle)
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BW

Wand in Bauart einer Brandwand
Brandwand
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Stahlbeton
Stahlbetonfertigteil

Schraffuren Beschriftungen / Kürzel

lichte Breite

Rohdecke

Rohfußboden
Fertigfußboden

Unterzug

Brüstung

Sturz

lichte Raumhöhe über OK FFB

Bodeneinlauf (Gully) ohne Gefälle
Regenfallrohr
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Unterkante

Überzug

abgehängte Decke

Elektroverteiler

Bodeneinlauf (Gully) mit Gefälle - min. 2 %

Feuerlöscher
Notausgang
notwendige Rauchableitung

Rohkote
Fertigkote

Vorderkante
Außenkante

VK
AK

Innenkante IK

Wand- und Deckenoberflächen

Brandschutz

Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095

feuerbeständige Tür T90 (fb)

EI30nichttragende Wände/Vorhangfassaden,
Installationskanäle, -schächte.
Feuerwiderstand geprüft nach DIN EN 1634-1

dB

aus nicht brennbaren Baustoffen
in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen
aus schwer entflammbaren Baustoffen

-A  (A1, A2)
-AB
-B1

nicht abschließbar N
Tür mit Panikfunktion
Qualifizierung der Panikfunktion
Türöffnungsrichtung Panik, e=einwärts, a=auswärts

P
B, C, D, E
e, bzw. a

Brandschutzverglasungen
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Allgemein

Sonstiges

WC-Trennwand
Vorwand

Beton, unbewehrt

Boden
Kies

Holz
Brettschichtholz BSH

Dämmelemente (Holzdämmplatten)
vorgehängte Fassade, Unterkonstuktion, Dämmung

Tür Gewerk Innentüren
Tür Gewerk Metallbau / Rohrrahmentüren

FA
IT
MB

Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb
Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb

Türen:  Rw,P Angabe des Prüfschalldämmwertes
Wände:  Rw,R Angabe Schallschutz-Rechenwert Angabe in Dezibel

STZ TBSturz Trockenbau, nicht massiv

BB
DBDeckenbelag

Bodenbelag

WBWandbelag, -oberfläche. i=innen, a=außen

Installations-Vorwand

Architekt-Gewerk A

Verwendetes Höhenbezugssystem DHHN16

Deckenverformung für Wandanschlüsse
Dv 0-10Deckenverformung bis zu 10mm
Dv 11-20Deckenverformung 11 bis 20mm
Dv 21-40Deckenverformung 21 bis 40mm

ARCHITEKT LPH 1-9

ENTWURFSARCHITEKT

02.04.2026

130,0 x 110,0

VK Decke ≙ VK Bodenplatte jeweiliges 
Geschoss

Werkplanung

Gesamtgrundriss 1 OG

 

±0,00 = 569,00

Phase Planverfasser Bauteil Planart Ebene StatusIndexPlanIDProjekt

PLANNUMMER

±0,00 = 567,82 Höhenangabe Freisportgelände
Höhenangabe Schulgebäude

Index Datum ID Änderungen
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0372

0373

0375
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0381

Verschiebung Durchbrüche um 9,6cm nach Osten

Attika-WD für Hauptentwässerung und Notentwässerung bei Achse 18/AD-AE BTC werden getauscht

Fenstertyp geändert

Vorsatzschale auf 19,5cm wg. HBV-Deckenanschluss und ELT-Leerrohre vergrößert

Änderung nach W&M-Planung Holzbauer

Ständertiefe auf 75mm statt 50mm erhöht

Wegfall Durchbruch HLS

Ergänzung Durchbruch HLS

TürNR angepasst / ergänzt

2xHLS KB Ø13mm im 1.OG Flur A 1F1 ergänzt

Teeküche Lehrkraftbereich um ca. 1,08m erweitert. Kopierraum verkleinert.

Rohbauöffnung wieder auf 3,85m angepasst. Nördliche Türanschluss nach Norden geringfügig verschoben.

Fassade-Lisene für Fallrohr ergänzt

Verwaltungsbereich nach Angabe Bauherr umgeplant
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UK = 3,360

Abfluss 2,85 l/s

RB WA 16/33
UK = 3,360

Abfluss 2,85 l/s
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3
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 = 
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für

 H
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A7
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15

 l/s

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 20/20
UK = 6,190

HLS WD 20/20
UK = 4,905

HLS WD 20/20
UK = 5,205

HLS WD 20/20
UK = 6,490HLS WD 20/20

UK = 5,205

HLS WD 20/20
UK = 6,490

HLS WD 89/15
UK = 3,590

HLS BD 40/20

HLS WD 91/15
UK = 3,590

HL
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D 
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/20
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 = 
6,8
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HLS WD 20/20
UK = 5,205

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK +4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118
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UK = 6,358
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HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,358

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 5,118

HLS DD 20/30

HLS DD 20/20

HLS WD 49/15
UK = 3,590

HLS WD 20/15
UK = 3,590

HLS WD 48/15
UK = 3,590
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HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818
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HB WA 13/25
UK = 3,527

Abfluss 7,76 l/s

RB WA 16/29⁵
UK = 3,360

Abfluss 7,76 l/s

RB WA 16/29⁵
UK = 3,360

Abfluss 8,05 l/s
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HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

Attikablech
OK=+4,042m

RB WA 16/29⁵
UK = 3,360

Abfluss 8,80 l/s

RB WA 16/33
UK = 3,360

Abfluss 2,50 l/s
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S 
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HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,303 HLS WD 37⁵/37⁵

UK = 4,303
HLS WD 37⁵/37⁵

UK = 4,303
HLS WD 37⁵/37⁵

UK = 4,303

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 6,103

HLS WD 37⁵/37⁵
UK = 4,818

HLS WD 20/20
UK = 6,190
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HLS WD 49/15
UK = 3,590

VE 3020 Baumeister
Stb-Aufkantung (nichttragend): 

b/h= 180x730mm
OK=+4,090m
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BSH-Träger: 
b/h= 195x240mm
UK=+7,020m

BSH-Träger: 
b/h= 209x240mm
UK=+7,020m

BSH-Träger: 
b/h= 245x240mm
UK=+7,020m

BSH-Träger: 
b/h= 206x240mm
UK=+7,020m

BSH-Träger: 
b/h= 225x240mm
UK=+7,020m

E WD 42/8
UK = 3,590

TWP WS 50/28/10
UK +6,815

TWP WS 50/28/10
UK +6,815

TWP WS 50/28/10
UK +6,815

TWP WS 134⁵/21/11
UK +7,050

TWP WS 688/21/11
UK +7,050

TWP WS 843⁵/21/11
UK +7,050

TWP WS 52/28/10
UK +6,815

TWP WS 48/23/10
UK +6,865

E WD 42/8
UK = 3,590

E WD 42/8
UK = 3,590

E WD 18/734/7
OK +7,140 / UK -0,200 

E BD 18/7E BD 18/7 E BD 18/7 E BD 18/7
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BSH-Träger: 
b/h= 140x240mm
UK=+7,020m

BSH-Träger: 
b/h= 120x240mm
UK=+7,020m

BSH-Träger: 
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UK=+7,020m
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UK=+7,020m
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F-UZ BSH GL24h  UK=+6,835
b/h=30,0/24,0cm

F-UZ BSH GL24h  UK=+6,835
b/h=30,0/24,0cm

F-UZ BSH GL24h-28h 
UK=+6,835 - b/h=48,0/22,5cm

F-UZ BSH GL24h-28h 
UK=+6,835 - b/h=48,0/22,5cm

TWP WS 13/2787⁵/12
UK +3,24
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TWP WS 14/14/10
UK +7,240

TWP WS 50/44⁵/5⁵
UK +6,815

TWP WS 50/44⁵/5⁵
UK +6,815

TWP WS 50/28/10
UK +6,815

TWP WS 817⁵/21/11
UK +7,050

TWP WS 344/26/11
UK +7,000

TWP WS 865/16/11
UK +7,100

TWP WS 23⁵/20/11
UK +7,060

TWP WS 408/26/11
UK +7,000

TWP WS 386⁵/21/11
UK +7,050

TWP WS 32/44⁵/11
UK +6,815

TWP WS 23⁵/20/11
UK +7,060

TWP WS 344/21/11
UK +7,050

TWP WS 23⁵/20/11
UK +7,060

TWP WS 865/16/11
UK +7,100

TWP WS 50/28/10
UK +6,815

TWP WS 837⁵/21/11
UK +7,050

TWP WS 50/44⁵/5⁵
UK +6,815
TWP WS 50/44⁵/5⁵
UK +6,815

TWP WS 394/21/11
UK +7,050

TWP WS 32/44⁵/11
UK +6,815

TWP WS 426/26/11
UK +7,000

TWP WS 28/28/10
UK +7,050
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2xHLS KB Ø 18

HLS DD 55/22

B 
10

9.1

HLS KB Ø 13
Achse +7,105

HLS KB Ø 13
Achse +7,125

FA WD 19⁵/25
UK = 3,527

FA WD 13/25
UK = 3,520

FA WD 13/25
UK = 3,520

FA WD 13/25
UK = 3,520

FA WD 13/25
UK = 3,520

FA WD 13/25
UK = 3,520

FA WD 19⁵/24
UK = 3,360

FA WD 16/29⁵
UK = 3,360

FA WD 16/33
UK = 3,360
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3
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A 1
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9⁵
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 = 
3,3

60

RB WA 16/33
UK = 3,360

RB WA 16/29⁵
UK = 3,360

RB WA 16/33
UK = 3,360

RB WA 16/29⁵
UK = 3,360

RB WA 16/29⁵
UK = 3,360

RB WA 16/33
UK = 3,360

RB WA 16/29⁵
UK = 3,360

RB WA 16/29⁵
UK = 3,360

RB WA 16/33
UK = 3,360

Wandverstärkung h=120,0
OK+6,390 / UK+5,190

Wandverstärkung h=60,0
OK+5,790 / UK+5,190

Wandverstärkung h=120,0
OK+6,390 / UK+5,190

hochfeuerhemmende Decke

Dachaufbau Typ 3A

Dachaufbau Typ 2

Dachaufbau Typ 1A/1B

Dachaufbau Typ 1A/1B

Dachaufbau Typ 3B

SB
1

SB
1

SB1

Dachaufbau Typ 2

Dachaufbau Typ 1A/1B

Dachaufbau Typ 1A/1B

Dachaufbau Typ 1A/1B

B 1F4
Flur 4
BB: Kautschuk
DB: TypD-Fräsung ohne Akustikeinlage
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 59,360 m

51,25 m2

B 1F5
Flur 5
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 21,385 m

19,40 m2

B 1F2
Flur 2
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 50,725 m

55,55 m2

B 1F1
Flur 1
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 86,065 m

93,90 m2
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StB-Überzug: b/h= 300x880mm
UK=+3,350m
von Achse 26 bis 31

StB-Überzug: b/h= 480x1200mm
UK=+3,155m
ab OK-RD 1.OG b=400mm
von Achse 15 bis 28

StB-Überzug: b/h= 300x1000mm
UK=+3,310m
von Achse R bis V
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UZ: b/h= 250x950mm
UK=+6,190m
von Achse 19 bis 22

VE 3030 Holzbau
Aufkantung: b/h= 200x700mm
OK=+4,574m

VE 3030 Holzbau
Aufkantung: b/h= 200x700mm
OK=+4,574m

VE 3020 Baumeister
Aufkantung: b/h= 200x900mm
OK=+4,260m

VE 3020 Baumeister
Aufkantung: b/h= 200x1160mm
OK=+4,520m

VE 3020 Baumeister
Aufkantung: b/h= 200x900mm
OK=+4,260m

Attika: b/h= 250x1130mm
OK=+4,490m

Attika: b/h= 250x1130mm
OK=+4,490m

Attika: b/h= 240x963mm
OK=+4,490m

Attika: b/h= 250x1410mm
OK=+4,490m

Brüstung: b/h= 300x1600mm
OK=+4,830m
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VE 3030 Holzbau
Holzaufkantung: b/h= 250x330mm
OK=+3,690m

VE 3020 Baumeister
Holzaufkantung: 
b/h= 250x (322 bis 600)mm
OK=Variabel wie Hallenbinder

Attikablech
OK=+4,753m

Attikablech
OK=+4,753m
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Brüstung: b/h=250x1600mm
OK=+4,830m

Brüstung: b/h= 250x1600mm
OK=+4,830m

Brandwand im 1.+2.OG
oben abgefugt von Stb-UZ
(UK UZ = UK HBV)
(3cm Fuge + Querkraftdorne)
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HLS DD 55/20

HLS BD 45/25

HLS DD 25/70 (Abluft Brennofen)
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HLS DD 55/20

StB-Überzug: b/h=400x1275mm
UK UZ =3,080m

Brandwand im 1.+2.OG
oben abgefugt von Stb-UZ 
(UK UZ = UK HBV)
(3cm Fuge + Querkraftdorne)
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HLS BD 55/50
HLS DD 55/50

VE 3030 Holzbau
2x Flachdach Fenster oberseitig geneigt // 180x240 cm // 
Ageo = 2,88 m² (mind. freier Querschnitt pro Dachfenster 
2,05 m²) // g-wert 0,20 // Uw ≤ 1,05 W/m²K // 
Kettenschubantrieb, Hub= 750mm

VE 3050 Dacharbeiten
Flachdach Fenster oberseitig 
geneigt // 3-fach Verglasung // 
100x200 cm // Ageo = 1,49 m² 
(mind. freier Querschnitt 1 m²) // g-
wert 0,35 // Uw ≤ 1,05 W/m²K // 
Kettenschubantrieb, Hub= 600mm

VE 3050 Dacharbeiten
Flachdach Fenster FE3° // 3-fach Verglasung // 
100x150 cm // Ageo = 1,07 m² (mind. freier 
Querschnitt 1 m²) // g-wert 0,35 // Uw ≤ 1,05 
W/m²K // Kettenschubantrieb, Hub= 500mm

VE 3030 Holzbau
2x Flachdach Fenster oberseitig geneigt // 180x240 cm // 
Ageo = 2,88 m² (mind. freier Querschnitt pro Dachfenster 
2,05 m²) // g-wert 0,20 // Uw ≤ 1,05 W/m²K // 
Kettenschubantrieb, Hub= 750mm
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TWP WS 1934⁵/26/12
UK +7,000

E WD 18/734/7
OK +7,140 / UK -0,200 

E WS 18/734/7
OK +7,140 / UK -0,200 

E WS 18/734/7
OK +7,140 / UK -0,200 

BSH-Träger: 
b/h= 140x240mm
UK=+7,020m
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Wandverstärkung h=100,0
OK+6,240 / UK+5,240

Wandverstärkung h=100,0
OK+6,240 / UK+5,240

Wandverstärkung h=120,0
OK+6,590 / UK+5,390

Wandverstärkung h=120,0
OK+6,590 / UK+5,390

Wandverstärkung h=120,0
OK+6,590 / UK+5,390

Wandverstärkung h=60,0
OK+4,790 / UK+4,190

Dachaufbau Typ 3B

Ausstieg für Instandhaltung
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A 118
Kunst Vorb./Sam.
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 33,079 m

37,75 m2

A 117
Kunstsaal 2
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 39,287 m

66,75 m2

B 108
Differenzierung 5
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 50,062 m

61,10 m2

B 103
Gruppenraum 5
BB: Kautschuk
DB: Akustikholzpaneel
UK RD: +7,02
UK AD: +6,84
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 23,375 m

32,80 m2

B 109
Gruppenraum 4
BB: Kautschuk
DB: Akustikholzpaneel
UK RD: +7,02
UK AD: +6,84
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 26,780 m

37,70 m2

B 116
Differenzierung 5
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 28,025 m

43,70 m2

A 1D1
Dachterrasse
BB: Betonpl./ Ständer
DB: ---
UK RD: +4,89
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 32,671 m
NF: 54,50 m2

A 102
Sekretariat
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 38,010 m

76,85 m2

A 119
Kunstsaal 1 
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 49,010 m

89,55 m2

A 114
Werken Lager/ Maschinen
BB: Kautschuk
DB: GK gelocht
UK RD: +7,06
UK AD: +6,84
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 30,435 m

42,80 m2

A 114.1
Werken Nebenr.
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 30,033 m

43,65 m2

A 115
Seminarraum
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 25,000 m

32,85 m2

B 110
Klassenraum 17
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 36,275 m

69,45 m2

B 111
Klassenraum 18
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 35,135 m

66,05 m2

B 112
Klassenraum 19
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 35,135 m

66,05 m2

B 113
Klassenraum 20
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 35,135 m

66,05 m2

B 119
Klassenraum 24
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 34,505 m

63,10 m2

B 118
Klassenraum 23
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 35,175 m

65,15 m2

B 117
Klassenraum 22
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 34,805 m

65,65 m2

B 114
Klassenraum 21
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 35,995 m

69,45 m2

A 108
WC D 2
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: +7,14
UK AD: +6,44
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 23,109 m

20,00 m2

A 106
WC M 2
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: +7,14
UK AD: +6,44
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 25,109 m

16,50 m2

A 107
Reinig.M. 2
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: +7,14
UK AD: +6,44
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 7,788 m

3,80 m2

A 112
Technik A3
BB: Doppelboden mit Kautschukbelag
DB: SB1
UK RD: +7,14
UK AD: +7,14
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 22,915 m

13,30 m2

A 111
WC Rollst. 2
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: +7,14
UK AD: +6,44
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 10,600 m

6,85 m2

A 109
WC-H-Personal 2
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: +7,14
UK AD: +6,44
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 10,565 m

6,35 m2

A 101
Galerie
BB: Kautschuk
DB: Akustikholzpaneel
UK RD: +7,02
UK AD: +6,94
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 156,960 m

291,10 m2

B 1F3
Flur 3
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 76,213 m

58,75 m2

B 1D2
Terrasse Ost
BB: Betonpl./ Ständer
DB: ---
UK RD: +7,02
UK AD: +5,14
OK FFB: +4,04
OK RFB: +3,59
RU: 35,945 m

50,60 m2

B 1T4
Treppe 4 Ost
BB: Feinstein / Werkstein
DB: SB2+
UK RD: +7,14
UK AD: +7,14
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 23,365 m

26,35 m2

A 1T2
Treppe 2 Süd
BB: Feinstein / Werkstein
DB: SB2+
UK RD: +7,14
UK AD: +7,14
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 25,550 m

35,80 m2

A 1F1
Flur Kunst
BB: Kautschuk
DB: Akustikholzpaneel
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 47,856 m

54,40 m2

A 1T1
Treppe
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK gelocht
UK RD: +7,14
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 111,225 m

121,90 m2

A 1F2
Flur Verwaltung
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,14
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 56,105 m

52,75 m2

A 110
WC-D-Personal 2
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: +7,14
UK AD: +6,44
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 10,435 m

6,15 m2

I.O1.1
Installationsraum
UK RD: +7,58
UK AD: +7,58
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,79
RU: 18,200 m

6,40 m2

A 116
Beratungslehrer
BB: Kautschuk
DB: TypD-Fräsung ohne Akustikeinlage
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 22,434 m

17,55 m2

A 121
Erw. Schulleitung 
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 31,420 m

43,60 m2

A 124
Schulleitung 1
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 27,605 m

32,05 m2

A 123
Konrektorat 1
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 20,140 m

21,45 m2

A 122
Konrektorat 2
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 20,140 m

21,00 m2

A 120.1
Technik A4
BB: Doppelboden mit Kautschukbelag
DB: SB1
UK RD: +7,14
UK AD: +7,14
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 10,150 m

6,40 m2

A 120
Archiv
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,14
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 11,500 m

8,00 m2

I.O1.2
Schacht
UK RD: +7,58
UK AD: +7,58
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,79
RU: 5,130 m

1,45 m2

I.O1.3
Schacht
UK RD: +7,58
UK AD: +7,58
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,79
RU: 4,763 m

1,20 m2

A 104.2
Lehrkräfte 1
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 39,515 m

66,35 m2

A 102.2
Erste-Hilferaum
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 15,670 m

8,55 m2

A 102.1
VW-Kopierraum
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 13,740 m

8,50 m2

A 103.2
Lehrkräfte 4
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 26,235 m

35,65 m2

A 104
Garderobe Lehrkräfte
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 14,205 m

11,40 m2

A 103
Lehrkräfte 2
BB: Ind.-parkett
DB: GK gelocht
UK RD: +7,02
UK AD: +6,69
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 42,955 m

90,05 m2

A 113
Werkraum
BB: Kautschuk
DB: GK gelocht
UK RD: +7,06
UK AD: +6,84
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 38,850 m

74,10 m2

B 102
Technik B3
BB: Doppelboden mit Kautschukbelag
DB: SB1
UK RD: +7,14
UK AD: +7,14
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 13,010 m

9,85 m2

A 1A1
Aufzug A
UK RD: +7,58
UK AD: +7,58
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,79
RU: 22,915 m

13,30 m2

B 1D1
Terrasse West
BB: Betonpl./ Ständer
DB: ---
UK RD: +7,02
UK AD: +5,14
OK FFB: +4,04
OK RFB: +3,59
RU: 35,946 m

46,55 m2

B 107
Klassenraum 16
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 34,805 m

64,75 m2

B 106
Klassenraum 15
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 35,015 m

66,05 m2

B 1T3
Treppe 3 West
BB: Feinstein / Werkstein
DB: SB2+
UK RD: +7,14
UK AD: +7,14
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 23,365 m

26,35 m2

B 105
Klassenraum 14
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 35,225 m

66,15 m2

B 104
Klassenraum 13
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 56,250 m

68,80 m2

B 101
SMV
BB: Kautschuk
DB: TypA-Fräsung+Absorber
UK RD: +7,02
UK AD: +7,02
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 17,602 m

17,80 m2

B 115
Technik B4
BB: Doppelboden mit Kautschukbelag
DB: SB1
UK RD: +7,14
UK AD: +3,79
OK FFB: +3,79
OK RFB: +3,59
RU: 12,510 m

9,20 m2
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