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ZU BEACHTENDE HINWEISE
Sämtliche Angaben und Maße sind von den 
ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn 
verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der 
Auftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen 
des Statikers, bzw. statischen Berechnungen 
und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind 
der Architekt und die Bauleitung unverzüglich 
zu verständigen.

PROJEKTBEZEICHNUNG

BAUHERRIN

RHNeubau der Realschule Hohenbrunn

Druckdatum: 02.04.2026  

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche 
erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des 
Statikers. s.hierzu auch Werkpläne 

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im 
Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-
Projektanten sind für alle einzubetonierende 
Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer 
Berechnung.

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die 
komplette Schließung der leichten Trennwände 
darf erst nach erfolgten Installationen und nach 
Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensterhöhenangaben beziehen
sich auf ±0,00.
Angabe Öffnungsmaße von Türen:
von OK FFB bis UK Sturz

Zeichen- / Beschriftungslegende

PROJEKTKÜRZEL

85662, Hohenbrunn, Hohenbrunner 
Straße 110 Fl.Nr.:254 / 253

ORT DES BAUVORHABENS

GEBÄUDESCHEMA

MAßSTAB

PLANGRÖSSE

STAND

1:100

Gitterroste

NRA
NA
FeuL

G30 / G90
F30 / F90

vdT
vdsT
RS
T30 (fh)

F30 (fh)

F90 (fb)

EElektrik

Lüftung
Heizung

Sanitär
L
H

S

vollwandig dichte Tür
vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür

feuerhemmende Tür

feuerhemmend

feuerbeständig

LRH

Wandschlitz
Wandaussparung
Wanddurchbruch

Bodendurchbruch
Bodenaussparung

Deckenaussparung

Beschriftungen / Kürzel / Zeichen
Deckendurchbruch

Tür Gewerk Fassade

Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS)
Mineralische Dämmung (Steinwolle)

Mauerwerkswand
Leichte Trennwand

UV

UK
OK

AD

STZ

BR

UZ

FFB
RFB

RD

RR

UEZ

DA
DD

WD

WS
WA

BA
BD

Li.Br.

hochfeuerhemmend F60 (hfh)

BBW
BW

Wand in Bauart einer Brandwand
Brandwand

Schallschutz

Stahlbeton
Stahlbetonfertigteil

Schraffuren Beschriftungen / Kürzel

lichte Breite

Rohdecke

Rohfußboden
Fertigfußboden

Unterzug

Brüstung

Sturz

lichte Raumhöhe über OK FFB

Bodeneinlauf (Gully) ohne Gefälle
Regenfallrohr

Oberkante
Unterkante

Überzug

abgehängte Decke

Elektroverteiler

Bodeneinlauf (Gully) mit Gefälle - min. 2 %

Feuerlöscher
Notausgang
notwendige Rauchableitung

Rohkote
Fertigkote

Vorderkante
Außenkante

VK
AK

Innenkante IK

Wand- und Deckenoberflächen

Brandschutz

Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095
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aus schwer entflammbaren Baustoffen
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Tür mit Panikfunktion
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Türen:  Rw,P Angabe des Prüfschalldämmwertes
Wände:  Rw,R Angabe Schallschutz-Rechenwert Angabe in Dezibel

STZ TBSturz Trockenbau, nicht massiv

BB
DBDeckenbelag

Bodenbelag

WBWandbelag, -oberfläche. i=innen, a=außen

Installations-Vorwand

Architekt-Gewerk A

Verwendetes Höhenbezugssystem DHHN16

Deckenverformung für Wandanschlüsse
Dv 0-10Deckenverformung bis zu 10mm
Dv 11-20Deckenverformung 11 bis 20mm
Dv 21-40Deckenverformung 21 bis 40mm

ARCHITEKT LPH 1-9

ENTWURFSARCHITEKT
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130,0 x 110,0

VK Decke ≙ VK Bodenplatte jeweiliges 
Geschoss

Werkplanung

Gesamtgrundriss UG

 

±0,00 = 569,00

Phase Planverfasser Bauteil Planart Ebene StatusIndexPlanIDProjekt

PLANNUMMER

±0,00 = 567,82 Höhenangabe Freisportgelände
Höhenangabe Schulgebäude

Index Datum ID Änderungen
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0346

0359
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2 Mauerwerkspfeiler sind neue erstellt

Bodenhülsen + Sprossenwand verschoben

HKV verschoben 

Verschiebung TRBW um 3,5cm nach Westen

Verschiebung TRBWs um 4,5cm nach Westen

WD HLS ergänzt

Ergänzung KB HLS

Wand 1cm nach Westen verschoben

Wegfall der Trockenbauwände

Vergrößerung der Vorsatzschale von 45 auf 55cm

Wegfall GL HLS

Verschiebung Türe um 50mm nach Osten

Ständertiefe auf 75mm statt 50mm erhöht

ELT-WD in der KS-Trennwand UA17 / UA18 ergänzt
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UZ: b/h=250/800mm
UK UZ = -1,000 m

UZ: b/h=400x800mm
UK UZ =-1,000m

Gitterrost 100x100cm
max. Belastung 500kg/m2
(Ablaufwanne mit Fusselsieb)

Schacht Hebeanlage
L x B x T ~ 2000 x 2000 x 2000 mm
Lichte Maßen

UZ: b/h=250x800mm
UK UZ =-1,320m
(mit HLS abzustimmen)

UZ: b/h=250x800mm
UK UZ =-1,320m
(mit HLS abzustimmen)
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Schaumglas-Innendämmung
d=6cm / h=60cm, WLS 040 nach Ang. 

PMI. Aussparung bei evtl. Nischen in 
der Prallwand möglich

Betonkanal Außenluftansaugung
lichtemaß innen: b/h = 180/160cm

OK BPL = -3,840 m
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Gebäudeeinführung,
3x2xKabelschutzrohr DN 125
E ET 60/40
UK = -1,250

HLS WD 24/24
UK = -0,914

2x HLS KB Ø 10

HLS KB Ø 6
UK -1,000

HLS KB Ø 6
UK -0,900

Unterputz Körper
Frischwasserstation 1
1440x750x110 (h/b/t)

E WS 18/201/7
UK=-2,210 in obere Etage führen
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Schaumglas-Innendämmung
d=6cm / h=60cm, WLS 040 nach Ang. 

PMI. Aussparung bei evtl. Nischen in 
der Prallwand möglich

E WD 40/20
UK = -0,720

C U14
Lüftung 1
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 48,860 m

131,50 m2

C U09.3
Geräteraum Halle 2
BB: Kautschuk für Sportboden
DB: SB2+
UK RD: -0,77
UK AD: -0,77
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 36,620 m

71,05 m2

A U18
ELA / SAA
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 19,580 m

22,70 m2

A U22
Heizungsraum
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,77
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 43,286 m

111,10 m2

C U09
Halle 2
BB: Kautschuk für Sportboden
DB: Holzwolle
UK RD: +4,005

UK AD: +1,90
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 84,660 m

410,15 m2

C U09.2
Konditionsraum
BB: Kautschuk für Sportboden
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,77
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 26,190 m

41,95 m2

A U20
Stuhllager
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 27,440 m

41,35 m2

A U06
Lager Pausenverkauf
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 22,117 m

27,55 m2

C U05
WC-Damen
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 8,136 m

4,00 m2

C U09.1
Lager Vereine
BB: Kautschuk für Sportboden
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 17,215 m

16,90 m2

A U04
Lehrmittelraum 1
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 26,150 m

41,55 m2

C U04
WC-Herren
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 8,136 m

4,00 m2

A U08
Lager 1.1
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 26,990 m

45,15 m2

C U03
Reinig.M.
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 8,578 m

4,55 m2

A U10
Lüftung 2
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 84,059 m

235,00 m2

A U19
Raum für Kälte
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 41,206 m

74,90 m2

A U11
Technik für Schulküche
BB: BP flügelgeglättet, Fett 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 36,625 m

60,55 m2

C U08.1
Geräteraum Halle 1
BB: Kautschuk für Sportboden
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 38,460 m

65,50 m2

C U01
Sportlehr.Umkl.
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 19,183 m

17,70 m2

C U02
Sportlehr.Raum
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,75
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 19,803 m

19,15 m2

C U12.1
Waschraum 3
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 12,472 m

8,95 m2

C U12
Umkleide  3 Schülerinnen
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 21,150 m

27,50 m2

C U07.1
Waschraum 2
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 16,221 m

8,75 m2

C U07
Umkleide 2 Schülerinnen
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 21,115 m

27,35 m2

C U06.1
Waschraum 1
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 12,424 m

8,95 m2

A U21
Technik für Mensa
BB: BP flügelgeglättet, Fett 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 25,305 m

39,90 m2

A U02
Lager 2.1
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 27,895 m

46,65 m2

A U12
Raum
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 68,465 m

197,00 m2

C U13
Umkleide 4 Schüler
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,59
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 24,043 m

35,65 m2

C U11
R-Umkleide/WC
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 10,725 m

7,15 m2

C U10
Erste-Hilferaum
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 12,745 m

9,80 m2

A U01
Archiv
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 23,435 m

34,15 m2

A UT1
Treppe 1 zentral
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,44
UK AD: -0,44
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 34,405 m

32,30 m2

A UF1
Flur 1
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 42,465 m

48,65 m2

A UT2
Treppe 2
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 16,996 m

10,75 m2

C UF4
Flur
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 45,110 m

57,10 m2

C UT5
Treppe 5
BB: Kautschuk
DB: GK gelocht
UK RD: -0,52
UK AD: -0,64
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 19,928 m

17,65 m2

C UT6
Treppe 6
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 38,270 m

45,25 m2

C UF1
Flur
BB: Kautschuk
DB: GK gelocht
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 76,972 m

94,25 m2

A U07
Raum
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 33,525 m

39,05 m2

A U05
Lehrmittelraum 2
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 23,102 m

27,60 m2

A U09
Lager 1.2
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 27,700 m

44,30 m2

A U03
Lager 2.2
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 34,005 m

49,70 m2

C UF2
Schleuse
BB: Kautschuk
DB: GK gelocht
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 9,850 m

5,70 m2

A U17
SiBel
BB: BP flügelgeglättet, Säure 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 15,628 m

15,20 m2

A U15
NSHV / Gebäudeeinführung
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 31,587 m

52,60 m2

A UF2
Flur 2
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 25,923 m

20,40 m2

A U16
Batterieraum
BB: BP flügelgeglättet, Säure 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 20,052 m

24,30 m2

A.U1.1
Aufzug A
UK RD: -0,20
UK AD: ±0,00
OK FFB: -5,92
OK RFB: -6,32
RU: 8,400 m

4,25 m2

C UA1
Aufzug C
Bodenbelag: BP flügelgeglättet, Fett 02
UK RD: -0,20
UK AD: -0,60
OK FFB: -5,92
OK RFB: -6,32
RU: 8,400 m

4,25 m2

I.U1.2
Raum unter Treppe
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -2,57
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 15,675 m

11,30 m2

I.U1.3
Raum unter Treppe
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,72
RU: 23,000 m

15,40 m2

C U15
Putzraum
BB: Feinstein / Werkstein
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 13,608 m

11,50 m2

C U13.1
Waschraum 4
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,92
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 10,662 m

5,70 m2

A U12.1
Raum
BB: Kautschuk
DB: SB2+
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 21,446 m

19,70 m2

C U08
Halle 1
BB: Kautschuk für Sportboden
DB: Holzwolle
UK RD: +4,005

UK AD: +1,90
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 84,660 m

410,15 m2

C UF3
Flur
BB: Kautschuk
DB: GK gelocht
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 15,865 m

12,95 m2

C U12.2
Duschraum 3
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 10,132 m

6,30 m2

C U07.2
Duschraum 2
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 11,035 m

6,00 m2

C U06.2
Duschraum 1
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 11,237 m

6,00 m2

C U13.2
Duschraum 4
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,92
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 10,468 m

6,70 m2

I.U1.4
Raum unter Treppe
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,45
UK AD: -2,75
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 15,900 m

9,65 m2

C U06
Umkleide 1 Schüler
BB: Feinstein / Werkstein
DB: GK H2
UK RD: -0,52
UK AD: -1,72
OK FFB: -4,42
OK RFB: -4,57
RU: 21,222 m

27,30 m2

I.U1.1
Schacht
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: ---
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 21,355 m

11,45 m2

A U10.2
Lüftung 2 Nebenraum
BB: BP flügelgeglättet, Staub 01
DB: SB1
UK RD: -0,52
UK AD: -0,52
OK FFB: -4,57
OK RFB: -4,57
RU: 33,071 m

55,35 m2
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