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A-WD 70x20
OK = -30 UKRD

4x H-WD Ø 15
RA = -30 UKRD
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OK = -30 UKRD
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RA = -30 UKRD
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RA = -30 UKRD

E-WD 30x20
OK = -20 UKRD

E-WD Ø15
RA = -30 UKRD

E-WD 20x20
OK = -30 UKRD

E-DD 40x30
E-DD 116x20

E-WD 20x20
OK = -30 UKRD

E-DD 80x15E-DD 80x15

E-WD 25x10
OK = -40 UKRD

G-
DD

 40
x2

0

G-WD 30x10
UK = OKRB

E-WD Ø 15
RA = -30 UKRD

2x H-WD Ø 20
RA = -25 UKRD

4x H-WD Ø 20
RA = -35 UKRD

4x H-WD Ø 20
RA = -30 UKRD (E601)

2x H-WD Ø 20
RA = -30 UKRD

2x H-WD Ø 20
RA = -30 UKRD

2x H-WD Ø 20
RA = -25 UKRD

2x H-WD Ø 20
RA = -35 UKRD

(E001)

A-DD 100x40

H-DD 100x40

S-DD 70x30

H-WD 100x30
OK = -15 UKRD

S-DD 32x51

S-WD Ø 20
RA = -28 UKRD

S-WD Ø 20
RA = -30 UKRD S-WD Ø 20

RA = -45 UKRD

S-WS 72x125x23
UK = 65 OKRB

S-WKB ∅12,5
RA = 161,5 OKRB

S-WS 62x72x24
UK = 99 OKRB

S-DD 24x31

S-DD 34x27S-DD 34x27

S-DD 34x27

S-DD 24x31

S-DD 27x34

S-DD 27x34 S-DD 27x34

S-DD 27x34

2x K-WD Ø 20
RA = -35 UKRD

(E001)

S-WD Ø 20
RA = -35 UKRD

(E001)

L-WD 65x40
OK = UKRD

(E001)

G-WD 10x10
UK = OKRB

G-WD 10x10
UK = OKRB

L-WD 65x40
OK = UKRD

(E001)

L-WD 65x40
OK = UKRD

(E001)

L-WD 65x40
OK = UKRD

(E001)

S-WD 62x72
UK= 99 OKRB

S-WS 82x92x5
UK= 89 OKRB

2x S-DKB Ø12,5
in Zwischenpodest (OK 0,825)
und Hauptpodest (OK 4,155)

S-DKB Ø20

K-WD 50x20
OK = UKRD

S-WD 76x50
OK = UKRD

H-WD 40x20
OK = -30 UKRD

2x L-DD 45x35

H-DD 80x40

2x L-WD 45x35
OK = -40 UKRD

4x L-WD 55x45
OK = UKRD

L-WD 95x145
UK = OKRB

2x S-DKB Ø12,5
in Zwischenpodest (OK 0,825)
und Hauptpodest (OK 4,155)

A-Revisionstür
begehbar
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bis UKRD EG;
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Wand nach Montage
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1,90
2,85 Lichte Rohbauhöhe 

Lichte Rohbaubreite

Fensterbemassung 

MATERIALIEN

TÜREN

Stahlbeton

Mauerwerk

Dämmung

feuerhemmend und selbstschließend, mit Rauchschutzfunktionfh+rdts

Klassifizierung nach DIN 4102 (Rauchschutz nach DIN 18095)
und DIN EN 13501 siehe Brandschutzkonzept

feuerbeständig, mit Rauchschutzfunktionfb+rdt

FUSSBODENAUFBAU

Hohlraumboden

SanitärTreppenhaus

Doppelboden

EDV Technik Untergeschoss Technik
FB P01

FB P03
FB P04

FB P02
FB P05

FB P07
FB P08

FB P06

Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie

Allgemeine Psychologie II
Biologische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaften

Allgemeine Psychologie I

Klinische Psychologie

Methodenlehre und Evaluationsforschung

Klinisch-psychologische Intervention

ABO

AP2
BPN

AP1

KP

ME
PP

KPI

Pädagogische Psychologie

ARBEITSBEREICHE / FUNKTIONEN

Differentielle Psych., Persönlichkeitspsych., Psych. DiagnostikDP

Forschungssynthese, Intervention, Evaluation
Entwicklungspsychologie

Sozialpsychologie
Psychologie als Ergänzungsfach

FS
EP

SP
EF

FB P09
FB P10
FB P11

RAUMSTEMPEL

13,8F

H

FB P03

ABO
Einzelbüro

P-8.3.1

15,0U lichte Raumhöhe
Fussbodenaufbau
Raumbezeichnung
Raumnummer HU-Bau
Raumnummer Bedarf

Umfang
Fläche

Arbeitsber. / Funktionen

WerkstattW
Hörsaal, Seminar, Zentraler PoolZ
LeitungL
PrüfungsamtP
gemeinsame NutzungG

Sonstiger NebenraumS
PutzmittelraumPM
Sanitäre AnlageWC

AufzugA
Flur / FoyerF

TreppenhausTH
TechnikflächeT

Foyer
Hörsaal

Lager / Archiv / Sonst.
Flur

Technikgeschoss

Estrich

Erdreich

10016

3,12

feuerbeständig und selbstschließend, mit Rauchschutzfunktionfb+rdts

Trockenbau

Bauart Brandwand
feuerbeständige Wand

Brandwand

feuerhemmende Wand
Sichtbeton KL3
Sichtbeton KL2

ABKÜRZUNGEN / SYMBOLE

SCHRAFFUREN

Oberkante UnterkanteOK UK RohdeckeRD
FertigfußbodenFFB NormalhöhenullNHN UnterzugUZ

-   Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu prüfen.
-   Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten mitzuteilen.
-   Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Werk- und Detailplänen der Fachplaner.
-   Die Angaben zu Sturzmaßen entsprechen inklusiv der jeweiligen Deckenstärke.
-   Fenster, Türen und Bodenaufbauten siehe Planliste Architekt.
-   Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers.

BEMERKUNGEN

Brandschutz
Türtyp

Türnummer
T - O14 10

fh + rdts RR

RR Rohrrahmentür
HH Holztürblatt/Holzzarge

RT Revisionstür

Zusatzangaben

Fensternummer
F - O14 01

SS BS

SS Sonnenschutz
BS Blendschutz (innenliegend)
VA Verdunklungsanlage

FENSTER

Wandtyp
Wandart

WAND

WT     01
TB

TBTB

Feuerwiderstand
Schalldämmmaß

StS Stahltürblatt/Stahlzarge

1,02
2,16 Rohbauhöhe von OKFFB bis UK-Sturz 

Lichte Rohbaubreite

Türbemassung 

WU-Stahlbeton
Stahlbetonfertigteil

Kies
extensive Begrünung

Durchbrüche und Schlitze
Maßangaben in cm

01
Fenstertyp

FeuerlöschkastenFLK
FeuerlöscherFL
Feuerwehr-Informations-
und Bediensystem  

FIBS

A - Allgemein

E - Elektro

G - Gebäude-
automation

H - Heizung

K - Kälte

L - Lüftung

S - Sanitär

DURCHBRÜCHE

Bodendurchbruch

Wandschlitz / Bodenschlitz

Kernbohrung in BodenBKB

WS/BS

BD

DeckendurchbruchDD

Kernbohrund in WandWKB

Kernbohrung in WandansichtWKB

Boden-/Zugtank (Hohlboden)BT/ZTZT

WanddurchbruchWD

Kernbohrung in DeckeDKB

BT

SteckdosensäuleSt. S.St.S.

Freigegeben nur mit Untertschrift /
Freigabevermerk des Bauherren.

Als Planungsgrundlage der Fachplanungen
sind die Eintragungen in den CAD-Zeichnungen
zu beachten.
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