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Die Katasterangaben wurden dem aktuellen Geoportal Thüringen 
entnommen. Für die Genauigkeit der Lage der Katastergrenzen
kann keine Gewähr übernommen werden.
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Eberstädter Straße
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HDPE 1x50x4,6

HDPE 1x50x4,6 O
D

 250 PP 1:118
8,24m

 (2021)

OD 250 PP 1:193   59,87m (2021)

OD 250 PP 1:180   21,57m (2021)

OD 250 PP 1:96   67,20m (2021)

OD 250 PP 1:211   25,31m (2021)

OD 250 PP 1:178   88,96m (2021)

OD 250 PP 1:223   62,40m (2021)

OD 250 PP 1:257   72,07m [2021]
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S ESt 08D=259,76S=255,612021
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SR
 200 KG
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 100 PP

Kontrollschacht
DN 300 PP

Anbindung an
Bestandskabel 
Straßenbeleuchtung

Kabelschutzrohr D
N
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Kabelschutzrohr D
N
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N
AKBA 4x120

NAY2Y 4x240

1R 90 NS

1R 63 TNK

 
KS TEAGLE 2 x 150kW

SF6 8DJH (Sie) 2K/1T

SOU18 KS LE Eberstädter Staße

Anpassung 
TW-Leitung 
erforderlich!

- Trassenführung in Abhängigkeit Wurzelverlauf prüfen
- bei Wurzelschnitt ggf. Prüfung Standsicherheit notwendig
- ggf. Kronenrückschnitt in Abhängigkeit von Wurzelverlust 
  notwendig

PP DN 300 SN 8   
21,23 m   3‰

PP DN 300 SN 8   18,67 m   3‰ PP DN 300 SN 8         10,56 m   0,3%

S4
259,94 m Deckel 
258,93 m Fliesssohle

PP DN 300 SN 8   28,41 m   0,3%

ca. 65 m Wurzelsuchgraben
ca. 1,10 m tief
ca. 40 cm breit

ca. 65 m Herstellung Wurzelvorhang

PP DN 300 SN 8   29,29 m   0,3%

S5
259,74 m Deckel 
258,85 m Fliesssohle
0,89 m Schachttiefe

PP DN 300 SN 8   50,29 m   0,3%

S6
259,72 m Deckel 
258,69 m Fliesssohle
1,03 m Schachttiefe

PP DN 300 SN 8   54,50 m   0,3%

S7
259,72 m Deckel 
258,53 m Fliesssohle
1,19 m SchachttiefeS1

259,96 m Deckel 
259,19 m Fliesssohle 
0,77 m Schachttiefe 

S2
260,02 m Deckel 
259,13 m Fliesssohle 
0,89 m Schachttiefe

Anschluss SE 2 mit
außenliegendem Absturz

PP DN 300 SN 8
6,58 m   0,3%

SE 5 Nord
259,82 m OK Straße
259,22 m Ablauf DN 150
258,58 m Sohle Trumme

SE 6 Nord
259,92 m OK Straße
259,32 m Ablauf DN 150
258,68 m Sohle Trumme

SE3 Süd
260,00 m OK Straße
259,40 m Ablauf DN 150
258,76 m Sohle Trumme

SE4 Süd
260,02 m OK Straße
259,42 m Ablauf DN 150
258,78 m Sohle TrummeSE2 Süd

259,90 m OK Straße
259,30 m Ablauf DN 150
258,36 m Sohle Trumme

SE1 Süd
259,79 m OK Straße
259,19 m Ablauf DN 150
258,55 m Sohle Trumme

DN 150 Mindestgrabenbreite 0,15 + 0,40 = 0,55 m
DN 300 Mindestgrabenbreite 0,30 + 0,50 = 0,80 m
Grabentiefe über 1,00 m
bis ca. 1,30 m = Mindestgrabenbreite 0,80 m

S3
260,09 m Deckel 
259,04 m Fliesssohle 
1,05 m Schachttiefe

Standort in Abhängigkeit 
von Wurzelverlauf Prüfen

PP DN 300 SN 8   24,66 m

Einlaufbauwerk
mit Froschklappe
258,46 m Fliesssohle

Straßenquerung

Anschlußkanal 

DN 150

0,4%
 G

efälle

Straßenquerung

Anschlußkanal DN 150

2,42%
 G

efälle

SE1 - SE 6:
Ablauf DN 150 mit Nassschlammfang
Sieltrumme Bauhöhe mit Aufsatz = 1,24 m
Straßenaufsatz 300 x 500 mm
Rahmen und Rost aud Gusseisen
Lastklasse D 400 gemäß DIN 124-2 / DIN 1229
Pultform
Bauhöhe 140 mm
Rost Schlitzweite 34,5 mm mit dämpfender Einlage
Einlaufquerschnitt 576 cm²
naturbelassener Guss ohne Beschichtung
Gewicht ca. 66,3 kg
Sieltrumme
E-Stück Höhe = 50 mm
D-Stück Höhe = 120 mm
ABC-Stück Höhe = 925 mm

Trummen sind grundsätzlich in zementvermörteltem 
Sand zu setzen.

259,07 m Höhe
Fließsohle BN 300

ZEICHENERKLÄRUNG
Bestand      nachrichtliche Übernahme

Planung      nachrichtliche Übernahme

Leerrohr - TEN/Netkom

Trinkwasser - WAZV Mittleres Nessetal

Schmutzwasser - WAZV Mittleres Nessetal

Telekom

Strom - Niederspannungskabel - TEN

Strom - Mittelspannungskabel - TEN

Strom - stillgelegt - TEN

Gas - Ohra Energie

Strom - Niederspannung-Kabel - TEN

Strom - Mittelspannung-Kabel - TEN
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Straßenbeleuchtung

Regenwasser-Kanal mit Schacht

Erfurt, den ...............................

Maßnahme:

Bau-km (Planinhalt):

aufgestellt und geprüft:

zur Bauausführung freigegeben:

Erfurt, den ...............................

TLBV - Region Mitte

TLBV - Region Mitte

Straßenbaubehörde:

Art der ÄnderungNr. Datum Name

bearbeitet
gezeichnet

Projekt-Nr.

Straßenbauverwaltung des Freistaates Thüringen Unterlage / Blatt-Nr.:

Straße / Station:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Entwurfsbearbeitung:

geprüft:    .........................................................

.........................................................................

Prüfvermerk:     ...............................................

.........................................................................

Registratur:     .................................................

.........................................................................

1

PROJIS-Nr.:

von Station 5 + 408    vNK 5029 010    nNK 5029 011        = Bau-km
bis Station  5 + 652    vNK                    nNK                        = Bau-km

L 1030

Sonneborn, Eberstädter Straße

Maßstab: 1 : 200

Eberstädter Straße
Neubau Straßenentwässerung

planungsgruppe 91
Ingenieurgesellschaft
Landschaftsarchitekten I Stadtplaner I Architekten
Jägerstr. 7 I 99867 Gotha  I  T 03621 - 29159 
www.planungsgruppe91.de      info@planungsgruppe91.de

Thüringer Landesamt 
für Bau und Verkehr

Hohenwindenstraße 14       Tel.:   0361 574153140
99086 Erfurt                       Fax:   0361 574153270

poststelle42@tlbv.thueringen.de

Referat 42 - Region Mitte

Februar 2026

Februar 2026 Teske

Prill

222.524

H/B = 297 / 1700 (0.50m²) Allplan 2025


