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Gezeichnet Gepriift
Hinweis:

Der Plan gibt einen allgemeinen Uberblick tiber die Zuganglichkeiten zum Baufeld, die vorlaufig
angenommene Lage bestimmter Flachen und tber die Medienversorgung.

Der Plan basiert auf Annahmen zum Zeitpunkt seines Aufstellens. Er dient der Koordinierung der
Baulogistik. Die Baulogistik ist vom Baufortschritt sowie dem abzustimmenden und zu
koordinierenden Bedarf der beteiligten Unternehmen abhéangig.

Der Plan wird auf Basis der tatséchlichen Gegebenheiten und Abstimmungen fortgeschrieben. Ein
Anspruch auf konkrete Bauzusténde oder Vorhandensein von Baustelleneinrichtung (wie Bauaufzige,
Krane etc.) zu bestimmten Zeitpunkten, die Gewéahrung von Lagerflachen/
Baustelleneinrichtungsflachen ergibt sich aus dem Plan nicht.

Anmeldung und Abstimmung von Bedarf erfolgt nach den Vorgaben des Baulogistikhandbuchs.
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fur Bauwesen und

Raumordnung
Anlage zu Vergabeunterlagen
594x1189

Zeichnung

Baustelleneinrichtungsplan

Geschossubersicht EG
Bezugshohen: + 0,00 = 34,86 (i. NHN

Kurzbezeichnung Plan

MaRstab

1:400
AKS-Schlissel Hochbau

Gewerk

HOCHBAU

nachrichtlich AKS-Schliissel bis September 2020 fiir diesen Plan: D10557KANAUV500_LA001-2G

Planverfasser Hochbau

Datum

08.01.2021

AKS-Schliissel Fachplaner

Gewerk Planverfasser Fachplaner

Baulogistik

Datum

26.02.2025

AKS-Schlissel Ausflihrende Firma

Gewerk Planverfasser Ausfiihrende Firma

Datum

H/B =594.0/ 1189.0



mkremeskoetter
Schreibmaschine
Anlage zu Vergabeunterlagen

Murnig, Boris
Textfeld
Hinweis:
Der Plan gibt einen allgemeinen Überblick über die Zugänglichkeiten zum Baufeld, die vorläufig angenommene Lage bestimmter Flächen und über die Medienversorgung. 
Der Plan basiert auf Annahmen zum Zeitpunkt seines Aufstellens. Er dient der Koordinierung der Baulogistik. Die Baulogistik ist vom Baufortschritt sowie dem abzustimmenden und zu koordinierenden Bedarf der beteiligten Unternehmen abhängig. 
Der Plan wird auf Basis der tatsächlichen Gegebenheiten und Abstimmungen fortgeschrieben. Ein Anspruch auf konkrete Bauzustände oder Vorhandensein von Baustelleneinrichtung (wie Bauaufzüge, Krane etc.) zu bestimmten Zeitpunkten, die Gewährung von Lagerflächen/ Baustelleneinrichtungsflächen ergibt sich aus dem Plan nicht. 
Anmeldung und Abstimmung von Bedarf erfolgt nach den Vorgaben des Baulogistikhandbuchs. 

Schumacher, Martin
Schreibmaschine
EG


