
MBEMBE

ASP011 ASP RA Kern A+B OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP011 ASP RA Kern A+B OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP012 ASP RA Kern A+B OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP012 ASP RA Kern A+B OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP013 ASP RA Kern A+B OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP013 ASP RA Kern A+B OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP014 ASP RA Kern A+B OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP014 ASP RA Kern A+B OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP015 ASP RA Kern A+B OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP015 ASP RA Kern A+B OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP016 ASP RA Kern A+B OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP016 ASP RA Kern A+B OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP021 ASP RA Kern C1 OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP021 ASP RA Kern C1 OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP022 ASP RA Kern C1 OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP022 ASP RA Kern C1 OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP023 ASP RA Kern C1 OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP023 ASP RA Kern C1 OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP024 ASP RA Kern C1 OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP024 ASP RA Kern C1 OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP025 ASP RA Kern C1 OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP025 ASP RA Kern C1 OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP026 ASP RA Kern C1 OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP026 ASP RA Kern C1 OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP031
ASP RA Kern C2+D 
OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP031
ASP RA Kern C2+D 
OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP032
ASP RA Kern C2+D 
OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP032
ASP RA Kern C2+D 
OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP033
ASP RA Kern C2+D 
OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP033
ASP RA Kern C2+D 
OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP034
ASP RA Kern C2+D 
OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP034
ASP RA Kern C2+D 
OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP035
ASP RA Kern C2+D 
OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP035
ASP RA Kern C2+D 
OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP036
ASP RA Kern C2+D 
OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP036
ASP RA Kern C2+D 
OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP041
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP041
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP042
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP042
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP043
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP043
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP044
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP044
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP045
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP045
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP046
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP046
ASP RA Kern E+F1+F2 
OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP051 ASP RA Kern H+I OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP051 ASP RA Kern H+I OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP052 ASP RA Kern H+I OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP052 ASP RA Kern H+I OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP053 ASP RA Kern H+I OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP053 ASP RA Kern H+I OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP054 ASP RA Kern H+I OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP054 ASP RA Kern H+I OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP055 ASP RA Kern H+I OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP055 ASP RA Kern H+I OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP056 ASP RA Kern H+I OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP056 ASP RA Kern H+I OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP061 ASP RA Kern J+K OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP061 ASP RA Kern J+K OG1

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP062 ASP RA Kern J+K OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP062 ASP RA Kern J+K OG2

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP063 ASP RA Kern J+K OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP063 ASP RA Kern J+K OG3

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP064 ASP RA Kern J+K OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP064 ASP RA Kern J+K OG4

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP065 ASP RA Kern J+K OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP065 ASP RA Kern J+K OG5

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP066 ASP RA Kern J+K OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP066 ASP RA Kern J+K OG6

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP020 ASP RA Kern C1 EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 4

ASP020 ASP RA Kern C1 EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 4

ASP040
ASP RA Kern E+F1+F2 
EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP040
ASP RA Kern E+F1+F2 
EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP050 ASP RA Kern H+I EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP050 ASP RA Kern H+I EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP060 ASP RA Kern J+K EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP060 ASP RA Kern J+K EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

Automationsschwerpunkt
Anlagenautomation inkl. 
HMI
800x2000x400 (BxHxT)

MBEMBE

MBE – Management- & 
Bedieneinrichtung

Lüftungszentrale BTA 2
BIM-Id: 13808

Lüftungszentrale BTB
BIM-Id: 13821

Lüftungszentrale BTA 3
BIM-Id: 13252

Lüftungszentrale BTA 5
BIM-Id: 14786

ELT
BIM-Id: 14176

ELT
BIM-Id: 14027

ELT
BIM-Id: 13904

ELT
BIM-Id: 13981

ELT
BIM-Id: 14111

ELT
BIM-Id: 14112

BImA-FM Leitwarte
BIM-Id: 12310

ELT
BIM-Id: 14269

ELT
BIM-Id: 14028

ELT
BIM-Id: 14030

ELT
BIM-Id: 13879

ELT
BIM-Id: 13982

ELT
BIM-Id: 13882

ELT
BIM-Id: 13894

ELT
BIM-Id: 14109

ELT
BIM-Id: 13429

ELT
BIM-Id: 13903

ELT
BIM-Id: 13983

ELT
BIM-Id: 13900

ELT
BIM-Id: 13989

ELT
BIM-Id: 14029

ELT
BIM-Id: 14036

ELT
BIM-Id: 13876

ELT
BIM-Id: 13984

ELT
BIM-Id: 13886

ELT
BIM-Id: 13881

ELT
BIM-Id: 14532

ELT
BIM-Id: 14175

ELT
BIM-Id: 14271

ELT
BIM-Id: 13877

ELT
BIM-Id: 13988

ELT
BIM-Id: 13883

ELT
BIM-Id: 14113

ELT
BIM-Id: 14587

ELT
BIM-Id: 14179

ELT
BIM-Id: 14038

ELT
BIM-Id: 13897

ELT
BIM-Id: 13987

ELT
BIM-Id: 13901

ELT
BIM-Id: 14114

ELT
BIM-Id: 14268

ASP010ASP010

Automationsschwerpunkt
Raumautomation
2 Felder mit je 500x2000x400 (BxHxT)

HMIHMI

ASP010 ASP RA Kern A+B EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP010 ASP RA Kern A+B EG

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP011ASP011

ASP012ASP012

ASP013ASP013

ASP014ASP014

ASP015ASP015

ASP016ASP016 ASP026ASP026 ASP036ASP036 ASP046ASP046 ASP056ASP056 ASP066ASP066

ASP025ASP025 ASP035ASP035 ASP045ASP045 ASP055ASP055 ASP065ASP065

ASP024ASP024 ASP034ASP034 ASP044ASP044 ASP054ASP054 ASP064ASP064

ASP023ASP023 ASP033ASP033 ASP043ASP043 ASP053ASP053 ASP063ASP063

ASP022ASP022 ASP032ASP032 ASP042ASP042 ASP052ASP052 ASP062ASP062

ASP021ASP021 ASP031ASP031 ASP041ASP041 ASP051ASP051 ASP061ASP061

ASP050ASP050 ASP060ASP060ASP040ASP040ASP020ASP020

Trinkwasseranschluss BTB
BIM-Id: 13793

Lüftungszentrale BTA 4
BIM-Id: 14280

BMU Archive
BIM-Id: 11525

ASP351
RLT Nr.12 Besprechung 
BTB

Einspeisung: 15,6 kW

Netz: AV

BMA: Ja

IP-Adresse: 2

ASP351
RLT Nr.12 Besprechung 
BTB

Einspeisung: 15,6 kW

Netz: AV

BMA: Ja

IP-Adresse: 2

HMI

ASP351

HMI

ASP351

ASP351
RLT Nr.12 Besprechung 
BTB

Einspeisung: 15,6 kW

Netz: AV

BMA: Ja

IP-Adresse: 2

HMI

ASP351

ASP352
RLT Nr.13 Allgemein 
BTB

Einspeisung: 5,9 kW

Netz: AV

BMA: Ja

IP-Adresse: 2

ASP352
RLT Nr.13 Allgemein 
BTB

Einspeisung: 5,9 kW

Netz: AV

BMA: Ja

IP-Adresse: 2

HMI

ASP352

HMI

ASP352

ASP352
RLT Nr.13 Allgemein 
BTB

Einspeisung: 5,9 kW

Netz: AV

BMA: Ja

IP-Adresse: 2

HMI

ASP352

ASP230 Heizung - BTB

Einspeisung: 10,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP230 Heizung - BTB

Einspeisung: 10,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

HMI

ASP230

HMI

ASP230

ASP230 Heizung - BTB

Einspeisung: 10,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

HMI

ASP230

ASP323 RLT Nr.8 Allgemein BTA

Einspeisung: 7,9 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP323 RLT Nr.8 Allgemein BTA

Einspeisung: 7,9 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP323

HMI

ASP323

ASP322
RLT Nr.6 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP322
RLT Nr.6 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP322

HMI

ASP322

ASP321
RLT Nr.5 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP321
RLT Nr.5 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP321

HMI

ASP321

ASP120
Sanitär - Trink- & 
Schmutzwasser

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 1

ASP120
Sanitär - Trink- & 
Schmutzwasser

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 1

HMI

ASP120

HMI

ASP120

ASP341 RLT Nr.9 Küche BTA

Einspeisung: 27,6 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP341 RLT Nr.9 Küche BTA

Einspeisung: 27,6 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP341

HMI

ASP341

ASP342
RLT Nr.10 
Speiseausgabe BTA

Einspeisung: 12,7 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP342
RLT Nr.10 
Speiseausgabe BTA

Einspeisung: 12,7 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP342

HMI

ASP342

ASP343
RLT Nr.11 Spülküche 
BTA

Einspeisung: 9,7 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP343
RLT Nr.11 Spülküche 
BTA

Einspeisung: 9,7 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP343

HMI

ASP343

HMI

ASP370

HMI

ASP370

ASP370
Kälte - Fernkälte / RLT / 
Kühldecken

Einspeisung: 9,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP370
Kälte - Fernkälte / RLT / 
Kühldecken

Einspeisung: 9,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP371

HMI

ASP371

ASP371 Kälte - ULK's / Server

Einspeisung: 17,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP371 Kälte - ULK's / Server

Einspeisung: 17,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP373

HMI

ASP373

ASP373 Kälte Neztwerk + ELT

Einspeisung: 24,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP373 Kälte Neztwerk + ELT

Einspeisung: 24,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP312

HMI

ASP312

ASP312
RLT Nr.2 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP312
RLT Nr.2 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP314

HMI

ASP314

ASP314 RLT Nr.4 Allgemein BTA

Einspeisung: 24,0 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP314 RLT Nr.4 Allgemein BTA

Einspeisung: 24,0 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP220
Heizung - BTA - 
Hochtemp.

Einspeisung: 7,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP220
Heizung - BTA - 
Hochtemp.

Einspeisung: 7,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP220

HMI

ASP220

ASP311
RLT Nr.1 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP311
RLT Nr.1 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP311

HMI

ASP311

HMI

ASP313

HMI

ASP313

ASP313
RLT Nr.3 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP313
RLT Nr.3 Besprechung 
BTA

Einspeisung: 11,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP210

HMI

ASP210

ASP210
Heizung - BTA - 
Niedertemp.

Einspeisung: 65,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 3

ASP210
Heizung - BTA - 
Niedertemp.

Einspeisung: 65,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 3

ASP110
Sanitär - Trink- & 
Schmutzwasser

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

ASP110
Sanitär - Trink- & 
Schmutzwasser

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

IP-Adresse: 2

HMI

ASP110

HMI

ASP110

NSHV Raum
BIM-Id: 13796

Lüftungszentrale BTA 1
BIM-Id: 13812

TGA Raum
BIM-Id: 15123

ASP375 Kälte Dach + Wetter

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 1

ASP375 Kälte Dach + Wetter

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 1

Server A Server B

HMI

ASP331

HMI

ASP331

ASP331
RLT Nr.7 Sitzungssaal / 
Besprechung BTA

Einspeisung: 28,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

ASP331
RLT Nr.7 Sitzungssaal / 
Besprechung BTA

Einspeisung: 28,8 kW

Netz: AV

BMA: Ja

Anzahl Felder: 2

BImA-FM (Externer Dienstleister)
BIM-Id: 12290

GA-Serverraum
BIM-Id: 11478

ELT
BIM-Id: 14037

FW-Übergabe & ...
BIM-Id: 13813

TouchpanelTouchpanel TouchpanelTouchpanel

TouchpanelTouchpanel

TouchpanelTouchpanel

TouchpanelTouchpanel

Wärmepumpe 2

Wärmepumpe 1

Wärmepumpe 3

ASP372
Heizung / Kälte Verteiler 
Deckensegel

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP372
Heizung / Kälte Verteiler 
Deckensegel

Einspeisung: 5,0 kW

Netz: AV

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

HMI

ASP372

HMI

ASP372

ASP375ASP375ASP375

BSK 
RLT10

BSK 
RLT10

HMI

ASP374

HMI

ASP374

ASP374 Kälte Netzwerk Notfall

Einspeisung: 24,0 kW

Netz: NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

ASP374 Kälte Netzwerk Notfall

Einspeisung: 24,0 kW

Netz: NEA

BMA: Nein

Anzahl Felder: 2

HV-USV
BIM-Id: 13795

Systemtopologie Automationsschwerpunkte

EG EG

TouchpanelTouchpanel

Maße: 1.000x1.400x400
(BxHxT)

Maße: 1.000x1.400x400
(BxHxT)

Maße: 1.000x1.400x400
(BxHxT)

Maße: 1.000x1.400x400
(BxHxT)

Maße: 1.000x1.400x400
(BxHxT)

Maße: 1.000x1.400x400
(BxHxT)

Server C
Server 
Backup

Automationsschwerpunkt
Anlagenautomation inkl. 
Tochpanel & HMI
800x2000x400 (BxHxT)

HMIHMI

TouchpanelTouchpanel

NameDatumÄnderung

f
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c

b
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Index

e

Zeichng.-Nr.:

Leistungsphase:

Maßstab:

Datei-Name:

Basisplan Z.-Nr.:

Firma:

Ers. für: Ers. durch:

Plotfaktor: Blattgrösse:

Datum:

Index:

geprüft

erstellt

letzte Bearbeitung

LPH5 - Ausführungsplanung

./. ./. A1
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Erd-
geschoss

1. Ober-
geschoss

2. Ober-
geschoss

3. Ober-
geschoss

4. Ober-
geschoss

5. Ober-
geschoss

6. Ober-
geschoss

Dach

Legende:

Erd-
geschoss

1. Ober-
geschoss

2. Ober-
geschoss

3. Ober-
geschoss

4. Ober-
geschoss

5. Ober-
geschoss

6. Ober-
geschoss

Dach

Bauvorhaben:

Planinhalt:

Erweiterungsbau
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Stresemannstr. / Erna – Berger Str. 

10117 Berlin

Nutzer:

Bauherr: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Vertreten durch

Hauptstelle Facility Management
Fasanenstraße 87

10623 Berlin

vertreten durch: Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung Referat V 3
Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin

TouchpanelTouchpanel

LVB

LVB

TouchpanelTouchpanel

ASP361
RLT Abluft/Entrauchung 
Garage

Einspeisung: 42 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Ja

Anzahl Felder: 1

ASP361
RLT Abluft/Entrauchung 
Garage

Einspeisung: 42 kW

Netz: AV / NEA

BMA: Ja

Anzahl Felder: 1
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