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Übersichten Oberflächen Maler:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W080
 TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W081
 TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W082-..._W083
 TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W084

Übersichten Oberflächen Baumeister:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W070
 TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W071
 TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W072-..._W073
 TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W074

**MAUERWERK
Nichttragende Mauerwände aus KS-Steine (7DF 200). Steinfestigkeitsklasse (SFK) =12. 
Rohdichteklasse (RDK) = 2.0 (bzw. n. Angabe Akustik). Fuge zwischen Wand und überliegender Rohdecke 
mind. 20mm. Seitliche Befestigung an Rohbau über Maueranschlussanker ML in Kombination mit 
Halfenschienen HL (=Lochschiene an Beton angedübelt). Wände beidseitig verputzt.

*BETON
Sichtbetonstützen mit reduzierten Rohbautoleranzen: max. Abweichung in sämtlichen Richtungen = 10mm!

ABHANGDECKEN
A-01     AD GK glatt / A-01.2 AD GK glatt: zementgeb., wasserfest
A-02     AD GK gelocht (Akustik)
A-03     AD Holzwolle Akustikplatten
A-04     AD F30 Metallpaneeldecke
A-05     AD Sporthalle: Akustik Lamellendecke (Holz), ballwurfsicher

A-09     AD Außenraum: zementgebundene Platten, teilw. mit WD

WAND
W-01     Putz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-02     Trockenbau, gespachtelt, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-03     Beton, Oberfläche unbehandelt

W-05     Betonspachtelung
W-06     Betonstützen - Sichtbeton

W-08     Fliesen Sanitärbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung
W-09     Fliesen Waschbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung

W-14     Prallwand (Holz) 3.45 m hoch; oberhalb der Prallwand bis UKD Betonspachtelung

W-16     Wandkonstruktion Konditionsraum (raumhoch) für spätere Sportgerätnutzung
W-17     Holz Wandverkleidung (glatt)
W-18     Holzlamellen Wandverkleidung 
W-19     Holz-Glasfassade

DECKEN
D-01     Rohdecke, Oberfläche unbehandelt
D-02     Deckenputz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
D-04     Decke mit Akustikabsorber Caruso Isobond 100 mm

BODEN
S. Übersichten:
TTS_5_731001_GS_U1_DP_250_4501
TTS_5_731001_GS_EG_DP_250_4502
TTS_5_731001_GS_O1_DP_250_4503
TTS_5_731001_GS_O2_DP_250_4504
S. Details:
TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4505-

    ..._4520

RAUMSTEMPEL - LEGENDE:
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Detailplanung Aushub:
s. TTS_5_731001_GS_XX_BE_200_W065

Detailplanung Baugrube:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0001-..._0002

Detailplanung Fugenbänder:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_100_0012
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_0013
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TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

H
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HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WWS

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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Übersichten Oberflächen Maler:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W080

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W081
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W082-..._W083
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W084

Übersichten Oberflächen Baumeister:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W070

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W071
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W072-..._W073
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W074

**MAUERWERK
Nichttragende Mauerwände aus KS-Steine (7DF 200). Steinfestigkeitsklasse (SFK) =12. 
Rohdichteklasse (RDK) = 2.0 (bzw. n. Angabe Akustik). Fuge zwischen Wand und überliegender Rohdecke 
mind. 20mm. Seitliche Befestigung an Rohbau über Maueranschlussanker ML in Kombination mit 
Halfenschienen HL (=Lochschiene an Beton angedübelt). Wände beidseitig verputzt.

*BETON
Sichtbetonstützen mit reduzierten Rohbautoleranzen: max. Abweichung in sämtlichen Richtungen = 10mm!

ABHANGDECKEN
A-01     AD GK glatt / A-01.2 AD GK glatt: zementgeb., wasserfest
A-02     AD GK gelocht (Akustik)
A-03     AD Holzwolle Akustikplatten
A-04     AD F30 Metallpaneeldecke
A-05     AD Sporthalle: Akustik Lamellendecke (Holz), ballwurfsicher

A-09     AD Außenraum: zementgebundene Platten, teilw. mit WD

WAND
W-01     Putz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-02     Trockenbau, gespachtelt, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-03     Beton, Oberfläche unbehandelt

W-05     Betonspachtelung
W-06     Betonstützen - Sichtbeton

W-08     Fliesen Sanitärbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung
W-09     Fliesen Waschbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung

W-14     Prallwand (Holz) 3.45 m hoch; oberhalb der Prallwand bis UKD Betonspachtelung

W-16     Wandkonstruktion Konditionsraum (raumhoch) für spätere Sportgerätnutzung
W-17     Holz Wandverkleidung (glatt)
W-18     Holzlamellen Wandverkleidung 
W-19     Holz-Glasfassade

DECKEN
D-01     Rohdecke, Oberfläche unbehandelt
D-02     Deckenputz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
D-04     Decke mit Akustikabsorber Caruso Isobond 100 mm

BODEN
S. Übersichten:
TTS_5_731001_GS_U1_DP_250_4501
TTS_5_731001_GS_EG_DP_250_4502
TTS_5_731001_GS_O1_DP_250_4503
TTS_5_731001_GS_O2_DP_250_4504
S. Details:
TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4505-

    ..._4520

RAUMSTEMPEL - LEGENDE:

N

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
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OBERKANTE
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REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

BA
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LV
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OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH
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WWS
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FBA

DD
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(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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07 Einblendung Spezialtiefbau; Aktualisierung SuD-Planung HLS u. Entwässerung

Fugen Nordbereich + Anschluss an BA2; Anpassung Entwässerung Ostfassade06

05 Treppen; unterbaute Flächen; zus. Vermaßung Stützen; Entwässerung; Legende

04 Aktualisierung SuD-Planung Fachplaner; VSS WCs; Fluchtbalkontiefe

03 Einarbeitung SuD-Planung Fachplaner; li. Raumhöhe WCs; zus. VSS; Haupt- TH

GR W010

1:50An

07 V

28.02.2025GRUNDRISS
GRUNDSCHULE
ERDGESCHOSS

TTS_5_731001_GS_EG_GR_050_W010_07_V89.0 /280.0

Übersichten Oberflächen Maler:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W080

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W081
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W082-..._W083
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W084

Übersichten Oberflächen Baumeister:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W070

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W071
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W072-..._W073
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W074

**MAUERWERK
Nichttragende Mauerwände aus KS-Steine (7DF 200). Steinfestigkeitsklasse (SFK) =12. 
Rohdichteklasse (RDK) = 2.0 (bzw. n. Angabe Akustik). Fuge zwischen Wand und überliegender Rohdecke 
mind. 20mm. Seitliche Befestigung an Rohbau über Maueranschlussanker ML in Kombination mit 
Halfenschienen HL (=Lochschiene an Beton angedübelt). Wände beidseitig verputzt.

*BETON
Sichtbetonstützen mit reduzierten Rohbautoleranzen: max. Abweichung in sämtlichen Richtungen = 10mm!

ABHANGDECKEN
A-01     AD GK glatt / A-01.2 AD GK glatt: zementgeb., wasserfest
A-02     AD GK gelocht (Akustik)
A-03     AD Holzwolle Akustikplatten
A-04     AD F30 Metallpaneeldecke
A-05     AD Sporthalle: Akustik Lamellendecke (Holz), ballwurfsicher

A-09     AD Außenraum: zementgebundene Platten, teilw. mit WD

WAND
W-01     Putz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-02     Trockenbau, gespachtelt, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-03     Beton, Oberfläche unbehandelt

W-05     Betonspachtelung
W-06     Betonstützen - Sichtbeton

W-08     Fliesen Sanitärbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung
W-09     Fliesen Waschbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung

W-14     Prallwand (Holz) 3.45 m hoch; oberhalb der Prallwand bis UKD Betonspachtelung

W-16     Wandkonstruktion Konditionsraum (raumhoch) für spätere Sportgerätnutzung
W-17     Holz Wandverkleidung (glatt)
W-18     Holzlamellen Wandverkleidung 
W-19     Holz-Glasfassade

DECKEN
D-01     Rohdecke, Oberfläche unbehandelt
D-02     Deckenputz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
D-04     Decke mit Akustikabsorber Caruso Isobond 100 mm

BODEN
S. Übersichten:
TTS_5_731001_GS_U1_DP_250_4501
TTS_5_731001_GS_EG_DP_250_4502
TTS_5_731001_GS_O1_DP_250_4503
TTS_5_731001_GS_O2_DP_250_4504
S. Details:
TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4505-

    ..._4520
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TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
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BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

BA
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OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
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NIA
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UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD
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(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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Ergänzung Statik Fugen Fluchtbalkon06

05 Treppen; zus. Vermaßung Stützen; Entwässerung+Durchbrüche; Legende

04 Aktualisierung SuD-Planung Fachplaner; VSS WCs; Fluchtbalkontiefe

03 Einarbeitung SuD-Planung Fachplaner
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GRUNDRISS
GRUNDSCHULE
1. OBERGESCHOSS

24.02.2025

06 V

An 1:50

W011GR

Übersichten Oberflächen Maler:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W080

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W081
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W082-..._W083
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W084

Übersichten Oberflächen Baumeister:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W070

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W071
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W072-..._W073
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W074

**MAUERWERK
Nichttragende Mauerwände aus KS-Steine (7DF 200). Steinfestigkeitsklasse (SFK) =12. 
Rohdichteklasse (RDK) = 2.0 (bzw. n. Angabe Akustik). Fuge zwischen Wand und überliegender Rohdecke 
mind. 20mm. Seitliche Befestigung an Rohbau über Maueranschlussanker ML in Kombination mit 
Halfenschienen HL (=Lochschiene an Beton angedübelt). Wände beidseitig verputzt.

*BETON
Sichtbetonstützen mit reduzierten Rohbautoleranzen: max. Abweichung in sämtlichen Richtungen = 10mm!

ABHANGDECKEN
A-01     AD GK glatt / A-01.2 AD GK glatt: zementgeb., wasserfest
A-02     AD GK gelocht (Akustik)
A-03     AD Holzwolle Akustikplatten
A-04     AD F30 Metallpaneeldecke
A-05     AD Sporthalle: Akustik Lamellendecke (Holz), ballwurfsicher

A-09     AD Außenraum: zementgebundene Platten, teilw. mit WD

WAND
W-01     Putz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-02     Trockenbau, gespachtelt, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-03     Beton, Oberfläche unbehandelt

W-05     Betonspachtelung
W-06     Betonstützen - Sichtbeton

W-08     Fliesen Sanitärbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung
W-09     Fliesen Waschbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung

W-14     Prallwand (Holz) 3.45 m hoch; oberhalb der Prallwand bis UKD Betonspachtelung

W-16     Wandkonstruktion Konditionsraum (raumhoch) für spätere Sportgerätnutzung
W-17     Holz Wandverkleidung (glatt)
W-18     Holzlamellen Wandverkleidung 
W-19     Holz-Glasfassade

DECKEN
D-01     Rohdecke, Oberfläche unbehandelt
D-02     Deckenputz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
D-04     Decke mit Akustikabsorber Caruso Isobond 100 mm

BODEN
S. Übersichten:
TTS_5_731001_GS_U1_DP_250_4501
TTS_5_731001_GS_EG_DP_250_4502
TTS_5_731001_GS_O1_DP_250_4503
TTS_5_731001_GS_O2_DP_250_4504
S. Details:
TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4505-

    ..._4520

RAUMSTEMPEL - LEGENDE:

N

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WWS

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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05 Treppen; zus. Vermaßung Stützen; Entwässerung+Durchbrüche; Legende

Aktualisierung SuD-Planung Fachpl.; VSS WCs; Fluchtbalkontiefe; Aussp. Rinnen04
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2. OBERGESCHOSS

TTS_5_731001_GS_O2_GR_050_W012_06_V89.0 / 224.5

Übersichten Oberflächen Maler:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W080

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W081
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W082-..._W083
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W084

Übersichten Oberflächen Baumeister:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W070

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W071
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W072-..._W073
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W074

**MAUERWERK
Nichttragende Mauerwände aus KS-Steine (7DF 200). Steinfestigkeitsklasse (SFK) =12. 
Rohdichteklasse (RDK) = 2.0 (bzw. n. Angabe Akustik). Fuge zwischen Wand und überliegender Rohdecke 
mind. 20mm. Seitliche Befestigung an Rohbau über Maueranschlussanker ML in Kombination mit 
Halfenschienen HL (=Lochschiene an Beton angedübelt). Wände beidseitig verputzt.

*BETON
Sichtbetonstützen mit reduzierten Rohbautoleranzen: max. Abweichung in sämtlichen Richtungen = 10mm!

ABHANGDECKEN
A-01     AD GK glatt / A-01.2 AD GK glatt: zementgeb., wasserfest
A-02     AD GK gelocht (Akustik)
A-03     AD Holzwolle Akustikplatten
A-04     AD F30 Metallpaneeldecke
A-05     AD Sporthalle: Akustik Lamellendecke (Holz), ballwurfsicher

A-09     AD Außenraum: zementgebundene Platten, teilw. mit WD

WAND
W-01     Putz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-02     Trockenbau, gespachtelt, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-03     Beton, Oberfläche unbehandelt

W-05     Betonspachtelung
W-06     Betonstützen - Sichtbeton

W-08     Fliesen Sanitärbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung
W-09     Fliesen Waschbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung

W-14     Prallwand (Holz) 3.45 m hoch; oberhalb der Prallwand bis UKD Betonspachtelung

W-16     Wandkonstruktion Konditionsraum (raumhoch) für spätere Sportgerätnutzung
W-17     Holz Wandverkleidung (glatt)
W-18     Holzlamellen Wandverkleidung 
W-19     Holz-Glasfassade

DECKEN
D-01     Rohdecke, Oberfläche unbehandelt
D-02     Deckenputz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
D-04     Decke mit Akustikabsorber Caruso Isobond 100 mm

BODEN
S. Übersichten:
TTS_5_731001_GS_U1_DP_250_4501
TTS_5_731001_GS_EG_DP_250_4502
TTS_5_731001_GS_O1_DP_250_4503
TTS_5_731001_GS_O2_DP_250_4504
S. Details:
TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4505-

    ..._4520

RAUMSTEMPEL - LEGENDE:

V08V07V06V05V04V03V02V01
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Aussparung Rinne* Aussparung Rinne* Aussparung Rinne* Aussparung Rinne; *T=14-15.5cm (UK RB +8.25) Aussparung Rinne* Aussparung Rinne* Aussparung Rinne* Aussparung Rinne*
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MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
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ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE
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UZ b/h
UEZ b/h
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(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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Ergänzung Fugen Überdachung Fluchtbalkon05
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Einarbeitung HLS-Planung; Ergänzung Entwässerung02
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24.02.2025
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Übersichten Oberflächen Maler:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W080

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W081
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W082-..._W083
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W084

Übersichten Oberflächen Baumeister:
s. TTS_5_731001_GS_U1_UE_200_W070

TTS_5_731001_GS_EG_UE_250_W071
TTS_5_731001_GS_O1_UE_200_W072-..._W073
TTS_5_731001_GS_AA_UE_100_W074

**MAUERWERK
Nichttragende Mauerwände aus KS-Steine (7DF 200). Steinfestigkeitsklasse (SFK) =12. 
Rohdichteklasse (RDK) = 2.0 (bzw. n. Angabe Akustik). Fuge zwischen Wand und überliegender Rohdecke 
mind. 20mm. Seitliche Befestigung an Rohbau über Maueranschlussanker ML in Kombination mit 
Halfenschienen HL (=Lochschiene an Beton angedübelt). Wände beidseitig verputzt.

*BETON
Sichtbetonstützen mit reduzierten Rohbautoleranzen: max. Abweichung in sämtlichen Richtungen = 10mm!

ABHANGDECKEN
A-01     AD GK glatt / A-01.2 AD GK glatt: zementgeb., wasserfest
A-02     AD GK gelocht (Akustik)
A-03     AD Holzwolle Akustikplatten
A-04     AD F30 Metallpaneeldecke
A-05     AD Sporthalle: Akustik Lamellendecke (Holz), ballwurfsicher

A-09     AD Außenraum: zementgebundene Platten, teilw. mit WD

WAND
W-01     Putz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-02     Trockenbau, gespachtelt, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
W-03     Beton, Oberfläche unbehandelt

W-05     Betonspachtelung
W-06     Betonstützen - Sichtbeton

W-08     Fliesen Sanitärbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung
W-09     Fliesen Waschbereich (raumhoch) auf geputzter/gespachtelter Wand, teilw. mit Abdichtung

W-14     Prallwand (Holz) 3.45 m hoch; oberhalb der Prallwand bis UKD Betonspachtelung

W-16     Wandkonstruktion Konditionsraum (raumhoch) für spätere Sportgerätnutzung
W-17     Holz Wandverkleidung (glatt)
W-18     Holzlamellen Wandverkleidung 
W-19     Holz-Glasfassade

DECKEN
D-01     Rohdecke, Oberfläche unbehandelt
D-02     Deckenputz neu ca. 1.5 cm, neuer Anstrich mineralisch dampfdiffusionsoffen
D-04     Decke mit Akustikabsorber Caruso Isobond 100 mm

BODEN
S. Übersichten:
TTS_5_731001_GS_U1_DP_250_4501
TTS_5_731001_GS_EG_DP_250_4502
TTS_5_731001_GS_O1_DP_250_4503
TTS_5_731001_GS_O2_DP_250_4504
S. Details:
TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4505-

    ..._4520

RAUMSTEMPEL - LEGENDE:
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INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK
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DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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Ergänzung Spezialtiefbau06
Aktualisierung Dämmung Plankopf; Dehnfugen05
Fundamente Bodenplatte EG; Vermaßung/Beschriftung; Legende04
Aktualisierung Statik, Fluchtbalkone03
Aktualisierung Statik, Dämmung02
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GRUNDSCHULE W030

28.02.2025An

SN

1:50

06 V

TTS_5_731001_GS_11_SN_050_W030_06_V84.0 /206.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ca.

ca.
ca.

Pfa
hlg

rün
du

ng

Gebäudebewegungsfuge

Detailplanung Fassade/Fluchtbalkone/Entwässerung:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_200_2300
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_2301-..._2303
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_2304
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_2321-..._2326

Detailplanung Treppe:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_XXX_1004

Detailplanung Treppe:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_1002
 TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_1003

Detailplanung Treppe:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_XXX_1001

Detailplanung Aushub:
s. TTS_5_731001_GS_XX_BE_200_W065

Detailplanung Baugrube:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0001-..._0002

Detailplanung Fugenbänder:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_100_0012
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_0013
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Zimmer

Umkleide
TrainerErste-Hilfe-

Raum

Putzraum
dezentral

TGALehrmittel
dezentral

Raum für 
Reinigungsp.

+4.20

+3.00

±0.00

+3.80

+3.50

-0.20

-0.60

-0.95

-0.65

-4.75

-4.25

-4.75

-4.25

-0.55

-0.15

+3.65

+4.05

+12.05

+12.45

+7.85

+11.40

+7.20

+3.00

+11.40

+7.20

+3.00

-1.55

-4.05

±0.00

+4.20

+8.40
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+0.55

-4.05

+13.40

+8.25
+8.40

+4.20
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Wärmedämmung WLG 050 / FOAMGLAS S3 oglw. / 1-lagig 18cm (Leistung Baumeister)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 2x10 bzw.1x10+1x12cm (Lst Baum.)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 1x10+1x12cm (Lst. Fassadenbauer)

Gefälledämmung 1.OG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Dachdecker)

Gefälledämmung EG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Baumeister)

LEGENDE DÄMMUNG:

Sporthalle: 28/34cm

Sporthalle: 43/49cm

30cm

40cm

55cm

90cm

105cm

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN (Sonderdecken):

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN:

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WWS

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

PLANFORMAT PLANNUMMER
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06 Ergänzung Spezialtiefbau

05 Aktualisierung Dämmung Plankopf; Dehnfugen

04 Fundamente Bodenplatte EG; Vermaßung/Beschriftung; Legende

03 Aktualisierung Statik, Fluchtbalkone

02 Aktualisierung Statik, Dämmung
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Gebäudebewegungsfuge

Detailplanung Aushub:
s. TTS_5_731001_GS_XX_BE_200_W065

Detailplanung Baugrube:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0001-..._0002

Detailplanung Fugenbänder:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_100_0012
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_0013

Detailplanung Fassade/Fluchtbalkone/Entwässerung:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_200_2300
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_2301-..._2303
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_2304
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_2321-..._2326

2% Gefälle

Bestand Kindergarten
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2% Gefälle

+8.06

+8.36

+12.14

+12.44

2.5% Gefälle

2.5% Gefälle

ca. 6%

+8.02

+8.405

+12.525

+8.405

+8.02

ca. 6%

2.5% Gefälle

2.5% Gefälle

+12.44

+12.14

+8.36

+8.06

+3.00

+4.24

-4.05

-4.98

-4.75

-4.25

+5.10

+5.35

-0.15

-0.55

-0.15
±0.00

+2.26

+0.55

+0.60

+12.45
+13.18

+13.40

+11.40

+12.05

+11.50

+8.25 +8.95+8.40

+9.00

+7.20

+7.85

+7.30

+3.90

+4.20 +4.75

+4.80

+3.00

+3.50

-4.05

+12.45
+13.18

+13.40

+11.40

+12.05

+11.50

+8.25 +8.95+8.40

+9.00

+7.20

+7.85

+7.30

+4.05
+4.20 +4.75

+4.80

+3.00

+3.65

-0.55

-0.15
±0.00

-4.05

+12.45
+13.18

+13.40

+11.40

+12.05

+11.50

+8.25 +8.95+8.40

+9.00

+7.20

+7.85

+7.30

+4.05
+4.20 +4.75

+4.80

+3.00

+3.65

+3.10

+0.55

+0.60

-0.55

-0.15
±0.00

-4.05

-4.98

-4.75

-4.25

Gebäudebewegungsfuge

+12.525

-1.55

-4.05 -4.05

-4.98

-1.40
-1.05

-0.75

+13.18

+12.05

+12.45

+7.85

+8.25

+3.65

+4.05

-0.15

-4.25

-4.75

-0.55

+11.40

+8.40 +8.95

+11.50

+9.00

+7.20

+4.20

+4.80

+4.75

+7.30

±0.00

+3.00 +3.10

+0.60

+0.55

+3.05

+0.60

+0.55

+3.10

+5.35

+5.10

+13.40

+0.60

+0.55

+3.10

+4.24

+3.00

-3.69

-4.69

-1.40

Forum / GarderobeForum / GarderobeForum / GarderobeForum / Garderobe

Forum / GarderobeForum / GarderobeForum / Garderobe

-0.95

-0.65

Forum / Garderobe

Raum für 
Schneeräumer

und Außengeräte

FlurFlur

Geräteraum Schule / VereineSporthalleUmkleideraum
FlurFlur

PausenhalleGADienstzimmer THV

Lüftungszentrale
Grundschule

Flur

-0.60

-0.20

+3.50

+3.80

±0.00

+3.00

+4.20

-1.55

+0.55

Träger 1.40

Fa
ss

ad
e 

in
 B

ea
rb

ei
tu

ng

Fa
ss

ad
e 

in
 B

ea
rb

ei
tu

ng

-0.15-0.15

Deckensprung

Wärmedämmung WLG 050 / FOAMGLAS S3 oglw. / 1-lagig 18cm (Leistung Baumeister)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 2x10 bzw.1x10+1x12cm (Lst Baum.)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 1x10+1x12cm (Lst. Fassadenbauer)

Gefälledämmung 1.OG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Dachdecker)

Gefälledämmung EG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Baumeister)

LEGENDE DÄMMUNG:

Sporthalle: 28/34cm

Sporthalle: 43/49cm

30cm

40cm

55cm

90cm

105cm

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN (Sonderdecken):

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN:

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

H
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E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WWS

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

PLANFORMAT PLANNUMMER
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Ergänzung Spezialtiefbau06
Aktualisierung Dämmung Plankopf05
Vermaßung/Beschriftung; Legende04
Aktualisierung Statik, Fluchtbalkone03
Aktualisierung Statik, Dämmung02
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Detailplanung Entrauchungsschächte:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0020

Detailplanung Treppe:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_1002
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_1003

Detailplanung Aushub:
s. TTS_5_731001_GS_XX_BE_200_W065

Detailplanung Baugrube:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0001-..._0002

Detailplanung Fugenbänder:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_100_0012
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_0013

Detailplanung Fassade/Fluchtbalkone/Entwässerung:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_200_2300
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_2301-..._2303
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_2304
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_2321-..._2326
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Wärmedämmung WLG 050 / FOAMGLAS S3 oglw. / 1-lagig 18cm (Leistung Baumeister)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 2x10 bzw.1x10+1x12cm (Lst Baum.)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 1x10+1x12cm (Lst. Fassadenbauer)

Gefälledämmung 1.OG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Dachdecker)

Gefälledämmung EG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Baumeister)

LEGENDE DÄMMUNG:

Sporthalle: 28/34cm

Sporthalle: 43/49cm

30cm

40cm

55cm

90cm

105cm

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN (Sonderdecken):

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN:

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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SANITÄR
ELEKTRO
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BRÜSTUNGSHÖHE ROH
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ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE
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UZ b/h
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UK FERTIGOK ROH UK ROH
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(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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06 Ergänzung Spezialtiefbau

05 Aktualisierung Dämmung Plankopf

04 Vermaßung/Beschriftung; Legende

03 Aktualisierung Statik, Fluchtbalkone

02 Aktualisierung Statik, Dämmung
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Detailplanung Entrauchungsschächte:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0020

Detailplanung Aushub:
s. TTS_5_731001_GS_XX_BE_200_W065

Detailplanung Baugrube:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0001-..._0002

Detailplanung Fugenbänder:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_100_0012
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_0013

Detailplanung Fassade/Fluchtbalkone/Entwässerung:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_200_2300
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_2301-..._2303
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_2304
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_2321-..._2326
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Wärmedämmung WLG 050 / FOAMGLAS S3 oglw. / 1-lagig 18cm (Leistung Baumeister)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 2x10 bzw.1x10+1x12cm (Lst Baum.)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 1x10+1x12cm (Lst. Fassadenbauer)

Gefälledämmung 1.OG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Dachdecker)

Gefälledämmung EG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Baumeister)

LEGENDE DÄMMUNG:

Sporthalle: 28/34cm

Sporthalle: 43/49cm

30cm

40cm

55cm

90cm

105cm

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN (Sonderdecken):

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN:

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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SANITÄR
ELEKTRO
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BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE
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(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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Ergänzung Spezialtiefbau05
Aktualisierung Dämmung Plankopf04
Vermaßung/Beschriftung; Legende03
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Detailplanung Entrauchungsschächte:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0020

Detailplanung Aushub:
s. TTS_5_731001_GS_XX_BE_200_W065

Detailplanung Baugrube:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0001-..._0002

Detailplanung Fugenbänder:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_100_0012
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_0013

Detailplanung Treppe:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_XXX_1005

Detailplanung Fassade/Fluchtbalkone/Entwässerung:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_200_2300
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_2301-..._2303
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_2304
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_2321-..._2326
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-4.69

-4.15

+11.91

+7.71

+10.90

+6.70

+2.50

+8.40

+4.20

±0.00

-4.05

Fa
ss

ad
e 

in
 B

ea
rb

ei
tu

ng

-4.25

-4.75

-0.15

-0.55

+4.05

+3.65

+8.25

+7.85

+12.45

+12.05

+11.40

+7.20

+3.00

-1.55

WC M Raum für ganztägige Betreuung 1

WC M Raum für ganztägige Betreuung 1

WC M WG-Raum 1

Heizungszentrale Lüftungszentrale

-1.79

A B C D E

Wärmedämmung WLG 050 / FOAMGLAS S3 oglw. / 1-lagig 18cm (Leistung Baumeister)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 2x10 bzw.1x10+1x12cm (Lst Baum.)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 1x10+1x12cm (Lst. Fassadenbauer)

Gefälledämmung 1.OG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Dachdecker)

Gefälledämmung EG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Baumeister)

LEGENDE DÄMMUNG:

Sporthalle: 28/34cm

Sporthalle: 43/49cm

30cm

40cm

55cm

90cm

105cm

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN (Sonderdecken):

LEGENDE AHD LICHTE HÖHEN:

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WWS

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

PLANFORMAT PLANNUMMER

H
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Eduard-Schenk-Str.

Christoph-Schmid-Str.

Tor
qu

ato
-Ta

sso
-St

r.
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4
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Ergänzung/Anpassung Spezialtiefbau4

Anpassung Überlappungsbereich Abdichtungen (Sockel); Abstellung Dämmung3
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DETAILSCHNITT DETAIL 3 DETAIL 2

DETAIL 1

SCHEMA innenliegende Aussteifung

HINWEIS:
BODENKANÄLE/SCHÄCHTE VOUTEN UNTER BODENPLATTE UMLAUFEND
GEDÄMMT UND ZUSÄTLICH MIT WEICHER DÄMMEINLAGE 
NACH ANGABE STATIK

neues HfK

BA III

Sporttrakt

BT II

12

BT II

5

4

3

5

4

3

E
D

B

C

C

3

4

4

3

E
D

B

1

1

2

2

A

A F

F G

G

BA II

BT
 III

BT I

Mensa

Gr
un
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ch

ule

Mittelschule

Tor
qu

ato
-Ta

sso
-St

r.

Christoph-Schmid-Str.

Eduard-Schenk-Str.

H

H

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

LEGENDE ANSCHLÜSSE FUGEN:

LEGENDE FOLIEN:

Arbeitsfuge

Arbeitsfuge hinter Schnittlinie

Dehnfuge

Dehnfuge (Verlauf Innenraum)

Anschluss an Bestand

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

PMBC

FBVF + 1-lagige PE-Folie

Flüßigabdichtung

bituminöse Abdichtung

Sp
un

dw
an

d u
nd

 A
nk

er 
an

alo
g W

es
tfa

ssa
de

D3

D1

D2

Wärmedämmunng Styrodur C 4000 CS oglw.
Druckfestigkeit 500 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/(m·K)
20cm unter Überlappung Abdichtungen abgestellt!

-1.05

+0.15

-0.65

Leistung 
Schreiner

±0.00
+0.02

+0.30

-0.55

-0.85

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.

MDS (Mineralische Dichtschlämme)

WU-Betonwand 
(nach Angabe Statik)

Wärmedämmunng Styrodur C 4000 CS oglw.
Druckfestigkeit 500 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/(m·K)
letzte ca. 105cm nach Abdichtungssarbeiten auszuführen!

Noppenbahn

Leistung Fassade

Leistung Baumeister

Leistung Außenanlagen

-4.75

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.

1-lagig PE-Folie

Wärmedämmunng Styrodur C 4000 CS
Druckfestigkeit 500 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/(m·K)

-4.25

Wärmedämmunng Foamglas S3
Druckfestigkeit >/=900 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.045 W/(m·K)

-4.48

-4.28

Frischbetonverbundfolie

Frischbetonverbundfolie

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.

Fugenblech 
(nach Angabe Statik)

Sauberkeitsschicht 
(Magerbeton)

WU-Betonbodenplatte 
(nach Angabe Statik)

-4.85

Verstärkungsring

Deckenaussparung 30/30/35 cm

Bodenhülse

Fußbodenheizung
-4.05

-4.25

flüssige Streichabdichtung

Deckelrahmen groß

Schwingboden

innenliegende Ausste
ifung

innenliegende Aussteifung

innenliegende Aussteifung

innenliegende Ausste
ifung

Anker und Spundwand - ca. Maße
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Bereich Sparten:
Abstimmung Ankerplanung 
mit Spartenträger

Bereich Baumwurzeln:
Abstimmung mit Baumgutachter

innneliegende
Aussteifung - Herrichtung
vor Auszug Spundwand

Fluchtbalkon:
Auszug Spundwand
vor Betonierung Decke!

-8.25

-5.29 rechnerische Aushubtiefe

-4.99 Aushub

HHW -2.80=503.2 m ü.NHN 2016

-2.00 Voraushub zur Ankerherstellung

Anker n. Angabe Spezialtiefbau

±0.00

+0.30
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4 Anpassung Spezialtiefbau

3 Anpassung Überlappungsbereich Abdichtungen (Sockel); Abstellung Dämmung
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Leistung Bodenleger Leistung Außenanlagen

Leistung Baumeister

Leistung Fassade
MDS (Mineralische Dichtschlämme)
bis OK Betondecke

2-lagige bituminöse Abdichtung

GEFÄLLEDÄMMUNG (Gefälle 2 %) in Heißbitumen verklebt
Ökologische PUR bzw. PIR-Hartschaumplatten:
Dicke mind. 16 cm, mind. WLS028 n. Angabe Bauphysik,
Druckbelastbarkeit 150kPa und hohe Dimensionsstabilität
(auch bei hoher Wärmeeinwirkung),

Bauschutzmatte

Flüssigabdichtung als zus. Schutzlage (optional)

Wärmedämmunng Styrodur C 4000 CS oglw.
Druckfestigkeit 500 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/(m·K)
20cm unter Überlappung Abdichtungen abgestellt!

-1.45

-1.10

-1.40

(m
in.

)

Noppenbahn

Wärmedämmunng Styrodur C 4000 CS oglw.
Druckfestigkeit 500 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/(m·K)
letzte ca. 80cm nach Abdichtungssarbeiten auszuführen!

WU-Betonwand 
(nach Angabe Statik)

WU-Betondecke 
(nach Angabe Statik)

MDS (Mineralische Dichtschlämme)

Bauschutzmatte

2-lagige bituminöse Abdichtung

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.

2-lagige bituminöse Abdichtung

-1.25

-0.93

-0.95

-4.75

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.

WU-Betonbodenplatte 
(nach Angabe Statik)

Sauberkeitsschicht 
(Magerbeton)

Fugenblech 
(nach Angabe Statik)

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.

Frischbetonverbundfolie

Frischbetonverbundfolie

-4.28

-4.48

Wärmedämmunng Foamglas S3
Druckfestigkeit >/=900 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.045 W/(m·K)

-4.25

Wärmedämmunng Styrodur C 4000 CS
Druckfestigkeit 500 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/(m·K)

1-lagig PE-Folie

Anker und Spundwand - ca. Maße
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+0.30

±0.00

Voraushub zur Ankerherstellung

rechnerische Aushubtiefe

Aushub

HHW -2.80=503.2 m ü.NHN 2016

-5.29

-8.25

-4.99

-2.00

Anker n. Angabe Spezialtiefbau

HINWEIS:
BODENKANÄLE/SCHÄCHTE VOUTEN UNTER BODENPLATTE UMLAUFEND
GEDÄMMT UND ZUSÄTLICH MIT WEICHER DÄMMEINLAGE 
NACH ANGABE STATIK

neues HfK

BA III

Sporttrakt

BT II
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Christoph-Schmid-Str.
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H

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

LEGENDE ANSCHLÜSSE FUGEN:

LEGENDE FOLIEN:

Arbeitsfuge

Arbeitsfuge hinter Schnittlinie

Dehnfuge

Dehnfuge (Verlauf Innenraum)

Anschluss an Bestand

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

PMBC

FBVF + 1-lagige PE-Folie

Flüßigabdichtung

bituminöse Abdichtung
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2 Ergänzung Spezialtiefbau,Aushub, weiche Dämmung

DETAIL 7

HC RH

84.0/150.5 TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0003_02_V

BAUGRUBE
EINGANG NORD
GRUNDSCHULE

1:20/1:5

0003

AN

DP 02 V

28.02.2025
DETAILSCHNITT DETAIL 8

Frostschürze (n. Angabe Statik)

Leistung Außenanlagen Leistung Bodenleger

Leistung Baumeister

Leistung FassadeBauschutzmatte

MDS (Mineralische Dichtschlämme) bis OK Bodenplatte

Wärmedämmunng Styrodur C 5000 CS
Druckfestigkeit 700 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.041 W/(m·K)

Fassadenfolie

2cm weiche Dämmung
(n. Angabe Statik)

Calenberg-Auflager S65 60x20mm
(n. Angabe Statik)

VK Wand

Fugenprofil aus Edelstahl (als Schutzprofil)
im Mörtelbett eingebettet

Schutz-/Gleitlage (PE-Folie)

zus. DIN-Polyband und Dichtband als Verstärkung
ggf. zweite Schicht (nach Angabe Hersteller)
durchlaufender Dämmstreifen
aus nicht brennbaren Material

einbetoniertes Fugenband
(n. Angabe Statik)

außenliegendes Fugenband
(n. Angabe Statik)

Detail E006-2 S. Plan
TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4517

Bauwerkfuge:
elastische Ausführung mit Flüssigabdichtung auf 
Trägerband bzw. Dichtungsband und DIN-Polyband

1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn, feinbestreut) 
gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.

Detail E007-2 S. Plan
TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4518

Verlauf Aushub

±0.00

ca.ca.ca.

Sp
un

dw
an

d u
nd

 A
nk

er 
n. 

An
ga

be
 Sp

ez
ial

tie
fb

au

2cm weiche Dämmung
n. Angabe Statik

Frostschürze
n. Angabe Statik

-4.69

-3.69

-1.40-1.40

Gebäudedehnfuge

+3.10+3.10 +3.10

+3.00+3.00

Aushub-4.69

HHW -2.80=503.2 m ü.NHN 2016

D7 D8

-1.40

-0.60

-0.375

Flankendämmung+ 
Bautenschutzmatte 3-seitig 
ca.1m von Außenwand (Rohbau)

±0.00-0.02
-0.12 Gefälle Belag 2%

Fundamentbalken 35x80cm
n. Angabe Statik

Pfahlgründung
n. Angabe Statik

-0.60

-0.20

HINWEIS:
BODENKANÄLE/SCHÄCHTE VOUTEN UNTER BODENPLATTE UMLAUFEND
GEDÄMMT UND ZUSÄTLICH MIT WEICHER DÄMMEINLAGE 
NACH ANGABE STATIK

neues HfK

BA III

Sporttrakt

BT II

12

BT II

5

4

3

5

4

3

E
D

B

C

C
3

4

4

3

E
D

B

1

1

2

2

A

A F

F G

G

BA II

BT
 III

BT I

Mensa

Gr
un

ds
ch

ule

Mittelschule

Tor
qu

ato
-Ta

sso
-St

r.

Christoph-Schmid-Str.

Eduard-Schenk-Str.

H

H

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

LEGENDE ANSCHLÜSSE FUGEN:

LEGENDE FOLIEN:

Arbeitsfuge

Arbeitsfuge hinter Schnittlinie

Dehnfuge

Dehnfuge (Verlauf Innenraum)

Anschluss an Bestand

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

PMBC

FBVF + 1-lagige PE-Folie

Flüßigabdichtung

bituminöse Abdichtung
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Anpassung Überlappungsbereich Abdichtungen2

DETAIL 9 (Wanddurchdringung Standard)

DETAIL 10 (Ansicht)DETAIL 10 (Wanddurchdringung im Überlappungsbereich MDS-PMBC)
25.02.2025

02 VDP

AN

0004

1:5BAUGRUBE
DURCHDRINGUNGEN 
AUSSENWAND GS

TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_0004_02_V84.0/95.0

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.
Überzug über Festflansch vom Einbauteil

Üb
erl

ap
pu

ng
sb

ere
ich

 
PM

BC
-M

DS
 (S

on
de

rfa
ll)

Üb
erl

ap
pu

ng
sb

ere
ich

 
PM

BC
-M

DS
 (N

orm
alf

all
)

-0.85

-0.55

-0.35

MDS (Mineralische Dichtschlämme)
-0.15

Noppenbahn

WU-Betonwand 
(nach Angabe Statik)

Übergang aus Mörtel zw. 
Festflansch und Wand

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.
Überzug über Festflansch vom Einbauteil

Wärmedämmung Styrodur C 4000 CS oglw.
Druckfestigkeit 500 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/(m·K)

Einbauteil zur Abdichtung von 
Wanddurchdringungen n. Angabe 
HLS z.B. Curaflex 7006 oder glw.

Dichtungseinsatz zw. Leitung und Futterrohr
(n. Angabe ausf. Firma)

Kernbohrung nach 
Leitungsmontage ausmörteln

Leistung n. Angabe HLS

KBZ n. Angabe HLS

Übergang aus Mörtel zw. 
Festflansch und Wand

Dichtungseinsatz zw. Leitung und Futterrohr
(n. Angabe ausf. Firma)

Einbauteil zur Abdichtung von 
Wanddurchdringungen n. Angabe 
HLS z.B. Curaflex 7006 oder glw.

Wärmedämmung Styrodur C 4000 CS oglw.
Druckfestigkeit 500 kPa
Wärmeleitfähigkeit 0.044 W/(m·K)

Noppenbahn

2k Bitumen Dickbeschichtung für drückendes Wasser, 
Verarbeitung und Vorarbeiten nach Herstellerangaben:

Untergrund fest sauber trocken, Grundierung,
Flächenabdichtung in mind. 2 Arbeitsgängen,

Trockenschichtdicke >= 4mm.
Überzug über Festflansch vom Einbauteil

WU-Betonwand 
(nach Angabe Statik)

KBZ n. Angabe HLS

Kernbohrung nach 
Leitungsmontage ausmörteln

Leistung n. Angabe HLS

HINWEIS:
BODENKANÄLE/SCHÄCHTE VOUTEN UNTER BODENPLATTE UMLAUFEND
GEDÄMMT UND ZUSÄTLICH MIT WEICHER DÄMMEINLAGE 
NACH ANGABE STATIK

neues HfK

BA III

Sporttrakt

BT II

12

BT II

5

4

3

5

4

3

E
D

B

C

C

3

4

4

3

E
D

B

1

1

2

2

A

A F
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G

BA II

BT
 III

BT I

Mensa

Gr
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Christoph-Schmid-Str.

Eduard-Schenk-Str.

H

H

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

LEGENDE ANSCHLÜSSE FUGEN:

LEGENDE FOLIEN:

Arbeitsfuge

Arbeitsfuge hinter Schnittlinie

Dehnfuge

Dehnfuge (Verlauf Innenraum)

Anschluss an Bestand

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

PMBC

FBVF + 1-lagige PE-Folie

Flüßigabdichtung

bituminöse Abdichtung



Anpassung Überlappungsbereich Abdichtungen (Sockel)5

Ergänzung Teilschnitt 7/8; Ergänzung BO EG; Anpassung Dämmung Plankopf4

TEILSCHNITT 8-8TEILSCHNITT 7-7

3 Ergänzung außenliegendes Fugenband (Dehnfuge)

TEILSCHNITT 6-6

Schächte/Vouten nachrichtlich dargestellt; von Schalplanung TWP übernommen!

0012

24.02.2025An

DP

1:100/1:50

VZ 5

84.0 /206.0

FUGENBANDPLAN
GRUNDSCHULE
GRUNDRISS/SCHNITTE

TTS_5_731001_GS_XX_DP_100_0012_05_V

GRUNDRISS 1.UNTERGESCHOSS

SCHNITT 1-1

SCHNITT 2-2

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

*Dehnfuge Fugenband
hinter Schnittlinie!

Dehnfuge Fugenband 
(in Decke: mittig +
oberseitig gedübelt)

bituminöse 
Andichtung

FBVF +
1-lagige PE-Folie

Dehnfuge Fugenband 
(in Außenwand: mittig +
außenliegend gedübelt)

FBVF

Dehnfuge Fugenband 
(in Bodenplatte: mittig +
unterseitig)

- 5.49

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

- 5.49

Dehnfuge Fugenband 
(in Bodenplatte: mittig +
unterseitig)

Dehnfuge Fugenband 
vom Innenhof springt 
zur Außenwand MB
(Fuge in der Decke: 
unterseitig, mittig +
oberseitig gedübelt)

FBVF

Dehnfuge Fugenband 
(in Außenwand: mittig +
außenliegend gedübelt)

FBVF +
1-lagige PE-Folie

bituminöse 
Andichtung

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

-1.45
Dämmung wird 
abgestellt

Flüssigabdichtung-1.40

- 1.10
Überlappungsbereich 
ca. 30cm

- 0.95

-1.25

- 1.25

MDS

bituminöse 
Andichtung

PMBC

Arbeitsfuge
Fugenband

FBVF +
1-lagige PE-Folie

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand 
(Pumpensumpf) 
hinter Schnittlinie

- 4.48

- 4.42

Überlappungsbereich 
ca. 6cm

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 1x10+1x12cm (Lst. Fassadenbauer)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 2x10 bzw.1x10+1x12cm (Lst Baum.)

Wärmedämmung WLG 050 / FOAMGLAS S3 oglw. / 1-lagig 18cm (Leistung Baumeister)

Gefälledämmung 1.OG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Dachdecker)

Gefälledämmung EG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Baumeister)

LEGENDE DÄMMUNG:

PLANNUMMERPLANFORMAT
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KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

LEGENDE ANSCHLÜSSE FUGEN:

LEGENDE FOLIEN:

Arbeitsfuge

Arbeitsfuge hinter Schnittlinie

Dehnfuge

Dehnfuge (Verlauf Innenraum)

Anschluss an Bestand

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

PMBC

1-lagige PE-Folie

MDS

bituminöse Abdichtung

Flüssigabdichtung (optional)

H

H

Eduard-Schenk-Str.

Christoph-Schmid-Str.

Tor
qu

ato
-Ta

sso
-St

r.

Mittelschule

Gr
un

ds
ch

ule

Mensa BT I

BT
 III

BA II

G

GF

FA

A

2

2

1

1

B
D

E

3

4

4

3
C

C

B

D
E

3

4

5

3

4

5

BT II

2 1

BT II
Sporttrakt

BA III

neues HfK

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

- 1.40 Flüssigabdichtung

MDS

+ 0.30

1-lagige PE-Folie 1-lagige PE-Folie
-1.45
Dämmung wird 
abgestellt

-1.40

- 1.10

Dehnfuge
Fugenband
(mittig + außenliegend)

+ 0.02 
Schnittstelle
Baumeister/
Fassadenbauer

+ 0.15
OK Perimeterdämmung 
Fassade

+ 0.15
OK Perimeterdämmung 
Fassade

+ 0.02 
Schnittstelle
Baumeister/
Fassadenbauer

MDS
+ 0.30

Überlappungsbereich 
ca. 30cm

- 0.95

-1.25

- 0.60

- 4.48

- 4.42

+ 0.30

- 1.25

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand
hinter Schnittlinie

Arbeitsfuge
Fugenband

Arbeitsfuge
Fugenband

PMBC

bituminöse 
Andichtung

PMBC

Arbeitsfuge
Fugenband

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand
hinter Schnittlinie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

Dehnfuge
Fugenband
(mittig + außenliegend)

Deckensprung

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

- 1.40 Flüssigabdichtung

Flüssigabdichtung

1-lagige PE-Folie1-lagige PE-Folie

+ 0.30

MDS

-1.55
Dämmung wird 
abgestellt

-1.50

- 1.20

-1.40

- 1.10
-1.45
Dämmung wird 
abgestellt

Dehnfuge
Fugenband
(mittig + außenliegend) + 0.02 Schnittstelle

Baumeister/Fassadenbauer

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade

+ 0.02 Schnittstelle
Baumeister/Fassadenbauer

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade

+ 0.02 Schnittstelle
Baumeister/Fassadenbauer

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade

+ 0.15
OK Perimeterdämmung 
Fassade

+ 0.02 
Schnittstelle
Baumeister/
Fassadenbauer

MDS
MDS

MDS

Überlappungsbereich 
ca. 6cm

-0.85

- 0.55

+ 0.30

Überlappungsbereich 
ca. 30cm

Überlappungsbereich 
ca. 30cm

Überlappungsbereich 
ca. 6cm

+ 0.30

- 0.55

-0.85Überlappungsbereich 
ca. 30cm

-1.35

- 1.35

- 1.05

Überlappungsbereich 
ca. 6cm

Überlappungsbereich 
ca. 30cm

- 0.95

-1.25

- 1.25

- 4.48

- 4.42

- 4.48

- 4.42

- 4.48

- 4.42

- 4.48

- 4.42

- 0.60

+ 0.30

+ 0.30

- 4.48

- 4.42

- 0.15

- 0.15

Arbeitsfuge
Fugenband

PMBC

bituminöse 
Andichtung

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand
hinter Schnittlinie

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand
hinter Schnittlinie

Arbeitsfuge
Fugenband

FBVF +
1-lagige PE-Folie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand
hinter Schnittlinie

Arbeitsfuge
Fugenband

PMBC

bituminöse 
Andichtung

PMBC

Arbeitsfuge
Fugenband

Arbeitsfuge
Fugenband

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand
hinter Schnittlinie

UNZ: 25x168 (UK -2.33)

UK -0.50

UK -1.00

UK UNZ -1.99UK -1.05

UK -0.50
UNZ: 30x90cm 

(UK -1.05)

BA2:Türöffnungen abgesetzt betonieren;

BA3: Türöffnungen ausschneiden

BA2:Türöffnung ausbetonieren;

BA3: Türöffnung ausschneiden

Konsole OK -1.74, UK -1.99

UNZ UK -1.35

Konsole UK -1.14

Gebäudedehnfuge

Decke (Anschluss BA2)

Ge
bä

ud
ed

eh
nfu

ge
BO

 EG
 (B

A3
)

Ge
bä

ud
ed

eh
nfu

ge
BO

 EG
 (B

A3
)

Gebäudedehnfuge

BO EG (BA3)

Ge
bä

ud
ed

eh
nfu

ge
BO

 EG
(A

nsc
hlu

ss 
BA

2)

Gebäudedehnfuge

BO EG (BA3)

Ge
bä

ud
ed

eh
nfu

ge
BO

 EG
(A

nsc
hlu

ss 
BA

2)

Gebäudedehnfuge

Decke (Anschluss BA2)

Ge
bä

ud
ed

eh
nfu

ge
BO

/W
an

d
(A

nsc
hlu

ss 
BA

2)

Ge
bä

ud
ed

eh
nfu

ge
BO

/W
an

d
(A

nsc
hlu

ss 
BA

2)

Brunnenring

d=200cm; H=100cm;

UK -4.69

Fundamentbalken

50x80cm;
UK -1.40

Einzelfundament

50x50x229cm; UK -3.69

Brunnenring
d=200cm; H=100cm;
UK -4.69

Einzelfundament
50x50x229cm; UK -3.6 9

Fundamentbalken
50x80cm;
UK -1.40

Pfahlgründung
Pfahlgründung

Pfahlgründung

Pfahlgründung

Pfahlgründung

Bru
nn

en
rin

g
d=

20
0c

m;
 H=

10
0c

m;
UK

 -4
.69

Fu
nd

am
en

tb
alk

en
50

x8
0c

m;
UK

 -1
.40

Ein
ze

lfu
nd

am
en

t
50

x5
0x

22
9c

m;
 UK

 -3
.69

Brunnenring
d=200cm; H=100cm;

UK -4.69

Fundamentbalken

50x80cm;
UK -1.40

Einzelfundament

50x50x229cm; UK - 3.69

Brunnenring

d=200cm; H=100cm;

UK -4.69

Fundamentbalken

50x80cm;
UK -1.40

Einzelfundament

50x50x229cm; UK -3.69

Fundamentbalken

50x80cm;
UK -1.40

2 Br unnenringe

d=200cm; H=100cm;

UK -5.78

Einzelfundament

50x50x238cm; UK -3.78

4 Br unnenringe

d=200cm; H=100cm;

UK -7.74
Einzelfundament

50x50x234cm; UK -3.74

Fundamentbalken

50x80cm;
UK -1.40

Fundamentbalken 50x80cm; UK -1.40

Fundamentbalken 35x80cm; UK -1.40

Fundamentbalken 35x80cm; UK -1.40

Fundamentbalken 35x80cm; UK -1.40

Fundamentbalken 50x80cm; UK -1.40

Fundamentbalken 25x80cm; UK -1.40

FB 25x80cm; 

UK -1.40

Fundamentbalken 25x80cm; UK -1.40

Fundamentbalken 25x80cm; UK -1.40

Fundamentbalken 30x80cm; UK -1.40

W
S 2

5c
mFundamentbalken 35x80cm; UK -1.40

5-5

5-5 4-4

4-43-3

3-3

1-1
2-2

1-1
2-2

Detailplanung Aushub:
s. TTS_5_731001_GS_XX_BE_200_W065

Detailplanung Baugrube:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0001-..._0002

Detailplanung Fugenbänder:
s. TTS_5_731001_GS_XX_DP_100_0012
  TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_0013

T=
25

cm

T=
25

cm

T=
25

cm

Tie
fe

 (T
)=2

5c
m

T=
25

cm

T=
25

cm

T=
25

cm

Tie
fe

 (T
)=2

5c
m

T=
25

cm

Tie
fe

 (T
)=2

5c
m

T=
25

cm

T=
25

cm

T=
25

cm
T=

25
cm

T=
25

cm

T=
30

cm

T=
30

cm

T=
30

cm

T=
35

cm

T=
35

cm
T=

35
cm

T=
35

cm
T=

35
cm

T=
35

cm

T=
25

cm
T=

25
cm

T=
25

cm
T=

25
cm

Tie
fe

 (T
)=2

5c
m

- 4
.75

- 4
.25

Um
len

ksc
ha

ch
t 

L/B
/T=

1/1
/0

.55
m;

Gi
tte

rro
sta

bd
ec

ku
ng

He
be

an
lag

e T
TS3

01
Gr

un
ds

ch
ule

un
d 1

-fa
ch

 Sp
ort

ha
lle

-H
eb

ea
nla

ge
nsc

ha
ch

t
L/B

/T=
ca

. 2
.00

/2.
50

/2.
20

m
(Ti

efe
 ab

OK
RF

B)
-Pu

mp
en

sum
pf

L/B
/T=

ca
. 0

.50
/0.

50
/0.

30
m

(Ti
efe

 ab
 So

hle
 He

be
an

lag
en

sc
ha

ch
t)

Um
len

ksc
ha

ch
t m

it A
bs

tur
z   

L/B
/T=

1/1
/0.

8m
;

Gi
tte

rro
sta

bd
ec

ku
ng

Um
len

ksc
ha

ch
t   

L/B
/T=

1/
1/0

.55
m;

Sc
ha

ch
ta

bd
ec

ku
ng

 ge
flie

st

OK
 M

ag
erb

et
on

 - 4
.55

- 5
.00

- 4
.25

- 5
.00

- 4
.25

Ge
bä

ud
ed

eh
nfu

ge

Ge
bä

ud
ed

eh
nfu

ge

Voutung Kanal

Voutung Kanal

Voutung Bodenplattensprung (Rampe) Voutung Bodenplattensprung (Treppe)

Voute

Vo
utu

ng
 Bo

de
nh

üls
en

Voutung Kanal

Vo
utu

ng
 Bo

de
np

lat
te

nv
ers

tä
rku

ng

Vo
utu

ng
 Bo

de
np

lat
te

nv
ers

tä
rku

ng

Voutung Kanal

Voutung Kanal

Vo
utu

ng
 Ka

na
l

Voute

- 5
.75

- 5
.25

- 5
.29

- 4
.79

- 5
.29

- 4
.79

- 5.95
- 5.45

- 4
.75

- 4
.25

- 5
.29

- 4
.79

- 5.40
- 4.79

- 4
.75

- 4
.25

- 5
.29

- 4
.79

- 4.75
- 4.25

- 5.95
- 5.45

- 5.05
- 4.25

- 4
.75

- 4
.25

- 5
.55

- 5
.05

- 5
.45

- 4
.95

- 4
.75

- 4
.25

- 5
.95

- 5
.65

- 5
.00

- 4
.25

- 5
.00

- 4
.25

- 5
.70

- 4
.95

- 5
.45

- 4
.95

- 5
.45

- 4
.95

- 5
.45

- 4
.95

- 4
.75

- 4
.25

- 4
.85

- 4
.25

- 5
.45

- 4
.95

- 5
.70

- 4
.95

- 5
.55

- 5
.05

- 4
.75

- 4
.25

- 5
.70

- 5
.05

- 5
.29

- 4
.79

- 5
.29

- 4
.79

- 4
.75

- 4
.25

- 5
.00

- 4
.25Vo

utu
ng

 Sc
ha

ch
t

- 6
.75

- 6
.45

- 7
.05

- 6
.75

Teilschnitt 8

Teilschnitt 7

Teilschnitt 6

Teilschnitt 6

außenliegendes Fugenband 

(Bodenplatte) an BA2 

nachträglich andüblen

außenliegendes Fugenband 

(Bodenplatte) an BA2 

nachträglich andüblen

Schachtbereich
Arbeitsfugenband
umlaufend

PM
BC

PM
BC

PM
BC

PM
BC

PM
BC

PM
BC

PM
BC

PM
BC

PM
BC

Ar
be

itsf
ug

en
ba

nd
wa

nd
mi

ttig

Ar
be

itsf
ug

en
ba

nd
wa

nd
mi

ttig

Ar
be

itsf
ug

en
ba

nd
wa

nd
mi

ttig

Ar
be

itsf
ug

en
ba

nd
wa

nd
mi

ttig
Ar

be
itsf

ug
en

ba
nd

wa
nd

mi
ttig

Ar
be

itsf
ug

en
ba

nd
wa

nd
mi

ttig

Ar
be

itsf
ug

en
ba

nd
wa

nd
mi

ttig

Sc
ha

ch
tb

ere
ich

Ar
be

itsf
ug

en
ba

nd
um

lau
fe

nd

Ar
be

itsf
ug

en
ba

nd
wa

nd
mi

ttig
Ar

be
itsf

ug
en

ba
nd

wa
nd

mi
ttig

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d

Arbeitsfuge W
and

Arbeitsfuge W
and

Arbeitsfuge W
and

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d
Ar

be
itsf

ug
e W

an
d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d
Ar

be
itsf

ug
e W

an
d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d
Ar

be
itsf

ug
e W

an
d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d
Ar

be
itsf

ug
e W

an
d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d
Ar

be
itsf

ug
e W

an
d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d
Ar

be
itsf

ug
e W

an
d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d
Ar

be
itsf

ug
e W

an
d

Ar
be

itsf
ug

e W
an

d
Ar

be
itsf

ug
e W

an
d

Dehnfuge
Bodenplatte

Wanddehnfuge

Wanddehnfuge

W
an

dd
eh

nfu
ge

W
an

dd
eh

nfu
ge

De
hn

fug
e

Bo
de

np
lat

te

W
an

dd
eh

nfu
ge

W
an

dd
eh

nfu
ge



5 Anpassung Überlappungsbereich Abdichtungen (Sockel)

Anpassung Dämmung Plankopf4

Ergänzung außenliegendes Fugenband (Dehnfuge)3

Schächte/Vouten nachrichtlich dargestellt; von Schalplanung TWP übernommen!

TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_0013_05_V

FUGENBANDPLAN
GRUNDSCHULE
SCHNITTE

84.0 /95.0

VZ 5

1:50

DP

An 24.02.2025

0013

SCHNITT 5-5

SCHNITT 4-4

SCHNITT 3-3 Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 1x10+1x12cm (Lst. Fassadenbauer)

Wärmedämmung WLG 044 / STYRODUR 4000 CS oglw. / 2-lagig 2x10 bzw.1x10+1x12cm (Lst Baum.)

Wärmedämmung WLG 050 / FOAMGLAS S3 oglw. / 1-lagig 18cm (Leistung Baumeister)

Gefälledämmung 1.OG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Dachdecker)

Gefälledämmung EG WLG 028 / PUR-;PIR-Dämmung / 16cm+Gefälle (Leistung Baumeister)
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2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 
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PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

LEGENDE ANSCHLÜSSE FUGEN:

LEGENDE FOLIEN:

Arbeitsfuge

Arbeitsfuge hinter Schnittlinie

Dehnfuge

Dehnfuge (Verlauf Innenraum)

Anschluss an Bestand

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

PMBC

1-lagige PE-Folie

MDS

bituminöse Abdichtung

Flüssigabdichtung (optional)

H

H

Eduard-Schenk-Str.

Christoph-Schmid-Str.

Tor
qu

ato
-Ta

sso
-St

r.

Mittelschule

Gr
un

ds
ch

ule

Mensa BT I

BT
 III

BA II

G

GF

FA

A

2

2

1

1

B
D

E

3

4

4

3
C

C

B

D
E

3

4

5

3

4

5

BT II

2 1

BT II
Sporttrakt

BA III

neues HfK

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

Dehnfuge
Fugenband
(außenliegend)

Dehnfuge
Fugenband
(außenliegend)

+ 0.02 Schnittstelle
Baumeister/Fassadenbauer

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade

+ 0.02 Schnittstelle
Baumeister/Fassadenbauer

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade
+ 0.02 Schnittstelle
Baumeister/Fassadenbauer

MDS

-0.85

- 0.15

+ 0.30

-0.85

+ 0.30

-0.85

Überlappungsbereich 
ca. 6cm

Überlappungsbereich 
ca. 30cm

-0.85

- 0.55

- 4.42

- 4.48

+ 0.30

- 4.42

- 4.48

- 0.55

- 4.42

- 4.48

- 0.55- 0.55

- 4.42

- 4.48

Arbeitsfuge
Fugenband

PMBC

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand (Aufzug) 
hinter Schnittlinie

Dehnfuge
Fugenband
(mittig)

FBVF +
1-lagige PE-Folie

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand 
(Pumpensumpf) 
hinter Schnittlinie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

Dehnfuge
Fugenband
(mittig)

Arbeitsfuge
Fugenband

PMBC

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

+ 0.02 Schnittstelle
Baumeister/Fassadenbauer

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade
+ 0.02 Schnittstelle
Baumeister/FassadenbauerMDS MDS

- 0.55

+ 0.30

-0.85

Überlappungsbereich 
ca. 6cm

Überlappungsbereich 
ca. 30cm

+ 0.30

- 0.55

-0.85

- 4.48

- 4.42

- 4.48

- 4.42Arbeitsfuge
Fugenband

PMBC PMBC

Arbeitsfuge
Fugenband

FBVF +
1-lagige PE-Folie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand hinter
Schnittlinie

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

HHW40 - 2.80m =
= 503.2 m ü. NHN 2016

+ 0.15
OK Perimeterdämmung Fassade
+ 0.02 Schnittstelle
Baumeister/Fassadenbauer

MDS
MDS

Überlappungsbereich 
ca. 6cm

Überlappungsbereich 
ca. 30cm

+ 0.30

- 0.55

-0.85

- 0.55

- 0.15

-0.85

- 5.02

- 4.96- 4.48

- 4.42

Arbeitsfuge Fugenband
in Außenwand hinter
Schnittlinie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

FBVF +
1-lagige PE-Folie

Arbeitsfuge
Fugenband

PMBC

PMBC

Arbeitsfuge
Fugenband
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Abmessungen Schacht West; Einblendung Spundwand; Maschenweite04

Einarbeitung Anmerkungen Statik03

DETAIL (Grundriss) SCHACHT OST (Schacht West analog)

DETAILGRUNDRISS SCHACHT OST

DETAILSCHNITT SCHACHT OST

DETAIL (Schnitt) SCHACHT OSTDETAIL (Schnitt) SCHACHT WEST

DETAILGRUNDRISS SCHACHT WEST

DETAILSCHNITT SCHACHT WEST

10.03.2025

04 VDP

AN

0020

1:20/1:5ENTRAUCHUNGS-
SCHÄCHTE
GRUNDSCHULE

TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_0020_04_V84.0/132.0

Schutzblech

Edelstahlwinkel A4 (punktuelle Befestigung 
Fertigteil, mind. x4 pro Schacht; Stärke 10mm) 
mit thermischer Trennung (n. Angabe Statik)

PMBC

MDS (Mineralische Dichtschlämme)

Verkehrslasten 5 kN/m2 
Einzellasten 2 kN

Stahlblech s=8mm an Profil verschweißt
zur Montage Gitterrost

starrer Rahmen
zur Montage auf Betonwand s=8mm

Betonschrauben nach Angaben Statik

Gitterrost 
Maschenweite 30/10
Tragstab 60x3
R11

starrer Rahmen
zur Montage auf Betonwand s=8mm

Betonschrauben nach Angaben Statik

Gitterrost 
Maschenweite 30/10
Tragstab 60x3
R11

Stahlblech s=8mm an Profil verschweißt
zur Montage Gitterrost

Verkehrslasten 5 kN/m2 
Einzellasten 2 kN

UE
Z: 

De
ck

en
sp

run
g 4

0x
80

cm
!

UEZ: Deckensprung 25x80cm!

UEZ: Deckensprung 25x80cm!

Deckenstärke 30cm
(OK -0.65/UK -0.95);
Decke F90

UK -0.55
UK -0.95

UK
 -0

.55
UK

 -0
.95

UK -0.95
UK -0.55

DETAIL

Rahmen zur 
Montage 
Gitterrost

Schutzblech

Spundwand und Anker
n. Angabe Spezialtiefbau

Rahmen zur 
Montage 
Gitterrost

Schutzblech

freier Entrauchungsquerschnitt
mind. 0.5qm

DETAIL

-1.35

-2.55

-4.05

+0.00

-4.75

-4.25

-0.95

-0.65

Lichtschacht als Betonfertigteil
gedübelt mit Distanzhülsen befestigt
Auflagerwinkel evtl. erforderlich

HHW -2.80

Schutzblech

-0.15

freier Entrauchungsquerschnitt
mind. 0.5qm

ca.

Sp
un

dw
an

d u
nd

 A
nk

er 
n. 

An
ga

be
 Sp

ez
ial

tie
fb

au

DETAIL

Lichtschacht als Betonfertigteil
gedübelt mit Distanzhülsen befestigt
Auflagerwinkel evtl. erforderlich

Schutzblech

-4.75

-4.25

-4.05

HHW -2.80 -2.55

-0.15

-1.65

-0.55

-0.15

+0.00

HINWEIS:
BODENKANÄLE/SCHÄCHTE VOUTEN UNTER BODENPLATTE UMLAUFEND
GEDÄMMT UND ZUSÄTLICH MIT WEICHER DÄMMEINLAGE 
NACH ANGABE STATIK

neues HfK

BA III

Sporttrakt

BT II

12

BT II

5

4

3

5

4

3

E
D

B

C

C
3

4

4

3

E
D

B

1

1

2

2

A

A F

F G

G

BA II

BT
 III

BT I

Mensa

Gr
un

ds
ch

ule

Mittelschule

Tor
qu

ato
-Ta

sso
-St

r.

Christoph-Schmid-Str.

Eduard-Schenk-Str.

H

H

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

LEGENDE ANSCHLÜSSE FUGEN:

LEGENDE FOLIEN:

Arbeitsfuge

Arbeitsfuge hinter Schnittlinie

Dehnfuge

Dehnfuge (Verlauf Innenraum)

Anschluss an Bestand

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

PMBC

FBVF + 1-lagige PE-Folie

Flüßigabdichtung

bituminöse Abdichtung
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89.0/169.0

GRUNDSCHULE
ÜBERGANG BA2 - 3

GRUNDRISS ERDGESCHOSS,  M 1:50GRUNDRISS 1. UNTERGESCHOSS,  M 1:50

SCHNITT BB,  M 1:50

SCHNITT DD,  M 1:50

1. UG BA3
UK RD
- 5.29

Fugenband außenliegend

Fugenband mittig

De
fin

itiv
Te

mp
orä

r

De
fin

itiv
Te

mp
orä

r

DefinitivTemporär

DETAIL 0050-09_B03  -  M 1:5

De
fin

itiv
Te

mp
orä

r

DETAIL 0050-08_B01 -  M 1:5

DETAIL 0050-09_B04 -  M 1:5

Ro
hb

au
 BA

3

BODENAUFBAU (Temporär)
Prinzip Darstellung

          Kies
24 mm             Noppenbahn mit Vlies

  Abdichtung 2-lagig Bitumenbahn
          od. glw.

40/150 mm     Gefälledämmung (mind. 2% Gef.)
200 mm          Dämmung PUR-Schaum WLS028

    nach Angabe Bauphysiker
    ggf. schon definitiv

     Abdichtung

AUßENWANDBEKLEIDUNG (Temporär)
Prinzip Darstellung wie Detail 0050-09_B02

1. UG
OK RD
- 4.79

EG (BA3)
UK RD
- 0.55

EG
OK RD
- 0.15

1. UG BA2
UK RD
- 5.14

AUßENWANDBEKLEIDUNG (Temporär)
Prinzip Darstellung

5 mm           Dichtschlämme
220 mm       Perimeterdämmung

   nach Bauph. Angabe 
     (Dicke und Sort noch zuklären)

10 mm      2-lägig-Bituminose Abdichtung
240 mm    Mauerwerk (nach Statik Angabe)
15 mm         Innenputz

Frischbetonverbundfolie
bis Kante Bauteil-Fuge

2-lägig-Bituminose Abdictung
bis 20 cm unter Arbeitfuge im Wand
Fugenbandprofile mit Kleber als Haftgrund

Ro
hb

au
 BA

3
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ATTIKA (Temporär)
Prinzip Darstellung

ca. 30/55 mm  Blech Abdeckung
          Abdichtung

28/30 mm       Trageplatte
  Wärmedämmung

      mit Fassade UK

AUßENWANDBEKLEIDUNG (Temporär)
Prinzip Darstellung

24 mm         Beplankung mit wetterfesten
     Platten (z.B. Siebdruckplatte)

30 mm             ggf. Hinterlüftung
70/80 mm       Kantholz als horizontale UK
160/170 mm   Kantholz als vertikale UK

  dazwischen Wärmedämmung

------  nur im Attika Bereich:
24 mm         Beplankung mit wetterfesten

   Platten (z.B. Siebdruckplatte)
 Abdichtung

DETAIL 0050-10_B01 - M 1:5

1. OG
OK RD
+ 4.00

1. OG
UK RD
+ 3.50

EG
OK RD
- 0.15

EG
UK RD
- 0.50

Innenhof
UK RD
- 1.05

Innenhof
OK RD
- 0.70Ro

hb
au

 BA
3

BODENAUFBAU (Temporär)
Prinzip Darstellung

          Kies
24 mm             Noppenbahn mit Vlies

  Abdichtung 2-lagig Bitumenbahn
          od. glw.

40/150 mm     Gefälledämmung (mind. 2% Gef.)
200 mm          Dämmung PUR-Schaum WLS028

    nach Angabe Bauphysiker
    ggf. schon definitiv

     Abdichtung

AUßENWANDBEKLEIDUNG (Temporär)
Prinzip Darstellung

24 mm         Beplankung mit wetterfesten
     Platten (z.B. Siebdruckplatte)

30 mm             ggf. Hinterlüftung
80x80 mm       Kantholz als horizontale UK
80x160 mm     Kantholz als vertikale UK

  dazwischen Wärmedämmung
240 mm    Mauerwerk (nach Statik Angabe)
15 mm         Innenputz

(mind. 30 cm ü Gelände)

Schutzschicht
(z.B. Noppenbahn)

Perimeterdämmung
(nach Bauph. Angabe)

Abdichtung (Bitumen)

Gitter

Te
mp

orä
r

De
fin

itiv

Dichtschlämme

Frischbetonverbundfolie
bis 7 cm über Arbeitfuge im Wand

Fugenbandprofile mit Kleber als Haftgrund

2-lägig-Bituminose Abdictung
bis 20 cm unter Arbeitfuge im Wand

-0.50

-0.15

-5.14

-4.79

Flur

1.UG

TH 1

-9.61

-8.81

Lüftungszentrale
Sporthalle (1-geschoßig)

-8.71 2.UG

TH 1

1.OG

ZG

-8.61

-4.59

-2.09

±0.00

+3.00

+4.20

+6.81

+7.20

siehe DETAIL
0050-08_B01

siehe DETAIL
0050-09_B04

siehe DETAIL
0050-09_B03

siehe DETAIL
0050-09_B02

Genaue Übergangsstelle 
Tempörar/Fassade noch zu klären 1.OG

+3.00

+3.50

+4.00
+4.20

EG

- 0.50

±0.00
- 0.15

- 1.05

- 0.70

- 5.14

-4.59
- 4.79

+2.09

1.UGLüftungszentrale Sporthalle
(2-geschoßig)

-8.71 2.UG

- 9.61

-8.61
- 8.81

ZG

+6.70 +6.81

+7.20
+7.05

siehe DETAIL
0050-09_B01

siehe DETAIL
0050-09_B02

siehe DETAIL
0050-09_B02
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.40

FB 25x80cm; UK -1.40
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n 2
5x8

0c
m;

 UK
 -1

.40

Fundamentbalken 35x80cm; UK -1.40

Fundamentbalken50x80cm;UK -1.40
Einzelfundament50x50x234cm; UK -3.74

4 Brunnenringed=200cm; H=100cm;UK -7.74

ündung

Pfahlgründung

Gebäudedehnfuge
BO/Wand(Anschluss BA2)

Gebäudedehnfuge
BO/Wand(Anschluss BA2)
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ss 
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2)

Gebäudedehnfuge
BO EG(Anschluss BA2)

GebäudedehnfugeBO EG (BA3)

Gebäudedehnfuge
BO EG(Anschluss BA2)
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2)

Sp
un
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d B
A3

Spundwand BA3

Pre
ssf

ug
e B

A2
-3

Pre
ssf

ug
e B

A2
-3

Pressfuge BA2-3

B

D

Attika (1.OG)
siehe DETAIL
0050-10_B01

Bodenaufbau
siehe DETAIL
0050-09_B01

Wandaufbau
siehe DETAIL
0050-09_B02

Attika (1.OG)
siehe DETAIL
0050-10_B01

Wandaufbau
siehe DETAIL
0050-09_B03

Wandaufbau
siehe DETAIL
0050-09_B03

Bodenaufbau
siehe DETAIL
0050-08_B01

Perimeterdämmung, vorübergehend

Bitumen, vorübergehend

ÜBERGANG MAßNAHMEN

ABDICHTUNG

Bitumen

PMBC

FBVF

VK Decke ü. 1. UG

VK Decke ü. EG

LEGENDE

Schutzbauten (Wände, Dämmung, usw.), vorübergehend

nachträglich gebaut, Bauwerke BA3 

Bauwerke unterhalb (Grundriss)

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

1

5

4

Eduard-Schenk-Str.

2

3

E
D

B

BT I

Mittelschule

5

4

3

G

H

C

F

GF

A

A

BT II

BT II

Sporttrakt

Mensa

BA IIBA III

H

1

C
3

4

2

Christoph-Schmid-Str.

Gr
un

ds
ch

uleBT
 III

B

neues HfK

D

1

E

3

2

4

Tor
qu

ato
-Ta

sso
-St

r.



1.6
5

45
15

1.1
85

20 15
19 1 15

43
5

15
15

25
4

20
1.1

2

15
15

17
81

4
27

1 15 1

20 15

15
18
5 758

16
2

4 33

15 25 4 29

15
25

4
05

11
2

05
4

05
11
2

05
4

15
1.3

05

20
1.1

2

30

20 38 20 23 20 30

05
1.6

1
2

4
6

15
05

28
20

63
20

30
2

5
4

40
15

15
2

8
2

1.1
2

1 15

20 15

65

15 5

1 215

2

3
1

5

33 4

29 4 25 15

40

8
16
2

15
25

4
05

11
2

05
4

40
15

1.1
2

65

15 5

1 36 4 25 15 20

1.40 1 215

1.40 1 215

1.40 1 215

217 1 2.98

217 1 2.98

217 1 2.98

4.31
3

4.31
3

4.31
7

2.86

18
5

4.31 5

4.31 5

20
1.3

95
40

15
3.6

55
40

15
3.6

5
40

15
5.1

0
10

55

1.5
95

40
3.8

05
40

3.8
0

40
5.9

0

81
4

27

85
27

1.1
2

1.31 46 3.48 363

1.41 365 3.48 358

1.41 65 3.77 365

1.31 17 3.77 46

1.31 20 3.77 43

1.41 65 3.77 365

1.41 365 3.77 65

1.31 46 3.77 17

1.41 65 3.77 365

1.31 201 3.77 33

1.41 365 3.77 65

1.31 46 3.77 17

3.98 6

3.98 6

4.31 5

4.31 5

4.31
8

4.31
7

4.31
5

4.31
5

4.31
5

4.31
5

4.31 5

4.31 5

30
30

30

30
30

30

20
2.5

0
1.0

0
40

15
3.0

0
65

40
15

3.0
0

65
40

15
3.0

0
65

3.7
0

40
3.8

0
40

3.8
0

40
3.8

0

30 1.40 1 44 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 1 2.98 25

30 1.40 1 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 36 1 2.98 25

1.31 4 4.22 4

1.18 4 4.35 4 2.99

1.41 15 4.17 15

30 1.40 1 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3.35 25

30 1.40 1 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3.43 25

1.4
0

25
1.4

0

1.4
25

20
1.4

25

40

36

3333

33

33

33 33

33

33 33

33 33

33

3333

33 33

33 33

33 33

3633

33

33

2
1.3

7
27

1.3
7

2

1.4
25

20
90
5

20
30

2

6
4

1.2
0

4
6

1.6
3

2

33

15
22

15

33

36

6
4

1.2
0

4
6

25
6
4

1.2
0

4
6

1.4
25

20
1.4

25

2
1.3

7
27

1.3
7

2

33

33

33 36

3333

3333

3333

33 33

33

3333

3333

33

3333

33

33

33 33

36

40

1.4
25

20
1.4

25

1.4
0

25
1.4

0

30 1.40 1 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 44 1 2.98 25

30 1.40 1 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 36 1 2.98 25

1.41 15 4.17 15

1.41 15 4.17 15
1.31 4 4.32 4

1.18 4 4.58 4 2.76

1.31 4 4.32 4

30 1.40 1 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 36 1 2.98 25

30 1.40 1 44 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 1 2.98 25

15
22

15

16 2.60

2.1
5

1.18 4 4.58 4 2.76

1.41 15 4.17 15

1.31 4 4.32 4

1.41 15 4.17 15
1.31 4 4.22 4

1.6
5

6
4

1.2
0

4
6

2
1.3

7
27

1.3
7

2

1.4
25

20
1.4

25

2
1.6

3
1.4

0

1.4
25

20
1.4

25

1.4
0

25
1.4

0

30 1.85 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 1 2.98 25

30 1.40 1 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 36 1 2.98 25

758

30 1.40 1 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3.72 25

30 1.40 1 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3.64 25

40

333333333333

333333333336

333333333333

33 33 33 33 33 33 36

GRUNDRISS 2.OG

GRUNDRISS 1.OG

DETAIL 4

DETAIL 3

DETAIL 2

DETAIL 1.3

DETAIL 1.1 DETAIL 1.2

SCHNITT

89.0/206.0

DETAILPLANUNG
TREPPENHAUS 1 GS
GR/SC/DETAILS

GRUNDRISS EG

1001DP

AN 1:20/1:527.01.2025

01 V

TTS_5_731001_GS_XX_DP_xxx_1001_01_V

+1.12 ü. OKFFB

+0.85 ü. OKFFB

dauerelastische
Fuge

Fußplatte S235 
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. n. Angabe 
Statik) zur Befestigung Geländer

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufe aus 
Naturstein d=40mm
Verlegung im Mörteldickbett 
d=25mm (max. d=30mm);
Toleranzausgleich ca. 15mm
Ecken abgerundet r=2mm

Handlauf Eiche Ø 40mm
Konsole Rundstab Ø 10mm
Befestigung Holzhandlauf mit
gebogenem Stahlblech
an Blechgeländer

Geländer aus Edelstahlblech 
15mm (geschlossen), lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren;
Kanten mit Abrundung 
(r=10mm) bzw. Fase

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

(m
in.

 1.
10

)

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

-2.93

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

-4.05

-4.25

Unterlaufschutz
(analog Geländer)

Elementstoß

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

3
3

311

Handlauf Eiche Ø 40mm
Konsole Rundstab Ø 10mm
Befestigung Holzhandlauf mit
gebogenem Stahlblech
an Blechgeländer

+0.85 ü. OKFFB

Geländer aus Edelstahlblech 
15mm (geschlossen), lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren;
Kanten mit Abrundung 
(r=10mm) bzw. Fase

2.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

Podeste:
Naturstein d=20mm
Mörtel d=80mm
Trennlage
TSD d=30mm
WD d=ca. 20 mm
(als Höhenausgleich)

dauerelastische
Fuge

dauerelastische
Fuge

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufe aus 
Naturstein d=40mm
Verlegung im Mörteldickbett 
d=25mm (max. d=30mm);
Toleranzausgleich ca. 15mm
Ecken abgerundet r=2mm

Kontraststreifen auf
jeder Stufe: eingelegter
Naturstein 5x1cm,
schwarz bzw. anthrazit

Podeste:
Naturstein d=20mm
Mörtel d=80mm
Trennlage
TSD d=30mm
WD d=ca. 20 mm
(als Höhenausgleich)

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

(m
in.

 1.
10

)

Handlauf

Geländer

Geländer

Handlauf

Handlauf

Geländer

Geländer

Handlauf

Geländer

Handlauf

Geländer

Handlauf

2m-Linie
Geländer aus Edelstahlblech 
15mm (geschlossen), lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren;
Kanten mit Abrundung 
(r=10mm) bzw. Fase;
Elementstöße immer am Podest

analog D2

D2 
(Treppenauge)

D3

D1

2m-Linie

2m-Linie

2m-Linie

+11.40

+12.05

+12.45

-4.75

-4.25

-0.55

-0.15

+3.65

+4.05

+8.25

+7.85

12 Stg.
16.20/29

13 Stg.
16.154/29

13 Stg.
16.20/29

13 Stg.
16.154/29

13 Stg.
16.154/29

-2.655

-2.255

-2.105

+1.55

+1.95

+2.10

+5.75

+6.15

+6.30

-4.05

±0.00

+4.20

+8.40

+7.20

+3.00

-1.55

13 Stg.
16.154/29

Geländerhöhe mind.
1.10 ü. OKFFB

einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

D4

Rauchableitung 1% der Grundfläche
im Dach oder 2%  im oberen Wanddrittel
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Geländer

Geländer
Handlauf

Nebenpodest
+2.10
+1.95

Handlauf

Handlauf
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Geckensprung (UK +3.40/+3.50)

BAU BW
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 (U
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5)

F9
0

Gebäudebewegungsfuge

UNZ 25x100cm /  UK +3.05

GS_E0_T1
Treppenhaus 1
45 qm
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0/
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Nebenpodest
-2.105
-2.255

Hauptpodest EG
±0.00
-0.15

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;
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DD
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BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK
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LÄNGSSCHNITT

Geländer

Handlauf

D6

D4

Aussparung Wand 8x1cm
(über die ganze Länge zw. 
Fassadenstütze und Hauptpodest)

Aussparung Decke 8x40cm
(über die ganze Länge zw. 
Fassadenstütze und Hauptpodest)

Verlauf Gebäudebewegungsfuge
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GS_E0_13 24 qm
Büro für ganztägige Betreuung (Ltg)

GS_E0_14 45.2 qm
Zentr. Personalber.

Aussparung Decke (ü. UG) 8x40cm + Aussparung Wand (UG) 8x1cm
(über die ganze Länge zw. Fassadenstütze und Hauptpodest)
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2. Fußplatte zur Befestigung

Geländer (S. 
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2. Fußplatte zur Befestigung

Geländer (S. 
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2. Fußplatte zur Befestigung

Geländer (S. 
Detail Podest)
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durchgehende Stb-Wand 25cm

2m-Linie

2m-Linie
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2m-Linie

einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

Geländerhöhe mind.
1.10 ü. OKFFB
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PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE
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BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
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UK
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DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK
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89.0/150.5

1003DP

AN 1:5

01 V

TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_1003_01_V

D 1.3 (Antritt UG)

D 1.2 D 1.1

D 2 D 3 D 4

D 5.1 (Untersicht Anschluss Geländer an Hauptpodest) D 5.2 (Schnitt Ecke Geländer an Hauptpodest) D 6

3.Fußplatte S235
250x250x15mm;
am Geländer geschweißt

Abrollschutz als 
Teil vom Stahlkasten

-4.25

-4.05

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

-2.93

3.Fußplatte S235
250x250x15mm;
am Geländer geschweißt

3.Fußplatte S235
250x250x15mm;
am Geländer geschweißt

(m
in.

 1.
10

)
3

3

11

r=100mm

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

r=40mm

Unterlaufschutz
(analog Geländer)

+1.12 ü. OKFFB

Flachstahl 60/10mm

Kanten abgerundet r=10

Handlauf Eiche 60/60mm

Flachstahl 60/10mm

Mittelgurt 10° schräg nach innen

Flachstahl 60/10mm
mit Flansch 5/20mm

Abrollschutz als Teil vom Stahlkasten

Stahlkasten zur Befestigung Geländer
n. Angabe Statik aus 10mm 
gekantetes Edelstahlblech, lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren

dauerelastische
Fuge

Podeste:
Naturstein d=20mm
Mörtel d=80mm
Trennlage
TSD d=30mm
WD d=ca. 20 mm
(als Höhenausgleich)

2.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

Podeste:
Naturstein d=20mm
Mörtel d=80mm
Trennlage
TSD d=30mm
WD d=ca. 20 mm
(als Höhenausgleich)

Kontraststreifen auf
jeder Stufe: eingelegter
Naturstein 5x1cm,
schwarz bzw. anthrazit

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufe aus 
Naturstein d=40mm
Verlegung im Mörteldickbett 
d=25mm (max. d=30mm);
Toleranzausgleich ca. 15mm
Ecken abgerundet r=2mm

dauerelastische
Fuge

Abrollschutz als Teil vom Stahlkasten

Stahlkasten zur Befestigung Geländer
n. Angabe Statik aus 10mm 
gekantetes Edelstahlblech, lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren

Handlauf Eiche Ø 40mm
Konsole Rundstab Ø 10mm
Befestigung Holzhandlauf mit
gebogenem Stahlblech
an Flachstahl

Kanten abgerundet r=10

Handlauf Eiche 60/60mm

Flachstahl 60/10mm

Flachstahl 60/10mm
mit Flansch 5/20mm

Mittelgurt 10° schräg nach innen

Flachstahl 60/10mm

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufe aus 
Naturstein d=40mm
Verlegung im Mörteldickbett 
d=25mm (max. d=30mm);
Toleranzausgleich ca. 15mm
Ecken abgerundet r=2mm

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. n. Angabe 
Statik) zur Befestigung Geländer

Fußplatte S235 
200x200x15mm;
am Stahlkasten geschweißt

dauerelastische
Fuge

+0.85 ü. OKFFB

+1.12 ü. OKFFB

Sch
nitt

Sch
nitt

r=40mm

Geländer- Stahlkasten 
mit zus. Eckprofil

dauerelastische 
Fuge

äußere 
Rohbau-Kante
Treppenlauf

Rohbau-Kante
Hauptpodest

Hohlraum ausgestopft

Geländer- Stahlkasten 
mit zus. Eckprofil

2.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

1cm Ausgleichsschicht 
bzw. Toleranz

Aussparung Decke 8x40cm
(über die ganze Länge zw. 
Fassadenstütze und Hauptpodest)

Aussparung Wand 8x1cm
(über die ganze Länge zw. 
Fassadenstütze und Hauptpodest)

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK
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DETAIL 1.1 DETAIL 1.2 DETAIL 4

QUERSCHNITT REVI-RAUM DACHAUSSTIEG LÄNGSSCHNITT REVI-RAUM DACHAUSSTIEG

GRUNDRISS EG

GRUNDRISS 1.OG

GRUNDRISS 2.OG

SCHNITT

TTS_5_731001_GS_XX_DP_XXX_1004_01_V

01 V

1:20/1:5AN

DP 1004

89.0/243.0

oberer Anschluss an Rohdecke:
lineare Befestigung umlaufend über die 
komplette Länge; Winkelleiste
aus Stahl n. Angabe Satik, 
Langloch mit Schraubbolzen;
Oberfläche analog Raumabtrennung   

Raumabtrennung (analog Geländer) 
aus Edelstahlblech 
15mm (geschlossen), lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren;
Kanten mit Abrundung 
(r=10mm) bzw. Fase

+1.12 ü. OKFFB

+0.85 ü. OKFFB

dauerelastische
Fuge

Fußplatte S235 
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. n. Angabe 
Statik) zur Befestigung Geländer

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufe aus 
Naturstein d=40mm
Verlegung im Mörteldickbett 
d=25mm (max. d=30mm);
Toleranzausgleich ca. 15mm
Ecken abgerundet r=2mm

Handlauf Eiche Ø 40mm
Konsole Rundstab Ø 10mm
Befestigung Holzhandlauf mit
gebogenem Stahlblech
an Blechgeländer

Geländer aus Edelstahlblech 
15mm (geschlossen), lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren;
Kanten mit Abrundung 
(r=10mm) bzw. Fase

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

(m
in.

 1.
10

)

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

-2.93

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

-4.05

-4.25

Unterlaufschutz
(analog Geländer)

Elementstoß

3.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

3
3

311

Handlauf Eiche Ø 40mm
Konsole Rundstab Ø 10mm
Befestigung Holzhandlauf mit
gebogenem Stahlblech
an Blechgeländer

+0.85 ü. OKFFB

Geländer aus Edelstahlblech 
15mm (geschlossen), lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren;
Kanten mit Abrundung 
(r=10mm) bzw. Fase

2.Fußplatte S235
200x200x15mm;
am Geländer geschweißt

Podeste:
Naturstein d=20mm
Mörtel d=80mm
Trennlage
TSD d=30mm
WD d=ca. 20 mm
(als Höhenausgleich)

dauerelastische
Fuge

dauerelastische
Fuge

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufe aus 
Naturstein d=40mm
Verlegung im Mörteldickbett 
d=25mm (max. d=30mm);
Toleranzausgleich ca. 15mm
Ecken abgerundet r=2mm

Kontraststreifen auf
jeder Stufe: eingelegter
Naturstein 5x1cm,
schwarz bzw. anthrazit

Podeste:
Naturstein d=20mm
Mörtel d=80mm
Trennlage
TSD d=30mm
WD d=ca. 20 mm
(als Höhenausgleich)

1.einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Geländer an jeder zweite Stufe

(m
in.

 1.
10

)

D5

analog D4

GK-Wand

AHD

oberer Anschluss Raumabtrenung
an Rohdecke über Winkelleiste 

Raumabtrenung als 
geschlossenes Stahlblech 15mm
(Eigenschaften analog Geländer)

einbetonierte Anschweißplatte
(ca. 19x20x2cm bzw. nach 
Angabe Statik) zur Befestigung 
Raumabtrenung an Podest/ 
jeder zweite Stufe

Geländer aus Edelstahlblech 
15mm (geschlossen), lackiert in 
Tiger Drylac Argento 620;
Schweißnähte verschleifen,
kaltverzinken und lackieren;
Kanten mit Abrundung 
(r=10mm) bzw. Fase;
Elementstöße immer am Podest

Schnitt
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PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH
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BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
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RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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18/29

-4.15

±0.00

Handlauf Edelstahl  
Ø   40mm Rundrohr,
nahtlos, Dicke 
mind. 3mm;
Konsole Rundprofil 
Ø   12mm, Befestigung 
an Wand: eingebohrt 
und eingeklebt
ohne Abdeckrosette
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80335 MÜNCHEN
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LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 
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NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX
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OK FERTIG
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DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB
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PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
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ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
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FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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DETAIL HANDLAUF WAND

DETAIL HANDLAUF MITTE

GRUNDRISS UG1

SCHNITT

TTS_5_731001_GS_XX_DP_XXX_1007_01_V

01 V

22.01.2025 1:20/1:5AN

DP 1007

DETAILPLANUNG
RAMPE GS-MB
GR/SC/DETAILS

59.4/113.5

Sockelleiste Holz 
d=2cm, geklebt

Handlauf Edelstahl  
Ø   40mm Rundrohr,
nahtlos, Dicke 
mind. 3mm;
Konsole Rundprofil 
Ø   12mm, Befestigung 
an Wand: eingebohrt 
und eingeklebt
ohne Abdeckrosette

Abdeckung 
Edelstahl Rund Ø    80mm
Stärke 10mm

Fussplatte 120/120/12mm;
2xDübel M10 
Einbohrtiefe 60mm

Handlauf Edelstahl Ø   40mm
Flachstahl 10/10mm

Pfosten Rund 
Edelstahl Ø    42,4x4mm

T30

F90

T90

GS_U1_F1_5
Bewegungsfläche
1.50x1.85

Fu
ge

Bewegungsfläche
1.50x1.85

Fu
ge

6% Gefälle

6% Gefälle

Fu
ge

-4.05
Hauptpodest

Fu
ge

-4.25

Bewegungsfläche
1.50x1.50

Bewegungsfläche
1.50x1.50

Bewegungsfläche
1.50x1.50

Hauptpodest
-4.59
-4.79

Bewegungsfläche
1.50x1.50

Fu
ge

Fu
ge

6% Gefälle

6% Gefälle

Fu
ge

Fu
ge

Hauptpodest
-4.35
-4.55

MAGERBETON

BA2BA3

-1.99

Wandöffnung im BA3 ausführen

Verlauf Gebäudebewegungsfuge

-0.55

-5.29

-4.79

-4.59

-2.09

-4.79

-5.29

-4.55

-4.35

-1.85

Konsole (nachträglicher Anbau im BA3);
Rückbiegeanschlüsse ø10/A=15cm Typ 8
(bzw. n. Angabe Statik)

-4.75

-4.25

-0.55

-0.15

-4.05

-1.55

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN
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BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 
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DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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Entwässerung Flachdach

Entwässerung Vordächer

Entwässerung Terrasse OG 1

Dachaufsicht - Grundriss   M 1/200 Obergeschoss 1 - Grundriss   M 1/200

Obergeschoss 2 - Grundriss   M 1/200 Erdgeschoss - Grundriss   M 1/200

59.4 /113.5

01 V

WnGRUNDSCHULE
ENTWÄSSERUNG
SCHEMA

15.01.2025
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DP 2300
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PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

A

E

D

C

B

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;
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KB
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BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX
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Horizontalschnitt  Fassade Innenhof   M 1/20

Schnitt 3-3  Fassade Innenhof   M 1/20Schnitt 3-3  Fassade West   M 1/20 Schnitt 3-3  Fassade Ost   M 1/20

Entwässerung Terrasse OG 1

Entwässerung Vordächer

Entwässerung Flachdach

1:20
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SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN

- Fenster und Fenstertüren:

  Bewertetes Schalldämm-Maß als Prüfwert  R [w,P] >= 32 dB  ( >= R [w,R] 30 dB + 2 dB)

- Türen:

  Bewertetes Schalldämm-Maß als Prüfwert  R [w,P] >= 32 dB  ( >= R [w,R] 27 dB + 5 dB)

- Fugen:

  Bewertetes Fugen-Schalldämm-Maß für Fugenbreite b <= 25 mm  R [ST,w,P] >= 42 dB

- Frequenzabhängige Schalldämmeigenschaften Fenster- und Türkonstruktionen:

  Spektrum-Anpassungswert gemäß DIN EN 717-1  C[tr] >= -6 dB

Fensteranschluss:
grundsätzlich nach Montage-Richtlinien IFT Rosenheim
mit Folienanschluss oder Multifunktionsdichtungsband (Kompriband)
innen dampfdicht und winddicht,
außen dampfdiffusionsoffen, wind- und schlagregendicht

Stahlbeton-Leibungen:
Oberflächen geeignet für vollflächige Verklebung der Fensterfolie 

Einbau nur nach freigegebener Montageplanung.
Maßangaben sind nur ca.-Maße.
Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen!
Vor Beginn der Fertigung müssen alle 
Konstruktionsmaße in Eigenverantwortung auf der Baustelle 
ermittelt und  in die Montageplanung übernommen werden.
Die Verträglichkeit aller verwendeten Baustoffe untereinander
ist unbedingt zu gewährleisten!

Die Vorgaben der Landeshauptstadt München zur Materialökologie
in ihrer aktuellen Fassung sind einzuhalten.

Technische Richtlinie Nr. 20: Einbau und Anschluss 
von Fenstern und Fenstertüren mit Anwendungsbeispielen, 
Bundesverband Holz und Kunststoff u.a. 
erarbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim; 
6. Auflage 2014, Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf

10 Fenstertür mit Aluminium-Flachschwelle
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenstertür

Dreifach-Isolierverglasung

Bänder Edelstahl

Schwellenhöhe max. 20 mm

Fenstergriff innenseitig Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.
Ziehgriff außen Aluminium FSB Serie 36 3656 o. glw.

Fassadenelement Holz Wand geschlossen

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Wand

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

9

Fassadenelement Holz Stütze

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Stütze

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

8

Fassadenelement Holz Sturz

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Sturz

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

7

Fassadenelement Holz Brüstung

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Brüstung

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

6

5 Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenster  Dreh-Flügel

Dreifach-Isolierverglasung
Fenstergriff Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.

4 Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Festverglasung

Dreifach-Isolierverglasung

Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenster  Dreh-/Kipp-Flügel

Dreifach-Isolierverglasung
Drehbeschlag mit Öffnungsbegrenzung
Fenstergriff Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.

3

Oberlicht Fenstertür
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm
Paneelfüllung Tiefe 112 mm

Oberlicht fest mit Paneelfüllung,
rahmenbündig außen

Paneelaufbau (von außen nach innen):
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt,
außenseitig bündig mit Rahmen
Dichtbahn
Wärmedämmung, druckfeste Ausführung
Dampfsperre
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt

Holzpaneel dampfdiffusionsoffen

2

Fenstertür mit Aluminium-Flachschwelle
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm
Türblatttiefe 112 mm

Fenstertür mit Paneelfüllung

Türblattaufbau (von außen nach innen):
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt,
außenseitig bündig mit Türrahmen
Dichtbahn
Wärmedämmung, druckfeste Ausführung
Dampfsperre
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt

Holzpaneel dampfdiffusionsoffen

Bänder Edelstahl

Schwellenhöhe max. 20 mm

Fenstergriff innenseitig Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.
Ziehgriff außen Aluminium FSB Serie 36 3656  o. glw.

1
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Profilverstärkungen innenseitig
Holzprofile mit Stahlkern

Profilverstärkungen innenseitig
Holzprofile mit Stahlkern

Profilverstärkungen innenseitig
Holzprofile mit Stahlkern

Fensterelemente Treppenhaus
absturzsichernd
von Laubengangseite

Fensterelemente Treppenhaus
absturzsichernd
von Laubengangseite

Fensterelemente Treppenhaus
absturzsichernd
von Laubengangseite

Übergang
Regenrohr zu Grundleitung
auf Höhe GOK

4

7

4

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

7

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

4

Gewerk Dach / Außenanlagen

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

Gewerk Fassade

+13.08
Hochpunkt OK Gefälledämmung

Akustikdecke, abgehängt

Distanzablauf DN 70
Druckströmung

Wärmedämmblock  16 x 31 x 37 cm  (H x B x L)
Bogenelement 87°

Einleitung Entwässerung Vordächer
teilweise in Entwässerung Flachdach
(siehe Grundriss EG)

Au
fka

ntu
ng

Iso
ko

rb

Rinne

Flüssig-Abdichtung

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

2,5% Gefälle

Rinne
immer im Bereich Fassadentür

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Übergangsrohr DN 70 / DN 100
Entspannung Druckströmung

Gewerk TB

Terrassenentwässerung
Entwässerungsleitung DN 70

Gefälle 2%

Verkleidung Attika

Aluminum-Blech-Elemente d = 4 mm, h = 770 mm
pulverbeschichtet
mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung
Wärmedämmung 240 mm WLG 032 vlieskaschiert
Mineralwolle oder Steinwolle

Beton-Fertigteil

Gewerk Beton-FT

Stahlträger
Gewerk Schlosser

Tropfkante

Direktablauf DN  70
Einbauteil

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Tropfkante

Tropfkante

Wärmedämmung
d = 120 mm
Mineralwolle WLG 032

Vordach Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Fluchtbalkon Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

+8.40

+4.20

±0.00

+13.18
(Hochpunkt OK Belag/Kies  an Attika bei 3% Gefälle)

+12.45

(OK Decke roh)

3% Gefälle

+12.44
+12.515

+12.67+12.665
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Gewerk Außenanlagen

Fassade Innenhöfe

Vollholz-Lamellen Lärche 50/30 mm
Achsabstand ca. 60 mm
hinterlegt mit Alu-Lochblech d = 1 mm, schwarz
Verdeckte Agraffenbefestigung auf Alumimium T-Profilen
UK nach statischer Erfordermis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung

Fassadenmembran schwarz vor
Wärmedämmung 240 mm Mineralwolle WLG 032

Dampfsperre

Wand Rohbau Stahlbeton

Akustikdecke, abgehängt

Akustikdecke, abgehängt

Akustikdecke, abgehängt

+12.45 (OK Decke roh)

3% Gefälle

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

±0.00

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

+4.20

+8.40

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

5

5

5

+13.33
+13.18

+13.40

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

5

5

5

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

Akustikdecke, abgehängt

Akustikdecke, abgehängt

Akustikdecke, abgehängt

+12.45(OK Decke roh)

+8.40

+4.20

±0.00

+13.18
(Hochpunkt OK Belag/Kies  an Attika bei 3% Gefälle)

3% Gefälle
+13.33

+13.40

+13.16
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Übergang
Regenrohr zu Grundleitung
auf Höhe GOK

5

6

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

6

5

7

6

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

Akustikdecke, abgehängt

Akustikdecke, abgehängt

+13.08
Hochpunkt OK Gefälledämmung

(OK Decke roh)

3% Gefälle

+12.45

Akustikdecke, abgehängt

(Hochpunkt OK Belag/Kies  an Attika bei 3% Gefälle) +13.16

+12.70

Bogenelement 87°
Wärmedämmblock  16 x 31 x 37 cm  (H x B x L)

Distanzablauf DN 70
Druckströmung

+8.40

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

+4.20

Einleitung Entwässerung Vordächer
teilweise in Entwässerung Flachdach
(siehe Grundriss EG)

±0.00

Iso
ko

rb
Au

fka
ntu

ng

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

7

5

Rinne

+13.40
+13.33

+13.18

Flüssig-Abdichtung

+12.67 +12.665

+12.515

Gewerk Fassade

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

2,5% Gefälle

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Übergangsrohr DN 70 / DN 100
Entspannung Druckströmung

Gewerk Dach / Außenanlagen

Terrassenentwässerung
Entwässerungsleitung DN 70

Gewerk TB Gefälle 2%

Verkleidung Attika

Aluminum-Blech-Elemente d = 4 mm, h = 770 mm
pulverbeschichtet
mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung
Wärmedämmung 240 mm WLG 032 vlieskaschiert
Mineralwolle oder Steinwolle

+12.44

Gewerk Beton-FT

Beton-Fertigteil

Stahlträger
Gewerk Schlosser

Tropfkante

Tropfkante

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Direktablauf DN  70
Einbauteil

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Tropfkante

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Wärmedämmung
d = 120 mm
Mineralwolle WLG 032

Vordach Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Fluchtbalkon Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN
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GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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WnGRUNDSCHULE
FASSADEN
SC-4

TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_2302_01_V

DP 2302

1:20

Entwässerung Flachdach

Entwässerung Vordächer

Entwässerung Terrasse OG 1

Schnitt 4-4  Fassade Ost   M 1/20Schnitt 4-4  Fassade West   M 1/20 Schnitt 4-4  Fassade Innenhof   M 1/20

Horizontalschnitt  Fassade Innenhof   M 1/20
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Verkleidung Attika

Aluminum-Blech-Elemente d = 4 mm, h = 770 mm
pulverbeschichtet
mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung
Wärmedämmung 240 mm WLG 032 vlieskaschiert
Mineralwolle oder Steinwolle

Profilverstärkungen innenseitig
Holzprofile mit Stahlkern

Fensterelemente Sporthalle
absturzsichernd von außen /
ballwurfsicher von innen

Gewerk Decke Sporthalle

Gewerk Prallwand

Übergang
Regenrohr zu Grundleitung
auf Höhe GOK

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

Gewerk Dach / Außenanlagen

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

Gewerk Fassade

Akustikdecke, abgehängt

Distanzablauf DN 70
Druckströmung

Wärmedämmblock  16 x 31 x 37 cm  (H x B x L)
Bogenelement 87°

Au
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ng

Iso
ko

rb

Rinne

Flüssig-Abdichtung

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

2,5% Gefälle

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Übergangsrohr DN 70 / DN 100
Entspannung Druckströmung

Gewerk TB

Terrassenentwässerung
Entwässerungsleitung DN 70

Gefälle 2%

Beton-Fertigteil

Gewerk Beton-FT

Stahlträger
Gewerk Schlosser

Tropfkante

Direktablauf DN  70
Einbauteil

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Tropfkante

Tropfkante

Wärmedämmung
d = 120 mm
Mineralwolle WLG 032

Vordach Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Fluchtbalkon Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

+8.40

+4.20

±0.00

+13.18
(Hochpunkt OK Belag/Kies  an Attika bei 3% Gefälle)

3% Gefälle

+12.44
+12.515

+12.67+12.665

+13.33
+13.40

+13.16

+12.70

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

Hochpunkt OK Gefälledämmung

(OK Decke roh)+12.45

+13.08
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Gewerk Dach / Außenanlagen

Gewerk Decke Sporthalle

+13.16

+13.40
+13.33

3% Gefälle

(Hochpunkt OK Belag/Kies  an Attika bei 3% Gefälle)
+13.18

+4.20

+8.40

(OK Decke roh) +12.45

Akustikdecke, abgehängt

Akustikdecke, abgehängt

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

5

5

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

+13.40

+13.18
+13.33

5

5

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

+8.40

+4.20

Fensterbank
Gewerk Möbelarbeiten

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

3% Gefälle

(OK Decke roh)+12.45

Akustikdecke, abgehängt

Akustikdecke, abgehängt

Fassade Innenhöfe

Vollholz-Lamellen Lärche 50/30 mm
Achsabstand ca. 60 mm
hinterlegt mit Alu-Lochblech d = 1 mm, schwarz
Verdeckte Agraffenbefestigung auf Alumimium T-Profilen
UK nach statischer Erfordermis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung

Fassadenmembran schwarz vor
Wärmedämmung 240 mm Mineralwolle WLG 032

Dampfsperre

Wand Rohbau Stahlbeton
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Verkleidung Attika

Aluminum-Blech-Elemente d = 4 mm, h = 770 mm
pulverbeschichtet
mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung
Wärmedämmung 240 mm WLG 032 vlieskaschiert
Mineralwolle oder Steinwolle

Profilverstärkungen innenseitig
Holzprofile mit Stahlkern

Gewerk Prallwand

Fensterelemente Sporthalle
absturzsichernd von außen /
ballwurfsicher von innen

Gewerk Decke Sporthalle

Fluchtbalkon Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Vordach Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Wärmedämmung
d = 120 mm
Mineralwolle WLG 032

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Tropfkante

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Direktablauf DN  70
Einbauteil

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Tropfkante

Tropfkante

Stahlträger
Gewerk Schlosser

Beton-Fertigteil

Gewerk Beton-FT

+12.44

Gefälle 2%Gewerk TB

Terrassenentwässerung
Entwässerungsleitung DN 70

Gewerk Dach / Außenanlagen

Übergangsrohr DN 70 / DN 100
Entspannung Druckströmung

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

2,5% Gefälle

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Gewerk Fassade

+12.515

+12.665+12.67

Flüssig-Abdichtung

+13.18

+13.33
+13.40

Rinne

5

7

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach
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±0.00

+4.20

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

+8.40

Distanzablauf DN 70
Druckströmung

Wärmedämmblock  16 x 31 x 37 cm  (H x B x L)
Bogenelement 87°

+12.70

+13.16(Hochpunkt OK Belag/Kies  an Attika bei 3% Gefälle)

Akustikdecke, abgehängt

+12.45

3% Gefälle

(OK Decke roh)

Hochpunkt OK Gefälledämmung
+13.08

Akustikdecke, abgehängt

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten
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Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

6

4

Übergang
Regenrohr zu Grundleitung
auf Höhe GOK

SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN

- Fenster und Fenstertüren:

  Bewertetes Schalldämm-Maß als Prüfwert  R [w,P] >= 32 dB  ( >= R [w,R] 30 dB + 2 dB)

- Türen:

  Bewertetes Schalldämm-Maß als Prüfwert  R [w,P] >= 32 dB  ( >= R [w,R] 27 dB + 5 dB)

- Fugen:

  Bewertetes Fugen-Schalldämm-Maß für Fugenbreite b <= 25 mm  R [ST,w,P] >= 42 dB

- Frequenzabhängige Schalldämmeigenschaften Fenster- und Türkonstruktionen:

  Spektrum-Anpassungswert gemäß DIN EN 717-1  C[tr] >= -6 dB

Fensteranschluss:
grundsätzlich nach Montage-Richtlinien IFT Rosenheim
mit Folienanschluss oder Multifunktionsdichtungsband (Kompriband)
innen dampfdicht und winddicht,
außen dampfdiffusionsoffen, wind- und schlagregendicht

Stahlbeton-Leibungen:
Oberflächen geeignet für vollflächige Verklebung der Fensterfolie 

Einbau nur nach freigegebener Montageplanung.
Maßangaben sind nur ca.-Maße.
Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen!
Vor Beginn der Fertigung müssen alle 
Konstruktionsmaße in Eigenverantwortung auf der Baustelle 
ermittelt und  in die Montageplanung übernommen werden.
Die Verträglichkeit aller verwendeten Baustoffe untereinander
ist unbedingt zu gewährleisten!

Die Vorgaben der Landeshauptstadt München zur Materialökologie
in ihrer aktuellen Fassung sind einzuhalten.

Technische Richtlinie Nr. 20: Einbau und Anschluss 
von Fenstern und Fenstertüren mit Anwendungsbeispielen, 
Bundesverband Holz und Kunststoff u.a. 
erarbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim; 
6. Auflage 2014, Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf

10 Fenstertür mit Aluminium-Flachschwelle
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenstertür

Dreifach-Isolierverglasung

Bänder Edelstahl

Schwellenhöhe max. 20 mm

Fenstergriff innenseitig Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.
Ziehgriff außen Aluminium FSB Serie 36 3656 o. glw.

Fassadenelement Holz Wand geschlossen

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Wand

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

9

Fassadenelement Holz Stütze

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Stütze

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

8

Fassadenelement Holz Sturz

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Sturz

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

7

Fassadenelement Holz Brüstung

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Brüstung

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

6

5 Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenster  Dreh-Flügel

Dreifach-Isolierverglasung
Fenstergriff Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.

4 Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Festverglasung

Dreifach-Isolierverglasung

Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenster  Dreh-/Kipp-Flügel

Dreifach-Isolierverglasung
Drehbeschlag mit Öffnungsbegrenzung
Fenstergriff Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.

3

Oberlicht Fenstertür
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm
Paneelfüllung Tiefe 112 mm

Oberlicht fest mit Paneelfüllung,
rahmenbündig außen

Paneelaufbau (von außen nach innen):
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt,
außenseitig bündig mit Rahmen
Dichtbahn
Wärmedämmung, druckfeste Ausführung
Dampfsperre
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt

Holzpaneel dampfdiffusionsoffen

2

Fenstertür mit Aluminium-Flachschwelle
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm
Türblatttiefe 112 mm

Fenstertür mit Paneelfüllung

Türblattaufbau (von außen nach innen):
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt,
außenseitig bündig mit Türrahmen
Dichtbahn
Wärmedämmung, druckfeste Ausführung
Dampfsperre
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt

Holzpaneel dampfdiffusionsoffen

Bänder Edelstahl

Schwellenhöhe max. 20 mm

Fenstergriff innenseitig Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.
Ziehgriff außen Aluminium FSB Serie 36 3656  o. glw.

1

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN
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GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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Entwässerung Flachdach

Entwässerung Vordächer

Entwässerung Terrasse OG 1

89.0 /113.5

01 V

WnGRUNDSCHULE
FASSADEN
SC-5

TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_2303_01_V

DP 2303

1:20

Schnitt 5-5  Fassade Ost   M 1/20Schnitt 5-5  Fassade West   M 1/20
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Verkleidung Attika

Aluminum-Blech-Elemente d = 4 mm, h = 770 mm
pulverbeschichtet
mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung
Wärmedämmung 240 mm WLG 032 vlieskaschiert
Mineralwolle oder Steinwolle

6

5

7

5

6

7

5

6

+13.08

+12.45 (OK Decke roh)

Hochpunkt OK Gefälledämmung

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

Fensterbank + Möbelunterbau
Gewerk Möbelarbeiten

+12.70

+13.16

+13.40
+13.33

+12.665 +12.67

+12.515
+12.44

3% Gefälle

(Hochpunkt OK Belag/Kies  an Attika bei 3% Gefälle)
+13.18

±0.00

+4.20

+8.40

Fluchtbalkon Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Vordach Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Wärmedämmung
d = 120 mm
Mineralwolle WLG 032

Tropfkante

Tropfkante

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Direktablauf DN  70
Einbauteil

Tropfkante

Stahlträger
Gewerk Schlosser

Gewerk Beton-FT

Beton-Fertigteil

Gefälle 2%

Terrassenentwässerung
Entwässerungsleitung DN 70

Gewerk TB

Übergangsrohr DN 70 / DN 100
Entspannung Druckströmung

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

2,5% Gefälle

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Flüssig-Abdichtung

Rinne

Iso
ko

rb
Au

fka
ntu

ng

Einleitung Entwässerung Vordächer
teilweise in Entwässerung Flachdach
(siehe Grundriss EG)

Bogenelement 87°
Wärmedämmblock  16 x 31 x 37 cm  (H x B x L)

Distanzablauf DN 70
Druckströmung

Akustikdecke, abgehängt

Gewerk Fassade

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Gewerk Dach / Außenanlagen

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

Übergang
Regenrohr zu Grundleitung
auf Höhe GOK
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Verkleidung Attika

Aluminum-Blech-Elemente d = 4 mm, h = 770 mm
pulverbeschichtet
mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung
Wärmedämmung 240 mm WLG 032 vlieskaschiert
Mineralwolle oder Steinwolle

1

Flachschwelle
Aluminium-Schwellenprofil
Schwellenhöhe max. 20 mm

Flachschwelle
Aluminium-Schwellenprofil
Schwellenhöhe max. 20 mm

Rinne
immer im Bereich Fassadentür

Flachschwelle
Aluminium-Schwellenprofil
Schwellenhöhe max. 20 mm

1

2

2

2

(OK Attika roh)

Fluchtbalkon Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Vordach Stahlbeton (Ortbeton)  Sichtbeton-Oberfläche

Wärmedämmung
d = 120 mm
Mineralwolle WLG 032

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Tropfkante

Geländer +
Stahlrahmenkonstruktion inkl. Sonnenschutz
Gewerk Schlosser

Direktablauf DN  70
Einbauteil

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Tropfkante

Tropfkante

Stahlträger
Gewerk Schlosser

Beton-Fertigteil

Gewerk Beton-FT

+12.44

Gefälle 2%Gewerk TB

Terrassenentwässerung
Entwässerungsleitung DN 70

Gewerk Dach / Außenanlagen

Übergangsrohr DN 70 / DN 100
Entspannung Druckströmung

Rinne
mit Quergefälle 0,5%

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

2,5% Gefälle

Sonnenschutz-Rollo
Textiler Behang, transluzent
Montagekasten als Systembauteil

Stahlblech-Verkleidung
Regenrohr

Entwässerungsleitung DN 70
Vordach

Gewerk Fassade

+12.515

+12.665+12.67

Flüssig-Abdichtung

+13.18

+13.33
+13.40

Rinne

7

Dachaufbau inkl. Attikaabdeckung
Gewerk Dach

Au
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±0.00

Einleitung Entwässerung Vordächer
teilweise in Entwässerung Flachdach
(siehe Grundriss EG)

+4.20

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

+8.40

Distanzablauf DN 70
Druckströmung

Wärmedämmblock  16 x 31 x 37 cm  (H x B x L)
Bogenelement 87°

+12.70

+13.16(Hochpunkt OK Belag/Kies  an Attika bei 3% Gefälle)

Akustikdecke, abgehängt

+12.45

3% Gefälle

(OK Decke roh)

Hochpunkt OK Gefälledämmung
+13.08

Akustikdecke, abgehängt

Akustikdecke, abgehängt

7

1

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

Übergang
Regenrohr zu Grundleitung
auf Höhe GOK

SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN

- Fenster und Fenstertüren:

  Bewertetes Schalldämm-Maß als Prüfwert  R [w,P] >= 32 dB  ( >= R [w,R] 30 dB + 2 dB)

- Türen:

  Bewertetes Schalldämm-Maß als Prüfwert  R [w,P] >= 32 dB  ( >= R [w,R] 27 dB + 5 dB)

- Fugen:

  Bewertetes Fugen-Schalldämm-Maß für Fugenbreite b <= 25 mm  R [ST,w,P] >= 42 dB

- Frequenzabhängige Schalldämmeigenschaften Fenster- und Türkonstruktionen:

  Spektrum-Anpassungswert gemäß DIN EN 717-1  C[tr] >= -6 dB

Fensteranschluss:
grundsätzlich nach Montage-Richtlinien IFT Rosenheim
mit Folienanschluss oder Multifunktionsdichtungsband (Kompriband)
innen dampfdicht und winddicht,
außen dampfdiffusionsoffen, wind- und schlagregendicht

Stahlbeton-Leibungen:
Oberflächen geeignet für vollflächige Verklebung der Fensterfolie 

Einbau nur nach freigegebener Montageplanung.
Maßangaben sind nur ca.-Maße.
Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen!
Vor Beginn der Fertigung müssen alle 
Konstruktionsmaße in Eigenverantwortung auf der Baustelle 
ermittelt und  in die Montageplanung übernommen werden.
Die Verträglichkeit aller verwendeten Baustoffe untereinander
ist unbedingt zu gewährleisten!

Die Vorgaben der Landeshauptstadt München zur Materialökologie
in ihrer aktuellen Fassung sind einzuhalten.

Technische Richtlinie Nr. 20: Einbau und Anschluss 
von Fenstern und Fenstertüren mit Anwendungsbeispielen, 
Bundesverband Holz und Kunststoff u.a. 
erarbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim; 
6. Auflage 2014, Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf

10 Fenstertür mit Aluminium-Flachschwelle
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenstertür

Dreifach-Isolierverglasung

Bänder Edelstahl

Schwellenhöhe max. 20 mm

Fenstergriff innenseitig Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.
Ziehgriff außen Aluminium FSB Serie 36 3656 o. glw.

Fassadenelement Holz Wand geschlossen

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Wand

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

9

Fassadenelement Holz Stütze

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Stütze

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

8

Fassadenelement Holz Sturz

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Sturz

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

7

Fassadenelement Holz Brüstung

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Brüstung

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

6

5 Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenster  Dreh-Flügel

Dreifach-Isolierverglasung
Fenstergriff Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.

4 Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Festverglasung

Dreifach-Isolierverglasung

Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenster  Dreh-/Kipp-Flügel

Dreifach-Isolierverglasung
Drehbeschlag mit Öffnungsbegrenzung
Fenstergriff Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.

3

Oberlicht Fenstertür
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm
Paneelfüllung Tiefe 112 mm

Oberlicht fest mit Paneelfüllung,
rahmenbündig außen

Paneelaufbau (von außen nach innen):
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt,
außenseitig bündig mit Rahmen
Dichtbahn
Wärmedämmung, druckfeste Ausführung
Dampfsperre
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt

Holzpaneel dampfdiffusionsoffen

2

Fenstertür mit Aluminium-Flachschwelle
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm
Türblatttiefe 112 mm

Fenstertür mit Paneelfüllung

Türblattaufbau (von außen nach innen):
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt,
außenseitig bündig mit Türrahmen
Dichtbahn
Wärmedämmung, druckfeste Ausführung
Dampfsperre
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt

Holzpaneel dampfdiffusionsoffen

Bänder Edelstahl

Schwellenhöhe max. 20 mm

Fenstergriff innenseitig Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.
Ziehgriff außen Aluminium FSB Serie 36 3656  o. glw.

1

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

A

E

D

C

B

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KB

DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU
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Schnitt 2-2 / Ansicht Ost Innenhöfe   M 1/50

59.4 /169.0

01 V

WnGRUNDSCHULE
FASSADEN
SC-2

TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_2304_01_V

DP 2304

1:50
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PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

A

E

D

C

B

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;
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DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 
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Querschnitt Betonfuge - SchemaQuerschnitt Betonfuge - Schema [Schubdorn]

03 V

Fassade West - Schnitt Übersicht   M 1/50

Fassade West - Detailschnitt 2   M 1/5

Fassade West - Detailschnitt 1   M 1/5

89.0 /113.5

WnGRUNDSCHULE
FASSADE WEST
DETAILS

25.02.2025

TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_2321_03_V

DP 2321

1:5

2

mind. 5

mind. 10 2 mind. 10

PE-Rundschnur

Dauerelastische Verfugung mit Hinterfüllschnur RAL 7023 Betongrau

Kompriband - dreiseitig umlaufend

Kompriband - dreiseitig umlaufend

Fugenhohlraum
vollflächig ausfüllen mit Dämmplatten aus Steinwolle
dicht gestoßen

[Fugenbreite]

Trägerband, eingeklebt mit Spachtel
Verguss

(Aussparung Flächenabdichtung / Nutzschicht)

mind. 10 2 mind. 10

mind. 5

89

32

2

(Aussparung Flächenabdichtung / Nutzschicht)Fugenabdichtung
ca. 5 mm in den Untergrund eingelassen

Verguss
Trägerband, eingeklebt mit Spachtel

Brandschutzmanschette R90Hülse
MSH 90 x 90 x 4 mm  Edelstahl V4A
Befestigung an Schalung (4 x Nagellöcher)

[Fugenbreite]

Schubdorn
Vollprofil 80 x 80 x 600 mm  Edelstahl V4A S235
bauseits in Hülse eingeschoben

PE-Rundschnur
Kompriband - dreiseitig umlaufend

Kompriband - dreiseitig umlaufend

Dauerelastische Verfugung mit Hinterfüllschnur RAL 7023 Betongrau

Flüssigabdichtung [PMMA]  schwer entflammbar
Systemaufbau
Die jeweiligen Herstellerangaben/Verlegeanleitungen
sind zu beachten!

23
15

5

56 9 135 15 15 10 275

10
55

40
15

55
5

Ergänzung WD H = 15 cm

Isokorb H = 23 cm

1 - Schubdorn
Vollprofil 80 x 80 x 600 mm Edelstahl V4A S235
bauseits in Hülse eingeschoben
Lage / Anzahl gem. Positionsplan STATIK

2 - Brandschutzmanschette R90
[Fugenbereich] 2

1

2

1

2

1

Flüssigabdichtung [PMMA]  schwer entflammbar
Systemaufbau
Die jeweiligen Herstellerangaben/Verlegeanleitungen
sind zu beachten!PE-Rundschnur

Dauerelastische Verfugung mit Hinterfüllschnur
RAL 7023 Betongrau
[Fugenbereich]

Kompriband - dreiseitig umlaufend
[Fugenbereich]

Alu-Folienblech

Dampfsperrfolie

Befestigungswinkel
auf thermischem Trennelement
(Thermostop)

Folien-Abdichtung
mit Übergang auf Flüssig-Abdichtung

Abdichtung Fassadenebene
+ Eindichten Regenrohr-Durchführungen
Abdichtungshöhe mind. 150 mm über OK Fluchtbalkon

 Einbauabfolge

1 - Abdecken OK Dämmung Isokorb
 mit mineralischem Glattstrich (alternativ Bitumenbahn)

2 - Abdichtung (Flüssigabdichtung) in Fassadenebene
    + Eindichten der Regenrohr-Durchführungen
  Abdichtungshöhe mind. 150 mm über OK Fluchtbalkon

3 - Einbau Fenster + Fassade

4 - Ergänzung Abdichtung Geländeranschluss
  nach Geländereinbau

5 - Abdichtung OK Fluchtbalkon (Flächenabdichtung)

6 - Oberflächenfinish (Nutzschicht + Versiegelung)
  Fluchtbalkon R 11

Gewerk Fassade Gewerk Ausbau

5

6

Dichtfolie

7

Abdichtungshochzug
Flüssigabdichtung

Die jeweiligen Herstellerangaben/Systemaufbauten/Verlegeanleitungen sind zu beachten!

Die jeweiligen Herstellerangaben/Systemaufbauten/Verlegeanleitungen sind zu beachten!

1 - Untergrundvorbereitung

2 - Grundierung

3 - Abdichtung

4 - Nutzschicht

5 - Versiegelung / Oberfläche

Feuchtemessung
Untergrundvorbereitung  gem. Herstellerangaben/Verlegeanleitung
z. B. Schleifen, Reinigen etc.

TRIFLEX Cryl Primer 276
o. glw.
Mit Rolle gleichmäßig auftragen und im Kreuzgang verschlichten.
Verbrauch mind. 0,40 kg/m².

Wartezeit ca. 45 Min.

Flächenabdichtung / Ausführung frisch-in-frisch

1. TRIFLEX proTerra
o. glw.
Mit Rolle gleichmäßig vorlegen.
Verbrauch mind. 2,00 kg/m²

2. TRIFLEX Spezialvlies / TRIFLEX Spezialvlies PF
o. glw.
Blasenfrei einlegen. Überlappung der Vliesbahnen mind. 5 cm.

3. TRIFLEX ProTerra
Zur Sättigung des Spezialvlieses mit Rolle gleichmäßig auftragen.
Verbrauch mind. 1.00 kg/m²

Wartezeit ca. 1 Std.

Im Bereich Bewegungsfuge Flächenabdichtung mind. 5 cm breit
mit Klebeband aussparen!

Nutzschicht schwer entflammbar

TRIFLEX ProFloor S1
o. glw
Mit Zahnkelle (7 x 2 x 7 mm) oder Rakel auf die zuvor erstellt Abdichtung
gleichmäßig aufziehen und egalisieren.
Verbrauch mind. 4,00 kg/m²

Wartezeit ca. 1 Std.

Im Bereich Bewegungsfuge Nutzschicht mind. 5 cm breit
mit Klebeband aussparen!

Oberfläche R 11  "Einstreuung fein"

1. TRIFLEX Cryl Finish S1
o. glw.
Mit Finishwalze gleichmäßig auftragen und im Kreuzgang verschlichten.
Verbrauch mind. 0,50 kg/m²

2. Quarzsand, Körnung 0,2 - 0,6 mm
Frische Versiegelung - im Überschuss - abstreuen.
Nach Aushärtung der Versiegelung den Überschuss entfernen.
Verbrauch mind. 3,00 kg/m²

Wartezeit ca. 1 Std.

3. TRIFLEX Cryl Finish S1
o. glw.
Mit Finishwalze gleichmäßig auftragen und im Kreuzgang verschlichten.
Verbrauch mind. 0,70 kg/m²

4. TRIFLEX Micro Chips
o. glw.
Mit Trichterspritzpistole in die frische Versiegelung einblasen.

Begehbar nach ca, 2 Std.

Hinweis:
Im Bereich der Bewegungsfugen Versiegelungsschicht (1.)
inkl. Quarzsandabstreuung (2.) mit Klebeband 5 cm aussparen.
Nach Aushärtung Fugen flächenbündig mit TRIFLEX ProDetail abziehen.
Ausführung der  Versiegelungsschicht (3.) mit Micro Chips-Einstreuung (4.)
über die Fugen.

- Lose Teile entfernen
- ggf. Anschleifen
- Abreiben mit TRIFLEX Reiniger o. glw.

TRIFLEX Metal Primer
o. glw.
mit Rolle oder Spraydose filmbildend auftragen.
Verbrauch ca. 0,15 l/m².

Wartezeit ca. 60 Min.

1. TRIFLEX ProDetail
o. glw.
mit Heizkörperrolle gleichmäßig vorlegen.
Verbrauch mind. 2,00 kg/m².

2. TRIFLEX Spezialvlies / TRIFLEX Spezialvlies PF
Zuschnitte blasenfrei einlegen.
Überlappung der Vliesstreifen mind. 5 cm.

3. TRIFLEX ProDetail
Zur vollständigen Sättigung des Spezialvlieses auftragen.
Verbrauch mind. 1,00 kg/m².

Überarbeitbar nach ca. 45 Min.

1 - Untergrundvorbereitung

2 - Grundierung

3 - Abdichtung

Eindichten Geländeranschlüsse Stahl - Arbeitsschritte

Abdichtung Fluchtbalkon / Beschichtung [PMMA] mit Rutschhemmung R 11 - schwer entflammbar

Arbeitsschritte

25
28

10
55

40
73

22

46 15 12 20

15

Ergänzung WD H = 28 cm

Isokorb H = 25 cm

+13.18

+12.45

+12.515

+12.665

+13.33

+13.40

Flüssig-Abdichtung
Vordach

7

 Einbauabfolge

1 - Abdecken OK Dämmung Isokorb
 mit mineralischem Glattstrich (alternativ Bitumenbahn)

2 - Einbau Fassaden-UK
 Abdichtung (Flüssigabdichtung) in Fassadenebene

  inkl. Aufkantung Vordach

3 - Dämmung / Abdichtung / Spenglerarbeiten Attika

4 - Einbau Fassade Attika-Verkleidung

5 - Abdichtung Vordach

Abdichtung

Verkleidung Attika

Aluminum-Blech-Elemente d = 4 mm, h = 770 mm
pulverbeschichtet Tiger Drylac Argento 620 meta/mat
mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen
an am Rohbau befestigter UK nach statischer Erfordernis
Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung
Wärmedämmung 240 mm WLG 032 vlieskaschiert
Mineralwolle oder Steinwolle

[Isokorb][Aufkantung] Attika]

Feuchtemessung
Untergrundvorbereitung  gem. Herstellerangaben/Verlegeanleitung
z. B. Schleifen, Reinigen etc.

TRIFLEX Cryl Primer 276
o. glw.
Mit Rolle gleichmäßig auftragen und im Kreuzgang verschlichten.
Verbrauch mind. 0,40 kg/m².

Wartezeit ca. 45 Min.

Flächenabdichtung / Ausführung frisch-in-frisch

1. TRIFLEX proTerra
o. glw.
Mit Rolle gleichmäßig vorlegen.
Verbrauch mind. 2,00 kg/m²

2. TRIFLEX Spezialvlies / TRIFLEX Spezialvlies PF
o. glw.
Blasenfrei einlegen. Überlappung der Vliesbahnen mind. 5 cm.

3. TRIFLEX ProTerra
Zur Sättigung des Spezialvlieses mit Rolle gleichmäßig auftragen.
Verbrauch mind. 1.00 kg/m²

Wartezeit ca. 1 Std.

Im Bereich Bewegungsfuge Flächenabdichtung mind. 5 cm breit
mit Klebeband aussparen!

Die jeweiligen Herstellerangaben/Systemaufbauten/Verlegeanleitungen sind zu beachten!

Abdichtung Vordach - schwer entflammbar

Arbeitsschritte

1 - Untergrundvorbereitung

2 - Grundierung

3 - Abdichtung

A

Detailschnitt  1

Detailschnitt  2

Die jeweiligen Herstellerangaben/Systemaufbauten/Verlegeanleitungen sind zu beachten!

Abdichtung Betonfugen - Arbeitsschritte

1 - Untergrundvorbereitung

2 - Fugenverschluss / Abdichtung

Untergrundvorbereitung  gem. Herstellerangaben/Verlegeanleitung
z. B.
- Lose Teile entfernen
- Reinigen
- Absaugen

1. TRIFLEX Cryl Spachtel
o. glw.
zum Einkleben des Trägerbandes auf beiden Seiten der Fuge
ca. 4 cm breit auftragen.

2. TRIFLEX Trägerband
o. glw.
als Schlaufe in die Fuge einlegen.

Wartezeit ca. 1 Std.

3. TRIFLEX Spezialvlies / TRIFLEX Spezialvlies PF
o. glw.
Zwei mind. 26 cm breite, mit TRIFLEX ProDetail o. glw. getränkte
Steifen blasenfrei als Doppelschleife einlegen.

Wartezeit ca. 45 Min.

4. PE-Rundschnur
in die Fuge einlegen.

5. TRIFLEX ProDetail
Fuge flächenbündig vergießen.

Überarbeitbar nach ca. 45 Min.

Hinweis:
Im Bereich der Bewegungsfugen werden die Flächenabdichtung,
die Nutzschicht sowie die Versiegelungsschicht inkl. Quarzsandeinstreuung
mit Klebeband mind. 5 cm ausgespart.
Vor der Versiegelung Fuge flächenbündig mit TRIFLEX ProDetail o. glw
abziehen.

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

A

E

D

C

B

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

KB KERNBOHRUNG;

WS

WWS

KB

DA

DD

FBA

FBD

WD

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

MAUERWERK 

ÄNDERUNGDATUMINDEX
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DECKENKERNBOHRUNG

GEZ GEPR

TROCKENBAU

1

5

4

Eduard-Schenk-Str.
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SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN

- Fenster und Fenstertüren:

  Bewertetes Schalldämm-Maß als Prüfwert  R [w,P] >= 32 dB  ( >= R [w,R] 30 dB + 2 dB)

- Türen:

  Bewertetes Schalldämm-Maß als Prüfwert  R [w,P] >= 32 dB  ( >= R [w,R] 27 dB + 5 dB)

- Fugen:

  Bewertetes Fugen-Schalldämm-Maß für Fugenbreite b <= 25 mm  R [ST,w,P] >= 42 dB

- Frequenzabhängige Schalldämmeigenschaften Fenster- und Türkonstruktionen:

  Spektrum-Anpassungswert gemäß DIN EN 717-1  C[tr] >= -6 dB

Fensteranschluss:
grundsätzlich nach Montage-Richtlinien IFT Rosenheim
mit Folienanschluss oder Multifunktionsdichtungsband (Kompriband)
innen dampfdicht und winddicht,
außen dampfdiffusionsoffen, wind- und schlagregendicht

Stahlbeton-Leibungen:
Oberflächen geeignet für vollflächige Verklebung der Fensterfolie 

Einbau nur nach freigegebener Montageplanung.
Maßangaben sind nur ca.-Maße.
Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen!
Vor Beginn der Fertigung müssen alle 
Konstruktionsmaße in Eigenverantwortung auf der Baustelle 
ermittelt und  in die Montageplanung übernommen werden.
Die Verträglichkeit aller verwendeten Baustoffe untereinander
ist unbedingt zu gewährleisten!

Die Vorgaben der Landeshauptstadt München zur Materialökologie
in ihrer aktuellen Fassung sind einzuhalten.

Technische Richtlinie Nr. 20: Einbau und Anschluss 
von Fenstern und Fenstertüren mit Anwendungsbeispielen, 
Bundesverband Holz und Kunststoff u.a. 
erarbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim; 
6. Auflage 2014, Verlagsanstalt Handwerk GmbH, Düsseldorf

Dreifach-Isolierverglasung
mit reduzierter Sonnenschutzfunktion
g <= 0,50

Glasaufbau (von außen nach innen):

VSG aus 2 x Float 5 mm mit 0,76 PVB
SZR 10 mm mit Gasfüllung Argon
Float mindestens 4 mm
(angepasst an Feldgrößen nach Statik)
SZR 10 mm mit Gasfüllung Argon
VSG aus 2 x Float 5 mm mit 0,76 PVB

MS 3

MS 4 Dreifach-Isolierverglasung
mit Sonnenschutzfunktion
g <= 0,34

Glasaufbau (von außen nach innen):

VSG aus 2 x Float 5 mm mit 0,76 PVB
SZR 10 mm mit Gasfüllung Argon
Float mindestens 4 mm
(angepasst an Feldgrößen nach Statik)
SZR 10 mm mit Gasfüllung Argon
VSG aus 2 x Float 5 mm mit 0,76 PVB

Dreifach-Isolierverglasung
mit Sonnenschutzfunktion
g <= 0,34

Glasaufbau (von außen nach innen):

VSG aus 2 x Float 4 mm mit 0,76 PVB
SZR 12 mm mit Gasfüllung Argon
Float mindestens 4 mm
(angepasst an Feldgrößen nach Statik)
SZR 12 mm mit Gasfüllung Argon
VSG aus 2 x Float 4 mm mit 0,76 PVB

MS 2

Dreifach-Isolierverglasung
mit reduzierter Sonnenschutzfunktion
g <= 0,50

Glasaufbau (von außen nach innen):

VSG aus 2 x Float 4 mm mit 0,76 PVB
SZR 12 mm mit Gasfüllung Argon
Float mindestens 4 mm
(angepasst an Feldgrößen nach Statik)
SZR 12 mm mit Gasfüllung Argon
VSG aus 2 x Float 4 mm mit 0,76 PVB

MS 1

10 Fenstertür mit Aluminium-Flachschwelle
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenstertür

Dreifach-Isolierverglasung

Bänder Edelstahl

Schwellenhöhe max. 20 mm

Fenstergriff innenseitig Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.
Ziehgriff außen Aluminium FSB Serie 36 3656 o. glw.

Fassadenelement Holz Wand geschlossen

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Wand

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

9

Fassadenelement Holz Stütze

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Stütze

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

8

Fassadenelement Holz Sturz

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Sturz

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

7

Fassadenelement Holz Brüstung

Aufbau (von aussen nach innen):
Dreischichtplatte Lärche  26 - 27 mm
Hinterlüftung
Wärmedämmung vlieskaschiert WLG 032 Mineralwolle oder Steinwolle
180 - 240 mm (siehe Detailschnitte)
Stahlbeton-Brüstung

Dreischichtplatten mit  rückseitig befestigter Aluminium-Tragkonstruktion
Befestigung mittels Einhängeagraffen an am Rohbau befestigter UK
nach statischer Erfordernis

Befestigung UK an Rohbau mit thermischer Trennung.
Mindest-U-Wert Außenwand gesamt = 0,14
darf durch UK nicht geschwächt werden.

Alle Schnittkanten der Dreischichtplatten mit Hirnholzschutz.
Alle bewitterten Kanten sind mit einem Radius von 2,5 mm auszubilden.

6

5 Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenster  Dreh-Flügel

Dreifach-Isolierverglasung
Fenstergriff Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.

4 Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Festverglasung

Dreifach-Isolierverglasung

Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm

Fenster  Dreh-/Kipp-Flügel

Dreifach-Isolierverglasung
Drehbeschlag mit Öffnungsbegrenzung
Fenstergriff Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.

3

Oberlicht Fenstertür
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm
Paneelfüllung Tiefe 112 mm

Oberlicht fest mit Paneelfüllung,
rahmenbündig außen

Paneelaufbau (von außen nach innen):
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt,
außenseitig bündig mit Rahmen
Dichtbahn
Wärmedämmung, druckfeste Ausführung
Dampfsperre
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt

Holzpaneel dampfdiffusionsoffen

2

Fenstertür mit Aluminium-Flachschwelle
Holzfenster-Element
Lärche
U[W] = 0,90 
Rahmenbautiefe 90 mm
Türblatttiefe 112 mm

Fenstertür mit Paneelfüllung

Türblattaufbau (von außen nach innen):
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt,
außenseitig bündig mit Türrahmen
Dichtbahn
Wärmedämmung, druckfeste Ausführung
Dampfsperre
Massivholzplatte Lärche, unsichtbar verschraubt

Holzpaneel dampfdiffusionsoffen

Bänder Edelstahl

Schwellenhöhe max. 20 mm

Fenstergriff innenseitig Edelstahl FSB Serie 1268  o. glw.
Ziehgriff außen Aluminium FSB Serie 36 3656  o. glw.

1
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FASSADE GS WEST EG
SCHNITT STÜTZE
REGENROHR DN 100

TTS_5_731001_GS_XX_DP_020_2322_02_V
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Rohrschelle DN 70

Rohrschelle DN 100

Rohrschelle DN 100

TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_2323

Revisions-Element

Revisions-Öffnung FT
15 x 15 cm

Stahlbeton-Fertigteil
d = 85 mm

Wärmedämmung
d = 240 mm, WLG 032

± 0.00  [OK Gelände]

Übergang
Regenrohr zu Grundleitung
auf Höhe GOK

UK Beton-Fertigteil

Einleitung Entwässerung
Vordächer
teilweise in Entwässerung
Flachdach
(siehe Grundriss EG)

Entwässerungsleitung DN 100
Flachdach

Übergangsrohr DN 70 / DN 100
Entspannung Druckströmung
konzentrisch
LORO 00603.CD0X

Entwässerungsleitung DN 70
Flachdach

+ 4.20

± 0.00

Beton-Fertigteil

Gewerk TB

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE 
MITTELSCHULE, MENSA, 2-FACH SPORTHALLE, 
1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 
2 ALLWETTERPLÄTZE 

BAUVORHABEN PLANVERFASSER PLANINHALT PLANNUMMER

MASSSTAB DATUMLPH



Horizontalschnitt M 1/5

Vertikalschnitt M 1/5

TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_2323_02_VFASSADE GS WEST EG
DETAIL STÜTZE
REGENROHR / FT M 1:5 5 16.12.2024

85 108 102 66 25

85 122 73 8 25

14
14

125
125

85 35 24 125 125

UK Betonfertigteil

Stahlbeton-Fertigteil
d = 85 mm

Wärmedämmung
d = 240 mm, WLG 032

RR DN 100

Fertigteil / Wärmedämmung

RR DN 70

Achse Regenrohr =
Achse STB-Stütze

20
10

85 35 24 25

85 35

2
28

15

35 73 102 65

14
10

Rohrschelle DN 100

Revision:
Abzweig DN 100
LORO 00201.DD0X
+
Verschlußstopfen DN 100
LORO 00805.100X

Fertigteil / Wärmedämmung

Wärmedämmung
d = 240 mm, WLG 032

Stahlbeton-Fertigteil
d = 85 mm

Übergang
Regenrohr zu Grundleitung
auf Höhe GOK

Perimeterdämmung
Fassade bis mind. +0.20 Höhe

Mineralische Dichtschlämme
bauseits
bis mind. +0.30 Höhe

UK Betonfertigteil

RR DN 100
Flachdach

Revisions-Element
Revisions-
Öffnung FT
15 x 15 cm

± 0.00  [OK FFB]± 0.00  [OK Gelände]

[U
K B

et
on

-FT
]

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE 
MITTELSCHULE, MENSA, 2-FACH SPORTHALLE, 
1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 
2 ALLWETTERPLÄTZE 

BAUVORHABEN PLANVERFASSER PLANINHALT PLANNUMMER

MASSSTAB DATUMLPH



TTS_5_731001_GS_XX_DP_010_2324_01_VFASSADE GS EG
EINBAUELEMENT
ZAPFSTELLE 1 M 1:10 5 16.12.2024

Grundriss M 1/10

Schnitt Fassade West EG M 1/10

12
5

12
5

22
5

10
10

Achse 5

Kernbohrzone
Außenzapfstelle 1
Einbau MINI-TRESOR Wandeinbauschrank
Abmessung Einbauschrank B/H  245/284 mm
+ Blendrahmen umlaufend 28 mm
bauseitig lackiert ähnlich TIGER Drylac Argento 620

Aussparung in Fassadenplatte 275 x 305 mm (B x H)

Einbau nach Aufmaß vor Ort und
in Abstimmung mit Fachplanung HLS

30
20

20

40

Kernbohrzone
Außenzapfstelle
Einbau MINI-TRESOR Wandeinbauschrank
Abmessung Einbauschrank B/H  245/284 mm
+ Blendrahmen umlaufend 28 mm
bauseitig lackiert ähnlich TIGER Drylac Argento 620

Aussparung in Fassadenplatte 275 x 305 mm (B x H)

Einbau nach Aufmaß vor Ort und
in Abstimmung mit Fachplanung HLS

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE 
MITTELSCHULE, MENSA, 2-FACH SPORTHALLE, 
1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 
2 ALLWETTERPLÄTZE 

BAUVORHABEN PLANVERFASSER PLANINHALT PLANNUMMER

MASSSTAB DATUMLPH



Schnitt Fassade West EG M 1/10

Grundriss M 1/10

16.12.20245M 1:10

FASSADE GS EG
EINBAUELEMENT
ZAPFSTELLE 2

TTS_5_731001_GS_XX_DP_010_2325_01_V

10
10

12
5

12
5

12
5

Kernbohrzone

Achse 18

Außenzapfstelle 2
Einbau MINI-TRESOR Wandeinbauschrank
Abmessung Einbauschrank B/H  245/284 mm
+ Blendrahmen umlaufend 28 mm
bauseitig lackiert ähnlich TIGER Drylac Argento 620

Aussparung in Fassadenplatte 275 x 305 mm (B x H)

Einbau nach Aufmaß vor Ort und
in Abstimmung mit Fachplanung HLS

30
20

20

40

Kernbohrzone
Außenzapfstelle
Einbau MINI-TRESOR Wandeinbauschrank
Abmessung Einbauschrank B/H  245/284 mm
+ Blendrahmen umlaufend 28 mm
bauseitig lackiert ähnlich TIGER Drylac Argento 620

Aussparung in Fassadenplatte 275 x 305 mm (B x H)

Einbau nach Aufmaß vor Ort und
in Abstimmung mit Fachplanung HLS

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE 
MITTELSCHULE, MENSA, 2-FACH SPORTHALLE, 
1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 
2 ALLWETTERPLÄTZE 

BAUVORHABEN PLANVERFASSER PLANINHALT PLANNUMMER

MASSSTAB DATUMLPH



TTS_5_731001_GS_XX_DP_010_2326_01_VFASSADE GS EG
EINBAUELEMENT
ZAPFSTELLE 3 M 1:10 5 16.12.2024

Grundriss M 1/10

Schnitt Fassade Ost EG M 1/10

12
5

12
5

12
5

10
10

Achse 17

Kernbohrzone
Außenzapfstelle 3
Einbau MINI-TRESOR Wandeinbauschrank
Abmessung Einbauschrank B/H  245/284 mm
+ Blendrahmen umlaufend 28 mm
bauseitig lackiert ähnlich TIGER Drylac Argento 620

Aussparung in Fassadenplatte 275 x 305 mm (B x H)

Einbau nach Aufmaß vor Ort und
in Abstimmung mit Fachplanung HLS

40

25
20

10 Außenzapfstelle
Einbau MINI-TRESOR Wandeinbauschrank
Abmessung Einbauschrank B/H  245/284 mm
+ Blendrahmen umlaufend 28 mm
bauseitig lackiert ähnlich TIGER Drylac Argento 620

Aussparung in Fassadenplatte 275 x 305 mm (B x H)

Einbau nach Aufmaß vor Ort und
in Abstimmung mit Fachplanung HLS

Kernbohrzone

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE 
MITTELSCHULE, MENSA, 2-FACH SPORTHALLE, 
1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 
2 ALLWETTERPLÄTZE 

BAUVORHABEN PLANVERFASSER PLANINHALT PLANNUMMER

MASSSTAB DATUMLPH
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SCHNITT BB SCHNITT AA

2. OBERGESCHOSS

DACHAUFSICHT

TTS_5_731001_GS_XX_DP_050_3200_01_V

DETAILPLAN
DACHAUSSTIEG
GRUNDSCHULE

59.4 /58.0

DP

An

3200

15.02.2022

VZ 1

1:50

Sc
hn

itt 
AA

Schnitt BB

Attika

Vordach Fluchtbalkon

Kiesstreifen

Schnitt BB

Sc
hn

itt 
AA

Schnitt BB

2m-Linie

2m-Linie

+11.40

+12.05

+12.45

+8.25

+7.85

13 Stg.
16.15/29

13 Stg.
16.15/29

+5.75

+6.15
+6.30

+8.40

Schnitt AA

PLANNUMMERPLANFORMAT

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

FÜR DAS BAUVORHABEN

BAUHERR

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

PLANVERFASSER

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

A

E

D

C

B

GRUNDLEITUNG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASSSTAB

INDEX

DATUMGEZEICHNET

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANNUMMERPLANART

PLANINHALT

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

DKB

GEZ GEPR

DECKENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

FUSSBODENDURCHBRUCH

WANDSCHLITZ

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDDURCHBRUCH

(B)   BESTANDSKOTE

DA

DD

FBA

FBD

WS

WWS

WD

UK ROHOK ROH UK FERTIG

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

ÄNDERUNGDATUMINDEX

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

PLANZEICHEN

BETON, FERTIGTEILE

STAHLBETON, ORTBETON

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

MAUERWERK

BESTAND

ABBRUCH

TROCKENBAU

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

OK FERTIG

HINWEIS:
HÖHENANGABEN:

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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(***) Bodenaufbau unter Fliesen mit zusätzlicher 
Bodenabdichtung auf Rohbauebene
z. B. 2-lagig Polimerbitumenbahn oder glw.; 
seitlicher Hochzug mit Flüssigabdichtung

Naturstein (5kN)Linoleum (3kN) Linoleum (5kN) Fliesen (3kN) ***
LEGENDE:

Sportboden (5kN) Fliesen Antislip (3kN) ***

FussbodenheizungHeizkörper20cm FB-Aufbau

beschichteter Rohbau
beschichteter Estrich (5kN), nach Anforderung: Wasserbeständig

* Vorgezogener Estrichaufbau in TechnikräumenHLS-Betonfundamente
Industrieparkett (5kN) - alle Fußbodenaufbauten mit 

RHEORAPID® Schnellzement (schwimmend)
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(***) Bodenaufbau unter Fliesen mit zusätzlicher 
Bodenabdichtung auf Rohbauebene
z. B. 2-lagig Polimerbitumenbahn oder glw.; 
seitlicher Hochzug mit Flüssigabdichtung

Naturstein (5kN)Linoleum (3kN) Linoleum (5kN) Fliesen (3kN) ***
LEGENDE:

Sportboden (5kN) Fliesen Antislip (3kN) ***

FussbodenheizungHeizkörper20cm FB-Aufbau

beschichteter Rohbau
beschichteter Estrich (5kN), nach Anforderung: Wasserbeständig

* Vorgezogener Estrichaufbau in TechnikräumenHLS-Betonfundamente
Industrieparkett (5kN) - alle Fußbodenaufbauten mit 

RHEORAPID® Schnellzement (schwimmend)
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(***) Bodenaufbau unter Fliesen mit zusätzlicher 
Bodenabdichtung auf Rohbauebene
z. B. 2-lagig Polimerbitumenbahn oder glw.; 
seitlicher Hochzug mit Flüssigabdichtung

Naturstein (5kN)Linoleum (3kN) Linoleum (5kN) Fliesen (3kN) ***
LEGENDE:

Sportboden (5kN) Fliesen Antislip (3kN) ***

FussbodenheizungHeizkörper20cm FB-Aufbau

beschichteter Rohbau
beschichteter Estrich (5kN), nach Anforderung: Wasserbeständig

* Vorgezogener Estrichaufbau in TechnikräumenHLS-Betonfundamente
Industrieparkett (5kN) - alle Fußbodenaufbauten mit 

RHEORAPID® Schnellzement (schwimmend)
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(***) Bodenaufbau unter Fliesen mit zusätzlicher 
Bodenabdichtung auf Rohbauebene
z. B. 2-lagig Polimerbitumenbahn oder glw.; 
seitlicher Hochzug mit Flüssigabdichtung

Naturstein (5kN)Linoleum (3kN) Linoleum (5kN) Fliesen (3kN) ***
LEGENDE:

Sportboden (5kN) Fliesen Antislip (3kN) ***

FussbodenheizungHeizkörper20cm FB-Aufbau

beschichteter Rohbau
beschichteter Estrich (5kN), nach Anforderung: Wasserbeständig

* Vorgezogener Estrichaufbau in TechnikräumenHLS-Betonfundamente
Industrieparkett (5kN) - alle Fußbodenaufbauten mit 

RHEORAPID® Schnellzement (schwimmend)
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**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

   Rutschhemmung R 9UG OK FFB 
-4.05

FB U101
HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

 Bodenaufbau Linoleum 5kN**
 (ohne Fussbodenheizung)

0.5 cm   Linoleum
7.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 10 mm als Toleranz
     Trennlage (z.B. PE-Folie)

3.0 cm   Trittschalldämmung
9.0 cm    WD Tolleranz Ausgleich
0.5 cm   1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

   feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.
 Stb.-Bodenplatte

UG OK RD
-4.25
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**   Flächenlast 3kN/m² und Einzellast 4 kN

HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND
FB U103

 Bodenaufbau Linoleum 3kN**

0.5 cm    Linoleum
6.0 cm    Schnellzementestrich, 

       SZT-CT-C35-F5-T*,
 (z.B.Chemotechnik

      THERMORAPID® 3.0), 
  Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Trennlage (z.B. PE-Folie)
3.0 cm    Trittschalldämmung
10.0 cm  WD Tolleranz Ausgleich
0.5 cm    1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

 feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.
 Stb.-Bodenplatte

   Rutschhemmung R 9
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FB U104 (Antislip)/105
FLIESENSOCKELLEISTE

    Bodenaufbau Fliese 3kN**

1.0 cm   Fliesen
0.5 cm   Verfugung/ Kleber

 2-komponentige Polyurethan-Abdichtung
              ggf. Haftgrund 
6.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Trennlage (z.B. PE-Folie)
3.0 cm   Trittschalldämmung
9.0 cm   WD Tolleranz Ausgleich
0.5 cm   1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

   feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.
 Stb.-Bodenplatte

UG OK FFB 
-4.05

UG 
OK RD
-4.25

   Rutschhemmung R10

**   Flächenlast 3kN/m² und Einzellast 4 kN
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**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

50cm Streifen 
zur Wand
ohne FH-Rohre

UG OK FFB 
-4.05

UG 
OK RD
-4.25

 Bodenaufbau Sportboden 5kN
   mit Fußbodenheizung

0.4 cm   Linoleum
1.2 cm   Druckverteilerplatte
              Trennlage
1.5 cm   Blindboden
5.4 cm   Doppelschwingträger-Modul
11.0 cm Ausgleichshölzer

   dazwischen WD WLG 035 6cm
             und Heizrohre
0.5 cm  1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

  feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.

             Stb.-Decke

FB U106
SOCKELLEISTE PRALLWAND bzw. HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

Dämmung nach 
Angabe Bauphysiker
Produkt noch zu klären!
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-4.25

UG OK FFB
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 Bodenaufbau Naturstein 5kN**

2.0 cm   Naturstein
1.0 cm   Mörtel
7.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 10 mm als Toleranz
     Trennlage (z.B. PE-Folie)

3.0 cm   Trittschalldämmung
6.5 cm   WD Tolleranz Ausgleich
0.5 cm   1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

   feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.
 Stb.-Bodenplatte

FB U107
NATURSTEINSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

   Rutschhemmung R 9

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN
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Türschwelle (T30) aus
Edelstahl gebürstet

ca. 20x70 mm
im Oberbelag eingelegt 

und verschraubt

OK FFB
SiBe

OK FFB Flur
-4.05 VK

 W
an

d

FB U112b (Beschichteter Rohbeton)
System aus dreischichtige 
Oberflächenbeschichtung
und Fließabdichtung
Hochzug beiden Elementen des Systems 
bis OK FFB des angrenzenden Flurs

Hohlkehle aus 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel 
und Quarzsand im MV 1:10 inkl. Grundierung
Radius: 5 cm z.B.  Sikafloor-150 o. glw. 

Dichtband z.B.  Sika® SealTape F o. glw. 

Hohlkehle analog 
wie Anschluss 
Boden-Wand

Abstellwinkel
Alu, S 2,5 mm

Abschlussprofil, 
Edelstahl gebürstet

als Kantenschutz
L-formig, verschraubt

Bo
de

na
ufb

au
 s. 

FB
 U1

01

Rutschhemmung R10 

UG
OK RD
-4.25

UG OK FFB
-4.05

  Beschichteter Rohbeton

3/4 mm  Oberflächebeschichtung: hochverschleißfest,
 ableitfähig, chemikalienbeständig (Schwefelsäure)
  dampfdurchlässig

    2-komponentiges, Lösemittelfreier, farbiges auf 
 Epoxidharzbasis Fließbelag
  z.B. Sikafloor® MultiDur ES-57 ESD

     Bestehen aus:
a) Grundierung: Sikafloor®-150/-151
b) Leitfilm (mit Ableitset):  Sikafloor®-221 W Conductive
c) Beschichtung: Sikafloor®-2350 ESD

4/5 mm  Fließabdichtung, niedrigviskoses, 2- komponentiges
 Epoxidharzbindemittel
 (z.B. Sikafloor®-701 oder glw.), Grundierung 1xSikafloor®-701

               Besteht aus:
1. Membranschicht 1x  Sikafloor®-701

  Glasfaserverstärkung Sikac Reemat Premium
2. Membranschicht 1x  Sikafloor®-701
 Stb.-Bodenplatte

Bodenbefestigungen sind zu Vermeiden!

FB U108
SiBe (Ableitfähiger Boden)
BESCHICHTUNG ALS SOCKELLEISTE 
UMLAUFEND HOCHGEZOGEN
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ABDICHTUNG GERÄTEFUNDAMENT

Fu
nd
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Be
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hic
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ng
 

Ho
ch

zu
g

OK (Fertig)
Geräte-
-fundament

1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-
Schweißbahn, feinbestreut) gegen aufsteigende 
Bauteilfeuchtigkeit 
z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.

Flüssigabdichtung (Abdichtung Hochzug)
Anschluss an Wand bis 5 cm ü OKFFB
Überlappung mit Abdichtung
mind. 10 cm (bzw. nach Angabe 
Hersteller) Eckausbildung evtl. mit
eingearbeitetem Dichtungsband

Hohlkehle aus 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel 
und Quarzsand im MV 1:10 inkl. Grundierung
Radius: 5 cm
z.B.  Sikafloor-150 o. glw. 

Dichtband z.B.  Sika® SealTape F o. glw. 

Bodenbeschichtung bis 6 cm über 
OK FFB hochziehen; Farbton RAL7042
Rutschhemmung R10

OK RD

Sockelanschluss auf Gerätefundamente 
analog Sockelausbildung 
zu aufegehenden Bauteilen

Bodenbeschichtung (analog Abdichtung FU108) 
auf Gerätefundamente
vollflächig hochziehen
(Ober- und Seitenflächen )

*Sockelanschluss analog Hohlkehle am Gerätefundament
Bodenbefestigungen sind zu vermeiden!
Wenn unbedingt notwendig - max. Bohrtiefe 50mm!

FB U109*
BESCHICHTUNG ALS SOCKELLEISTE 
UMLAUFEND HOCHGEZOGEN

     Beschichteter Estrich 5kN**

0.5 cm   Beschichtung hochverschleißfest,
          dampfdurchlässig (analog Abdichtung FU108)

9.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,
 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 30 mm als Toleranz
     Trennlage (z.B. PE-Folie)

0.5 cm   1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,
   feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.
 Stb.-Bodenplatte

UG OK RD
-4.79

UG OK FFB 
-4.69

Rutschhemmung R10 

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN
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TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4512_02_VDETAILPLAN
BODENAUFBAU
FB E001/O101/O201 19.02.20255M 1:5

LPH DATUMMASSSTAB

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE 
MITTELSCHULE, MENSA, 2-FACH SPORTHALLE, 
1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 
2 ALLWETTERPLÄTZE 

PLANVERFASSER PLANINHALTBAUVORHABEN

OK RB 
-0.20

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

   Rutschhemmung R 9

FB E001-2
HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

  Bodenaufbau Linoleum 5kN**
   mit Fussbodenheizung

0.5 cm   Linoleum
8.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

  (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0)
 Rohrüberdeckung mind. 65 mm

    Heizungsrohre, eingebettet im Estrich
 Schichtdicke 20 mm (inkl. Rohrhalterungen)

              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
7.5 cm   WD Toleranz und Höhenausgleich
0.5cm    1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

   feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.

              Stb.-Decke

OK FFB 
±0.00

OK RB 
+3.90

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

   Rutschhemmung R 9

FB O101-2
HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

  Bodenaufbau Linoleum 5kN**
   mit Fussbodenheizung

0.5 cm   Linoleum
8.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

  (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0)
 Rohrüberdeckung mind. 65 mm

    Heizungsrohre, eingebettet im Estrich
 Schichtdicke 20 mm (inkl. Rohrhalterungen)

              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
15.0 cm WD Toleranz und Höhenausgleich (S. Übersicht)

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

OK FFB 
+4.20

OK FFB 
±0.00/+4.20/+8.40   Bodenaufbau Linoleum 5kN**

   mit Fussbodenheizung

0.5 cm   Linoleum
8.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

  (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0)
 Rohrüberdeckung mind. 65 mm

    Heizungsrohre, eingebettet im Estrich
 Schichtdicke 20 mm (inkl. Rohrhalterungen)

              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
3.0 cm   WD Toleranz Ausgleich

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

FB E001/O101/O201
   Rutschhemmung R 9

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN
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OK RD 
+3.90

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

   Rutschhemmung R 9

FB O102-2
HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

 Bodenaufbau Linoleum 5kN**

0.5 cm   Linoleum
7.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 10 mm als Toleranz
              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
19.5cm  WD Toleranz und Höhenausgleich (S. Übersicht)

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

OK FFB 
+4.20

OK FFB 
±0.00/+4.20/+8.40

 Bodenaufbau Linoleum 5kN**

0.5 cm   Linoleum
7.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 10 mm als Toleranz
              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
4.5 cm   WD Tolleranz Ausgleich

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

FB E002/O102/O202

   Rutschhemmung R 9

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN
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   Rutschhemmung R 9

**   Flächenlast 3kN/m² und Einzellast 4 kN

FB O103-2
HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

 Bodenaufbau Linoleum 3kN**
   mit Fussbodenheizung

0.5 cm   Linoleum
8.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

  (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0),
 Rohrüberdeckung mind. 65 mm

   Heizungsrohre, eingebettet im Estrich
   Schichtdicke 20 mm (inkl. Rohrhalterungen)

              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
18.0cm  WD Toleranz und Höhenausgleich (S. Übersicht)

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

OK RD
+3.90

OK FFB 
+4.20

OK FFB 
±0.00/+4.20/+8.40

OK RD
-0.15/+4.05/+8.25

 Bodenaufbau Linoleum 3kN**
   mit Fussbodenheizung

0.5 cm   Linoleum
8.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

  (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0),
 Rohrüberdeckung mind. 65 mm

   Heizungsrohre, eingebettet im Estrich
   Schichtdicke 20 mm (inkl. Rohrhalterungen)

              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
3.0 cm   WD Toleranz Ausgleich

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

FB E003/O103/O203

**   Flächenlast 3kN/m² und Einzellast 4 kN

   Rutschhemmung R 9
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**   Flächenlast 3kN/m² und Einzellast 4 kN

FB E004
HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

 Bodenaufbau Linoleum 3kN**

0.5 cm    Linoleum
6.0 cm    Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T*,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
  Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Trennlage (z.B. PE-Folie)
3.0 cm     Trittschalldämmung
10.0 cm   WD Tolleranz Ausgleich
0.5 cm    1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

 feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.
 Stb.-Bodenplatte

OK RD
-0.20

OK FFB 
±0.00
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**   Flächenlast 3kN/m² und Einzellast 4 kN

   Rutschhemmung R10

OK RD
+3.90

FB O105-2
FLIESENSOCKELLEISTE

    Bodenaufbau Fliese 3kN**

1.0 cm   Fliesen
0.5 cm   Verfugung/ Kleber

 2-komponentige Polyurethan-Abdichtung
              ggf. Haftgrund 
6.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 5 mm als Toleranz
              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
18.5cm  WD Toleranz und Höhenausgleich (S. Übersicht)
0.5 cm   1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

   feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.

              Stb.-Decke
OK FFB 
+4.20

OK FFB 
±0.00/+4.20/+8.40

    Bodenaufbau Fliese 3kN**

1.0 cm   Fliesen
0.5 cm   Verfugung/ Kleber

 2-komponentige Polyurethan-Abdichtung
              ggf. Haftgrund 
6.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 5 mm als Toleranz
              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
3.5 cm   WD Tolleranz Ausgleich
0.5 cm   1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

   feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.

              Stb.-Decke

FLIESENSOCKELLEISTE
FB E005/O105/O205

OK RD
-0.15/+4.05/+8.25

   Rutschhemmung R10

**   Flächenlast 3kN/m² und Einzellast 4 kN
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 Bodenaufbau Naturstein 5kN**
   mit Fussbodenheizung

2.0 cm   Naturstein
1.0 cm   Mörtel
7.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C40-F6-T,

  (z.B.Chemotechnik RHEORAPID®),
 Rohrüberdeckung mind. 55 mm

   Heizungsrohre, eingebettet im Estrich
   Schichtdicke 20 mm (inkl. Rohrhalterungen)

              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
6.0 cm   WD Tolleranz Ausgleich
0.5 cm   1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-Schweißbahn,

   feinbestreut) gegen aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.

              Stb.-Decke

   Rutschhemmung R 9

FB E006-2
NATURSTEINSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

EG 
OKRD
-0.20

EG OK FFB 
±0.00

EG OK FFB 
±0.00

EG 
OKRD
-0.15

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

NATURSTEINSOCKELLEISTE AUFLIEGEND
FB E006

   Rutschhemmung R 9
 Bodenaufbau Naturstein 5kN**

   mit Fussbodenheizung

2.0 cm   Naturstein
1.0 cm   Mörtel
7.5 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C40-F6-T,

  (z.B.Chemotechnik RHEORAPID®),
 Rohrüberdeckung mind. 55 mm

   Heizungsrohre, eingebettet im Estrich
   Schichtdicke 20 mm (inkl. Rohrhalterungen)

              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
1.5 cm   WD Tolleranz Ausgleich

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke
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DETAILPLAN
BODENAUFBAU
FB E007/O107/O207

TTS_5_731001_GS_XX_DP_005_4518_02_V

OK FFB 
±0.00

 Bodenaufbau Naturstein 5kN**

2.0 cm   Naturstein
1.0 cm   Mörtel
7.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
  Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 10 mm als Toleranz
              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
6.5 cm   WD Tolleranz Ausgleich
0.5cm    1-lagige Abdichtung (Bitumen-Dampfsperr-

 Schweißbahn, feinbestreut) gegen 
  aufsteigende Bauteilfeuchtigkeit 
   z.B. Bauder VA 4 (V60S4+AI) o. glw.

              Stb.-Decke

FB E007-2

OK RD
-0.20

NATURSTEINSOCKELLEISTE AUFLIEGEND
   Rutschhemmung R 9

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

   Rutschhemmung R 9
NATURSTEINSOCKELLEISTE AUFLIEGEND

OK RD
-0.15/+4.05/+8.25

FB E007/O107/O207

    Bodenaufbau Naturstein 5kN**

2.0 cm   Naturstein
1.0 cm   Mörtel
7.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
  Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 10 mm als Toleranz
              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
2.0 cm   WD Tolleranz Ausgleich

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

OK FFB 
±0.00/+4.20/+8.40

OK FFB 
+4.20    Bodenaufbau Naturstein 5kN**

2.0 cm   Naturstein
1.0 cm   Mörtel
7.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
  Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 10 mm als Toleranz
              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
17.0cm  WD Tolleranz und Höhenausgleich (S. Übersicht)

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

FB O107-2

OK RD
+3.90

NATURSTEINSOCKELLEISTE AUFLIEGEND
   Rutschhemmung R 9

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

LPH DATUMMASSSTAB

GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE 
MITTELSCHULE, MENSA, 2-FACH SPORTHALLE, 
1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 
2 ALLWETTERPLÄTZE 

PLANVERFASSER PLANINHALTBAUVORHABEN
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 Bodenaufbau Industrieparkett 5kN

1.0 cm   Industrieparket Hochkantlamelle (Eiche)
0.5 cm   Verfugung/ Kleber
7.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,

 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 10 mm als Toleranz
              Trennlage
3.0 cm   Trittschalldämmung
3.5 cm   WD Tolleranz Ausgleich

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

FB E008

EG OK RD
-0.15

EG OK FFB 
±0.00

HOLZSOCKELLEISTE AUFLIEGEND
   Rutschhemmung R10

**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN
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**   Flächenlast 5kN/m² und Einzellast 4 kN

Rutschhemmung R10 

EG OK FFB 
±0.00

EG OK RD
-0.15

     Beschichteter Estrich 5kN**

0.5 cm   Beschichtung hochverschleißfest,
           chemikalienbeständig,dampfdurchlässig

9.0 cm   Schnellzementestrich, SZT-CT-C35-F5-T,
 (z.B.Chemotechnik THERMORAPID® 3.0), 
 Estrichnenndicke mind. 60 mm

     Zusätzlich 30 mm als Toleranz
     Trennlage (z.B. PE-Folie)

3.0 cm   Trittschalldämmung
2.5 cm   WD Tolleranz Ausgleich

    Dampfsperre bzw. Trennschicht
              Stb.-Decke

BESCHICHTUNG ALS SOCKELLEISTE 
UMLAUFEND HOCHGEZOGEN

FB E009
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Anpassung Gerüst Westseite10.03.25 WN02

Gerüstplan - Grundriss EG   M 1/200

1:200GRUNDSCHULE BA III
GERÜSTPLAN
GRUNDRISS EG

 TTS_5_731001_GS_XX_BE_200_W050_02_C89.0/95.0

10.03.2025

02 CBE W050

Wn

Treppenaufstieg 2 m

LEGENDE
Gerüsbau

Bauaufzug
Maße ca. 3,00 x 1,5 m

Gerüst-Modul, Boden ohne Konsole
L= 2,07 / 2,57 / 3,07 

Überbrückung mit Gitterträger

Gerüstträger
(nach Angabe Statik)

Gerüst-Modul, Boden mit Konsole
L= 2,07 / 2,57 / 3,07 

Gerüst-Boden
Passstücke

Treppenaufstieg var.
(Ausgleich)

Leiternaufstieg (Innenliegend)
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Müllhaus siehe Plan Nr. W 09
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FB-Leis te Lei tungsführend

FB-Leis te Lei tungsführend

FB-Leis te Lei tungsführend

FB-Leis te Lei tungsführend
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FB-Leis te Lei tungsführend
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Überbrückung (Durchgang)

z.B. Gitterträger L= ca. 8.00 m (3. Ebene)

Überbrückung (Durchgang)
z.B. Gitterträger L= ca. 8.00 m (3. Ebene)
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Bauaufzugca. 3,00 x 1,50 m

Zugang 1 - OG's

Bauaufzugca. 3,00 x 1,50 m

Zugang 2 - OG's
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Bereich Grünfläche zum Baumschutz
Verlegung von Bodenschutzmatten (Dicke ca. 2 cm)

vgl. Angaben Baulogistik BA III

Zugang 1 - EG

Zugang 2 - EG

6-6

2-2

6-6

5-5

4-4

5-5

2-2

4-4

TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

WD

FBD

FBA

DD

DA

KB

WWS

WS

KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !

H
L
S
E
K
OK
UK
BRH
RR
RFB
FFB

HEIZUNG
LÜFTUNG/KLIMA
SANITÄR
ELEKTRO
KÄLTE
OBERKANTE
UNTERKANTE
BRÜSTUNGSHÖHE ROH
REGENROHR
ROHFUSSBODEN
FERTIGFUSSBODEN

HÖHENANGABEN:

HINWEIS:
OK FERTIG

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK

TROCKENBAU

ABBRUCH

BESTAND

MAUERWERK

BETON UNBEWEHRT, ESTRICH

STAHLBETON, ORTBETON

BETON, FERTIGTEILE

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG

BODENABLAUF
ABGEHÄNGTE DECKE
LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
UNTERKANTE ROHDECKE
UNTERZUG Breite/Höhe
UEBERZUG Breite/Höhe
VORMAUERUNG
NACH INSTALLATION AUSFÜHRUNG
ROHRACHSE

BA
AD
LV
BV
OKRD
UKRD
UZ b/h
UEZ b/h
VM
NIA
RA

UK FERTIGOK ROH UK ROH

WD

WWS

WS

FBD

FBA

DD

DA

(B)   BESTANDSKOTE

WANDDURCHBRUCH

WAAGER. WANDSCHLITZ

WANDSCHLITZ

FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
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TROCKENBAU

GEPRGEZ

DECKENKERNBOHRUNG

KB

INDEX DATUM ÄNDERUNG

MAUERWERK 

PLANZEICHEN

KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX

BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK
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FBA
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DA

KB

WWS
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KERNBOHRUNG;KB

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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BETON- UND MAUERWERKSGÜTE NACH EINZELANGABE STATIK
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BETON UNBEWEHRT, ESTRICH
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BETON, FERTIGTEILE
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KENNZEICHNUNG DER ÄNDERUNG ZUM LETZTEN INDEX
INDEX DATUM ÄNDERUNG
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LASTVERTEILERPLATTE
BRANDSCHUTZVERKLEIDUNG
OBERKANTE ROHDECKE
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(B)   BESTANDSKOTE
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WAAGER. WANDSCHLITZ
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FUSSBODENDURCHBRUCH

FUSSBODENAUSSPARUNG

DECKENDURCHBRUCH

DECKENAUSSPARUNG

GEPRGEZ

DKB

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

PLANINHALT

PLANART PLANNUMMER

PLANFREIGABE ARCHITEKT

FREIGEGEBEN AM 
DURCH

GEZEICHNET DATUM

INDEX

MASSSTAB

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDLEITUNG

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

PLANVERFASSER

GEMARKUNG MILBERTSHOFEN - AM HART; FLURST.NR.: 830; FLÄCHE: 23.946 m² 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

BAUHERR

FÜR DAS BAUVORHABEN
GRUND-/MITTELSCHULE TORQUATO-TASSO-STR. 38
NEUBAU 4-ZÜGIGE GRUND- UND 3-ZÜGIGE MITTELSCHULE, MENSA, 
2-FACH SPORTHALLE, 1-FACH SPORTHALLE, SCHWIMMHALLE, 2 ALLWETTERPLÄTZE 

VERTRETEN DURCH:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT H4
FRIEDENSTRASSE 40
81671 MÜNCHEN

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
REFERAT FÜR BILDUNG UND SPORT

BAYERSTRASSE 28
80335 MÜNCHEN

±0.00 = 506.00 m ü. NHN
HHW = 503.2 m ü. NHN
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02 Anpassung Baugrube / Gründung Bereich GS Nord WN03.02.25

Übergabe Spezialtiefbau an Rohbau 30 cm über finaler Aushubkote
als eine ebene Fläche.

Übergabeniveau = -4.69.

Aushub für Grundleitungen, Schächte durch Baumeister.
Feinplanie und Baugrundherstellung inkl. Verdichtung durch Baumeister.
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BA III
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DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN,  DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN FÜR H/L/S/E SOWIE DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄNEN
GÜLTIG.
SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH 
ZU PRÜFEN. FESTGESTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DER ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN 
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ÄNDERUNGEN NUR MIT GENEHMIGUNG DER 
PLANENDEN ARCHITEKTEN !
ACHTUNG ! 
ALLE DECKENAUSSPARUNGEN, -DURCHBRÜCHE, -FUGEN, ETC. SIND IM ARCHITEKTENPLAN ALS 
DECKENUNTERSICHT GEZEICHNET. MASSANGABEN: L x B x H, BEI WD B x H, BEI WS B x T. 
TÜRHÖHE AB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DES TIEFERLIEGENDEN RAUMES !
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