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Gebäudeanschluss NB/AB, Anpassung UZ auf H=75cm, Ergänzumg AHD gem. HLS,
Anpassung Rohdecke gem. TWPL, Entfall UZ gem. TWPL, Verschiebung Wand
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Grundriss
1.Obergeschoss NB

DATUMBLATTGRÖßE

A0 + 25.07.2025

GBM
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GR Z1-01

ANLAGE LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projektbezugskote
±0,00 = 494,627 m ü.NN = OK FF HP AB
Koordinaten Referenzsystem
Gauß-Krüger-System

Mauerwerk

VK

DS

OK RF

Lichte Raumhöhen: OK FF bis UK FD

OK FF

Fensterhöhen: OK RBR bis UK RS
(Bodentiefe Fenster ohne Brüstungshöhenangabe)
Tür- und Sturzhöhen: OK FF bis UK RS
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feuerbeständig, DIN 4102

BRF

OKRF

BRR

OKFF

LRH

rauchdichtRD

feuerhemmend, DIN 4102F 30

F 90

feuerhemmende Verglasung, DIN 4102

feuerbeständige Verglasung, DIN 4102G 90

Rauchabzug

NA Notausgang
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RA
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DSST

ELT
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Rauchschutztür

Stahlbeton
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Tür, feuerhemmend

Tür, dichtschließend

T 30

BE

RS

im Betrieb offen

RLT

NÜ

Heizung

Bodeneinlauf

Tür, vollwandig, dicht- und selbstschließend

IBo

Lüftung

M A T E R I A L I E N
Elektro

DST

HZ

DD

Notüberlauf

AUSSPARUNGSBEZEICHNUNGEN

UKRD

UKFD

UKRS

BSK Brandschutzklappe

RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage

KS Klimaschrank

FOE Fördertechnik

HPT

OKT

TP

DE Deckeneinlauf

SAN Sanitär

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

Unterkante Fertigdecke

Unterkante Rohdecke

Unterkante Fertigsturz

Unterkante Rohsturz

Brüstungshöhe Fertig

Brüstungshöhe Roh

Lichte Raumhöhe

Vorderkante

Oberkante Terrain

Hochpunkt

Tiefpunkt

UK UZ Unterkante Unterzug

DeckenschlitzWanddurchbruch

Wandkernbohrung

NEUBAU ALTBAU

Beton-
Fertigteil

Gipskarton/
Trockenbau

allgemein

bleibender
Bestand

Abbruch
Wände
Möbel

Mauerwerk
NEU

Gipskarton/
Trockenbau
NEU AB

Abbruch
Bauteile

GitterrostDämmung Dämmung
NEU

Metallregale
Rollregale

TSL Einspeisestelle für trockene Steigleitungen

SONSTIGE ABKÜRZUNGEN

WäDä

FB

NB

TRH

Altbau

Fachboden

Neubau

Wärmedämmung

AB

Treppenhaus

GR Gitterrost

OG

LR

ST

ZG

Hochparterre

Luftraum

Souterrain

Obergeschoss

HP

Zwischengeschoss

UG Untergeschoss

FU Fundament

DA Dachaufsicht

BB Bodenbelag

AHD Abhangdecke

DB Deckenbelag

DG Dachgeschoss

RK Revisionsklappe

WU-Beton Abbruch
für DD

Neues
Deckenfeld
für BD

Stahlbeton
NEU

Beton
unbewehrt
NEU

UKFS

WKB

WS

DD Deckendurchbruch HLS

Wandschlitz

KB Kernbohrung Decke

DD Deckendurchbruch ELTWandkernbohrungWKB

BD Bodendurchbruch

Deckendurchbruch

DS Deckenschott

BSK Brandschutzklappe

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem
Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der
Bauausführung  sind die Planungen der Fachingenieure und die Angaben
der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und Firmenausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungs-Vermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen. Abweichungen hiervon sind
entsprechend vermerkt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht
verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch gültige, vollständige Pläne
von Fachplanern. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind
Architekten und Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich
mitzuteilen und zu begründen.

Die exakte Aufnahme von Referenzkanten anderer Bauteile dient der
Lesbarkeit baulicher Zusammenhänge und kann- soweit funktionale Zusam-
menhänge nicht entgegenstehen- Vorrang vor maßlichen Angaben erhalten.
Bauteile sind in der Regel mittig, symmetrisch oder in gleichmäßigen
Teilungen anzuordnen. So sind Einbauteile bei beidseitig gleichlautenden
Abstandsmaßen grundsätzlich mittig anzuordnen.

Nach Erstellung des Rohbaus sind abschnittsweise Bezugspunkte
festzulegen, welche das Bauwerk in Segmente unterteilen. Aufgrund von
Rohbautoleranzen oder Anschlüssen an andere Bauteile kommt es so zu
differierenden Abschnitts- längen, der Abschnittsraster muß dann fallweise
angepaßt werden. Ausbau- Elemente werden in ihrer Lage nach Raster-
Bezugspunkten positioniert. Beläge müssen so abschnittweise
gleichmäßig ausgerichtet oder zugeschnitten werden.

Die Fugenbreite beträgt generell 10 mm bei Material- sowie
Bauteilwechsel, zu Einbauten, zum Randabschluß und für
Dehnungsfugen. Es sind Ausschnitte mit hinterlegter Fugenausbildung
und entsprechender Unterkonstruktion zum oberflächenbündigen Einbau
von z.B. Türen oder Leuchten auszubilden. Kanten sind generell
scharfgeschnitten- mit minimalstmöglicher Ausrundung oder Fase-
auszuführen.
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7.41 RLT Schacht 1
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3.6 Reprographie 1
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AUS-1.OG Lesesaal Bereitstellung
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DD F90- DS

Lage Kappen
ungewiss

Lage Kappen
ungewiss

(Vermutlich Kappendecke,
wie Decke über 2. OG,
gemäß Positionsplan
vom 25.04.2008)

Lage Kappen
ungewiss

(Vermutlich Kappendecke,
wie Decke über 2. OG,
gemäß Positionsplan
vom 25.04.2008)
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Bauwerksfuge

Dämmung aus n.B.
Baustoffen,
Schmelzpunkt von > 1000 °C
nach DIN 4102-1 und Angabe
Brandschutzfachplanung

Achtung
in Beton werden Leerrohre eingelegt
Leerrohrplan beachten
115301-E-0001_AN_E_5_LR_03_12-540

(Vermutlich Kappendecke,
wie Decke über 2. OG,
gemäß Positionsplan
vom 25.04.2008)

7.41 RLT Schacht 2
B1.S01
TF: 3,05 m2

RU: 7,995 m
UKFD: 0,00 m
UKRD: 0,00 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7501 ölfeste Besch.
DB: 7601-Rohdecke

3.5 Zeitschriften 1
B1.001
NUF 5: 7,51 m2

RU: 11,35 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

9 TH SO Podest Nord
B1.T01
VF: 6,55 m2

RU: 11,355 m
UKFD: 0,00 m
UKRD: 0,00 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7505-Vergussmasse
DB: 7600-StB Roh

9 Fahrstuhlschacht
B1.L01
VF: 5,49 m2

RU: 9,66 m
UKFD: +14,76 m
UKRD: +14,76 m
OKFB: -11,45 m
OKRB: -11,45 m
LRH
BB: -
DB: 7601-Rohdecke

9 HTR-Podest
AZ.T1
VF: 17,64 m2

RU: 22,14 m
UKFD: 0,00 m
UKRD: 0,00 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7543-Terrazzo-Bst.
DB: -

9 TH NW
AZ.T3
VF: 6,89 m2

RU: 13,035 m
UKFD: 7,13 m - 7,17 m
UKRD: 7,13 m - 7,17 m
OKFB: 2,51 m
OKRB
LRH: 4,62 m
BB: 7541-Estrich-Bst.
DB: Bestand

9 TH SO
AZ.T2
VF: 6,94 m2

RU: 13,035 m
UKFD: 7,09 m - 7,13 m
UKRD: 7,09 m - 7,13 m
OKFB: 2,46 m - 2,47 m
OKRB
LRH: 4,63 m
BB: 7541-Estrich-Bst.
DB: Bestand

9 HTR
AZ.T1
VF: 10,21 m2

RU: 14,27 m
UKFD: 0,00 m
UKRD: 0,00 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7542-Marmor-Bst.
DB: -

9 TH SO Podest Nord
B1.T01
VF: 4,63 m2

RU: 9,53 m
UKFD: 0,00 m
UKRD: 0,00 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7505-Vergussmasse
DB: 7600-StB Roh

9 TH SO Läufe
B1.T01
VF: 8,08 m2

RU: 11,385 m
UKFD: 0,00 m
UKRD: 0,00 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7500-Betonfertigteil
DB: 7600-StB Roh
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7.41 RLT Schacht 2
B1.S01

Treppe
Plan 2350

Treppe
Plan 2320
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4xLesetischleuchte
Mawa gz1

490x300x150mm
hxbxt

4xLesetischleuchte
Mawa gz1

490x300x150mm
hxbxt

2xLesetischleuchte
Mawa gz1

490x300x150mm
hxbxt

4xLesetischleuchte
Mawa gz1

490x300x150mm
hxbxt

4xLesetischleuchte
Mawa gz1

490x300x150mm
hxbxt

4xLesetischleuchte
Mawa gz1

490x300x150mm
hxbxt

2xLesetischleuchte Mawa gz1
490x300x150mm hxbxt

4xLesetischleuchte
Mawa gz1

490x300x150mm
hxbxt

E(I) 30

Aufzug NB 1
F = 1400 kg
16 Personen
TH/TB 2,30/1,10m
KT/KB/KH 2,10/1,23/2,30m
SK/SG 3,80/1,60m

ELT-Verzug in
AHD

06.07.21
Anzeige Höhe verändert

E-WS 9/26/8
OK= 1,04 üFFB
UK= 0,78 üFFB

E-WS 9/29/8
OK= 1,89 üFFB (+4,38)
UK= 1,60 üFFB (+4,09)

E-WS 9/26/8
OK= 1,04 üFFB (+3,53)
UK= 0,78 üFFB (+3,27)

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WS 10/7
OK= UKD
UK= OKRFB
E-BD 10/7

E-WD 20/15
OK=OKRD
mit Laibung

E-WD 30/15
UK=OKRD
mit Laibung

E-WD 30/15
UK=OKRD
mit Laibung

3xKB d=10cm
RA=-8cm UKRD (+4,50)
überlappend

3xKB d=10cm
RA=-8cm UKRD (+4,50)
überlappend

3xKB d=10cm
RA=-8cm
UKRD (+4,50)
überlappend3xKB d=10cm

RA=-8cm UKRD (+4,50)
überlappend

3xKB d=10cm
RA=-8cm UKRD (+4,50)
überlappend

E-WS 10/7
OK= UKRD
UK= bis KB (+2,25)

KB d=10cm
RA= 4,55m üFFB
über Abhangdecke
Lüftung

KB d=10cm
RA= 4,69m üFFB
Bohrungen über Rabitzdecke

3xKB d=10cm
RA=-8cm UKRD
überlappend

3xKB d=10cm
RA=-8cm UKRD
überlappend

E-WD 40/15
UK=OKRD
mit Laibung

E-WS 10/7
OK= UKRD
UK= bis KB

Steigschacht
revisionierbar

E-WS 15/10
OK=UKD
UK=80 cm üFFB

E-WS 15/10
OK=UKD
UK=80 cm üFFB

E-WS 15/10
OK=UKD
UK=80 cm üFFB

3.4 Freihand Bücher
B1.001
NUF 5: 83,82 m2

RU: 65,345 m
UKFD: +6,45 m / +10,44 m
UKRD: +6,90 m / +10,85 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m / 7,95 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

3.3 Bereitstellung
B1.004
NUF 2: 9,77 m2

RU: 12,505 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7525-Lamellen-Parkett
DB: 7621-AHD-Akustik

3.5 Zeitschriften 1
B1.001
NUF 5: 6,84 m2

RU: 10,48 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

3.6 Reprographie 1
B1.005
NUF 5: 6,17 m2

RU: 10,585 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7525-Lamellen-Parkett
DB: 7621-AHD-Akustik

3.6 Reprographie 2
B1.003
NUF 5: 6,33 m2

RU: 11,46 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7525-Lamellen-Parkett
DB: 7621-AHD-Akustik

3.1 Lesesaal (AP) 1
B1.001
NUF 5: 63,46 m2

RU: 54,525 m
UKFD: +6,45 m / +10,44 m
UKRD: +6,90 m / +10,80 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m / 7,95 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

3.1 Lesesaal (AP) 2
B1.001
NUF 5: 63,57 m2

RU: 54,52 m
UKFD: +6,45 m / +10,44 m
UKRD: +6,90 m / +10,85 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m / 7,95 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

3.5 Zeitschriften 2
B1.001
NUF 5: 6,86 m2

RU: 10,495 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

7.41 RLT Schacht 1
B1.S02
TF: 5,92 m2

RU: 10,47 m
UKFD: 0,00 m
UKRD: 0,00 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7501 ölfeste Besch.
DB: 7601-Rohdecke

3.5 Zeitschriften
B1.001
NUF 5: 7,51 m2

RU: 11,35 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

3.4 Freihand Bücher
B1.001
NUF 5: 84,14 m2

RU: 66,105 m
UKFD: +6,45 m / +10,44 m
UKRD: +6,90 m / +10,80 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m / 7,95 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

3.2/3.9 Kontrolle
Thekenbereich
B1.002
NUF 2: 18,39 m2

RU: 20,965 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7525-Lamellen-Parkett
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

9 Foyer Lesesaal
B1.Foyer
VF: 43,97 m2

RU: 54,39 m
UKFD: +6,45 m
UKRD: +6,90 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7621-AHD-Akustik

9 Hauptgang Lesesaal
B1.001
VF: 105,88 m2

RU: 129,585 m
UKFD: +6,45 m / +10,44 m
UKRD: +6,90 m / +10,85 m
OKFB: +2,49 m
OKRB: +2,29 m
LRH: 3,96 m / 7,95 m
BB: 7524-Terrazzo
DB: 7622-AHD Heiz/Kühl

9 TH NW Podest Nord
B1.T02
VF: 6,74 m2

RU: 11,48 m
UKFD: +10,44 m
UKRD: +10,77 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7505-Vergussmasse
DB: 7600-StB Roh

9 TH NW Podest Süd
B1.T02
VF: 6,99 m2

RU: 11,095 m
UKFD: +10,44 m
UKRD: +10,77 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7505-Vergussmasse
DB: 7600-StB Roh

9 TH NW Läufe
B1.T02
VF: 8,68 m2

RU: 12,225 m
UKFD: +10,44 m
UKRD: +10,77 m
OKFB: 0,00 m
OKRB: 0,00 m
LRH
BB: 7500-Betonfertigteil
DB: 7600-StB Roh
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