
WA 7302

WA 7330

WA 7332

WA 7332 WA 7336

DC 7629

WA 7342 WA 7342

A-1.06
8.6 Nachlässe
NUF 4: 43,36 m2

A-1.10
7.12 ELT UV 2
TF: 4,56 m2

A-1.14
7.1 Werkstatt
NUF 3: 35,71 m2

A-1.13
7.12 ELT  UV 1
TF: 7,02 m2

B0.005
7.21 Abfalltrennbereich
NUF 7: 11,02 m2

A-1.08
7.9 NSHV AB
TF: 6,60 m2 A-1.09

7.17 IT-UV
TF: 8,97 m2

B0.S01
7.41 RLT Schacht 2
TF: 3,34 m2

B0.S02
7.41 RLT Schacht 1
TF: 5,92 m2

B0.016
6.2 Digital-Reprogr.
NUF 3: 41,85 m2

8.4 Mag.Graphik
NUF 4: 43,07 m2

B0.015
5.4 Bibliothekare 2
NUF 2: 22,54 m2

B0.F03
9 Flur 1
VF: 21,47 m2

B0.F02
9 Flur 2
VF: 17,92 m2

B0.T01
9 TH SO Vorraum
VF: 4,95 m2

B0.L01
9 Fahrstuhlschacht
VF: 5,49 m2

A-1.T3
9 TH NW
VF: 17,03 m2

A-1.T2
9 TH SO
VF: 16,90 m2

A-1.F3
9 Flur 1
VF: 6,08 m2

A-1.T1
9 HTR-Flur-Podest
VF: 21,87 m2

B0.T01
9 TH SO Lauf
VF: 4,94 m2

B0.T01
9 TH SO Podest
VF: 13,03 m2

WA 7301

WA 7301 WA 7301

WA 7302

WA 7302 WA 7303

WA 7302 WA 7302

WA 7302 WA 7302

WA 7302 WA 7301

WA 7303
WA 7305

WA 7302

WA 7309

WA 7310
WA 7310

WA 7310

WA 7301

DET2626/2627

DET2626/2627

DET2626/2627

W
A 

73
30

W
A 

73
33 WA 7332

B0.003
6.3 Poststelle
NUF 2: 31,77 m2

A-1.07
5.10 Sozialraum
NUF 1: 17,00 m2

B0.001
2.4;2.3;5.8 Mediensort.
NUF 2: 41,17 m2

B0.Foyer
2.1 Kurzrecherche
NUF 5: 11,96 m2

B0.Foyer
2.2 Info/Rückgabe
NUF 2: 11,97 m2

B0.013
7.6 Putz
NUF 7: 2,18 m2

B0.008
1.2 Garderobe
NUF 4: 9,54 m2

B0.004
6.3 Anlieferung
NUF 4: 13,36 m2

B0.006
2.4;2.3 Mediensort.
NUF 2: 5,09 m2

A-1.15
5.9 Magazinkräfte
NUF 2: 19,63 m2

B0.002
5.4 Bibliothekare 1
NF: 23,02 m2

B0.014
6.1 Buchbinder
NUF 3: 31,66 m2

B0.010
6.1 Buchbinder Lager
NUF 3: 10,15 m2

B0.007
1.3 Kasse
NUF 4: 5,98 m2

B0.012
5.14 WC D
NUF 7: 2,29 m2

B0.011
5.14 WC H
NUF 7: 3,33 m2

B0.009
5.11 Kopie-Mat.
NUF 2: 5,45 m2

B0.Foyer
2.5.Info/Warte 2
NUF 5: 5,78 m2

B0.Foyer
2.5.Info/Warte 1
NUF 5: 11,87 m2

B0.Foyer
1.6 Foyer
VF: 131,25 m2

B0.F01
9 Windfang
VF: 12,03 m2

B0.T02
9 TH NW Podest
VF: 16,22 m2

A-1.L1
9 Fahrstuhlschacht 2
VF: 4,16 m2

B0.T02
9 TH NW Lauf
VF: 4,94 m2

B0.007
7.17 EDV
TF: 0,55 m2

FARBE BAUTEIL DETAIL NR.

Abhangdecke 7620-AHD

Abhangdecke Feuchtraum

Abhangdecke Heiz/Kühl 7622-AHD

Abhangdecke Akkustik 7621-AHD

7624-AHD

7626-AHD

GK Wand

GK Vorwand

WA-XX

WA-XX

Abhangdecke F90

Abhangdecke Ausstellung 7625-AHD

7623-AHDAbhangdecke F30

00

Index-ID INDEX STATUS ÄNDERUNGEN

Projektbezugskote
±0,00 = 494,627 m ü.NN = OK FF HP AB

PROJEKT / BAUVORHABEN

LP 5 UMGRIFF

ALTBAU (AB)

MARIA-THERESIA-GYMNASIUM

NEUBAU (NB)

STAATLICHES GRUNDSTÜCK

SCHAEZLERSTR.

FR
Ö

LI
C

H
ST

R
.

PR
IN

ZR
EG

EN
TE

N
ST

R
.

CAMPUS

GUTENBERGSTR.

1615 STAATS- UND STADTBIBLIOTHEK AUGSBURG
SCHAEZLERSTR.25, 86152 AUGSBURG

SANIERUNG UND ERWEITERUNG

STAATLICHES BAUAMT AUGSBURG
HOLBEINSTR.10, 86150 AUGSBURG, TEL. 0821 / 2581-0, FAX. 0821 / 2581-214, E-MAIL: poststelle@stbaa.bayern.de

FREISTAAT BAYERN

STAATS- UND STADTBIBLIOTHEK
AUGSBURG
SCHAEZLERSTR.25, 86152 AUGSBURG

SANIERUNG UND ERWEITERUNG
HOLBEINSTR.10, 86150 AUGSBURG
TEL. 0821 / 2581-0, FAX. 0821 / 2581-214
E-MAIL: poststelle@stbaa.bayern.de

FREISTAAT BAYERN
STAATLICHES BAUAMT AUGSBURG

PLANINHALT:

STATUSINDEXLIEGENSCHAFT MASSNAHME PLANUNGS
PHASE

FACH
ANSICHTMASSNAHME-NR. GEBÄUDE-NR. PLANGRUPPEZEICHNUNGSART PLANNUMMER

DIN A2++
(844 x 420 mm)

V

ÜBERSICHT TROCKENBAU DECKEN UND WANDTYPEN
BLATTGRÖSSE

MASSSTAB

DATUM

1:100

25.07.2025

ANLAGE LEISTUNGSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGEN

WäDä

FB

NB

TRH

Altbau

Fachboden

Neubau

Wärmedämmung

AB

Treppenhaus

GR Gitterrost

OG

LR

ST

ZG

Hochparterre

Luftraum

Souterrain

Obergeschoss

HP

Zwischengeschoss

UG Untergeschoss

FU FundamentDA Dachaufsicht

BB Bodenbelag

AHD Abhangdecke

DB Deckenbelag

DG Dachgeschoss

RK Revisionsklappe

ELT

BE

NÜ

Bodeneinlauf

Elektro

Notüberlauf

DE Deckeneinlauf

SAN Sanitär

RLT

Heizung

Lüftung

HZ

KS Klimaschrank

FOE Fördertechnik

 1 5 3 0 1 _ E _ 0 0 0 1 _ A N _ A _ 5 _ U E _ T R -E G _ 1 2 6 1 _

Mauerwerk

Stahlbeton

MATERIALIEN
NEUBAU ALTBAU

Beton-
Fertigteil

Gipskarton/
Trockenbau

allgemein

bleibender
Bestand

Abbruch
Wände
Möbel

Mauerwerk
NEU

Stahlbeton
NEU

Gitterrost
NEU

Gipskarton/
Trockenbau
NEU

Abbruch
Bauteile

Gitterrost
NEUBAU

Dämmung Dämmung
NEU

Metallregale
Rollregale
NEUBAU

DSWD

DD BD

AUSSPARUNGSBEZEICHNUNGEN

DeckenschlitzWanddurchbruch

Deckendurchbruch Bodendurchbruch

OKRF

OKFF

UKRS

UKFSOberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

Unterkante Fertigsturz

Unterkante Rohsturz

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
GBM

Plannummer
SOUTERRAIN AB + EG NB

KKE 3030 LV-TROCKENBAU

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem
Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Bei der
Bauausführung  sind die Planungen der Fachingenieure und die Angaben der
Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und Firmenausführungszeich-nungen
gelten nur mit dem Genehmigungs-Vermerk des Architekten. Die
Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht
verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch gültige, vollständige Pläne von
Fachplanern. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind Architekten
und Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu
begründen.
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