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HeizkörperHK

UnterverteilungUV

WICHTIGE HINWEISE:
   - Bemaßung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OKFF
   - Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
   - Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
   - sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
   - Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit
      Planunterlagen der Fachplaner
Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen
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Detail D.60.09

gemäß
Detail D.60.8

gemäß
Detail D.60.8

gemäß
Detail D.60.08

gemäß
Detail D.60.8

Geländerkonstruktion:

Geländerpfosten Flachstahl 50/15 mm
Ober- und Untergurt Flachstahl 50/15 mm
Geländerpfosten über Verlängerung des
Flachstahles an treppenbegleitende Wange geschweißt
Verstärkung der Wange in diesem Bereich auf 10 mm
(Ankerplatte 150 x 145 mm; S235; Wange ist hierfür
auszusparen (Lasern /Fräsen)

Füllung mit Maschengitter 80x80 mm, Dicke 4 mm
Maschengitter an umlaufenden Flachstahl punktuell
verschweißt. Kein Wellengitter!

Treppengeländer besteht aus:

- Treppenbegleitende Flachstahlwange 5mm
  (mit Verstärkungen durch Ankerplatte im Pfosten-
  bereich auf 10 mm);
  Länge ca. 3,20-5,00 m
- Pfosten, Ober- und Untergurt mit Füllgitter
- Treppengeländer komplett S235 und ab Werk
  pulverbeschichtet
- Bereich der Befestigungspunkte (z.B. Senkkopfdübel)
  ist nachträglich abzutupfen

Farbton NCS S 3010-B

Abbdeckung der Stirnseiten Podeste und Zwischenpodeste
mit Flachstahl 5 mm, teils mit Z-Winkel, konstruktiv.
Flachstahl und Bleche dort ebenfalls vorab pulverbeschichtet

Keine Schweißung vor Ort!

Handlauf:
Stahlhohlrohr d=35 mm
pulverbeschichtet
85 cm ab VK Stufe
Geländerhöhe:
 1,02 ab VK Stufe
(mind 1,00)

gemäß
Detail D.60.11
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18.07.25         Geländerkonstruktion Rücklauf TragwerksplanungC

28.07.25         Geländerkonstruktion Rücklauf Tragwerksplanung IID

22.10.25         Geländerkonstruktion Rücklauf Tragwerksplanung IIIE

1 TH 1 Schnitt Längs 1.Lauf 2 TH 1 Schnitt Längs 1.Lauf

Grundriss UG

Grundriss EG

Grundriss 1.OG

Grundriss 2.OG

Ansicht Nord Ansicht SÜD Ansicht WEST Ansicht OST

Ergänzung Ansichten17.04.24
Änderungen s. Wolken13.06.24
Verlauf Handlauf + Änderungen s. Wolken n. Anmerkungen KKI vom 27.08.2430.08.24
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