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Dämmung
Zellulose

Dämmung
EPS

Dämmung
Schaumglas

Stahl

Aluminium Gitterrost

Kies Hinterfüllung
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Dämmung
Mineralwolle ≥1.000°C
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AK/RS
ASP

Dämmung WLG 024
Mineralwolle ≥1.000°C

Typ 1 Bewegungsfuge
- in Flucht mit Randdämmstreifen auf Türblattseite

Typ 2 Bewegungsfuge
- bündig zur VK Wand auf Türblattseite

Typ 3 Bewegungsfuge
- um 20mm auf Türblattseite in Türleibung versetzt

Typ 4 Bewegungsfuge
- mittig zur Leibung

2cm

bündig

Estrich (s.D.13.31)

Gebäudetrennfuge

Scheinfuge

Bewegungsfuge

in Estrich, Kellenschnitt,
vor Bodenbelag kraftschlüssig verschließen

in Estrich und Bodenbelag, mit Dämmung 10mm.
Dehnungsfugenprofil im Bodenbelag, Edelstahl, Farbton Gummieinlage nach
Bemusterung, variiert nach Bodenbelag.

Abstellwinkel (Lstg. Estrich)

Abstellwinkel (Lstg. Schlosser)

WICHTIGE HINWEISE:
   - Bemaßung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OKFF
   - Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
   - Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
   - sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
   - Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit
      Planunterlagen der Fachplaner
Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

Estrich an Mob. Trennwand Profil

Typ 5 Bewegungsfuge wie Typ 1
- zusätzlich 2% Gefälle beidseitig außerhalb Türleibung auf -0,01 m

Typ 6 Bewegungsfuge wie Typ 1
- zusätzlich 2% Gefälle einseitig außerhalb Türleibung auf -0,01 m

OK +0,15m ü. OK Estrich
verfüllen z.B. mit Leichtbeton

OK +0,10m ü. RFB

OK +0,20m ü. RFB

Gerätefundamente

Typ 7 Bewegungsfuge wie Typ 1
- zusätzlich 2% Gefälle einseitig innerhalb Türleibung auf -0,01 m

Index Datum Änderung

Vorabzug

Plangrösse: A0 1189 x 841

Haus 1
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Haus 3

Haus 4

10STG x 17,3 x 29

9STG x 17,4 x 29

10STG x 17,4 x 29
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D.0.035

Anmeldung

UK RD +3,37

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

20,96 m2

RU: 19,450 m

FB: 02.2 BW

DB: Holzakustik

D.0.039

Bücherei

UK RD +3,60

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

36,53 m2

RU: 24,1915 m

FB: 03.3a Ind.parkett

DB: Holzakustik

D.0.034

Backoff

UK RD +3,37

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

21,54 m2

RU: 19,086 m

FB: 03.1 Ind.parkett

DB: Holzakustik

D.0.037

Putzr.

UK RD +3,60

+0,00

-0,18

8,43 m2

RU: 12,2585 m

FB: 02.1 BW

DB: RD

D.0.041

Büro Leit.

UK RD +3,60

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

17,80 m2

RU: 17,7715 m

FB: 03.1 Ind.parkett

DB: Holzakustik

D.0.040

Büro Orga.

UK RD +3,60

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

17,59 m2

RU: 17,7695 m

FB: 03.1 Ind.parkett

DB: Holzakustik

D.0.001

Anlief. Kü

UK RD +3,57/+3,64

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

20,26 m2

RU: 27,0465 m

FB: 05.2b Estrich Besch.

DB: GK

D.0.021

Büro Küche

UK RD +3,57

UK AD +2,50

+0,00

-0,18

16,37 m2

RU: 16,3465 m

FB: 03.1 Ind.parkett

DB: Holzwolle

D.0.033

Garderobe

UK RD +3,37

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

14,63 m2

RU: 15,4455 m

FB: 02.3 BW

DB: Holzakustik

D.0.105

Nassmüll

UK RD +2,315

-0,11

-0,19

8,90 m2

RU: 12,901 m

FB: Schutzestrich

DB: RD

D.0.011

Produkt.

UK RD +3,64

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

33,43 m2

RU: 23,1315 m

FB: 05.2a Estrich Besch.

DB: KPL LFT-Decke

D.0.005

Trock.lager

UK RD +3,57

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

6,68 m2

RU: 11,2785 m

FB: 05.2b Estrich Besch.

DB: GK

D.0.003

Getr.lager

UK RD +3,57

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

8,15 m2

RU: 12,508 m

FB: 05.2c Estrich Besch.

DB: GK

D.0.004

Nonfoodlag.

UK RD +3,57

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

6,71 m2

RU: 11,2935 m

FB: 05.2b Estrich Besch.

DB: GK

D.0.006

Kühll.

UK RD +3,57

UK AD +2,50

-0,05 n. A. KPL

-0,18

7,77 m2

RU: 11,600 m

FB: Lstg. KPL

DB: Lstg. KPL

D.0.007

TK-Lag.

UK RD +3,57

UK AD +2,50

-0,05 n. A. KPL

-0,18

7,61 m2

RU: 13,000 m

FB: Lstg. KPL

DB: Lstg. KPL

D.0.010

Vorb.

UK RD +3,64

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

9,34 m2

RU: 12,2285 m

FB: 05.2a Estrich Besch.

DB: KPL LFT-Decke

D.0.023

Putz K.

UK RD +3,57

+0,00/-0,01

-0,18

4,42 m2

RU: 8,668 m

FB: 05.2a Estrich Besch.

DB: RD

D.0.016

Putz M.

UK RD +3,64

+0,00

-0,18

9,10 m2

RU: 14,686 m

FB: 02.1 BW

DB: RD

D.0.012

Rückn.

UK RD +3,64

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

28,54 m2

RU: 40,0015 m

FB: 05.2a Estrich Besch.

DB: KPL LFT-Decke

D.0.049

WC P-H

UK RD +3,60

UK AD +2,75

+0,00

-0,18

4,29 m2

RU: 8,5495 m

FB: 02.1 BW

DB: GK

D.0.053

WC H

UK RD +3,60

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

13,51 m2

RU: 16,3455 m

FB: 02.1 BW

DB: GK

D.0.030

Foyer

UK RD +3,40/+3,52/+3,60

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

199,96 m2

RU: 122,202 m

FB: 02.2 BW

DB: Holzakustik

D.0.104

Gefahrgut

UK RD +2,315

-0,11

-0,19

8,02 m2

RU: 11,5015 m

FB: Schutzestrich

DB: RD

D.0.022

Anlief. OG

UK RD +3,57

+0,00/-0,01

-0,18

23,65 m2

RU: 19,560 m

FB: 05.2b Estrich Besch.

DB: RD

D.0.031

Windfang

UK RD +3,37

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

10,00 m2

RU: 12,9715 m

FB: Sauberlauf

DB: Holzakustik

D.0.018

WC. Kü.

UK RD +3,64

UK AD +2,50

+0,00

-0,18

3,70 m2

RU: 7,9345 m

FB: 02.1 BW

DB: GK

D.0.019

Flur

UK RD +3,57

UK AD +2,50

+0,00

-0,18

16,37 m2

RU: 25,2175 m

FB: 02.1 BW

DB: GK

D.0.008

E-Raum

UK RD +3,57

-0,01

-0,18

4,82 m2

RU: 8,7955 m

FB: 06.2 Estrich

DB: RD

D.0.050

WC P-D

UK RD +3,60

UK AD +2,75

+0,00

-0,18

3,39 m2

RU: 7,8755 m

FB: 02.1 BW

DB: GK

D.0.054

WC D

UK RD +3,60

UK AD +3,02

RU:

FB:

DB:

D.0.015

Lager S.

UK RD +3,64

+0,00

-0,18

7,14 m2

RU: 11,7685 m

FB: 02.1 BW

DB: RD

D.0.038

ELT

UK RD +3,60

+0,00

-0,18

5,38 m2

RU: 9,489 m

FB: 06.1 Estrich

DB: RD

D.0.102

Trafo

UK RD +2,315

-0,11

-1,51

11,37 m2

RU: 14,011 m

FB: ELT DDP

DB: RD

D.0.020

TH H1 EG

UK RD

+0,00

-0,18

18,00 m2

RU: 18,000 m

FB: 07.1 BW

DB: RD

D.0.036

TH H2.1 EG

UK RD +3,60

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

19,56 m2

RU: 18,6345 m

FB: 07.1 BW

DB: RD

D.0.106

Restmüll/Wertstoffe

UK RD +2,315

-0,11

-0,19

15,49 m2

RU: 15,860 m

FB: Schutzestrich

DB: RD

D.0.013

Speiseausgabe

UK RD +3,64

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

64,06 m2

RU: 33,5645 m

FB: 02.2 BW

DB: Holzakustik

D.0.017

Flur Speisesaal

UK RD +3,64

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

11,35 m2

RU: 13,563 m

FB: 02.2 BW

DB: Holzakustik D.0.014

Speisesaal

UK RD +3,64

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

111,79 m2

RU: 46,0365 m

FB: 02.2 BW

DB: Holzakustik

D.0.009

Flur

UK RD +3,57

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

20,09 m2

RU: 24,6855 m

FB: 05.2a Estrich Besch.

DB: GK

D.0.002

Anlief. Kü

UK RD +3,57/+3,64

UK AD +2,50

+0,00/-0,01

-0,18

8,61 m2

RU: 12,862 m

FB: 05.2b Estrich Besch.

DB: GK

D.0.032

Windfang

UK RD +3,37

UK AD +3,02

+0,00

-0,18

11,96 m2

RU: 14,854 m

FB: 02.3 BW

DB: Holzakustik

D.0.108

Außengeräte

UK RD +2,315

-0,11

-0,19

38,50 m2

RU: 26,201 m

FB: Schutzestrich

DB: RD

D.0.100

Räder

UK RD +2,315

-0,11

-0,19

27,35 m2

RU: 21,190 m

FB: Schutzestrich

DB: RD

D.0.107

Restmüll/Wertstoffe

UK RD +2,315

-0,11

-0,19

26,24 m2

RU: 21,9405 m

FB: Schutzestrich

DB: RD

D.0.101

Ms Schalt

UK RD +2,315

-0,11

-1,51

12,91 m2

RU: 14,701 m

FB: ELT DDP

DB: RD

D.0.103

Leergut

UK RD +2,315

-0,11

-0,19

6,14 m2

RU: 10,3815 m

FB: Schutzestrich

DB: RD
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