
Trafostation

WEMAG

20/0,4 kV

400kVA

Zähler Land

NEA 1

Netzumschalter 1 Netzumschalter 2

Hauptverteilerschrank

Zähler Bund

Küche

Wache

2xVE

NEA 2

Netzumschalter 3 Heizung Büro EG und 1. OG 

Aussenbeleuchtung Wache

Büro 2. OG

Verteiler D

Gebäude 1-3

Kläranlage

Verwaltungsgebäude

Zähler Land

GM

GM

Z

ZZ Z

EAE Horst
Einbindung NEA


