
21,62 m2

Ausgabe/Regen.
0.03

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

48,67 m2

Foyer
0.FL1      

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

7,81 m2

B-WC
0.WC1

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

15,22 m2

Außentreppe 1
0.TR 1

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

L BD/DD
130 /80

BE

B
od

en
ri

nn
e

Bodenrinne

BE

BE

BE

BE

B E

BE

L BD 80 /105

12,77 m2

K-Lager gek./ungek.
0.LA1 

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

13,48 m2

Spülen
0.07

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

5,98 m2

Flur
0.FL3

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

7,36 m2

Personal
0.06

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

5,95 m2
Rückgabe

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

15,14 m2

Garderobe
0.01    

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

13,53 m2

Rüsten/Vorber.
0.04

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

5
S

T
G

x
15

cm
x

30
cm

DET
311

DET
313

9
0

7

2,875 4 8

62,56

61,70

61,62

61,64

61,70

62,62

62,55

62,24

62,11

62,60

61,82

62,60

62,59

62,57

62,60

61,22

62,68

62,22

62,58

61,22

61,82

D

D

25STG x 17 x 0,29

Durchführung
Lüftung

oberhalb der
AHD

EINBRINGSCHACHT
Abdeckung
wasserdicht

Grünfläche

Asphalt

Pflaster offen
z.B. Gittersteine

Asphalt

6% Steigung

ca

Pflaster

Pflaster

Pflaster

Hochbeet

1%
G

ef
äl

le

2% Gefälle 2% Gefälle

Möblierung nachrichtlich

VK Fassade OG

V
K

Fassade
O

G

V
K

Fassade
O

G

VK Terrasse / Fassade OG

1%
G

ef
äl

le

Grenze

Grenze

Außenkante Verbau

A
uß

en
ka

nt
e

V
er

ba
u

Außenkante Verbau

Außenkante Verbau

Außenkante Verbau

A
uß

en
ka

nt
e

V
er

ba
u

V
K

Terrasse

V
K

Terrasse

VK Terrasse

W and leuch te
M=2,00m ü. Podes t E G

W and leuch te
M =3,50 m ü. F F B U G U

V

U
V

Fettabscheider
nachrichtlich; Einbau
gem. Planung TGA
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5m
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D

li .
H

. 2
,7

5m

AHD

li . H . 3,32m

AHD
li .

H. 2
,7

5m

A
H

D
li.

H
. 2

,7
5m

A
H

D
li.

H
. 2

,7
5m

AHD

li. H. 2,75m

AHD
li.

H. 3,20m

AHD

li . H . 2,75m

AHD
li.

H. 2,75
m

A
H

D
li .

H
. 2

,7
5m

A
H

D
li.

H
. 3

,0
0m

A
H

D
li.

H
. 3

,0
0mAHD

li . H . 3,20m

AH D
li. H. 3,70m

AH
D

li .
H

. 3
,0

0m
AHD

li .
H . 3

,0
0m

AHD

li . H . 3,00m

AHD
li .

H. 3,
00m

AHD

li . H . 3,00m

1 % Gefäl l e

1
%

G
ef

äl
le

17,74 m2

Treppe
0.TH1      

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

L BD 120 /80

L W D
4 0 x 4 0
O K = 35 8

RINNE RINNE

RINNE

BEBE

R
IN

N
E

R
IN

N
E

8,42 m2

Annahme
0.05

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

3,73 m2

Pers.WC
0.WC6

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

126,63 m2

Mensa (80 Pl.)
0.02

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

3,04 m2

L-WC H
0.WC5

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

3,04 m2

L-WC D
0.WC4

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

4,77 m2

WC M
0.WC2.1

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

12,12 m2

Flur 2
0.FL2

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

10,99 m2

WC J
0.WC3.2

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

5,98 m2

WC J
0.WC3.1

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

7,46 m2

WC M
0.WC2.2

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

3,21 m2

Aufzug
0.A1

6,60 m2

PuMi
0.PM1

Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: ---

1,04 m2
Schacht

25 STG x 17 x 29

0,00BRH 0,00BRH0,00BRH 0,00BRH 0,00BRH0,00BRH

T-F-0.05
Fassade

1,00BRH

T-0.02

T-0.05

1

1

2

2

3

3

7

7

B

4

4

5

5

6

6

C

2 5

2,
50

75

2,
16

5
2,

15

6
0

2
0

1,
18

2 ,49

2,
53

3,27

62,65

62,70 = OK Stützwand

62,13 = OK Stützwand

62,70 = OK Mauer NEU

61,45 = OK Wand Lichthof

61,25

A

B
B

C
C

DET
307.2

DET
107

DET
110

DET
111

H W D
4 0 x 2 0
O K = 36 3

H W D
2 0 x 2 5
O K = 37 8

Schwel l e -0,06 unte r O K F F B

Schwel l e 0,30 ü O K R F B

Rev i 80x80

Schwel l e 0,30 ü O K R F B

Schwel l e 0,30 ü O K R F B

Schwel l e 0,30 ü O K R F B

ca 0,3% Gefälle

(wie Bestand)

LÜFTUNGSTURM
N. ANG. HLS

F3
0

F3
0

F30

F30

F3
0

F3
0

F3
0

V
K

R
oh
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e
NA
E-Antrieb
i. Li. >=1,20m

NA
i.Li. >=1,20m

NA
i. Li. >=1,20m

AHD
li.

H. 2
,75m

AHD
li.

H . 2
,7

5m

AH
D

li.
H

. 2
,7

5m

AHD

li . H. 3,00m

WA-A.1

WA-A.1

W
A

-A
.1

W
A

-A
.1

W and leuch te
M=4,50 m ü. F F B U G

S BD 20 /20

S BD 20 /20

S BD 20 /20

S BD 20 /20

S BD/DD 45 /20

H BD 20 /40
H DD 20 /40

S D D 6 0 /20
S D D 2 0 /20

S BD 60 /20 S BD 20 /20

H BD 40 /20

S DD 40 /20

H BD 40 /20

S DD 20 /20
S DD 40 /20

S DD
20 /20

H BD 10 /15
H BD 15 /10

Heizkreisverteiler
EG WC Bereich
12 Kreise
589 kg/h
68 mbar
HKV UP Gr 4
850 x 800 x 110
( B x H x T in mm)

Heizkreisverteiler
Küche/Personal
2 Kreise
114 kg/h
30 mbar
UP HKV Gr 1
450 x 700 x 150
( B x H x T in mm)

Strang H 02
HZG VL+RL 32
(Ø a 142 mm)

SW 50
PWC 15

SW 50
PWC 15

SW 100
PWC 15

SW 50
PWC 15
PWH15
über DLE

SW 50
PWC 15

SW 100
PWC 15

SW 50
PWC 15
PWH 15
über DLE

SW 50
PWC 15
PWH 15
über DLE

SW 50
PWC 15
PWH 15
über DLE

Heizkreisverteiler
EG Mensa
10 Kreise
748 kg/h
116 mbar
HKV UP Gr 4
850 x 800 x 110
( B x H x T in mm)

SW 100
PWC 15

SW 100
PWC 15

Umlüftung UKD

automatische
Hygienespülung !

SW 50
PWC 15

SW 50
PWC 15

SW 50
PWC 15
PWH 15
über DLE

Hygienespülung
über Armatur !

Strang H 01
HZG VL+RL 32
(Ø a 142 mm)

Strang S 02
SW DN100
Entl. ü. Dach
PWC  DN 25
( Ø a 94 mm)

0.01
20°C

0.02
20°C

0.21
20°C

0.03
20°C

0.04
18°C

0.06
20°C

0.07
20°C

0.08
10°C

0.10
18°C

0.11
20°C

0.05
18°C

0.16
15°C

0.14
20°C 0.13

24°C

SW 50
PWC 15

SW 50
PWC 15

SW 50
PWC 15

SW 50
PWC 15

SW 50
PWC 15
PWH 15
über DLE

0.09
18°C

0.12
20°C

0.15
20°C

0.17
20°C

0.19
20°C

0.20
20°C

SW 100
PWC 15

SW 100
PWC 15

Vorwand
Raumhoch!
mind. Tiefe
von 20 cm !

Anschlüsse Trinkwasser von unten,
Verzug im Sockelbereich der
Küchengeräte
oder Vorwandinstallation!

15) SW
DN 100

Handwaschbecken
SW 50
PWC 15
PWH 15
über DLE?

Zapfstelle +
Mischbatterie
PWC 15
PWH 15
über DLE?

18) SW
DN 100

Handwaschbecken
SW 50
PWC 15
PWH 15
Becken
SW 50
PWC 20
PWH 20
über DLE

10) SW
DN 100

4) SW DN 100

5) SW DN 100

Zapfstelle +
Mischbatterie
PWC 15
PWH 15
über DLE

Heißluftdämpfer
SW Fett 50
PWC 15

Warmausgabe
SW Fett 50
PWC 15

3) Warmausgabe
SW Fett 50
PWC 15

2) Kaltausgabe
SW 50

Handwaschbecken
SW 50
PWC 15
PWH 15
über DLE

9) SW
DN 100

2x Spülbecken
SW Fett 50
PWC 20
PWH 20
über DLE

Spülmaschine
SW Fett 50
PWC 20

Bodenabläufe sowie die
Handwaschbecken der Küche werden
nicht über den Fettabscheider entwässert !

HK 2/1
VA 15 c m
0,3 l/min

HK 2/2
VA 15 c m
1,2 l/min

HK 2/3
VA 15 c m
1,2 l/min

HK 2/4
VA 15 c m
1,2 l/min

HK 2/5
VA 15 c m
1,2 l/min

HK 2/6
VA 15 c m
1,2 l/min

HK 2/7
VA 15 c m
1,2 l/min

HK 2/8
VA 15 c m
1,2 l/min

HK 2/9
VA 10 c m
2,0 l/min

HK 2/10
VA 10 c m
2,0 l/min

HK 3/1
VA 10 c m
1,0 l/min

HK 3/2
VA 10 c m
1,7 l/min

HK 3/3
VA 10 c m
1,4 l/min

HK 3/4
VA 10 c m
1,5 l/min

HK 3/5
VA 15 c m
0,1 l/min

HK 3/6
VA 10 c m
0,6 l/min

HK 3/7
VA 15 c m
0,3 l/min0.18

20°C

HK 3/8
VA 15 c m
0,3 l/min

HK 3/9
VA 10 c m
1,4 l/min

SW 50
PWC 15
PWH 15
über ÜT

HK 3/10
VA 15 c m
0,1 l/min

HK 3/12
VA 15 c m
1,3 l/min

HK 3/11
VA 15 c m
0,2 l/min

HK 1/2
VA 10 c m
1,1 l/min

HK 1/1
VA 10 c m
0,8 l/min

DD S
45/20

SW Belüftungsventil

Umlüftung UKD

Um
lüf

tu
ng

 U
KD

sämtliche Anschlüsse im Küchenbereich, aus
dem Boden ( HS ) werden gebohrt, auf Grund
der späteren bauseitgen Abdichtung !

m[kg/h] =

01/00/01/04

2200/1050/61

Vorbereitung

HVV11, 61 mm
KERMI Raumklima 2021-08

142.0 m[kg/h] =

01/00/01/05

2200/700/104

Annahme

HVV20, 104 mm
KERMI Raumklima 2021-08

87.7

Hygienespülung
über Armatur !

SW 100
PWC 15 SW 100

PWC 15
SW 100
PWC 15

SW 100
PWC 15

13
6

BD S
20/20

BD S
20/20

54
BD S
10/10

244

Regenohr
im Bodenaufbau
oberhalb
Einbringschacht
verlegen !

6) SW DN 50 +
SW Fett DN 50

7) SW Fett DN 50 8) SW Fett DN 50

12) SW DN 70

14) SW DN 50

16) SW OG
DN 100

17) SW
DN 100

_
_

_

_
_

_

_
_

__
_

_

_
_

_

_
_

_

Entlüftung
Hebeanlage DN 70

Entlüftung
Hebeanlage DN 70

Anbindung HKV
HVL+HRL DN 25
im Bodenaufbau

Anbindung HKV
HVL+HRL DN 32
im Bodenaufbau

PW C 1 Eckventi le j e
Raum mit

Probeentnahmeventi l

Urinalspülung
mit Hygienespülung

PWC Zapfventi l

SW 50
PWC 15

PW C 1 Eckventi le j e
Raum mit

Probeentnahmeventi l

PW C 1 Eckventi le j e
Raum mit

Probeentnahmeventi l

PW C 1 Eckventi le j e
Raum mit

Probeentnahmeventi l

PW C 1 Eckventi le j e
Raum mit

Probeentnahmeventi l

PW C 1 Eckventi le j e
Raum mit

Probeentnahmeventi l

PW C 1 Eckventi le j e
Raum mit

Probeentnahmeventi l

SW DN100
Entl. ü. Dach
SW DN70
Entl. Hebeanlage
über Dach

Handwaschbecken
SW 50
PWC 15
PWH 15
über DLE

Heißluftdämpfer
SW Fett 50
PWC 15

11) SW Fett DN 50

3) SW Fett DN 50

Hebeanlage
Druckleitung DN50
über Rückstau

Schmutzwasser Verzug
DN 70 in 10 cm Sockel !

13) SW
DN 100

19) SW Fett DN 50

21) SW DN 50

20) SW Fett DN 50

Fettabwasser/Trinkwasser
muß im 10 cm Sockel-
Aufbau verzogen werden,
UG-Elektro Raum !

Fettabscheider
Druckleitung DN50
über Rückstau

W andforderung=F 0
Geschossschottung

1 x Entlüftung D N 10 0
Fettabscheider
1 x D D 20x20

V
er

zu
g

E
nt

lü
ft

un
g

(F
et

ts
am

m
el

le
it

un
g)

RW D N 100
K S = -0,32 UKD

SW D N 40
K S = -0,32 UKD

RW D N 100
K S = -0,37 UKD

SW D N 40
K S = -0,37 UKD

SW D N 80
K S = -0,44 UKD

RW D N 150
K S = -0,44 UKD

1 x Entlüftung D N 10 0
(Fettsammel lei tung)
1 x B D 20x20

1 x Entlüftung D N 10 0
(Fettsammel lei tung)
1 x D D 20x20

1 x Entlüftung D N 10 0
Fettabscheider
1 x B D 20x20

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

__
_

_
_

_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_

Revis ionsöffnung
900x800 fü r
Brandschutzklappen
in Schachtw and

SW -Verzug D N 5 0
in Sockelaufb au

B D 20x20 bzw .
K B (S) Ø 1 8
durc h Ausführungsfi rma

PW C 1 Eckventi le j e
Raum mit

Probeentnahmeventi l

Strang H 03
HZG VL+RL 32
(Ø a 142 mm)

Heizung
Versprung D N 25
UKD

aktuelle Küchenplanung sowie
deren Maße sind dem Küchenplan
zu entnehmen !
Die Anschluß Dimensionen PWC sowie
Schmutzwasser sind zu prüfen !
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1) S W D N 10 0
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Schmutzwasser Entlüftung HT

Schmutzwasser SML

LEGENDE
Regenwasser

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Schmutzwasser Grundleitung

Trinkwasser Kalt

Trinkwasser Warm

Trinkwasser Zirkualtion

Heizung Rücklauf

Heizung Vorlauf

Fußbodenheizung

Gas

Raumthermostat

TWVo/Spülstation

CL = Centerline, Angabe der Rohrachse

KS = Kanalsohle

Rücklauf - Reguliervenitl

Vorlauf - Absperrventil

Heizkreisverteiler

Fettabwasser

10.04.25Anpassung Leitungsführung und Koordinationd up

aktuellen Grundriss Architektur hinterlegt vom 19.03.25
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Ausführungsplanung 1:50

Grundriss Erdgeschoss
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53757 Sankt Augustin

Maßstab

Plannummer

Höhenbezug

AP-GR-EG

Bauherr

Beyss Architekten GmbH
Haydnstraße 36
D- 53115 Bonn

T +49.2 28.9 45 54 52 - 0
F +49.2 28.9 45 54 52 - 90
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