
Änderung KürzelIndex Datum

Iserlohner Straße

G
elsenkirchener Straße

Recklinghauser Weg

Remscheider Straße

06 04

02

0101

0303

0505

06 04 02

3,00 m

Vorraum

RH:
7 m²NF:

Abkürzungen

H Höhe
UK Unterkante
OK Oberkante
FB FerƟgfußboden
RD Rohdecke

VK Vorderkante

BRH Brüstungshöhe
LR Lichte Raumhöhe

AusstaƩung

abl Ablauf
du Dusche

fr Fallrohr

sek Sekurant
Urinal

wb Waschbecken

Raumstempel

Schlitz- und
Durchbruch-
angaben

Legende

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch

UKRD

OKFF ...
OKRD... Höhenkote - Grundriss

OKFF
WD - Wanddurchbruch

WN - Wandnische

WS - Wandschlitz UKFD

OKRF

Symbole

Raumnummer MRP

Grundfläche
Raumhöhe im Lichten

Stb Stahlbeton
MW Mauerwerk
GK Gipskarton
VM Vormauerung
UZ Unterzug

Grundstücksgrenze

HKV Heizkreisverteiler
HK Heizkörper

Objekt TGA
Möblierung
Bewegungsfläche

Text
Text
Text

BrandschutzanforderungText

NA Notausgang

VS Vorsatzschale FL Feuerlöscher

unbekanntes Baumaterial
(Bestand)

unbekanntes Baumaterial
(Abbruch)

unbekanntes Baumaterial
(Neubau)

Tür- znd Fensterstempel
Brandschutzanforderung
Schallschutzanforderung
(im eingebauten Zustand)

xx
ĬdsT
xx dB

KlärungsbedarfText

Änderung seit
letztem Index

WB 2.4_02
Raumbezeichnung

ur

Ansichtskante

Ansichtskante verdeckt
unten / vorne

Ansichtskante verdeckt
oben / hinten

3,00 m

Lager / Archiv

RH:
8 m²NF:

Raumnummer MRP

Grundfläche
Raumhöhe im Lichten

WB 1.1_09
Raumbezeichnung

E 015 Raumnummer Amok

Bw Brandwand
BaBw Bauart Brandwand
ĩ feuerbeständig
ĬĬ feuerhemmend

feuerbeständige
dicht- und
selbstschließende Tür

ĩdsT

feuerhemmende
rauchdichte und
selbstschließende Tür

ĬĬrsT

feuerhemmende
dicht- und
selbstschließende Tür

ĬdsT

rauchdichte und
selbstschließende Tür

rsT

dicht- und
selbstschließende Tür

dsT

RA Rauchableitung

FT E 90 FahrschachƩür
nach DIN 81-58

1. RW erster ReƩungsweg
2. RW zweiter ReƩungsweg

Brandschutzanforderung

dr Dachrinne

unbewehrter Beton

bewehrter Beton

Holz

Mauerwerk
BetonferƟgteil

Trockenbauvollwand

Holzwolle akusƟk wirksam
Dämmung hart

Trockenbauvorsatzschale
Glas

M Sonnenschutz
Motorantrieb

ES Einspeisestelle

TA Türantrieb, automaƟsch

IBO Feststellanlage
"im Betrieb offen"

Dämmung weich

Kies
Baugrund

Hinweise und Bemerkungen

Alle Maße sind vom Ausführenden vor Baubeginn zu prüfen! UnsƟmmigkeiten sind vor Ausführung der Bauleitung zu melden
und zu klären.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Pländen der Tragswerksplanung und Gebäudetechnik.
UnsƟmmigkeiten von Fachplanerplänen mit den Architektenplänen, sind mit der Bauleitung zu klären.

RelaƟve Höhenangaben (Türhöhen, Brüstungshöhen, WD-Höhen) beziehen sich auf OKFF, falls nicht anders angegeben.
Die Darstellung der Möblierung dient nur der InformaƟon und liegt im Leistungsbereich des Bauherren.
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± 0,00 = + 33,21 ü NHN

Gemarkung: Köln 
Flur:  25
Flurstücke: 144 / 5
  462
  674

14.03.2025AA 02

Plancodierung

Projektnummer Projekt

Bauherr

Architekt

Anderhalten Architekten GmbH
Friedrichstraße 127 | 10117 Berlin
T +49.30.278944-0
F +49.30.278944-11
E btg@anderhalten.com

AnderhaltenArchitekten

Datum, UnterschriŌ

Datum, UnterschriŌ

Planer / Gewerk

Planart

Ebene / Bezug

Nummer / AusschniƩ

Leistungsphase

Projekt LPH Bauteil Ebene/Bezug Planinhalt

IndexDatum Ersƞassung

Bauteil

MaßstabBlaƩgröße

Verfasser

1:100

LPH 3 - Entwurfsplanung

-

Datum, UnterschriŌ

DEF

UG01

HOWOGE WohnungsbaugesellschaŌ mbH
Stefan-Heym-Platz 1 | 10367 Berlin
T +49.30.5464-2550
F +49.30.5464-2551
E info@howoge.de

Objektplanung

Bauherrenfreigabe

Projektph. Planer / Gewerk Planart Plan-Nr. Status Index

Sanierung und Erweiterung
B.Traven-GemeinschaŌsschule
Recklinghauser Weg 26
13583 Berlin-Spandau

Fachplanung
- TGA: PIN planende Ingenieure GmbH
- LA: TOPOTEK 1 GesellschaŌ von LandschaŌsarchitekten mbh
- TWP: GuD PlanungsgesellschaŌ für Ingenieurbau GmbH
- Brandschutz: brandschutz plus GmbH
- Bauphysik: eco.up GmbH
- Bau- und RaumakusƟk: eco.up GmbH
- Fachklassenplanung: office consult partner e.K.
- Mensa-Küchenplanung: Milan Ingenieurbüro PlanungsgesellschaŌ für Großküchen
   und technische Gebäudeausrüstung mbH
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Heizung Provisorium
während  Bauphase

Pos. 14-17 (N)

Pos. 11 (N)

FT

T4 (-1)
Treppenraum 04
VF 3.4_01
VF: 34 m2

RH: 2,50 m

F -101a
Technik ELT/FeƩabscheider Küche
WB 1.7_58
TF: 126 m2

RH: 2,50 m

F -101c
Technik MSR und Küche
WB 1.7_57
TF: 78 m2

RH: 2,50 m

-
Technik Aufzug
WB 1.7_59
TF: 3 m2

RH: 2,50 m

T6 (-1)
Treppenraum 06
VF 3.6_01
VF: 17 m2

RH: 2,43 m

-
Versorgungsgang
WB 1.7_23
TF: 135 m2

RH: 1,61 m

-
Versorgungsgang
WB 1.7_31
TF: 79 m2

RH: 1,61 m

A -109a
Technik BOS
WB 1.7_05
TF: 34 m2

RH: 2,43 m

A -110
Lager/Archiv
WB 1.1_04
TF: 17 m2

RH: 2,43 m

A -107
HM WerkstaƩ
WB 1.3_01
NF: 46 m2

RH: 2,43 m

-
Aufzug 03
VF 4.3_01
VF: 3 m2

RH: 3,06 m

A -106
Technik Transitleitung
WB 1.7_04
TF: 13 m2

RH: 2,13 m

-
Flur
VF 2.1_03
VF: 52 m2

RH: 2,43 m

-
Flur
VF 2.1_04
VF: 29 m2

RH: 1,95 m

-
Flur
VF 2.1_05
VF: 29 m2

RH: 1,95 m

A -114
Lager/Archiv
WB 1.1_05
NF: 106 m2

RH: 2,21 m

-
Flur
VF 2.1_07
VF: 52 m2

RH: 2,21 m

A -115
Technik Sanitär und MSR
WB 1.7_10
TF: 17 m2

RH: 2,43 m

A -116
Heizungstechnik für Bt. A, B, C
WB 1.7_11
TF: 132 m2

RH: 2,43 m

A -101a
Technik Vorraum
WB 1.7_01
TF: 12 m2

RH: 3,52 m

A -101b
Gaskesselanlage (B) + RW Hebeanlage (N)
WB 1.7_02
TF: 40 m2

RH: 3,52 m

A -113
Technik Daten
WB 1.7_08
TF: 18 m2

RH: 1,95 m

A -112
Technik
WB 1.7_07
TF: 33 m2

RH: 1,95 m

A -111
Technik ELT
WB 1.7_13
TF: 53 m2

RH: 2,43 m

A -117
Technik Transitleitung
WB 1.7_14
TF: 14 m2

RH: 1,79 m

-
Technik
WB 1.7_55
TF: 2 m2

RH: 2,50 m

F -101b
Heizungstechnik Bt. D-E-F
WB 1.7_56
TF: 94 m2

RH: 2,50 m

-
Flur
VF 2.1_02
VF: 25 m2

RH: 2,43 m

-
Versorgungsgang
WB 1.7_36
TF: 43 m2

RH: 1,60 m

-
Versorgungsgang
WB 1.7_40
TF: 71 m2

RH: 1,60 m

-
Versorgungsgang
WB 1.7_54
TF: 48 m2

RH: 1,60 m

A -109b
Technik ELT HA
WB 1.7_63
TF: 9 m2

RH: 2,43 m

A -108
Technik Transitleitungen
WB 1.7_64
TF: 7 m2

RH: 2,43 m

-
Versorgungsgang
WB 1.7_65
TF: 11 m2

RH: 2,45 m

A -103
Lager/Archiv
WB 1.1_02
NF: 91 m2

RH: 1,95 m

A -102
Lager/Archiv
WB 1.1_01
NF: 29 m2

RH: 1,95 m
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T5 (-1)
Treppenraum 05
VF 3.5_01
VF: 19 m2

RH: 2,43 m

A -104
Lager/Archiv
WB 1.1_03
NF: 52 m2

RH: 2,43 m

A -105
BMA
WB 1.7_16
TF: 13 m2

RH: 2,43 m
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