Bauwerke

Trennbauwerk mit Entlastung

Stauraumkanal

Messstation 1 (Zulaufmessung - MID)

Einlaufhebewerk  Q =2x1000 I/s + 1x2000 I/s
Maschinenhaus 3 — Rechengebaude

Bellfteter Sandfang

Vorklarbecken

Annahmestation Kanalspuilgut

Denitrifikationsbecken 1-4 V = 14700m3
Nitrifikationsbecken 1-4 V =4 x 5400m?3 = 21600m?3
10 Nachklarbecken 1-3 V =2 x7500m3+ 1 x 8600m? = 23600m?
10A Trennbauwerk

11 Schneckenhebewerk

12 Abwasserfilter

13 Maschinenhaus Abwasserfilter
Spllwasserpumpen
Aufbereitung Ablaufwasser

14 Kuhlwasserpumpwerk

15 Hochwasserpumpwerk

16 Messstation 2 (Ablaufmessung - MID)
17 Testteich fir Bioakkumulation

18 Installationsgang

19 Maschinenhaus 2 — Biologie
Geblasestation
Riicklaufschlammpumpwerk
Uberschussschlammpumpwerk
Fallmittelstation 2 x 30m?
Niederspannungshauptverteilung
Trafostation mit Mittelspannungsschaltanlage

20 Zentrale Warte / Sozialgebaude / Werkstatten

21 Primarschlammpumpwerk
e 22 Faulbehalter 1 V = 5000m? (Baujahr 1980)
s N . Faulbehalter 2 V = 5000m? (Baujahr 2010)
| SN
€ N 23 Schlammsilo

/ ,Qb\ 24 Maschinenhaus 1 — Energiezentrale
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8 KWK Anlage
Energieverteilung

/ / / . Schlammentwasserung mit Schlammsilo

. 25 Maschinenhaus 4 — Schlammtrocknung und Phosphorabreicherung
/ . 26 Deammonifikationsbehalter
27 Gasmessstation
28 Niederdruckgasbehalter 1 + 2 V =2 x4000m?3
Niederdruckgasbehalter 3 + 4 V =2 x5000m3

/ |
/ /// / / 31 Gasentschwefler V=2 x 10 m?
/

~

o 32 Schlammlagerplatz
33 Fahrradunterstand
@ 34 Betriebsgebaude (Laborgebaude)

1389

/ S 34A Hebeanlage (Laborgebaude)
& 35 Garagen und Miillstation
S 7 5
< o) 36 Pforte
/ R \ » 37 Stralkenentwasserungs- und Abwasserpumpwerk
/ \ 38 Hebeanlage (Werkswohnhaus)

39 Vorbehaltsflache Freiflachenphotovoltaikanlage

40 Abluftwascher

41 Betriebshalle

42 Bio-Filter

43 Schittgutboxen + AuRenlager Kanalbetrieb a Abzubrechende Bauteile

8 ’ \ 44 4. Reinigungsstufe
. Yy . .
1/09.1 i 45 Trafostation
NS 46 PV - Anlage - Freiflache = 1272 PV Module
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P SO TR N Zeichenerklirung
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[ &/ & [ StraRen Bestand
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£ | | Strafken Neu Asphalt
&
b , ECC L Straken Neu Pflaster
| | Abfiiliplatz
<
3 | | Aufzulassen, aufgelassen
! best. Kanale
i neue Kanale
?&%’p == aufzulassende Kanale
' best. Betriebswasserltg. mit U-Hydrant
—? neue Betriebswasserltg. mit U-Hydrant
best. Trinkwasserleitung
neue Trinkwasserleitung
%0
00 ‘,c\)(\ IXI neue Kabelleerrohre mit Kabelschacht und
\kemw‘“&age‘m Anzahl der Kabelleerrohre
5P;5\aﬂd‘§\‘ & best. Kabelleerrohre mit Kabelschacht und
: bs\'\“““ Anzahl der Kabelleerrohre
} e neue Kabeltrasse mit Lampe
/ e —Q— _ best. Kabeltrasse mit Lampe
¢ ' ' ' ' neuer Zaun
/ / ! ! ! ! bestehender Zaun
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/ / 1 1 1
/ ‘ 14 :Allgemeine Ergénzungen Bereich Sauerstofflagerung; : 09.04.2026 : Eng.
13, Kandle, Leitungen und allgemeine Ergénzungen; , 10.02.2026 , Eng.
12 | Spartenumlegung mit Querschnitten ergénzt; ,  27.03.2025 , Eng.
11, Wasserhaltungsbrunnen ergénzt; ,  19.03.2025 , Eng.
10 , Freigabe nur fir Verbau. Bohrpfahlwand und Bohrpféhle; ,  27.02.2025 , Eng.
01, Planerstellung ,  27.02.2025 , Eng.
/ / . Nr.  Anderungen Datum Name
‘ Gerinnebeton erst nach Montage der Einbauteile einbringen !
é Fundamenterder nach VDE - Vorschriften 0100, 0185 und 0190 !
2//- Alle Mal3e sind Fertigmale einschlieBlich Estrich, soweit vorgesehen.
<\°,/ ) Alle sichtbaren Ecken und Kanten leicht brechen.
s Grundwasserspiegel ( Pegelmessungen 1979 - 2005 ) 266.53 - 267.95 m 4. NN
/- Hochster Hochwasserspiegel HHW 270.20 m 0. NN
o Auftriebssicherheit 270.20 mG. NN
¢ )
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& @ 2702 Zeichenerklarung Leitungen N Entwasserungsbetrieb
/ : X N > EEEEE der
: = 2 o 14 o . . AEEN
/- N > x g . & 2696 — AW Abwasser EEEEE Stadt Erlangen
/ o ~ = % A IV SAW Sonderabwasser EEEEN .
\ -~ OFW Oberflichenwasser Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001
4 WAW  Waschwasser
- S : : KUEH  Kihlwasser
N L2 - i : SAND  Sand Klarwerk Erlangen
o Z & > : -/ REG  Rechengut 4. Reinigungsstufe
o 2 = = E 3 Jooss Josel | o5 | L} Vi FG  Faulgas
- oY) 0.35 030 0.30 7 EG Erdgas
: : FM Fallmittel
- f ‘ FHM Flockungshilfsmittel
s DIS Dickschlamm Ausfiithrung
FS Faulschlamm Lageplan
PRS Primarschlamm
lo.a2]045]042] | o078 | |
7 A 7 T — “T‘sm'):( . (EBE\ ROS Rohschlamm
e - “g““@?‘\m o 16 B RS Ricklaufschlamm Datum: Name: Auftr.Nr. R 555 84 E
o A0 UES Uberschussschlamm )
Bearbeitet: 2025 Brunner
- - UWS  Umwalzschlamm : Plannummer: 2025 0165
/ : SWS Schwimmschlamm Gezeichnet 2025 Engert MaRstab: 1200
RFW  Rickfiihrwasser Gepraft: astap: '
/ : : SLW Schlammwasser
: : 02 Sauerstoff
/ o L Druckiut PLAN NR. 2025 0165 14
: : H_VL  Heizung Vorlauf - :
/ HRL  Heisung Ricokiauf Zur Bauausfuhrung freigegeben

h/b = 841/970 mm 2010 Vorlage.ctb AutoCAD 2023
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