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Abluftkanal Küche
1000 x 400mm
Fetthaltig
Blechmantel+Dämmung
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     Filter
ePM10 60%

Filter
ISO Coarse 30%

Klemmkasten Ventilator 6500 m³/h
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Gisbert von Romberg Berufskolleg

Hacheneyer Straße 174a - 185

44265 Dortmund
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