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Bildungscampus BOS - Erweiterung
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am Markt 1
03130 Spremberg

OKFF Haupteingang Haus A ±0,00 = 99,00 m ü.NHN

B

A

C

E

E

RWA

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Pendelleuchte

Deckenleuchte
Wandleuchte

Bewegungsmelder

Elektro Anschluss
Geräteanschluss 3-polig

Klingeltaster
Türtelefon
Klingelanlage

Rauchwarnmelder

Sicherheitsleuchte

Einzelraumentlüfter

Heizkörper
Handtuch- Radiator

Trenstellenkästen

Einzelraumentlüfter im AHD

±0,00

UKRD über ±0,00

UKFD über ±0,00

±0,00

OKRD über ±0,00

OKFF über ±0,00

UKRD über ±0,00
OKRD über ±0,00

±0,00
±0,00

±0,00

±0,00

Detailverweis

OKFF über ±0,00±0,00

WandschlitzWS

WanddurchbruchWD

DeckenschlitzDS

DeckendurchbruchDD
BodenaussparungBA

BodendurchbruchBD
RegenrohrRR
RevisionsklappeREV

DeckenkernbohrungDKB

BodenkernbohrungBKB WandkernbohrungWKB

OKRD über ±0,00±0,00

SenkrechtmarkiseAbsturzsicherungshöhe SRMASH
Anforderung SchallschutzSD

Absturzsichernde VerglasungASSV NormalhöhennullNHN
DT325-01

1.800 x 891 mm

Raumnummer
Fußbodenbelag
Deckenbelag
Raumhöhe
Netto Fläche

Fenster-/Türnummer

Lichteöffnung Fassade
Fenster-/Türtyp
Roh Brüstungshöhe ab Projektnull
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Ausführungsplanung

Pläne und Maße sind vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Die Pläne sind mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen.
Plannummer und Index beachten. Bei Erscheinen eines neuen Planes wird der ungültige Plan nicht eingezogen.
Bei Differenzen zwischen den einzelnen Planungsunterlagen oder den Maßen vor Ort ist vor Ausführung unbedingt Rücksprache mit
der örtlichen Bauüberwachung zu halten.

Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Höhen auf OKFF bezogen.
Alle Maße "in kursiv" oder mit Zusatz "ca." dienen nur der Orientierung und müssen vor Ort durch Aufmaß verifiziert werden.
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Revi-Tür

4x BDF-E Ø15

4x BDF-E Ø10

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11
BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11 BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø112x BDF-S Ø112x BDF-S Ø11 BDF-S Ø11

BDF-R Ø11

BDF-S Ø10 BDF-S Ø15

KBZ-E 8/30/6
UK=+0,85

WD-E 80/30
UK=+2,30

WD-E 70/25
UK=+4,65

WD-E 60/25
UK=+4,70

WD-L 40/35
OK=+4,50

WD-L 40/35
OK=+4,90

WD-L 50/40
OK=+4,75

WD-L 80/40
OK=+4,55

WD-L Ø42
RA=+4,70

WD-L 50/35
OK=+4,875

WD-L 50/40
OK=+4,75

WD-L 50/40
OK=+4,75

WD-E 60/20
OK=UKRD

WD-L 82,5/22,5
OK=+4,43

WD-L 82,5/22,5
OK=+4,43

WD-L 82,5/22,5
OK=+4,43

WD-L 80/40
OK=+5,00

WD-L 40/35
OK=+4,90

WD-L 90/45
OK=+5,00

WD-L 40/30
OK=+4,20

WD-L 55/40
OK=+4,75

WD-L 40/30
OK=+4,20

WD-L Ø23
RA=+4,70

WD-L Ø26
RA=+4,45

WD-L Ø26
RA=+4,35

WD-E 70/25
UK=+4,65

WD-E 50/20
OK=UKRD

WD-E 70/25
OK=UKRD

WD-E 70/25
OK=UKRD

WD-E 60/25
UK=+4,70

WD-E 60/20
OK=UKRD

WD-E 50/20
UK=+2,60

2x WD-E 15/10

OK2=+3,34

2x WD-E 15/15

OK2=+3,34

2x WD-E 15/10
OK1=+0,84

2x WD-E 15/15
OK1=+0,84

2x WD-L 15/10

OK2=+3,34

2x WD-L 15/10

OK2=+3,34

2x WD-L 15/10

OK2=+3,34

2x WD-L 15/10
OK1=+0,84

2x WD-L 15/10
OK1=+0,84

2x WD-L 15/10
OK1=+0,84

BDF-H 200/100

BA 320/13/11

VKRD +1,20VKRD +1,20

BA
 21

0/1
3/1

1

VK
RD

 +
1,2

0

BA
 22

2,5
/13

/11

VK
RD

 +
1,2

0

WD-E 10/10
UK=+4,70

WD-E 10/10
UK=+4,70

WD-E 10/10
UK=+4,70

WD-E 10/10
UK=+4,70

WA-E 14,5/18,5/9
UK=+1,81

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-R Ø11 BDF-R Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11 BDF-S Ø11
BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-S Ø11

BDF-R Ø11

KBZ-H 148/57
UK=+3,70

KBZ-S 80,5/25
UK=+3,70

2x WD-H Ø6
RA=+4,00
2x WD-H Ø6
RA=+4,00

2x WD-H Ø6
RA=+4,00

2x WD-H Ø6
RA=+4,00 2x WD-H Ø13

RA=+4,20
2x WD-H Ø13
RA=+4,20

WD-S Ø6
RA=+4,20

WD-S Ø10
RA=+4,30

WD-S Ø6
RA=+4,20

2x WD-S Ø13
RA=+3,80

2x WD-S Ø13
RA=+3,80
WD-S Ø8
RA=+3,80

WD-S Ø10
RA=+3,80

2x WD-H Ø10
RA=+3,80

2x WD-H Ø10
RA=+3,80

2x WD-H Ø8
RA=+3,80
2x WD-H Ø8
RA=+3,80

WD-S Ø6
RA=+4,20

2x WD-H Ø6
RA=+4,00

2x WD-H Ø6
RA=+4,00

2x WD-H Ø6
RA=+3,90
2x WD-H Ø6
RA=+3,90

2x WD-S Ø8
RA=+3,80
2x WD-S Ø8
RA=+3,80

2x WD-H Ø8
RA=+4,20

2x WD-H Ø8
RA=+4,20

WD-S Ø8
RA=+4,20

WD-S Ø10
RA=+4,30

WD-S Ø8
RA=+4,30
WD-S Ø8
RA=+4,30 WD-S Ø13

RA=+4,30

WD-S Ø10
RA=+4,90

WD-S Ø10
RA=+4,90

3x WD-S Ø8
RA=+4,90

3x WD-S Ø8
RA=+4,90

3x WD-S Ø8
RA=+4,90

2x WD-H Ø6
RA=+4,55
2x WD-H Ø6
RA=+4,55

WD-S Ø10
RA=+4,18 KBZ-HLS 200/50

UK=+4,10

2x WD-H Ø6
RA=+4,55

2x WD-H Ø6
RA=+4,55

2x WD-H Ø6
RA=+4,30

2x WD-H Ø6
RA=+4,30

2x WD-H Ø13
RA=+4,30

2x WD-H Ø13
RA=+4,30

2x WD-H Ø6
RA=+4,55

2x WD-H Ø6
RA=+4,552x WD-H Ø8

RA=+4,60
2x WD-H Ø8

RA=+4,60

3x WD-S Ø8
RA=+4,70

3x WD-S Ø8
RA=+4,70

3x WD-S Ø8
RA=+4,70

WD-S Ø6
RA=+4,60
WD-S Ø8
RA=+4,60

WD-S Ø8
RA=+4,80

2x WD-H Ø6
RA=+4,70

2x WD-H Ø6
RA=+4,70

WD-S Ø12
RA=+4,83

2x WD-S Ø8
RA=+4,90
2x WD-S Ø8
RA=+4,90
WD-S Ø6
RA=+4,90WD-S Ø6

RA=+4,20 WD-S Ø6
RA=+4,70

WD-S Ø8
RA=+4,70

WD-S Ø6
RA=+4,80

2x WD-H Ø6
RA=+4,55

2x WD-H Ø6
RA=+4,55

2x WD-H Ø6
RA=+4,70

2x WD-H Ø6
RA=+4,70

3x WD-S Ø6
RA=+4,50

3x WD-S Ø6
RA=+4,50

3x WD-S Ø6
RA=+4,50

 WD-S Ø12
RA=+4,88

BDF-S Ø11

WD-E 80/30
UK=+2,30

KBZ-S 50/30
UK=+4,75

WD-R Ø10
RA=+4,94

WD-R Ø10
RA=+4,97

2x WD-S Ø6
RA=+4,55

2x WD-S Ø6
RA=+4,55

2x WD-S Ø8
RA=+3,80

2x WD-S Ø8
RA=+3,80

KBZ-E 8/30/6
UK=+1,35

BA 212,5/21,5/20

WD-H 55/10
UK=-0,19

WD-H 25/10
UK=+0,31

KBZ-H 145/25
UK=+4,15

WD-E 10/10
UK=+4,70

BA-A 25/25/20
UK=+0,11

BA-A 25/25/20
UK=+0,11

BA-A 25/25/37
UK=-0,06

RR

Speier

RR

Speier

RR

Speier

RR

Speier

Speier
UK=ca.+2,09

2x Speier
UK=ca.+2,09

Speier
UK=ca.+2,09

Speier
UK=ca.+2,09

Speier
UK=ca.+2,09Speier

UK=ca.+2,09

Speier
UK=ca.+3,93

441 Garderobenschränke
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Basketball Wandgerüst, höhenverstellbar,
vorzugsweise teleskopierbar

Handballtor mit
4-Punkt-Bodenbefestigung

Kletterstange 4-Stangen
rollbar (1x4)

Klettertaue - rollbar (4x)
Befestigung an Fachwerkbindern und Wand

Basketball Deckengerüst (optional)

Ringeeinrichtung (1 paar)
Befestigung an Fachwerkbindern und Wand

Sprossenwand
feststehend

Achsmaß

Außenmaß

Außenwände Rohbau

Innenwände 1

GF
GS

W
M

Reckanlage, Steckreck - 4-fach mitWandablage

Basketball Wandgerüst, höhenverstellbar,
vorzugsweise teleskopierbar

Basketball Wandgerüst, höhenverstellbar,
vorzugsweise teleskopierbar

Basketball Wandgerüst, höhenverstellbar,
vorzugsweise teleskopierbar

Sprossenwand
feststehend

Schutz - und Stoppnetz
( Ballfangnetz)Ha

nd
ba

llto
r m
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Basketball Deckengerüst (optional)
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E-Motor +8,10 ü OKFF

elektromotorisch hochziehbarele
ktr

om
oto

ris
ch

 ho
ch

zie
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ar

elektromotorisch hochziehbar elektromotorisch hochziehbar

Anschluss Mobilteil
ELA UK=1,31m ü OKFF

ELT: maße Verkofferung prüfen.
Revi-Klappe?

Anlieferungsrampe
ca. 4,5% Gefälle 6 S
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116 Fahrradstellplätze

Fettabscheider

Barrierefreier Aufzug
Schacht: 1,65 x 2,65m
Kabine: 1,10 x 2,10m
4 Haltestellen
UK Schachtkopf: +14,15
OK Schachtgrube: -1,40
Planung Aufzug siehe Fachfirma

Sa
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att
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Sauberlaufmatte

Ag ≥ 50 cm² Ag ≥ 250 cm² Ag ≥ 30 cm² Ag ≥ 60 cm²Ag ≥ 60 cm²

Rinne

Ri
nn

e

Schacht Fernwärme
2,00x1,00x1,94

HLS: Kollision Puffer /
Frischwasserstation prüfen

Raum unter der Treppe
nicht als Lager nutzbar

Fe
ns
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r m

it m
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h
be
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en

 K
ipp

flü
ge

ln

Raum unter der Treppe
nicht als Lager nutzbar

Ri
nn

e

Sprossenwand
feststehend

Sprossenwand
feststehend

2,2
6
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ktr
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2% Gefälle

HLS: Position BE übernehmen

Unterputz Briefkasten /
Klinkeltableau in Klärung

HLS/ELT: Bereich für Deckenbefestigung
Geräteraumtore berücksichtigen

HLS: Position BDF/DD
übernehmen

Duschelement 1,5x1,5m

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen

BodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülse

BodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülseBodenhülse

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: KBZ wurde 6cm Richtung Achse 3 verschoben
wegen Kollision mit TB-Deckenkoffer

HLS: Position HK
übernehmen

FD-S Ø11
RA=-1,695

FD-S Ø20
RA=-1,15

FD-S Ø20
RA=-1,30

2x FD-S Ø20
RA=-1,00

HLS: Pos. Fallrohr/
DD übernehmen

Aussparung Ruftaster
nachträglich schlitzen

gemäß Herstellerangaben

Elektroanschluss Bedienelemente
motorische Sportgeräte Sportfeld 2

Elektroanschluss Bedienelemente
motorische Sportgeräte Sportfeld 1

Anschluss Trennwand

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen HLS: Position DD

übernehmen
HLS: Position DD

übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen

HLS: Position HK
übernehmen

HLS: Position HK
übernehmen

HLS: Position HK
übernehmen

HLS: Position DD/HK
übernehmen

HLS: Position DD
übernehmen

BT

BT

BT

BT

BT

BT

HLS/ELT: Bereich für Deckenbefestigung
Geräteraumtore berücksichtigen

HLS/ELT: Bereich für Deckenbefestigung
Geräteraumtore berücksichtigen

HLS/ELT: Bereich für Deckenbefestigung
Geräteraumtore berücksichtigen

DT-334-03-1

DT-334-03-1

DT-334-01-1

DT-334-01-1

DT-334-03-1

Ri
nn

e

Ri
nn

e

Geräte 2
A.0.17c
B: EG-FB5b, Sportboden, starr
D: AHD
RH: 3,00 m

+0,50
NF: 48,78 m2

Lehrküche
A.0.39a
B: EG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
RH: 4,00 m

±0,00
NF: 59,77 m2

Hausarbeit
A.0.39c
B: EG-FB2, Fliesen
D: AHD
RH: 4,00 m

±0,00
NF: 15,44 m2

Vorrat
A.0.39b
B: EG-FB2, Fliesen
D: AHD
RH: 4,00 m

±0,00
NF: 9,17 m2

Flur
A.0.F5
B: EG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
RH: 3,50 m

±0,00
NF: 39,42 m2

TRH 3
A.0.T3
B: EG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
RH: 3,50 m

±0,00
NF: 15,73 m2

Theorieraum
A.0.40
B: EG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
RH: 4,00 m

±0,00
NF: 42,88 m2

Stuhllager
A.0.32
B: EG-FB2, Fliesen
D: AHD
RH: 3,00 m

±0,00
NF: 17,72 m2

Küche / Ausgabe
A.0.34
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AK Raster
RH: 3,00 m

-0,01
NF: 46,75 m2

Umkleide Pers.
A.0.35c
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AK Raster
RH: 3,00 m

-0,01
NF: 6,75 m2

Spielfeld
A.0.17a
B: EG-FB5a, Sportboden HZ, elastisch
D: AK Trapezblech
RH: 7,15 m

+0,50
NF: 996,84 m2

Anlieferung / Schleuse
A.0.35a
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AK Raster
RH: 3,00 m

-0,01
NF: 10,93 m2

ELT, FM, DAT
A.0.37
B: EG-FB4, Beschichtung
D: Roh
RH: 5,16 m

-0,01
NF: 21,07 m2

Wärmezentrale
A.0.36a
B: EG-FB4, Beschichtung
D: Roh
RH: 5,16 m

-0,01
NF: 30,06 m2

Geräte 1
A.0.17b
B: EG-FB5b, Sportboden, starr
D: AHD
RH: 3,00 m

+0,50
NF: 39,20 m2

D/W 1
A.0.13b
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 21,37 m2

CNC-Raum
A.0.12

L.-WC
A.0.22
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 6,45 m2

Pumi
A.0.23
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 11,25 m2

HA TW
A.0.36b
B: EG-FB4, Beschichtung
D: Roh
RH: 5,16 m

-0,01
NF: 9,52 m2

Flur
A.0.F6
B: EG-FB2, Fliesen
D: Roh
RH: 5,15 m

±0,00
NF: 11,24 m2

Flur
A.0.F3
B: EG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
LH: 3,50 m

+0,50
NF: 50,14 m2

TRH 2
A.0.T2a
B: EG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
RH: 3,00 m

+1,50
NF: 38,24 m2

WC J
A.0.26b
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 19,48 m2

WC M
A.0.24a
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 6,16 m2

L.-WC
A.0.21
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 6,45 m2

WC J
A.0.26a
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 6,22 m2

Spüle
A.0.33
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AK Raster
RH: 3,00 m

-0,01
NF: 17,95 m2

Lager
A.0.35b
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AK Raster
RH: 3,00 m

-0,01
NF: 14,99 m2

TRH 2
A.0.T2b
B: EG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
RH: 3,75 m

+0,50
NF: 11,05 m2

WC B 1
A.0.13c
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 4,60 m2

Pumi
A.0.16
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 3,76 m2

Umkleide 1
A.0.13a
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 22,80 m2

L.-WC
A.0.15
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 4,38 m2

L.-WC
A.0.14
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 3,15 m2

WC B
A.0.25
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 5,89 m2

Regie / Erste Hilfe
A.0.18
B: EG-FB2, Fliesen
D: AHD
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 14,05 m2

Übungsleiter 1
A.0.20a
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 6,04 m2

ÜL D/W 1
A.0.20b
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 9,87 m2

Technik
A.0.38
B: EG-FB2, Fliesen
D: Roh
RH: 2,60 m

±0,00
NF: 5,33 m2

Flur
A.0.F2
B: EG-FB1a, Fliesen HZ
D: AK gelocht
RH: 3,50 m

+0,50
NF: 307,07 m2

Aufzug
A.0.Aufzug
NF: 4,37 m2

Flur
A.0.F4
B: EG-FB2, Fliesen
D: AK gelocht
RH: 3,00 m

+0,50
NF: 13,99 m2

WC Pers.
A.0.35d
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AK Raster
RH: 3,00 m

-0,01
NF: 4,06 m2
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RDS +5,15

RD
S 
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RDS +5,15
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RDS +5,00

RDS +5,00

UKRD +5,00

RDS +5,10

RDS +5,00

RD
S 
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S 
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S 
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RDS +5,00
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S 
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Stb-Sturz UK +2,76 Stb-Sturz UK +2,26

DKBZ-H 25/15

2x DD-H Ø132x DD-H Ø13

DD-S Ø12

DD-S Ø8

2x DD-H Ø62x DD-H Ø6

DD-S Ø8

2x DD-S Ø122x DD-S Ø12

2x DD-H Ø82x DD-H Ø8

2x DD-H Ø62x DD-H Ø6

2x DD-S Ø62x DD-S Ø6

DD-S Ø10

DD-S Ø16

2x DD-H Ø62x DD-H Ø6

DD-L 55/40

DD-L 70/60

DD-L 60/50 DD-L 90/45

DD-L 175/85

DD-E 70/25

DD-S Ø12

DKBZ-H
25/15

DKBZ-H 25/15 DKBZ-H 25/15

DKBZ-H 15/25

DKBZ-H 15/25

DKBZ-H 15/25

DKBZ-H 15/25

DKBZ-H 15/25

DKBZ-H 15/25

DD-E 10/40

WA-R 40/560/6
UK=+3,35

DD-S Ø10

DD-S Ø8
DD-S Ø12

DD-S Ø12

DD-S Ø12

DD-S Ø12

DD-S Ø12

DD-S Ø12
DD-S Ø12

DD-S Ø8

DD-S Ø16 DD-S Ø16

DD-S Ø10

2x DD-H Ø62x DD-H Ø6

2x DD-S Ø62x DD-S Ø6
2x DD-H Ø62x DD-H Ø6DD-R Ø14

DD-S Ø8

DD-S Ø8

DD-S Ø8

DD-S Ø8

DD-S Ø8

DD-S Ø6
DD-S Ø10

DD-S Ø12

2x DD-H Ø62x DD-H Ø62x DD-H Ø62x DD-H Ø6

DD-R Ø10DD-R Ø10

DD-S Ø8

DD-S Ø8

DD-S Ø8

2x DD-S Ø62x DD-S Ø6

DD-S Ø12

2x DD-H Ø62x DD-H Ø62x DD-H Ø62x DD-H Ø6
2x DD-H Ø62x DD-H Ø6

2x DD-H Ø62x DD-H Ø6

2x DD-H Ø62x DD-H Ø6

2x DD-H Ø62x DD-H Ø6
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WC B
A.0.19
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 4,62 m2

WC M
A.0.24b
B: EG-FB3, Fliesen n.
D: AHD feuchtraum
RH: 3,00 m

+0,49
NF: 15,93 m2

Mensa
A.0.31
B: EG-FB1a, Fliesen HZ
D: AK gelocht
RH: 4,00 m

±0,00
NF: 170,82 m2

mc28.05.2025 Planerstellung

Teilbereich 2 (Achse H-P)

siehe Planblatt
BOS-5-ARC-GR-00-1

Grundriss 0.Erdgeschoss Achse A-H

mc03.06.2025 Anpassung Durchbrüche HLS, StB-Nasen Sporthalle

sm30.09.2025

mc, sam

Objektplanung W3

Div. Anpassungen in Abst. mit HLS und ELT, Änderung Rohbau Sitztreppe, Anpassung Tür Nordf., Ergänzung Ruftaster Aufzug

mc19.11.2025 Ergänzung Detailverweise, Überarbeitung Fahrradüberdachung gem. Detailplanung, Anpassung Höhe Speier Fassade Nord

19.11.2025




