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TISCHE / SESSEL WIE 1975

STEHTISCHE

Schacht
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war 2a.467
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Brandschutzertüchtigung 
unter Holzvertäfelung?

Brandschutzertüchtigung 
unter Holzvertäfelung?
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Lüftungsauslässe LüftungsauslässeLüftungsauslässe

2a.59
Vorraum WC-H
F: 10,84 m2

U: 13,567 m

2a.58
WC-H
F: 23,81 m2

U: 19,887 m

2a.56
WC-D
F: 36,65 m2

U: 26,750 m

2a.55
Vorraum WC-D
F: 11,00 m2

U: 13,6255 m
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Übergang
Unterdecke?

2a.06
Requisite
F: 13,09 m2

U: 15,917 m
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2a.06.1
Requisite
F: 4,15 m2

U: 8,523 m

2a.02
TH 2
F: 12,2 m2

U: 14,212 m

2a.53
E-Verteilung
Saal rechts
F: 4,45 m2

2a.54
Lager
F: 14,47 m2

2a.60
Lager
F: 14,75 m2

2a.61
E-Verteilung
Saal links
F: 4,56 m2

2a.62
Flur
F: 18,35 m2

U: 17,480 m

2a.63
Flur Galerie
F: 11,82 m2

U: 14,985 m

2a.64
Lager
F: 13,09 m2

U: 14,728 m

2a.65
Lager
F: 13,29 m2

U: 14,818 m

2a.66
Flur
F: 15,67 m2

U: 16,964 m

2a.67
Aufzugmaschinen
-raum
F: 4,41 m2

U: 8,749 m

2a.68
Lager SW
F: 10,88 m2

U: 13,620 m

2a.29
Kostüm
F: 15,63 m2

U: 16,819 m

2a.29.1
Kostüm
F: 4,10 m2

U: 8,449 m

2a.03
TH 3
F: 12,21 m2

U: 14,225 m

2a.57
Lager
F: 9,54 m2

2a.31
Orchestergraben
F: 54,91 m2

U:33,487 m

2a.69
Zuschauersaal
F: 462,67 m2

U:94,404 m

2a.07
Flur Schleuse 
rechts
F: 15,57 m2

U: 22,8205 m

2a.08
Garderobe
F: 11,96 m2

U: 14,0595 m

2a.50
T1
F: 50,48 m2

U: 29,4445 m

2a.51
Foyer GH
F: 610,88 m2

U: 145,9645 m

2a.52
T2
F: 50,42 m2

U: 29,411 m

2a.28
Flur 
Schleuse 
links
F: 13,01 m2

U: 21,898 m
RH=2,50m

2a.27
Ton
F: 11,96 m2

U: 14,0595 m
RH=2,50m

F: 9,88 m2

U: 12,697 m
RH=2,50m

N
± 0,00 OKFF entspricht  10,50 ü. N.N. Höhenbezug

Bestand

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Bewegungsfreiheit
Bestand MW

Bestand Trockenbau

LEGENDE

Abbruch
Abbruch MW
Abbruch Trockenbau
Neubau
Neubau MW
Neubau Trockenbau

- 3.20

F-1.22

Bestandshöhe bezogen auf ± 0,00 OKFF

Fensternummer

Aufarbeiten

BD Bodendurchbruch
DeckendurchbruchDD

Hinweise laufende Planung

Änderungsmarker

Bestand Stahlbeton

dichtschließenddt
dicht und selbstschließenddts
RauchschutztürRS
Tür, feuerbeständigT90
Tür, feuerhemmendT30
hohes DenkmalinteresseHDI

001

VORABZUG
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Dachträger T 400

UK alt u. neue 
Unterdecke  

höhere Gerüstlage zur 
Montag der UK  

Abbluft
1,3 x 0,6 m

Zuluft
1,2 x 0,5 m F30  

neuer Träger T 250
zwischen  vorh. T 400
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28.04.2025

01.07.2025
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01 16.12.2025 WC Räume 2a.55 - 2a.56 und 2a.58 - 2a.59 KMM
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