
11
5

2.3
0

30 10.70 20 2.795 20 2.79 20 6.075 75
1.58 75

2.90 30

28.19

30 8.32 2.38 20 2.115 75
3.595 20 4.665 75

3.705 11 2.145 30

24 1.875 24 2.34 24 6.285 30

30
6.9

85
20

6.9
85

30

14
.77

14
.77

24
2.4

55
30

6.9
85

20
6.9

85
3020

6
U1

2a

AUF

82
198U1 3

12 ,66 m²
Abstellraum
U1 3

18 20
99

OT
S

U1
8

.6-1 5

U1
7

82 19
dt

8

T30 RSU0 4 82
8196,56 m²

U1 4

U1 4 82
819dt

U1
5

82 19
8

74 ,56 m²
Speiseraum
U1 1

38 ,90 m²
Flur
U1 0

OFF= - 3.30

U1
0

82 19
8

6,67 
Krie
U0 9

m²
ch-Kel ler

82
RS

U0
9

19
8

AUF

UD
11

20
1

10
1

3,27 m²
Aufzug
0.16

U1
2

U1
6

94 19
8

U0
5

37 ,20 m²
Lage r
U0 4

94
198 T30 RSU0 3

20 ,25 m²
Hei zung
U0 3

14 ,00 m²
Flur
U0 5

19
8

U0
8

82 82
U0

7
19

8

19 ,33 m²
Lage r
U0 7

24 ,34 m²
Vor rat
U0 8

12 ,73 m²
Elek tro
U0 1

3,31 m²
HA-Raum
U0 294

198U0 2

82
8

T3
0

1
U0

19

Elt.

87
 (1

04
)

Panikschloss einbauen

keine Rauchwarnmelder vorh.

keine Rauchwarnmelder vorh.

Küche/Essenausgabe

Gasanschluß

Hausmeister

Tü
r n

eu
1.1

25

2.1
25

Tür neu

1.125

2.125

ohne OTS

14,99 m²
Wer kstatt
U0 6

U06

Tür neu
oder versetzen
Abmaße?

dt

1.00
2,125

T30 RS

Bestand DDR
prüfen?

T30

OTS defekt

Tür neu

885

2.01

dt

74 ,57 m²
Speiseraum
U1 2

1.25
2.25

1.01
2.01

dts
U05a

Tür neu
Abmaße?

885

2.01

115

geputzt

22 St
b

7 Gi
ps

dtU1 1

Tür neu
dt dt

Tür neu Tür neu
1.01
2.01

885

2.01
885

2.01

RS
Tür neu

Rahmentür, nicht
abschließbar

22 St
b

(15)

Kriechkeller

TRU4
Trepp enraum 4

14,85 m²

Nord

AUF

OFF EG =± 0.00

Alle Türmaße sind lichte Durchgangsmaße

LEGENDE 

Wand Bestand

Trockenbau Bestand

Wand neu

Brandschutzdecke F 90

Verkleidung ELT- Verteilung

Revisionsklappe, Lage nach Angabe Elektro

Öffnungen schließen

Abbruch

T30 = Tür, feuerhemend, selbstschließend
RS = Rauchschutztür
dts = dicht- und selbstschließend
dt = dichtschließend
Neu
Stb = Stahlbetonwand
RS = Rauchschutztür
T30 = Tür, feuerhemend, selbstschließend
OTS = Obertürschließer
dt = dichtschließend
Bestand

Abst. keine Unterdecke

Rückwand mit 
Promatplatte d= 20 mm
bekleiden

22
ge

pu
tzt


