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Erdgas Bestand

Schmutzwasser vom
Feuerwehrgebäude umverlegen!
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Schmutzwasser

Rückbau Schmutzwasser

neuer Schmutzwasserschacht
DN 400

vorhandener
Schmutzwasserschacht

SD  - 0.22 = 63.01 m
RS -1.81 = 61.42 m

Fallrohr Ø100
Titanzink

Fallrohr Ø100
Titanzink

neuer Schmutz-
wasserschacht
DN 400 mit Sturzgefälle
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Sanierung + Erweiterung Dorfgemeinschaftshaus
mit nachbarschaftlicher Feuerwehr
15926  Beesdau, Straße der Einheit 5

Gemeinde Heideblick
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Außenventil DN 15
frostsicher
H= 45 cm OKG
mit Wasserzähler und
Absperrarmatur in
Wandnische
B/H/T 20/30/15 cm

Zuleitung PE 32 für DGH

Zuleitung PE 40 für FFW

106 Gemeinderaum
A= 84,9 m²
Q= 4.900 W
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erdverlegte Heizleitung zur FW
Eintritt ins Gebäude
Damen WC

Neue Hauseinführung Gas

Sanitär-/Lüftungsinstallation
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