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Legende:

UV = Unterverteiler
MS = Mittelspannung
NS = Niederspannung
HS = Hochspannung
HV = Hauptverteilung
USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung
LT = Leittechnik
LWL = Lichtwellenleiter
PLT = Prozessleittechnik
TGA = Technische Gebäude Ausrüstung
BoP = Balance of Plant

0 = Bestand/EEPS
8 = WP (Flusswasser; FWPP)
21/22 = BT
23 = WP (Tiefengeothermie; TGP)
25 = TGA
26 = ET
27 = LT
28 = BoP
29 = Verpresspumpe
30 = BoP Tiefenbohrung
41 = Förderpumpe
* = VE sonst.
 

ET = Elektrotechnik
BT = Bautechnik
TGP = Tiefengeothermie 
   Potsdam
FWPP = Flusswasserwärme-
   pumpe Potsdam

Info zu Mehrfachbelegung bei Zuordnung der Verkabelung in dem 

Punkt "Engineering & Dokumentation" und dem Punkt "Inbetriebnahme":

1./2. 1. Haupt-VE

   - Auslegung der Verbindung

   - Bereitstellung der Enddokumentation

2. Neben-VE

   - Dokumentation der Verlegung inkl. Prüfprotokolle
   - Unterstützung und Zuarbeit der Haupt-VE

1./2./3. 1. Haupt-VE

   - Auslegung der Verbindung 

   - Bereitstellung der Enddokumentation

2. Neben-VE

   - Erstellung der Loop Pläne

   - Unterstützung und Zuarbeit der Haupt-VE 

3. Neben-VE

   - Dokumentation der Verlegung inkl. Prüfprotokolle

   - Unterstützung und Zuarbeit der Haupt-VE

Info: Redundante Verbindungen werden in diesem Schema nicht dargestellt
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nach Betriebsmittel
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Signal-Kabel (rot = LWL)
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