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Zugang

Straße neu

Bestandsgebäude

Straße Bestand

Humus mit Rasenansaat

Gehwege

WHG Fläche
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Lageplan

Unterirdische Wirtschaft

Ausführungszeichnung
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±0.00 = OKFF = 34,00m ü. NHN  (DHHN2016)

Kraftwerkskoordinaten (Koordinaten aus ETRS89)

Y = 1000,00 (N: 5.803.388,572)

X = 1000,00 (E=  371.478,407)
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Unterirdische Wirtschaft:

Regenwasser

Schmutzwasser

Leerrohrsystem

Feuerlöschwasser

Trinkwasser

Gasleitung

Fernwärme Vorlauf

Fernwärme Rücklauf

Oberflurhydrant

Gebäude:

KesselhausS0UHA

MaschinenhausS0UMR

AuslaufbauwerkF1UGC

Entnahmebauwerk (Bestand)F1UGB

FlusswasserwärmepumpengebäudeF1UNA

SchaltanlagengebäudeT0UBA

TiefengeothermiegebäudeT0UNA

Bestehende UIW-Systeme sind transparent dargestellt.

Baustelleneinrichtung:

Trinkwasser

Stromkabel

Leerrohr

Flurstücksgrenze

Umverlegung

Leerrohrtrasse

Allgemein

Abkürzungen:

RohrsohleRS

BlockheizkraftwerkBHKW

EnergiezentraleEZ

Sohle OberkanteSO

Oberkante DeckelOKD
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T0&CLD010-001052_UIW-Schachtuhren
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