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Ø 0,11 m

Doyma HKD 110
Anschlusstrichter (SW)
Trichter AD = 385mm

BD
Ø 0,11 m

Doyma HKD 110
Anschlusstrichter (SW)
Trichter AD = 385mm

BD
Ø 0,11 m

KRASO BKP 110 (ELT) mit
Leerrohraufsatz 75cm

BD
Ø 0,2 m

Nahwärme (HZG)
Wärmepumpe
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Leerrohr Kabuflex DN 40
(ELT) Fettabscheider

BD
Ø 0,11 m

Doyma HKD 110
Anschlusstrichter (SW)
Trichter AD = 385mm
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RS=38.40 mNHN

RS=38.54 mNHN

SWFL DN100 J=1:100

Kabuflex Leerrohr 40mm
UKRohr 38.50 mNHN

SWF DN100 J=1:50

TWK DN40
UK Rohr 38.20 mNHN

Leerrohr ELT 110mm
UK Rohr 38.50 mNHN

Leerrohr ELT 110mm
UK Rohr 38.50 mNHN

Kraso BKP 110
mit Leerrohraufsatz

75 cm

Neuanschluss an
Schmutzwasserkanal
DN200 37,21 mNHN
(interpoliert)

D=39,51 mNHN
RS=38.07 mNHN

DN100 J=1:100
Qww=2,0 l/s

D=39,44 mNHN
RS=38.35 mNHN

D=39,44 mNHN
RS=38.49 mNHN

DN100 J=1:100
Qww=2,0 l/sD=39,45 mNHN

RS=38.29 mNHN
D=39,47 mNHN

RS=38.19 mNHN

DN100 J=1:100
Qww=3,56 l/s

DN100 J=1:100
Qww=4,14 l/s D=39,57 mNHN

RS=38.01 mNHN

DN125 J=1:100
Qww=4,34 l/s

D=39,57 mNHN
RS=37.99 mNHN

DN125 J=1:100
Qww=4,80 l/s

Richtungsänderung
mit 30° Bogen
ausführen

Richtungsänderung
mit 30° Bogen

ausführen
D=39,75 mNHN

RS=37.70 mNHN

D=39,75 mNHN
RS=37.66 mNHN

RS=37.62 mNHN

Fettabscheider NS3
Planungsfabrikat:
Kessel EasyClean ground NS3
mit SchichtdickenMessgerät
SonicControl und
Probenahmeschacht
Ablauf FAS -7cm
Ablauf PES -12 cm

Zulauf
Fettabscheider
RS=38.02 mNHN

Ablauf
Probenahmeschacht
RS=37.83 mNHN

Neuanschluss DN40 an
Trinwasserversorgung
VW100AZ

TWK DN40
UK Rohr 38.20 mNHN

Optionaler Schacht
Zähler Trinkwasser
S=38,00 mNHN

5
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D=38,43 mNHN
RS=37.99 mNHN

1

2

5

OK Gelände = Baunull = 39,72 mNHN
OKFF=0,375 m = 40,095 m NHN

DN100 J=1:100

RS=38.46 mNHN

Steigepunkt nach oben gehend

Fallpunkt nach unten gehend

Fallpunkt von oben kommend

Steigepunkt von unten kommend

Schmutzwasser Grundleitung

Schmutzwasser Fett Grundleitung

Schmutzwasser Fett Lüftung
Grundleitung

Elektro Leerrohr

Dimension und Gefälle Teilstrecke

Höhenangabe Teilstrecke

D=xx,xx mNHN
RS=37.70 mNHN

Revissionsschacht mit Höhen-
angabe Deckel und Rohrsohle

Trinkwasserleitung kalt erdverlegt
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Max-Kienitz-Grundschule, Am Grund 27,
16230 Britz
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