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B
asketball D

eckengerüst

Tür als Zuluftöffnung
m

it Feststelleinrichtung
Tür als Zuluftöffnung
m

it Feststelleinrichtung

Flur/Eingang
825 W

0.07
15 °C

Flur
1209 W

0.12
20 °C

Flur 2
330 W

0.04
20 °C

Lehrer/Erste Hilfe
563 W

0.10
20 °C

Umkleide 2
741 W

0.06
22 °C

Sanitäranlagen
377 W

0.06.1
24 °C

WC-R
193 W

0.09
22 °C

WC
60 W

0.08
20 °C

ÜL
D

ÜL
D

ÜL
D

Dusche/Bad
107 W

0.10.1
24 °C

TV Ø125
V= 120 m³/h

TV Ø125
V= 100 m³/h

TV Ø100
V= 60 m³/h

Abluft Ø 125 * 400
Raum Nr. R0.09
Lfd. Nr. KVS-32

Schalldämpfer
Ø 125 * 500

Schalldämpfer
Ø 125 * 500

Umkleide 3
743 W

0.13
22 °C

Umkleide 4
936 W

0.14
22 °C

WC
54 W

0.13.2
20 °C

WC
-4 W

0.14.2
20 °CSanitäranlagen

377 W
0.14.1
24 °C

Sanitäranlagen
361 W

0.13.1
24 °C

TV Ø125
V= 100 m³/h

TV Ø125
V= 100 m³/h

TV Ø125
V= 100 m³/h

Ø 
16

0

Revi-Klappe 60x?
Inspektionsöffnung
KVS

Revi-Klappe 40x40
Inspektionsöffnung
KVS

Revi-Klappe 60x60
Inspektionsöffnung
KVS

Zuluft Ø 125 * 400
Raum Nr. R0.10
Lfd. Nr. KVS-33

Abluft Ø 125 * 400
Raum Nr. R0.10
Lfd. Nr. KVS-34

ÜLD
ÜLD

Deckenluftauslass m. ALS
V= 265 m³/h / 260 cm

Deckenluftauslass m. ALS
V= 265 m³/h / 260 cm

Ø 160

Ø 160

Deckenluftauslass m. ALS
V= 265 m³/h / 260 cm

Deckenluftauslass m. ALS
V= 265 m³/h / 260 cm

Schalldämpfer
Ø 200 * 900

Zuluft Ø 200 * 500
Raum Nr. R0.13
Lfd. Nr. VVS-35

TV Ø125
V= 120 m³/h

Zuluft Ø 125 * 400
Raum Nr. R0.07
Lfd. Nr. KVS-31

TV Ø125
V= 100 m³/h

TV Ø100
V= 60 m³/h

Schalldämpfer
Ø 125 * 600 Schalldämpfer

Ø 125 * 600

Ø 
12

5

Deckenluftauslass m. ALS
V= 265 m³/h / 260 cm

Deckenluftauslass m. ALS
V= 265 m³/h / 260 cm

Zuluft Ø 200 * 500
Raum Nr. R0.06
Lfd. Nr. VVS-29TV Ø100

V= 60 m³/h
TV Ø125
V= 100 m³/h

TV Ø125
V= 100 m³/h

TV Ø160
V= 170 m³/h

TV Ø160
V= 170 m³/h

TV Ø100
V= 60 m³/h

TV Ø125
V= 100 m³/h

Zuluft 100 m³/h
Türunterschnitt 20mm
+ Gitter ü. Tür 430 m³/h

Zuluft  60 m³/h
Türunterschnitt 15mm

Zuluft  60m³/h
Türunterschnitt 15mm

Ø 
16

0

Abluft Ø 200 * 500
Raum Nr. R0.13.1
Lfd. Nr. VVS-36

Schalldämpfer
Ø 200 * 900

Abluft Ø 200 * 500
Raum Nr. R0.06
Lfd. Nr. VVS-30

TV Ø160
V= 170 m³/h

TV Ø125
V= 100 m³/h

TV Ø125
V= 100 m³/h

TV Ø125
V= 100 m³/h

Zuluft 120 m³/h
Türunterschnitt 30mm

ÜLD

Zuluft 100 m³/h
Türunterschnitt 20mm
+ Gitter ü. Tür 430 m³/h

Ø 
16

0

Zuluft Ø 200 * 500
Raum Nr. R0.14
Lfd. Nr. VVS-37

Schalldämpfer
Ø 200 * 900

Ø 
20

0

Abluft Ø 200 * 500
Raum Nr. R0.14
Lfd. Nr. VVS-38

Ø 200

Schalldämpfer
Ø 200 * 900

Ø 
16

0

Ø 160

Ø 200

Ø 
20

0

TS54 1060 m³/h
B 250 Dämmung ohne
H 300 UK 284 cm

30
0

25
0

Ø 200

30
0

25
0

TS56 1180 m³/h
B 250 Dämmung ohne
H 300 UK 289 cm

40
0

25
0

TS50 1870 m³/h
B 250 Dämmung ohne
H 400 UK 294 cm

30
0

25
0

TS60 1340 m³/h
B 250 Dämmung ohne
H 300 UK 289 cm

Schalldämpfer
Ø 200 * 900

Ø 200

Schalldämpfer
Ø 200 * 900

Ø 
20

0

Ø 
12

5

Revi-Klappe 60x60
Inspektionsöffnung
VVS

Revi-Klappe 60x60
Inspektionsöffnung
VVSRevi-Klappe 60x60

Inspektionsöffnung
KVS

Ø 125

Revi-Klappe 60x60
Inspektionsöffnung
VVS

Revi-Klappe 60x60
Inspektionsöffnung
VVS

Revi-Klappe 60x60
Inspektionsöffnung
VVS

Revi-Klappe 60x60
Inspektionsöffnung
VVS

Zuluft 100 m³/h
Türunterschnitt 20mm
+ Gitter ü. Tür 430 m³/h

Hockeyfeld 1
19183 W

0.15
20 °C

Geräteraum
1022 W

0.20
20 °C

Geräteraum
2188 W

0.18
20 °C

Außengeräteraum
1019 W

0.16
15 °C

Regieraum
814 W

0.19
20 °C

Kleingeräteraum
115 W

0.17
15 °C

±0,00 OKFFB EG =31.85 nach DHHN 2016

DN
 1

2

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 52
Mitte RL=2.75 m

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 52
Mitte RL=2.75 m

DN
 2

0 DN 20
25 x 2,7
TS Nr. 72
Mitte RL=2.75 m

L

Hockeyfeld 1
19183 W

0.15
20 °C

Flur/Eingang
825 W

0.07
15 °C

Flur
1209 W

0.12
20 °C

Flur 2
330 W

0.04
20 °C

Lehrer/Erste Hilfe
563 W

0.10
20 °C

Umkleide 2
741 W

0.06
22 °C

Sanitäranlagen
377 W

0.06.1
24 °C

WC-R
193 W

0.09
22 °C

WC
60 W

0.08
20 °C

115

111 113

112

120

126

135136139 119

125 122

3740

DLE 6,5kW

DLE 6,5kW

 SW4

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 297
Mitte RL=0.4 m

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 22
Mitte RL=0.5 m

FE11 100

FE8 100

FE1 100

Dusche/Bad
107 W

0.10.1
24 °C

DN 20
25 x 2,7
TS Nr. 74
Mitte RL=0.5 m

DN 20
25 x 2,7
TS Nr. 111
Mitte RL=0.4 m

DN 15
20 x 2,8
TS Nr. 314
Mitte RL=0.9 m

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 118
Mitte RL=0.9 m

DN 20

Umkleide 3
743 W

0.13
22 °C

Umkleide 4
936 W

0.14
22 °C

WC
54 W

0.13.2
20 °C

WC
-4 W

0.14.2
20 °CSanitäranlagen

377 W
0.14.1
24 °C

Sanitäranlagen
361 W

0.13.1
24 °C

Frischwasserstation
(HxBxT) 795x602x298

DN
 2

0

DN 20
25 x 2,7
TS Nr. 110
Mitte RL=2.75 m

Gartenwasseranschluss
für 1x Unterflurhydrant DN20.

Genaue Lage der Anschlüsse
ist vor Ort mit BL und Außen-
anlagenplaner festzulegen.

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 133
Mitte RL=3.1 m

FE10 100

 SW1

FE9 100FE7 100FE6 100FE5 100

FE4 100FE3 100FE2 100 F12 100 F13 100 F14 100
RÖ

RÖ

RÖ

DN 15
20 x 2,8
TS Nr. 99
Mitte RL=0.4 m

 DN 100

DN100

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN100
UK = 20 cm ü OKFFB

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN50/100
UK = 40 cm ü OKFFB

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN100
UK = 20 cm ü OKFFB

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN100
UK = 20 cm ü OKFFB

±0,00 OKFFB EG =31.85 nach DHHN 2016

DN 20

DN 15
20 x 2,8
TS Nr. 79
Mitte RL=1 m

DN 15
20 x 2,8
TS Nr. 38
Mitte RL=1 m

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 13
Mitte RL=0.7 m

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 12
Mitte RL=0.7 m

DN 15
20 x 2,8
TS Nr. 60
Mitte RL=0.5 m

DN 20
25 x 2,7
TS Nr. 115
Mitte RL=0.9 m

DN 12

DN 12
16 x 2,2
TS Nr. 51
Mitte RL=3.02 m

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN100
UK = 20cm ü OKFFB

Revi-Klappe 40x60
TW-Absperrarmatur

Revi-Klappe 30x30
TW-Absperrarmatur

Revi-Klappe 35x60
TW-Absperrarmatur

DN 100DN 70  DN 125

DN 100

SW2

DN 70

DN 100

DN 15

DN 15
20 x 2,8
TS Nr. 327
Mitte RL=3.1 m

DN 15

DN 15 DN 32

DN 32
Garten
TS Nr. 328
Mitte RL=3.1 m

 SW3

Einfügepunkt Achse M1

Kabeltrasse 300mm

2600lm 2600lm

2600lm 2600lm

2600lm 2600lm

J

J

M

Sprechstelle
ELA/SAA

AM
OK

M

Anschlusspanel
ELA/SAA

AMOK

RWA

M

Anschlusspanel
ELA/SAA

AMOK

RWA

WSP-Parallelanzeige
BMA-Blitzleuchte

Parallelanzeige Beh. WCs OG
Parallelanzeige Beh.-WCs EG

J

WSP-Parallelanzeige
BMA-Blitzleuchte

Parallelanzeige Beh. WCs OG
Parallelanzeige Beh.-WCs EG

AMOK

RWA

AM
OK

R
W

A

BMA-Blitzleuchte BMA-Blitzleuchte

AM
OK

R
W

A

J

J

J

J J

M

Sprechstelle
ELA/SAA

AM
OK

J

3P
+P

E

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

H = 1,20m

H = 1,20m

H = 1,20m

Bedientaster Bel.
Basketballkorb 1
Trennvorhang

Basketballkorb 2
Lüftung RWA

Basketballkorb 1
Trennvorhang

Basketballkorb 2
Lüftung RWA

Bedientaster Bel.

Bedientaster Bel.

H = 6,00m

H = 2,30m

CEE-Steckdose
Außengeräte

H = 2,30m

RST/FST RST/FST

H = 2,30mH = 2,30m

H = 3,00mH = 3,00m

CAT-
Verbindung
für
Aufbuchleser

RTR

R
TR

RTR RTR

R
TR

R
TR

R
TR

RTR

R
TR

R
TR

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

OK DB = UK RDOK DB = UK RD

OK DB = UK RD

OK DB = 3,64m

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

OK DB = UK RDOK DB = UK RDOK DB = UK RDOK DB = UK RD

ELT-BR-Kanal, OK 90cm

für Handy-
ladestationen

für Sat-Telefon
+ Laptops

6 Steckdosen
6x1500W

für Micro-
wellen
4x800W

für Koch-
platten
4x500W

  C
L M-2-1

Comlock 1

MA-MBus
1-1/24

MGM

MA-MBus
1-1/1/2

MGM

MA-MBus
1-1/25/26

MGM

MA-MBus
1-1/25/26

MGM

MA-MBus
1-1/25/26

MA-MBus
1-1/25

MA-MBus
1-1/26

MA-MBus
1-1/27

MA-MBus
1-1/28

MA-MBus
1-1/23

MA-MBus
1-1/3

MA-MBus
1-1/4

17/3

15/4

3/3

6/4

5/3

10/310/4

8/3

9/3

7/3

6/3

11/3

12/3

12/415/3

14/4

13/4 13/3

14/3

16/3 9/4 4/3

18/3

16/4

7/4

8/4

11/4

6/5

5/6

1/62/63/54/65/5

4/5 3/6

R
W

A

J

020/5

021/1

020/4

020/3

020/1022/1

023/1

023/2

025/1

024/1

026/1

J
020/6

J
020/2

023/3

023/4

023/5

025/2

024/2

025/3

024/3

025/4

024/4

025/5
024/5

J
027/3

027/1 027/2

026/2

026/3

029/1

028/1

028/4

Frisch-
wasser-
station

F 33

DLE
6,5kW

F 33

DLE
6,5kW

F 33

RTRRTRRTR

R
TR

230V

HKV0.1

6M

6M

EG 3/F28

Volumenstromregler
in DeckeVolumenstromregler

in Decke
Volumenstromregler
in Decke

N4

2,13
5

88
5

I
I

J
J

K
K

M
M

1
3

5
12

13
14

L
L

4

2,51
4,63

5

2,13
5

1,26

2,50
2,64

2,135

1,01

2,135

1,01

2,07
1,755

2,07
1,755

24 5,475 175 745 1,485 615 175 1,79 4,635 54 4,635 24
175

375 4,005 38
175

145 4,635 56 4,635

24 1,405 1,01 3,085 1,50 6,535 1,01 4,46 175 1,325 84 2,955 1,05 1,125 175 2,13 1,01 8,885

2,135 2,135 2,135

79
40

5

1,26
21

5
7

5

1,01
1,99

5
1,01

17
5

2,33
5

25
28

5

1,26

21
5

15
1,01

37
5

1,01
17

5

2,55

12
13

12
13

Hockey/Handballfeld 20x40m
(HINWEIS: Richtlinien

B min. 18m bis max. 22m
L min. 36m bis max. 44m)

1.50X
1.50m

±0,00 OKFFB EG =
31.85 nach DHHN 2016

1.50X
1.50m

R
ollstuhlw

echselplatz
B

ei B
edarf Lagerung R

ollstuhl in R
aum

 1.10

1.80X
1.50m

R
ollstuhl Lagerung bei B

edarf

Sauberlaufzone
1,50m tief

über gesamte Breite

1.50X
1.50m

1.
50

X
1.

50
m

Poller mit Befestigung
für Türflügel

Poller mit Befestigung
für Türflügel

Sauberlaufzone
1,50m tief

über gesamte Breite

R
eviöffnung

30x30cm
U

K
=20cm

 ü O
K

FFB

R
eviöffnung

30x30cm
U

K
=40cm

 ü O
K

FFB

R
eviöffnung

30x30cm
U

K
=20cm

 ü O
K

FFB

R
eviöffnung

30x30cm
U

K
=20cm

 ü O
K

FFB

R
eviöffnung

30x30cm
U

K
=20cm

 ü O
K

FFB

Hockeyfeld 1
19183 W

0.15
20 °C

Geräteraum
1022 W

0.20
20 °C

Geräteraum
2188 W

0.18
20 °C

Außengeräteraum
1019 W

0.16
15 °C

Regieraum
814 W

0.19
20 °C

Kleingeräteraum
115 W

0.17
15 °C

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 HK

 0.16  Außengeräteraum 1

 0.17  Kleingeräteraum 1

 0.18  Geräteraum 2

 0.18  Geräteraum 1

 0.19  Regieraum 1

 0.20  Geräteraum 3

 0.20  Geräteraum 2

 0.20  Geräteraum 1

 0.21  Technik 1

 0.18  Geräteraum 3

mbar

 240

 38

 53

 117

 99

 26

 19

 14

 41

 182

kg/h

 75.8

 32

 47.7

 64

 57.4

 29.3

 26

 23.7

 33.4

 75.4

EN VE

  1

 <  0.25

 <  0.25

  0.25

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

  0.4

Heizung _Verteilung
Nr. Bezeichnung_Systemtemp.
1 (Trinkwassererwärmung
2 Lüftung
3 Lüftung
4 Fußbodenheizung
5 Deckenstrahlplatten

DN 40
50 x 4,5
TS Nr. 90
Mitte RL=2.8 m
Dämmung=82 mm
1846.83 kg/h

DN 40
DN 32
40 x 4
TS Nr. 24
Mitte RL=2.8 m
Dämmung=60 mm
1846.83 kg/h

DN 32

       2
AZ 27.5 cm
A = 20.2 m²
l-HK = 75.3 m

       3
AZ 27.5 cm
A = 20.2 m²
l-HK = 84.8 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 24.9 m²
l-HK = 156.7 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 22.6 m²
l-HK = 102.9 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 13.5 m²
l-HK = 108.5 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 18.8 m²
l-HK = 101 m

       2
AZ 27.5 cm
A = 18.8 m²
l-HK = 75.3 m

       3
AZ 27.5 cm
A = 18.8 m²
l-HK = 119 m

Hockeyfeld 1
19183 W

0.15
20 °C

Flur/Eingang
825 W

0.07
15 °C

Flur
1209 W

0.12
20 °C

Flur 2
330 W

0.04
20 °C

Lehrer/Erste Hilfe
563 W

0.10
20 °C

Umkleide 2
741 W

0.06
22 °C

Sanitäranlagen
377 W

0.06.1
24 °C

WC-R
193 W

0.09
22 °C

WC
60 W

0.08
20 °C

HKV 0.1

 Nr.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 HK

 0.14.1  Sanitäranlagen 1

 0.14  Umkleide 4 1

 0.12  Flur 2

 0.12  Flur 1

 0.07  Flur/Eingang 1

 0.09  WC-R 1

 0.10  Lehrer/Erste Hilfe 1

 0.14  Umkleide 4 2

 0.13.2  WC 1

 0.10.1  Dusche/Bad 1

 0.08  WC 1

 0.13  Umkleide 3 1

 0.13.1  Sanitäranlagen 1

mbar

 49

 230

 65

 29

 43

 10

 19

 157

 4

 1

 1

 75

 22

kg/h

 44.5

 97.8

 49.6

 36.7

 33.9

 26.1

 32.5

 98.2

 14.5

 11.2

 8.5

 59

 32.3

EN VE

 <  0.25

  1

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

  0.4

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

 <  0.25

Dusche/Bad
107 W

0.10.1
24 °C

Umkleide 3
743 W

0.13
22 °C

Umkleide 4
936 W

0.14
22 °C

WC
54 W

0.13.2
20 °C

WC
-4 W

0.14.2
20 °CSanitäranlagen

377 W
0.14.1
24 °C

Sanitäranlagen
361 W

0.13.1
24 °C

DN 25

DN 25
32 x 3
TS Nr. 41
Mitte RL=2.9 m
544.79 kg/h

DN 25

DN 25
32 x 3
TS Nr. 94
Mitte RL=2.9 m
544.79 kg/h

DN 40
DN 40

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN100
UK = 20 cm ü OKFFB

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN50/100
UK = 40 cm ü OKFFB

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN100
UK = 20 cm ü OKFFB

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN100
UK = 20 cm ü OKFFB

       1
AZ 27.5 cm
A = 16.6 m²
l-HK = 64.2 m

       2
AZ 27.5 cm
A = 16.5 m²
l-HK = 86.7 m        2

AZ 27.5 cm
A = 15.6 m²
l-HK = 76.5 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 14.6 m²
l-HK = 52.3 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 18.6 m²
l-HK = 92.5 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 12.4 m²
l-HK = 63.6 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 5.2 m²
l-HK = 39.6 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 2.8 m²
l-HK = 24.4 m

       1
AZ 22 cm
A = 2.6 m²
l-HK = 16.5 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 18.6 m²
l-HK = 73.2 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 14.8 m²
l-HK = 95.1 m

       2
RZ 16.5 cm
A = 3.7 m²
l-HK = 63.2 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 3.5 m²
l-HK = 41.6 m

       1
AZ 27.5 cm
A = 12.3 m²
l-HK = 60.4 m

Revi-Klappe30x30
Wand
Reinigungsöffnung
SW DN100
UK = 20cm ü OKFFB

Revi-Klappe 40x60
TW-Absperrarmatur

Revi-Klappe 30x30
TW-Absperrarmatur

Revi-Klappe 35x60
TW-Absperrarmatur

       1
AZ 27.5 cm
A = 12.4 m²
l-HK = 78.6 m

       1
AZ 33 cm
A = 37.9 m²
l-HK = 110.8 m

Einfügepunkt Achse M1

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

WD ELT
BxH 400x200mm

OK DB = UK RDOK DB = UK RD

OK DB = UK RDOK DB = UK RDOK DB = UK RDOK DB = UK RD

OK DB = UK RD

OK DB = 3,64m

0.18
Geräteraum 1
NGF: 56,35 m2

RD: i.M. 3,32 m

0.20
Geräteraum 2
NGF: 60,72 m2

RD: i.M. 3,32 m

0.10.1
Dusche/WC
NGF: 3,27 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.09
WC-R
NGF: 5,18 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.07
Flur / Eingang
NGF: 36,12 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.16
Außengeräteraum
NGF: 24,87 m2

RD: i.M. 3,32 m

0.17
Kleingeräteraum
NGF: 13,49 m2

RD: i.M. 3,32 m

0.08
WC
NGF: 2,81 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.19
Regieraum
NGF: 22,60 m2

RD: i.M. 3,32 m

0.06
Umkleide 2
NGF: 18,60 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.06.1
Waschraum
NGF: 14,40 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.14
Umkleide 4
NGF: 18,56 m2

RD: i.M. 3,28 m

F 0.12
Flur
NGF: 33,04 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.14.1
Waschraum
NGF: 14,37 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.13.1
Waschraum
NGF: 14,34 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.14.2
WC
NGF: 2,79 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.13.2
WC
NGF: 3,08 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.13
Umkleide 3
NGF: 18,61 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.10
Lehrer /Schiedsrichter/Erste Hilfe
NGF: 14,59 m2

RD: i.M. 3,28 m

0.11
Technik
NGF: 1,66 m2

RD i.M. 3,28 m

10 m0 5

Stb WDVS Schichtstoffplatte

Stahlbeton

Kalksandstein
Gipskarton

MW KS WDVS Schichtstoffplatte

Außenwände

Innenwände

10.06.2025

21-15-014
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Planstand:
IFE 06.10.25

A 29.10.25 ELT und HLS aktualisierte Pläne eingefügt
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