
1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.671
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.672

Kühlschrank
2.41.050

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.17.011
Sprossenwand
- E: PA
- H: UK-W

1.17.011
Sprossenwand
- E: PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Gyn-Untersuchungsstuhl
2.27.001

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Gyn-Untersuchungsstuhl
2.27.001

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.673
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

Reanimationseinheit
2.28.110

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Reanimationseinheit
2.28.110

Reanimationseinheit
2.28.110

Reanimationseinheit
2.28.110

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.122
OP-Leuchte
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.666

Materialschrankanlage
1.06.667

1.06.668
Materialschrankanlage
- E: PA

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Gyn-Untersuchungsstuhl
2.27.001

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.110
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Gyn-Untersuchungsstuhl
2.27.001

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.147
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.38.200
Folienabroller
- H: UK-W

1.38.903
Bettenhebegerät
- E: STD WS, LR
- K: WA
- H: Gew., FBL

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.614
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.613
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.03.311
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602 1.03.194

DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.224
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.04.224
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.224
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.224
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Kühlschrank
2.41.050

1.06.123
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.03.104
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

1.06.616
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.610
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.610
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.524
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

Kühlschrank
2.41.050

1.03.104
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

1.06.130
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.38.200
Folienabroller
- H: UK-W

1.38.903
Bettenhebegerät
- E: STD WS, LR
- K: WA
- H: Gew., FBL

1.06.811
Reinigungstischanlage
- S: K, W, A
- E: PA

1.15.803
Gasflaschenschrank
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL, Sonst.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.15.803
Gasflaschenschrank
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL, Sonst.

1.06.611
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.15.803
Gasflaschenschrank
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL, Sonst.

1.06.609
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

Inkubator
2.28.032

1.06.819
Reinigungstischanlage
- S: K, W, A
- E: PA

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.311
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.311
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.311
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.311
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.312
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.225
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.813
Reinigungstischanlage
- S: K, W, A
- E: PA

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.06.606
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

Materialschrankanlage
1.06.681

Materialschrankanlage
1.06.675

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.687

Materialschrankanlage
1.06.674

1.06.131
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.06.131
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

Materialschrankanlage
1.06.647

Lagerschrank
1.06.649

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.50.700
BSVL Zentralkomponentenschrank
- E: LR, PA, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew.

1.50.700
BSVL Zentralkomponentenschrank
- E: LR, PA, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew.

1.06.650
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

Materialschrankanlage
1.06.653

Materialschrankanlage
1.06.654

Materialschrankanlage
1.06.655

Materialschrankanlage
1.06.652

Lagerschrank
1.06.657

Materialschrankanlage
1.06.662

1.50.700
BSVL Zentralkomponentenschrank
- E: LR, PA, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew.

1.50.700
BSVL Zentralkomponentenschrank
- E: LR, PA, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew.

1.06.664
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.658
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.50.700
BSVL Zentralkomponentenschrank
- E: LR, PA, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew.

1.50.700
BSVL Zentralkomponentenschrank
- E: LR, PA, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew.

Arbeitst ischanlage
1.06.158

Materialschrankanlage
1.06.656

1.06.658
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.635
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.634
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.636
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.636
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.638
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.637
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

Kühlschrank
2.41.050Materialschrankanlage

1.06.631

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew. 1.50.801

BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.109
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.665
Lagerschrank
- E: PA

1.06.661
Lagerschrank
- E: PA

Lagerschrank
1.06.649

Lagerschrank
1.06.649Lagerschrank

1.06.649

1.04.123
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.04.123
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.04.123
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.04.123
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.127
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: PA

Lagerungsschrank
1.06.620

Materialschrankanlage
1.06.625

1.04.123
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.638
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.638
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.638
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.638
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.638
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.638
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.638
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Stand-Regalanlage
1.06.754

Stand-Regalanlage
1.06.754

Stand-Regalanlage
1.06.754

Stand-Regalanlage
1.06.754

Stand-Regalanlage
1.06.754

Blutentnahmestuhl
3.34.001

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

1.10.218.1
Sytemtechnikschränke
- E: LR, LAN, DS, NOT, Sonst.
- K: WA
- H: FBL, BG, Sonst.

1.03.188
DVE-Kardio
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: PA, LAN, WS
- H: DL

1.10.216.1
Angiographieanlage
- E: STD WS, LR, PA, WS, LD
- K: WA
- H: Gew., DL, ESA, Sonst.

Patiententisch
1.10.216.1

Großbildschirm
1.10.216.1

Leuchte-Strahlenschutz
1.10.216.1

1.03.188
DVE-Kardio
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: PA, LAN, WS
- H: DL

1.10.216.2
Angiographieanlage
- E: STD WS, LR, PA, WS, LD
- K: WA
- H: Gew., DL, ESA, Sonst.

Großbildschirm
1.10.216.2

Patiententisch
1.10.216.2

Leuchte-Strahlenschutz
1.10.216.2

1.10.218.2
Sytemtechnikschränke
- E: LR, LAN, DS, NOT, Sonst.
- K: WA
- H: FBL, BG, Sonst.

1.10.214
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, PA, LAN, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

1.06.134
Tisch-Schalten
- E: PA

1.06.800
Reinigungstischanlage
- S: K, W, A
- E: PA

1.06.149
Tisch-Schalten
- E: PA

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.10.220
Patiententisch/OP-Tisch
- E: WS, LR, PA, Sonst.
- K: WA
- H: ESA, FBL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical Panel PC
2.86.042 1.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

Medical Panel PC
2.86.042

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical Panel PC
2.86.042

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

1.04.223.1
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

Inkubator
2.28.032

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.105.1
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.374
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

1.04.123
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.111
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.120
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.655

1.06.116
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.117
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

OP-Tischplatte
1.01.103

OP-Transporter
1.01.205

OP-Tischplatte
1.01.103

OP-Transporter
1.01.205

OP-Tischplatte
1.01.103

OP-Transporter
1.01.205

1.06.660
Schrankanlage
- E: STD WS, PA, GA
- K: WA

1.06.820
Reinigungstischanlage
- S: K, W, A
- E: PA

1.06.659
Schrankanlage
- E: PA

Kühlschrank
2.41.050

1.10.221
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN, PA, NOT, EAT, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.06.120
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

Lagerschrank
1.06.643

Lagerschrank
1.06.644

Materialschrankanlage
1.06.646

Materialschrankanlage
1.06.646

Materialschrankanlage
1.06.645

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.7501.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

1.06.102
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Patientenbett
2.38.610

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Patientenbett
2.38.610

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Patientenbett
2.38.610

Hämo-Dialysegerät
2.34.205

Beistelltisch
3.38.204

Patientenbett
2.38.610

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.206

Patientenbett
2.38.610

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.206

Patientenbett
2.38.610

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.206

Patientenbett
2.38.610

Beistelltisch
3.38.204

Hämo-Dialysegerät
2.34.206

Patientenbett
2.38.610

Materialschrankanlage
1.06.678

1.06.677
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

Materialschrankanlage
1.06.676

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Intensivpflegebett
2.38.602

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.03.194
DVE-ICU
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

Arbeitst isch
1.06.148

Arbeitst isch
1.06.148

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

Entbindungsbett
2.27.820

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

Entbindungsbett
2.27.820

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

1.17.011
Sprossenwand
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patientenbett
2.38.610

Entbindungsbett
2.27.820

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

Bettnachttisch
3.38.639

1.17.011
Sprossenwand
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

1.17.011
Sprossenwand
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patientenbett
2.38.610

Entbindungsbett
2.27.820

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

Bettnachttisch
3.38.639

1.17.011
Sprossenwand
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patientenbett
2.38.610

Entbindungsbett
2.27.820

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patientenbett
2.38.610

Entbindungsbett
2.27.820

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

Bettnachttisch
3.38.639

1.17.011
Sprossenwand
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patientenbett
2.38.610

Entbindungsbett
2.27.820

1.27.100
Halteseil
- H: UK-D

Bettnachttisch
3.38.639

Materialschrankanlage
1.06.679

1.03.370
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.635
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WReanimationseinheit

2.28.110

CTG-Gerät
2.27.023

CTG-Gerät
2.27.023

CTG-Gerät
2.27.022

CTG-Gerät
2.27.022

CTG-Gerät
2.27.022

CTG-Gerät
2.27.022

CTG-Gerät
2.27.022

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.80.107
PC-Wandhalterung
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.80.107
PC-Wandhalterung
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.80.107
PC-Wandhalterung
- H: UK-W

Blutentnahmestuhl
3.34.001

Untersuchungsliege
3.07.005

CTG-Gerät
2.27.022

Untersuchungsliege
3.07.005

CTG-Gerät
2.27.022

Untersuchungsliege
3.07.005

Ultraschallgerät
2.22.040

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

CTG-Gerät
2.27.021

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.670
Materialschrankanlage
- E: STD WS, PA
- K: WA

Materialschrankanlage
1.06.680

1.22.042
Bildbetrachtungsmonitor
- E: STD WS, LR
- K: WA
- H: DL

1.22.042
Bildbetrachtungsmonitor
- E: STD WS, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.652
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.156
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.06.155
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.06.152
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.152
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.06.155
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.06.150
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.06.150
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.150
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Inkubator
2.28.032

1.06.157
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Sicherheitswerkbank
2.15.216

1.03.641
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.328
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.641
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.328
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.332
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.639
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.639
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.332
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.621
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.621
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.621
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.639
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.332
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.630
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.330
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

1.03.330
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.630
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.630
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

1.03.630
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

1.03.333
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.332
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.639
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.621
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.640
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.333
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.619

Notfallwagen
2.19.031

1.01.004
OP-Tisch-System-mobil
- E: WS
- K: WA
- H: FLB, Sonst.

1.02.160
OP-Leuchte
- E: LR, PA, WS
- K: WA
- H: DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.02.401
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.03.114
DVE-OP-CH
- S: O2, Air, Vac, AGFS, CO2
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

1.50.550
BSVL, Monitor 55"
- E: WS, PA, LAN
- K: WA
- H: Gew.

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

1.50.551
BSVL, Medienverteilerkasten
- E: STD WS, LR, PA, LAN, WS, LEE
- K: WA

1.50.801
BSVL, Deckenlautsprecher
- E: LR
- H: Gew., Sonst.

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.06.114
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.06.112
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.06.115
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.06.113
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.06.118
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.03.602
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.001
Narkosebeatmungsgerät Wand
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W, Gew.

1.06.119
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.119
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

Apothekerschrank
3.06.760

1.03.518
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.639
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.108
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

1.10.201
UK für Röntgenschutzsystem
- E: PA
- H: DL, RMD

Notfallwagen
2.19.031

1.06.108
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

1.10.202
Röntenschutzsystem, Decke
- E: PA
- H: DL, RMD

Notfallwagen
2.19.031

Leuchte-Strahlenschutz
1.10.213

1.03.189
DVE-Kardio EPU
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.188
DVE-Kardio
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: PA, LAN, WS
- H: DL

1.10.201
UK für Röntgenschutzsystem
- E: PA
- H: DL, RMD

Patiententisch
1.10.213

Großbildschirm
1.10.213

1.10.213
Angiographieanlage
- E: STD WS, LR, PA, WS, LD
- K: WA, RT, RLF
- H: Gew., DL, ESA, Sonst.

1.06.108
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

Notfallwagen
2.19.031

Untersuchungsliege
3.07.005

Ultraschallgerät
2.22.040

1.03.660
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Ausstreichautomat
2.15.103

Kühlschrank
2.41.133

Inkubator
2.06.520

Inkubator
2.06.520

1.15.068
Labortisch
- E: Sonst.

Sicherheitswerkbank
2.15.219

Brutschrank
2.15.456

1.15.076
Labortisch
- E: Sonst.

1.15.070
Labortisch
- E: Sonst.

Massenspektrometer
2.15.550

1.15.283
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: STD WS, PA, LAN, GA, Sonst.
- K: WA, FL
- H: Gew., FBL

1.15.065
Labortisch
- E: Sonst.

1.15.067
Labortisch
- E: Sonst.

Kühl-/Gefrierkombination
2.41.937

Automat
2.15.026

1.15.064
Labortisch
- E: Sonst.
- H: UK-W

Automat
2.15.026

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

1.15.071
Labortisch
- E: Sonst.

Sicherheitswerkbank
2.15.216

1.15.072
Labortisch
- E: Sonst.

Molekular-Diagnostik-Gerät
2.15.013

Molekular-Diagnostik-Gerät
2.15.013

1.15.090
Labor-Arbeitst ischanlage
- E: Sonst.

1.15.404
Labor-Arbeitst ischanlage
- E: Sonst.
- H: UK-W

Kühlschrank
2.41.150

Kühl-/Gefrierkombination
2.41.937

1.15.092
Labortisch
- E: STD WS, LAN, Sonst.
- H: UK-W, Sonst.

1.09.010.2
RDG 4 NS
- S: W, A, KE, VE
- E: STD DS, PA, LAN
- K: WA, W A_R
- H: ETG, Gew., FBL, Sonst.

1.15.405
Arbeitst ischanlage
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: PA

Kühlschrank
2.41.110

1.15.075
Labortisch
- E: Sonst.

1.15.074
Labortisch
- E: Sonst.
- H: UK-W

1.15.073
Labortisch
- E: Sonst.
- H: UK-W

Kühlschrank
2.41.370

Kühlschrank
2.41.370

1.15.063
Labortisch
- E: Sonst.

Kühlschrank
2.41.150

Kühlschrank
2.41.370

Vollautomat
2.15.093

Blutplasmafroster
2.41.670

Kühlschrank
2.41.150

Autoimmun Analyzer
2.15.021

Stellfläche
Europalette

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.755

Stand-Regalanlage
1.06.756

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Kühlschrank
2.41.114

Kühlschrank
2.14.030

Kühlschrank
2.14.030

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Therapieliege
2.17.001

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Therapieliege
2.17.001

1.04.223
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

1.06.618
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Wärmeschrank
2.06.028

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.136
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.135
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.657
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Kühlschrank
2.41.050

1.03.645
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.645
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.7501.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Kühlschrank
2.14.031

Materialschrankanlage
1.06.602

1.27.022
CTG-Gerät
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W

1.27.022
CTG-Gerät
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.82.209
Wand-PC
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W Medical-PC

2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W Medical-PC

2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.111
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.82.109
PC-Wandeinbau
- E: STD WS, LAN, PA
- K: WA

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.317
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.317
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.317
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.650
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.612
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

1.06.819
Reinigungstischanlage
- S: K, W, A
- E: PA

1.06.153
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.153
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.153
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.153
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.153
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.153
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.153
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.04.123
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Wärmeschrank
2.06.028

1.50.700
BSVL Zentralkomponentenschrank
- E: LR, PA, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew.

1.50.700
BSVL Zentralkomponentenschrank
- E: LR, PA, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew.

1.06.610
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.105
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.10.215
Sytemtechnikschränke
- E: LR, LAN, DS, NOT, Sonst.
- K: WA
- H: FBL, BG, Sonst.

1.03.526
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.03.524
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.03.524
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.629
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

Hinweis TGA:
Gase an diese 
Gerätenormschiene

1.03.530
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.154
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.09.103

RH: 3,40 m

Aufenthalt, Pat.

KC.01.R104.0

F: 74,77 m²
LH: 2,95 m

3.02.22

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R098.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

3.02.23

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R097.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

3.02.25

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R099.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

3.02.26

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R101.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

3.01.02.02

RH: 7,99 m

Cafeteria, Sitzplätze

KC.00.R155.0

F: 244,81 m²
LH: 7,45 m

3.02.11

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R100.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

9.02.112

RH: 3,40 m

Flur

KC.01.V015.0

F: 210,57 m²
LH: 2,95 m

3.02.17

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R095.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

3.02.20

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R094.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

3.02.16

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R096.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

3.02.14

RH: 3,44 m

DR, Sozialberatung

KC.01.R102.0

F: 12,14 m²
LH: 2,75 m

3.01.01.05

RH: 3,44 m

Multifunktionsraum f. externe Einr.

KC.01.R103.0

F: 49,19 m²
LH: 2,95 m

9.02.234

RH: 7,99 m

Flur

KC.00.V009.0

F: 243,62 m²
LH: 7,45 m

1.07.04.12

RH: 4,18 m

DR, Leitende MTA

KD.01.R017.0

F: 12,60 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.13

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KD.01.R026.0

F: 15,83 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.17_a

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KD.01.R019.0

F: 45,12 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.02_a

RH: 4,18 m

Unters., LHKM

KD.01.R014.1

F: 61,22 m²
LH: 2,9 m

1.07.04.04_b

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.01.R013.1

F: 13,31 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.05_a

RH: 4,18 m

Unters., LHKM

KD.01.R016.0

F: 61,45 m²
LH: 2,9 m

1.07.04.09_b

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R013.2

F: 5,90 m²
LH: 2,95 m

1.09.01

RH: 3,93 m

Stützp., Aufwachraum

KD.01.R085.3

F: 51,58 m²
LH: 2,95 m

1.09.10

RH: 4,18 m

Schleusenplatz, Pat.

KD.01.R084.0

F: 23,63 m²
LH: 2,5 m

1.09.11

RH: 4,18 m

Schleusenplatz, Pat.

KD.01.R083.0

F: 23,40 m²
LH: 2,5 m

1.09.12

RH: 4,18 m

Schleusenplatz, Pat.

KD.01.R082.0

F: 23,63 m²
LH: 2,5 m

1.09.15

RH: 4,18 m

Stellpl., Betten

KD.01.R080.0

F: 65,88 m²
LH: 3 m

1.09.17

RH: 4,18 m

OP, asept. (1a)

KE.01.R040.0

F: 46,08 m²
LH: 3 m

1.09.18

RH: 4,18 m

OP, asept.

KE.01.R036.0

F: 46,08 m²
LH: 3 m

1.09.19

RH: 4,18 m

OP, asept.

KE.01.R016.0

F: 46,08 m²
LH: 3 m

1.09.02

RH: 4,18 m

Aufwachraumzone

KD.01.R086.0

F: 121,74 m²
LH: 2,95 m

1.09.20

RH: 4,18 m

OP, asept.

KE.01.R013.0

F: 44,88 m²
LH: 3 m

1.09.21

RH: 4,18 m

OP, asept.

KD.01.R057.0

F: 45,36 m²
LH: 3 m

1.09.22

RH: 4,18 m

OP, asept.

KD.01.R053.0

F: 46,08 m²
LH: 3 m

1.09.23

RH: 4,18 m

OP, asept.

KD.01.R032.0

F: 46,08 m²
LH: 3 m

1.09.24

RH: 4,18 m

OP, asept.

KE.01.R033.0

F: 48,96 m²
LH: 3 m

1.09.25

RH: 4,18 m

OP, asept. (1a)

KE.01.R043.0

F: 45,82 m²
LH: 3 m

1.09.26

RH: 4,18 m

OP, asept.

KD.01.R050.0

F: 48,96 m²
LH: 3 m

1.09.27_a

RH: 4,18 m

OP, Hybrid

KD.01.R037.0

F: 73,80 m²
LH: 3 m

1.09.03

RH: 3,93 m

Schleusenplatz, Pat.

KD.01.R085.1

F: 23,63 m²
LH: 2,95 m

1.09.30

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KE.01.R039.0

F: 14,82 m²
LH: 3 m

1.09.31

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KE.01.R037.0

F: 16,40 m²
LH: 3 m

1.09.32

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KE.01.R032.0

F: 16,40 m²
LH: 3 m

1.09.33

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KE.01.R017.0

F: 14,82 m²
LH: 3 m

1.09.34

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KE.01.R012.0

F: 16,40 m²
LH: 3 m

1.09.35

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KE.01.R044.0

F: 16,40 m²
LH: 3 m

1.09.36

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KD.01.R056.0

F: 16,20 m²
LH: 3 m

1.09.37

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KD.01.R054.0

F: 16,40 m²
LH: 3 m

1.09.38

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KD.01.R049.0

F: 16,40 m²
LH: 3 m

1.09.39

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KD.01.R033.0

F: 14,82 m²
LH: 3 m

1.09.04

RH: 4,18 m

Einzelplatz, Aufwachraum

KD.01.R075.0

F: 14,16 m²
LH: 2,95 m

1.09.40

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KD.01.R036.0

F: 16,20 m²
LH: 3 m

1.09.44

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R058.0

F: 2,45 m²
LH: 2,95 m

1.09.45_a

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R051.0

F: 2,03 m²
LH: 2,95 m

1.09.46

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R038.0

F: 3,77 m²
LH: 2,95 m

1.09.47

RH: 4,18 m

DR, Funktionsdienst

KD.01.R062.0

F: 18,83 m²
LH: 2,95 m

1.09.48

RH: 4,18 m

DR, Funktionsdienst

KD.01.R027.0

F: 12,30 m²
LH: 2,95 m

1.09.49

RH: 4,18 m

OP Manager

KE.01.R011.0

F: 19,00 m²
LH: 2,95 m

1.09.05

RH: 4,18 m

Einzelplatz, Aufwachraum

KD.01.R076.0

F: 14,11 m²
LH: 2,95 m

1.09.52

RH: 4,18 m

Diktatplatz

KD.01.R028.0

F: 10,31 m²
LH: 2,95 m

1.09.59

RH: 4,18 m

Diktatplatz

KD.01.R061.0

F: 15,34 m²
LH: 2,5 m

1.09.06

RH: 4,18 m

AR, unrein

KD.01.R085.5

F: 7,32 m²
LH: 3 m

1.09.69_a

RH: 4,18 m

Lager, OP-Lafetten

KD.01.R060.0

F: 48,70 m²
LH: 2,5 m

1.09.07

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KD.01.R082.1

F: 15,89 m²
LH: 2,95 m

1.09.73_a

RH: 4,18 m

Lager, Anä.

KE.01.R025.0

F: 11,69 m²
LH: 2,5 m

1.09.77

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KE.01.R028.0

F: 16,61 m²
LH: 2,5 m

1.09.79

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KE.01.R038.0

F: 34,16 m²
LH: 2,5 m

1.09.80

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KE.01.R018.0

F: 17,54 m²
LH: 2,5 m

1.09.81

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KE.01.R018.1

F: 16,62 m²
LH: 2,5 m

1.09.82

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KD.01.R055.1

F: 16,62 m²
LH: 2,5 m

1.09.83

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KD.01.R055.0

F: 17,54 m²
LH: 2,5 m

1.09.84

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KD.01.R034.0

F: 34,31 m²
LH: 3 m

1.09.85_a

RH: 4,18 m

Lager, Sterilgut

KE.01.R030.0

F: 19,69 m²
LH: 2,95 m

1.09.86

RH: 4,18 m

Lager, Hybrid OP

KD.01.R039.0

F: 19,35 m²
LH: 2,5 m

1.09.09

RH: 3,93 m

Schleusenplatz, Pat.

KD.01.R085.0

F: 23,16 m²
LH: 2,5 m

1.09.90

RH: 4,18 m

Putz.

KE.01.R027.0

F: 15,84 m²
LH: 2,5 m

1.09.91

RH: 4,18 m

Putz.

KD.01.R043.0

F: 9,35 m²
LH: 2,5 m

1.09.100_a

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KE.01.R026.0

F: 4,72 m²
LH: 2,5 m

1.09.101

RH: 4,18 m

Lager, Sterilgut

KD.01.R047.0

F: 15,08 m²
LH: 2,95 m

1.09.102

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KD.01.R001.0

F: 27,12 m²
LH: 3 m

1.09.104

RH: 4,18 m

Liegeraum, Amb. OP

KD.01.R066.1

F: 38,23 m²
LH: 2,95 m

1.09.105

RH: 4,18 m

Liegeraum, Amb. OP

KD.01.R066.0

F: 40,23 m²
LH: 2,95 m

1.09.106

RH: 4,18 m

Liegeraum, Amb. OP

KD.01.R068.0

F: 26,70 m²
LH: 2,95 m

1.09.114

RH: 4,18 m

AR, unrein

KD.01.R063.0

F: 12,10 m²
LH: 2,5 m

1.09.115_a

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KD.01.R025.0

F: 12,87 m²
LH: 2,5 m

1.09.116

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KD.01.R064.0

F: 7,13 m²
LH: 2,95 m

1.09.93

RH: 4,18 m

OP, asept.

KD.01.R030.0

F: 45,82 m²
LH: 3 m

1.09.94

RH: 4,18 m

OP (Ausbaureserve)

KE.01.R019.0

F: 153,78 m²
LH: 4,12 m

1.09.95

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KD.01.R029.0

F: 17,07 m²
LH: 3 m

1.09.96_a

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R030.1

F: 1,98 m²
LH: 2,95 m

1.09.99

RH: 4,18 m

Lager, Anä.

KD.01.R044.0

F: 8,10 m²
LH: 2,5 m

1.06.01

RH: 4,18 m

Probenannahme

KF.01.R025.0

F: 40,96 m²
LH: 2,95 m

1.06.10

RH: 4,18 m

Labor, PCR / Immunfluoreszenz

KF.01.R020.0

F: 36,28 m²
LH: 2,95 m

1.06.11

RH: 4,18 m

Labor, Mikroskopie

KF.01.R021.0

F: 27,59 m²
LH: 2,95 m

1.06.12

RH: 4,18 m

Blutbank

KF.01.R001.0

F: 48,35 m²
LH: 2,5 m

1.06.13

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt

KF.01.R012.0

F: 24,34 m²
LH: 2,95 m

1.06.14

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst

KF.01.R011.0

F: 16,23 m²
LH: 2,95 m

1.06.15

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KF.01.R013.0

F: 16,23 m²
LH: 2,95 m

1.06.16

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KF.01.R014.0

F: 15,97 m²
LH: 2,95 m

1.06.17

RH: 4,18 m

DR, Leitende MTA

KF.01.R010.0

F: 12,56 m²
LH: 2,95 m

1.06.18

RH: 4,18 m

Besprech.

KF.01.R009.0

F: 29,00 m²
LH: 2,95 m

1.06.02

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KF.01.R028.0

F: 20,45 m²
LH: 2,95 m

1.06.21

RH: 4,38 m

Kühlung

KF.01.R004.0

F: 15,77 m²
LH: 4,12 m

1.06.22

RH: 4,18 m

AR, unrein

KF.01.R002.0

F: 11,90 m²
LH: 2,5 m

1.06.23

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KF.01.R021.1

F: 22,95 m²
LH: 2,5 m

1.06.24

RH: 4,18 m

Lager, Kühlraum

KF.01.R017.2

F: 13,85 m²
LH: 4,12 m

1.06.25

RH: 4,18 m

Lager, Verpackungsmat.

KF.01.R003.0

F: 10,85 m²
LH: 2,5 m

1.06.26

RH: 4,18 m

Putz.

KF.01.R006.0

F: 4,05 m²
LH: 2,5 m

1.06.03

RH: 4,18 m

Phlebotomie

KF.01.R031.0

F: 3,00 m²
LH: 2,5 m

1.06.04

RH: 4,18 m

Labor, Automatenzone

KF.01.R023.0

F: 320,09 m²
LH: 2,95 m

1.06.05

RH: 4,18 m

Labor, Hämatologie

KF.01.R023.1

F: 28,56 m²
LH: 2,95 m

1.06.07

RH: 4,18 m

Labor, Mikrobiologie

KF.01.R017.0

F: 105,55 m²
LH: 2,95 m

1.06.08

RH: 4,18 m

Schleuse, Pers.

KF.01.R017.1

F: 7,25 m²
LH: 2,5 m

1.06.09

RH: 4,18 m

Schleuse, Mat.

KF.01.R015.0

F: 0,31 m²
LH: 4,12 m

9.02.187

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V014.1

F: 93,09 m²
LH: 2,95 m

1.06.202

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KF.01.R018.0

F: 2,86 m²
LH: 2,5 m

1.09.78

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KD.01.R041.0

F: 21,33 m²
LH: 2,5 m

1.09.85_b

RH: 4,18 m

Lager, Sterilgut

KD.01.R045.0

F: 8,10 m²
LH: 2,5 m

1.09.73_b

RH: 4,18 m

Lager, Anä.

KD.01.R040.0

F: 11,69 m²
LH: 2,5 m

1.09.85_c

RH: 4,18 m

Lager, Sterilgut

KE.01.R031.0

F: 2,44 m²
LH: 2,5 m

1.09.85_d

RH: 4,18 m

Lager, Sterilgut

KE.01.R029.0

F: 2,44 m²
LH: 2,5 m

1.09.85_e

RH: 4,18 m

Lager, Sterilgut

KD.01.R048.0

F: 2,44 m²
LH: 2,5 m

1.09.85_f

RH: 4,18 m

Lager, Sterilgut

KD.01.R046.0

F: 2,29 m²
LH: 2,5 m

1.09.69_b

RH: 4,18 m

Lager, OP-Lafetten

KD.01.R059.0

F: 22,27 m²
LH: 2,5 m

1.09.100_b

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KD.01.R042.0

F: 6,34 m²
LH: 2,5 m

1.09.45_b

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R052.0

F: 1,98 m²
LH: 2,95 m

1.09.96_b

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R031.0

F: 1,98 m²
LH: 2,95 m

9.02.123

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V011.0

F: 228,32 m²
LH: 2,95 m

9.02.129

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V005.0

F: 244,88 m²
LH: 2,95 m

9.02.125

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V001.0

F: 42,74 m²
LH: 2,95 m

9.02.122

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V010.0

F: 116,44 m²
LH: 2,95 m

9.02.114

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V002.0

F: 21,16 m²
LH: 2,95 m

9.02.116

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V004.0

F: 70,91 m²
LH: 2,95 m

9.02.121

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V009.0

F: 123,67 m²
LH: 2,95 m

9.02.126

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V002.0

F: 199,14 m²
LH: 2,95 m 9.02.120

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V008.0

F: 96,50 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.14

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Gefäßchir.

KB.01.R095.0

F: 14,69 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.15

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Gefäßchir.

KB.01.R094.0

F: 13,84 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.16

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Gefäßchir.

KA.01.R104.0

F: 14,69 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.17

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Gefäßchir.

KA.01.R105.0

F: 13,84 m²
LH: 2,95 m

1.09.13

RH: 4,18 m

Schleusenplatz, Pat.

KE.01.R048.0

F: 16,53 m²
LH: 2,5 m

1.09.28

RH: 3,93 m

OP, sept.

KE.01.R009.0

F: 48,10 m²
LH: 3 m

1.09.29_a

RH: 3,93 m

Einleitung / Schleuse, sept. OP

KE.01.R005.0

F: 14,22 m²
LH: 3 m

1.09.50

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KE.01.R046.0

F: 23,55 m²
LH: 2,95 m

1.09.51

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KE.01.R046.1

F: 23,80 m²
LH: 2,95 m

1.09.65

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KE.01.R002.0

F: 26,31 m²
LH: 3 m

1.09.66

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KE.01.R001.0

F: 45,18 m²
LH: 2,95 m

1.09.67_a

RH: 4,18 m

Umkl., Pers. D

KE.01.R045.0

F: 68,50 m²
LH: 2,95 m

1.09.68_a

RH: 4,18 m

Umkl., Pers. H

KE.01.R047.0

F: 36,89 m²
LH: 2,5 m

1.09.70

RH: 4,18 m

Geräteaufbereit., Anä.

KE.01.R008.0

F: 25,73 m²
LH: 2,5 m

1.09.71

RH: 4,18 m

Wartung, Med.-tech. Gerät

KE.01.R007.0

F: 22,81 m²
LH: 2,5 m

1.09.72

RH: 3,93 m

Lager, Anä.

KE.01.R010.0

F: 18,18 m²
LH: 2,5 m

1.09.74

RH: 3,93 m

Lager, Konsignation

KE.01.R049.0

F: 15,80 m²
LH: 2,5 m

1.09.75

RH: 3,93 m

Lager, Konsignation

KE.01.R049.1

F: 16,05 m²
LH: 2,5 m

1.09.76

RH: 3,93 m

Lager, Konsignation

KE.01.R049.2

F: 18,79 m²
LH: 2,5 m

1.09.87

RH: 4,18 m

Schleuse, Vers.

KE.01.R054.0

F: 39,24 m²
LH: 3 m

1.09.88

RH: 3,93 m

Schleuse, Ents.

KE.01.R051.0

F: 49,77 m²
LH: 3 m

1.09.89

RH: 4,18 m

Abwurf, Schleuse

KE.01.R006.0

F: 6,24 m²
LH: 2,5 m

1.06.19

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KF.01.R007.0

F: 31,00 m²
LH: 2,95 m

1.06.20

RH: 4,18 m

Kittelumkleide

KF.01.R005.0

F: 8,03 m²
LH: 2,5 m

1.06.200

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KF.01.R029.0

F: 3,04 m²
LH: 2,95 m

1.06.201

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KF.01.R019.0

F: 2,86 m²
LH: 2,5 m

1.09.94_g

RH: 4,18 m

OP (Ausbaureserve)

KE.01.R048.1

F: 12,60 m²
LH: 2,5 m

1.09.94_i

RH: 3,93 m

OP (Ausbaureserve)

KE.01.R055.0

F: 41,34 m²
LH: 3 m

1.09.94_h

RH: 3,93 m

Waschen

KE.01.R004.0

F: 7,03 m²
LH: 3 m

1.06.204

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KF.01.R030.0

F: 2,97 m²
LH: 2,5 m

1.09.118

RH: 4,18 m

Technik - OP, Hybrid

KD.01.R035.0

F: 11,54 m²
LH: 4,12 m

1.09.27_b

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.01.R037.1

F: 16,20 m²
LH: 2,5 m

9.02.133

RH: 4,18 m

Flur

KF.01.V003.0

F: 63,16 m²
LH: 2,95 m

9.02.131

RH: 4,18 m

Flur

KF.01.V001.0

F: 42,10 m²
LH: 2,95 m

9.02.132

RH: 4,18 m

Flur

KF.01.V002.0

F: 38,96 m²
LH: 2,95 m

9.02.119

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V007.0

F: 79,40 m²
LH: 2,95 m

1.09.117

RH: 4,18 m

Umbetten

KE.01.R056.0

F: 38,93 m²
LH: 2,5 m

9.02.113

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V001.0

F: 58,30 m²
LH: 2,95 m

9.02.124

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V008.1

F: 57,54 m²
LH: 2,95 m

1.09.67_b

RH: 4,18 m

Schleuse

KE.01.R045.1

F: 7,18 m²
LH: 2,95 m

1.09.67_c

RH: 4,18 m

Schleuse

KE.01.R045.2

F: 5,65 m²
LH: 2,95 m

1.09.67_d

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.01.R045.3

F: 20,58 m²
LH: 2,95 m

1.09.67_e

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.01.R045.4

F: 12,46 m²
LH: 2,95 m

1.09.68_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.01.R047.1

F: 13,04 m²
LH: 2,5 m

1.09.68_c

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.01.R047.2

F: 12,04 m²
LH: 2,5 m

1.09.68_d

RH: 4,18 m

Schleuse

KE.01.R047.3

F: 6,82 m²
LH: 2,5 m

1.09.68_e

RH: 4,18 m

Schleuse

KE.01.R047.4

F: 5,30 m²
LH: 2,5 m

9.02.130

RH: 3,93 m

Flur

KE.01.V006.0

F: 25,53 m²
LH: 2,95 m

9.02.253

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V007.0

F: 26,87 m²
LH: 2,95 m

9.02.254

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V008.0

F: 88,38 m²
LH: 2,95 m

9.02.255

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V013.0

F: 67,53 m²
LH: 2,95 m

9.02.256

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V014.0

F: 56,39 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.05_b

RH: 4,18 m

Technik, LHKM

KD.01.R016.2

F: 17,75 m²
LH: 4,12 m

9.01.1055

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KF.01.T012.0

F: 21,26 m²
LH: 4,44 m

9.01.1053

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KE.01.T013.0

F: 21,11 m²
LH: 4,44 m

9.01.1049

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KD.01.T014.0

F: 21,12 m²
LH: 4,44 m

9.01.1050

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KD.01.T015.0

F: 34,13 m²
LH: 4,5 m

9.01.1056

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KF.01.T016.0

F: 20,96 m²
LH: 4,44 m

9.01.1054

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KE.01.T017.0

F: 20,98 m²
LH: 4,44 m

9.01.1051

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KD.01.T018.0

F: 20,98 m²
LH: 4,5 m

9.01.2086

RH: 4,50 m

Aufzug H1

KD.01.A027.0

F: 14,62 m²
LH: 4,5 m

8.03.9031

RH: 4,50 m

Schacht

KE.01.S001.0

F: 16,98 m²
LH: 4,5 m 8.03.9027

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S005.0

F: 16,65 m²
LH: 4,5 m

9.01.1052

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KD.01.T019.0

F: 33,92 m²
LH: 4,44 m

9.01.2088

RH: 4,18 m

Aufzug Sterilgut

KE.01.A029.0

F: 5,31 m²
LH: 4,12 m

9.01.2087

RH: 4,06 m

Aufzug Sterilgut

KE.01.A028.0

F: 4,81 m²
LH: 3,87 m

8.01.9066

RH: 4,50 m

Schacht

KF.01.S001.0

F: 3,98 m²
LH: 4,18 m

8.01.9068

RH: 4,50 m

Schacht

KF.01.S003.0

F: 3,13 m²
LH: 4,18 m

9.01.2089

RH: 4,18 m

Aufzug Sterilgut

KE.01.A030.0

F: 5,31 m²
LH: 4,12 m

8.01.9060

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S004.0

F: 2,12 m²
LH: 4,5 m

8.01.9063

RH: 4,50 m

Schacht

KE.01.S002.0

F: 2,12 m²
LH: 4,18 m

8.01.9059

RH: 4,56 m

Schacht

KD.01.S003.0

F: 3,24 m²
LH: 4,5 m

8.01.9062

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S010.0

F: 4,05 m²
LH: 4,5 m

8.01.9065

RH: 4,50 m

Schacht

KE.01.S004.0

F: 3,93 m²
LH: 4,18 m

8.03.9026

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S002.0

F: 17,65 m²
LH: 4,5 m

8.01.9067

RH: 4,50 m

Schacht

KF.01.S002.0

F: 5,71 m²
LH: 4,18 m 8.01.9064

RH: 4,50 m

Schacht

KE.01.S003.0

F: 5,64 m²
LH: 4,18 m

8.01.9061

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S009.0

F: 5,50 m²
LH: 4,5 m

8.03.9029

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S007.0

F: 7,28 m²
LH: 4,5 m

8.03.9030

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S008.0

F: 7,28 m²
LH: 4,5 m

8.03.9032

RH: 5,52 m

Schacht

KF.01.S004.0

F: 22,80 m²
LH: 4,18 m

8.03.9028

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S006.0

F: 3,15 m²
LH: 4,5 m

8.01.9058

RH: 4,50 m

Schacht

KD.01.S001.0

F: 3,74 m²
LH: 4,5 m

1.09.94_j

RH: 4,18 m

Umbetten

KE.01.R002.1

F: 31,95 m²
LH: 3 m

1.09.29_b

RH: 3,93 m

Ausfahrt, Entsorgung

KE.01.R006.1

F: 7,58 m²
LH: 2,95 m

9.02.303

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V001.1

F: 20,91 m²
LH: 2,95 m

9.02.334

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V001.2

F: 38,79 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.01_a

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KA.01.R017.1

F: 11,47 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.10

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R015.0

F: 18,43 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.11

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R013.0

F: 17,65 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.12

RH: 4,18 m

Schleuse

KA.01.R014.0

F: 4,08 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.13

RH: 4,18 m

Schleuse

KA.01.R013.1

F: 4,41 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.14

RH: 4,18 m

Beh., Katheter

KA.01.R006.0

F: 20,51 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.15

RH: 4,18 m

Beh., Peritonealdial.

KA.01.R005.0

F: 21,82 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.16

RH: 4,18 m

Beh., Apherese

KA.01.R019.0

F: 29,78 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.17

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.01.R008.0

F: 16,42 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.18

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KA.01.R011.0

F: 20,35 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.19

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KA.01.R010.0

F: 13,94 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.02

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KA.01.R007.0

F: 11,93 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.20

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KA.01.R009.0

F: 16,66 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.21

RH: 4,18 m

AR, rein

KA.01.R017.0

F: 15,11 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.22

RH: 4,18 m

AR, unrein

KA.01.R018.0

F: 8,02 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.24

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KA.01.R027.0

F: 18,27 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.25

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KA.01.R023.0

F: 10,45 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.26

RH: 4,18 m

Geräteaufbereit., rein / unrein

KA.01.R025.0

F: 32,79 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.30

RH: 4,18 m

Dialysewasseraufbereitung

KA.01.R026.0

F: 26,97 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.28

RH: 4,18 m

Ents.

KA.01.R030.0

F: 14,28 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.29

RH: 4,18 m

Putz.

KA.01.R029.0

F: 8,54 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.03

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KA.01.R024.0

F: 16,93 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.04

RH: 4,18 m

Garderobe, Pat.

KA.01.R022.0

F: 12,53 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.05

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R018.1

F: 27,97 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.06

RH: 4,18 m

Schleuse

KA.01.R018.2

F: 8,77 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.07

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R019.2

F: 44,81 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.08

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R019.1

F: 36,32 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.09

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R019.3

F: 42,69 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KA.01.R039.0

F: 23,13 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.10

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R041.1

F: 2,93 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.11

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R082.1

F: 3,76 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.12

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R080.1

F: 4,31 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.13

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R055.1

F: 5,75 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.14

RH: 3,93 m

Nasszelle

KA.01.R035.1

F: 3,80 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.15

RH: 4,18 m

Schleuse

KA.01.R082.2

F: 4,96 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.16

RH: 4,18 m

Schleuse

KA.01.R080.2

F: 4,86 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.17

RH: 4,18 m

Schleuse

KA.01.R041.2

F: 3,75 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.18

RH: 4,18 m

Schleuse

KA.01.R042.2

F: 3,75 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.19

RH: 3,93 m

Schleuse

KA.01.R035.2

F: 5,57 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.02

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KA.01.R044.0

F: 22,66 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.20

RH: 4,18 m

Schleuse

KA.01.R055.2

F: 5,80 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.21

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R034.0

F: 32,52 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.22

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R033.0

F: 32,39 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.23

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R054.0

F: 32,32 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.24

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R053.0

F: 32,27 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.25

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R036.0

F: 31,63 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.26

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R037.0

F: 31,97 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.27

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R046.0

F: 31,86 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.28

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R047.0

F: 31,28 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.29

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R086.0

F: 31,98 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.03

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., IMC

KA.01.R035.0

F: 21,07 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.30

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R087.0

F: 31,87 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.31

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R078.0

F: 31,87 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.32

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., IMC

KA.01.R077.0

F: 31,27 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.33

RH: 3,93 m

Nasszelle

KA.01.R033.1

F: 3,44 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.34

RH: 3,93 m

Nasszelle

KA.01.R034.1

F: 3,37 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.35

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R053.1

F: 3,46 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.36

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R054.1

F: 3,78 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.37

RH: 3,93 m

Nasszelle

KA.01.R037.1

F: 3,46 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.38

RH: 3,93 m

Nasszelle

KA.01.R036.1

F: 3,46 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.39

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R046.1

F: 3,46 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.04

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., IMC

KA.01.R055.0

F: 28,18 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.40

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R047.1

F: 3,46 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.41

RH: 3,93 m

Nasszelle

KA.01.R086.1

F: 3,41 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.42

RH: 3,93 m

Nasszelle

KA.01.R087.1

F: 3,46 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.43

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R078.1

F: 3,75 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.44

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R077.1

F: 3,46 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.45

RH: 3,93 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KA.01.R048.0

F: 26,43 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.46

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KA.01.R032.0

F: 19,56 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.47

RH: 3,93 m

DR, OA / FA

KA.01.R051.0

F: 20,37 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.48

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KA.01.R052.0

F: 24,75 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.49

RH: 4,18 m

Notumkleide

KA.01.R070.0

F: 8,61 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.05

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., IMC

KA.01.R082.0

F: 21,37 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.50_a

RH: 3,93 m

AR, rein

KA.01.R039.1

F: 21,73 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.51_a

RH: 3,93 m

AR, unrein

KA.01.R084.0

F: 11,82 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.52_a

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KA.01.R040.0

F: 10,91 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.53_a

RH: 3,93 m

Lager, Gerät

KA.01.R088.0

F: 32,14 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.54

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KA.01.R081.0

F: 14,97 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.55

RH: 3,93 m

Umkl., Bes.

KA.01.R089.0

F: 15,21 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.56

RH: 4,18 m

Umkl., Bes.

KA.01.R075.0

F: 14,66 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.57

RH: 4,18 m

Abschiedsraum, Angeh.

KA.01.R100.1

F: 11,99 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.58_a

RH: 3,93 m

Besprech., Angeh.

KA.01.R089.2

F: 12,25 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.59

RH: 4,18 m

Ents.

KA.01.R100.0

F: 12,85 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.06

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., IMC

KA.01.R080.0

F: 21,63 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.60

RH: 4,18 m

Putz.

KA.01.R083.0

F: 8,00 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.07

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., IMC

KA.01.R041.0

F: 21,38 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.08

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., IMC

KA.01.R042.0

F: 21,38 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.09

RH: 4,18 m

Nasszelle

KA.01.R042.1

F: 2,93 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KB.01.R011.0

F: 25,67 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.10

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R017.0

F: 23,71 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.11

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R018.0

F: 23,71 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.12

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R019.0

F: 23,92 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.13

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R029.0

F: 21,98 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.14

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R030.0

F: 21,85 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.15

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R008.0

F: 22,64 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.16

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R005.0

F: 23,58 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.17

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R012.1

F: 14,07 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.18

RH: 3,93 m

Schleuse

KB.01.R023.1

F: 14,05 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.02

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KB.01.R024.0

F: 19,90 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.20

RH: 3,93 m

Schleuse

KB.01.R069.1

F: 6,34 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.21

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R014.1

F: 7,12 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.22

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R015.1

F: 6,89 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.23

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R016.1

F: 7,04 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.24

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R017.1

F: 7,17 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.25

RH: 3,93 m

Schleuse

KB.01.R018.1

F: 7,13 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.26

RH: 3,93 m

Schleuse

KB.01.R019.1

F: 7,03 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.03

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R009.0

F: 21,66 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.30

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R005.1

F: 6,66 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.31

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., ITS

KB.01.R004.0

F: 41,39 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.32

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., ITS

KB.01.R003.0

F: 42,12 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.33

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi., ITS

KB.01.R070.0

F: 41,65 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.34

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi., ITS

KB.01.R071.0

F: 40,71 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.35_a

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R022.0

F: 20,91 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.36_a

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R023.0

F: 20,92 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.37_a

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R013.0

F: 21,05 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.38_a

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R012.0

F: 21,10 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.39

RH: 4,18 m

Intervention, Intensivstation

KB.01.R006.0

F: 23,37 m²
LH: 3 m

2.03.01.04

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R010.0

F: 21,73 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.40

RH: 4,18 m

Intervention, Intensivstation

KB.01.R068.0

F: 22,35 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.41

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KA.01.R058.0

F: 49,50 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.42

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KB.01.R011.2

F: 14,74 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.43

RH: 3,93 m

DR, OA / FA

KA.01.R059.0

F: 18,71 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.44

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KB.01.R067.0

F: 16,09 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.45

RH: 3,93 m

DR, Arzt

KA.01.R060.0

F: 17,70 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.46

RH: 4,18 m

Notumkleide

KA.01.R071.0

F: 8,60 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.48_a

RH: 4,18 m

AR, rein

KB.01.R011.1

F: 17,40 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.49_a

RH: 4,18 m

AR, unrein

KB.01.R028.0

F: 6,74 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.05

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R007.0

F: 21,16 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.50

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KB.01.R075.0

F: 21,60 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.51_a

RH: 3,93 m

Lager, Gerät

KA.01.R061.0

F: 34,94 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.52

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KB.01.R025.0

F: 11,88 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.53

RH: 3,93 m

Umkl., Bes.

KB.01.R072.0

F: 18,78 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.54

RH: 4,18 m

Umkl., Bes.

KB.01.R079.0

F: 25,24 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.55

RH: 3,93 m

Abschiedsraum, Angeh.

KB.01.R081.0

F: 12,30 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.56

RH: 4,18 m

Besprech., Angeh.

KB.01.R001.0

F: 10,00 m²
LH: 3 m

2.03.01.57

RH: 3,93 m

Besprech., Angeh.

KB.01.R072.2

F: 14,88 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.58

RH: 4,18 m

Ents.

KB.01.R073.0

F: 14,41 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.59

RH: 3,93 m

Putz.

KA.01.R092.0

F: 5,30 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.06

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R069.0

F: 24,19 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.07

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R014.0

F: 24,13 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.08

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R015.0

F: 23,71 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.09

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R016.0

F: 23,71 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.01

RH: 3,93 m

DR, Chefarzt_Anästh.

KA.01.R062.0

F: 24,54 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.14

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Anästh.

KB.01.R002.0

F: 21,70 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.15

RH: 3,93 m

DR, OA / FA_Anästh.

KA.01.R093.0

F: 17,17 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.17

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Anästh.

KB.01.R083.0

F: 15,81 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.18

RH: 4,18 m

DR, Arzt (Großraum)_Anästh.

KA.01.R103.0

F: 21,19 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.02

RH: 3,93 m

Sekret., Ärztl. Dienst_Anästh.

KA.01.R063.0

F: 15,70 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.20

RH: 4,18 m

DR, Arzt (Großraum)_Anästh.

KB.01.R096.0

F: 21,17 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.03

RH: 3,93 m

DR, Ltd. OA_Anästh.

KA.01.R069.0

F: 16,03 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.04

RH: 3,93 m

DR, Ltd. OA_Anästh.

KA.01.R067.0

F: 15,57 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.05

RH: 3,93 m

DR, Ltd. OA_Anästh.

KA.01.R064.0

F: 14,85 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.06

RH: 3,93 m

DR, Ltd. OA_Anästh.

KA.01.R066.0

F: 17,76 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.07

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Anästh.

KB.01.R082.0

F: 16,25 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.08

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Anästh.

KA.01.R091.0

F: 15,01 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.09

RH: 3,93 m

DR, OA / FA_Anästh.

KA.01.R090.0

F: 14,63 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KB.01.R036.0

F: 30,32 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.10

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R048.1

F: 4,12 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.11

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R047.1

F: 4,11 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.12

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R048.2

F: 7,25 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.13

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R047.2

F: 7,23 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.14

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R056.0

F: 24,13 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.15

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R055.0

F: 23,65 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.16

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R052.0

F: 24,12 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.17

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R043.0

F: 23,25 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.18

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R021.0

F: 25,20 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.19

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R051.0

F: 23,72 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.02

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KB.01.R045.0

F: 14,63 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.20

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R050.0

F: 23,88 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.21

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R049.0

F: 23,83 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.22

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R058.0

F: 24,26 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.23

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R059.0

F: 23,60 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.24

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R053.0

F: 23,65 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.25

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R060.0

F: 23,66 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.26

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R061.0

F: 24,15 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.27

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R038.0

F: 24,24 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.28

RH: 3,93 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R039.0

F: 24,39 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.29

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.01.R040.0

F: 25,16 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.03

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KB.01.R044.0

F: 15,73 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.30

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R056.1

F: 2,99 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.31

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R055.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.32

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R052.1

F: 3,83 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.33

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R043.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.34

RH: 3,93 m

Nasszelle

KB.01.R021.1

F: 4,14 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.35

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R051.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.36

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R050.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.37

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R049.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.38

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R058.1

F: 3,87 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.39

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R059.1

F: 3,83 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.04

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R045.1

F: 4,12 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.40

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R053.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.41

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R060.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.42

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R061.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.43

RH: 3,93 m

Nasszelle

KB.01.R038.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.44

RH: 3,93 m

Nasszelle

KB.01.R039.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.45

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R040.1

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.46

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.01.R032.0

F: 16,47 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.47

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.01.R035.0

F: 19,50 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.48

RH: 4,18 m

Besprech., Arzt-Pat.

KB.01.R064.0

F: 13,12 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.49

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KB.01.R063.0

F: 18,71 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.05

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R044.1

F: 4,06 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.52

RH: 4,18 m

AR, rein

KB.01.R037.0

F: 28,94 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.53

RH: 4,18 m

AR, unrein

KB.01.R041.0

F: 7,22 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.54

RH: 4,18 m

AR, unrein

KB.01.R062.0

F: 12,54 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.55

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KB.01.R033.0

F: 20,83 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.56_a

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KB.01.R031.0

F: 8,90 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.57

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KB.01.R035.1

F: 8,51 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.06

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R044.2

F: 7,21 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.07

RH: 4,18 m

Schleuse

KB.01.R045.2

F: 7,24 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.08

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KB.01.R047.0

F: 15,46 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.09

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KB.01.R048.0

F: 15,68 m²
LH: 2,95 m

2.03.03.01

RH: 4,18 m

Bettenaufbereitung

KA.01.R094.0

F: 63,19 m²
LH: 2,95 m

2.03.03.02

RH: 4,18 m

Regenerationsküche

KB.01.R102.0

F: 26,92 m²
LH: 2,95 m

2.03.03.03

RH: 4,18 m

Wartung, Med.-tech. Gerät

KA.01.R073.0

F: 36,62 m²
LH: 2,5 m

2.03.03.04

RH: 4,18 m

Verstorbenen

KB.01.R093.0

F: 8,10 m²
LH: 2,95 m

2.03.03.05

RH: 4,18 m

Lager, Einschubwagen

KB.01.R092.0

F: 10,93 m²
LH: 2,5 m

1.10.01_a

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.01.R002.0

F: 19,75 m²
LH: 2,95 m

1.10.10_a

RH: 4,18 m

Stützp., Hebammen

KC.01.R014.0

F: 34,91 m²
LH: 2,95 m

1.10.11

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., Geburtshilfe

KC.01.R020.0

F: 23,28 m²
LH: 3,235 m

1.10.12

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., Geburtshilfe

KC.01.R021.0

F: 23,48 m²
LH: 3,235 m

1.10.13

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., Geburtshilfe

KC.01.R022.0

F: 33,15 m²
LH: 3,235 m

1.10.14

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R020.1

F: 3,99 m²
LH: 2,5 m

1.10.15

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R021.1

F: 3,63 m²
LH: 2,5 m

1.10.17

RH: 4,18 m

Bad, Pat.

KC.01.R016.0

F: 12,01 m²
LH: 2,95 m

1.10.18

RH: 4,18 m

Entbindungsraum

KC.01.R009.0

F: 33,46 m²
LH: 2,95 m

1.10.19

RH: 4,18 m

Entbindungsraum

KC.01.R010.0

F: 34,45 m²
LH: 2,95 m

1.10.02

RH: 4,18 m

MBU

KC.01.R081.0

F: 6,12 m²
LH: 3 m

1.10.20

RH: 4,18 m

Entbindungsraum

KC.01.R007.0

F: 32,82 m²
LH: 2,95 m

1.10.21

RH: 4,18 m

Entbindungsraum

KC.01.R011.0

F: 33,81 m²
LH: 2,95 m

1.10.22

RH: 4,18 m

Entbindungsraum

KC.01.R008.0

F: 34,00 m²
LH: 2,95 m

1.10.23

RH: 4,18 m

Entbindung (Entb.wanne)

KC.01.R018.0

F: 40,21 m²
LH: 2,95 m

1.10.24

RH: 4,18 m

Entbindung (Entb.wanne)

KC.01.R019.0

F: 40,20 m²
LH: 2,95 m

1.10.25

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R009.1

F: 4,22 m²
LH: 2,5 m

1.10.26

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R010.1

F: 3,86 m²
LH: 2,5 m

1.10.27

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R007.1

F: 4,22 m²
LH: 2,5 m

1.10.28

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R011.1

F: 4,22 m²
LH: 2,5 m

1.10.03_a

RH: 4,18 m

Automatenzone

KC.01.R001.0

F: 2,05 m²
LH: 2,95 m

1.10.30

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R018.1

F: 4,14 m²
LH: 2,5 m

1.10.31

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R019.1

F: 4,04 m²
LH: 2,5 m

1.10.32

RH: 4,18 m

Lager

KC.01.R012.0

F: 10,58 m²
LH: 3 m

1.10.33

RH: 4,18 m

Reanimation, Neugeb.

KC.01.R017.0

F: 12,33 m²
LH: 3 m

1.10.34

RH: 4,18 m

Blutab.

KC.01.R076.1

F: 7,65 m²
LH: 3 m

1.10.35

RH: 4,18 m

OP, Sectio

KC.01.R062.0

F: 35,35 m²
LH: 2,95 m

1.10.36

RH: 4,18 m

Einleitung, Anä.

KC.01.R064.0

F: 25,59 m²
LH: 3 m

1.10.37

RH: 4,18 m

Reanimation, Neugeb.

KC.01.R058.0

F: 26,12 m²
LH: 2,95 m

1.10.38

RH: 4,18 m

Umkl., Pers. D

KC.01.R063.0

F: 10,97 m²
LH: 2,5 m

1.10.39

RH: 4,18 m

Umkl., Pers. H

KC.01.R061.0

F: 11,23 m²
LH: 2,5 m

1.10.04

RH: 4,18 m

U/B, Geburtshilfe

KC.01.R005.0

F: 21,38 m²
LH: 2,95 m

1.10.40

RH: 4,18 m

Lager, Anä.

KC.01.R059.1

F: 14,28 m²
LH: 2,5 m

1.10.41

RH: 4,18 m

Lager, Sterilgut

KC.01.R059.0

F: 5,88 m²
LH: 2,5 m

1.10.42

RH: 4,18 m

DR, Hebamme

KC.01.R068.0

F: 14,75 m²
LH: 2,95 m

1.10.43

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KC.01.R013.0

F: 18,70 m²
LH: 2,95 m

1.10.44

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KC.01.R015.0

F: 24,13 m²
LH: 2,95 m

1.10.45

RH: 4,18 m

AR, rein

KC.01.R014.1

F: 15,35 m²
LH: 2,95 m

1.10.46_a

RH: 4,18 m

AR, unrein

KC.01.R080.0

F: 13,13 m²
LH: 2,5 m

1.10.47

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KC.01.R082.0

F: 17,34 m²
LH: 2,5 m

1.10.48

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KC.01.R066.0

F: 17,87 m²
LH: 3 m

1.10.49

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KC.01.R023.0

F: 4,42 m²
LH: 2,5 m

1.10.05

RH: 4,18 m

U/B, Geburtshilfe

KC.01.R003.0

F: 21,79 m²
LH: 2,95 m

1.10.50

RH: 4,18 m

Putz.

KC.01.R065.1

F: 4,94 m²
LH: 2,95 m

1.10.06

RH: 4,18 m

Unters., CTG

KC.01.R083.1

F: 18,96 m²
LH: 3 m

1.10.07

RH: 4,18 m

Unters., CTG

KC.01.R084.0

F: 9,56 m²
LH: 3 m

1.10.08

RH: 4,18 m

Unters., CTG

KC.01.R084.1

F: 9,56 m²
LH: 3 m

2.05.01.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KC.01.R028.0

F: 40,18 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.10_a

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi., Päd. ITS

KC.01.R030.0

F: 24,12 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.12_a

RH: 4,18 m

Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R041.0

F: 20,26 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.13

RH: 4,18 m

U/B, Neonatologie

KC.01.R057.0

F: 17,05 m²
LH: 3 m

2.05.01.14

RH: 4,18 m

Stillzimmer

KC.01.R051.0

F: 17,01 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.15

RH: 4,18 m

Abschiedsraum, Angeh.

KB.01.R089.0

F: 13,34 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.16

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KC.01.R056.0

F: 22,87 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.17

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KC.01.R026.0

F: 15,12 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.18

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KC.01.R053.0

F: 16,07 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.19_a

RH: 4,18 m

Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R040.0

F: 21,11 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.02

RH: 4,18 m

Aufenthalt, Bes.

KC.01.R049.1

F: 28,49 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.20

RH: 4,18 m

Notumkleide

KC.01.R052.0

F: 5,78 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.21

RH: 4,18 m

AR, rein

KC.01.R028.1

F: 22,39 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.22

RH: 4,18 m

AR, unrein

KC.01.R029.0

F: 8,01 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.23

RH: 4,18 m

AR, unrein

KC.01.R055.0

F: 8,50 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.24_a

RH: 4,18 m

Nahrungsvorbereit.

KC.01.R027.0

F: 7,18 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.25

RH: 4,18 m

Milchküche

KC.01.R045.0

F: 9,27 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.26

RH: 4,18 m

Geräteaufbereit., Inkubator

KC.01.R043.0

F: 31,91 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.27

RH: 4,18 m

Depot, Betten/Liegen

KC.01.R050.0

F: 30,23 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.28

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KC.01.R057.1

F: 52,47 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.29

RH: 4,18 m

Ents.

KC.01.R089.0

F: 11,52 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.03_a

RH: 4,18 m

Neonatologie, 2-Platz

KC.01.R033.0

F: 34,99 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.30

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KC.01.R047.0

F: 3,65 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.31

RH: 4,18 m

Umkl., Bes.

KC.01.R048.0

F: 9,23 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.32_a

RH: 4,18 m

Rooming in, Übern.plätz

KC.01.R046.0

F: 14,30 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.33_a

RH: 4,18 m

Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R037.0

F: 20,60 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.34_a

RH: 4,18 m

Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R038.0

F: 21,11 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.35_a

RH: 4,18 m

Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R039.0

F: 21,11 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.04_a

RH: 4,18 m

Neonatologie, 2-Platz

KC.01.R031.0

F: 32,71 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.05_a

RH: 4,18 m

Neonatologie, 2-Platz

KC.01.R032.0

F: 32,57 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.06

RH: 4,18 m

Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R034.0

F: 20,25 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.07

RH: 4,18 m

Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R034.2

F: 20,46 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.08

RH: 4,18 m

Schleuse

KC.01.R034.1

F: 4,22 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.09

RH: 4,18 m

Schleuse

KC.01.R034.3

F: 4,62 m²
LH: 2,5 m

1.03.11.07

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Kind-Jugend.

KC.01.R054.0

F: 16,07 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.10

RH: 4,18 m

U/B, Geburtshilfe

KC.01.R073.0

F: 22,81 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.11

RH: 4,18 m

U/B, Geburtshilfe

KC.01.R074.0

F: 23,45 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.13

RH: 4,18 m

Warten, Angeh.

KC.01.R085.0

F: 8,04 m²
LH: 3 m

1.04.14.14

RH: 4,18 m

Unters., CTG

KC.01.R076.0

F: 8,24 m²
LH: 3 m

2.01.16.01

RH: 4,18 m

Aufenthalt, Pat.

KB.01.R042.0

F: 19,62 m²
LH: 2,95 m

2.01.16.10

RH: 3,93 m

Putz.

KB.01.R080.0

F: 3,95 m²
LH: 2,5 m

2.01.16.11

RH: 4,18 m

Verstorbenen

KA.01.R072.0

F: 13,01 m²
LH: 2,5 m

2.01.16.12

RH: 4,18 m

Lager, Einschubwagen

KC.01.R086.0

F: 12,24 m²
LH: 2,5 m

2.01.16.02

RH: 4,18 m

Beh., multifunktional

KC.01.R093.0

F: 18,05 m²
LH: 3 m

2.01.16.03

RH: 4,18 m

Beh., multifunktional

KB.01.R084.0

F: 15,68 m²
LH: 2,95 m

2.01.16.04

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KB.01.R057.0

F: 21,70 m²
LH: 2,95 m

2.01.16.06

RH: 4,18 m

Büro, Kodierfachkraft

KA.01.R096.0

F: 21,53 m²
LH: 2,95 m 2.01.16.07

RH: 4,18 m

Regenerationsküche

KC.01.R118.0

F: 26,92 m²
LH: 2,95 m

2.01.16.08

RH: 4,18 m

Bettenaufbereitung

KC.01.R107.0

F: 55,94 m²
LH: 2,5 m

2.01.16.09

RH: 4,18 m

Putz.

KA.01.R002.0

F: 5,32 m²
LH: 2,5 m

3.05.27_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft Pers.

KC.01.R111.0

F: 9,96 m²
LH: 2,95 m

3.05.28_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft Pers.

KC.01.R110.0

F: 9,96 m²
LH: 2,95 m

3.05.03_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft Pers.

KB.01.R090.0

F: 10,21 m²
LH: 2,95 m

3.05.09_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft Pers.

KC.01.R088.0

F: 9,83 m²
LH: 2,95 m

9.02.101

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V002.0

F: 91,98 m²
LH: 2,95 m

9.02.106

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V001.0

F: 42,54 m²
LH: 2,95 m

9.02.107

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V011.0

F: 26,40 m²
LH: 2,95 m

1.10.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.01.R006.1

F: 2,23 m²
LH: 2,5 m

1.10.201

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.01.R081.1

F: 1,67 m²
LH: 2,5 m

1.10.202

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.01.R070.1

F: 2,12 m²
LH: 2,5 m

1.10.203

RH: 4,18 m

WC, beh.

KC.01.R071.0

F: 5,44 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.200

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.01.R034.0

F: 2,96 m²
LH: 2,5 m

2.01.16.202

RH: 4,18 m

WC, beh.

KB.01.R097.0

F: 5,51 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.200

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KB.01.R077.0

F: 4,19 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.201

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.01.R079.1

F: 3,29 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.202

RH: 3,93 m

WC, Bes.

KB.01.R072.1

F: 3,16 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.200

RH: 3,93 m

WC, Pers.

KA.01.R049.0

F: 2,73 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.201

RH: 3,93 m

WC, Pers.

KA.01.R050.0

F: 2,73 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.202

RH: 3,93 m

WC, Bes.

KA.01.R089.1

F: 4,55 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.203

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.01.R075.1

F: 4,17 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.200

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.01.R015.1

F: 2,18 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.33

RH: 4,18 m

UBS

KA.01.R079.0

F: 12,79 m²
LH: 4,12 m

2.05.04.49

RH: 3,93 m

UBS

KA.01.R068.0

F: 8,00 m²
LH: 2,5 m

3.05.02_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft Pers.

KB.01.R091.0

F: 10,23 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.51_b

RH: 4,18 m

AR, unrein

KA.01.R045.0

F: 6,22 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.50_b

RH: 4,18 m

AR, rein

KA.01.R044.1

F: 15,41 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.53_b

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KA.01.R076.0

F: 31,78 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.01_b

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KA.01.R020.0

F: 19,50 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.49_b

RH: 4,18 m

AR, unrein

KB.01.R078.0

F: 11,86 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.51_b

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KB.01.R074.0

F: 18,35 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.48_b

RH: 3,93 m

AR, rein

KB.01.R024.1

F: 32,36 m²
LH: 2,95 m

1.10.10_b

RH: 4,18 m

Stützp., Hebammen

KC.01.R077.0

F: 17,28 m²
LH: 3 m

1.10.46_b

RH: 4,18 m

AR, unrein

KC.01.R065.0

F: 10,38 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.204

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.01.R098.0

F: 2,32 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.205

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.01.R099.0

F: 2,59 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.206

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.01.R106.0

F: 6,27 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.203

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KA.01.R057.2

F: 4,45 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KA.01.R057.1

F: 2,69 m²
LH: 2,5 m

1.03.02.21

RH: 4,18 m

Besprech.

KA.01.R074.0

F: 50,68 m²
LH: 3 m

1.03.02.22

RH: 3,93 m

Teeküche / Kopier

KA.01.R065.0

F: 10,24 m²
LH: 2,5 m

9.02.098

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V013.0

F: 156,46 m²
LH: 2,95 m

9.02.108

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V002.0

F: 73,24 m²
LH: 2,95 m

9.02.093

RH: 3,93 m

Flur

KA.01.V003.0

F: 69,98 m²
LH: 2,95 m

9.02.100

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V001.0

F: 51,83 m²
LH: 2,95 m

8.04.102

RH: 4,18 m

UV SV

KC.01.X117.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

8.04.100

RH: 4,18 m

UV SV

KC.01.X091.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

8.04.101

RH: 4,18 m

UV AV

KC.01.X116.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

8.05.011

RH: 4,18 m

IT Verteilerraum

KB.01.X027.0

F: 6,05 m²
LH: 4,12 m

8.05.031

RH: 4,18 m

EDV

KB.01.X026.0

F: 14,03 m²
LH: 4,12 m

8.04.092

RH: 4,18 m

UV SV

KA.01.X098.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

8.04.094

RH: 4,18 m

UV SV

KA.01.X102.0

F: 8,09 m²
LH: 4,12 m

8.04.095

RH: 4,18 m

UV AV

KB.01.X086.0

F: 8,24 m²
LH: 4,12 m

8.04.097

RH: 4,18 m

UV AV

KB.01.X100.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

8.04.098

RH: 4,18 m

UV SV

KB.01.X101.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

8.04.093

RH: 4,18 m

UV AV

KA.01.X101.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

8.04.091

RH: 4,18 m

UV AV

KA.01.X097.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

8.04.096

RH: 4,18 m

UV SV

KB.01.X087.0

F: 7,84 m²
LH: 4,12 m

9.02.102

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V003.0

F: 64,88 m²
LH: 2,95 m

9.02.094

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V004.0

F: 100,10 m²
LH: 2,95 m

9.02.099

RH: 3,67 m

Flur

KA.01.V005.0

F: 68,45 m²
LH: 2,75 m

9.02.092

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V002.0

F: 93,15 m²
LH: 2,95 m

9.02.091

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V001.0

F: 62,16 m²
LH: 2,95 m

9.02.097

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V008.0

F: 62,24 m²
LH: 2,95 m

9.02.096

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V007.0

F: 47,86 m²
LH: 2,95 m

9.02.104

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V005.0

F: 91,13 m²
LH: 2,95 m

9.02.103

RH: 3,93 m

Flur

KB.01.V004.0

F: 23,01 m²
LH: 2,95 m

8.05.033

RH: 4,18 m

EDV

KC.01.X024.0

F: 14,92 m²
LH: 4,12 m

8.05.034

RH: 4,18 m

EDV

KC.01.X035.0

F: 13,95 m²
LH: 4,12 m

9.02.110

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V007.0

F: 29,17 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.52_b

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KA.01.R043.0

F: 10,92 m²
LH: 2,5 m

2.01.15.56_b

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KB.01.R085.0

F: 25,71 m²
LH: 2,95 m

1.10.16

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R022.1

F: 4,22 m²
LH: 2,5 m

1.10.29

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R008.1

F: 4,22 m²
LH: 2,5 m

1.03.10.25

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Nieren.

KA.01.R003.0

F: 19,55 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.26

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Nieren.

KA.01.R001.0

F: 16,06 m²
LH: 2,95 m

1.10.01_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.01.R072.0

F: 14,16 m²
LH: 2,95 m

1.10.03_b

RH: 4,18 m

Automatenzone

KC.01.R075.0

F: 2,70 m²
LH: 2,95 m

9.02.109

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V003.0

F: 110,41 m²
LH: 2,95 m

1.10.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.01.R070.0

F: 2,12 m²
LH: 2,5 m

1.03.06.07

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Gyn.

KC.01.R069.0

F: 22,49 m²
LH: 2,95 m

2.03.02.58_b

RH: 4,18 m

Besprech., Angeh.

KA.01.R075.2

F: 12,48 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.205

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KA.01.R057.0

F: 4,31 m²
LH: 2,5 m

2.04.01.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KA.01.R004.0

F: 2,44 m²
LH: 2,5 m

9.02.095

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V006.0

F: 73,52 m²
LH: 2,95 m

8.05.012

RH: 4,18 m

IT Verteilerraum

KB.01.X076.0

F: 5,20 m²
LH: 4,12 m

8.04.099

RH: 4,18 m

UV SV

KC.01.X090.0

F: 7,47 m²
LH: 4,12 m

8.05.029

RH: 4,18 m

EDV

KA.01.X021.0

F: 14,28 m²
LH: 4,12 m

8.05.030

RH: 4,18 m

EDV

KA.01.X056.0

F: 19,15 m²
LH: 4,12 m

8.05.032

RH: 4,18 m

EDV

KB.01.X046.0

F: 11,66 m²
LH: 4,12 m

8.06.03.011

RH: 4,18 m

Vers. FTS

KB.01.R088.0

F: 29,96 m²
LH: 4,12 m

8.06.03.010

RH: 4,18 m

Vers. FTS

KA.01.R099.0

F: 28,57 m²
LH: 4,12 m

8.06.03.012

RH: 4,18 m

Vers. FTS

KC.01.R092.0

F: 28,14 m²
LH: 4,12 m

2.05.05.209

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.01.R115.0

F: 2,48 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.208

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.01.R114.0

F: 2,43 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.207

RH: 4,18 m

WC, beh.

KC.01.R113.0

F: 5,51 m²
LH: 2,5 m

2.03.02.53_c

RH: 3,93 m

Lager, Gerät

KA.01.R085.0

F: 14,56 m²
LH: 2,95 m

9.02.111

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V006.0

F: 86,11 m²
LH: 2,95 m

3.05.28_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R110.1

F: 2,65 m²
LH: 2,5 m

3.05.27_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R111.1

F: 2,65 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.05_b

RH: 4,18 m

Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R036.0

F: 21,39 m²
LH: 2,95 m

9.02.105

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V011.0

F: 51,83 m²
LH: 2,95 m

3.05.09_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R088.1

F: 2,79 m²
LH: 3 m

2.05.01.19_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R040.1

F: 3,22 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.04_b

RH: 4,18 m

Neonatologie, 2-Platz

KC.01.R031.1

F: 32,23 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.03_b

RH: 4,18 m

Neonatologie, 2-Platz

KC.01.R030.1

F: 33,11 m²
LH: 2,95 m

3.05.02_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R091.1

F: 2,42 m²
LH: 2,5 m

3.05.03_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.01.R090.1

F: 2,42 m²
LH: 2,5 m

9.01.2060

RH: 4,50 m

Aufzug B1

KA.01.A001.1

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2061

RH: 4,50 m

Aufzug B1

KA.01.A002.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m 9.01.2062

RH: 4,50 m

Aufzug P1

KA.01.A003.0

F: 5,83 m²
LH: 4,18 m

9.01.2063

RH: 4,50 m

Aufzug P1

KA.01.A004.0

F: 5,83 m²
LH: 4,18 m

9.01.2065

RH: 4,50 m

Aufzug B2

KA.01.A006.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2066

RH: 4,50 m

Aufzug B2

KA.01.A007.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2067

RH: 4,50 m

Aufzug P2

KB.01.A008.0

F: 5,83 m²
LH: 4,12 m

9.01.2064

RH: 4,50 m

Aufzug FTS

KA.01.A005.0

F: 6,60 m²
LH: 4,18 m

9.01.2069

RH: 4,50 m

Aufzug FTS

KB.01.A010.0

F: 6,60 m²
LH: 4,12 m

9.01.2070

RH: 4,50 m

Aufzug FTS

KB.01.A011.0

F: 6,60 m²
LH: 4,12 m

9.01.2075

RH: 4,50 m

Aufzug FTS

KC.01.A016.0

F: 6,60 m²
LH: 3,33 m

9.01.2068

RH: 4,50 m

Aufzug P2

KB.01.A009.0

F: 5,83 m²
LH: 4,12 m

9.01.2071

RH: 4,50 m

Aufzug B3

KB.01.A012.0

F: 10,07 m²
LH: 4,12 m

9.01.2072

RH: 4,50 m

Aufzug B3

KB.01.A013.0

F: 10,07 m²
LH: 4,12 m

9.01.2073

RH: 4,50 m

Aufzug P3

KC.01.A014.0

F: 5,83 m²
LH: 4,12 m

9.01.2074

RH: 4,50 m

Aufzug P3

KC.01.A015.0

F: 5,83 m²
LH: 4,12 m

9.01.2076

RH: 4,50 m

Aufzug B4

KC.01.A017.0

F: 10,07 m²
LH: 4,12 m

9.01.2077

RH: 4,50 m

Aufzug B4

KC.01.A018.0

F: 10,07 m²
LH: 4,12 m

1.03.14.07

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Neuro

KB.01.R065.0

F: 16,58 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.23

RH: 3,93 m

Besprech.

KA.01.R062.1

F: 9,66 m²
LH: 2,95 m

9.02.236

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V009.0

F: 128,33 m²
LH: 2,95 m

9.02.237

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V010.0

F: 51,35 m²
LH: 2,95 m

9.02.238

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V011.0

F: 51,83 m²
LH: 2,95 m

9.02.239

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V012.0

F: 72,53 m²
LH: 2,95 m

9.02.240

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V006.0

F: 12,37 m²
LH: 2,95 m

9.02.241

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V007.0

F: 70,85 m²
LH: 2,95 m

9.02.242

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V008.0

F: 43,78 m²
LH: 2,95 m

9.02.243

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V009.0

F: 137,42 m²
LH: 2,95 m

9.02.244

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V010.0

F: 151,54 m²
LH: 2,95 m

9.02.245

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V004.0

F: 55,92 m²
LH: 2,95 m

9.02.246

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V010.0

F: 21,16 m²
LH: 3 m

9.02.247

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V005.0

F: 65,30 m²
LH: 2,95 m

9.02.248

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V008.0

F: 35,65 m²
LH: 2,95 m

9.02.249

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V012.0

F: 33,92 m²
LH: 2,95 m

9.02.250

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V014.0

F: 53,08 m²
LH: 2,95 m

9.02.251

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V013.0

F: 161,25 m²
LH: 2,95 m

9.02.277

RH: 4,18 m

Flur

KA.01.V014.0

F: 24,48 m²
LH: 2,95 m

9.02.278

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V012.0

F: 75,27 m²
LH: 2,95 m

9.02.279

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V016.0

F: 27,12 m²
LH: 2,95 m

9.02.286

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V013.0

F: 24,51 m²
LH: 2,95 m

3.02.09

RH: 3,58 m

DR, Ltg. Sozialberatung

KC.01.R106.0

F: 16,05 m²
LH: 3 m

2.03.01.37_b

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R007.1

F: 21,51 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.38_b

RH: 3,93 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R009.1

F: 21,90 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.35_b

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R029.1

F: 21,56 m²
LH: 2,95 m

2.03.01.36_b

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi., ITS

KB.01.R066.0

F: 20,90 m²
LH: 2,95 m

9.01.2080

RH: 4,50 m

Aufzug B6

KB.01.A021.0

F: 10,08 m²
LH: 4,18 m

9.01.2081

RH: 4,50 m

Aufzug B6

KB.01.A022.0

F: 10,07 m²
LH: 4,18 m

9.01.1038

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KA.01.T001.0

F: 25,37 m²
LH: 4,18 m

9.01.1039

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KA.01.T002.0

F: 25,36 m²
LH: 4,18 m

9.01.1042

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KB.01.T003.0

F: 25,37 m²
LH: 4,18 m

9.01.1043

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KB.01.T004.0

F: 25,36 m²
LH: 4,18 m

9.01.1046

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KC.01.T005.0

F: 25,37 m²
LH: 4,18 m

9.01.1047

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KC.01.T006.0

F: 25,36 m²
LH: 4,18 m

9.01.2082

RH: 4,50 m

Aufzug B7

KC.01.A023.0

F: 10,07 m²
LH: 4,12 m

8.03.9012

RH: 4,50 m

Schacht

KA.01.S001.0

F: 17,85 m²
LH: 4,5 m

8.01.9047

RH: 4,50 m

Schacht

KA.01.S003.0

F: 7,71 m²
LH: 4,18 m

8.03.9014

RH: 4,50 m

Schacht

KA.01.S005.0

F: 17,85 m²
LH: 4,5 m

8.01.9050

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S002.0

F: 7,71 m²
LH: 4,18 m

8.03.9016

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S001.0

F: 17,85 m²
LH: 4,5 m

8.01.9051

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S003.0

F: 7,71 m²
LH: 4,18 m

8.03.9018

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S005.0

F: 17,85 m²
LH: 4,5 m

8.01.9054

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S002.0

F: 7,71 m²
LH: 4,18 m

8.03.9021

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S001.0

F: 17,85 m²
LH: 4,5 m

8.01.9055

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S003.0

F: 7,71 m²
LH: 4,18 m

8.03.9023

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S005.0

F: 17,85 m²
LH: 4,5 m

8.01.9046

RH: 4,50 m

Schacht

KA.01.S002.0

F: 7,71 m²
LH: 4,18 m

9.01.2083

RH: 4,50 m

Aufzug B7

KC.01.A024.0

F: 10,07 m²
LH: 4,12 m

9.01.2084

RH: 4,50 m

Aufzug P4

KC.01.A025.0

F: 4,84 m²
LH: 4,18 m

9.01.2085

RH: 4,50 m

Aufzug P4

KC.01.A026.0

F: 4,84 m²
LH: 4,18 m

8.03.9020

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S009.0

F: 6,21 m²
LH: 4,18 m

8.03.9025

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S009.0

F: 3,13 m²
LH: 4,18 m

9.01.2078

RH: 4,50 m

Aufzug B5

KA.01.A019.0

F: 10,07 m²
LH: 4,18 m 9.01.2079

RH: 4,50 m

Aufzug B5

KA.01.A020.0

F: 10,07 m²
LH: 4,18 m

9.01.1040

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KA.01.T007.0

F: 22,01 m²
LH: 4,12 m

9.01.1041

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KA.01.T008.0

F: 22,01 m²
LH: 3,33 m

9.01.1044

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KB.01.T009.0

F: 22,01 m²
LH: 4,12 m

9.01.1045

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KB.01.T010.0

F: 22,01 m²
LH: 4,18 m

9.01.1048

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KC.01.T011.0

F: 22,01 m²
LH: 4,18 m

8.03.9015

RH: 4,50 m

Schacht

KA.01.S008.0

F: 18,33 m²
LH: 4,5 m

8.01.9049

RH: 4,50 m

Schacht

KA.01.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 4,18 m

8.03.9013

RH: 4,50 m

Schacht

KA.01.S004.0

F: 14,10 m²
LH: 4,18 m

8.03.9019

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S008.0

F: 22,80 m²
LH: 4,5 m

8.03.9017

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S004.0

F: 22,80 m²
LH: 4,5 m

8.03.9024

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S008.0

F: 22,90 m²
LH: 4,5 m

8.03.9022

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S004.0

F: 18,33 m²
LH: 4,5 m

8.01.9056

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 4,18 m

8.01.9052

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S006.0

F: 6,68 m²
LH: 4,18 m

8.01.9053

RH: 4,50 m

Schacht

KB.01.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 4,18 m

8.01.9048

RH: 4,50 m

Schacht

KA.01.S006.0

F: 6,68 m²
LH: 4,18 m

8.01.9057

RH: 4,50 m

Schacht

KC.01.S010.0

F: 2,20 m²
LH: 4,18 m

1.09.205

RH: 4,18 m

WC, beh.

KC.01.R093.1

F: 5,39 m²
LH: 2,5 m

1.09.201

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KC.01.R109.0

F: 5,02 m²
LH: 2,5 m

1.09.206

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KC.01.R108.0

F: 5,01 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.05_c

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R036.1

F: 3,10 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.33_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R037.1

F: 2,91 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.34_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R038.1

F: 3,47 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.35_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R039.1

F: 3,25 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.12_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R041.1

F: 3,16 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.32_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R046.1

F: 3,27 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.200

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.01.R052.1

F: 2,60 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.201

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.01.R044.0

F: 2,89 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.36

RH: 4,18 m

REA Neonatologie, 1-Platz

KC.01.R042.0

F: 21,11 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.37

RH: 4,18 m

Nasszelle

KC.01.R042.1

F: 3,10 m²
LH: 2,5 m

2.05.01.202

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.01.R049.2

F: 2,43 m²
LH: 2,5 m

1.10.46_c

RH: 4,18 m

AR, unrein

KC.01.R004.0

F: 5,17 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.51_c

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KB.01.R013.1

F: 5,50 m²
LH: 2,5 m

2.03.01.51_d

RH: 3,93 m

Lager, Gerät

KB.01.R022.1

F: 5,28 m²
LH: 2,5 m

1.10.51

RH: 4,18 m

Dusche

KC.01.R067.0

F: 4,13 m²
LH: 2,5 m

9.02.312

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V009.0

F: 19,93 m²
LH: 2,95 m

9.02.311

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V011.1

F: 20,21 m²
LH: 2,95 m

2.01.05.51

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KC.01.R112.0

F: 22,47 m²
LH: 2,95 m

9.02.326

RH: 4,18 m

Flur

KC.01.V001.1

F: 15,59 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.201

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.01.R063.1

F: 2,45 m²
LH: 2,5 m

8.05.068

RH: 4,18 m

IT Verteilerraum

KC.01.X092.0

F: 4,12 m²
LH: 4,12 m

H34

H34

H33

H33

H32

H32

H31

H31

H30

H30

H29

H29

H28

H28

H1

H1

H27

H27

H26

H26

H25

H25

H24

H24

H23

H23

H22

H22

H21

H21

H20

H20

H19

H19

H18

H18

H17

H17

H16

H16

H15

H15

H14

H14

H13

H13

H12

H12

H11

H11

H10

H10

H9

H9

H8

H8

H7

H7

H6

H6

H5

H5

H4

H4

H3

H3

H2

H2

HA HA

HB HB

HC HC

HD HD

HE HE

HF HF

HG HG

HH HH

HI HI

HJ HJ

HK HK

HL HL

HM HM

HN HN

HO HO

HP HP

HQ HQ

HR HR

HS HS

HT HT

HU HU

H6'

H6'

H7'

H7'

H8'

H8'

H9'

H9'

H10'

H10'

H11'

H11'

H12'

H12'

H13'

H13'

H14'

H14'

H15'

H15'

H16'

H16'

H17'

H17'

H18'

H18'

H19'

H19'

H20'

H20'

H21'

H21'

H22'

H22'

1.03.606
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Bildschirm
2.88.750

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

CTG-Zentrale
2.27.025

Behandlungswagen
3.06.012

Kühlschrank
2.41.050

Intensivpflegewagen
3.38.203

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Infus ionstechniküberwachung
2.34.113

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Bettnachttisch
3.38.639

Intensivpflegewagen
3.38.203

Bettnachttisch
3.38.639

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Visitenwagen
2.89.991

Telefon Komfort
2.90.001 PC-Arbeitsplatz

2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

1.80.107
PC-Wandhalterung
- H: UK-W

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010
Telefon
2.90.000

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

1.06.608
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.830

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Hygiene-PC
2.85.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.0041.80.101

Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

9.02.129

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V005.0

F: 244,88 m²
LH: 2,95 m

9.02.129

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V005.0

F: 244,88 m²
LH: 2,95 m

9.02.123

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V011.0

F: 228,32 m²
LH: 2,95 m

9.02.123

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V011.0

F: 228,32 m²
LH: 2,95 m

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Hygiene-PC
2.85.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon Konferenzraum
2.90.003

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildschirm
2.88.7501.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

Hygiene-PC
2.85.895

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.2051.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150
Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150
Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150
Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150
Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150
Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Hygiene-PC
2.85.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.06.709
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

Arbeitst isch
3.06.405

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.001

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.699

1.06.601
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.03.311
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.311
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.317
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.317
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.311
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.333
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.330
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.330
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.09.41_a

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KE.01.R041.0

F: 2,03 m²
LH: 2,95 m

1.09.42_a

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KE.01.R034.0

F: 2,03 m²
LH: 2,95 m

1.09.43_a

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KE.01.R014.0

F: 1,92 m²
LH: 2,95 m

1.09.42_b

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KE.01.R035.0

F: 1,98 m²
LH: 2,95 m

1.09.43_b

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KE.01.R042.0

F: 1,98 m²
LH: 2,95 m

1.09.41_b

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KE.01.R015.0

F: 2,03 m²
LH: 2,95 m

9.02.128

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V004.0

F: 123,27 m²
LH: 2,95 m

9.02.127

RH: 4,18 m

Flur

KE.01.V003.0

F: 115,88 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.11

RH: 4,18 m

WC/Dusche, Pat.

KC.01.R030.2

F: 3,75 m²
LH: 2,5 m

8.04.163

RH: 4,18 m

IT Verteilerr.

KC.01.X029.2

F: 1,04 m²
LH: 4,12 m

8.04.159

RH: 4,18 m

IT Verteilerr.

KA.01.X056.1

F: 3,00 m²
LH: 4,12 m

9.02.336

RH: 4,18 m

Flur

KB.01.V003.1

F: 58,02 m²
LH: 2,95 m

2.05.01.10_b

RH: 4,18 m

Schleuse

KC.01.R030.3

F: 4,73 m²
LH: 2,5 m

8.05.069

RH: 4,18 m

IT Verteilerraum

KC.01.R059.2

F: 1,04 m²
LH: 4,12 m

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

Hygiene-PC
2.85.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800Telefon

2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur /  Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur /  Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Hygiene-PC
2.85.009

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.100
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.901

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009Bildbetrachtungsmonitor

2.86.718
PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur /  Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur /  Maus
2.91.000
PC-Arbeitsplatz
2.80.999

1.80.100
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.901

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Hygiene-PC
2.85.009

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

Monitor 31''
2.05.031

Monitor 31''
2.05.031

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Wärmeschrank
2.06.028

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Apothekerschrank
3.06.760

Wärmeschrank
2.06.028

1.41.020
Kühlzelle
- S: A
- E: WS, Sonst.
- H: Bodenabs., Sonst.

1.41.021
Kältemaschine
- E: LAN, GA, WS, Sonst
- K: WA, KW
- H: Sonst.

1.15.069
Labortisch
- E: Sonst.

1.41.030
Kühlzelle
- S: A
- E: WS, Sonst.
- H: Bodenabs., Sonst.

1.41.031
Kältemaschine
- E: LAN, GA, WS, Sonst
- K: WA, KW
- H: Sonst.

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Kühlschrank
2.41.050

Kühlschrank
2.41.050

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

1.03.105
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR, LEE
- H: DL

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

1.50.802
Raumkamera
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Gew., Sonst.

1.10.221
Komponente Systembedieneinheit
- E: STD WS, LAN
- K: WA

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Sicherheitswerkbank
2.15.210

1.15.703
Sicherheitsschrank
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL, Sonst.

1.15.804
Gasflaschenschrank
- S: Sonst.
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL

Behandlungswagen
3.06.107
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Operationsroboter
2.20.700

Steuerpult
2.20.701

Visualisierungseinheit
2.20.702

Monitor 31''
2.05.031

System zur Kapillarelektrophorese
2.15.025

Automat (Blotter)
2.15.027

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

2.04.01.09

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R019.3

F: 42,69 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.09

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R019.3

F: 42,69 m²
LH: 2,95 m

2.04.01.08

RH: 4,18 m

Beh., Dialyse

KA.01.R019.1

F: 36,32 m²
LH: 2,95 m

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205 1.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Bildschirm
2.88.750 1.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Medical-PC
2.82.005
All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W Hygiene-PC

2.85.205
1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005
All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Druck-Center
2.87.850

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Bildschirm
2.88.7501.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005
All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Medical-PC
2.82.005
All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005
All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

Hygiene-PC
2.85.2051.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

1.80.107
PC-Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

1.80.107
PC-Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.0051.80.107

PC-Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.0051.80.107

PC-Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W PC-Arbeitsplatz

2.84.005

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Telefon
2.90.000

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Telefon
2.90.000

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W Bildschirm

2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur / Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Kühlschrank
2.41.050

Notfallwagen
2.19.031

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203Intensivpflegewagen

3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

Intensivpflegewagen
3.38.203

1.38.903
Bedienung Bettenhebegerät
- E: STD WS, LR
- H: UK-W

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850 Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850 Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Bildschirm
2.88.750 1.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

Intensivpflegewagen
3.38.203

Kühlschrank
2.41.050

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

1.38.903
Bedienung Bettenhebegerät
- E: STD WS, LR
- H: UK-W

1.10.213.6
Bedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

Wärmeschrank
2.06.028

1.15.603
Sicherheitsschrank
- E: PA
- K: FL
- H: Gew., FBL, Sonst.

Rollbrett
3.15.096

1.15.078
Labor-Arbeitst ischanlage
- E: Sonst.
- H: UK-W

Kühlschrank
2.41.114

Transportkistenlagerschrank
1.15.301

1.15.096
Labortisch
- E: Sonst.

Stellfläche
Europalette

1.15.049
Labortisch
- E: Sonst.

Telefon
2.90.000

Intensivpflegewagen
3.38.203

Wärmeschrank
2.06.028

Intensivpflegewagen
3.38.203

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

All-In-One PC-Halterung
3.80.150

Medical-PC
2.82.005

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Behandlungswagen
3.06.017

Behandlungswagen
3.06.017

Behandlungswagen
3.06.017

Behandlungswagen
3.06.017

Behandlungswagen
3.06.017

Behandlungswagen
3.06.017

Behandlungswagen
3.06.017

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.15.077
Labortisch
- E: Sonst.

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Zusatzmonitor
2.86.700

Regal
1.15.030
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Bedientableau
1.41.020

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Stand-Regalanlage
1.06.753

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Stellfläche
Europalette

Bedientableau
1.41.030

6,412

1,238

1
,3

88

65 1,50

1.10.222
Sytemtechnikschränke
- E: LR, LAN, DS, NOT, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: ETG, FBL, BG, Sonst.

1.10.220
Angiographieanlage
- E: STD WS, LR, PA, NOT, LD, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: ETG, Gew., DL, FBL, ESA, STS, RMD, RÖV, Sonst.

1.10.271
Deckenstativ mit Groß-Display
- E: LR, PA, Sonst.
- K: WA
- H: UK-D, DL, Sonst.

1.10.276
Oberkörperstrahlenschutz
- E: PA
- H: UK-D, DL

6
98

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

1.10.271
Deckenstativ mit Groß-Display
- E: LR, PA, Sonst.
- K: WA
- H: UK-D, DL, Sonst.

1
,4

9

6
,3

0

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1
,5

08

Gefrierschrank
2.41.411

Gefrierschrank
2.41.571

Kühlschrank
2.41.111

1.07.04.15_a

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KD.01.R011.2

F: 2,40 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.06

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.01.R009.0

F: 13,39 m²
LH: 2,95 m

1.09.94_b

RH: 3,33 m

OP Scheuse (Ausbaureserve)

KE.01.R020.0

F: 9,77 m²
LH: 2,5 m

1.07.04.03_b

RH: 4,18 m

Technik, LHKM

KD.01.R013.0

F: 15,60 m²
LH: 4,12 m

1.09.119_a

RH: 4,18 m

Bespr. Arzt-Pat.

KD.01.R007.0

F: 11,44 m²
LH: 2,95 m

1.09.119_b

RH: 4,18 m

Bespr. Arzt-Pat.

KD.01.R007.1

F: 11,42 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.01_b

RH: 4,18 m

Stützp. Nachüberwachung

KD.01.R024.1

F: 12,20 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.09_a

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R015.0

F: 5,95 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.04_a

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.01.R016.1

F: 13,31 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.17_b

RH: 4,18 m

Schleuse

KD.01.R047.1

F: 5,10 m²
LH: 2,95 m

1.09.213

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.01.R065.2

F: 3,58 m²
LH: 2,5 m

1.09.212

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.01.R068.1

F: 3,50 m²
LH: 2,95 m

1.09.14_b

RH: 4,18 m

Warten, Schleusungszone

KD.01.R078.1

F: 3,60 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.01_a

RH: 4,18 m

Nachüberwachung

KD.01.R022.0

F: 80,40 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.16

RH: 4,18 m

AR, unrein

KD.01.R021.0

F: 8,61 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.18

RH: 4,18 m

Putz.

KD.01.R020.0

F: 4,65 m²
LH: 2,5 m

1.07.04.02_b

RH: 4,18 m

Technik, LHKM

KD.01.R014.0

F: 15,45 m²
LH: 4,12 m

1.09.202

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.01.R024.0

F: 4,17 m²
LH: 2,5 m

1.09.08

RH: 4,18 m

Reinig. Liegen

KD.01.R025.1

F: 14,40 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.03_a

RH: 4,18 m

Unters., LHKM

KD.01.R004.0

F: 61,34 m²
LH: 2,9 m

1.07.04.08

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.01.R010.0

F: 5,49 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.15_b

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KD.01.R011.3

F: 2,66 m²
LH: 2,95 m

1.09.109

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KD.01.R006.0

F: 8,76 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.14

RH: 4,18 m

Umkl., Pers.

KD.01.R011.1

F: 5,18 m²
LH: 2,95 m

1.09.111_a

RH: 4,18 m

Patientenspinde

KD.01.R011.0

F: 5,30 m²
LH: 2,95 m

1.09.111_b

RH: 4,18 m

Patientenspinde

KD.01.R002.2

F: 6,16 m²
LH: 2,95 m 1.09.108

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KD.01.R002.1

F: 4,55 m²
LH: 3 m

1.09.115_b

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KD.01.R065.1

F: 13,49 m²
LH: 2,5 m

9.02.118

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V006.0

F: 33,27 m²
LH: 2,95 m

1.09.107

RH: 4,18 m

Liegeraum, Amb. OP

KD.01.R065.0

F: 27,96 m²
LH: 2,95 m

1.09.16

RH: 4,18 m

Lager, Wäsche

KD.01.R078.0

F: 10,50 m²
LH: 2,95 m

1.09.112

RH: 4,18 m

Leitstelle AOP

KD.01.R081.0

F: 20,87 m²
LH: 2,95 m

1.09.113

RH: 4,18 m

AR, rein

KD.01.R064.1

F: 12,43 m²
LH: 2,95 m

9.02.119

RH: 4,18 m

Flur

KD.01.V007.0

F: 79,40 m²
LH: 2,95 m

1.07.04.11_a

RH: 4,18 m

Schleuse

KD.01.R026.1

F: 5,54 m²
LH: 2,95 m

Kühlschrank
2.41.010

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.017Blutgas-Analysator

2.15.081

1,80 65 55 40 1,80 70

1.10.09

RH: 4,18 m

Unters., CTG

KC.01.R006.0

F: 14,08 m²
LH: 2,95 m

1,10 50

Behandlungswagen
3.06.107

CTG-Gerät
2.27.021

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

4
5

5
0

1
,8

0
1

0

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Blutgas-Analysator
2.15.080

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Ultraschallgerät
2.22.044

Behandlungswagen
3.06.107

Notfallwagen
2.19.031

Materialschrankanlage
1.06.101

1.19.752
Monitorhalterung
- H: UK-W

1.19.752
Monitorhalterung
- H: UK-W

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Wärmeschrank
2.06.028

Wärmeschrank
2.06.028

Wärmeschrank
2.06.028

Wärmeschrank
2.06.028

2,30 30

Blutgas-Analysator
2.15.080

Materialschrankanlage
1.06.617

Materialschrankanlage
1.06.615

Materialschrankanlage
1.06.682

Materialschrankanlage
1.06.684

1.09.203

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.01.R066.2

F: 3,21 m²
LH: 2,95 m

1.09.204

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.01.R066.3

F: 3,50 m²
LH: 2,95 m

Blutgas-Analysator
2.15.080

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Notfallwagen
2.19.031

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Behandlungswagen
3.06.107

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Bettnachttisch
3.38.640

Behandlungswagen
3.06.107

1.03.518
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

Hygiene-PC
2.85.2051.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Kühlschrank
2.41.050

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Notfallwagen
2.19.031

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001 PC-Arbeitsplatz

2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

1.03.670
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.335
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.216
Deckenversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

1.10.217.1
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, PA, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

1.06.132
Tisch-Schalten
- E: PA

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

1.10.217.2
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, PA, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

1.06.133
Tisch-Schalten
- E: PA

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.018

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.699

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.699

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.699

Kühlschrank
2.41.010

Kühlschrank
2.41.010

1.06.633
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

Hochschrankanlage
1.06.695

Hochschrankanlage
1.06.695

1.06.798
Hängeschrank
- H: UK-W

1.06.798
Hängeschrank
- H: UK-W

Blutgas-Analysator
2.15.080

1.06.623
Katheterschrank
- E: PA

1.06.622
Materialschrankanlage
- E: PA

1.06.624
Katheterschrank
- E: PA

Hinweis TGA:
Abluftschrank drehen

1.06.622
Materialschrankanlage
- E: PA

1.06.624
Katheterschrank
- E: PA

1.06.623
Katheterschrank
- E: PA

Hinweis TGA:
1x ES O2
1x ES Air
1x ES Vac

Hochschrankanlage
1.06.695

Hochschrankanlage
1.06.695

1.06.798
Hängeschrank
- H: UK-W

1.06.798
Hängeschrank
- H: UK-W

Hinweis TGA:
1x ES O2
1x ES Air
1x ES Vac

1.06.622
Materialschrankanlage
- E: PA

1.06.624
Katheterschrank
- E: PA

1.06.622
Materialschrankanlage
- E: PA

1.06.624
Katheterschrank
- E: PA

1.06.623
Katheterschrank
- E: PA

1.06.623
Katheterschrank
- E: PA

Hochschrankanlage
1.06.695

Hochschrankanlage
1.06.695

1.06.798
Hängeschrank
- H: UK-W

1.06.798
Hängeschrank
- H: UK-W

Hinweis TGA:
1x ES O2
1x ES Air
1x ES Vac

1.06.641
Materialschrankanlage
- E: PA

1.06.642
Materialschrankanlage
- E: PA

1.06.624
Katheterschrank
- E: PA

Materialschrankanlage
1.06.627

Materialschrankanlage
1.06.627

Materialschrankanlage
1.06.627

Materialschrankanlage
1.06.627

Materialschrankanlage
1.06.627

Blutgas-Analysator
2.15.080

Kühlschrank
2.41.010

Materialschrankanlage
1.06.627

Materialschrankanlage
1.06.627

Materialschrankanlage
1.06.627

Materialschrankanlage
1.06.600 1.06.630

Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

Katheterschrank
1.06.628

Katheterschrank
1.06.628

Katheterschrank
1.06.628

Katheterschrank
1.06.628

Katheterschrank
1.06.628

Hochschrankanlage
1.06.695

Hochschrankanlage
1.06.695

Stand-Regalanlage
1.06.750

50 1,50 1,00 1,50

Osmoseeinheit
2.34.207

Osmoseeinheit
2.34.207

Osmoseeinheit
2.34.207

Hinweis TGA:
3x Dialyseanschlußkasten
wie im Großraum Dialyse

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

1.06.640
Materialschrankanlage
- E: PA

1.06.640
Materialschrankanlage
- E: PA

1.06.626
Materialschrankanlage
- E: PA

Kühlschrank
2.41.370

Schüttler/Agitator
2.15.439

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

2.05.01.24_b

RH: 4,18 m

Blutgas

KC.01.R027.1

F: 3,80 m²
LH: 2,5 m

1.06.160
Arbeitst ischanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

Blutgas-Analysator
2.15.080

Blutgas-Analysator
2.15.080

1.06.107
Arbeitst ischanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

Blutgas-Analysator
2.15.080

1.06.106
Arbeitst ischanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

1.06.139
Arbeitst ischanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

Blutgas-Analysator
2.15.080

Blutgas-Analysator
2.15.080

1.06.145
Arbeitst ischanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

Blutgas-Analysator
2.15.080

Blutgas-Analysator
2.15.080

1.06.122
Arbeitst ischanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

Blutgas-Analysator
2.15.080

1.06.106
Arbeitst ischanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

Blutgas-Analysator
2.15.0801.06.138

Arbeitst ischanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

1.80.120
Wandhalterung
- H: UK-W

Zusatzmonitor
2.86.700

Tas tatur /  Maus
2.91.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

1.15.430
Materialschleuse
- E: WS
- K: ZL, AL

1.03.324
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Infus ionstechniküberwachung
2.34.113

Materialschrankanlage
1.06.685

Materialschrankanlage
1.06.686

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.683

Notfallwagen
2.19.032

Zusatzmonitor
2.86.700

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Matratzenlagerwagen
3.09.850

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.699

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.699

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Matratzenlagerwagen
3.09.850

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

Git tertransportwagen
3.06.022

2.01.15.50

RH: 3,93 m

DR, Pflege

KB.01.R020.1

F: 10,31 m²
LH: 2,95 m

2.01.15.51

RH: 3,93 m

DR, Pflege

KB.01.R020.0

F: 9,91 m²
LH: 2,95 m

Patientenbett
2.38.610

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.27.022
CTG-Gerät
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

1.27.022
CTG-Gerät
- E: STD WS, LAN
- K: WA
- H: UK-W

1.28.201
Wärmestrahler
- E: STD WS,PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

Notfallwagen
2.19.031

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Hinweis TGA:
Einrichtung entfernen

Materialschrankanlage
1.06.688

Materialschrankanlage
1.06.689

Notfallwagen
2.19.031

Notfallwagen
2.19.031

Notfallwagen
2.19.031

Materialschrankanlage
1.06.690

1,062

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.698

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.698

Hochschrankanlage, befahrbar
1.06.698

3,60

3,60

2,125

1
,0

4

2,22

1
,0

85

2,225

3,50

2,205 2,17

3
,6

78

1.10.276
Oberkörperstrahlenschutz
- E: PA
- H: UK-D, DL

1.02.121
OP-Leuchte-Satellit
- E: W S, PA
- K: W A
- H: DL

5
,6

87

5
,9

87

5
,6

87

5
,9

87

36 3,70

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

3,80

4
,4

0

Leuchte-Strahlenschutz
1.10.213

Leuchte-Strahlenschutz
1.10.216.2

3,80

4
,4

0

Leuchte-Strahlenschutz
1.10.216.1

3,70

3
,7

0

1,418 92 46 882 1,395 175 2,00

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001
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1.15.805
Gasflaschenschrank
- S: Sonst.
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718
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Apothekerschrank
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2.15.300.6
Wasseraufbereitungssystem, Laborstraße

2.15.300.6
Wasseraufbereitungssystem, Laborstraße

Säuglingsbett
3.28.001

Säuglingsbett
3.28.001

1.06.162
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.15.201.01
Mediensäule, M1
- E: STD WS, STD CEE, LAN

1.15.201.06
Mediensäule, M6
- E: STD WS, LAN, GA

1.15.201.02
Mediensäule, M2
- E: STD WS, STD CEE, LAN

1.15.201.03
Mediensäule, M3
- S: VE
- E: STD WS, STD DS, LAN

1.15.201.04
Mediensäule, M4
- E: STD WS, STD DS, LAN

1.15.201.05
Mediensäule, M5
- S: Air-Tech
- E: STD WS, STD DS, LAN

1.15.201.10
Medienzelle, M10
- E: STD WS, LAN, GA

Etagenwagen
3.06.003

Etagenwagen
3.06.003

Etagenwagen
3.06.003

Etagenwagen
3.06.003

Labortisch-Tresen
1.15.214

Labortisch-Tresen
1.15.214

Labortisch-Tresen
1.15.214

Labortisch-Tresen
1.15.215

Labortisch-Tresen
1.15.202

Kühlschrank
2.41.114

Kühlschrank
2.41.114

Labortisch
1.15.205

Tischzentrifuge
2.15.633

Tischzentrifuge
2.15.633

Labortisch
1.15.209

Kühlschrank
2.41.150

Kühlschrank
2.41.133

Standregal
1.15.213

Standregal
1.15.212

Labort isch-Tresen
1.15.211

Kühlschrank
2.41.229

Blutkulturdiagnostiksystem
2.15.094

Blutkulturdiagnostiksystem
2.15.094

Blutkulturdiagnostiksystem
2.15.094

2.15.300.3
Präanaly tiksys tem Labor

Etagenwagen
3.06.001

Labort isch
1.15.205 2.15.300.2

Urinanalysegerät
2.15.300.2
Urinanalysegerät

Labort isch
1.15.204

Labort isch
1.15.203

1.15.201.08
Medienzelle, M8
- E: STD WS, LAN, GA

2.15.300.4
Hämatologie Analysegerät

1.15.200.5
Zentralmonitor
- E: STD WS, LAN
- H: UK-W

1.15.201.09
Medienzelle, M9
- E: STD WS, LAN, GA

Labort ischanlage
1.15.208

Labort isch-Tresen
1.15.216

Protein Analyser
2.15.590

Labortisch
1.15.217
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2.15.300
Laborstraße
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2.15.300.7
Leitstand Laborstraße

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Zusatzmonitor
2.86.700
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3,65

8
,4

25

Tischanalyser
2.15.028

8
0

Hinweis TGA:
Einrichtung verschieben

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

9.02.112

RH: 3,40 m

Flur

KC.01.V015.0

F: 210,57 m²
LH: 2,95 m

1
,0

0

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Kühlschrank
2.41.050

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.411.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Intensivpflegebett
2.38.602

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

3
0

1
,7

0
3

0
1

,2
0

1.03.411
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W
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