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2.38.610

Patientenbett
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Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.02.195

UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.620

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
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Gerätenormschiene
- E: PA
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1.02.195
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- E: WS, PA
- H: DL
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Patientenbett
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Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.28.202

Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.06.202

Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.06.201

Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.28.202

Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.28.202

Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

Wärmebett
2.28.020

1.03.626

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

Wärmebett
2.28.020

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Wärmebett
2.28.020

1.03.626
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.28.202

Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

Wärmebett

2.28.020

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
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- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.
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1.03.615
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1.28.202
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2.28.020

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Wärmebett

2.28.020

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Wärmebett

2.28.020
1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

Wärmebett
2.28.020

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.28.202

Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.
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2.28.020

1.03.615
Gerätenormschiene
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- H: UK-W

Wärmebett

2.28.020

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Materialschrankanlage

1.06.272

1.06.269

Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.03.530

Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.271
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.38.903

Bettenhebegerät
- E: STD WS, LR

- K: WA
- H: Gew., FBL

1.38.903
Bettenhebegerät
- E: STD WS, LR

- K: WA
- H: Gew., FBL

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA

- H: DL
1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA

- H: DL

1.03.515

Infus ionsschienen-System
- E: PA

- H: DL

Materialschrankanlage

1.06.268

Kinderbett
3.38.600

1.03.626

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett
3.38.6001.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett
3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett
3.38.600

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett
3.38.600

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.626

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Jugendbett

2.38.601

Jugendbett

2.38.601

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Jugendbett
2.38.601

Jugendbett
2.38.601

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Jugendbett

2.38.601

Jugendbett

2.38.601

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Jugendbett
2.38.601

Jugendbett
2.38.601

1.03.626

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W
1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.626
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.06.265

Materialschrankanlage

- H: Sonst.

Therapieliege

2.17.001

Therapieliege

2.17.001

Therapieliege

2.17.001

Therapieliege

2.17.001

1.06.275

Materialschrankanlage

- H: Sonst.

1.06.281

Materialschrankanlage

- H: Sonst.

Bettnachttisch

3.38.639

Bettnachttisch

3.38.639

Wärmebett

2.28.020

1.03.626
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Wärmebett

2.28.020

1.03.626

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.626
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett
3.38.600

Kinderbett
3.38.600

1.03.626

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Kinderbett

3.38.600

1.03.626

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Jugendbett
2.38.601

Jugendbett
2.38.601

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Jugendbett
2.38.601

Jugendbett
2.38.601

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.06.282

Materialschrankanlage

- H: Sonst.

1.06.712
Wand-Regalanlage

- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

1.02.195

UK für U-Leuchte
- E: WS, PA

- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W Untersuchungsliege

3.07.005

1.02.195

UK für U-Leuchte
- E: WS, PA

- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA

- H: UK-W

Untersuchungsliege

3.07.005

Materialschrankanlage

1.06.270

H34

H34

H33

H33

H32

H32

H31

H31

H30

H30

H29

H29

H28

H28

H1

H1

H27

H27

H26

H26

H25

H25

H24

H24

H23

H23

H22

H22

H21

H21

H20

H20

H19

H19

H18

H18

H17

H17

H16

H16

H15

H15

H14

H14

H13

H13

H12

H12

H11

H11

H10

H10

H9

H9

H8

H8

H7

H7

H6

H6

H5

H5

H4

H4

H3

H3

H2

H2

HA HA

HB HB

HC HC

HD HD

HE HE

HF HF

HG HG

HH HH

HI HI

HJ HJ

HK HK

HL HL

HM HM

HN HN

HO HO

HP HP

HQ HQ

HR HR

HS HS

HT HT

HU HU

H6'

H6'

H7'

H7'

H8'

H8'

H9'

H9'

H10'

H10'

H11'

H11'

H12'

H12'

H13'

H13'

H14'

H14'

H15'

H15'

H16'

H16'

H17'

H17'

H18'

H18'

H19'

H19'

H20'

H20'

H21'

H21'

H22'

H22'

2.01.02.51

RH: 3,33 m

UBS

KF.02.R012.0

F: 17,98 m²
LH: 3,27 m

3.05.11_a

RH: 3,33 m

Bereitschaft Pers.

KE.02.R011.0

F: 10,57 m²
LH: 2,5 m

3.05.30

RH: 3,24 m

UBS

KD.02.R032.0

F: 16,87 m²
LH: 3,18 m

3.05.07_a

RH: 3,24 m

Bereitschaft Pers.

KD.02.R030.0

F: 9,98 m²
LH: 2,5 m

3.05.08_a

RH: 3,24 m

Bereitschaft Pers.

KD.02.R031.0

F: 9,80 m²
LH: 2,5 m

4.01.20

RH: 3,24 m

Stabst. Pflegedir

KD.02.R053.0

F: 17,64 m²
LH: 2,7 m

4.01.21

RH: 3,24 m

Stabst. Pflegedir

KD.02.R054.0

F: 18,02 m²
LH: 2,7 m

4.01.27

RH: 3,24 m

DR, PDL _Leitung

KD.02.R058.0

F: 24,61 m²
LH: 2,7 m

4.01.28

RH: 3,24 m

Sekret., PDL

KD.02.R057.0

F: 16,73 m²
LH: 2,7 m

4.01.29

RH: 3,24 m

Teilbereichsleiter, PDL

KD.02.R056.0

F: 16,09 m²
LH: 2,7 m

4.01.30

RH: 3,24 m

Teilbereichsleiter, PDL

KD.02.R055.0

F: 16,24 m²
LH: 2,7 m

4.05.20

RH: 3,24 m

Besprech. / Schulung

KD.02.R028.0

F: 40,14 m²
LH: 2,5 m

4.06.14

RH: 3,33 m

Diagn., Betriebsarzt

KF.02.R014.0

F: 13,35 m²
LH: 2,7 m

4.06.15

RH: 3,33 m

Handarchiv, BA

KF.02.R011.0

F: 14,04 m²
LH: 2,5 m

4.06.09

RH: 3,33 m

Betriebsarzt, U/B

KF.02.R016.0

F: 14,78 m²
LH: 2,7 m

4.06.10

RH: 3,33 m

Betriebsarzt, U/B

KF.02.R014.1

F: 14,87 m²
LH: 2,7 m

4.06.11

RH: 3,33 m

WC, Pat. Betriebsarzt

KF.02.R011.1

F: 4,74 m²
LH: 2,5 m

4.06.12

RH: 3,33 m

Anmeldung Betriebsarzt

KF.02.R015.0

F: 16,14 m²
LH: 2,7 m

4.06.13

RH: 3,33 m

Diagn., Betriebsarzt

KF.02.R016.1

F: 14,63 m²
LH: 2,7 m

3.05.01_a

RH: 3,24 m

Bereitschaft Pers.

KD.02.R036.0

F: 10,01 m²
LH: 2,5 m 3.05.31

RH: 3,24 m

Teeküche

KD.02.R033.0

F: 10,01 m²
LH: 2,5 m

4.07.207

RH: 3,24 m

WC, Pers.

KD.02.R026.0

F: 14,36 m²
LH: 2,5 m

8.05.043

RH: 3,33 m

EDV

KE.02.X024.0

F: 13,90 m²
LH: 3,27 m

8.03.01.006

RH: 3,33 m

Technik

KD.02.X042.0

F: 1508,99 m²
LH: 7,45 m

8.04.120

RH: 3,33 m

UV SV

KE.02.X025.0

F: 8,24 m²
LH: 3,27 m

2.01.17.02

RH: 3,24 m

DR, Arzt

KD.02.R019.0

F: 26,99 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.21

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Unfallchir.

KE.02.R002.0

F: 16,15 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.22

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Unfallchir.

KE.02.R003.0

F: 16,12 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.23

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Unfallchir.

KE.02.R004.0

F: 16,15 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.24

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Unfallchir.

KE.02.R005.0

F: 16,05 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.25

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Unfallchir.

KD.02.R042.0

F: 16,34 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.29

RH: 3,33 m

DR, Ltd. OA_Orthop.

KD.02.R043.0

F: 16,18 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.30

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Orthop.

KD.02.R045.0

F: 16,21 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.31

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Orthop.

KD.02.R046.0

F: 16,18 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.32

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Orthop.

KD.02.R044.0

F: 20,77 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.04

RH: 3,33 m

DR, Ltd. OA_Allg. Chirugie

KE.02.R021.0

F: 16,12 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.05

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Allg. Chirugie

KE.02.R022.0

F: 16,12 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.06

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Allg. Chirugie

KE.02.R013.0

F: 16,34 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.07

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Allg. Chirugie

KE.02.R012.0

F: 16,34 m²
LH: 2,7 m

1.03.05.08

RH: 3,33 m

DR, Arzt (Großraum)_Allg. Chirugie

KE.02.R023.0

F: 21,95 m²
LH: 2,7 m

1.03.06.10

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Gyn.

KD.02.R012.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.06.11

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Gyn.

KD.02.R013.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.06.12

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Gyn.

KD.02.R014.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.06.13

RH: 3,24 m

DR, Arzt (Großraum)_Gyn.

KD.02.R020.0

F: 33,57 m²
LH: 2,7 m

1.03.06.06

RH: 3,24 m

DR, Ltd. OA_Gyn.

KD.02.R015.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.06.09

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Gyn.

KD.02.R011.0

F: 16,66 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.10

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Gastro.-Onk.

KE.02.R015.0

F: 16,34 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.11

RH: 3,33 m

DR, Arzt (Großraum)_Gastro.-Onk.

KE.02.R020.0

F: 30,35 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.12

RH: 3,33 m

DR, Arzt (Großraum)_Gastro.-Onk.

KE.02.R019.0

F: 30,53 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.18

RH: 3,24 m

DR, Ltd. OA_Kardio

KD.02.R008.0

F: 16,66 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.19

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Kardio

KD.02.R007.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.20

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Kardio

KD.02.R009.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.21

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Kardio

KD.02.R006.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.05

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Häma-Onk

KD.02.R047.0

F: 23,28 m²
LH: 2,7 m

1.03.10.09

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Gastro.-Onk.

KE.02.R014.0

F: 16,34 m²
LH: 2,7 m

1.03.11.10

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Kind-Jugend.

KD.02.R018.0

F: 16,39 m²
LH: 2,7 m

1.03.11.11

RH: 3,24 m

DR, Arzt (Großraum)_Kind-Jugend.

KD.02.R024.0

F: 34,98 m²
LH: 2,7 m

1.03.11.12

RH: 3,24 m

DR, Arzt (Großraum)_Kind-Jugend.

KD.02.R023.0

F: 33,41 m²
LH: 2,7 m

1.03.11.08

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Kind-Jugend.

KD.02.R016.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.11.09

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Kind-Jugend.

KD.02.R017.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.14.04

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Neuro

KD.02.R051.0

F: 17,69 m²
LH: 2,7 m

1.03.14.05

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Neuro

KD.02.R052.0

F: 18,02 m²
LH: 2,7 m

1.03.14.08

RH: 3,24 m

DR, Arzt (Großraum)_Neuro

KD.02.R049.0

F: 29,36 m²
LH: 2,7 m

4.02.01

RH: 3,24 m

DR, Hygiene

KD.02.R002.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

4.02.02

RH: 3,24 m

DR, Hygiene

KD.02.R003.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

4.02.03

RH: 3,24 m

DR, Chefarzt _Hygiene

KD.02.R004.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

4.02.04

RH: 3,24 m

Dienstraum Hygiene

KD.02.R001.0

F: 11,71 m²
LH: 2,7 m

9.02.158

RH: 3,33 m

Flur

KE.02.V001.0

F: 63,52 m²
LH: 2,5 m

1.03.05.200

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KF.02.R001.0

F: 2,80 m²
LH: 2,5 m

1.03.05.201

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KE.02.R017.0

F: 3,90 m²
LH: 2,5 m

1.03.11.200

RH: 3,24 m

WC, Pers.

KD.02.R060.0

F: 4,23 m²
LH: 2,5 m

1.03.11.14

RH: 3,33 m

Teeküche

KD.02.R041.0

F: 11,29 m²
LH: 2,5 m

1.03.05.34

RH: 3,24 m

Kopierer

KD.02.R050.0

F: 9,41 m²
LH: 2,5 m

1.03.10.30

RH: 3,33 m

Kopierer

KE.02.R001.1

F: 8,29 m²
LH: 2,5 m

8.05.042

RH: 3,24 m

EDV

KD.02.X064.0

F: 14,02 m²
LH: 3,18 m

8.04.118

RH: 3,24 m

UV SV

KD.02.X063.0

F: 9,44 m²
LH: 3,18 m

1.03.22.05

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Urologie

KF.02.R010.0

F: 16,28 m²
LH: 2,7 m

1.03.22.06

RH: 3,33 m

DR, Arzt (Großraum)_Urologie

KF.02.R003.0

F: 31,07 m²
LH: 2,7 m

1.03.06.08

RH: 3,24 m

DR, OA / FA_Gyn.

KD.02.R010.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

1.03.205

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KF.02.R002.0

F: 3,12 m²
LH: 2,5 m

1.03.207

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KE.02.R016.0

F: 3,79 m²
LH: 2,5 m

1.03.208

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KD.02.R040.0

F: 3,90 m²
LH: 2,5 m

3.05.04_a

RH: 3,24 m

Bereitschaft Pers.

KD.02.R035.0

F: 10,03 m²
LH: 2,5 m

3.05.05_a

RH: 3,24 m

Bereitschaft Pers.

KD.02.R034.0

F: 9,77 m²
LH: 2,5 m

3.05.06_a

RH: 3,24 m

Bereitschaft Pers.

KD.02.R029.0

F: 10,08 m²
LH: 2,5 m

9.02.159

RH: 3,33 m

Flur

KF.02.V001.0

F: 68,41 m²
LH: 2,5 m

8.03.01.007

RH: 3,33 m

Technik

KF.02.X013.0

F: 549,19 m²
LH: 3,27 m

1.03.10.31

RH: 3,33 m

Kopierer

KE.02.R018.0

F: 6,60 m²
LH: 2,5 m

9.02.156

RH: 3,24 m

Flur

KD.02.V003.0

F: 65,27 m²
LH: 2,5 m

9.02.155

RH: 3,24 m

Flur

KD.02.V002.0

F: 17,19 m²
LH: 2,5 m

3.05.06_b

RH: 3,24 m

Nasszelle

KD.02.R029.1

F: 2,93 m²
LH: 2,5 m

3.05.07_b

RH: 3,24 m

Nasszelle

KD.02.R030.1

F: 3,15 m²
LH: 2,5 m

3.05.08_b

RH: 3,24 m

Nasszelle

KD.02.R031.1

F: 2,73 m²
LH: 2,5 m

3.05.01_b

RH: 3,24 m

Nasszelle

KD.02.R036.1

F: 3,06 m²
LH: 2,5 m

3.05.04_b

RH: 3,24 m

Nasszelle

KD.02.R035.1

F: 3,09 m²
LH: 2,5 m

3.05.05_b

RH: 3,24 m

Nasszelle

KD.02.R034.1

F: 2,77 m²
LH: 2,5 m

1.03.209

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KD.02.R039.0

F: 3,79 m²
LH: 2,5 m

1.03.05.35

RH: 3,24 m

Kopierer

KD.02.R059.0

F: 9,96 m²
LH: 2,5 m

1.03.11.201

RH: 3,24 m

WC, Pers.

KD.02.R061.0

F: 4,12 m²
LH: 2,5 m

9.02.154

RH: 3,24 m

Flur

KD.02.V001.0

F: 97,97 m²
LH: 2,5 m

3.05.11_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KE.02.R011.1

F: 2,95 m²
LH: 2,5 m

8.05.041

RH: 3,33 m

EDV

KD.02.X042.1

F: 13,58 m²
LH: 3,18 m

8.04.115

RH: 3,33 m

UV AV

KD.02.X042.2

F: 8,44 m²
LH: 3,18 m

8.04.116

RH: 3,33 m

UV SV

KD.02.X042.3

F: 8,25 m²
LH: 3,18 m

8.04.123

RH: 3,33 m

UV AV

KF.02.X013.3

F: 9,32 m²
LH: 3,27 m

8.04.124

RH: 3,33 m

UV SV

KF.02.X013.2

F: 9,32 m²
LH: 3,27 m

8.05.045

RH: 3,33 m

EDV

KF.02.X013.1

F: 14,91 m²
LH: 3,27 m

2.01.16.05

RH: 3,24 m

DR, Arzt _Leukämie

KD.02.R048.0

F: 29,36 m²
LH: 2,7 m

1.03.22.07

RH: 3,24 m

Teeküche

KD.02.R021.0

F: 10,79 m²
LH: 2,5 m

1.03.10.32

RH: 3,24 m

UBS

KD.02.R062.0

F: 8,88 m²
LH: 3,18 m

9.02.258

RH: 3,24 m

Flur

KD.02.V006.0

F: 130,03 m²
LH: 2,5 m

9.02.259

RH: 3,33 m

Flur

KD.02.V007.0

F: 83,85 m²
LH: 2,5 m

9.02.260

RH: 3,33 m

Flur

KE.02.V002.0

F: 70,33 m²
LH: 2,5 m

3.05.15_a

RH: 3,33 m

Bereitschaft Pers.

KE.02.R007.0

F: 11,90 m²
LH: 2,5 m

3.05.16_a

RH: 3,33 m

Bereitschaft Pers.

KE.02.R008.0

F: 10,57 m²
LH: 2,5 m

3.05.15_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KE.02.R007.1

F: 2,95 m²
LH: 2,5 m

3.05.16_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KE.02.R008.1

F: 2,95 m²
LH: 2,5 m

3.05.10_a

RH: 3,33 m

Bereitschaft Pers.

KD.02.R038.0

F: 10,57 m²
LH: 2,5 m

3.05.10_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KD.02.R038.1

F: 2,95 m²
LH: 2,5 m

3.05.14_a

RH: 3,33 m

Bereitschaft Pers.

KD.02.R037.0

F: 10,57 m²
LH: 2,5 m

3.05.14_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KD.02.R037.1

F: 2,95 m²
LH: 2,5 m

3.05.26_a

RH: 3,33 m

Bereitschaft Pers.

KE.02.R010.0

F: 9,81 m²
LH: 2,5 m

3.05.26_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KE.02.R010.1

F: 2,95 m²
LH: 2,5 m

9.01.1069

RH: 3,56 m

Treppenhaus

KD.02.T015.0

F: 35,34 m²
LH: 3,65 m

9.01.1074

RH: 3,33 m

Treppenhaus

KF.02.T012.0

F: 21,26 m²
LH: 3,27 m

9.01.1072

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KE.02.T013.0

F: 21,11 m²
LH: 3,59 m

9.01.1068

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KD.02.T014.0

F: 21,11 m²
LH: 3,59 m

9.01.1075

RH: 3,33 m

Treppenhaus

KF.02.T016.0

F: 20,96 m²
LH: 3,27 m

9.01.1073

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KE.02.T017.0

F: 20,99 m²
LH: 3,59 m

9.01.1070

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KD.02.T018.0

F: 20,99 m²
LH: 3,65 m

9.01.1071

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KD.02.T019.0

F: 35,83 m²
LH: 3,59 m

9.01.2116

RH: 3,56 m

Aufzug H1

KD.02.A027.0

F: 14,62 m²
LH: 3,65 m

8.03.9052

RH: 3,65 m

Schacht

KE.02.S001.0

F: 16,74 m²
LH: 3,59 m

8.03.9048

RH: 3,65 m

Schacht

KD.02.S005.0

F: 16,74 m²
LH: 3,59 m

8.01.9083

RH: 3,65 m

Schacht

KD.02.S004.0

F: 2,31 m²
LH: 3,65 m

8.01.9086

RH: 3,33 m

Schacht

KE.02.S002.0

F: 2,31 m²
LH: 3,59 m

8.01.9089

RH: 3,33 m

Schacht

KF.02.S001.0

F: 3,98 m²
LH: 3,59 m

8.01.9091

RH: 3,33 m

Schacht

KF.02.S003.0

F: 3,23 m²
LH: 3,27 m

8.01.9088

RH: 3,65 m

Schacht

KE.02.S004.0

F: 3,93 m²
LH: 3,33 m

8.01.9085

RH: 3,65 m

Schacht

KD.02.S010.0

F: 4,02 m²
LH: 3,65 m

8.01.9081

RH: 3,56 m

Schacht

KD.02.S001.0

F: 5,30 m²
LH: 3,65 m

8.01.9082

RH: 3,65 m

Schacht

KD.02.S003.0

F: 3,24 m²
LH: 3,65 m

8.01.9090

RH: 3,27 m

Schacht

KF.02.S002.0

F: 5,75 m²
LH: 3,59 m

8.03.9053

RH: 3,33 m

Schacht

KF.02.S004.0

F: 22,80 m²
LH: 3,27 m

8.01.9087

RH: 3,65 m

Schacht

KE.02.S003.0

F: 5,71 m²
LH: 3,33 m

8.01.9084

RH: 3,65 m

Schacht

KD.02.S009.0

F: 5,19 m²
LH: 3,65 m

8.03.9051

RH: 3,33 m

Schacht

KD.02.S008.0

F: 7,28 m²
LH: 3,65 m

8.03.9047

RH: 3,18 m

Schacht

KD.02.S002.0

F: 17,16 m²
LH: 3,18 m

8.06.03.037

RH: 3,33 m

Maschinenraum

KE.02.A029.0

F: 11,21 m²
LH: 3,27 m

8.04.158

RH: 3,33 m

USV

KF.02.X013.4

F: 11,71 m²
LH: 3,27 m

3.05.12_a

RH: 3,33 m

Bereitschaft Pers.

KE.02.R006.0

F: 11,63 m²
LH: 2,5 m

3.05.12_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KE.02.R006.1

F: 2,95 m²
LH: 2,5 m

8.05.067

RH: 3,33 m

EDV

KE.02.X042.0

F: 16,07 m²
LH: 3,27 m

8.05.066

RH: 3,33 m

EDV

KD.02.X042.5

F: 15,69 m²
LH: 3,27 m

8.03.01.020

RH: 3,33 m

Technik

KE.02.X041.0

F: 1327,78 m²
LH: 3,27 m

8.03.01.021

RH: 3,33 m

BSV/Verteiler

KE.02.X041.1

F: 11,54 m²
LH: 3,27 m

8.03.01.022

RH: 3,33 m

BSV

KE.02.X041.2

F: 6,96 m²
LH: 3,27 m

8.03.01.023

RH: 3,33 m

BSV/Verteiler

KD.02.X042.6

F: 11,54 m²
LH: 3,27 m

8.03.01.024

RH: 3,33 m

BSV

KD.02.X042.7

F: 6,96 m²
LH: 3,27 m

4.07.208

RH: 3,24 m

WC, Pers.

KD.02.R025.0

F: 12,67 m²
LH: 2,5 m

4.02.07

RH: 3,24 m

Sekret., Ärztl. Dienst_Hygiene

KD.02.R005.0

F: 16,20 m²
LH: 2,7 m

2.01.01.51

RH: 3,33 m

DR, Pflege

KB.02.R074.0

F: 12,13 m²
LH: 2,7 m

2.01.01.53

RH: 3,33 m

AR, unrein

KB.02.R017.1

F: 8,00 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.55

RH: 3,33 m

Lager, Mat.

KB.02.R017.0

F: 19,58 m²
LH: 2,5 m

2.01.01.57

RH: 3,33 m

Teeküche, Pat.

KB.02.R023.0

F: 6,07 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.53

RH: 3,33 m

AR, unrein

KB.02.R039.1

F: 8,00 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.56

RH: 3,33 m

Lager, Gerät

KB.02.R051.0

F: 23,23 m²
LH: 2,5 m

2.01.02.57

RH: 3,33 m

Teeküche, Pat.

KB.02.R028.0

F: 6,85 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.34

RH: 3,33 m

DR, Arzt

KC.02.R065.0

F: 14,37 m²
LH: 2,7 m

2.05.03.01

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KC.02.R027.0

F: 23,86 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.10

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R021.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.11

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R071.2

F: 6,92 m²
LH: 2,4 m

2.05.03.12

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R025.2

F: 7,09 m²
LH: 2,4 m

2.05.03.13

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R024.2

F: 7,63 m²
LH: 2,4 m

2.05.03.14

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R021.2

F: 7,45 m²
LH: 2,4 m

2.05.03.15

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R074.0

F: 27,17 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.16

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R073.0

F: 26,52 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.17

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R072.0

F: 26,89 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.18

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R022.0

F: 27,51 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.19

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R023.0

F: 27,35 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.02

RH: 3,33 m

Spielzimmer, Kinder

KC.02.R031.0

F: 29,45 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.20

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R039.0

F: 26,59 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.21

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R040.0

F: 27,45 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.22

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R074.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.23

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R073.1

F: 3,70 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.24

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R072.1

F: 3,97 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.25

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R022.1

F: 4,12 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.26

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R023.1

F: 4,12 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.27

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R039.1

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.28

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R040.1

F: 4,12 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.29

RH: 3,33 m

U/B, Standard

KC.02.R019.0

F: 16,30 m²
LH: 2,7 m

2.05.03.03

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R071.0

F: 16,15 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.30

RH: 3,33 m

Stillzimmer

KC.02.R068.0

F: 11,05 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.31

RH: 3,33 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KC.02.R028.0

F: 16,39 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.33

RH: 3,33 m

DR, Arzt

KC.02.R066.0

F: 15,16 m²
LH: 2,7 m

2.05.03.34

RH: 3,33 m

AR, rein

KC.02.R029.0

F: 20,40 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.35

RH: 3,33 m

Nahrungsvorbereit.

KC.02.R082.0

F: 5,48 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.36_a

RH: 3,33 m

AR, unrein

KC.02.R069.0

F: 11,27 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.37

RH: 3,33 m

Lager, Mat.

KC.02.R075.0

F: 23,01 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.38

RH: 3,33 m

Lager, Gerät

KC.02.R070.0

F: 19,30 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.39

RH: 3,33 m

Teeküche, Pat.

KC.02.R082.1

F: 5,48 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.04

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R025.0

F: 16,09 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.05

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R024.0

F: 16,97 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.06

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R021.0

F: 16,78 m²
LH: 3,27 m

2.05.03.07

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R071.1

F: 3,60 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.08

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R025.1

F: 3,77 m²
LH: 2,3 m

2.05.03.09

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R024.1

F: 3,78 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.01

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KC.02.R007.0

F: 21,59 m²
LH: 2,5 m

2.05.02.10

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R012.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.11

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R015.2

F: 6,94 m²
LH: 2,4 m

2.05.02.12

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R014.2

F: 7,07 m²
LH: 2,4 m

2.05.02.13

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R013.2

F: 7,00 m²
LH: 2,4 m

2.05.02.14

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R012.2

F: 7,07 m²
LH: 2,4 m

2.05.02.15

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R001.0

F: 27,44 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.16

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R002.0

F: 26,96 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.17

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R003.0

F: 27,05 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.18

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R004.0

F: 26,58 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.19

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R005.0

F: 25,90 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.02

RH: 3,33 m

Elternaufenthalt

KC.02.R006.0

F: 24,84 m²
LH: 2,7 m

2.05.02.20

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R011.0

F: 26,77 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.21

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R016.0

F: 32,47 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.22

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R001.1

F: 3,97 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.23

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R002.1

F: 3,70 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.24

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R003.1

F: 4,06 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.25

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R004.1

F: 3,64 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.26

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R005.1

F: 3,70 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.27

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R011.1

F: 3,76 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.28

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R016.1

F: 3,97 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.29

RH: 3,33 m

U/B, Standard

KC.02.R018.0

F: 14,92 m²
LH: 2,7 m

2.05.02.03

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R015.0

F: 15,23 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.30

RH: 3,33 m

Stillzimmer

KC.02.R080.0

F: 12,26 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.31

RH: 3,33 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KC.02.R008.0

F: 15,17 m²
LH: 2,5 m

2.05.02.33

RH: 3,33 m

DR, Arzt

KC.02.R009.0

F: 16,37 m²
LH: 2,7 m

2.05.02.34

RH: 3,33 m

AR, rein

KC.02.R007.1

F: 7,19 m²
LH: 2,5 m

2.05.02.35

RH: 3,33 m

Nahrungsvorbereit.

KC.02.R017.0

F: 9,35 m²
LH: 2,5 m

2.05.02.36_a

RH: 3,33 m

AR, unrein

KC.02.R081.0

F: 13,75 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.37

RH: 3,33 m

Lager, Mat.

KC.02.R083.0

F: 20,40 m²
LH: 2,5 m

2.05.02.38

RH: 3,33 m

Lager, Gerät

KC.02.R084.0

F: 16,98 m²
LH: 2,5 m

2.05.02.39

RH: 3,33 m

Teeküche, Pat.

KC.02.R017.1

F: 6,84 m²
LH: 2,5 m

2.05.02.04

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R014.0

F: 15,89 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.05

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R013.0

F: 15,89 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.06

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R012.0

F: 15,89 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.07

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R015.1

F: 3,95 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.08

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R014.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.09

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R013.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.01.04.01_a

RH: 3,33 m

Aufenthalt, Pat.

KB.02.R025.0

F: 28,37 m²
LH: 2,5 m

2.01.04.04

RH: 3,33 m

DR, Arzt

KB.02.R061.0

F: 14,07 m²
LH: 2,7 m

2.01.04.05

RH: 3,33 m

DR, Arzt

KB.02.R059.0

F: 14,12 m²
LH: 2,7 m

1.03.02.10

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Anästh.

KE.02.R009.0

F: 16,34 m²
LH: 2,7 m

1.03.02.16

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Anästh.

KE.02.R001.0

F: 21,18 m²
LH: 2,7 m

3.05.13_a

RH: 3,33 m

Bereitschaft Pers.

KC.02.R096.0

F: 13,09 m²
LH: 2,5 m

3.02.15

RH: 3,33 m

DR, Sozialberatung (CM)

KB.02.R085.0

F: 17,09 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.12

RH: 3,33 m

Büro, Kodierfachkraft

KB.02.R072.0

F: 16,01 m²
LH: 2,7 m2.10.03.13

RH: 3,33 m

Regenerationsküche

KB.02.R092.0

F: 27,20 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.14

RH: 3,33 m

Bettenaufbereitung

KA.02.R069.0

F: 63,29 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.15

RH: 3,33 m

Putz.

KB.02.R082.0

F: 8,22 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.01_a

RH: 3,33 m

Aufenthalt, Bes.

KC.02.R067.0

F: 18,50 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.10

RH: 3,33 m

Bettenaufbereitung

KC.02.R093.0

F: 63,29 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.11

RH: 3,33 m

Putz.

KC.02.R087.0

F: 3,71 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.12

RH: 3,33 m

Putz.

KC.02.R086.0

F: 3,71 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.14

RH: 3,33 m

Verstorbenen

KB.02.R070.0

F: 12,37 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.15

RH: 3,33 m

Lager, Einschubwagen

KC.02.R097.0

F: 8,19 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.02

RH: 3,33 m

Beh., multifunktional

KA.02.R070.0

F: 21,32 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.03

RH: 3,33 m

Beh., multifunktional

KB.02.R071.0

F: 20,54 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.04_a

RH: 3,33 m

Schulungsraum, Diabetes

KC.02.R061.1

F: 17,95 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.08

RH: 3,33 m

Büro, Kodierfachkraft

KB.02.R073.0

F: 12,13 m²
LH: 2,7 m

2.05.05.09

RH: 3,33 m

Regenerationsküche

KC.02.R103.0

F: 27,20 m²
LH: 2,5 m

9.02.149

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V002.0

F: 70,49 m²
LH: 2,5 m

9.02.148

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V001.0

F: 42,70 m²
LH: 2,5 m

2.01.04.200

RH: 3,33 m

WC, Bes.

KB.02.R089.0

F: 2,64 m²
LH: 2,5 m

2.01.04.201

RH: 3,33 m

WC, Bes.

KB.02.R088.0

F: 2,41 m²
LH: 2,5 m

2.01.04.202

RH: 3,33 m

WC, beh.

KB.02.R087.0

F: 5,72 m²
LH: 2,5 m

2.05.02.200

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KC.02.R078.0

F: 2,83 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.200

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KC.02.R077.0

F: 3,00 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.202

RH: 3,33 m

WC, Bes.

KC.02.R085.0

F: 3,09 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.203

RH: 3,33 m

WC, Bes.

KC.02.R085.1

F: 3,03 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.204

RH: 3,33 m

WC, beh.

KC.02.R098.0

F: 5,72 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.201

RH: 3,33 m

WC, Bes.

KA.02.R081.0

F: 6,57 m²
LH: 2,5 m

2.01.01.01_a

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KB.02.R060.2

F: 12,62 m²
LH: 2,5 m

2.01.01.10

RH: 3,33 m

Schleuse

KB.02.R019.2

F: 7,48 m²
LH: 2,4 m

2.01.01.11

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R014.0

F: 22,71 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.12

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R013.0

F: 23,41 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.13

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R012.0

F: 23,56 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.14

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R024.0

F: 21,31 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.15

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R014.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.16

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R013.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.17

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R012.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.18

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R024.1

F: 6,73 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.19

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R009.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.02

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R015.0

F: 15,23 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.20

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R008.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.21

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R007.0

F: 23,50 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.22

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R006.0

F: 23,56 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.23

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R004.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.24

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R003.0

F: 23,56 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.25

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R002.0

F: 23,56 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.26

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R001.0

F: 24,15 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.27

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R068.0

F: 23,88 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.28

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R067.0

F: 23,43 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.29

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R066.0

F: 23,43 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.03

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R016.0

F: 15,89 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.30

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R065.0

F: 23,31 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.31

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R010.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.32

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R011.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.33

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R005.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.34

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R009.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.35

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R008.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.36

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R007.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.37

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R006.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.38

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R004.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.39

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R003.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.04

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R019.0

F: 16,75 m²
LH: 3,27 m

2.01.01.40

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R002.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.41

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R001.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.42

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R068.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.43

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R067.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.44

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R066.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.45

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R065.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.46

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R010.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.47

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R011.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.48

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R005.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.49

RH: 3,33 m

U/B, Standard

KB.02.R021.0

F: 13,32 m²
LH: 2,7 m

2.01.01.05

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R015.1

F: 3,95 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.50

RH: 3,33 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KB.02.R062.0

F: 17,38 m²
LH: 2,5 m

2.01.01.52

RH: 3,33 m

AR, rein

KB.02.R060.3

F: 14,38 m²
LH: 2,5 m

2.01.01.54

RH: 3,33 m

AR, unrein

KB.02.R064.0

F: 13,09 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.56

RH: 3,33 m

Lager, Gerät

KB.02.R069.0

F: 23,23 m²
LH: 2,5 m

2.01.01.06

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R016.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.07

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R019.1

F: 3,98 m²
LH: 2,3 m

2.01.01.08

RH: 3,33 m

Schleuse

KB.02.R015.2

F: 6,86 m²
LH: 2,4 m

2.01.01.09

RH: 3,33 m

Schleuse

KB.02.R016.2

F: 7,00 m²
LH: 2,4 m

9.02.142

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V002.0

F: 102,42 m²
LH: 2,5 m

9.02.141

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V001.0

F: 44,19 m²
LH: 2,5 m

2.01.01.200

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KB.02.R063.0

F: 2,23 m²
LH: 2,5 m 2.01.02.01_a

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KB.02.R060.1

F: 14,94 m²
LH: 2,5 m

2.01.02.10

RH: 3,33 m

Schleuse

KB.02.R041.2

F: 6,99 m²
LH: 2,4 m

2.01.02.11

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R036.0

F: 22,56 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.12

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R035.0

F: 23,56 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.13

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R034.0

F: 23,56 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.14

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R027.0

F: 22,94 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.15

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R036.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.16

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R035.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.17

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R034.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.18

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R027.1

F: 3,84 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.19

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R032.0

F: 23,56 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.02

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R037.0

F: 15,41 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.20

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R043.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.21

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R044.0

F: 23,48 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.22

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R045.0

F: 23,48 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.23

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R047.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.24

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R048.0

F: 23,53 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.25

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R049.0

F: 23,53 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.26

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R050.0

F: 24,15 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.27

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R052.0

F: 23,78 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.28

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R053.0

F: 23,40 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.29

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R054.0

F: 23,40 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.03

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R038.0

F: 16,11 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.30

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R055.0

F: 23,31 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.31

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R031.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.32

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R033.0

F: 23,50 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.33

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KB.02.R046.0

F: 23,44 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.34

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R032.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.35

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R043.1

F: 3,67 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.36

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R044.1

F: 3,91 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.37

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R045.1

F: 3,91 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.38

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R047.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.39

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R048.1

F: 3,96 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.04

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KB.02.R041.0

F: 16,35 m²
LH: 3,27 m

2.01.02.40

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R049.1

F: 3,96 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.41

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R050.1

F: 3,80 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.42

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R052.1

F: 3,95 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.43

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R053.1

F: 3,96 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.44

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R054.1

F: 3,96 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.45

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R055.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.46

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R031.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.47

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R033.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.48

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R046.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.49

RH: 3,33 m

U/B, Standard

KB.02.R030.0

F: 13,60 m²
LH: 2,7 m

2.01.02.05

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R037.1

F: 3,94 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.50

RH: 3,33 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KB.02.R058.0

F: 17,38 m²
LH: 2,5 m

2.01.02.52

RH: 3,33 m

AR, rein

KB.02.R060.0

F: 14,41 m²
LH: 2,5 m

2.01.02.54

RH: 3,33 m

AR, unrein

KB.02.R056.0

F: 12,90 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.55

RH: 3,33 m

Lager, Mat.

KB.02.R039.0

F: 18,67 m²
LH: 2,5 m

2.01.02.06

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R038.1

F: 3,85 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.07

RH: 3,33 m

Nasszelle

KB.02.R041.1

F: 3,98 m²
LH: 2,3 m

2.01.02.08

RH: 3,33 m

Schleuse

KB.02.R037.2

F: 6,86 m²
LH: 2,4 m

2.01.02.09

RH: 3,33 m

Schleuse

KB.02.R038.2

F: 7,09 m²
LH: 2,4 m

9.02.144

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V004.0

F: 72,07 m²
LH: 2,5 m

2.01.02.200

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KB.02.R057.0

F: 2,23 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.17

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R038.0

F: 27,32 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.01

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KC.02.R033.0

F: 26,01 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.10

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R042.2

F: 7,47 m²
LH: 2,4 m

2.05.04.11

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R047.2

F: 7,66 m²
LH: 2,4 m

2.05.04.12

RH: 3,33 m

Schleuse

KC.02.R059.2

F: 7,46 m²
LH: 2,4 m

2.05.04.13

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R041.0

F: 27,59 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.14

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R043.0

F: 27,85 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.15

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R044.0

F: 27,58 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.16

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R054.0

F: 23,67 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.18

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R037.0

F: 27,74 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.19

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R051.0

F: 24,15 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.02

RH: 3,33 m

Spielzimmer, Kinder

KC.02.R061.0

F: 16,56 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.20

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R053.0

F: 24,36 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.21

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KC.02.R052.0

F: 24,53 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.22

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R041.1

F: 3,79 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.23

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R043.1

F: 3,49 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.24

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R044.1

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.25

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R054.1

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.26

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R038.1

F: 3,64 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.27

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R037.1

F: 3,74 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.28

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R051.1

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.29

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R053.1

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.03

RH: 3,33 m

Spielzimmer, Kinder

KC.02.R032.0

F: 23,05 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.30

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R052.1

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.31

RH: 3,33 m

U/B, Standard

KC.02.R050.0

F: 18,97 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.32

RH: 3,33 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KC.02.R035.0

F: 14,46 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.35

RH: 3,33 m

AR, rein

KC.02.R034.0

F: 13,25 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.36

RH: 3,33 m

WC Bes.

KC.02.R048.0

F: 2,04 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.37_a

RH: 3,33 m

AR, unrein

KC.02.R062.0

F: 12,98 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.38

RH: 3,33 m

Lager, Mat.

KC.02.R045.0

F: 19,98 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.39

RH: 3,33 m

Lager, Gerät

KC.02.R063.0

F: 17,80 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.04

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R042.0

F: 17,05 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.40

RH: 3,33 m

Teeküche, Pat.

KC.02.R064.0

F: 7,32 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.41

RH: 3,33 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.02.R058.1

F: 16,13 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.42_a

RH: 3,33 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.02.R058.0

F: 11,48 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.43_a

RH: 3,33 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.02.R056.0

F: 10,51 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.44

RH: 3,33 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.02.R056.1

F: 15,33 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.45_a

RH: 3,33 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.02.R055.0

F: 10,63 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.46

RH: 3,33 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.02.R055.1

F: 15,33 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.47

RH: 3,33 m

DR, Pflege

KC.02.R089.0

F: 11,77 m²
LH: 2,7 m

2.05.04.05

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R047.0

F: 17,29 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.50

RH: 3,33 m

Lager, Mat.

KC.02.R057.0

F: 19,19 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.51

RH: 3,33 m

Warten, Pat.

KC.02.R060.0

F: 13,21 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.06

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KC.02.R059.0

F: 16,67 m²
LH: 3,27 m

2.05.04.07

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R042.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.08

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R047.1

F: 3,77 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.09

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R059.1

F: 3,92 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.200

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KC.02.R076.0

F: 3,00 m²
LH: 2,5 m

2.05.03.36_b

RH: 3,33 m

AR, unrein

KC.02.R026.0

F: 7,01 m²
LH: 2,3 m

2.05.02.36_b

RH: 3,33 m

AR, unrein

KC.02.R010.0

F: 4,99 m²
LH: 2,3 m

9.02.143

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V003.0

F: 57,92 m²
LH: 2,5 m

2.01.04.01_b

RH: 3,33 m

Aufenthalt, Pat.

KB.02.R026.0

F: 28,37 m²
LH: 2,5 m

8.05.039

RH: 3,33 m

EDV

KC.02.X020.0

F: 13,64 m²
LH: 3,27 m

8.05.040

RH: 3,33 m

EDV

KC.02.X046.0

F: 13,95 m²
LH: 3,27 m

8.04.112

RH: 3,33 m

UV SV

KC.02.X091.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.04.104

RH: 3,33 m

UV SV

KA.02.X072.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.04.108

RH: 3,33 m

UV SV

KB.02.X076.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.04.114

RH: 3,33 m

UV SV

KC.02.X102.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.04.103

RH: 3,33 m

UV AV

KA.02.X071.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.05.035

RH: 3,33 m

EDV

KA.02.X018.0

F: 18,78 m²
LH: 3,27 m

8.05.036

RH: 3,33 m

EDV

KA.02.X039.0

F: 19,15 m²
LH: 3,27 m

8.04.105

RH: 3,33 m

UV AV

KA.02.X076.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.04.106

RH: 3,33 m

UV SV

KA.02.X077.0

F: 8,09 m²
LH: 3,27 m

8.05.037

RH: 3,33 m

EDV

KB.02.X018.0

F: 18,78 m²
LH: 3,27 m

8.04.113

RH: 3,33 m

UV AV

KC.02.X101.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.04.110

RH: 3,33 m

UV SV

KB.02.X091.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.04.109

RH: 3,33 m

UV AV

KB.02.X090.0

F: 7,84 m²
LH: 3,27 m

8.04.107

RH: 3,33 m

UV AV

KB.02.X075.0

F: 8,05 m²
LH: 3,27 m

9.02.145

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V005.0

F: 57,93 m²
LH: 2,5 m

9.02.139

RH: 3,33 m

Flur

KA.02.V006.0

F: 43,74 m²
LH: 2,5 m

9.02.138

RH: 3,33 m

Flur

KA.02.V005.0

F: 57,82 m²
LH: 2,5 m

9.02.146

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V006.0

F: 44,19 m²
LH: 2,5 m

9.02.151

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V004.0

F: 84,67 m²
LH: 2,5 m

9.02.153

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V006.0

F: 108,67 m²
LH: 2,5 m

9.02.152

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V005.0

F: 64,41 m²
LH: 2,5 m

1.03.10.29

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Geriatrie

KF.02.R017.0

F: 16,35 m²
LH: 2,7 m

2.05.05.01_b

RH: 3,33 m

Aufenthalt, Bes.

KC.02.R049.0

F: 21,73 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.51

RH: 3,33 m

Aufenthalt, Pat.

KA.02.R024.1

F: 28,98 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.01_a

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KA.02.R057.1

F: 14,21 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.10

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R051.1

F: 5,37 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.11

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R042.1

F: 5,25 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.12

RH: 3,33 m

Schleuse

KA.02.R040.2

F: 6,67 m²
LH: 2,4 m

2.10.02.13

RH: 3,33 m

Schleuse

KA.02.R037.2

F: 6,69 m²
LH: 2,4 m

2.10.02.14

RH: 3,33 m

Schleuse

KA.02.R051.2

F: 5,49 m²
LH: 2,4 m

2.10.02.15

RH: 3,33 m

Schleuse

KA.02.R042.2

F: 5,52 m²
LH: 2,4 m

2.10.02.16

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R045.0

F: 24,87 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.17

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R031.0

F: 24,62 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.18

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R041.0

F: 24,83 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.19

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R043.0

F: 24,76 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.02

RH: 3,33 m

Aufenthalt, Pat.

KA.02.R025.0

F: 24,71 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.20

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R047.0

F: 25,27 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.21

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R044.0

F: 24,61 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.22

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R052.0

F: 24,61 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.23

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R035.0

F: 24,05 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.24

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R034.0

F: 24,75 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.25

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R033.0

F: 24,87 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.26

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R036.0

F: 24,19 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.27

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R032.0

F: 24,75 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.28

RH: 3,33 m

2-Bett-Zi.

KA.02.R046.0

F: 24,87 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.29

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R044.1

F: 4,77 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.30

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R052.1

F: 4,88 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.31

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R032.1

F: 5,08 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.32

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R046.1

F: 4,99 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.33

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R045.1

F: 4,77 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.34

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R031.1

F: 4,88 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.35

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R041.1

F: 5,11 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.36

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R043.1

F: 4,94 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.37

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R047.1

F: 5,11 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.38

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R035.1

F: 4,65 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.39

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R034.1

F: 4,55 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.04

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KA.02.R037.0

F: 24,36 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.40

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R033.1

F: 5,11 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.41

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R036.1

F: 4,65 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.42

RH: 3,33 m

U/B, Standard

KA.02.R027.0

F: 16,65 m²
LH: 2,7 m

2.10.02.43

RH: 3,33 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KA.02.R055.0

F: 16,47 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.45

RH: 3,33 m

AR, rein

KA.02.R057.0

F: 16,00 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.46

RH: 3,33 m

AR, unrein

KA.02.R030.0

F: 16,61 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.47

RH: 3,33 m

AR, unrein

KA.02.R053.0

F: 13,73 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.48

RH: 3,33 m

Lager, Mat.

KA.02.R048.0

F: 23,23 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.49

RH: 3,33 m

Lager, Gerät

KA.02.R038.0

F: 16,20 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.05

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KA.02.R040.0

F: 23,10 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.50

RH: 3,33 m

Teeküche, Pat.

KA.02.R029.0

F: 9,36 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.06

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KA.02.R051.0

F: 21,99 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.07

RH: 3,33 m

1-Bett-Zi.

KA.02.R042.0

F: 22,08 m²
LH: 3,27 m

2.10.02.08

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R040.1

F: 5,37 m²
LH: 2,3 m

2.10.02.09

RH: 3,33 m

Nasszelle

KA.02.R037.1

F: 5,38 m²
LH: 2,3 m

3.02.21

RH: 3,33 m

DR, Sozialberatung

KB.02.R078.0

F: 12,61 m²
LH: 2,7 m

2.10.03.01

RH: 3,27 m

Beh., multifunktional

KB.02.R080.0

F: 15,83 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.10

RH: 3,33 m

DR, Psychologe

KA.02.R058.1

F: 28,80 m²
LH: 2,7 m

2.10.03.11_a

RH: 3,33 m

DR, Arzt

KA.02.R058.0

F: 13,81 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.16

RH: 3,33 m

Verstorbenen

KB.02.R081.0

F: 8,23 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.17

RH: 3,33 m

Lager, Einschubwagen

KB.02.R086.0

F: 8,19 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.18

RH: 3,33 m

Lager, Rollatoren

KA.02.R079.0

F: 10,13 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.02

RH: 3,33 m

Beh., multifunktional

KB.02.R079.0

F: 15,63 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.03

RH: 3,33 m

Beh., Logopädie

KA.02.R078.0

F: 15,36 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.05

RH: 3,33 m

Beh., Ergo

KA.02.R049.0

F: 20,43 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.06

RH: 3,33 m

Beh., Ergo

KA.02.R050.0

F: 24,03 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.07_a

RH: 3,33 m

Lager, Ergo

KA.02.R074.0

F: 8,97 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.03

RH: 3,33 m

Aufenthalt, Pat.

KA.02.R025.1

F: 18,76 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.13

RH: 3,33 m

Depot, Betten/Liegen

KC.02.R088.0

F: 30,86 m²
LH: 2,5 m

9.02.137

RH: 3,33 m

Flur

KA.02.V004.0

F: 101,02 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.200

RH: 3,33 m

WC, Beh.

KA.02.R026.0

F: 4,62 m²
LH: 2,5 m

2.10.03.11_b

RH: 3,33 m

DR, Arzt

KA.02.R056.0

F: 11,99 m²
LH: 2,7 m

2.10.03.07_b

RH: 3,33 m

Lager, Ergo

KA.02.R050.1

F: 6,11 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.01_b

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KA.02.R028.0

F: 9,85 m²
LH: 2,5 m

2.01.01.01_b

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KB.02.R022.0

F: 9,09 m²
LH: 2,5 m

2.01.02.01_b

RH: 3,33 m

Leitstelle / Stützp.

KB.02.R029.0

F: 9,87 m²
LH: 2,5 m

2.10.02.201

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KA.02.R054.0

F: 2,23 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.37_b

RH: 3,33 m

AR, unrein

KC.02.R036.0

F: 6,02 m²
LH: 2,3 m

8.04.111

RH: 3,33 m

UV SV

KC.02.X090.0

F: 7,47 m²
LH: 3,27 m

8.05.038

RH: 3,33 m

EDV

KB.02.X040.0

F: 11,66 m²
LH: 3,27 m

8.06.03.013

RH: 3,33 m

Vers. FTS

KA.02.R073.0

F: 28,63 m²
LH: 3,27 m

8.06.03.014

RH: 3,33 m

Vers. FTS

KB.02.R077.0

F: 30,02 m²
LH: 3,27 m

8.06.03.015

RH: 3,33 m

Vers. FTS

KC.02.R092.0

F: 28,53 m²
LH: 3,27 m

2.05.02.201

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KC.02.R079.0

F: 2,83 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.206

RH: 3,33 m

WC, Bes.

KC.02.R100.0

F: 2,64 m²
LH: 2,5 m

2.05.05.205

RH: 3,33 m

WC, Bes.

KC.02.R099.0

F: 2,41 m²
LH: 2,5 m

9.02.150

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V003.0

F: 40,14 m²
LH: 2,5 m

9.02.140

RH: 3,33 m

Flur

KA.02.V007.0

F: 138,58 m²
LH: 2,5 m 9.02.147

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V007.0

F: 138,65 m²
LH: 2,5 m

3.05.13_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R096.1

F: 2,65 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.42_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R058.2

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.45_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R055.2

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

2.05.04.43_b

RH: 3,33 m

Nasszelle

KC.02.R056.2

F: 3,63 m²
LH: 2,3 m

9.02.280

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V007.0

F: 107,91 m²
LH: 2,5 m

9.02.281

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V008.0

F: 43,49 m²
LH: 2,5 m

9.02.282

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V009.0

F: 53,08 m²
LH: 2,5 m

9.02.283

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V010.0

F: 176,51 m²
LH: 2,5 m

9.02.284

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V011.0

F: 44,25 m²
LH: 2,5 m

9.02.285

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V012.0

F: 27,98 m²
LH: 2,5 m

9.02.287

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V008.0

F: 180,35 m²
LH: 2,5 m

9.02.288

RH: 3,33 m

Flur

KA.02.V008.0

F: 187,71 m²
LH: 2,5 m

9.02.289

RH: 3,33 m

Flur

KA.02.V009.0

F: 13,97 m²
LH: 2,5 m

9.02.290

RH: 3,33 m

Flur

KB.02.V009.0

F: 13,36 m²
LH: 2,5 m

8.04.121

RH: 3,33 m

UV AV

KA.02.X078.0

F: 9,99 m²
LH: 3,27 m

8.04.119

RH: 3,33 m

UV AV

KB.02.R083.2

F: 9,71 m²
LH: 3,27 m

8.04.117

RH: 3,33 m

UV AV

KC.02.X094.0

F: 9,99 m²
LH: 3,27 m

9.01.2090

RH: 3,65 m

Aufzug B1

KA.02.A001.0

F: 10,07 m²
LH: 3,65 m

9.01.2091

RH: 3,65 m

Aufzug B1

KA.02.A002.0

F: 10,07 m²
LH: 3,65 m

9.01.2092

RH: 3,65 m

Aufzug P1

KA.02.A003.0

F: 5,83 m²
LH: 3,33 m

9.01.2093

RH: 3,65 m

Aufzug P1

KA.02.A004.0

F: 5,83 m²
LH: 3,33 m

9.01.2095

RH: 3,65 m

Aufzug B2

KA.02.A006.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2097

RH: 3,65 m

Aufzug B5

KA.02.A019.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2098

RH: 3,65 m

Aufzug B5

KA.02.A020.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2105

RH: 3,65 m

Aufzug B6

KB.02.A021.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2106

RH: 3,65 m

Aufzug B6

KB.02.A022.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.1057

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KA.02.T001.0

F: 25,36 m²
LH: 3,33 m

9.01.1058

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KA.02.T002.0

F: 25,36 m²
LH: 3,33 m

9.01.1061

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KB.02.T003.0

F: 25,36 m²
LH: 3,33 m

9.01.1062

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KB.02.T004.0

F: 25,36 m²
LH: 3,33 m

9.01.1065

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KC.02.T005.0

F: 25,36 m²
LH: 3,33 m

9.01.1066

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KC.02.T006.0

F: 25,36 m²
LH: 3,33 m

9.01.2108

RH: 3,65 m

Aufzug P3

KC.02.A015.0

F: 5,83 m²
LH: 3,33 m

9.01.2111

RH: 3,65 m

Aufzug B4

KC.02.A018.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2112

RH: 3,65 m

Aufzug B7

KC.02.A023.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

8.01.9069

RH: 3,65 m

Schacht

KA.02.S002.0

F: 7,71 m²
LH: 3,33 m

8.03.9033

RH: 3,65 m

Schacht

KA.02.S001.0

F: 17,85 m²
LH: 3,33 m

8.01.9070

RH: 3,65 m

Schacht

KA.02.S003.0

F: 7,71 m²
LH: 3,33 m

8.03.9035

RH: 3,65 m

Schacht

KA.02.S005.0

F: 17,85 m²
LH: 3,33 m

8.01.9073

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S002.0

F: 7,71 m²
LH: 3,33 m

8.03.9037

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S001.0

F: 17,85 m²
LH: 3,33 m

8.01.9074

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S003.0

F: 7,71 m²
LH: 3,33 m

8.03.9039

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S005.0

F: 17,85 m²
LH: 3,33 m

8.01.9077

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S002.0

F: 7,71 m²
LH: 3,33 m

8.03.9042

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S001.0

F: 17,85 m²
LH: 3,33 m

8.01.9078

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S003.0

F: 7,71 m²
LH: 3,33 m

8.03.9044

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S005.0

F: 17,85 m²
LH: 3,33 m

9.01.2094

RH: 3,65 m

Aufzug FTS

KA.02.A005.0

F: 6,60 m²
LH: 3,33 m

9.01.2101

RH: 3,65 m

Aufzug FTS

KB.02.A010.0

F: 6,60 m²
LH: 3,33 m

9.01.2102

RH: 3,65 m

Aufzug FTS

KB.02.A011.0

F: 6,60 m²
LH: 3,33 m

9.01.2109

RH: 3,65 m

Aufzug FTS

KC.02.A016.0

F: 6,60 m²
LH: 3,33 m

9.01.2099

RH: 3,65 m

Aufzug P2

KB.02.A008.0

F: 5,83 m²
LH: 3,33 m

9.01.2100

RH: 3,65 m

Aufzug P2

KB.02.A009.0

F: 5,83 m²
LH: 3,33 m

9.01.2103

RH: 3,65 m

Aufzug B3

KB.02.A012.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2104

RH: 3,65 m

Aufzug B3

KB.02.A013.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2107

RH: 3,65 m

Aufzug P3

KC.02.A014.0

F: 5,83 m²
LH: 3,33 m

9.01.2110

RH: 3,65 m

Aufzug B4

KC.02.A017.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2113

RH: 3,65 m

Aufzug B7

KC.02.A024.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

9.01.2114

RH: 3,65 m

Aufzug P4

KC.02.A025.0

F: 4,84 m²
LH: 3,33 m

9.01.2115

RH: 3,65 m

Aufzug P4

KC.02.A026.0

F: 4,84 m²
LH: 3,33 m

8.03.9041

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S009.0

F: 6,21 m²
LH: 3,33 m

8.03.9046

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S009.0

F: 3,13 m²
LH: 3,33 m

9.01.2096

RH: 3,65 m

Aufzug B2

KA.02.A007.0

F: 10,07 m²
LH: 3,33 m

8.03.9036

RH: 3,65 m

Schacht

KA.02.S008.0

F: 18,34 m²
LH: 3,65 m

8.01.9072

RH: 3,65 m

Schacht

KA.02.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 3,33 m

8.03.9034

RH: 3,65 m

Schacht

KA.02.S004.0

F: 22,80 m²
LH: 3,33 m

8.01.9071

RH: 3,65 m

Schacht

KA.02.S006.0

F: 6,68 m²
LH: 3,33 m

8.03.9040

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S008.0

F: 22,80 m²
LH: 3,33 m

8.01.9076

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 3,33 m

8.03.9038

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S004.0

F: 22,80 m²
LH: 3,33 m

8.01.9075

RH: 3,65 m

Schacht

KB.02.S006.0

F: 6,68 m²
LH: 3,33 m

8.03.9045

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S008.0

F: 22,80 m²
LH: 3,33 m

8.01.9079

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 3,33 m

8.03.9043

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S004.0

F: 18,33 m²
LH: 3,33 m

9.01.1059

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KA.02.T007.0

F: 22,02 m²
LH: 3,27 m

9.01.1060

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KA.02.T008.0

F: 22,02 m²
LH: 3,33 m

9.01.1063

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KB.02.T009.0

F: 22,02 m²
LH: 3,27 m

9.01.1064

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KB.02.T010.0

F: 22,02 m²
LH: 3,33 m

9.01.1067

RH: 3,65 m

Treppenhaus

KC.02.T011.0

F: 22,01 m²
LH: 3,33 m

8.01.9080

RH: 3,65 m

Schacht

KC.02.S010.0

F: 2,20 m²
LH: 3,33 m

2.05.04.201

RH: 3,33 m

WC, Pers.

KC.02.R060.1

F: 2,85 m²
LH: 2,5 m

2.01.17.01

RH: 3,24 m

DR, Arzt

KD.02.R022.0

F: 40,98 m²
LH: 2,7 m

2.01.17.03

RH: 3,33 m

DR, OA/FA

KF.02.R018.0

F: 22,74 m²
LH: 2,7 m

9.02.261

RH: 3,33 m

Flur

KF.02.V002.0

F: 26,86 m²
LH: 2,5 m

2.07.03.35

RH: 3,33 m

Lager, Gerät

KA.02.R075.0

F: 15,68 m²
LH: 2,5 m

7.01.10

RH: 3,24 m

UBS

KD.02.R027.0

F: 48,69 m²
LH: 3,18 m

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Tastatur / Maus
2.91.000

Monitor

2.86.730

Telefon

2.90.000

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

Pflegemittelwagen

3.06.104

Pflegemittelwagen
3.06.104

Laserdrucker S/W

2.87.800

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010
Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.004

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.004

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon

2.90.000

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.830

PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Telefon

2.90.000

Monitor

2.86.730

Tastatur / Maus

2.91.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

Druck-Center
2.87.850

Laserdrucker S/W

2.87.800

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

Druck-Center
2.87.850

Druck-Center

2.87.850

Druck-Center
2.87.850

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000
PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.160

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.160

Telefon Komfort

2.90.002

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.830

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort

2.90.001

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort

2.90.002

PC-Arbeitsplatz

2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort

2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.830

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

Telefon

2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur / Maus

2.91.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur / Maus

2.91.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur / Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Telefon
2.90.000

Monitor

2.86.730

Tastatur / Maus

2.91.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur / Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

Tastatur / Maus
2.91.000

Monitor

2.86.730

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

Telefon

2.90.000

Monitor

2.86.730

Tastatur / Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Telefon
2.90.000

Monitor

2.86.730

Tastatur / Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Telefon

2.90.000

Monitor

2.86.730

Tastatur / Maus

2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Tastatur / Maus

2.91.000

Monitor
2.86.730

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

Tastatur / Maus
2.91.000

Monitor

2.86.730

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Tastatur / Maus

2.91.000

Monitor

2.86.730

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.999

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm

2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum

2.90.003

PC-Arbeitsplatz

2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor

2.86.718

Telefon

2.90.000

1.80.100
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.901

PC-Arbeitsplatz

2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Telefon

2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W

2.87.800

1.80.100

Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC

2.85.901 1.38.903

Bedienung Bettenhebegerät
- E: STD WS, LR
- H: UK-W

1.38.903

Bedienung Bettenhebegerät
- E: STD WS, LR
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200

Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon Komfort

2.90.001

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz

2.80.010Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.010
Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.209

Zusatzmonitor

2.86.700
PC-Arbeitsplatz

2.80.001

Telefon Komfort

2.90.001

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX

2.87.810

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor

2.86.718

Telefon

2.90.000

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz

2.80.209

MFC-Drucker S/W  FAX

2.87.810

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850
Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch

3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch

3.38.639

Bettnachttisch

3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch

3.38.639

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850
Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch

3.38.639

Bettnachttisch

3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Telefon Komfort

2.90.001

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

1.80.101

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

PC-Arbeitsplatz

2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX

2.87.810

Telefon Komfort

2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor

2.86.718

Telefon

2.90.000

1.89.200

Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz

2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz

2.80.001
Telefon Komfort

2.90.001

Telefon Komfort

2.90.001
MFC-Drucker S/W  FAX

2.87.810

PC-Arbeitsplatz

2.80.001

Telefon Komfort

2.90.001
PC-Arbeitsplatz

2.80.209

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon Komfort

2.90.001

1.80.101

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz

2.84.004

1.89.200

Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon Komfort

2.90.001

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850
Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

9.02.340

RH: 3,33 m

Flur

KC.02.V005.1

F: 25,01 m²
LH: 2,5 m

8.03.9089

RH: 3,65 m

Schacht

KD.02.S007.0

F: 7,28 m²
LH: 3,59 m

8.03.9093

RH: 3,65 m

Schacht

KD.02.S006.0

F: 3,15 m²
LH: 3,59 m

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patientenbett

2.38.610

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

1.80.101

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz

2.84.004

PC-Arbeitsplatz

2.80.209

Telefon Komfort

2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX

2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC

2.85.205

1.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850
Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch

3.38.639
Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

1.80.101

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz

2.84.005

Telefon

2.90.000

Telefon

2.90.000

1.80.101

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz

2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz

2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz

2.84.004

1.89.200

Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700
PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

Hygiene-PC

2.85.205

1.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

PC-Arbeitsplatz

2.80.209

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon Komfort

2.90.001

PC-Arbeitsplatz

2.80.209

Zusatzmonitor

2.86.700

Telefon Komfort

2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz

2.80.000
Telefon Komfort

2.90.001

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor

2.86.700

Laserdrucker S/W

2.87.800

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort

2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Bettnachttisch

3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639 Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Bettnachttisch
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