
1.15.001
Labor-Arbeitst ischanlage
- S: K, W, A, AUGDU
- K: AL
- H: Sonst.

1.16.013
Zuschneidetisch
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: LAN, WS
- K: AL

Hochschrank
1.16.030

Hochschrank
1.16.030

1.15.051
Labortisch
- E: Sonst.
- H: Sonst.

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

Untersuchungs liege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.28.201
Wärmestrahler
- E: STD WS,PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.934
Materialschrankanlage

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Patiententransporter
3.07.004

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Gyn-Untersuchungsstuhl
2.27.001

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

Miktionsstuhl
2.29.014

1.03.372
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.06.023
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.033
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.083
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.033
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Lungenfunktionsmessplatz
2.22.017

1.06.078
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.076
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.10.231
Schaltplatzkomponenten
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

1.06.918
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA

1.03.187
DVE-Endoskopie
- S: O2, Air, AGFS, CO2
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA, LR
- H: DL Patiententransporter

3.07.004

1.03.187
DVE-Endoskopie
- S: O2, Air, AGFS, CO2
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA, LR
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

1.03.187
DVE-Endoskopie
- S: O2, Air, AGFS, CO2
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA, LR
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

Patiententransporter
3.07.004

1.03.187
DVE-Endoskopie
- S: O2, Air, AGFS, CO2
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA, LR
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

1.03.187
DVE-Endoskopie
- S: O2, Air, AGFS, CO2
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA, LR
- H: DL

1.06.028
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, W S
- H: UK-W

Behandlungsstuhl
2.18.111

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DLGyn-Untersuchungsstuhl

2.27.001

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.932
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.075
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

1.03.104
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.033
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.516
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

Arbeitst ischanlage
1.06.007

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

Kipptisch
2.22.013

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

1.03.104
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.064
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W Untersuchungsliege

3.07.005

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

1.03.104
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.010
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

Laufband-Ergometer
2.22.011

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

Liege-Ergometer
2.22.012

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.075
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patiententransporter
3.07.0041.03.104

DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.927
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

Miktionsstuhl
2.29.014

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.920
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.922
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.920
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W
1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.010
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.812
Reinigungstischanlage
- S: K, W, A

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.06.930
Materialschrankanlage

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.10.425.2
CT Technik
- E: STD WS, LR, LAN, DS, NOT
- K: WA, RT, RLF, KW
- H: FBL, Sonst.

1.10.426.2
CT Bildrechner
- E: LR
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

1.10.420.2
CT
- S: A
- E: LR, PA, VÜW
- K: WA
- H: Gew., DL, FBL, ESA, Sonst.

1.07.320
Gonadenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.10.421.2
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

1.10.111.4
Röntgengenerator
- E: LR, DS, NOT
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

1.10.110.4
Standard Röntgen-Aufnahmesystem
- E: PA, Sonst.
- K: WA, RT, RLF, Sonst.
- H: DL, FBL, ESA, STS, RMD, RÖV, Sonst.

Röntgen-Aufnahmetisch
1.10.110.4

Rasterwandstativ
1.10.110.4

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

Spulenschrank
1.13.885

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.06.904
Materialschrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.045
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.07.320
Gonadenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.10.420.1
CT
- S: A
- E: LR, PA, VÜW
- K: WA
- H: Gew., DL, FBL, ESA, Sonst.

1.06.020
Tisch-Schalten
- E: PA

1.10.421.1
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

1.10.426.1
CT Bildrechner
- E: LR
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

1.06.035
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

MRI-Stretcher
3.10.902

MRI-Stretcher
3.10.902

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.10.112.2
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

1.06.021
Tisch-Schalten
- E: PA

1.10.120
3D Röntgen-Aufnahmesystem
- E: LR, PA
- K: WA, Sonst.
- H: DL, FBL, ESA, Sonst.

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.06.052
Tisch-Schalten
- E: PA

1.06.053
Tisch-Schalten
- E: PA

1.06.056
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: UK-W

1.10.580
Mammographiegerät
- E: LR, PA, DS, NOT
- K: WA
- H: Gew., FBL, ESA, Sonst.

1.10.581
Bedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

1.10.570
Mammographiegerät
- E: LR, PA
- K: WA
- H: Gew., FBL, ESA, Sonst.

1.10.571
Bedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

Materialschrankanlage
1.06.907

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.10.110.1
Standard Röntgen-Aufnahmesystem
- E: PA, Sonst.
- K: WA, RT, RLF, Sonst.
- H: DL, FBL, ESA, STS, RMD, RÖV, Sonst.Röntgen-Aufnahmetisch

1.10.110.1

Rasterwandstativ
1.10.110.1

1.10.111.1
Röntgengenerator
- E: LR, DS, NOT
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

Materialschrankanlage
1.06.910

Rasterwandstativ
1.10.110.5

1.10.110.5
Standard Röntgen-Aufnahmesystem
- E: PA, Sonst.
- K: WA, RT, RLF, Sonst.
- H: DL, FBL, ESA, STS, RMD, RÖV, Sonst.

Röntgen-Aufnahmetisch
1.10.110.5

1.07.320
Gonadenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.320
Gonadenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.10.420.3
CT
- S: A
- E: LR, PA, VÜW
- K: WA
- H: Gew., DL, FBL, ESA, Sonst.

1.06.059
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W1.03.102

DVE-Notfall-CT
- S: O2, Air, Vac, AGFS
- E: WS, LAN, PA
- H: DL

1.10.426.3
CT Bildrechner
- E: LR
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

1.06.048
Tisch-Schalten
- E: PA

1.06.049
Tisch-Schalten
- E: PA

1.10.421.3
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

1.13.010
Bedienpult MRT
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

MRI-Stretcher
3.10.902

1.13.013
MRT Technik
- E: LR, LAN, DS, NOT
- K: WA, RT, RLF
- H: Gew., BG, Sonst.

1.13.017
Wärmetauscher MRT
- S: K, A
- E: Sonst.
- K: WA, KW
- H: Gew., Sonst.

1.13.009
MRT 1,5 Tesla
- E: LR, PA, Sonst.
- K: WA, LW, RT, RLF, Sonst.
- H: ETG, Gew., FBL, Bodenabs., BG, Sonst.

Spulenschrank
1.13.885

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Schilddrüsen-Messplatz
2.11.256

1.06.063
Tisch-Schalten
- E: PA

1.11.101
Systembedienpult
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

Arbeitst ischanlage
1.11.210

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.11.100
SPECT-Scanner
- E: LR, PA, VÜW
- K: WA
- H: ETG, Gew., FBL, ESA, Sonst.

Komponente Systembedieneinheit
1.11.101

1.11.105
Trafoschrank
- E: STD WS, LR, LAN, DS, NOT
- K: WA
- H: Gew. Sonst.

Kollimatorwagen
3.11.102

Materialschrankanlage
1.06.912

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.06.712
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.06.054
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.047
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.104
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

Patiententransporter
3.07.004

1.06.088
Arbeitst ischanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.104
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Gyn-Untersuchungsstuhl
2.27.001

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.913

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL1.02.195

UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.017
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.104
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.025

1.06.010
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.06.068
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Patiententransporter
3.07.004

1.02.122
OP-Leuchte
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.03.107
DVE-URO-CH
- S: Air
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

Operationstisch
2.01.001

1.06.036
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.10.660.2
Röntgen-Durchleuchtungsgerät Urologie
- E: LR
- K: WA, RT, RLF
- H: ETG, Gew., FBL, ESA

1.03.103
DVE-URO-DL
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.06.070
Arbeitst isch
- E: PA

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.10.661.2
Systembedienpult
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Sonst.

1.06.073
Arbeitst isch
- E: PA

1.10.661
Systembedienpult
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Sonst.

1.06.016
Arbeits tisch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA, WS
- H: UK-W

1.03.103
DVE-URO-DL
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.16.001
Seziertisch
- S: K, W, A
- E: WS
- H: Gew., FBL, ESA, Sonst.

Leichen- Hub-/Transportwagen
3.16.003

1.15.079
Labortisch
- E: Sonst.
- H: Sonst.

1.16.014
Zuschneidetisch
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: LAN, WS
- K: AL

1.16.012
Zuschneidetisch
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: LAN, WS
- K: AL

1.16.216
Leichenkühlanlage
- E: PA, GA, DS
- K: WA, KW
- H: BG, Sonst.

1.15.703
Sicherheitsschrank
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL, Sonst.

1.15.703
Sicherheitsschrank
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL, Sonst.

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

1.15.008
Laborarbeitstisch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: PA
- K: AL
- H: Sonst.

1.15.059
Labortisch
- E: Sonst.

1.15.081
Labortisch
- E: WS, Sonst.

1.15.084
Labortisch
- E: Sonst.

1.15.086
Labortisch
- E: Sonst.

1.15.087
Labortisch
- E: Sonst.

1.15.961
Rückwandabsaugung
- K: AL

Hochschrank
1.16.030

Etagenwagen
3.06.003

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.10.561
Bedieneinheit
- E: LR, LAN, WS
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

1.10.560
Mammographie-/Biopsie-System
- E: LR, PA
- K: WA
- H: Gew., FBL, Sonst.

1.10.565
Generatorschrank
- E: LR, WS, NOT
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

1.13.008
MRT 1,5 Tesla
- E: LR, PA, Sonst.
- K: WA, LW, RT, RLF, Sonst.
- H: ETG, Gew., FBL, Bodenabs., BG, Sonst.

1.13.012
Bedienpult MRT
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

1.10.212.1
Sytemtechnikschränke
- E: LR, LAN, DS, NOT, Sonst.
- K: WA
- H: FBL, BG, Sonst.

1.10.212.2
Sytemtechnikschränke
- E: LR, LAN, DS, NOT, Sonst.
- K: WA
- H: FBL, BG, Sonst.

Leuchte-Strahlenschutz
1.10.210.1

1.10.210.1
Angiographieanlage
- E: STD WS, LR, PA, WS, LD
- K: WA, RT, RLF
- H: Gew., DL, ESA, Sonst.

Patiententisch
1.10.210.1

Leuchte-Strahlenschutz
1.10.210.2

Patiententisch
1.10.210.2

1.10.210.2
Angiographieanlage
- E: STD WS, LR, PA, WS, LD
- K: WA, RT, RLF
- H: Gew., DL, ESA, Sonst.

1.10.211.1
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, PA, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

Komponente Systembedieneinheit
1.10.211.1

1.10.211.2
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, PA, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

Komponente Systembedieneinheit
1.10.211.2

1.06.718
Wand-Regalanlage
- H: UK-W

1.10.235
Sytemtechnikschränke
- E: LR, LAN, DS, NOT, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: ETG, FBL, BG, Sonst.

Tisch-Schalten
1.06.067

1.06.029
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, W S
- H: UK-W

1.06.025
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, W S
- H: UK-W

1.06.026
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, W S
- H: UK-W

1.06.027
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, W S
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.7501.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

1.06.069
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.919

Wärmeschrank
2.06.029

Stand-Regalanlage
1.06.752

1.06.071
Arbeitst isch
- E: PA

1.10.661.1
Systembedienpult
- E: STD WS, LR, LAN
- H: Sonst.

1.03.103
DVE-URO-DL
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.10.660.1
Röntgen-Durchleuchtungsgerät Urologie
- E: LR
- K: WA, RT, RLF
- H: ETG, Gew., FBL, ESA

1.29.001
Blasenspülbehälteraufzug
- E: PA, WS
- H: Gew., UK-D

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.06.072
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.037
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.923

Wärmeschrank
2.06.029

1.06.065
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.066
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: UK-W

1.29.001
Blasenspülbehälteraufzug
- E: PA, WS
- H: Gew., UK-D

Untersuchungs liege
3.07.005

Ultraschallgerät
2.22.048

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Ultraschallgerät
2.22.048

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Ultraschallgerät
2.22.048

1.06.005
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.074
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.103
DVE-URO-DL
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.29.001
Blasenspülbehälteraufzug
- E: PA, WS
- H: Gew., UK-D

Materialschrankanlage
1.06.921

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.06.916
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

Röntgen-C-Bogen
2.10.013

Lithotripter
2.29.003

1.15.703
Sicherheitsschrank
- E: PA
- K: AL
- H: Gew., FBL, Sonst.

Gefrierschrank
2.41.410

Ultraschallgerät
2.22.040

1.06.014
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, W S
- H: UK-W

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

Ultraschallgerät
2.22.040

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

Ultraschallgerät
2.22.040

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

Ultraschallgerät
2.22.041

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.038
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.06.080
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.039
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.039
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.087
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.925
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.03.516
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.013
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.06.013
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.06.022
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.06.022
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.06.022
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.06.013
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.06.086
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.28.202
Wärmestrahler
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: Gew., UK-W, WL, Sonst.

1.06.926
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.081
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.929
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

Fahrrad-Ergometer
2.22.010

1.06.081
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.06.081
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

Regalanlage
1.06.760

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungs liege

3.07.005

1.06.033
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

EEG-Stuhl/Liege
3.26.001

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

1.06.041
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

1.06.935
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

1.06.933
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

Ultraschallgerät
2.22.041

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Gyn-Untersuchungsstuhl
2.27.003

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.372
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, Vac
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

Untersuchungsliege
3.07.005

Untersuchungsliege
3.07.005

Untersuchungsliege
3.07.005

Untersuchungsliege
3.07.005

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL1.03.615

Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

Ultraschallgerät
2.22.041

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-WUntersuchungsliege

3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

Materialschrankanlage
1.06.936

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.06.081
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W Untersuchungsliege

3.07.005

Materialschrankanlage
1.06.928

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

Lungenfunktionsmessplatz
2.22.017

Liege-Ergometer
2.22.012

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.06.034
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

Laufband-Ergometer
2.22.011

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL 1.02.105

U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.02.105
U-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.06.042
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.914
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.03.524
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.089
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.03.516
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.03.108
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.108
DVE-OP-AN
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.06.040
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.318
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.331
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.319
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.647
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.647
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.318
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.15.050
Labortisch
- E: Sonst.
- H: Sonst.

1.15.004
Labor-Arbeitst ischanlage
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: PA

1.15.005
Labor-Arbeitst ischanlage
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

1.16.020
Archivschrankanlage
- H: Gew.

1.16.020
Archivschrankanlage
- H: Gew.

Etagenwagen
3.06.003

Arbeitst isch
3.06.403

Workstation Färbung
2.16.736

Färbeautomat
2.15.050

1.15.518
Laborabzug
- S: K, A
- E: PA, GA, DS
- K: WA, AL
- H: Gew., Sonst.

1.15.053
Labortisch
- E: Sonst.
- H: Sonst.

Eindeckautomat
2.16.731

Eindeckautomat
2.16.731

Paraffin-Arbeitsplatz
2.16.722

1.15.056
Labortisch
- E: Sonst.

Paraffin-Arbeitsplatz
2.16.721

Kühlschrank
2.41.114

Gewebeentwäs.+Einbettautomat
2.16.727

1.15.057
Labortisch
- E: Sonst.

1.15.057
Labortisch
- E: Sonst.

Gefrierschrank
2.41.507

Arbeitst isch
3.06.402

Gefrierschrank
2.41.570

1.15.095
Labort isch
- E: WS, Sonst.
- H: UK-W

Gefrierschrank
2.41.570

Kühlschrank
2.41.150

1.15.066
Labort isch
- E: WS, Sonst.
- H: UK-W

Labortisch
1.15.058

Mikroskop
2.16.504

Gefrierschrank
2.41.570

Rollcontainer
3.06.041

Kühlschrank
2.41.110

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.16.002
Arbeitst ischanlage
- S: K, W, A, AUGDU
- E: WS
- K: AL, Sonst.
- H: UK-W

Katafalk
3.16.004

1.15.083
Labor-Arbeitst ischanlage
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: STD WS, PA
- K: AL

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W Untersuchungsliege

3.07.005

Materialschrankanlage
1.06.905

1.06.032
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.903

1.06.002
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.001
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Arbeitst ischanlage
1.11.211

1.06.031
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.051
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- K: WA
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.906

1.06.081
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.06.082
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

Materialschrankanlage
1.06.931

1.16.004
Arbeitst isch-/Schrankanlage
- E: PA, WS
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W Bildschirm

2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Mobile Videokonferenz
2.88.780

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Großbildschirm
2.86.740

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Großbildschirm
2.86.740

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.061
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.06.030
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

Großraum- / Eventprojektor
2.88.914

1.80.310
Deckenhalterung Großraum- / Eventprojektor
- H: Gew., UK-D

Großraum- / Eventprojektor
2.88.914

1.80.310
Deckenhalterung Großraum- / Eventprojektor
- H: Gew., UK-D

Großraum- / Eventprojektor
2.88.914

1.80.310
Deckenhalterung Großraum- / Eventprojektor
- H: Gew., UK-D

Großraum- / Eventprojektor
2.88.914

1.80.310
Deckenhalterung Großraum- / Eventprojektor
- H: Gew., UK-D

1.88.421
Projektionsleinwand
- E: STD WS, LAN
- H: Gew., UK-D, Sonst.

1.06.077
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA, LAN, GA
- K: WA
- H: UK-W

1.03.618
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.610
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.329.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.329
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.624
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.03.620
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Patientenbett
2.38.610

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

Sitzliege für Patienten
2.07.002

1.22.100
PSG-Netzwerkkamera
- H: UK-W

1.22.100
PSG-Netzwerkkamera
- H: UK-W

1.22.100
PSG-Netzwerkkamera
- H: UK-W

1.22.100
PSG-Netzwerkkamera
- H: UK-W

1.22.100
PSG-Netzwerkkamera
- H: UK-W

1.22.100
PSG-Netzwerkkamera
- H: UK-W

PSG Schrank
2.22.100

PSG Schrank
2.22.100

PSG Schrank
2.22.100

PSG-Überwachungs-/Auswertestation
2.22.102

1.15.094
Labortisch
- E: Sonst.
- H: Sonst.

1.16.110
Dosierstation
- S: K, W, A, VE, AUGDU, Sonst.
- E: PA
- K: AL
- H: Sonst.

Kühl-/Gefrierkombination
2.41.937

H35

H35

H34

H34

H33

H33

H32

H32

H31

H31

H30

H30

H29

H29

H28

H28

H1

H1

H27

H27

H26

H26

H25

H25

H24

H24

H23

H23

H22

H22

H21

H21

H20

H20

H19

H19

H18

H18

H17

H17

H16

H16

H15

H15

H14

H14

H13

H13

H12

H12

H11

H11

H10

H10

H9

H9

H8

H8

H7

H7

H6

H6

H5

H5

H4

H4

H3

H3

H2

H2

HA HA

HB HB

HC HC

HD HD

HE HE

HF HF

HG HG

HH HH

HI HI

HJ HJ

HK HK

HL HL

HM HM

HN HN

HO HO

HP HP

HQ HQ

HR HR

HS HS

HT HT

HU HU

H6'

H6'

H7'

H7'

H8'

H8'

H9'

H9'

H10'

H10'

H11'

H11'

H12'

H12'

H13'

H13'

H14'

H14'

H15'

H15'

H16'

H16'

H17'

H17'

H18'

H18'

H19'

H19'

H20'

H20'

H21'

H21'

H22'

H22'

1.02.02.01

RH: 4,18 m

U/B, Standard _Anä.

KF.00.R009.0

F: 16,24 m²
LH: 3 m

1.02.02.02

RH: 4,18 m

U/B, Standard _Anä.

KF.00.R010.0

F: 19,26 m²
LH: 3 m 1.02.02.03

RH: 4,18 m

U/B, Standard _Anä.

KF.00.R011.0

F: 19,19 m²
LH: 3 m

1.02.02.04

RH: 4,18 m

U/B, Standard _Anä.

KF.00.R012.0

F: 22,74 m²
LH: 3 m

1.02.02.05

RH: 4,18 m

U/B, Standard _Anä.

KF.00.R013.0

F: 16,89 m²
LH: 3 m

1.02.02.06

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KF.00.R001.0

F: 15,80 m²
LH: 3 m

1.02.02.07

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KF.00.R003.0

F: 18,14 m²
LH: 2,95 m

1.02.02.08

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KF.00.R002.0

F: 16,14 m²
LH: 3 m

1.04.11.01

RH: 4,18 m

U/B, Schmerztherapie

KF.00.R007.0

F: 21,19 m²
LH: 3 m

1.04.11.02

RH: 4,18 m

U/B, Schmerztherapie

KF.00.R005.0

F: 19,85 m²
LH: 2,95 m

1.04.11.03

RH: 4,18 m

Intervention, Schmerzth.

KF.00.R006.0

F: 23,85 m²
LH: 3 m

1.04.11.04

RH: 4,18 m

Sprechz., Psych./Psychoonk.

KF.00.R008.0

F: 15,67 m²
LH: 3 m

1.13.01.01

RH: 4,18 m

Warten, Angeh.

KF.00.R048.0

F: 15,64 m²
LH: 3 m

1.13.01.02

RH: 4,18 m

Prosektur, Aufbahrung

KF.00.R049.0

F: 24,32 m²
LH: 2,95 m

1.13.01.03

RH: 4,18 m

Prosektur, Rituelle Waschung

KF.00.R046.0

F: 15,23 m²
LH: 3 m

1.13.01.04

RH: 4,18 m

Prosektur, Sektions

KF.00.R043.0

F: 26,22 m²
LH: 2,95 m

1.13.01.05

RH: 4,18 m

Prosektur, Kühlbereich Verstorbene

KF.00.R045.0

F: 39,39 m²
LH: 3 m

1.13.01.06_a

RH: 4,18 m

Umkl., Pers.

KF.00.R017.0

F: 5,16 m²
LH: 2,5 m

1.13.01.07

RH: 4,18 m

Diktatplatz

KF.00.R042.1

F: 5,18 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.10

RH: 4,18 m

Sekret. / Schreibdienst

KF.00.R027.0

F: 20,24 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.12

RH: 4,18 m

DR, Patho

KF.00.R031.0

F: 12,31 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.13

RH: 4,18 m

DR, Patho

KF.00.R030.0

F: 16,49 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.14

RH: 4,18 m

DR, Patho

KF.00.R032.0

F: 12,15 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.15

RH: 4,18 m

DR, Leitende MTA

KF.00.R024.0

F: 13,18 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.16

RH: 4,18 m

Büro, Schreibdienst

KF.00.R035.0

F: 26,52 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.17

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KF.00.R041.0

F: 25,59 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.18

RH: 4,18 m

Fotoraum / Doku

KF.00.R028.0

F: 16,81 m²
LH: 3 m

1.13.02.19

RH: 4,18 m

Spülraum

KF.00.R019.0

F: 15,84 m²
LH: 2,5 m

1.13.02.02

RH: 4,18 m

Legeplatz

KF.00.R022.0

F: 15,82 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.20

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KF.00.R020.0

F: 27,05 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.21

RH: 4,18 m

Archiv

KF.00.R034.0

F: 36,21 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.23

RH: 4,18 m

Putz.

KF.00.R023.0

F: 6,19 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.03

RH: 4,18 m

Labor, Schnellschnitt

KF.00.R039.0

F: 30,84 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.04

RH: 4,18 m

Labor, Färbung / Einbettung

KF.00.R037.0

F: 39,81 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.05

RH: 4,18 m

Labor, Schneiden

KF.00.R036.0

F: 28,63 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.06

RH: 4,18 m

Labor, Immunhistochemie

KF.00.R021.0

F: 39,70 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.07

RH: 4,18 m

Labor, Zuschnitt

KF.00.R038.0

F: 26,57 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.08

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt

KF.00.R026.0

F: 23,90 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.09

RH: 4,18 m

Sekret. / Schreibdienst

KF.00.R025.0

F: 21,21 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.01

RH: 4,18 m

Probenannahme

KF.00.R042.0

F: 58,12 m²
LH: 2,95 m

2.09.01.09

RH: 4,18 m

AR, unrein

KD.00.R069.1

F: 5,32 m²
LH: 2,5 m

1.13.02.200

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KF.00.R035.1

F: 2,31 m²
LH: 2,5 m

1.13.02.201

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KF.00.R040.0

F: 2,67 m²
LH: 2,5 m

2.09.01.200

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R066.0

F: 2,66 m²
LH: 2,5 m

2.09.01.201

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R066.1

F: 3,17 m²
LH: 2,5 m

9.02.085

RH: 4,18 m

Flur

KF.00.V002.0

F: 35,97 m²
LH: 2,95 m

8.05.027

RH: 4,18 m

EDV

KE.00.X066.0

F: 15,60 m²
LH: 4,12 m

9.02.087

RH: 4,18 m

Flur

KF.00.V004.0

F: 33,45 m²
LH: 2,95 m

9.02.084

RH: 4,18 m

Flur

KF.00.V001.0

F: 204,40 m²
LH: 2,95 m

1.01.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KD.00.R007.0

F: 34,21 m²
LH: 2,95 m

1.01.10

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R019.0

F: 14,33 m²
LH: 3 m

1.01.11

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R018.0

F: 14,21 m²
LH: 3 m

1.01.12

RH: 3,93 m

U/B, Notfall

KD.00.R049.0

F: 14,48 m²
LH: 3 m

1.01.13

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R017.0

F: 14,31 m²
LH: 3 m

1.01.14

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R016.0

F: 14,08 m²
LH: 3 m

1.01.15

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R014.0

F: 13,18 m²
LH: 3 m

1.01.16

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R043.0

F: 16,53 m²
LH: 3 m

1.01.17

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R047.0

F: 14,51 m²
LH: 3 m

1.01.18

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R057.0

F: 15,87 m²
LH: 3 m

1.01.19

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R056.0

F: 15,32 m²
LH: 3 m

1.01.02

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KD.00.R009.0

F: 48,22 m²
LH: 2,95 m

1.01.20

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R055.0

F: 15,33 m²
LH: 2,95 m

1.01.21

RH: 3,93 m

U/B, Notfall

KD.00.R048.0

F: 14,07 m²
LH: 3 m

1.01.22

RH: 3,93 m

U/B, Notfall

KD.00.R050.0

F: 15,05 m²
LH: 3 m

1.01.23

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R042.0

F: 16,28 m²
LH: 3 m

1.01.24

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R046.0

F: 14,93 m²
LH: 3 m

1.01.25

RH: 4,18 m

Pflegestützp.

KD.00.R021.0

F: 12,08 m²
LH: 2,95 m

1.01.26_a

RH: 4,18 m

U/B, Notfall _Infektiös

KD.00.R033.0

F: 12,72 m²
LH: 2,95 m

1.01.28

RH: 4,18 m

Warten, Pat.

KD.00.R008.0

F: 15,41 m²
LH: 2,95 m

1.01.29_a

RH: 4,18 m

U/B, Notfall _Infektiös

KD.00.R038.0

F: 14,59 m²
LH: 2,95 m

1.01.03

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KD.00.R064.4

F: 20,38 m²
LH: 3 m

1.01.30_a

RH: 4,18 m

U/B, Infektiös

KD.00.R037.0

F: 12,86 m²
LH: 2,95 m

1.01.31_a

RH: 4,18 m

U/B, Gyn

KD.00.R015.0

F: 18,26 m²
LH: 3 m

1.01.32

RH: 4,18 m

Eingriffsraum, sept. (Gipsraum)

KD.00.R036.0

F: 23,79 m²
LH: 2,95 m

1.01.34

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KD.00.R023.1

F: 20,82 m²
LH: 2,95 m

1.01.35

RH: 4,18 m

Schockraum

KD.00.R045.0

F: 39,92 m²
LH: 3 m

1.01.36

RH: 4,18 m

Schockraum

KD.00.R044.0

F: 30,60 m²
LH: 3 m

1.01.37

RH: 4,18 m

DR, Ltd OA

KD.00.R024.0

F: 18,09 m²
LH: 2,95 m

1.01.38

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt ZNA

KD.00.R026.0

F: 24,25 m²
LH: 2,95 m

1.01.39

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KD.00.R022.0

F: 12,55 m²
LH: 2,95 m

1.01.04

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KD.00.R001.0

F: 8,54 m²
LH: 2,95 m

1.01.40

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KD.00.R023.0

F: 32,73 m²
LH: 2,95 m

1.01.41

RH: 4,18 m

Diktatplatz

KD.00.R058.0

F: 2,15 m²
LH: 2,5 m

1.01.42

RH: 4,18 m

Diktatplatz

KD.00.R058.1

F: 2,15 m²
LH: 2,5 m

1.01.43

RH: 4,18 m

Diktatplatz

KD.00.R053.2

F: 3,48 m²
LH: 3 m

1.01.44

RH: 4,18 m

Diktatplatz

KD.00.R053.1

F: 4,03 m²
LH: 3 m

1.01.45_a

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KD.00.R053.0

F: 21,54 m²
LH: 2,95 m

1.01.46

RH: 4,18 m

AR, rein

KD.00.R007.1

F: 8,59 m²
LH: 2,95 m

1.01.47_a

RH: 4,18 m

AR, unrein

KD.00.R059.0

F: 7,94 m²
LH: 2,5 m

1.01.48_a

RH: 3,93 m

Lager, Mat.

KD.00.R031.0

F: 10,74 m²
LH: 2,95 m

1.01.05

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KD.00.R054.0

F: 9,00 m²
LH: 2,95 m

1.01.52

RH: 4,18 m

CA, Sekret.

KD.00.R025.0

F: 22,79 m²
LH: 2,95 m

1.01.53

RH: 4,18 m

Putz.

KD.00.R052.0

F: 3,59 m²
LH: 2,5 m

1.01.07_a

RH: 3,93 m

Observation, Triage

KD.00.R040.0

F: 16,66 m²
LH: 2,95 m

1.01.08

RH: 4,18 m

U/B, Notfall

KD.00.R020.0

F: 13,94 m²
LH: 3 m

1.01.09

RH: 3,93 m

U/B, Notfall

KD.00.R041.0

F: 15,99 m²
LH: 3 m

1.07.01.70

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KD.00.R065.0

F: 19,98 m²
LH: 3 m

2.09.01.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KD.00.R069.0

F: 28,81 m²
LH: 2,95 m

2.09.01.02

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KD.00.R064.2

F: 12,92 m²
LH: 3 m

2.09.01.03

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R064.1

F: 2,31 m²
LH: 2,5 m

2.09.01.04

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R064.3

F: 2,18 m²
LH: 2,5 m

2.09.01.05_a

RH: 4,18 m

4-Bett-Zi.

KD.00.R070.0

F: 31,01 m²
LH: 2,95 m

2.09.01.06_b

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KD.00.R067.1

F: 20,28 m²
LH: 3 m

2.09.01.07

RH: 4,18 m

5 Bett-Zi.

KD.00.R073.0

F: 58,97 m²
LH: 2,95 m

2.09.01.08

RH: 4,18 m

AR, rein

KD.00.R069.3

F: 12,87 m²
LH: 2,95 m

2.09.01.10

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KD.00.R064.0

F: 9,13 m²
LH: 2,5 m

7.06.01.01

RH: 4,18 m

Anmeldung

KD.00.R021.1

F: 6,95 m²
LH: 2,95 m

7.06.01.02

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KD.00.R006.0

F: 14,50 m²
LH: 3 m 7.06.01.03

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KD.00.R004.0

F: 15,42 m²
LH: 2,95 m

7.06.01.04

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KD.00.R005.0

F: 15,41 m²
LH: 3 m

1.01.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KD.00.R013.0

F: 1,99 m²
LH: 2,5 m

1.01.201

RH: 4,18 m

WC, Beh.

KD.00.R012.0

F: 5,31 m²
LH: 2,5 m

1.01.202

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KD.00.R013.1

F: 1,95 m²
LH: 2,5 m

1.01.203

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KD.00.R051.0

F: 2,88 m²
LH: 2,5 m

1.01.204

RH: 3,93 m

WC, Pers.

KD.00.R027.0

F: 3,69 m²
LH: 2,5 m

1.01.205

RH: 3,93 m

WC, Pers.

KD.00.R028.0

F: 3,69 m²
LH: 2,5 m

1.01.206

RH: 4,18 m

WC, beh.

KD.00.R051.1

F: 5,39 m²
LH: 2,5 m

9.02.063

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V019.0

F: 7,91 m²
LH: 3 m

9.02.061

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V017.0

F: 52,01 m²
LH: 2,75 m

9.02.046

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V002.0

F: 42,24 m²
LH: 2,95 m

9.02.048

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V004.0

F: 18,38 m²
LH: 2,95 m

9.02.049

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V005.0

F: 30,11 m²
LH: 2,95 m

9.02.051

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V007.0

F: 148,32 m²
LH: 2,95 m

9.02.054

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V010.0

F: 57,82 m²
LH: 2,95 m

9.02.050

RH: 3,93 m

Flur

KD.00.V006.0

F: 10,59 m²
LH: 2,95 m

8.04.087

RH: 4,18 m

UV AV

KE.00.X067.0

F: 12,65 m²
LH: 4,12 m

8.04.088

RH: 4,18 m

UV SV

KE.00.X068.0

F: 14,02 m²
LH: 4,12 m

9.02.047

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V003.0

F: 79,27 m²
LH: 2,95 m

3.05.25_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft Pers.

KE.00.R087.0

F: 8,78 m²
LH: 2,95 m

3.05.23_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft Pers.

KE.00.R090.0

F: 8,81 m²
LH: 2,95 m

3.05.24_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft Pers.

KE.00.R089.0

F: 8,76 m²
LH: 2,95 m

9.02.088

RH: 4,18 m

Flur

KF.00.V005.0

F: 56,53 m²
LH: 2,95 m

2.09.01.202

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R068.1

F: 3,86 m²
LH: 2,5 m

8.05.026

RH: 4,18 m

EDV

KD.00.X060.0

F: 13,81 m²
LH: 4,12 m

8.04.086

RH: 4,18 m

UV SV

KD.00.X061.0

F: 7,40 m²
LH: 4,12 m

8.04.085

RH: 4,18 m

UV AV

KD.00.X062.0

F: 7,77 m²
LH: 4,12 m

1.01.47_b

RH: 3,93 m

AR, unrein

KD.00.R032.0

F: 5,14 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.100

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat. MR

KE.00.R054.1

F: 30,26 m²
LH: 3 m

1.07.01.102

RH: 4,18 m

Anästhesievorber, Lager Mat. M

KE.00.R051.0

F: 9,47 m²
LH: 2,5 m

1.01.27_a

RH: 4,18 m

U/B, Notfall _Infektiös

KD.00.R034.0

F: 13,15 m²
LH: 2,95 m

1.01.33

RH: 4,18 m

Eingriffsraum, asept.

KD.00.R035.0

F: 20,58 m²
LH: 2,95 m

1.01.50

RH: 4,18 m

Lager, Gerät

KD.00.R039.0

F: 11,31 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.04_a

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KE.00.R064.0

F: 12,20 m²
LH: 2,75 m

1.07.01.05_a

RH: 4,18 m

Unters., Röntgen

KD.00.R088.0

F: 28,01 m²
LH: 3 m

1.07.01.06_a

RH: 4,18 m

Unters., Röntgen

KD.00.R089.0

F: 28,71 m²
LH: 3 m

1.07.01.07_a

RH: 3,93 m

Unters., Röntgen

KE.00.R005.0

F: 33,75 m²
LH: 3 m

1.07.01.08_a

RH: 4,18 m

Unters., Röntgen

KE.00.R008.0

F: 28,82 m²
LH: 3 m

1.07.01.09_a

RH: 4,18 m

Unters., Röntgen

KE.00.R076.0

F: 29,68 m²
LH: 3 m

1.07.01.10

RH: 4,18 m

Unters., Durchleuchtung

KE.00.R003.0

F: 28,46 m²
LH: 3 m

1.07.01.11

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.00.R097.1

F: 11,03 m²
LH: 3 m

1.07.01.12

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.00.R097.0

F: 8,79 m²
LH: 3 m

1.07.01.13

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R004.0

F: 11,50 m²
LH: 2,75 m

1.07.01.14

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R006.0

F: 5,48 m²
LH: 3 m

1.07.01.15

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R006.1

F: 5,29 m²
LH: 3 m

1.07.01.16

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R084.0

F: 8,37 m²
LH: 3 m

1.07.01.17

RH: 4,18 m

Unters., CT

KD.00.R084.0

F: 42,70 m²
LH: 3 m

1.07.01.18

RH: 4,18 m

Unters., CT

KE.00.R048.0

F: 40,73 m²
LH: 3 m

1.07.01.19

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.00.R082.1

F: 9,90 m²
LH: 3 m

1.07.01.20

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R085.1

F: 11,39 m²
LH: 3 m 1.07.01.21

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R046.0

F: 14,76 m²
LH: 3 m

1.07.01.22

RH: 4,18 m

Befundung

KE.00.R085.0

F: 24,30 m²
LH: 3 m

1.07.01.23_a

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat.

KD.00.R083.0

F: 17,80 m²
LH: 3 m

1.07.01.24

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KD.00.R087.0

F: 2,61 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.25

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KD.00.R086.0

F: 9,04 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.26

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R047.1

F: 2,09 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.27

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R047.2

F: 2,09 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.28

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R084.1

F: 2,15 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.29

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KE.00.R048.1

F: 2,64 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.30

RH: 4,18 m

Unters., CT

KE.00.R073.0

F: 43,03 m²
LH: 3 m

1.07.01.31

RH: 4,18 m

Unters., MRT

KD.00.R081.0

F: 45,72 m²
LH: 3,2 m

1.07.01.32

RH: 4,18 m

Unters., MRT

KE.00.R053.0

F: 42,61 m²
LH: 3,2 m

1.07.01.33

RH: 4,18 m

Unters., MRT

KE.00.R055.0

F: 47,12 m²
LH: 3,2 m

1.07.01.34

RH: 4,18 m

Unters., MRT

KE.00.R075.0

F: 47,20 m²
LH: 3,2 m

1.07.01.35

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.00.R082.0

F: 12,70 m²
LH: 3 m

1.07.01.36

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R052.0

F: 18,11 m²
LH: 2,75 m

1.07.01.37

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R057.0

F: 15,19 m²
LH: 2,75 m

1.07.01.38

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R085.2

F: 8,27 m²
LH: 3 m

1.07.01.39

RH: 4,18 m

Befundung

KD.00.R103.0

F: 13,47 m²
LH: 3 m

1.07.01.40

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KE.00.R050.0

F: 11,39 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.41

RH: 4,18 m

Befundung

KE.00.R056.0

F: 17,19 m²
LH: 3 m

1.07.01.42

RH: 4,18 m

Befundung

KE.00.R078.0

F: 15,44 m²
LH: 3 m

1.07.01.43_a

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat.

KE.00.R074.1

F: 18,56 m²
LH: 3 m

1.07.01.44

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KD.00.R079.0

F: 2,04 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.45

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KD.00.R078.0

F: 2,04 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.46

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R054.3

F: 1,97 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.47

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R054.4

F: 1,97 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.48

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R054.5

F: 1,97 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.49

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R054.6

F: 1,97 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.50

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R074.4

F: 2,09 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.52

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KE.00.R074.3

F: 1,97 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.53

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KE.00.R054.2

F: 2,13 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.54

RH: 4,18 m

Unters., Angio

KD.00.R115.0

F: 48,13 m²
LH: 2,905 m

1.07.01.55

RH: 4,18 m

Unters., Angio

KD.00.R110.0

F: 44,87 m²
LH: 2,7 m

1.07.01.57

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.00.R112.0

F: 6,70 m²
LH: 3 m

1.07.01.58

RH: 4,18 m

Befundung

KD.00.R113.0

F: 6,60 m²
LH: 3 m

1.07.01.59

RH: 4,18 m

Lager, Mat.

KD.00.R096.0

F: 19,16 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.60

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat.

KD.00.R094.0

F: 15,07 m²
LH: 3 m

1.07.01.61

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KD.00.R091.0

F: 3,03 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.62

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KD.00.R092.0

F: 3,16 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.63

RH: 3,93 m

Umkl., Pat.

KE.00.R002.0

F: 2,47 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.64

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KD.00.R095.0

F: 3,43 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.65

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R093.0

F: 1,95 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.67

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KD.00.R114.0

F: 1,42 m²
LH: 3 m

1.07.01.68

RH: 4,18 m

U/B, Abdomen-/ Duplexsono.

KE.00.R080.0

F: 18,62 m²
LH: 3 m

1.07.01.69_a

RH: 4,18 m

Unters., Mammo

KE.00.R081.0

F: 17,91 m²
LH: 3 m

1.07.01.73

RH: 3,93 m

DR, Ltd. OA

KE.00.R010.0

F: 16,16 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.74

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA

KD.00.R107.0

F: 16,21 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.75

RH: 3,93 m

DR, Arzt

KE.00.R010.4

F: 15,94 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.76

RH: 3,93 m

DR, Arzt

KE.00.R010.1

F: 16,29 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.79

RH: 3,93 m

DR, Arzt

KE.00.R011.0

F: 15,74 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.82

RH: 4,18 m

DR, MTA

KE.00.R009.0

F: 20,17 m²
LH: 2,75 m

1.07.01.83

RH: 3,93 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KE.00.R019.0

F: 19,08 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.93

RH: 4,18 m

AR, rein

KE.00.R045.0

F: 8,31 m²
LH: 3 m

1.07.01.94

RH: 4,18 m

AR, unrein

KD.00.R099.0

F: 10,19 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.95

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KD.00.R101.0

F: 10,93 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.96

RH: 4,18 m

Umkl., Pers.

KD.00.R108.0

F: 13,96 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.97

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KE.00.R059.0

F: 11,19 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.98_a

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KE.00.R083.0

F: 6,21 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.101

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat. MR

KE.00.R054.0

F: 26,73 m²
LH: 3 m

1.07.01.103

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat. CT

KE.00.R047.0

F: 16,57 m²
LH: 3 m

1.07.01.104

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R074.5

F: 2,17 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.105

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R074.6

F: 2,11 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.106_a

RH: 4,18 m

Unters., Mammo (MVZ)

KE.00.R082.0

F: 18,62 m²
LH: 3 m

1.08.01.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KE.00.R026.0

F: 7,26 m²
LH: 3 m

1.08.01.10

RH: 4,18 m

Unters., PET CT

KE.00.R040.0

F: 40,00 m²
LH: 3 m

1.08.01.11

RH: 4,18 m

Schaltraum

KE.00.R037.0

F: 15,69 m²
LH: 2,95 m

1.08.01.12

RH: 4,18 m

Unters., Gamma-Kamera

KE.00.R036.0

F: 39,92 m²
LH: 2,95 m

1.08.01.13

RH: 4,18 m

Unters., SD

KE.00.R035.0

F: 11,97 m²
LH: 2,95 m

1.08.01.14

RH: 4,18 m

Vorber., NUK

KE.00.R038.0

F: 28,44 m²
LH: 2,95 m

1.08.01.15

RH: 4,18 m

Abklingraum, NUK

KE.00.R028.1

F: 8,49 m²
LH: 3 m

1.08.01.16

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KE.00.R030.0

F: 11,42 m²
LH: 2,95 m

1.08.01.17

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KE.00.R031.0

F: 11,42 m²
LH: 2,95 m

1.08.01.18

RH: 4,18 m

Notumkleide

KE.00.R028.0

F: 9,12 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.19

RH: 4,18 m

Abklingraum, NUK

KE.00.R028.2

F: 8,27 m²
LH: 3 m

1.08.01.02

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.) _inaktiv

KE.00.R025.0

F: 7,70 m²
LH: 3 m

1.08.01.21

RH: 4,18 m

AR, unrein

KE.00.R029.0

F: 7,31 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.22

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KE.00.R043.0

F: 8,57 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.23

RH: 4,18 m

Putz.

KE.00.R042.0

F: 2,41 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.03_a

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.) (PET)

KE.00.R034.0

F: 10,60 m²
LH: 2,95 m

1.08.01.04

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.) _aktiv

KE.00.R027.0

F: 9,98 m²
LH: 3 m

1.08.01.05

RH: 4,18 m

Applikation, NUK

KE.00.R038.2

F: 8,35 m²
LH: 3 m

1.08.01.06

RH: 4,18 m

Tresorraum, NUK

KE.00.R033.0

F: 8,11 m²
LH: 3 m

1.08.01.09

RH: 4,18 m

Auswertung, NUK

KE.00.R037.1

F: 10,30 m²
LH: 2,95 m

7.01.01

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KE.00.R012.0

F: 19,13 m²
LH: 2,95 m

7.01.02_a

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KE.00.R013.0

F: 9,03 m²
LH: 2,5 m

7.01.04_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft N-Arzt/Sani

KE.00.R014.0

F: 9,50 m²
LH: 2,95 m

7.01.05_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft N-Arzt/Sani

KE.00.R015.0

F: 9,35 m²
LH: 2,95 m

7.01.06_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft N-Arzt/Sani

KE.00.R018.0

F: 10,22 m²
LH: 2,95 m

7.01.07_a

RH: 4,18 m

Bereitschaft N-Arzt/Sani

KE.00.R016.0

F: 9,46 m²
LH: 2,95 m

7.06.02.12

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KE.00.R092.0

F: 15,63 m²
LH: 2,95 m

7.06.02.13_a

RH: 4,18 m

VSB (Fischertisch)

KE.00.R079.0

F: 20,40 m²
LH: 3 m

7.06.02.16

RH: 4,18 m

Besprech., Arzt-Pat.

KE.00.R077.0

F: 16,10 m²
LH: 3 m

7.06.02.17

RH: 4,18 m

Besprech., Arzt-Pat.

KE.00.R093.0

F: 13,80 m²
LH: 3 m

1.07.01.56

RH: 4,18 m

Schaltraum

KD.00.R112.1

F: 6,60 m²
LH: 3 m

1.07.01.66

RH: 4,18 m

Umkl., Pers.

KD.00.R109.0

F: 7,94 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KE.00.R071.0

F: 2,52 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.202

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KE.00.R044.0

F: 2,29 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KD.00.R100.0

F: 2,12 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.205

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KD.00.R102.0

F: 3,05 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.206

RH: 4,18 m

WC, beh.

KE.00.R062.0

F: 6,65 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.207

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KE.00.R063.0

F: 3,26 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.200

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KE.00.R038.3

F: 2,53 m²
LH: 2,5 m

9.02.082

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V017.0

F: 40,68 m²
LH: 2,75 m

9.02.074

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V009.0

F: 31,87 m²
LH: 2,95 m 9.02.072

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V007.0

F: 5,08 m²
LH: 2,95 m

9.02.059

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V015.0

F: 21,30 m²
LH: 2,95 m

9.02.064

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V020.0

F: 61,17 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.300

RH: 4,18 m

Automatenzone

KE.00.R070.0

F: 2,37 m²
LH: 2,75 m

9.02.068

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V003.0

F: 32,24 m²
LH: 2,75 m

9.02.062

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V018.0

F: 68,04 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.04_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KD.00.R063.0

F: 11,90 m²
LH: 2,75 m

9.02.067

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V002.0

F: 42,78 m²
LH: 2,95 m

9.02.071

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V006.0

F: 109,58 m²
LH: 2,95 m

9.02.066

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V001.0

F: 22,21 m²
LH: 2,95 m

9.02.077

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V012.0

F: 43,85 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.109

RH: 4,18 m

Technik - CT

KE.00.X049.0

F: 6,97 m²
LH: 4,12 m

1.07.01.113

RH: 4,18 m

Technik - MRT

KE.00.X061.0

F: 10,71 m²
LH: 4,12 m

1.07.01.112

RH: 4,18 m

Technik - MRT

KE.00.X060.0

F: 14,06 m²
LH: 4,12 m

1.07.01.107

RH: 4,18 m

Technik - Angio

KD.00.X111.0

F: 16,84 m²
LH: 4,12 m

1.07.01.111

RH: 4,18 m

Technik - MRT

KD.00.X104.0

F: 13,06 m²
LH: 4,12 m

1.07.01.110

RH: 4,18 m

Technik - CT

KE.00.X074.0

F: 9,25 m²
LH: 4,12 m

1.07.01.114

RH: 4,18 m

Technik - MRT

KE.00.X086.0

F: 12,02 m²
LH: 4,12 m

9.02.069

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V004.0

F: 42,83 m²
LH: 2,75 m

9.02.076

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V011.0

F: 23,38 m²
LH: 2,95 m

9.02.083

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V018.0

F: 45,55 m²
LH: 2,75 m

9.02.081

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V016.0

F: 52,05 m²
LH: 2,75 m

9.02.080

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V015.0

F: 65,02 m²
LH: 2,75 m

9.02.075

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V010.0

F: 75,45 m²
LH: 2,95 m

9.02.060

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V016.0

F: 19,94 m²
LH: 2,75 m

1.07.01.108

RH: 4,18 m

Technik - CT

KD.00.X098.0

F: 9,97 m²
LH: 4,12 m

9.02.057

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V013.0

F: 37,50 m²
LH: 2,75 m

9.02.073

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V008.0

F: 14,00 m²
LH: 2,95 m

9.02.079

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V014.0

F: 11,74 m²
LH: 3 m

1.07.01.51

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KE.00.R074.2

F: 2,70 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.77

RH: 3,93 m

DR, Arzt

KE.00.R010.2

F: 16,42 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.78

RH: 3,93 m

DR, Arzt

KE.00.R010.3

F: 23,04 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.23_b

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat.

KE.00.R074.0

F: 21,27 m²
LH: 3 m

1.07.01.43_b

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat.

KD.00.R077.0

F: 22,36 m²
LH: 3 m

1.07.01.03_a

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KD.00.R080.0

F: 6,08 m²
LH: 3 m

1.07.01.03_c

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KD.00.R090.0

F: 9,91 m²
LH: 2,75 m

1.07.01.03_d

RH: 3,93 m

Warten, Pat. (gehf.)

KE.00.R001.0

F: 8,04 m²
LH: 2,95 m

9.02.065

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V021.0

F: 92,85 m²
LH: 2,75 m

7.06.02.10

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KE.00.R088.0

F: 15,74 m²
LH: 2,95 m

7.06.02.11

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KE.00.R091.0

F: 15,46 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.208

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KE.00.R003.1

F: 1,67 m²
LH: 2,5 m

9.02.058

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V014.0

F: 103,60 m²
LH: 2,95 m

8.05.028

RH: 4,18 m

EDV

KF.00.X014.0

F: 15,20 m²
LH: 4,12 m

8.04.090

RH: 4,18 m

UV SV

KF.00.X015.0

F: 8,08 m²
LH: 4,12 m

8.04.089

RH: 4,18 m

UV AV

KF.00.X016.0

F: 8,08 m²
LH: 3,92 m

1.07.01.03_f

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KE.00.R065.0

F: 4,32 m²
LH: 2,75 m

1.07.01.209

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KE.00.R073.1

F: 1,88 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.03_g

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KE.00.R069.0

F: 8,03 m²
LH: 2,75 m

2.09.01.203

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R068.0

F: 3,61 m²
LH: 2,5 m

1.02.01.02_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KF.00.R004.0

F: 25,38 m²
LH: 2,95 m

1.01.07_b

RH: 4,18 m

Triage Raum

KD.00.R011.0

F: 15,97 m²
LH: 3 m

7.01.02_b

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KE.00.R017.0

F: 3,49 m²
LH: 2,5 m

1.01.45_b

RH: 3,93 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KD.00.R029.0

F: 7,38 m²
LH: 2,5 m

9.02.053

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V009.0

F: 15,72 m²
LH: 2,95 m

1.01.48_b

RH: 3,93 m

Lager, Mat.

KD.00.R030.0

F: 5,63 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.98_b

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KE.00.R094.0

F: 13,24 m²
LH: 2,5 m

9.02.052

RH: 3,93 m

Flur

KD.00.V008.0

F: 20,96 m²
LH: 2,95 m

9.02.056

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V012.0

F: 18,25 m²
LH: 2,75 m

9.02.086

RH: 4,18 m

Flur

KF.00.V003.0

F: 15,52 m²
LH: 2,95 m

9.02.055

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V011.0

F: 26,67 m²
LH: 2,95 m

9.02.045

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V001.0

F: 30,72 m²
LH: 2,95 m

1.01.31_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KD.00.R015.2

F: 1,83 m²
LH: 2,5 m

1.01.26_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KD.00.R033.1

F: 3,80 m²
LH: 2,5 m

1.01.26_c

RH: 4,18 m

Schleuse

KD.00.R033.2

F: 5,10 m²
LH: 2,5 m

1.01.30_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KD.00.R037.1

F: 3,64 m²
LH: 2,5 m1.01.30_c

RH: 4,18 m

Schleuse

KD.00.R037.2

F: 5,15 m²
LH: 2,5 m

1.01.29_b

RH: 4,18 m

Schleuse

KD.00.R038.1

F: 5,39 m²
LH: 2,5 m

1.01.29_c

RH: 4,18 m

Nasszelle

KD.00.R038.2

F: 4,41 m²
LH: 2,5 m

1.01.27_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KD.00.R034.1

F: 3,76 m²
LH: 2,5 m

1.01.27_c

RH: 4,18 m

Schleuse

KD.00.R034.2

F: 5,27 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.06_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KD.00.R089.1

F: 2,04 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.06_c

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KD.00.R089.2

F: 2,04 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.05_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KD.00.R088.1

F: 2,18 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.05_c

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KD.00.R088.2

F: 2,23 m²
LH: 2,5 m

9.02.078

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V013.0

F: 41,53 m²
LH: 2,75 m

7.01.04_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.00.R014.1

F: 3,31 m²
LH: 2,5 m

7.01.05_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.00.R015.1

F: 3,31 m²
LH: 2,5 m

7.01.07_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.00.R016.1

F: 3,31 m²
LH: 2,5 m

7.01.06_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.00.R018.1

F: 3,31 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.08_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KE.00.R008.1

F: 3,06 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.69_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KE.00.R081.1

F: 2,63 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.69_c

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KE.00.R081.2

F: 2,63 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.106_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KE.00.R082.1

F: 2,78 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.106_c

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KE.00.R082.2

F: 2,78 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.09_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KE.00.R076.1

F: 2,00 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.09_c

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KE.00.R076.2

F: 1,96 m²
LH: 2,5 m

3.05.23_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.00.R090.1

F: 2,60 m²
LH: 2,5 m

3.05.24_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.00.R089.1

F: 2,60 m²
LH: 2,5 m

3.05.25_b

RH: 4,18 m

Nasszelle

KE.00.R087.1

F: 2,37 m²
LH: 2,5 m

8.05.010

RH: 4,18 m

IT Verteilerraum

KD.00.X116.0

F: 1,87 m²
LH: 4,12 m

1.07.01.115

RH: 4,18 m

Technik - CT

KE.00.X039.0

F: 11,14 m²
LH: 4,12 m

1.08.01.201

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KE.00.R038.1

F: 2,60 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.203

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KE.00.R027.1

F: 2,72 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KE.00.R027.2

F: 2,39 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.202

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KE.00.R041.0

F: 3,88 m²
LH: 2,5 m

9.02.090

RH: 4,18 m

Flur

KF.00.V007.0

F: 15,34 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.03_e

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KD.00.R090.1

F: 4,04 m²
LH: 2,75 m

9.02.263

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V022.0

F: 29,23 m²
LH: 2,95 m

9.02.264

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V023.0

F: 58,10 m²
LH: 2,95 m

9.02.265

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V024.0

F: 38,64 m²
LH: 2,95 m

9.02.266

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V019.0

F: 42,19 m²
LH: 2,75 m

9.02.267

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V020.0

F: 49,92 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.43_c

RH: 4,18 m

Besprech., Arzt-Pat.

KE.00.R074.7

F: 3,69 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.23_c

RH: 4,18 m

Besprech., Arzt-Pat.

KE.00.R074.8

F: 3,69 m²
LH: 2,5 m

9.02.310

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V021.0

F: 1,98 m²
LH: 2,95 m

9.01.1036

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KF.00.T012.0

F: 21,27 m²
LH: 4,18 m

9.01.1034

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KE.00.T013.0

F: 21,12 m²
LH: 4,18 m

9.01.1030

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KD.00.T014.0

F: 24,89 m²
LH: 4,18 m

9.01.1031

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KD.00.T015.0

F: 35,35 m²
LH: 4,5 m

9.01.1037

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KF.00.T016.0

F: 20,97 m²
LH: 4,18 m

9.01.1035

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KE.00.T017.0

F: 21,21 m²
LH: 4,5 m

9.01.1032

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KD.00.T018.0

F: 20,98 m²
LH: 4,5 m

9.01.1033

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KD.00.T019.0

F: 33,54 m²
LH: 4,5 m

9.01.2058

RH: 4,50 m

Aufzug Sterilgut

KE.00.A029.0

F: 5,31 m²
LH: 4,5 m

9.01.2057

RH: 4,50 m

Aufzug Sterilgut

KE.00.A028.0

F: 4,81 m²
LH: 4,5 m

9.01.2056

RH: 6,62 m

Aufzug H1

KD.00.A027.0

F: 14,62 m²
LH: 4,5 m

9.01.2059

RH: 4,50 m

Aufzug Sterilgut

KE.00.A030.0

F: 5,31 m²
LH: 4,5 m

8.01.9043

RH: 4,50 m

Schacht

KF.00.S001.0

F: 3,98 m²
LH: 4,5 m

8.01.9045

RH: 4,50 m

Schacht

KF.00.S003.0

F: 3,21 m²
LH: 4,5 m

8.01.9037

RH: 4,50 m

Schacht

KD.00.S004.0

F: 2,25 m²
LH: 4,5 m8.01.9040

RH: 4,50 m

Schacht

KE.00.S002.0

F: 2,25 m²
LH: 4,5 m

8.01.9042

RH: 4,50 m

Schacht

KE.00.S004.0

F: 3,93 m²
LH: 4,5 m

8.01.9039

RH: 4,50 m

Schacht

KD.00.S010.0

F: 3,83 m²
LH: 4,5 m

8.01.9044

RH: 4,50 m

Schacht

KF.00.S002.0

F: 5,64 m²
LH: 4,5 m

8.01.9041

RH: 4,50 m

Schacht

KE.00.S003.0

F: 5,71 m²
LH: 4,5 m

8.01.9038

RH: 4,50 m

Schacht

KD.00.S009.0

F: 5,50 m²
LH: 4,5 m

8.03.9009

RH: 4,50 m

Schacht

KD.00.S007.0

F: 7,28 m²
LH: 4,5 m

8.03.9010

RH: 4,50 m

Schacht

KD.00.S008.0

F: 7,28 m²
LH: 4,5 m

8.01.9035

RH: 4,50 m

Schacht

KD.00.S001.0

F: 5,43 m²
LH: 4,5 m

8.01.9036

RH: 4,50 m

Schacht

KD.00.S003.0

F: 3,24 m²
LH: 4,5 m

8.03.9008

RH: 4,50 m

Schacht

KD.00.S006.0

F: 3,15 m²
LH: 4,5 m

1.07.01.86

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KD.00.R106.0

F: 42,12 m²
LH: 2,95 m

2.09.01.06_a

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KD.00.R067.0

F: 19,63 m²
LH: 3 m

2.09.01.06_c

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KD.00.R068.2

F: 23,06 m²
LH: 3 m

2.09.01.05_b

RH: 4,18 m

3-Bett-Zi.

KD.00.R068.3

F: 29,12 m²
LH: 2,95 m

2.09.01.206

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KD.00.R068.4

F: 3,16 m²
LH: 2,5 m

2.09.01.204

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R069.2

F: 2,78 m²
LH: 2,5 m

2.09.01.205

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KD.00.R072.0

F: 2,14 m²
LH: 2,5 m

1.13.01.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KF.00.R046.1

F: 2,99 m²
LH: 2,5 m

1.13.02.25

RH: 4,18 m

Labor, Molek.(Hybridisierung)

KF.00.R029.0

F: 23,75 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.26

RH: 4,18 m

Labor, Molek. (PCR)

KF.00.R033.0

F: 23,37 m²
LH: 2,95 m

9.02.325

RH: 4,18 m

Windfang

KD.00.V003.1

F: 20,16 m²
LH: 2,5 m

1.13.01.06_b

RH: 4,18 m

WC/Dusche

KF.00.R017.1

F: 3,19 m²
LH: 2,5 m

1.08.01.03_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.) (PET)

KE.00.R034.1

F: 11,03 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.01

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.00.R133.0

F: 28,36 m²
LH: 3 m

1.02.01.10

RH: 4,27 m

Aufnahmeplätze Admin.

KC.00.R151.0

F: 11,55 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.11

RH: 4,27 m

Backoffice

KC.00.R146.0

F: 31,16 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.12

RH: 4,49 m

Sekret., Anä.

KA.00.R158.1

F: 18,07 m²
LH: 3 m

1.02.01.13

RH: 4,18 m

Lager / Archiv

KC.00.R112.0

F: 12,25 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.14

RH: 4,27 m

Kopier

KC.00.R146.1

F: 0,84 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.15

RH: 4,18 m

Ents.

KC.00.R111.1

F: 2,99 m²
LH: 2,5 m

1.02.01.03

RH: 4,27 m

Spielecke

KC.00.R143.1

F: 10,19 m²
LH: 3,5 m

1.02.01.04

RH: 4,27 m

Aufnahmeplätze Admin.

KC.00.R147.0

F: 10,04 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.05

RH: 4,27 m

Aufnahmeplätze Admin.

KC.00.R149.0

F: 14,02 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.06

RH: 4,27 m

Aufnahmeplätze Admin.

KC.00.R145.0

F: 10,08 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.07

RH: 4,27 m

Aufnahmeplätze Admin.

KC.00.R144.0

F: 10,03 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.08

RH: 4,27 m

Aufnahmeplätze Admin.

KC.00.R148.0

F: 11,58 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.09

RH: 4,27 m

Aufnahmeplätze Admin.

KC.00.R150.0

F: 11,58 m²
LH: 2,95 m

1.03.02.13

RH: 4,49 m

DR, OA / FA_Anästh.

KA.00.R155.0

F: 14,71 m²
LH: 3 m

1.02.06.25

RH: 4,18 m

Stützpunkt Kardio

KB.00.R124.0

F: 15,10 m²
LH: 2,95 m

1.02.02.10

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R144.0

F: 14,91 m²
LH: 3 m

1.02.02.11

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R095.0

F: 13,07 m²
LH: 2,95 m

1.02.02.12_a

RH: 4,18 m

Besprech. Arzt-Pat.

KC.00.R006.0

F: 9,40 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.01

RH: 4,49 m

Anmeldung

KA.00.R152.0

F: 17,87 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.10

RH: 4,18 m

U/B, Standard - PKV

KA.00.R099.0

F: 15,44 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.11

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KB.00.R017.0

F: 15,48 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.12

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KB.00.R010.0

F: 13,74 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.13

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KB.00.R011.0

F: 11,13 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.14

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KA.00.R093.0

F: 12,32 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.15

RH: 4,18 m

Büro, Schreibdienst BG

KB.00.R016.0

F: 17,23 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.16

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KB.00.R122.0

F: 23,97 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.17

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KB.00.R018.0

F: 23,33 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.18

RH: 4,18 m

AR, rein

KA.00.R108.0

F: 16,22 m²
LH: 3 m

1.02.03.19

RH: 4,18 m

AR, unrein

KA.00.R105.0

F: 12,11 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.02

RH: 4,27 m

Anmeldung

KA.00.R141.0

F: 17,68 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.20

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KA.00.R109.0

F: 16,43 m²
LH: 3 m

1.02.03.22

RH: 4,18 m

Kopier

KA.00.R112.1

F: 3,80 m²
LH: 3 m

1.02.03.23

RH: 4,18 m

Putz.

KA.00.R097.0

F: 4,13 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.24

RH: 4,18 m

Stützpunkt Herz, Gefäß, Nieren

KB.00.R139.1

F: 22,62 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.03

RH: 4,49 m

Anmeldung

KA.00.R158.0

F: 16,69 m²
LH: 3 m

1.02.03.04_a

RH: 4,49 m

Warten, Pat. (gehf.)

KA.00.R140.0

F: 14,62 m²
LH: 3,5 m

1.02.03.05_a

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KA.00.R111.1

F: 20,21 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.06

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R106.0

F: 15,79 m²
LH: 3 m

1.02.03.07

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R102.0

F: 15,67 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.08

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R101.0

F: 15,67 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.09

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R100.0

F: 15,67 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.01

RH: 4,49 m

Anmeldung

KB.00.R164.0

F: 17,87 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.10_a

RH: 4,18 m

Besprech. Arzt-Pat.

KC.00.R126.0

F: 10,00 m²
LH: 3 m

1.02.04.11_a

RH: 4,18 m

Mamma-Diagn.

KC.00.R127.0

F: 16,38 m²
LH: 3 m

1.02.04.12

RH: 4,18 m

U/B, Standard - PKV

KB.00.R096.0

F: 17,57 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.13

RH: 4,18 m

U/B, Standard - PKV

KB.00.R116.0

F: 15,44 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.14

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KB.00.R091.0

F: 14,34 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.15

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KB.00.R120.0

F: 11,04 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.16

RH: 4,18 m

DR, ltd. OA TK Neuro

KB.00.R063.0

F: 12,35 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.17

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KC.00.R046.0

F: 11,47 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.18

RH: 4,18 m

DR, Study Nurse

KB.00.R096.1

F: 15,86 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.10_c

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R097.0

F: 15,91 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.02

RH: 4,18 m

Anmeldung

KC.00.R001.1

F: 19,02 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.20

RH: 4,18 m

DR, Study Nurse

KC.00.R016.0

F: 19,52 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.21

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KB.00.R056.0

F: 23,36 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.22

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KC.00.R120.0

F: 25,17 m²
LH: 3 m

1.02.04.23

RH: 4,18 m

AR, rein

KB.00.R106.0

F: 20,25 m²
LH: 3 m

1.02.04.24

RH: 4,18 m

AR, unrein

KB.00.R100.0

F: 14,32 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.25

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KB.00.R104.0

F: 15,72 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.26

RH: 4,18 m

Kopier

KB.00.R119.1

F: 3,44 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.27

RH: 4,18 m

Putz.

KB.00.R093.0

F: 4,13 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.28

RH: 4,18 m

Handarchiv (Reserve)

KB.00.R106.1

F: 11,57 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.03

RH: 4,49 m

Anmeldung

KB.00.R163.0

F: 17,87 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.04_a

RH: 4,49 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R153.0

F: 10,12 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.05_a

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KB.00.R107.1

F: 13,91 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.06

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R099.0

F: 15,52 m²
LH: 3 m

1.02.04.07

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R098.0

F: 15,67 m²
LH: 3 m

1.02.04.08

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R114.0

F: 16,12 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.09

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R115.0

F: 15,44 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.01

RH: 4,49 m

Anmeldung

KA.00.R151.0

F: 17,87 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.10

RH: 4,18 m

U/B, Standard - PKV

KA.00.R068.0

F: 16,27 m²
LH: 3 m

1.02.05.11

RH: 4,18 m

U/B, Standard - PKV

KA.00.R066.0

F: 15,22 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.12

RH: 4,18 m

Blutabn./Spermiendiagn.

KA.00.R064.0

F: 9,61 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.13

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KA.00.R075.0

F: 17,64 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.14

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KA.00.R033.0

F: 12,05 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.15

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KA.00.R032.0

F: 11,97 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.16

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KA.00.R071.0

F: 12,04 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.17

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KA.00.R070.0

F: 12,01 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.18

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R115.0

F: 22,14 m²
LH: 3 m

1.02.05.19

RH: 4,18 m

DR, Doku-Zentrum Darm

KA.00.R122.0

F: 16,15 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.02

RH: 4,27 m

Anmeldung

KA.00.R144.0

F: 17,38 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.20

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KA.00.R078.0

F: 23,18 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.21

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KA.00.R079.0

F: 26,47 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.22

RH: 4,18 m

Anmeldung/AR, rein

KA.00.R112.0

F: 26,03 m²
LH: 3 m

1.02.05.23

RH: 4,18 m

AR, unrein

KA.00.R086.0

F: 11,05 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.24

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KA.00.R087.0

F: 16,85 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.25

RH: 4,18 m

Kopier

KA.00.R044.0

F: 3,56 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.26

RH: 4,18 m

Putz.

KA.00.R085.0

F: 3,77 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.03

RH: 4,27 m

Anmeldung

KA.00.R143.0

F: 17,59 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.04_a

RH: 4,49 m

Warten, Pat. (gehf.)

KA.00.R145.0

F: 23,39 m²
LH: 3,5 m

1.02.05.06

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R117.0

F: 15,79 m²
LH: 3 m

1.02.05.07

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R114.0

F: 15,64 m²
LH: 3 m

1.02.05.08

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R118.0

F: 14,68 m²
LH: 3 m

1.02.05.09

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R113.0

F: 14,83 m²
LH: 3 m

1.02.06.01

RH: 4,27 m

Anmeldung

KB.00.R157.0

F: 17,68 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.10

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R001.0

F: 15,23 m²
LH: 3 m

1.02.06.11

RH: 4,18 m

U/B, Standard - PKV

KB.00.R034.0

F: 15,43 m²
LH: 3 m

1.02.06.12

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KB.00.R121.0

F: 16,96 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.13

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KB.00.R052.0

F: 12,35 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.14

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KB.00.R053.0

F: 12,35 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.15

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KB.00.R054.0

F: 11,64 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.16

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KB.00.R057.0

F: 24,22 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.17

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KB.00.R058.0

F: 27,31 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.18

RH: 4,18 m

AR, rein

KB.00.R142.0

F: 16,73 m²
LH: 3 m

1.02.06.19

RH: 4,18 m

AR, unrein

KB.00.R130.0

F: 12,00 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.02

RH: 4,49 m

Anmeldung

KB.00.R162.0

F: 17,87 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.20_a

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KB.00.R040.0

F: 10,14 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.21

RH: 4,18 m

Kopier

KB.00.R048.0

F: 4,31 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.22

RH: 4,18 m

Putz.

KB.00.R032.0

F: 4,12 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.23

RH: 4,18 m

Handarchiv (Reserve)

KB.00.R033.0

F: 8,34 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.03

RH: 4,27 m

Anmeldung

KB.00.R161.0

F: 17,87 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.04

RH: 4,27 m

Anmeldung

KB.00.R160.0

F: 17,68 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.05_a

RH: 4,49 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R156.0

F: 7,67 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.06

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KB.00.R136.0

F: 9,27 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.07

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R125.0

F: 15,59 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.08

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R127.0

F: 15,74 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.09

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R126.0

F: 15,67 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.01

RH: 4,18 m

Anmeldung

KC.00.R088.0

F: 24,22 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.10

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KC.00.R097.0

F: 15,84 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.11

RH: 4,18 m

Messraum

KC.00.R064.0

F: 12,30 m²
LH: 3 m

1.02.07.12

RH: 4,18 m

Reanimationsraum

KC.00.R096.0

F: 26,13 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.13

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KC.00.R083.0

F: 15,61 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.14

RH: 4,18 m

U/B, Standard - PKV

KC.00.R078.0

F: 15,17 m²
LH: 2,95 m1.02.07.15

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KC.00.R062.0

F: 11,55 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.16

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KC.00.R061.0

F: 11,78 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.17

RH: 4,18 m

Besprech., Pers.

KC.00.R060.0

F: 28,74 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.18_a

RH: 4,18 m

AR, rein

KC.00.R089.0

F: 10,00 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.19

RH: 4,18 m

AR, unrein

KC.00.R073.0

F: 7,42 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.02_a

RH: 4,18 m

Stützpunkt

KC.00.R079.0

F: 5,58 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.20

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KC.00.R103.0

F: 16,89 m²
LH: 3 m

1.02.07.21

RH: 4,18 m

Kopier

KC.00.R071.0

F: 5,38 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.03

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KC.00.R063.0

F: 9,43 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.04

RH: 4,18 m

Spielzone

KC.00.R094.0

F: 42,87 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.05

RH: 4,18 m

Stillzimmer

KC.00.R092.0

F: 6,36 m²
LH: 3 m

1.02.07.06

RH: 4,18 m

WC Pat.

KC.00.R093.0

F: 3,11 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.07

RH: 4,18 m

WC Pat.

KC.00.R091.0

F: 2,78 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.08

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R076.0

F: 4,42 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.09

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KC.00.R081.0

F: 15,73 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.01

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Allg.Chirurgie

KA.00.R072.0

F: 24,64 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.10

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Gefäßchir.

KB.00.R022.0

F: 24,27 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.12

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Gefäßchir.

KB.00.R023.0

F: 23,74 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.18

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Unfallchir.

KA.00.R092.0

F: 23,96 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.19

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Unfallchir.

KA.00.R091.0

F: 23,92 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.02

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Allg.Chir.

KA.00.R031.0

F: 16,31 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.26

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Orthop.

KB.00.R012.0

F: 23,84 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.27

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Orthop.

KB.00.R013.0

F: 20,55 m²
LH: 2,95 m

1.03.06.01

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt_Gyn.

KC.00.R012.0

F: 23,22 m²
LH: 2,95 m 1.03.06.02

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst_Gyn.

KC.00.R011.0

F: 15,66 m²
LH: 2,95 m

1.03.06.03

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst_Gyn.

KC.00.R007.0

F: 15,89 m²
LH: 2,95 m

1.03.06.04

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst_Gyn.

KC.00.R001.0

F: 16,10 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.01

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Häma-Onk.

KB.00.R089.0

F: 24,16 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.13

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Kardio

KB.00.R024.0

F: 24,01 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.14

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Kardio

KB.00.R026.0

F: 24,01 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.15

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Kardio

KB.00.R027.0

F: 16,08 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.16

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Kardio

KB.00.R025.0

F: 16,00 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.02

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Häma-Onk.

KB.00.R088.0

F: 16,27 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.22

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Nieren.

KB.00.R029.0

F: 24,32 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.23

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Nieren.

KB.00.R030.0

F: 15,08 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.27

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Geriatrie

KB.00.R005.0

F: 24,23 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.28

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Geriatrie

KB.00.R004.0

F: 22,94 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.03

RH: 4,18 m

Ltd. OA_Häma-Onk.

KB.00.R090.0

F: 16,30 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.06

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Gastro.-Onk.

KA.00.R027.0

F: 25,61 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.07

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Gastro.-Onk.

KA.00.R028.0

F: 16,27 m²
LH: 2,95 m

1.03.11.01

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt_Kind-Jugend.

KC.00.R077.0

F: 23,16 m²
LH: 2,95 m

1.03.11.02

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt_Kind-Jugend.

KC.00.R099.0

F: 24,54 m²
LH: 2,95 m

1.03.11.03

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst_Kind-Jugend.

KC.00.R101.0

F: 17,94 m²
LH: 2,95 m

1.03.11.04

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst_Kind-Jugend.

KC.00.R100.0

F: 17,71 m²
LH: 2,95 m

1.03.11.05

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Kind-Jugend.

KC.00.R080.0

F: 16,47 m²
LH: 2,95 m

1.03.11.06

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Kind-Jugend.

KC.00.R082.0

F: 16,03 m²
LH: 2,95 m

1.03.14.01

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Neuro

KB.00.R080.0

F: 30,56 m²
LH: 2,95 m

1.03.14.02

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Neuro

KB.00.R087.0

F: 20,72 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.01_a

RH: 4,18 m

U/B, Gyn

KC.00.R015.0

F: 18,05 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.12

RH: 4,18 m

Warten PKV

KC.00.R010.0

F: 10,90 m²
LH: 3 m

1.04.14.15

RH: 4,18 m

Phlebotomie

KC.00.R123.2

F: 3,87 m²
LH: 3 m

1.04.14.16

RH: 4,18 m

Ents.

KC.00.R131.0

F: 10,70 m²
LH: 3 m

1.04.14.02_a

RH: 4,18 m

U/B, Gyn

KC.00.R003.0

F: 20,55 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.03

RH: 4,18 m

Multi (Notfall)

KC.00.R047.0

F: 23,54 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.04

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KC.00.R121.0

F: 3,11 m²
LH: 2,5 m

1.04.14.05

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KC.00.R123.1

F: 2,09 m²
LH: 2,5 m

1.04.14.06

RH: 4,18 m

Besprech., Arzt-Pat.

KC.00.R016.1

F: 9,62 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.07

RH: 4,18 m

Besprech., Arzt-Pat.

KC.00.R013.0

F: 10,63 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.08_a

RH: 4,18 m

Urodyn/Kolpe

KC.00.R124.0

F: 20,65 m²
LH: 3 m

1.04.14.09

RH: 4,18 m

Phlebotomie

KC.00.R123.0

F: 3,87 m²
LH: 3 m

1.04.15.01

RH: 4,18 m

Intervention, asept.

KA.00.R127.0

F: 22,11 m²
LH: 3 m

1.04.15.02

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KA.00.R129.0

F: 15,89 m²
LH: 3 m

1.04.15.03

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KA.00.R130.0

F: 16,08 m²
LH: 3 m

1.04.15.04

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KA.00.R131.0

F: 15,99 m²
LH: 3 m

1.04.15.07

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Urologie

KA.00.R065.0

F: 16,13 m²
LH: 2,95 m

1.04.15.08

RH: 4,18 m

Sprechz., Diätberatung

KA.00.R122.1

F: 16,15 m²
LH: 2,95 m

1.04.15.09

RH: 4,18 m

Schulungsraum, Diabetes

KA.00.R076.0

F: 31,76 m²
LH: 2,95 m

1.04.18.01

RH: 4,18 m

Unters., EKG

KC.00.R065.0

F: 18,52 m²
LH: 2,95 m

1.04.18.02

RH: 4,18 m

Unters., Sono./Echokard.

KC.00.R098.0

F: 15,03 m²
LH: 3 m

1.04.18.03

RH: 4,18 m

Unters., Lungenfunktion

KC.00.R066.0

F: 22,80 m²
LH: 2,95 m

1.04.18.05

RH: 4,18 m

Unters., Entwickl.neurologie

KC.00.R095.0

F: 16,47 m²
LH: 2,95 m

1.04.18.06

RH: 4,18 m

Unters., Neurophysiologie

KC.00.R067.0

F: 18,60 m²
LH: 2,95 m

1.04.18.07

RH: 4,18 m

Diabetes Beratung

KC.00.R102.0

F: 17,08 m²
LH: 2,95 m

1.04.18.08

RH: 4,18 m

Sprechz., Psych./Psychoonk.

KC.00.R074.0

F: 12,84 m²
LH: 2,95 m

1.04.20.01

RH: 4,18 m

Intervention, asept.

KB.00.R141.0

F: 22,51 m²
LH: 3 m

1.04.20.02

RH: 4,18 m

Intervention, asept.

KB.00.R140.0

F: 22,44 m²
LH: 3 m

1.04.20.03

RH: 4,18 m

U/B Gefässchirurgie

KB.00.R143.0

F: 23,47 m²
LH: 3 m

1.05.01.01

RH: 4,18 m

Unters., Endo

KA.00.R019.0

F: 63,11 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.10

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R011.0

F: 2,76 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.11

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R013.0

F: 2,50 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.12

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R017.0

F: 2,50 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.13

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R126.1

F: 2,07 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.16

RH: 4,18 m

U/B, Prokto

KA.00.R126.0

F: 19,92 m²
LH: 3 m

1.05.01.17

RH: 4,18 m

U/B, Broncho

KA.00.R015.0

F: 30,77 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.19

RH: 4,18 m

Waschen, Pers.

KA.00.R019.1

F: 2,70 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.02

RH: 4,18 m

Unters., Gastroskopie

KA.00.R012.0

F: 29,85 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.20

RH: 4,18 m

Ersatzkittellager

KA.00.R022.0

F: 8,23 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.21

RH: 4,18 m

AR, rein

KA.00.R039.0

F: 10,76 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.22

RH: 4,18 m

AR, unrein

KA.00.R040.0

F: 11,47 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.03

RH: 4,18 m

Unters., Gastroskopie

KA.00.R007.0

F: 31,70 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.04

RH: 4,18 m

Unters., Koloskopie/ Sigmoid.

KA.00.R003.0

F: 31,81 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.05

RH: 4,18 m

Unters., Koloskopie/ Sigmoid.

KA.00.R009.0

F: 24,56 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.06

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R008.0

F: 2,69 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.07

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R004.0

F: 2,63 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.08

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R005.0

F: 2,50 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.09

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R006.0

F: 2,50 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.01

RH: 4,18 m

Unters., Durchleuchtung

KA.00.R051.0

F: 33,61 m²
LH: 3 m

1.05.03.12

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R055.0

F: 2,35 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.13

RH: 4,18 m

Beh., ESWL

KA.00.R057.0

F: 32,28 m²
LH: 3 m

1.05.03.15

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R058.0

F: 2,17 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.16

RH: 4,18 m

Beh., TUR / Zystoskopie

KA.00.R046.0

F: 33,98 m²
LH: 3 m

1.05.03.17

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KA.00.R125.0

F: 12,50 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.18

RH: 4,18 m

Vorbereit., Pat.

KA.00.R045.0

F: 17,05 m²
LH: 3 m

1.05.03.19

RH: 4,18 m

Umkl., Pers.

KA.00.R034.0

F: 10,19 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.02

RH: 4,18 m

Unters., Durchleuchtung

KA.00.R049.0

F: 33,58 m²
LH: 3 m

1.05.03.20

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KA.00.R059.0

F: 15,85 m²
LH: 3 m

1.05.03.21

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KA.00.R060.0

F: 16,01 m²
LH: 3 m

1.05.03.22

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KA.00.R061.0

F: 14,55 m²
LH: 2,95 m

1.05.03.23

RH: 4,18 m

Urinprobe

KA.00.R063.0

F: 2,46 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.24

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R136.6

F: 2,09 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.25

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R136.5

F: 2,26 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.26_a

RH: 4,18 m

Zentrale Richtzone

KA.00.R052.0

F: 18,85 m²
LH: 3 m

1.05.03.27

RH: 4,18 m

WC, Harnstrahlmessung

KA.00.R062.0

F: 2,65 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.28

RH: 4,18 m

AR, rein

KA.00.R136.1

F: 15,58 m²
LH: 2,95 m

1.05.03.29

RH: 4,18 m

AR, unrein

KA.00.R124.0

F: 11,02 m²
LH: 2,95 m

1.05.03.03

RH: 4,18 m

Unters., Durchleuchtung

KA.00.R053.0

F: 33,82 m²
LH: 3 m

1.05.03.30

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KA.00.R056.0

F: 39,74 m²
LH: 2,95 m

1.05.03.04

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R041.0

F: 2,50 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.05

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R042.0

F: 2,58 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.06

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R054.0

F: 1,88 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.07

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KA.00.R047.0

F: 1,70 m²
LH: 2,5 m

1.05.03.09

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R050.0

F: 1,90 m²
LH: 2,5 m

1.05.04.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KA.00.R136.0

F: 11,37 m²
LH: 2,95 m

1.05.04.10_a

RH: 4,18 m

Geräteaufbereit., unrein

KA.00.R038.0

F: 17,98 m²
LH: 2,5 m

1.05.04.12

RH: 4,18 m

Putz.

KA.00.R043.1

F: 3,31 m²
LH: 2,5 m

1.05.04.02

RH: 4,49 m

Warten, Pat. (gehf.)

KA.00.R148.0

F: 18,17 m²
LH: 2,95 m

1.05.04.03

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KA.00.R136.3

F: 35,33 m²
LH: 2,95 m

1.05.04.04

RH: 4,18 m

Überwach., Pat.

KA.00.R136.2

F: 120,90 m²
LH: 2,95 m

1.05.04.05

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KA.00.R026.0

F: 20,04 m²
LH: 2,95 m

1.05.04.06

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KA.00.R025.0

F: 20,09 m²
LH: 2,95 m

1.05.04.07

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KA.00.R001.1

F: 8,86 m²
LH: 2,95 m

1.05.04.08

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KA.00.R001.0

F: 11,32 m²
LH: 2,95 m

1.05.04.09

RH: 4,18 m

Befundung, Urologie

KA.00.R074.0

F: 14,03 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KC.00.R055.0

F: 12,44 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.02

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp. MVZ

KC.00.R055.1

F: 11,91 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.03

RH: 4,18 m

Aufenthalt, Pat.

KC.00.R056.0

F: 13,98 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.04

RH: 4,18 m

Aufenthalt, Pat.

KC.00.R056.1

F: 13,63 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.05

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KC.00.R025.0

F: 11,29 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.06

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KC.00.R026.0

F: 11,97 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.07

RH: 4,18 m

Garderobe, Pat.

KC.00.R057.0

F: 5,24 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.08

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.00.R023.0

F: 11,84 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.09

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.00.R022.0

F: 11,96 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.10

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.00.R021.0

F: 11,96 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.11

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.00.R020.0

F: 11,96 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.12

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 1 Platz

KC.00.R019.0

F: 11,96 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.13

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 4 Plätze

KC.00.R039.0

F: 26,33 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.14

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 4 Plätze

KC.00.R038.0

F: 26,95 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.15

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 4 Plätze

KC.00.R029.0

F: 33,49 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.16_a

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 4 Plätze

KC.00.R028.1

F: 33,49 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.17

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 4 Plätze

KC.00.R024.0

F: 42,26 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.18

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 4 Plätze

KC.00.R042.0

F: 30,22 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.19

RH: 4,18 m

Beh., Apherese

KC.00.R032.0

F: 18,71 m²
LH: 2,95 m2.11.01.20

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KC.00.R027.0

F: 15,62 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.21

RH: 4,18 m

Phlebotomie

KC.00.R058.0

F: 6,90 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.22

RH: 4,18 m

Phlebotomie

KC.00.R058.1

F: 7,35 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.23

RH: 4,18 m

Sprechz., Psych./Psychoonk.

KC.00.R104.0

F: 15,67 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.24

RH: 4,18 m

Sprechz., Psych./Psychoonk.

KC.00.R105.0

F: 15,91 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.25

RH: 4,18 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KC.00.R030.0

F: 15,98 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.26

RH: 4,18 m

DR, Pflege

KC.00.R033.0

F: 13,06 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.27

RH: 4,18 m

DR, Arzt

KC.00.R018.0

F: 16,27 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.28

RH: 4,18 m

Doku/Multif.raum

KC.00.R031.0

F: 15,77 m²
LH: 3 m

2.11.01.29

RH: 4,18 m

AR, rein

KC.00.R040.0

F: 19,09 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.30

RH: 4,18 m

AR, unrein

KC.00.R041.0

F: 12,01 m²
LH: 2,5 m

2.11.01.31

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KC.00.R050.0

F: 11,24 m²
LH: 2,5 m

2.11.01.32

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KC.00.R037.0

F: 9,11 m²
LH: 2,5 m2.11.02.01

RH: 4,18 m

Leitstelle / Stützp.

KB.00.R067.0

F: 23,18 m²
LH: 3 m

2.11.02.03

RH: 4,18 m

Warten, Pat.

KB.00.R077.0

F: 2,87 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.04

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KB.00.R075.0

F: 26,97 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.05

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.00.R075.1

F: 3,37 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.06

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.00.R073.0

F: 28,88 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.07

RH: 4,18 m

2-Bett-Zi.

KB.00.R072.0

F: 28,18 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.08

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.00.R073.2

F: 3,37 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.09

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.00.R072.1

F: 3,34 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.10

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KB.00.R064.0

F: 16,37 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.11

RH: 4,18 m

AR, rein

KB.00.R066.0

F: 9,45 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.12

RH: 4,18 m

AR, unrein

KB.00.R074.0

F: 10,37 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.13

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KB.00.R079.0

F: 18,14 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.14

RH: 4,18 m

Teeküche, Pat.

KB.00.R081.0

F: 11,90 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.15

RH: 4,18 m

Regenerationsküche

KB.00.R082.0

F: 7,56 m²
LH: 2,5 m

7.06.01.10

RH: 4,18 m

AR, unrein

KC.00.R063.1

F: 6,44 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.23

RH: 4,18 m

Triage

KC.00.R086.0

F: 14,00 m²
LH: 2,95 m

7.06.01.07

RH: 4,18 m

U/B, Pädiatrie

KC.00.R085.0

F: 15,79 m²
LH: 2,95 m

7.06.01.08

RH: 4,18 m

U/B, Pädiatrie

KC.00.R084.0

F: 15,61 m²
LH: 2,95 m

7.06.01.09

RH: 4,18 m

Wickelraum

KC.00.R092.1

F: 2,91 m²
LH: 3 m

7.06.02.18

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KC.00.R034.0

F: 15,05 m²
LH: 3 m

7.06.02.19

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KC.00.R049.0

F: 16,47 m²
LH: 2,95 m

7.06.02.20

RH: 4,18 m

Warten, Pat.

KC.00.R056.2

F: 8,75 m²
LH: 2,95 m

3.02.01

RH: 4,27 m

Andachtsraum, interkonf.

KA.00.R150.0

F: 49,47 m²
LH: 2,95 m

3.02.12

RH: 4,27 m

DR, Sozialberatung

KB.00.R150.0

F: 17,80 m²
LH: 2,95 m

3.02.13

RH: 4,27 m

DR, Sozialberatung

KA.00.R142.0

F: 17,80 m²
LH: 2,95 m

3.02.02

RH: 4,27 m

Sakristei / Vorbereit.

KA.00.R150.1

F: 7,41 m²
LH: 2,5 m

3.02.03

RH: 4,49 m

Gebetsraum, Muslime

KA.00.R159.0

F: 21,06 m²
LH: 3 m

3.02.04

RH: 4,49 m

Waschraum, Muslime

KA.00.R159.1

F: 8,26 m²
LH: 3 m

3.02.06

RH: 4,27 m

Sprechz., Seelsorge

KB.00.R148.0

F: 17,80 m²
LH: 2,95 m3.02.08

RH: 4,27 m

Sprechz., Seelsorge

KB.00.R158.0

F: 17,80 m²
LH: 2,95 m

3.01.01.01_a

RH: 4,27 m

Zentraler Empfang

KC.00.R157.0

F: 20,16 m²
LH: 3 m

3.01.01.02

RH: 4,27 m

Poststelle

KC.00.R156.0

F: 16,74 m²
LH: 3 m

3.01.01.03

RH: 4,27 m

Postfachzone

KC.00.R156.1

F: 17,35 m²
LH: 3 m

3.01.01.04

RH: 4,27 m

Pers.aufenth./ Teeküche

KC.00.R158.0

F: 10,45 m²
LH: 3 m

3.01.02.01_a

RH: 4,27 m

Cafeteria, Ausgabe

KC.00.R153.0

F: 78,29 m²
LH: 3 m

3.01.02.02

RH: 7,99 m

Cafeteria, Sitzplätze

KC.00.R155.0

F: 244,81 m²
LH: 7,45 m

3.01.02.04

RH: 4,27 m

Cafeteria, Spüle

KC.00.R136.0

F: 17,09 m²
LH: 3 m

3.01.03.01

RH: 4,27 m

Kiosk, Ladengeschäft

KC.00.R152.0

F: 42,94 m²
LH: 3 m

3.01.03.03

RH: 4,49 m

Bankautomatenzone

KA.00.R154.1

F: 2,68 m²
LH: 4 m

3.01.03.04_a

RH: 4,49 m

Ladenflächenzone

KA.00.R154.0

F: 63,86 m²
LH: 4 m

1.04.17.01

RH: 4,18 m

Unters., EKG

KB.00.R128.0

F: 16,16 m²
LH: 2,95 m

1.04.17.10

RH: 4,18 m

Unters., Schrittmacher

KB.00.R135.1

F: 22,63 m²
LH: 3 m

1.04.17.11

RH: 4,18 m

Unters., Spiro./Bodyplethysm.

KB.00.R135.0

F: 17,55 m²
LH: 3 m

1.04.17.12

RH: 4,18 m

Überwach., Pat.

KB.00.R137.0

F: 7,88 m²
LH: 2,95 m

1.04.17.13

RH: 4,18 m

U/B, Podologie

KB.00.R002.0

F: 15,91 m²
LH: 3 m

1.04.17.14

RH: 4,18 m

Geriatr. Assessm.-Center

KB.00.R003.0

F: 16,15 m²
LH: 2,95 m

1.04.17.02

RH: 4,18 m

Unters., EKG

KB.00.R131.0

F: 15,91 m²
LH: 3 m

1.04.17.03

RH: 4,18 m

Auswertung EKG

KB.00.R132.0

F: 13,42 m²
LH: 3 m

1.04.17.04

RH: 4,18 m

Unters., Bel. EKG / Stressecho

KB.00.R133.0

F: 21,11 m²
LH: 3 m

1.04.17.05

RH: 4,18 m

Unters., Bel. EKG / Stressecho

KB.00.R134.0

F: 20,22 m²
LH: 3 m

1.04.17.06

RH: 4,18 m

Unters., Sono./Echokard.

KB.00.R044.0

F: 20,97 m²
LH: 3 m

1.04.17.07

RH: 4,18 m

Unters., Sono./Echokard.

KB.00.R055.0

F: 20,62 m²
LH: 3 m

1.04.17.08

RH: 4,18 m

Unters., Sono./Echokard.

KB.00.R042.0

F: 20,93 m²
LH: 3 m

1.04.17.09

RH: 4,18 m

Unters., Sono./Echokard.

KB.00.R043.0

F: 21,90 m²
LH: 3 m

1.04.12.01

RH: 4,18 m

Intervention, asept.

KB.00.R105.0

F: 24,09 m²
LH: 3 m

1.04.12.02

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KB.00.R103.0

F: 15,91 m²
LH: 3 m

1.04.12.03

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KB.00.R101.0

F: 21,00 m²
LH: 3 m

1.04.12.04

RH: 4,18 m

Sprechz., Psych./Psychoonk.

KC.00.R106.0

F: 15,91 m²
LH: 2,95 m

1.04.12.05

RH: 4,18 m

Sprechz., Psych./Psychoonk.

KC.00.R107.0

F: 15,91 m²
LH: 2,95 m

1.04.10.01

RH: 4,18 m

U/B, D-Arzt

KA.00.R104.0

F: 14,99 m²
LH: 3 m

1.04.10.02

RH: 4,18 m

U/B, D-Arzt

KA.00.R103.0

F: 15,67 m²
LH: 3 m

1.04.10.03

RH: 4,18 m

Intervention, asept.

KA.00.R110.0

F: 22,23 m²
LH: 3 m

1.02.03.25

RH: 4,18 m

Stützpunkt Otho und Unfallchir

KA.00.R090.0

F: 22,32 m²
LH: 2,95 m

1.04.10.05

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KA.00.R107.0

F: 16,19 m²
LH: 3 m

1.02.03.26

RH: 4,18 m

Warten PKV

KA.00.R094.0

F: 15,28 m²
LH: 2,95 m

1.04.16.01

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R088.0

F: 15,43 m²
LH: 3 m

1.04.16.03

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R089.0

F: 15,43 m²
LH: 3 m

1.04.16.04

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R080.0

F: 15,92 m²
LH: 3 m

1.04.16.05

RH: 4,18 m

Unters., Sonographie

KA.00.R116.0

F: 23,76 m²
LH: 3 m

1.04.13.01

RH: 4,18 m

Unters., EEG

KB.00.R107.0

F: 26,21 m²
LH: 3 m

1.04.13.02

RH: 4,18 m

Unters., Neurologie

KB.00.R108.0

F: 20,93 m²
LH: 3 m

1.04.13.03

RH: 4,18 m

Unters., Neurologie

KB.00.R110.0

F: 19,96 m²
LH: 3 m

1.04.13.04

RH: 4,18 m

Unters., Neurologie

KB.00.R117.0

F: 15,44 m²
LH: 2,95 m

1.04.13.05

RH: 4,18 m

Unters., Neurologie

KB.00.R111.0

F: 21,38 m²
LH: 3 m

1.04.13.06

RH: 4,18 m

Unters., Duplex-Sono.

KB.00.R109.0

F: 18,92 m²
LH: 3 m

1.04.13.07

RH: 4,18 m

U/B, BTX

KB.00.R112.0

F: 15,34 m²
LH: 3 m

1.03.22.01

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt _Urologie

KA.00.R029.0

F: 24,54 m²
LH: 2,95 m

1.03.22.02

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst _Urologie

KA.00.R030.0

F: 24,54 m²
LH: 2,95 m

4.04.47

RH: 4,18 m

Externe Leitung Pforten

KC.00.R109.0

F: 11,85 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R114.0

F: 3,10 m²
LH: 2,5 m

1.02.01.205

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R113.0

F: 3,73 m²
LH: 2,5 m

1.02.01.206

RH: 4,27 m

WC, beh.

KC.00.R163.0

F: 4,94 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.00.R096.0

F: 1,87 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.201

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.00.R095.0

F: 1,93 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.202

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R123.4

F: 2,12 m²
LH: 2,5 m1.02.03.203

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R123.3

F: 1,86 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R035.0

F: 2,29 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.205

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R036.0

F: 2,31 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.206

RH: 4,18 m

WC, beh.

KB.00.R014.0

F: 5,09 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R119.2

F: 1,87 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.201

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R119.3

F: 1,93 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.203

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R092.1

F: 1,93 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R060.0

F: 3,47 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.205

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R061.0

F: 3,68 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.206

RH: 4,18 m

WC, beh.

KB.00.R083.0

F: 5,74 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.00.R082.0

F: 2,49 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.202

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R015.1

F: 2,78 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.203

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R015.0

F: 2,74 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.205

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KA.00.R069.0

F: 4,72 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.206

RH: 4,18 m

WC, beh.

KA.00.R083.1

F: 5,66 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R008.0

F: 1,87 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.201

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R009.0

F: 1,93 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.202

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R038.0

F: 6,67 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.203

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R039.0

F: 3,67 m²
LH: 2,5 m

1.02.06.204

RH: 4,18 m

WC, beh.

KB.00.R046.0

F: 5,77 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.200_a

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R139.0

F: 10,14 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.201_a

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R140.0

F: 10,98 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.202

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.00.R053.0

F: 3,08 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.203

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.00.R054.0

F: 3,38 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R069.0

F: 2,44 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.205

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R070.0

F: 2,37 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.206

RH: 4,27 m

WC, beh.

KC.00.R137.0

F: 6,57 m²
LH: 2,5 m

1.05.04.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.00.R036.0

F: 2,04 m²
LH: 2,5 m

1.05.04.201

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.00.R035.0

F: 1,97 m²
LH: 2,5 m

1.05.04.202

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KA.00.R035.1

F: 1,82 m²
LH: 2,5 m

1.05.04.203

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KA.00.R043.0

F: 2,83 m²
LH: 2,5 m

1.05.04.204

RH: 4,18 m

WC, beh.

KA.00.R136.4

F: 5,04 m²
LH: 2,5 m

2.11.01.200

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KC.00.R035.0

F: 5,36 m²
LH: 2,5 m

2.11.01.201

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KC.00.R043.0

F: 2,56 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.203

RH: 4,18 m

WC, beh.

KC.00.R052.0

F: 5,59 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.200

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R071.0

F: 4,79 m²
LH: 2,95 m

3.01.01.200_b

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KB.00.R175.1

F: 4,36 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.201_b

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KB.00.R173.1

F: 4,36 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.202_a

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R165.0

F: 5,89 m²
LH: 2,5 m 3.01.01.203_a

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R162.0

F: 6,97 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.204

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R159.2

F: 4,38 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.208

RH: 4,27 m

WC, beh.

KB.00.R174.0

F: 4,94 m²
LH: 2,5 m

2.05.04.48

RH: 4,18 m

UBS

KC.00.R048.0

F: 9,40 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.04_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R119.0

F: 18,35 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.04_c

RH: 4,49 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R147.0

F: 14,29 m²
LH: 3,5 m

3.01.03.04_b

RH: 4,49 m

Ladenflächenzone

KB.00.R165.0

F: 69,45 m²
LH: 4 m

1.05.03.26_b

RH: 4,18 m

Zentrale Richtzone

KA.00.R048.0

F: 12,94 m²
LH: 3 m

2.11.01.33

RH: 4,18 m

Analyse

KC.00.R059.0

F: 3,96 m²
LH: 2,95 m

1.04.18.09

RH: 4,18 m

Aufbereitung

KC.00.R072.0

F: 4,13 m²
LH: 2,5 m

8.06.01.005

RH: 4,18 m

Aufzugsvorraum

KC.00.V011.0

F: 11,87 m²
LH: 2,95 m

8.06.01.003

RH: 4,27 m

Aufzugsvorraum

KA.00.V013.0

F: 11,17 m²
LH: 2,95 m

9.02.034

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V001.0

F: 46,76 m²
LH: 2,95 m

9.02.041

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V001.0

F: 30,50 m²
LH: 2,95 m

8.05.025

RH: 4,18 m

EDV

KC.00.X068.0

F: 13,95 m²
LH: 4,12 m

8.04.082

RH: 4,18 m

UV SV

KC.00.X134.0

F: 7,85 m²
LH: 4,12 m

8.04.084

RH: 4,18 m

UV SV

KC.00.X135.0

F: 7,83 m²
LH: 4,12 m

8.05.024

RH: 4,18 m

EDV

KC.00.X051.0

F: 20,25 m²
LH: 4,12 m

8.04.076

RH: 4,18 m

UV SV

KA.00.X148.0

F: 7,99 m²
LH: 4,12 m

8.05.023

RH: 4,18 m

EDV

KB.00.X076.0

F: 11,66 m²
LH: 4,12 m

8.04.073

RH: 4,18 m

UV AV

KA.00.X002.0

F: 7,75 m²
LH: 4,12 m

8.05.022

RH: 4,18 m

EDV

KB.00.X041.0

F: 14,17 m²
LH: 4,12 m

8.06.03.007

RH: 4,27 m

Vers. FTS

KA.00.R146.0

F: 28,88 m²
LH: 4,12 m

8.05.020

RH: 4,18 m

EDV

KA.00.X037.0

F: 13,77 m²
LH: 4,12 m

8.04.080

RH: 4,18 m

UV SV

KB.00.X146.0

F: 7,83 m²
LH: 4,12 m

8.04.079

RH: 4,18 m

UV AV

KB.00.X129.0

F: 7,76 m²
LH: 4,12 m

8.04.078

RH: 4,18 m

UV SV

KB.00.X145.0

F: 7,83 m²
LH: 4,12 m

8.04.077

RH: 4,18 m

UV AV

KB.00.X113.0

F: 7,76 m²
LH: 4,12 m

8.04.083

RH: 4,18 m

UV AV

KC.00.X110.0

F: 7,79 m²
LH: 4,12 m

9.02.042

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V002.0

F: 103,14 m²
LH: 2,95 m

9.02.043

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V003.0

F: 134,50 m²
LH: 2,95 m

9.02.035

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V002.0

F: 113,36 m²
LH: 2,95 m

9.02.038

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V001.0

F: 44,78 m²
LH: 2,95 m

8.04.081

RH: 4,18 m

UV AV

KC.00.X087.0

F: 7,76 m²
LH: 4,12 m

9.02.036

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V003.0

F: 73,35 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.300

RH: 4,18 m

Automatenzone

KC.00.R133.1

F: 2,36 m²
LH: 3 m

1.02.03.300

RH: 4,18 m

Automatenzone

KB.00.R123.1

F: 1,28 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.300

RH: 4,18 m

Automatenzone

KB.00.R094.1

F: 1,44 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.300

RH: 4,18 m

Automatenzone

KA.00.R098.1

F: 1,37 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.300

RH: 4,27 m

Automatenzone

KC.00.R138.0

F: 4,28 m²
LH: 2,26 m

1.02.07.300

RH: 4,18 m

Spielzone

KC.00.R094.2

F: 4,64 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.202

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R045.0

F: 3,04 m²
LH: 2,5 m

2.11.01.203

RH: 4,18 m

WC, beh.

KC.00.R044.0

F: 5,58 m²
LH: 2,5 m

1.02.01.02_a

RH: 4,27 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.00.R143.0

F: 13,26 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.02_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.00.R075.0

F: 5,50 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.02_c

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.00.R094.1

F: 21,50 m²
LH: 2,95 m

1.02.02.12_b

RH: 4,18 m

Besprech. Arzt-Pat.

KC.00.R002.0

F: 9,38 m²
LH: 2,95 m

1.01.51

RH: 4,49 m

Depot, Betten/Liegen

KB.00.R166.0

F: 22,38 m²
LH: 3 m

4.01.12

RH: 4,27 m

Stabst. Belegungsmgmt

KB.00.R151.0

F: 17,68 m²
LH: 2,95 m

7.06.01.05

RH: 4,18 m

Lager

KB.00.R084.0

F: 11,72 m²
LH: 3 m

9.02.037

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V004.0

F: 74,91 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.13

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Gefäßchir.

KB.00.R021.0

F: 16,44 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.28

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Orthop.

KB.00.R020.0

F: 16,27 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.20

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Unfallchir.

KB.00.R019.0

F: 16,27 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.24

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Nieren.

KB.00.R068.0

F: 17,46 m²
LH: 2,95 m

1.03.14.03

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Neuro

KB.00.R118.0

F: 15,96 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.04

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_MVZ

KC.00.R017.0

F: 16,17 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.17

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Kardio

KB.00.R051.0

F: 17,35 m²
LH: 2,95 m

1.03.10.08

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Gastro.-Onk.

KA.00.R024.0

F: 16,95 m²
LH: 2,95 m

1.03.05.03

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Allg. Chirugie

KA.00.R073.0

F: 16,27 m²
LH: 2,95 m

1.03.22.03

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Urologie

KA.00.R023.0

F: 15,97 m²
LH: 2,95 m

1.03.06.05

RH: 4,18 m

DR, Ltd. OA_Gyn.

KC.00.R008.0

F: 15,91 m²
LH: 2,95 m

1.02.03.05_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KB.00.R138.0

F: 11,24 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.205

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R047.0

F: 4,82 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.207

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R037.0

F: 2,20 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.04_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KA.00.R098.0

F: 16,60 m²
LH: 2,95 m

2.11.01.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R036.0

F: 5,32 m²
LH: 2,5 m

1.03.202

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R050.0

F: 2,97 m²
LH: 2,5 m

1.03.203

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R049.0

F: 2,97 m²
LH: 2,5 m

1.03.204

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KB.00.R031.0

F: 6,34 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.207

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R092.0

F: 1,87 m²
LH: 2,5 m

3.02.07

RH: 4,27 m

Sprechz., Seelsorge

KB.00.R159.0

F: 17,80 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.01

RH: 4,49 m

Leitstelle / Stützp.

KB.00.R170.0

F: 20,78 m²
LH: 3 m

1.07.01.84

RH: 4,49 m

Demoraum

KB.00.R167.1

F: 29,77 m²
LH: 3 m

1.07.01.85

RH: 4,49 m

Demoraum

KB.00.R167.0

F: 32,43 m²
LH: 3 m

7.06.02.01

RH: 4,49 m

Anmeldung

KA.00.R156.0

F: 17,46 m²
LH: 3 m

7.06.02.14

RH: 4,18 m

UBS

KC.00.R116.0

F: 23,35 m²
LH: 4,12 m

7.06.02.15

RH: 4,18 m

UBS

KC.00.R117.0

F: 23,17 m²
LH: 4,12 m

1.07.01.02

RH: 4,49 m

Archiv, Handakten

KB.00.R170.1

F: 11,70 m²
LH: 3 m

8.05.021

RH: 4,18 m

EDV

KA.00.X081.0

F: 19,15 m²
LH: 4,12 m

8.04.075

RH: 4,18 m

UV AV

KA.00.X119.0

F: 7,76 m²
LH: 4,12 m

8.04.074

RH: 4,18 m

UV SV

KA.00.X138.0

F: 7,83 m²
LH: 4,12 m

1.02.04.10_b

RH: 4,18 m

Bespr. Arzt-Pat.

KC.00.R130.0

F: 11,03 m²
LH: 3 m

1.02.05.04_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KA.00.R123.0

F: 27,55 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.05_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R006.0

F: 18,35 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.04_d

RH: 4,27 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.00.R160.0

F: 8,99 m²
LH: 3,5 m

1.02.04.04_e

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.00.R132.0

F: 16,98 m²
LH: 3 m

1.02.06.05_c

RH: 4,27 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R172.0

F: 12,19 m²
LH: 3,5 m

1.02.04.04_f

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KC.00.R125.0

F: 5,14 m²
LH: 2,95 m

1.02.06.20_b

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KB.00.R045.0

F: 10,70 m²
LH: 2,5 m

8.06.03.008

RH: 4,27 m

Vers. FTS

KB.00.R154.0

F: 20,73 m²
LH: 4,12 m

8.06.03.009

RH: 4,27 m

Vers. FTS

KC.00.R141.0

F: 27,98 m²
LH: 4,12 m

1.02.06.05_d

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R123.0

F: 16,71 m²
LH: 2,95 m

1.02.04.04_g

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R094.0

F: 16,39 m²
LH: 2,95 m

8.06.01.002

RH: 4,27 m

Aufzugsvorraum

KA.00.V012.0

F: 12,23 m²
LH: 2,95 m

9.02.040

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V003.0

F: 145,14 m²
LH: 2,95 m

9.02.044

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V004.0

F: 77,94 m²
LH: 2,95 m

1.04.14.02_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KC.00.R004.0

F: 2,40 m²
LH: 2,5 m

1.04.14.02_c

RH: 4,18 m

Umkleide,  Pat.

KC.00.R005.0

F: 2,40 m²
LH: 2,5 m

1.04.14.01_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KC.00.R.015.2

F: 2,50 m²
LH: 2,5 m

1.04.14.01_c

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KC.00.R015.1

F: 2,25 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.11_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KC.00.R128.0

F: 2,40 m²
LH: 2,5 m

1.02.04.11_c

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KC.00.R129.0

F: 2,30 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.201_b

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R140.1

F: 3,81 m²
LH: 2,5 m

1.02.07.200_b

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R139.1

F: 3,22 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.203_b

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R161.0

F: 4,36 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.202_b

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KC.00.R164.0

F: 4,36 m²
LH: 2,5 m

1.04.14.08_b

RH: 4,18 m

Umkleide, Pat.

KC.00.R124.1

F: 2,28 m²
LH: 2,5 m

1.04.14.08_c

RH: 4,18 m

WC, Pat.

KC.00.R121.1

F: 2,57 m²
LH: 2,5 m

1.02.05.207

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KA.00.R084.0

F: 3,17 m²
LH: 2,5 m

1.03.14.06

RH: 4,18 m

DR, OA / FA_Neuro

KB.00.R062.0

F: 16,63 m²
LH: 2,95 m

1.03.22.04

RH: 3,33 m

DR, OA / FA_Urologie

KA.00.R121.0

F: 16,15 m²
LH: 2,95 m

9.02.212

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V005.0

F: 23,07 m²
LH: 2,95 m

9.02.213

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V006.0

F: 94,71 m²
LH: 2,95 m

9.02.214

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V007.0

F: 132,05 m²
LH: 2,95 m

9.02.215

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V008.0

F: 47,31 m²
LH: 2,95 m

9.02.216

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V009.0

F: 47,31 m²
LH: 2,95 m

9.02.217

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V010.0

F: 7,04 m²
LH: 2,95 m

9.02.218

RH: 4,49 m

Flur

KA.00.V011.0

F: 655,72 m²
LH: 3,5 m

9.02.219

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V004.0

F: 40,81 m²
LH: 2,95 m

9.02.220

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V005.0

F: 85,21 m²
LH: 2,95 m

9.02.221

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V006.0

F: 19,85 m²
LH: 2,95 m

9.02.222

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V007.0

F: 78,61 m²
LH: 2,95 m

9.02.223

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V008.0

F: 31,49 m²
LH: 2,95 m

9.02.224

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V009.0

F: 73,64 m²
LH: 2,95 m

9.02.225

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V010.0

F: 59,10 m²
LH: 2,95 m

9.02.226

RH: 3,93 m

Flur

KB.00.V011.0

F: 49,75 m²
LH: 2,95 m9.02.227

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V012.0

F: 42,72 m²
LH: 2,95 m

9.02.228

RH: 4,49 m

Flur

KB.00.V013.0

F: 670,49 m²
LH: 3,5 m

9.02.229

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V014.0

F: 39,32 m²
LH: 2,95 m

9.02.230

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V005.0

F: 18,88 m²
LH: 2,95 m

9.02.231

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V006.0

F: 16,36 m²
LH: 2,95 m

9.02.232

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V007.0

F: 135,03 m²
LH: 2,95 m

9.02.233

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V008.0

F: 93,44 m²
LH: 2,95 m

9.02.321

RH: 3,00 m

Windfang

KC.00.V009.1

F: 44,25 m²
LH: 2,7 m

9.02.235

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V010.0

F: 51,76 m²
LH: 2,95 m

9.02.276

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V012.0

F: 30,06 m²
LH: 2,95 m

1.02.01.16

RH: 4,18 m

Putz.

KC.00.R111.0

F: 4,64 m²
LH: 2,5 m

9.01.1019

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KA.00.T001.0

F: 25,37 m²
LH: 4,18 m

9.01.1020

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KA.00.T002.0

F: 25,44 m²
LH: 4,18 m

9.01.1023

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KB.00.T003.0

F: 29,89 m²
LH: 4,18 m

9.01.1024

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KB.00.T004.0

F: 25,37 m²
LH: 4,18 m

9.01.1027

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KC.00.T005.0

F: 29,89 m²
LH: 4,18 m

9.01.1028

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KC.00.T006.0

F: 25,37 m²
LH: 4,18 m

8.01.9024

RH: 4,50 m

Schacht

KA.00.S003.0

F: 7,83 m²
LH: 4,5 m

8.01.9027

RH: 4,50 m

Schacht

KB.00.S002.0

F: 7,83 m²
LH: 4,5 m

8.01.9028

RH: 4,50 m

Schacht

KB.00.S003.0

F: 7,68 m²
LH: 4,5 m

8.01.9031

RH: 4,50 m

Schacht

KC.00.S002.0

F: 7,83 m²
LH: 4,5 m

8.01.9032

RH: 4,50 m

Schacht

KC.00.S003.0

F: 7,83 m²
LH: 4,5 m

9.01.2030

RH: 4,59 m

Aufzug B1

KA.00.A001.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

8.01.9023

RH: 4,50 m

Schacht

KA.00.S002.0

F: 7,71 m²
LH: 4,5 m

8.03.9006

RH: 4,50 m

Schacht

KB.00.S009.0

F: 6,21 m²
LH: 4,5 m

8.03.9007

RH: 4,50 m

Schacht

KC.00.S009.0

F: 3,13 m²
LH: 4,5 m

9.01.2031

RH: 4,59 m

Aufzug B1

KA.00.A002.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2032

RH: 4,59 m

Aufzug P1

KA.00.A003.0

F: 5,83 m²
LH: 4,5 m

9.01.2033

RH: 4,59 m

Aufzug P1

KA.00.A004.0

F: 5,83 m²
LH: 4,5 m

9.01.2034

RH: 4,59 m

Aufzug FTS

KA.00.A005.0

F: 6,60 m²
LH: 4,5 m

9.01.2035

RH: 4,59 m

Aufzug B2

KA.00.A006.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2036

RH: 4,59 m

Aufzug B2

KA.00.A007.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m 9.01.2040

RH: 4,59 m

Aufzug P2

KB.00.A009.0

F: 5,83 m²
LH: 4,5 m

9.01.2041

RH: 4,50 m

Aufzug FTS

KB.00.A010.0

F: 6,60 m²
LH: 4,5 m

9.01.2042

RH: 4,50 m

Aufzug FTS

KB.00.A011.0

F: 6,60 m²
LH: 4,5 m

9.01.2043

RH: 4,59 m

Aufzug B3

KB.00.A012.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2044

RH: 4,59 m

Aufzug B3

KB.00.A013.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2047

RH: 4,59 m

Aufzug P3

KC.00.A014.0

F: 5,83 m²
LH: 4,5 m

9.01.2048

RH: 4,59 m

Aufzug P3

KC.00.A015.0

F: 5,83 m²
LH: 4,5 m

9.01.2049

RH: 4,59 m

Aufzug FTS

KC.00.A016.0

F: 6,60 m²
LH: 4,5 m

9.01.2050

RH: 4,59 m

Aufzug B4

KC.00.A017.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2051

RH: 4,59 m

Aufzug B4

KC.00.A018.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2037

RH: 4,59 m

Aufzug B5

KA.00.A019.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2038

RH: 4,59 m

Aufzug B5

KA.00.A020.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2045

RH: 4,59 m

Aufzug B6

KB.00.A021.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2046

RH: 4,59 m

Aufzug B6

KB.00.A022.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2052

RH: 4,59 m

Aufzug B7

KC.00.A023.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2053

RH: 4,59 m

Aufzug B7

KC.00.A024.0

F: 10,07 m²
LH: 4,5 m

9.01.2054

RH: 4,50 m

Aufzug P4

KC.00.A025.0

F: 4,84 m²
LH: 4,5 m

9.01.2055

RH: 4,50 m

Aufzug P4

KC.00.A026.0

F: 4,84 m²
LH: 4,5 m

9.01.1021

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KA.00.T007.0

F: 22,02 m²
LH: 4,12 m

9.01.1022

RH: 4,59 m

Treppenhaus

KA.00.T008.0

F: 22,02 m²
LH: 4,12 m

9.01.1025

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KB.00.T009.0

F: 22,02 m²
LH: 4,44 m

9.01.1026

RH: 4,50 m

Treppenhaus

KB.00.T010.0

F: 22,02 m²
LH: 4,18 m

9.01.1029

RH: 4,59 m

Treppenhaus

KC.00.T011.0

F: 22,02 m²
LH: 4,18 m

8.01.9026

RH: 4,50 m

Schacht

KA.00.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 4,5 m

8.01.9025

RH: 4,50 m

Schacht

KA.00.S006.0

F: 6,68 m²
LH: 4,5 m

8.01.9030

RH: 4,50 m

Schacht

KB.00.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 4,5 m

8.01.9029

RH: 4,50 m

Schacht

KB.00.S006.0

F: 6,68 m²
LH: 4,5 m

8.01.9033

RH: 4,59 m

Schacht

KC.00.S007.0

F: 6,68 m²
LH: 4,5 m

8.01.9034

RH: 4,50 m

Schacht

KC.00.S010.0

F: 2,27 m²
LH: 4,5 m

1.05.03.08

RH: 4,18 m

Umkl., Pat.

KA.00.R136.7

F: 3,04 m²
LH: 2,5 m

1.07.01.80

RH: 4,49 m

Bespr.

KB.00.R167.2

F: 12,73 m²
LH: 3 m

1.07.01.92

RH: 4,49 m

Büro, Schreibdienst

KB.00.R168.0

F: 18,97 m²
LH: 3 m

1.13.01.08

RH: 4,49 m

Putz.

KA.00.R160.0

F: 4,05 m²
LH: 2,5 m

8.05.01.025

RH: 4,18 m

ELT.BSV

KA.00.X149.0

F: 7,86 m²
LH: 4,12 m

1.02.04.05_b

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KB.00.R106.2

F: 14,27 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.25

RH: 4,18 m

Technik, Durchleuchtung

KA.00.X020.1

F: 10,98 m²
LH: 4,12 m

1.04.14.200

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R016.2

F: 2,71 m²
LH: 2,5 m

1.04.14.201

RH: 4,18 m

WC, Pers.

KC.00.R016.3

F: 2,71 m²
LH: 2,5 m

1.02.01.17

RH: 4,18 m

UBS

KC.00.R116.1

F: 40,98 m²
LH: 4,12 m

9.02.315

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V007.1

F: 17,05 m²
LH: 2,95 m

3.01.01.06

RH: 4,27 m

FIZ

KC.00.R159.0

F: 13,01 m²
LH: 3 m

1.02.06.24

RH: 4,18 m

Kopier

KB.00.R007.0

F: 3,44 m²
LH: 2,5 m

1.02.03.25

RH: 4,18 m

Putz.

KB.00.R123.2

F: 4,43 m²
LH: 2,5 m

3.01.02.01_b

RH: 4,27 m

Vorbereitung

KC.00.R154.0

F: 31,70 m²
LH: 3 m

3.01.01.01_b

RH: 4,27 m

Kasse

KC.00.R157.1

F: 14,95 m²
LH: 3 m

3.01.01.01_c

RH: 4,27 m

Telezentrale

KC.00.R157.2

F: 10,79 m²
LH: 3 m

3.01.01.205

RH: 4,49 m

WC, Bes.

KC.00.R159.1

F: 4,38 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.206

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.00.R142.0

F: 3,57 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.207

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KC.00.R142.1

F: 3,57 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.209

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R155.0

F: 3,61 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.210

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KB.00.R155.1

F: 3,53 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.211

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.00.R147.0

F: 3,53 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.212

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KA.00.R147.1

F: 3,53 m²
LH: 2,5 m

1.02.01.02_c

RH: 4,49 m

Warten, Pat. (gehf.)

KA.00.R157.0

F: 22,75 m²
LH: 3,5 m

1.07.01.03_h

RH: 4,49 m

Warten, Pat. (gehf.)

KB.00.R171.0

F: 22,75 m²
LH: 3,5 m

3.01.01.201_a

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KB.00.R173.0

F: 6,97 m²
LH: 2,5 m

3.01.01.200_a

RH: 4,27 m

WC, Bes.

KB.00.R175.0

F: 5,89 m²
LH: 2,5 m

2.11.01.16_b

RH: 4,18 m

Beh. TKL, 4 Plätze

KC.00.R028.0

F: 40,21 m²
LH: 2,95 m

1.02.07.18_b

RH: 4,18 m

AR, rein

KC.00.R089.1

F: 8,97 m²
LH: 2,5 m

2.11.01.34

RH: 4,18 m

Analyse

KC.00.R059.1

F: 3,63 m²
LH: 2,5 m

9.02.234

RH: 7,99 m

Flur

KC.00.V009.0

F: 243,62 m²
LH: 7,45 m

9.02.322

RH: 4,27 m

Windfang

KC.00.V009.2

F: 29,33 m²
LH: 3,5 m

9.02.323

RH: 4,09 m

Windfang

KA.00.V011.2

F: 78,12 m²
LH: 3,5 m

9.02.330

RH: 4,27 m

Flur

KC.00.V009.3

F: 328,01 m²
LH: 3,5 m

9.02.331

RH: 4,18 m

Flur

KC.00.V009.4

F: 185,04 m²
LH: 2,95 m

9.02.328

RH: 4,18 m

Flur

KB.00.V013.1

F: 232,18 m²
LH: 2,95 m

9.02.329

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V011.1

F: 222,62 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.16

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KB.00.R028.0

F: 17,21 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.17

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KB.00.R069.0

F: 17,92 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.18

RH: 4,18 m

1-Bett-Zi.

KB.00.R070.0

F: 14,50 m²
LH: 2,95 m

2.11.02.19

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.00.R028.1

F: 3,29 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.20

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.00.R069.1

F: 3,29 m²
LH: 2,5 m

2.11.02.21

RH: 4,18 m

Nasszelle

KB.00.R070.1

F: 3,29 m²
LH: 2,5 m

Behandlungswagen
3.06.107

Blutentnahmestuhl
3.34.001

Untersuchungsliege
3.07.005

1.06.046
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

1.15.101
Waschbeckenschrank
- S: K, W, A, AUGDU

1.15.055
Labortisch
- S: K, W, A, VE, AUGDU
- E: Sonst.
- K: AL
- H: Sonst.

Behandlungswagen
2.06.106

Ultraschallgerät
2.22.044

Fahr-Dreh-Hocker
3.07.270

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Gerätetisch
3.06.002

Fahr-Dreh-Hocker
3.07.009

Behandlungswagen
3.06.107

Fahr-Dreh-Hocker
3.07.270

Kolposkop
2.27.002

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Medical-PC
2.82.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Hand-Fuß-Körper. Messgerät
2.11.513

1.16.022
Nasspräparateschrank
- K: FL

Hochschrank
1.06.902

1.15.085
Labortisch
- H: Sonst.

1.09.010.1
RDG 4 NS
- S: W, A, KE, VE
- E: STD DS, PA, LAN
- K: WA, W A_R
- H: ETG, Gew., FBL, Sonst.

1.11.300
Kontaminationsmonitor
- E: STD WS, LAN
- H: UK-W

1.11.300
Kontaminationsmonitor
- E: STD WS, LAN
- H: UK-W

1.11.300
Kontaminationsmonitor
- E: STD WS, LAN
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

PC-Arbeitsplatz
2.80.020

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.020

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.020

Zusatzmonitor
2.86.700

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.020

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.040

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.040

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

All-In-One PC-Halterung
3.80.011

Telefon
2.90.000

Funk-Barcodescanner
2.91.009

Etikettendrucker
2.91.200

All-In-One PC-Halterung
3.80.011

Telefon
2.90.000

Funk-Barcodescanner
2.91.009

Etikettendrucker
2.91.200

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

Telefon
2.90.000

Rollcontainer
3.06.040

Hochschrank
1.06.901

Hygiene-PC
2.85.001

Hygiene-PC
2.85.001

3.82.000
All-In-One PC-Standfuß

Hygiene-PC
2.85.011

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000
PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000 PC-Arbeitsplatz

2.80.005

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000
PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur / Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur / Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

Monitor
2.86.730

Tastatur / Maus
2.91.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Telefon
2.90.000

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.7501.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.245

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020
Telefon
2.90.000
Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Befundungsmonitor
2.86.713

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020
Befundungsmonitor
2.86.713

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713
Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

1.06.003
Tisch-Schalten
- E: PA

1.06.003
Tisch-Schalten
- E: PA

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.020

Telefon
2.90.000

Befundungsmonitor
2.86.713

1.15.604
Unterbau-Sicherheitsschrank
- E: PA
- K: FL
- H: Gew., FBL, Sonst.

Gefriermikrotom
2.16.713

Gefriermikrotom
2.16.715

Hochschrank
1.16.030

Hochschrank
1.16.030

1.15.062
Labort isch
- E: WS, Sonst.

1.15.061
Labortisch
- E: Sonst.

Färbeautomat
2.16.734

Färbeautomat
2.16.735 PC-Arbeitsplatz

2.80.204
Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Rollcontainer
3.06.040

Brutschrank
2.15.455

PC-Arbeitsplatz
2.84.005 1.80.101

Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

1.13.014
MRT Technik
- E: LR, LAN, DS, NOT
- K: WA, RT, RLF
- H: Gew., BG, Sonst.

1.13.018
Wärmetauscher MRT
- S: K, A
- E: Sonst.
- K: WA, KW
- H: Gew., Sonst.

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

1.06.019
Tisch-Schalten
- E: PA

MRI-Stretcher
3.10.902

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

MRI-Stretcher
3.10.902

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.012
Tisch-Schalten
- E: PA

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Systembedieneinheit
1.10.211.2

Systembedieneinheit
1.10.211.1

Steuerungsmodul
1.16.216

1.15.060
Labortisch
- E: Sonst.

Rollcontainer
3.06.040

1.07.320
Gonadenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungsliege
3.07.005

Regal, halbhoch
1.06.084

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.320
Gonadenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

Regal, halbhoch
1.06.084

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

1.06.911
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1.06.055
Arbeitst isch
- E: PA

Materialschrankanlage
1.06.909

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850 Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Tastatur /  Maus
2.91.000

Monitor
2.86.730
Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Tastatur /  Maus
2.91.000

Monitor
2.86.730

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Tastatur /  Maus
2.91.000

Monitor
2.86.730

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

Tastatur /  Maus
2.91.000

Monitor
2.86.730

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.999

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Medical-PC
2.82.009

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

All-In-One PC-Halterung
3.80.151

Medical-PC
2.82.009

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639Patienten-Multimedia-Terminal

2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639 Bettnachttisch

3.38.639

Patientenbett
2.38.610

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Telefon
2.90.000

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.80.030

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.830

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718 Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

All-In One Kiosksystem
2.88.624

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.830

Telefon Komfort
2.90.002 PC-Arbeitsplatz

2.80.120

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.100

Telefon Komfort
2.90.002

DICOM-Röntgenfilm-Scanner
2.89.980

PC-Arbeitsplatz
2.80.144

Patienten-CD/DVD Brennroboter
2.89.960

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon Komfort
2.90.002

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

DICOM-Röntgenfilm-Scanner
2.89.980

Patienten-CD/DVD Brennroboter
2.89.960

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Telefon Komfort
2.90.001

PC-Arbeitsplatz
2.80.144

Zusatzmonitor
2.86.700

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.020

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.020

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.020

Zusatzmonitor
2.86.700

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Konferenzraum
2.90.003

Präsentation-Notebook
2.81.900

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Telefon Konferenzraum
2.90.003

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Befundungsmonitor
2.86.713

Telefon Konferenzraum
2.90.003

Befundungsmonitor
2.86.713

Befundungsworkstation
2.81.000

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Wandhalterung digitales Türschild
1.80.121

Digitales Türschild
2.86.709

Wandhalterung digitales Türschild
1.80.121

Digitales Türschild
2.86.709

Wandhalterung digitales Türschild
1.80.121

Digitales Türschild
2.86.709

Wandhalterung digitales Türschild
1.80.121

Digitales Türschild
2.86.709

Mobile Videokonferenz
2.88.780

PC-Arbeitsplatz
2.80.100

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.002

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.800

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.100

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Druck-Center
2.87.850

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

9.02.330

RH: 4,27 m

Flur

KC.00.V009.3

F: 328,01 m²
LH: 3,5 m

9.02.218

RH: 4,49 m

Flur

KA.00.V011.0

F: 655,72 m²
LH: 3,5 m

9.02.218

RH: 4,49 m

Flur

KA.00.V011.0

F: 655,72 m²
LH: 3,5 m

9.02.228

RH: 4,49 m

Flur

KB.00.V013.0

F: 670,49 m²
LH: 3,5 m

9.02.228

RH: 4,49 m

Flur

KB.00.V013.0

F: 670,49 m²
LH: 3,5 m

9.02.234

RH: 7,99 m

Flur

KC.00.V009.0

F: 243,62 m²
LH: 7,45 m

9.02.046

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V002.0

F: 42,24 m²
LH: 2,95 m

9.02.062

RH: 4,18 m

Flur

KD.00.V018.0

F: 68,04 m²
LH: 2,95 m

Inkubator
2.06.059

1.10.112.4
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

1.06.018
Tisch-Schalten
- E: PA

Bleiburg
1.11.200

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.320
Gonadenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

Regal, halbhoch
1.06.084

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Zusatzmonitor
2.86.700

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810MFC-Drucker S/W  FAX

2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Telefon Komfort
2.90.001

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Stand-Regalanlage
1.06.750

Druck-Center
2.87.850

1.10.112.1
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

1.06.057
Tisch-Schalten
- E: PA

1.10.112.5
Systembedieneinheit
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA, RT, RLF
- H: Sonst.

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

1.06.058
Tisch-Schalten
- E: PA

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Hybridizer
2.16.501

Wasserbad
2.16.851

Autopsiesäge
2.16.700

Ventanagerät
2.15.015

Kühlschrank
2.41.110

IDYLLA System
2.15.014

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Telefon
2.90.000

Mikroskop
2.15.546

1.03.319
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.318
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.329.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.329
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.329
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.318.1
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.331
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

Labort isch
1.15.048

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800 Zusatzmonitor

2.86.700
PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000 Befundungsmonitor

2.86.713

Befundungsworkstat ion
2.81.020

Telefon
2.90.000

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon Komfort
2.90.001

Druck-Center
2.87.850

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700
PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700
PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Druck-Center
2.87.850

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Druck-Center
2.87.850

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700PC-Arbeitsplatz

2.80.010

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000 Laserdrucker S/W

2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.000 Telefon

2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Hygiene-PC
2.85.205

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

9.02.214

RH: 4,18 m

Flur

KA.00.V007.0

F: 132,05 m²
LH: 2,95 m

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009 Bildbetrachtungsmonitor

2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.120
Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000 Laserdrucker S/W

2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Druck-Center
2.87.850

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205 1.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.03.215
Deckenversorgungseinheit
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: DL

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

PSG Schrank
2.22.100

PSG Schrank
2.22.100

PSG Schrank
2.22.100

Bettnachttisch
3.38.639

1.03.612
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.06.079
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- S: K, W, A
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.10.230
Röntgen-Durchleuchtungsanlage universal
- E: LR, PA, WS, LD
- K: WA, RT, RLF
- H: ETG, Gew., DL, FBL, ESA, Sonst.

1.03.326
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.03.326
Wandversorgungseinheit
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA
- H: UK-W

1.09.035
Trockenschrank
- S: Air
- E: STD WS, LAN, Sonst.
- K: WA, AL
- H: Gew., Sonst.

1.09.035
Trockenschrank
- S: Air
- E: STD WS, LAN, Sonst.
- K: WA, AL
- H: Gew., Sonst.

1.09.035
Trockenschrank
- S: Air
- E: STD WS, LAN, Sonst.
- K: WA, AL
- H: Gew., Sonst.

1.09.035
Trockenschrank
- S: Air
- E: STD WS, LAN, Sonst.
- K: WA, AL
- H: Gew., Sonst.

Materialschrankanlage
1.06.917

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

Bildschirm
2.88.7501.80.200

Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700PC-Arbeitsplatz

2.80.160 Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700PC-Arbeitsplatz

2.80.160 Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

1.80.100
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.000

Telefon
2.90.000

Hygiene-PC
2.85.2051.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005 Telefon

2.90.000

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.008

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Druck-Center
2.87.850

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Hygiene-PC
2.85.2051.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.001

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.001

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Bettnachttisch
3.38.639

Bettnachttisch
3.38.639

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

Patienten-Multimedia-Terminal
2.88.850

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Zusatzmonitor
2.86.700
PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.100
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.901

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160 Telefon Komfort

2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

Hygiene-PC
2.85.205

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Medical-PC
2.82.009

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990 PC-Arbeitsplatz

2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.005

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Konferenzraum
2.90.003

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.160

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.89.200
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.448

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Hygiene-PC
2.85.2051.80.106

Wandhalterung
- H: UK-W

Laserdrucker S/W
2.87.800

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.000Bildbetrachtungsmonitor

2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

PC-Arbeitsplatz
2.80.009
Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009Bildbetrachtungsmonitor

2.86.718 Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

Druck-Center
2.87.850

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon Komfort
2.90.001

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009Bildbetrachtungsmonitor

2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.204

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon Komfort
2.90.002

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.010

Telefon
2.90.000

1.03.515
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

Patientenbett
2.38.610

1.10.665.2
Röntgengenerator
- E: LR, PA, DS, NOT
- H: Gew., Sonst.

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

1.10.665.1
Röntgengenerator
- E: LR, PA, DS, NOT
- H: Gew., Sonst.

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

5,55

1,00

2
5

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Mobiler PC-Arbeitsplatz
2.89.990

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Zubehörwagen
3.10.006

Zubehörwagen
3.10.006

Zubehörwagen
3.10.006

Zubehörwagen
3.10.006

Injektionsgerät
2.10.020

Injektionsgerät
2.10.020

1.06.085
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

1.15.961
Rückwandabsaugung
- K: AL

1.15.002
Labor-Arbeitstischanlage
- S: K, W, A, VE; AUGDU; Sonst.
- K: Sonst.

1.16.025
Naßpräparateschrank
- K: AL

1.16.024
Naßpräparateschrank
- K: AL

Labort isch
1.15.052

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W
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Regalanlage
1.06.760

Regalanlage
1.06.760

Regalanlage
1.06.760

Regalanlage
1.06.760

Regalanlage
1.06.760

Regalanlage
1.06.760

Pflegewagen
2.07.021

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Patientenüberwachungsmonitor-Zentrale
2.19.016

7
3

1.07.01.07_b

RH: 3,93 m

Umkleide, Pat.

KE.00.R007.0

F: 3,02 m²
LH: 2,5 m

1
0

2
,0

0

1.07.01.203

RH: 4,18 m

WC, Bes.

KE.00.R059.1

F: 5,21 m²
LH: 2,5 m

3
,0

0

3
,5

25

1.13.400
HF-Kabine
- E: WS
- K: ZL, AL
- H: Gew., UK-W, Sonst.

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001

Zusatzmonitor
2.86.700

1.07.01.71

RH: 4,18 m

DR, Chefarzt

KE.00.R022.0

F: 20,12 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.72

RH: 4,18 m

Sekret., Ärztl. Dienst

KE.00.R021.0

F: 15,86 m²
LH: 2,95 m

1.07.01.81

RH: 3,93 m

DR, Leitende MTA

KE.00.R020.0

F: 11,64 m²
LH: 2,95 m

9.02.074

RH: 4,18 m

Flur

KE.00.V009.0

F: 31,87 m²
LH: 2,95 m

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.03.103
DVE-URO-DL
- S: O2, Air, AGFS
- E: WS, LAN, PA, LR
- H: DL

1.10.660
Röntgen-Durchleuchtungsgerät Urologie
- E: LR
- K: WA, RT, RLF
- H: ETG, Gew., FBL, ESA

1.29.001
Blasenspülbehälteraufzug
- E: PA, WS
- H: Gew., UK-D

1
0

40

1,16

2,20

52

8
0

1.04.15.06

RH: 4,18 m

Auswertung, Kapselendoskopie

KA.00.R128.0

F: 15,38 m²
LH: 2,95 m

1.05.01.24

RH: 4,18 m

Lager, Mat. / Gerät

KA.00.R021.0

F: 17,55 m²
LH: 2,95 m

2,60

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.10.277
Deckenstativ mit Groß-Display
- E: LAN, LR, PA, Sonst.
- K: WA
- H: UK-D, DL, Sonst.

1.10.277
Deckenstativ mit Groß-Display
- E: LAN, LR, PA, Sonst.
- K: WA
- H: UK-D, DL, Sonst.

1.06.024
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Untersuchungs liege
3.07.005

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

30 1,50

EKG-Gerät
2.22.001

Behandlungswagen
3.06.107

2
,8

45
2

,4
0

1
,6

0

Hygiene-PC
2.85.205

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

1,48

3,363

1,975 1,50

1
,2

63

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Zusatzmonitor
2.86.700

Telefon Komfort
2.90.002

PC-Arbeitsplatz
2.80.404

Zusatzmonitor
2.86.700

3
,0

5

Laserdrucker S/W
2.87.800

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Befundungsmonitor
2.86.713

Labort isch
1.15.080

1.01.06

RH: 4,18 m

Automatenzone

KD.00.R003.0

F: 2,36 m²
LH: 2,95 m

1.02.05.05

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (lieg.)

KA.00.R111.0

F: 18,52 m²
LH: 2,5 m

1.05.01.23

RH: 4,18 m

Lager, Skope

KA.00.R020.0

F: 15,72 m²
LH: 3 m

9.01.2039

RH: 4,59 m

Aufzug P2

KB.00.A008.0

F: 5,83 m²
LH: 4,5 m

1.02.04.30

RH: 4,49 m

Anmeldung

KB.00.R149.0

F: 17,68 m²
LH: 2,95 m

1.04.16.06

RH: 4,18 m

U/B, Standard

KA.00.R088.2

F: 15,58 m²
LH: 3 m

1.02.05.04_c

RH: 4,18 m

Warten, Pat. (gehf.)

KA.00.R120.0

F: 12,35 m²
LH: 3 m

1.13.02.27

RH: 4,18 m

Schleuse

KF.00.R033.1

F: 2,13 m²
LH: 2,95 m

1.13.02.28

RH: 4,18 m

Schleuse

KF.00.R029.1

F: 2,13 m²
LH: 2,95 m

Kolposkop
2.27.002

Ultraschallgerät
2.22.040

Fahr-Dreh-Hocker
3.07.270

1.06.937
Schrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA, PA
- K: WA

Narkose-Beatmungsgerät
2.03.003

1.03.187
DVE-Endoskopie
- S: O2, Air, AGFS, CO2
- E: WS, Schwachstr, LAN, PA, LR
- H: DL

2,00

90 1,35

Behandlungswagen
3.06.107

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1,437

2
,5

63

1
,7

25
1

,5
0

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1,437

2
,5

63

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1,455

2
,5

63

Behandlungswagen
3.06.107

Pflegewagen
2.07.021

1,75 1,60

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

1,40 1,50

1,40 1,50

3,363

1
,4

5

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

Behandlungswagen
3.06.107

2,113

1
,4

13

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.106
Wandhalterung
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

Untersuchungs liege
3.07.005

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Behandlungswagen
3.06.107

1.03.615
Gerätenormschiene
- E: PA
- H: UK-W

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

Untersuchungs liege
3.07.005

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

1,317

2
,1

88

1
,5

0
2

,0
75

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Ultraschallgerät
2.22.041

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

EKG-Gerät
2.22.001

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Belastungs-EKG-Gerät
2.22.002

Behandlungswagen
3.06.107

Belastungs-EKG-Gerät
2.22.002

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

EKG-Gerät
2.22.001

Ultraschallgerät
2.22.040

Ultraschallgerät
2.22.040

Ultraschallgerät
2.22.041

Ultraschallgerät
2.22.040

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.012

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.012

Behandlungswagen
3.06.012

Ultraschallgerät
2.22.045

Behandlungswagen
3.06.012

Behandlungswagen
3.06.017

EEG-Gerät
2.26.001

Ultraschallgerät
2.22.040

Ultraschallgerät
2.22.040

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

Behandlungswagen
3.06.107

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.718

EKG-Gerät
2.22.001

Ultraschallgerät
2.22.040

1,795 1,60

Behandlungswagen
3.06.107

EEG-Gerät
2.26.001

EKG-Gerät
2.22.001

Ultraschallgerät
2.22.041

Notfallwagen
2.19.031

Röntgen-C-Bogen
2.10.013

2,99 1,66

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

Instrumententisch
3.05.003

Narkosewagen
3.06.109

EKG-Gerät
2.22.001 Instrumententisch

3.05.003

Narkosewagen
3.06.109

Ultraschallgerät
2.22.041

Notfallwagen
2.19.031

Notfallwagen
2.19.032

Kühlschrank
2.41.110

Sichtgerätewagen
2.10.013

Endo-Video Einheit
2.18.052

Endo-Video Einheit
2.18.052

Endo-Video Einheit
2.18.052

PC-Arbeitsplatz
2.80.144

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

1.08.01.20

RH: 4,18 m

Hand-/Fußmonitor, NUK

KE.00.R043.1

F: 1,40 m²
LH: 2,95 m

Telefon
2.90.000

PC-Arbeitsplatz
2.80.009

Abschirmung MRT
1.13.401

2,787

1
,3

62

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

3,988

1
,5

0

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

3,988

1
,4

58

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

2,588

1
,3

5

2,787

1
,3

62

1.02.195
UK für U-Leuchte
- E: WS, PA
- H: DL

1.29.001
Blasenspülbehälteraufzug
- E: PA, WS
- H: Gew., UK-D

3,212

2
,1

93

1.80.120
Wandhalterung
- H: UK-W

Zusatzmonitor
2.86.700

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

Medical-PC
2.82.005

1.80.120
Wandhalterung
- H: UK-W

Zusatzmonitor
2.86.700

Blutgas-Analysator
2.15.080

Kühlschrank
2.41.010

1.06.043
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: STD WS, PA
- H: UK-W

2
,5

9
1

,2
5

2
,3

0
1

,6
0

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Visitenwagen
2.89.991

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.001

Telefon Komfort
2.90.001
Zusatzmonitor
2.86.700

Notfallwagen
2.19.031

1.06.938
Apothekerschrank
- H: Gew.

1.06.090
Arbeitst isch-/ Schrankanlage
- E: PA, STD WS
- H: UK-W

Blutgas-Analysator
2.15.080

1.03.532
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

1.06.603
Materialschrankanlage
- E: PA

1.03.532
Infus ionsschienen-System
- E: PA
- H: DL

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

MFC-Drucker S/W  FAX
2.87.810

PC-Arbeitsplatz
2.80.209

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

Bildschirm
2.88.750

1.80.200
Wandhalterung
- H: UK-W

1.04.203
Umbettvorrichtung
- E: STD WS, PA
- H: DL

Liege, Wand
1.17.050

PSG-Überwachungs-/Auswertestat ion
2.22.102

Bleiburg
1.11.200

2,60

40

4
0

2,08 1,50

4
0

1.89.201
Vorhaltung Wandhalterung
- H: UK-W

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

8
9

1
4

,0
0

2
,1

4

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Zusatzmonitor
2.86.700

2,762

2,762

1.06.009
Tisch-Schalten
- E: PA

1.07.305
Röntgenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

1.10.043
Röntgengenerator
- E: LR, PA, DS, NOT
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

1.10.040
Durchleuchtungsgerät
- E: LR
- K: WA, RT, RLF
- H: Gew., DL, ESA, RMD, RÖV, Sonst.

1.10.290
Oberkörper-Strahlenschutz
- H: UK-D, DL

1.10.042
Bedienpult DL
- E: LR
- K: WA
- H: Gew.

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

1.07.320
Gonadenschürzenhalter
- E: PA
- H: UK-W

2,735 442

Spulenschrank
1.13.885

1.06.044
Tisch-Schalten
- E: PA

1.13.007
MRT 1,5 Tesla
- E: LR, PA, Sonst.
- K: WA, LW, RT, RLF, Sonst.
- H: ETG, Gew., FBL, Bodenabs., BG, Sonst.

1.13.031
Bedienpult MRT
- E: STD WS, LR, LAN, Sonst.
- K: WA
- H: Sonst.

1.13.015
MRT Technik
- E: LR, LAN, DS, NOT
- K: WA, RT, RLF
- H: Gew., BG, Sonst.

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma PC-Arbeitsplatz

2.80.000

Telefon
2.90.000

1.13.403
HF-Kabine
- E: WS
- K: ZL, AL
- H: Gew., UK-W , Bodenabs., Sonst.

Ausführungsdetail s.
Montage- und

Werkstattplanung
ausführende Firma

1.13.016
Wärmetauscher MRT
- S: K, A
- E: Sonst.
- K: WA, KW
- H: Gew., Sonst.

Abschirmung MRT
1.13.403

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

ELT-Unterverteilung
1.10.001

Zusatzmonitor
2.86.700

PC-Arbeitsplatz
2.80.000

Telefon
2.90.000

Laserdrucker S/W
2.87.800

1.10.040
Deckenstativ

Rasterwandstativ
1.10.040

Strahlenschutz
1.10.210.2

3
,2

0

2,30

2,90

2
,5

5

2
,8

4

2,435

2
,7

0

1,76

Quenchrohr
1.13.008

2,58

3
,2

0

Strahlenschutz
1.10.210.1

4,30

2
,7

0

Quenchrohr
1.13.009

1.10.121
Röntgengenerator
- E: LR, DS, NOT, Sonst.
- K: WA
- H: Gew.

1
,9

25

1,00

2
,3

0

2,40

1.10.665
Röntgengenerator
- E: LR, PA, DS, NOT
- H: Gew., Sonst.

2,90

1
,9

0

2
,2

0

2,10

2,20

1
,3

0

1.10.111.5
Röntgengenerator
- E: LR, DS, NOT
- K: WA
- H: Gew., Sonst.

2,20

3,20

1
,7

0

1.10.420.2
Monitorarm_1-Monitor
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

2,713

2
,0

03

1.10.420.1
Monitorarm und Strahlenschutz
- E: WS, PA, LR
- K: WA
- H: DL

1.10.420.1
Kamerasystem
- E: Sonst.
- H: DL

2,538

2
,0

77

2,60

2
,1

5

4
,3

45

2,45

1
,6

0

1
,8

0

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

Bildbetrachtungsmonitor
2.86.7181.80.120

Wandhalterung
- H: UK-W

1.80.101
Wandhalterung
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.84.004

55 1,075

Laserdrucker S/W
2.87.800

1,37 21

5
2

,4
5

Hinweis TGA:
Einrichtung entfernen

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

2,80

Quenchrohr
1.13.007

1.13.401
HF-Kabine
- E: WS
- K: ZL, AL
- H: Gew., UK-W , Bodenabs., Sonst.

2,30

1 ,50

2
,5

84

Kühlschrank
2.41.010

4,80

Tiefkühlschrank
2.41.750

Kühlschrank
2.41.010

1
4

,0
0

2,787

1.06.939
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

1,20

4
0

1.06.940
Materialschrankanlage
- E: STD WS, LAN, GA
- K: WA

2,10

1,65

1.10.290
Strahlenschutz
- H: DL

1.10.290
Strahlenschutz
- H: DL

1.02.110
OP-Leuchte
- E: WS, PA
- K: WA
- H: DL

9
0

1,00

5
2

1.10.290
Strahlenschutz
- H: DL

80 90

1
,0

0

9
0

1,00

1,65

40

4
0

4
0

4
0

1,44

2
5

2
,1

9
2

,7
55

1,105

60

2,60

70 70

3
6

2
,1

0
2

6
2

,1
0

70 70

Vaccum-Brustbiopsiegerät
2.27.027

Strahlenschutzwand
3.10.020

Regalanlage
1.06.941

1.06.942
Materialschrankanlage
- H: Sonst.

1.06.097
Hängeschrankanlage
- H: UK-W

PC-Arbeitsplatz
2.80.005

Zubehörwagen
3.27.002

Kältemaschine
1.16.216

254

Hinweis ELT:
Kabelkanal einkürzen

Hinweis TGA:
Handtuchspender 
verschieben

80

53

1
0

Installationsfreiraum
für Abwasser

2,16

1
,2

2

5
3

10
Installationsfreiraum
für Abwasser

Hinweis TGA:
Papierkorb verschieben

Hinweis TGA:
Handtuchspender verschieben

1.15.046
Labortisch

Hinweis TGA:
Papierkorb verschieben

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

All-In One Kiosksystem
2.88.624

Patientenbett
2.38.610

4
,1

5

5,05

HOSPITALTECHNIK

HOHENZOLLERNSTRASSE 11

47799 KREFELD

PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

WWW.HT-HOSPITALTECHNIK.DE

TELEFON +49 2151 / 9597 - 0

Datum:

Maßstab: 1 : 50

Neubau Flugfeldklinikum Böblingen
EG - Arbeitsgrundlage

06.01.2026
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