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Legende Heizung

Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf

Strangregulierventil

Differenzdruckregler

Anzahl Heizkreis
Verlegeabstand in cm

Heizkreisverteiler
4 - Anzahl Heizkreise
2x ... - 2 Keizkreise in Whg. B0.01

HKV im Verteilerschrank
HKV freistehend

Leitungsverlauf
beginnend aufwärts
beginnend abwärts
von oben kommend endend
von unten kommend
durchgehend

1 KREIS
VA 10

Für die Strangdimensionen und die Raumheizlast gilt immer
das aktuelle Strangschema!
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