Positionsplan Anderungen AuRenwand Anderungen Auftenwand Stid-Ost

Statische Berechnung Teil 2 - Kapitel 3 @ @
Plan-Nr.: P-AW-01

|
SO-R3

Decke tiber 1. OG
Schnitt a-a Schnitt b-b

Pos-Plan_Decke_ueber_1.0G.pdf Pos-Plan_Decke_ueber_1.0G.pdf

SO-N6 SO-N8

| |
| |
Gilt zusammen mit der statischen Berechnung F . \ - &

1:\_PROJEKT\ABC\BSAS_21\05_AusfUhrungsplanung\02 CAD\BSAS_21_5_250124-migriert.oln | ANX-100-Offnungen-B

. Schnitt a-a
Stand: 17.06.2025 | Schnitt b.b LEGENDE
Revision 0 SO-N7 _\ ‘ bl Ly ABKURZUNGEN
" 5 3 " ?
S Allka 1638 y M AD = Abgehdngte Decke NU = Notiberlauf UKD = Unterkante Decke
N\ . | [e1] 12 e— s g ALD = AuBenluftdurchlass OK = Oberkante Uz = Unterzug
Eintraquna der Positionen in den Architektenplan e A A S S A A I — BRH = Bromtomasn roh o> SkEE " RD Z Rohaeeks VK Z Vodersante
g g . p M_/\M)MMM% DS = Deckenschlitz REVI= Revisionséffnung VSG = Verbundsicherheitsglas
BSAS 21 5 ANX 100 Oﬂ: B ELT = Elekiro RH = Raumhéhe OKFF - UKRD WM =  Waschmaschine
= = nungen' . . FF = FertigfuBboden RR = Regenfallrohr WS = Wandschlitz
— ——— Gk = Gipskarton RWA= Rauch-Wé&rme-Abzug WV = Wandverstarkung
LH = Lichte Raumhdéhe S = Sonnenschutz
& nd = nicht definiert U = Umfang
SO'N1 SO'N2 NRF = Nettoraumfl&che UK = Unterkante
| | | |
@ Schnitt c-c Schnitt c-c
. K Altka +3,17° L‘ yé.i\ [E.5] | E4 P"Ssc':::';t-ncefk:—"ebeu'°G'pdf B napecye-yieber_{.0G.pof TUREN BESCHLAG BRAND/SCHALLSCHUTZ ~ TURZARGE-/BLATT  ZUBEHOR
[e2] _OKRD+289° 7 SOKRD 2,957 - [T SOKRD +2,95° e Leer eschlag: DR = Dricker T30 = Brandschutztir  HZ = Holz OTS = ObentirschlieBer RC2 = Einbruchschutz
y 4 T T T N 1 : o [&— Baxdseite/ KN = Knauf RS = Rauchschutztr AL = Aluminium PIN = Tastenfeld FRT = Feuchtraumtir
- D 2 Yo Bandgegens. WC = WC-Beschlag RD = Rauchdicht G = Cilas NA = Notausgang NRT = Nassraumtir
/ ‘ Zung | — Erganzung ‘ ) L - STG = StoBgriff SSK1 = Rw,P=32dB ST = Stahl TSR = SchlieBung U. Rauchm. OL = Oberlicht
e i - = ohne SSKII = Rw,P=37dB VA = Edelstahl AUTO = Automatikantrieb GLA = Clasausschnitt
2 il Y Beschlag SSKIIl = Rw,P =42dB KST = Kunststoff us = Unterschnitt
Stahistitze IPE 100 Stahistutze IPE 100 Stahlstiitze 80/80/5,6 | Stahlstiitze IPE 100 I ! I I L Tiirnummer SSKIV = Rw,P =47dB FTS = Fluchttirsteverung
he ey Brandschutz PA = Panik
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Schallschutz 0 = TUrdffner
Turzarge / Turblatt FSA = Feststellanlage
Beschlag . - . = N
: | : | I Zubohor a Blockzarge %1: Eckzarge Umfassungszarge ID Rahmen-Tor  FLT FrellauftirschlieBer
OKRD -0l)7 | | OKRD -0,07 | OKRD -0,07 | OKAufkantung -0,03 |
= 4 SYMBOLE
2]
a3 F.10 F.12 F.4 F.12 F.5| 3 F.5

A’\ Hoéhe OKFF E WD Wanddurchbruch ” Hinweis auf Anderung
\,V Héhe Gber NHN AAA
) @ DD Deckendurchbruch “ Hinwesis auf Kldrung
Hoéhe OKRD
Hohe ber NHN . BD
Pos. E.4 im Querschnitt wie Pos E.3 Bodendurchbruch Dachablauf
| 8

gemaR Statik , OKFF
- yi1,23 Oberkante
" FertigfuBboden

110,00 glk(:»';?kame EWD@ Runder Durchbruch

Rohdecke

\ \ ' \ % \
_/ \ SO-R! \ \ \
SO-N3 | | SO-N4 | | | |

Wandaussparung Bodenablauf

Detailmarkierung

SCHRAFFUREN

Neubau I:I Stahlbeton

Stahlsttitzen

e

@ Pos. E.5 im Querschnitt wie Pos E.3 Pos. E.6 im Querschnitt wie Pos E.3

gemiR Statik gemaR Statik
Abbruch Mauerwerk
- Neubau Offnungen Stahlbeton und Mauerwerk
Ansicht Siid-Ost ;
Abbruch Offnungen I:I 2{3{’2'2?0"'0“"6” und -
AUSBAU
Wand: Boden: Decke:
W1  Farbbeschichtung / Putz B1 Vinyl / schwimmender Estrich D1 Rasterdecke, Mineralfaser
W2  Farbbeschichtung / Vlies B2 PVC / schwimmender Estrich D2 Gk-Decke, glatt
W3  Farbbeschichtung / Glasfasertapete B3 Fliesen / schwimmender Estrich D3 Gk-Decke, gelocht
W4  Farbbeschichtung / Raufasertapete B4 Epoxidharzbeschichtung D4 Hygienedecke
W5  Farbbeschichtung / Malervlies /schwimmender Estrich DS Fries
W6  Fliese gem. Fliesenspiegel B5 PVC elektrisch leitfahig
Anderungen AulRenwand Sud-West Anderungen AulRenwand Nord-Ost ERANDSCHUTZ
@ @ @ @ @ @ @ @ @ |:| F30 / feuerhemmend Schlauchanschlussventil, trocken E%Srfgmgé;erfr:?é%e&?
Rauch- und S )
‘ ! ! ! SW N 3 SW N4 [ [ \ | - F60 / hoch feuerhemmend | Warmeabsugseinichtung Ll BlitZleuchte
- - Schnitt b-b Schnitt c-c andi : _ :
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pos-Plan Decke_ueber EG.pdf @ Pos-Plan_Decke_ueber EG.pdf - F90 / feuerbesténdig Freischaltelement Feuerwehr-Anzeigetableau
| | | \ | | ! ! ! SCHNITT b-b SCHNITT c-c - f120 s Feverwiderstandsf. Feuerwehr-Schidsseldepot Feuerwehr-Bedienfeld
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 - Bauart Brandwand BMZ Brandmeldezentrale Anleiterstelle fir die Feuerwehr
\ \ SW-N2 \ \ \ \ SO-R6 NO-R2 NO-R3 NO-N6 ‘ NO-R4 il i B Y \ ) )
‘ | e o - Brandwand ﬁ § Feuerldscher T30RS / T90RS Feuerschutztir
‘ DK Atia +6,35° ‘ ‘ ‘ ‘ — OKAttika+6,385 ‘ Jigaesma? 0T~ ) | Leatr® Guilblic E Rettungsweg / Notausgang ps Dicht-und selbstschlieBende
N d1 1 - = i
KRD +5,92—1 [c1] \‘ LN a1l ] 1_ 4| T = \:Il ! : > Y =5 s e
' NG =2 ALLGEMEINE HINWEISE UND VORGABEN
- \ RMNsbau Alle HohenmaBe ab OK FertigfuBboden.
. . S e ! ! Raumfl&chen bilden das FertigmaB ab. MaBketten beziehen sich auf RohbaumaBe.
o Ergi R Schnitt d-d Schnitt e-e FUr sémtliche Beton- und Stahlkonstruktionen siehe Statische Berechnungen und die Konstruktionszeichnungen des Tragwerkplaners. Die MaBe sind vom
gMW Riickbau ‘ ‘ ‘ Pos-Plan_Decke_ueber_EG.pdf Pos-Plan_Decke_ueber_EG.pdf Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten zu prifen und am Bau zu nehmen.
MW Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt beim Planverfasser. Vervielféltigung nur unter Nennung des Verfassers.
SW-N1 SCHNITT d-d SCHNITT e-e
| | | Rockbau” B ' ' I et Alle Schlitze, Durchbriche und Aussparungen der TGA-Planung sind ausschlieBlich den aktuellen Schalplénen zu entnehmen und nur glltig in Verbindung
Riickbau | ugtbau Sl | H : Sy i mit den aktuellen Pldnen der Haustechnik.
Stb X | =ph
Unbel ;J_ [f2] | . Efs [e2] E.7 [E3] Es ) | OKWE—W =l f a & Alle Unklarheiten sind sofort mit der Bauiberwachung zu kidren. Nicht raten, sondern fragen!
RO 295 [ T : : [T - A ] ETT— :
= T Dot 420 it Kilse 2 .
‘ L~ ‘ ‘ e BAUHOHE
| | | | OK FF ERDGESCHOSS = 0,00 = + 5.07 NHN-Prufen +0,03!
Schnitt f-f
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ Pos-Plan_Decke_ueber_EG.pdf
| | ] 2 SCHNITT f-f
| | Riickbau —_—
- S )i 5 . . - P
| OKRD -0,07 OK Aufkantung-0,03 | | | y 2 Aufkantung 0,03 OKRD -0,07 ‘“b ol L B |12.05.2025| Anpassung Sturzhéhen, Briistungshohen, Tiréffnung SG
== F.12/ 1 P i
! ! P [F.12] e P /] a3 =F6— _ [e3 F5\ FA2 \Fal_ A A [30.05.2024| Fortschreibung der Planung LP/EB
- [F-12 [F.12 1 F4l 0 ﬁ 3
‘ ‘ | N / \ T\ { \ - |23.02.2024| Planerstellung YD
! | | | | \ Index | Datum Anderungen / Ergidnzungen Name
| | | | | |
| | | | | | | NO-N1 NO-R1 | NO-N2 | | NO-N3 Griindung
| | | | | | E} Pos. F.1 gemiR Statik @ Pos. F.2 gemiR Statik BAUHERR: d . f-- b . I . d h - k
| | | ! ! ! o xomn B Son ervermogen tur Immobilien und Techni
i< ) .
——— [F&] Pos.F 4 omss st vertreten durch Immobilien Bremen
S L e S L e
) g
rs s ~ 18,5 6,3 1,15, 1,15. 0,40 P4 AAEA L 2,0 18 1,5 1,25 040
UNTERSCHRIFT BAUHERR / NUTZER:
Ansicht Siid-West Ansicht Nord-Ost
E Pos. F.5gemiR Statik Pos. F.6 gemiR Statik
S e IR S S e IR S PROJEKTSTEUERUNG: . . .
i i
Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgmde. Bremen

Theodor-Heuss-Allee 14
Pos. F.10 gemiR Statik Pos. F.10 gemiR Statik
[P0 e et et LEFL AL . 28215 Bremen {n

) [ghetonen- &7 B 8 im) immobilien

Anderungen AuRenwand Nord-West : bremen

P10 /B +cC/lo | 10,0 5.6 0,90.0,90. 0,40
—B/Ats BN

@ ’ MARNAHME:
F.13 geman Statik . .o
T e Bezirkssportanlage Sud

b Energetische Gesamtsanierung des
‘ OBJEKT: Umkleidegebaudes der Bezirkssportanlage Sud
|

Pos-Plan_Decke_Gruendung.pdf Pos-PAIaP»_Decke_Gruendung.pdf VO I k m a n n St ra Be 1 O— 1 2
NW-R3 /— NW-N5 '

NW-N11| |[NW-N12

28201 Bremen

PROJEKT-NR.:

'OK Attika +6,38° 'OK Attika +6,385
[b1] 15,0211 . ,
A o > IMBS210007
’- AAA A NW-NG6 A
SCHNITT a-a o B GR-CODE: G-CODE:
| Gr00037 G2124 1 G2125
| NW-N7 NW-N8 Pos-Plan, Decke_Grusndung.pf Pos-Plan. Decke_Gruendung.pdf PROJEKTLEITER IB: .
L‘ [Unbekannt] [d2] OK Attika +3,175 1 1 J 7“ 1 Herr Peter DlepenbrOECk
: OKRD +2,95° : | | QOKRD +2,95° .II : z)KRD +2,.89° PR ie2! 1/ 1l o | “ A
| | | | -V | i : j = PLANUNGSSTAND:
| | | | e |PE 100 | Stahistotze 80/80/5.6 Stahlstiize IPE 100 lze 80/80/5,6 i )— — : A U S F U H R U N G
‘ ‘ ’ ‘ ‘ SCHNINT ¥d-d SCHNITT e—e
PLANINHALT: w .
| | | | | s Rohbaudéffnungen Ansichten
os-Plan_Decke_Gruendung.p: . .
| OKRD -0,07 | | | ¥OK Aufkantung -0,03 OKRD -0,07 OK Aufkantung -0,03 | OKRD -0,07 w N O rd -Ost, N O rd -West, S u d -OSt ] S u d -West
: ‘ T PLANUNG: PLANUNG: - ==
[F.12] e F.12 - — k= HOCHBAU TGA HLS/ELT:
1 ELT:
NW-R1 ‘ Statik:
[ Brandschutz:

@ MARSTAB: DATUM:

1:100

Ansicht Nord-West

PLAN-NR.:

BSAS 21 5 ANX-100-Offnungen-B




