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NN
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Stahlbeton Fertigteil

LEICHTBAU

Trockenbauwand

AL

Stahlbeton - Qualitdt gem. Tragwerkplanung

Mauerwerk - Qualitat gem. Tragwerkplanung

Trockenbauwand mit Brandschutzanforderungen

Vorsatzschale Trockenbau, nach Installation schlief’en

DURCHBRUCHE

Decke Durchbruch
Boden Durchbruch
Wand Durchbruch

Wand Schlitz

VLI

HINWEISE Durchbriiche in Zwischendecken werden
grundsatzlich als Deckendurchbriiche des
darunter liegenden Geschosses angegeben.
Die Darstellung als Bodendurchbriiche hat
lediglich informativen Charakter.

DACHFLACHEN SYMBOLE
Extensive Begriinung @ Bodeneinlauf
Photovoltaik Hzl:l Heizkorper
|:| |:| Dachbelag 50x50 cm, Gewerk HLS
MASSIVWANDE | -DECKEN OBERFLACHEN
SB2/... Stahlbeton/ Sichtbeton Qualitat SB2 ...ISB Sichtbeton mit Beschichtung !
gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis gem. Merkblatt Sichtbeton (Fassung 08/04)
zusatzliche Anforderungen gem. LV beachten
SB3/... Stahlbeton/ Sichtbeton Qualitat SB3
gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis ...ISP gespachtelt und gestrichen
MWY/... Mauerwerk L gespachtelt und gestrichen
0. beschichtet
in Latex
...[FL gefliest
TROCKENRBAU .../HVS Holzvorsatzschale
TB/... TB-Wand, GK doppelt beplankt /D Dammung
VSI/... Vorsatzschale Trockenbau .../[PR Prallwand
e ohne Belag oberflachenfertig
HINWEIS Wenn nicht anderweitig beschrieben,
WANDBEZEICHNUNG werden TB-Wande gespachtelt und gestrichen

[20.0 SB2/SP/EI30/47dB] 1 WANDSTARKE (cm)
T 2 3 1 s 2 MASSIVWANDE, TROCKENBAU

3 OBERFLACHE

4 BRANDSCHUTZANFORDERUNG
5 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG

(R'w bewerteten SchallddmmmafR > xxdB)
TURSTEMPEL
-T—01—01 1 BRAND- BZW. RAUCHSCHUTZANFORDERUNG
1 T30-RS| H 2 2 TURTYP (siehe Tiirliste)
3 37dB | F 4 3 SCHALLSCHUTZANFORDERUNG

(Rw Schalldammman > xxdB)

4 ZUSATZAUSSTATTUNG

Text wandaufbau [TB-F/FL

Text Statik ,T;/K RD

Turen, roh —101
2.26

Bauteilklassifizierungen Brandschutz | Schallschutz | Sicherheit
werden im Bereich von Aussparungen | Leitungsdurchfiihrungen

durch die jeweilige Fachplanung sichergestellt.

BR Bristung WA Wandaussparung BB B/D Bohrbereich Boden/Decke
RD Rohdecke WD Wanddurchbruch E Elektro

OK Oberkante WS Wandschlitz H Heizung

UK Unterkante BD Bodendurchbruch L Liftung

Uz Unterzug DA Deckenaussparung S Sanitar

ST Sturz DD Deckendurchbruch K Kalte von HLS

AD Abhangdecke DS Deckenschlitz A Nichtbrennbar

RFB Rohfu3boden RDF Rohrdurchfiihrung B1 Schwerentflammbar

FFB Fertigfulboden FD Fundamentdurchfiihrung GOK  Gelandeoberkante
PLANZEICHEN

Anderung gem. Index

S1 Schnittverweis

D xxx Detailhinweis

-

\V4 OKFFB  Oberkante FertigfuBboden

v OKRFB  Oberkante RohfulRboden
A UK RD Unterkante Rohdecke
A UK AD Unterkante Abhangdecke

+x.xx  Oberkante Fertigfulboden

+x.xx  Oberkante Rohful3boden

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Bezugspunkt der Planung und Nullpunkt = Achse M12
OK FFB EG =+ 0.00 = +141.40 m NHN
Bemessungsgrundwasserstand = ca. 129.00 m .NN (ca. 12m u. GOK)

Die angegebenen Hohenkoten beziehen sich alle auf + 0.00
Die Plane gelten nur in Verbindung mit den Statikplanen des Biliros Mathes Beratende Ingenieure GmbH
Die Plane gelten nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept des Biros IBC Ingenieurbau-Consult GmbH
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Verschiebung BD-HLS in Duschbereichen
03.09.25| AR/BB Allgemeiner Hinweis: TB-Aussparungen HLS+ELT wurden ergénzt/angepasst
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Handwerkskammer Rheinhessen
Korperschaft des offentlichen Rechts
DagobertstralRe 2, 55116 Mainz
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